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Definiciok

Fogalom megnevezése

Ertelmezése

1. Adatcsere GET 3. § 1c. pont szerinti fogalom.

2. Adatcsere Szabalyzat GET 3. § 1d. pont szerinti fogalom.

3. Aktiv rendszerhasznalo Az a rendszerhasznald, aki az egyoldali nominalas
szolgaltatas soran kizarolag az aktiv
rendszerizemeltetd részére a nominalast benyuijtja.

4, Aktiv rendszeriizemeltetd | Az a rendszeriizemeltetd, aki az egyoldali nominalas
szolgaltatas soran az aktiv rendszerhasznalo altal
benyujtott nominalast fogadija.

5. Alapdijas felhasznalé Az Aralkalmazasi rendelet szerinti elosztasi alapdij
fizetésével érintett felhasznalo.

6. Allokalas Az egylUttm(ikodd foldgazrendszer két egymashoz
kozvetlenul kapcsolodo rendszeriuzemeltetbje kozotti
foldgaz forgalom maradéktalan felosztasa az adott
halézati ponton érintett rendszerhasznald parokra,
ahol az egyik rendszerhasznaldé az egyik
rendszeriizemeltetd, a masik rendszerhasznalé a
masik rendszeriizemelteté rendszerhasznaldja.

7. Atadasi-atvételi pont Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) a) pontja szerinti
fogalom.

8. Atviteli rendszeriranyité A villamos energiarol szolo 2007. évi LXXXVI. torvény
3. § 22. pontja szerinti fogalom.

9. Betaplalasi-kiadasi pont | GET 3. § 1b. pont szerinti fogalom

10. Betarolasi idészak Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) c) pontja szerinti
fogalom.

1. Betarolasi kapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) d) pontja szerinti
fogalom.

12. Bértarolas GET 3. § 1a. pont szerinti fogalom.

13. Biometan GET 3. § 26. pont szerinti gaz.

14. Central Issuing Office Az ENTSO-E altal mlUkddtetett EIC rendszerben a

(Cl0O) Local Issuing Office-ok (LIO-k) Kkijeldléséért és
feligyeletéért a ClO felel

15. Célvezeték GET 3. § 2. pont szerinti fogalom.

16. Csatlakozasi pont A rendszerizemeltet6 tulajdonaban, vagy
Uzemeltetésében 1évd foldgaz infrastruktura, tovabba
az egyuttmikodd féldgazrendszer azon pontja, ahol a
féldgazt a kapcsolédd rendszerlizemeltetd, vagy a
felhasznalé atveszi, vagy a féldgaztermel6 a
rendszerizemeltetd részére atadja.

17. Csatlakozasi szerzédés GET 3. § 3. pont szerinti fogalom.

18. Egyensulyozasi portfolio | A 312/2014/EU rendelet 3. cikk 13. pontjaban
meghatarozott fogalom.

19. Egyensulytalansagi Az adott gaznapra az egyensulyozasi portfoliok

hatarérték visszaigazolt nominalasi adataibdél meghatarozott

varhatd  egyensulytalansag (forrashiany)
Szabalyzatban meghatarozott része.

jelen
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20. Egyensulytartasi A szallitasi rendszerizemeltet6 altal a
szolgaltatas rendszerhasznaldk szamara nyujtott egyensulytartasi
szolgaltatas, amelybe beletartozik a gaznap végi
elszamolas soran a rendszerhasznaloi
egyensulytalansag mennyiségének a megallapitasa
és a Kozponti Szerz6d6 Fél kozremikoddésével annak

pénzlgyi rendezése.

21. Egyesitett foldgaztarold A foldgaztarolé engedélyes tulajdonaban lévé
(foldgaztaroloi rendszer) | foldgaztarolok - kereskedelmi szempontbdl torténé -

Osszevonasaval kialakitott foldgaztarolé rendszer,
amely egy virtualis foldgaztaroldként és egyetlen
virtualis atadasi- atvételi pontként jelenik meg a
kapacitaslekotés, nominalas, allokalas, elszamolas
tekintetében a rendszerhasznalé szamara.

22. Egyetemes szolgaltatas GET 3. § 8. pont szerinti fogalom.

23. Egyoldali nominalas Az aktiv rendszerhasznal6 altal beadott nominalas az
aktiv rendszerizemeltet6 részére. Az egyoldali
nominalast az aktiv rendszerhasznalé a sajat és a
passziv rendszerhasznald nevében, annak
felhatalmazasa alapjan nyuijtja be.

24, Egyuttmiikodd GET 3. § 10. pont szerinti fogalom.

foldgazrendszer

25. Elosztasi alapdij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) e) pontja szerinti
fogalom.

26. Elosztasi forgalmi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) gy) pontja szerinti
fogalom

27. Elosztévezeték GET 3. § 12. pont szerinti fogalom.

28. Elére fizeté méro GET 3. § 13. pont szerinti fogalom.

29. Elsédleges kapacitas | A szabvanyos kapacitastermékek, illetve a jov8ben
allokacioés létrehozni  tervezett betaplalasi-kiadasi pont(ok)
mechanizmusok kapacitasanak (bdvitett kapacitas) értékesitésére a

2017/459 EU rendeletben meghatarozott allokacios
mechanizmusok, valamint az Open Season eljaras.

30. Elszamolasi idészak GET 3. § 13a. pont szerinti fogalom.

31. Elszamolasi mérés GET 3. § 14. pont szerinti fogalom.

32. Elszamol6 foldgazar Az elosztd rendszeri korrekcids elszamolas soran
hasznalt foldgaz ar Ft/kWh —ban kifejezve.

33. Energy Identification | Egységes azonositasi kodrendszer, amely az

Coding scheme (EIC kéd) | energiaipari informacios rendszerek kozotti
automatikus kommunikaciéban hasznalt a
kommunikacio targyanak azonositasara szolgal.

34. Engedélyes GET 3. § 15. pont szerinti fogalom.

35. Egésho Az a hBmennyiség, amely meghatarozott mennyiségi
gaznak levegében valé tdkéletes elégése soran
felszabadul, ha a reagalé anyagok a kiindulasi
hémérseékletre hilnek le, és az égés soran keletkezett
viz folyadék-halmazallapotu. A kiindulasi hdmérséklet
az un. égési referencia hémérséklet.

36. Felhasznalasi hely GET 3. § 16. pont szerinti fogalom.
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37. Felhasznalé GET 3. § 17. pont szerinti fogalom.

38. Felhasznaléi panasz GET 3. § 78. pont szerinti fogalom.

39. Feltételes kapacitas A Keretrendelet 2. § 2. pontja szerinti fogalom.

40. Fizikai aramlassal | Egyiranyu fizikai szallitasra alkalmas hal6zati ponton
ellentétes iranyu | a fizikai aramlassal ellentétes iranyu megszakithatd
kapacitas kapacitas, amely hasznalataval a fizikai aramlassal

ellentétes iranyu szallitasi feladatot a
rendszerlizemeltetd a fizikai aramlas iranyu szallitasi
feladatbdl torténd nettdsitassal teljesiti.

41. Fogyasztasi jelleggorbe Vhr. 1. § (1) 5a. pont szerinti fogalom.

42. Forgalmi rend A foldgazszallité rendszeren kialakitott eljarasrend,
ami a foldgazszallitasi feladatnak megfeleléen
meghatarozza a vezetékszakaszokon léevé
gazforgalmi iranyt.

43. Forrashiany A foldgazszallité rendszer azon allapota, amikor a
fogyasztasi igények  meghaladjak a  forras
mennyiseget.

44. Forrastobblet A foldgazszallité rendszer azon allapota, amikor a
forrds mennyiség meghaladja a fogyasztasi igényeket.

45. Foldgaz GET 3. § 23. pont szerinti fogalom.

46. Foldgazelosztas GET 3. § 24. pont szerinti fogalom.

47. Foldgazellatasi GET 3. § 24a. pont szerinti fogalom.
valsaghelyzet

48. Foldgazipari vallalkozas | GET 3. § 30. pont szerinti fogalom.

49. Foldgaz minéségii, | GET 3. § 26. pont szerinti fogalom.
biomasszabdl és egyéb
nem banyaszati forrasboél
szarmazd gazok

50. Foldgazszallitas GET 3. § 34. pont szerinti fogalom.

51. Foldgazszallitdé rendszeri | A szallitdsi rendszerizemeltetd a betaplalasi-kiadasi
mérési hiba pontokon a napi mért mennyiségekkel elszamolt és a

szamitomdbdl ho végi vagy ezt kovetd idépontbol
szarmazo napi mennyiségek kilénbségébdl adddéd
eltérés, mely a kapcsolédd rendszerizemeltetével
annak felfedezését kovetéen  kuldbn  mérési
jegyzb6kdnyvben rogzitésre kerul.

52. Foldgaztarolo6i A foldgaztarolé foéldgaztarolasi tevékenységét
Informatikai Platform tamogato informacié technoldgiai rendszer.

53. Foldgaztarolas GET 3. § 31. pont szerinti fogalom.

54. Foldgaztarold GET 3. § 32. pont szerinti fogalom.

55. Foldgaztermel6 GET 3. § 33. pont szerinti fogalom.

56. Fiitéérték Az a hBmennyiség, amely meghatarozott mennyiségi
gaznak levegOben valo tOkéletes elégése soran
felszabadul, ha az Osszes égéstermék gaz
halmazallapotu a reagalé anyagok h6mérsékletén.

57. Gazatadé allomas GET 3. § 35. pont szerinti fogalom.

58. Gazatadé allomas primer | A gazatado allomas nagynyomasu oldala, a gazatadé

oldala (primer rendszer)

allomas primer féelzardjatél a nyomasszabalyozé
berendezésig (azt beleértve).
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59. Gazatadé allomas A gazatadé allomas csokkentett nyomasu oldala, a
szekunder oldala gazatadé allomas nyomasszabalyoz6
(szekunder rendszer) berendezésének kilépd oldalatol a gazatado allomas

Uzemeltetési hataraig.

60. Gazév GET 3. § 36. pont szerinti fogalom.

61. Gazhoénap Vhr. 1. § (1) 6. pont szerinti fogalom.

62. Gaznap A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 16. pontjaban
meghatarozott fogalom.

63. Gaznapi Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) ny) pontja szerinti

kozéphémérséklet fogalom.

64. Gaztechnikai normal Az a gazmennyiség, amely 288,15 K hémérsékleten
kobméter és 101325 Pa nyomason 1 kobméter (m?) térfogatot

foglal el.

65. Halézati pont A féldgazszallitd rendszer betaplalasi-kiadasi és
virtualis pontja.

66. Halézati veszteség és A féldgazeloszté vagy foldgazszallitdé rendszerbe

meérési kiilonbozet betaplalt és kiadott fbldgaz mennyiségeknek

(HMK) kilébnbsége, amit a sajat fogyasztas és a
vezetékkészlet valtozas figyelembevételével hataroz
meg a rendszerlizemeltetd.

67. Hatarkeresztezési Olyan halozati pont, amelyen Magyarorszag hataran
betaplalasi-kiadasi pont keresztuli foldgazszallitas valésul meg.

68. Hidraulikai egyensuly GET 3. § 40. pont szerinti fogalom.

69. Idébélyeg A Kapacitaslekotési Platformon lebonyolitott aukcié
eredményének visszaigazolasa alapjan Iétrejott
kapacitaslekotési szerz6déshez véglegesen
hozzarendelt vagy azzal logikailag Osszekapcsolt
olyan adat, amely igazolja, hogy az adott (egyedi)
szerzddés az idébélyegz6 elhelyezésének
idépontjdban a szallitdsi rendszerlzemelteté altal
kbzzétett formaban létezett.

70. Informatikai rendszer GET 3. § 40. b.) pont szerinti fogalom.

71. Kapacitas GET 3. § 42. pont szerinti fogalom.

72. Kapacitas aukcio Egy — a 2017/459 EU rendelet, a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat, valamint rendszerizemeltet6k
Uzletszabalyzata alapjan lefolytatott — eljaras, amely
soran a kapacitasok piaci alapokon vald szétosztasa
torténik.

73. Kapacitasdijas Az Aralkalmazasi rendelet szerinti elosztasi, vagy

felhasznalé szallitasi kapacitasdijat fizet6 felhasznalé.

74. Kapacitasigény Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (2) 3. pontja szerinti
fogalom.

75. Kapacitaslekotési GET 3. § 43. pont szerinti fogalom.

Platform

76. Kapacitas-tullépési potdij | Az Aralkalmazasi rendelet 1.§ (1) v) pontja szerinti
fogalom.

77. Kapcsolodé Az a rendszeriizemeltetd, akinek az Uzemeltetésében

rendszeriizemeltetd levé technoldégiai rendszer fizikai

foldgazforgalmazasra alkalmas maodon csatlakozik
egy masik rendszertizemeltetd rendszeréhez, tovabba
a féldgaztermeld.
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78. Kapcsolt kapacitas A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 12. pontjaban
meghatarozott fogalom.

79. Karbantartas Karbantartasnak minésul rendszertizemeltetok fizikai
rendszerének, illetve azok elemeinek élettartama alatt
az adott elemnek az el6irt mikodési feladatok
teljesitéséhez szikséges allapotban tartasahoz vagy
annak helyredllitasahoz  sziikséges  miszaki,
adminisztrativ és vezet6i cselekvések kombinacioja
(MSZ EN 13306 eurdpai szabvany).

80. Kereskedelmi egyensuly | GET 3. § 44. pont szerinti fogalom.

81. Kereskedési platform 312/2014/EU  rendelet 3. cikk 4. pontjaban
meghatarozott fogalom.

82. Kiegyensulyozé foldgaz GET 3. § 45. pont szerinti fogalom.

83. Kitarolasi idészak Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) k) pontja szerinti
fogalom.

84. Kitarolasi kapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) 1) pontja szerinti
fogalom.

85. Korai eldrejelzési szint A (EU) 2017/1938 eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott valsagszint.

86. Korlatozas GET 3. § 46. pont szerinti fogalom.

87. Koézponti Szerzédo Fél A kereskedési platformon megkoétott  UGgyletek
elszamolasaval, az  ugyletekkel kapcsolatos
tevékenységgel és az Ugyletek garantalasaval
kapcsolatos szolgaltatasokat teljesité szakositott
hitelintézet, beleértve annak a teljesités soran
kézrem(ikddd kapcsolt vallalkozasait is.

88. Kozvetlen szallitovezetéki | Az a felhasznald, aki foldgazt sajat felhasznalas

felhasznalo6 céljara kozvetlenll szallitbvezetékbdl vételez.

89. Lakossagi fogyaszté GET 3. § 47. pont szerinti fogalom.

90. Leendé6 felhasznalo Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (2) 7. pontja szerinti
fogalom.

91. Legkisebb koltség GET 3. § 48. pont szerinti fogalom.

92. Lekotott kapacitas GET 3. § 49. pont szerinti fogalom.

93. LNG GET 3. § 49. a) pont szerinti fogalom.

94. LNG-létesitmény GET 3. § 49. e) pont szerinti fogalom.

95. LNG - létesitmény- | GET 3. § 49. d) pont szerinti fogalom.

lizemeltetd

96. Local Issuing Office (LIO) | A magyar gazipari EIC kédokat a ENTSO-E Central
Issuing Office (CIO) altal engedélyezett jogi személy
bocsajthat ki.

97. Masodlagos GET 3. § 49. h) pont szerinti fogalom.

kapacitaskereskedelem

98. Megszakitas Adott haldzati ponton, - az Ujranominalas szabalyai

szerint - a rendszerhasznald altal mar nem
modosithatd gazérara a nem megszakithato kapacitas
feletti nominalas rendszeriizemelteté altal elvégzett
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csOkkentése a csokkentést megel6z6 utolsd
megszakitasi értesitésben feltuntetett mértékig.

99. Megszakitasi hiba Adott hazai kiadasi ponton a megszakitasi
értesitésben feltintetett mérték felett a megszakithaté
kapacitas terhére vételezett foldgazmennyiség.

100. | Megszakithato kapacitas | Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) m) pontja szerinti
fogalom.

101. | mFRR kiegyenlité | Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) y) pontja szerint.

szabalyozasi kapacitas
(mFRR kapacitas)

102. | Minéség Elszamolasi | Az eljarasrend meghatarozza az egyes halozati
Rend pontokhoz  tartozé  kromatograf  mintadaramok
(MER) hozzarendelését, valamint meghatarozza azon

kiadasi pontokat, amelyek esetében az online
szimulaciés rendszerrel szamitott  min6ségi
paraméterek képezik az elszamolas alapjat.
Meghatarozza az egyes haldzati pontokhoz tartozo
éves sulyozott atlag égéshét (tajekoztatd jelleggel a
fut6értéket is) és féldgazcsoportot. A foldgazszallitd
rendszer betaplalasi-kiadasi pontjainak féldgaz
minéségi elszamolasi rendje” targyu dokumentum a
szallitasi rendszerlzemeltetd internetes honlapjan
publikalasra kerdl.

103. | MKEH Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (az OMH
jogutddja).

104. | Mobilkapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1.§ (1) n) pontja szerinti
fogalom.

105. | Napfok szam Vhr. 1. § (1) 13. pont szerinti fogalom.

106. | Nem téli fogyasztasi Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) t) pontja szerint.

idészak

107. | Névleges betarolasi A foldgaztarolé engedélyes Uzemeltetésében 1évd

kapacitas foldgaztarolok 6nallé kapacitasai alapjan, ezek
eredbjeként szamitott foldgaz betarolasra
felhasznalhat6 0sszesitett kapacitas. [kWh/nap]

108. | Névleges kitarolasi A foldgaztarold engedélyes Uzemeltetésében 1évd

kapacitas foldgaztarolok ©nalldé kapacitasai alapjan, ezek
ereddjeként szamitott, a foldgaz kitarolasra
hasznalhat6 dsszesitett kapacitas. [KWh/nap]

109. | Névleges mobil kapacitas | A foldgaztarol6 engedélyes Uzemeltetésében [évd
foldgaztarolok 6nall6 kapacitdsai alapjan, ezek
ereddjeként szamitott féldgaztarolasra felhasznalhaté
mobil kapacitas. [KWh]

110. | Nominalas GET 3. § 50. pont szerinti fogalom.

111. | Nominalhaté kapacitas A rendszerhasznalo Aaltal lekotott kapacitdsnak a
masodlagos kapacitas ugylet soran szerzett vagy
atadott kapacitdas mennyiséggel modositott, a
szdllitasi rendszerlzemeltetd altal tulnominalasi
eljarasban elérhetévé tett kapacitassal novelt és
szlkuletkezelési eljaras, karbantartas, megszakitas,
korlatozas okan csbkkentett mennyisége.

112. | Hosszu tav Vhr. 1. § (1) 7. pont szerinti fogalom

113. | HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatdé Nonprofit Zrt.

16/193




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

114. | Orai tobbletkapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) x) pontja szerinti
fogalom.

115. | Orszagos szintii Folyamatosan frissiil elektronikus adatbazis, mely a
egységes korlatozasi felhasznalok  aktualis  korlatozasi  besorolasat
besorolas (korlatozasi tartalmazza felhasznalasi helyenként.
besorolas)

116. | Orszagos szinti A szaéllitasi rendszeriranyito altal dsszeallitott és a
egységes korlatozasi Hivatal altal jovahagyott dokumentum, mely
besorolas tartalmazza azon informatikai és adatcsere-
rendszerterve megoldasokat, amelyek alkalmasak a 399/2023. (VIII.
(Rendszerterv) 24.) Korm. rendelet elbirasa szerinti feladatok

ellatasara, a korlatozasi besorolas Osszeallitasanak
és a korlatozas elrendelésének tamogatasara.

117. | Operational Balancing A szallitasi rendszeruzemeltet és az erre vonatkozo
Account (OBA) egyuttmikodési megallapodast alairé kapcsolédé

rendszerizemeltetd kozotti dokumentum, mely
tartalmazza a napi mért és a rendszerhasznaldkkal
elszamolt energia mennyiség kuldnbséget naponta és
gbngydlitve.

118. | Passziv Az a rendszerhasznald, aki az egyoldali nhominalas
rendszerhasznalé szolgaltatds soran az aktiv rendszerhasznaléval

tortént megallapodas szerint meghatalmazza az aktiv
rendszerhasznalét, hogy nevében egyoldali
nominalast nyujtson be az aktiv rendszerizemeltet6
részére.

119. | Passziv Az a rendszerizemeltetd, aki a passziv
rendszeriizemeltetd rendszerhasznalé felhatalmazasa alapjan az egyoldali

nominalas szolgaltatas soran az aktiv
rendszerlzemeltetvel tortént megallapodas szerint
kapja a nominalds  értesitést az  aktiv
rendszerizemeltettdl.

120. | Point of Delivery (POD) Elszamolasi Pont: A rendszerizemelteték és a
rendszerhasznaldék szerzédésében a felhasznald
felhasznalasi helyéhez  hozzarendelt  egyedi
azonosito(k).

121. | Profil alapu elszamolasi A telemechanikai rendszerrel nem ellatott

rendszer fogyasztasmérd berendezéssel rendelkez6
felhasznalasi helyek fogyasztasanak elbzetes
elszamolasa (allokalasa) a foldgazeloszto6 altal.

122. | Prébailizem Vhr. 1. § (1) 17a. pont szerinti fogalom.

123. | Relevans pont A szdllitasi rendszerlizemeltetd altal Uzemeltetett
halézathoz tartozd, a 2024/1789 EU rendelet |I.
melléklet 3.2 pontja szerinti halézati pontok.

124. | Rendszerhasznalati GET 3. § 51. pont szerinti fogalom.

szerzddés

125. | Rendszerhasznalé GET 3. § 51a. pont szerinti fogalom.

126. | Rendszeriranyitas GET 3. § 52. pont szerinti fogalom

127. | Rendszer-6sszekotési A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 2. pontjaban
pont meghatarozott fogalom.

128. | Rendszeriizemeltetd GET 3. § 52a. pont szerinti fogalom.

129. | Részleges szigetiizem GET 3. § 52b. pont szerinti fogalom.
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130. | Rugalmassagi A szallitasi rendszertizemeltet6 altal az adott gaznap
szolgaltatas szdllitasi  feladatainak  végrehajtasahoz = nem
szlkséges csbvezetéki foldgazkészlet terhére vagy
javara elszamolt gazmennyiség biztositasa, melyet a
rendszerhasznald az egyensulyozasi portfélidjanak

rendezése érdekében vehet igénybe.

131. | Supervisory Control And | Felligyel6, ellen6rz6 és adatgylijt6 rendszer.
Data Acquisition A foéldgazszallité rendszeren a TM rendszer részeként
(SCADA) mikodd eszkozok iranyitasat ellatdé folyamatiranyitd

rendszer.

132. | Szabad kapacitas GET 3. § 53. pont szerinti fogalom.

133. | Szabalyzati Bizottsag Vhr. 1. § (1) 21. pontszerinti fogalom.

134. | Szagositasi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) o) pontja szerinti
fogalom.

135. | Szallitasi forgalmi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) p) pontja szerinti
fogalom.

136. | Szallitasi kapacitasdij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) q) pontja szerinti
fogalom.

137. | Szallitasi GET 3. § 53/b. pont szerinti fogalom.

rendszeriranyité

138. | Szallitasi GET 3. § 53/a. pont szerinti fogalom.
rendszeriizemeltetd

139. | Szallitévezeték GET 3. § 54. pont szerinti fogalom.

140. | Szervezett foldgazpiac GET 3. § 55. pont szerinti fogalom.

141. | Szerzédott kapacitas a A rendszerhasznal6 és a foldgazeloszté rendszer
foldgazeloszté rendszer | Uzemeltet6je kozotti hatalyos rendszerhasznalati
kiadasi pontjan (kapacitaslekotési) szerz6désben lek6tott kapacitas.

142. | Szezonalis foldgaztarolas | A rendszerhasznaldé mobil gazanak az adott taroloi év
betarolasi id6szakaban toérténé egyszeri betarolasa a
foldgaztaroloba és kitarolasi idészakaban torténd
egyszeri kitarolasa a féldgaztarolébél.

143. | Szigetiizem GET 3. § 55a. pont szerinti fogalom.

144. | Tarkiolvasas Az  egyuttm(kdédd  féldgazrendszeren, illetve
felhasznalonal telepitett (hiteles, vizsgalt)
gazmennyiség meéré rendszer szamitomivenek bels6
memoariajabdl (tar terilet) térténd, kilonb6zd méreési
id6szakokra (6ra, nap, hoénap) vonatkozd adatok
elektronikus kimasolasa (kiolvasasa) vizudlisan
(megjelenité fellleten-display) vagy szoftveresen
(szabvanyos csatlakoz¢ fellleten) a helyszinen vagy
tavleolvasas utjan.

145. | Taroldi év GET 3. § 55b. pont szerinti fogalom.

146. | Technikai kapacitas GET 3. § 55c. pont szerinti fogalom.

147. | Technikai megszakithaté | Maximalis publikalasra  kerll6  megszakithato

kapacitas kapacitas, amelyet a rendszerizemeltet§ fel tud
ajanlani a rendszerhasznalénak.

148. | Telemechanikai Rendszer | Féldgazszallitasi technolégian elhelyezett eszkdzok,
(TM) miszerek és kommunikacios berendezések, valamint

az ezek iranyitasat ellatd6 SCADA rendszer
Osszessége.

149. | Telephelyi vezeték GET 3. § 58. pont szerinti fogalom.

150. | Telepiilés GET 3. § 59. pont szerinti fogalom.
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151. | Téli fogyasztasi idészak Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) ty) pontja szerinti
id6szak.

152. | Terhelésvaltasi sebesség | A foldgaztarolon ki- és betarolasi ciklusban egy ora
alatt végrehajthaté maximalis kapacitasvaltozas.

153. | The European Network of | Eurépai Villamos Szallitéi Rendszerlizemeltetok
Transmission System Szervezete, ami segiti a tagok egyuttmiikédését.
Operators for Electricity
(ENTSO-E)

154. | The European Network of | Eurépai Gaz  Szallitéi Rendszerlizemelteték
Transmission System Szervezete, ami segiti a tagok egyuttmiikédését.
Operators for Gas
(ENTSO-G)

155. | Tranzakcios értesités A kereskedési platformon vagy azon kivil létrejott
Ugylet részleteit tartalmazoé Uzenet, amely tartalma a
rendszerhasznald portfolidjaban az iranyatol fuggben
betaplalasként vagy vételezésként kerll allokalasra a
szallitasi rendszerliizemeltet6 Informatikai Platformjan.

156. | Tulnominalas A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 25. pontjaban
meghatarozott fogalom.

157. | Ujrafelosztasi eljaras A rendszerizemelteték napi végleges allokacidjanak
gazhonapot kéveté médositasa.

158. | Ujranominalas GET 3. § 63. pont szerinti fogalom.

159. | Ujranominalasi ciklus A szdllitasi rendszerizemelteté altal végrehajtott
folyamat, amelynek célja, hogy az ujranominalas
beérkezését kdvetben a rendszerhasznalé megkapja
a visszaigazolt mennyiségekrél sz6lo értesitést.

160. | Ujranominalasi idészak Gaznap el6tt 16:00 érakor kezd6d6 és harom éraval a
gaznap veége elbtt véget érd idészak, amely soran a
rendszerhasznalok jogosultak Ujranominalast
benydujtani.

161. | Uzemzavar GET 3. § 65. pont szerinti fogalom.

162. | Uzletszabalyzat GET 3. § 66. pont szerinti fogalom.

163. | Vasarolt kapacitas GET 3. § 67. pont szerinti fogalom.

164. | Vészhelyzeti szint GET 3. § 70a. pont szerinti fogalom.

165. | Virtualis foldgaztarolasi Olyan tarolasi szolgaltatas, amely lehetéséget biztosit

szolgaltatas a rendszerhasznalé szamara a foldgaztarold valds
fizikai foldgazforgalmaval és/vagy az idészak szerint
meghirdetett tarolasi irannyal ellentétes iranyu
féldgazforgalmazasra.

166. | Visszaigazolt mennyiség | A gaznapra vonatkozoan a szallitasi
rendszerizemeltetd altal visszaigazolt nominalt vagy
ujranominalt féldgazmennyiség.

167. | Zéré nominalas Olyan nominalas, amelyben a gaznapra vonatkozé

tervezett kapacitashasznalat és szallitasi feladat nulla.
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Szabalyozasi kornyezet

A) EU iranyelvek és rendeletek

a)

e)

f)

)

h)

Az eurbpai parlament és a tanacs (EU) 2017/1938 rendelete a fdldgazellatas
biztonsaganak megd6rzését szolgalo intézkedésekrél és a 994/2010/EU rendelet
hatalyon kivul helyezésérdl

Az eurdpai parlament és a tanacs 1227/2011/EU rendelete (2011. oktdber 25.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritasarol és atlathatosagarol

A Bizottsag (EU) 2017/459 rendelete a foldgazszallitdé rendszerekben alkalmazott
kapacitasallokacios mechanizmusokat szabalyoz6 Uzemi és kereskedelmi szabalyzat
létrehozasarol és a 984/2013/EU rendelet hatalyon kivul helyezésérdl (tovabbiakban:
2017/459 EU rendelet)

A Bizottsag 312/2014/EU rendelete a gazszdllitasi rendszer-Uzemelteték kozotti
rendszeregyensulyozasra vonatkozo Uzemi és kereskedelmi szabalyzat létrehozasarol
(tovabbiakban: 312/2014/EU rendelet)

A Bizottsag (EU) 2015/703 rendelete az interoperabilitds és az adatcsere szabalyaira
vonatkozoé Uzemi és kereskedelmi szabalyzat Iétrehozasardl (tovabbiakban: 2015/703
EU rendelet)

A Bizottsag (EU) 2017/460 rendelete az dsszehangolt foldgazszallitasi
tarifaszerkezetekre vonatkozé Uzemi és kereskedelmi szabalyzat létrehozasardl
(tovabbiakban: 2017/460 EU rendelet)

Az eurdpai parlament és a tanacs (EU) 2024/1789 rendelete (2024. junius 13.) a
megujulé gaz, a féldgaz és a hidrogén belsd piacairdl, az (EU) 1227/2011, (EU)
2017/1938, (EU) 2019/942 és (EU) 2022/869 rendelet és az (EU) 2017/684 hatarozat
modositasardl, valamint a 715/2009/EK rendelet hatalyon kivlal helyezésérdl
(tovabbiakban: 2024/1789 EU rendelet)

Az eurépai parlament és a tanacs (EU) 2024/1788 iranyelve (2024. junius 13.) a
megujulé gaz és a foldgaz, valamint a hidrogén belsé piacara vonatkozd kdzdos
szabalyokrdl, az (EU) 2023/1791 iranyelv moddositasarodl, valamint a 2009/73/EK
irdnyelv hatalyon kival helyezésérol

B) Torvények

1991. évi XLV. torvény a mérésugyrél

1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrdl (tovabbiakban: Banyatérvény)

2006. évi XXVI. térvény a foldgaz biztonsagi készletezésérél

2008. évi XL. térvény a foldgazellatasrol (tovabbiakban: GET)

2013. évi XXII. térvény a Magyar Energetikai és K6zmi-szabalyozasi Hivatalrdl

2021. évi XXXII. térvény - a Szabalyozott Tevékenységek Felugyeleti Hatosagarol
2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

2024. évi LXIX. térvény Magyarorszag kiberbiztonsagardl

2011. évi CXIl. torvény az informaciéos onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrol
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C) Kormanyrendeletek

f)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a méréstigyrél sz6lo6 térvény végrehajtasarol
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrél szolé 2008. évi XL. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol (tovabbiakban: Vhr.)

399/2023. (VIIl. 24.) Korm. rendelet a foldgazellatas biztonsaganak megdrzését
szolgald intézkedésekrdl (tovabbiakban: 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet)
296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a féldgaz végsé menedékes szolgaltatasrol és a
féldgazkereskedé  mikodésének lehetetlenlilése esetén a  felhasznaldk
foldgazellatasat veszélyeztetd helyzet fennallasa kovetkeztében alkalmazando
eljarasrdl (tovabbiakban: 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet)

203/1998. (XIl. 19.) Korm. rendelet a banyaszatrdl sz6lé 1993. évi XLVIII. toérvény
végrehaijtasardl

53/2012. (lll. 28.) Korm. rendelet a banyafelligyelet hataskorébe tartozo egyes sajatos
épitményekre vonatkozo épitéslgyi hatdsagi eljarasok szabalyairdl

D) Miniszteri Rendeletek

d)
e)

6/2001. (lll. 19.) GM rendelet a mérbéeszkozokrél és azok mérésigyi ellenbérzésérél
86/2003. (XIl. 16.) GKM rendelet az egyes foldgazipari vallalkozasok
adatszolgaltatasainak rendjérél

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelete a miszaki-biztonsagi szempontbdl jelentds
munkakdrok betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésrél és gyakorlatrél, valamint az
ilyen munkakorben foglalkoztatottak idészakos tovabbképzésével kapcsolatos
szabalyokrol

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet a foldgaz biztonsagi készlet mértékérdl

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a méréeszkbzokre vonatkozé egyedi elirasokrol

E) A Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal)
elndkének rendeletei

a)

1/2014. (lll. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és K6zmU-szabalyozasi Hivatal
igazgatasi szolgaltatasi dijainak mértékérdl, valamint az igazgatési szolgaltatasi, a
feligyeleti dijak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvantartasara és
visszatéritésére vonatkozo szabalyokrdl

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a rendszerhasznalati dijak, a kilon dijak, valamint a
csatlakozasi dijak alkalmazasanak szabalyairél (tovabbiakban: Aralkalmazasi
rendelet)

5/2024. (VIIl. 27.) MEKH rendelet a foldgaz rendszerhasznalati dijak, a kulén dijak és
a csatlakozasi dijak meghatarozasanak a 2025-ben indulé arszabalyozasi ciklusra
vonatkozo keretszabadlyairdl (tovabbiakban: Keretrendelet)

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet a rendszer-6sszekotési pontokra vonatkozé
szabalyok harmadik orszagok tekintetében torténd alkalmazhatésagardl

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet a villamos energia, foldgaz és tavhd iparagakra
vonatkoz6 adatszolgaltatasi kotelezettsegrol
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F) Szabalyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatésaga (SZTFH) rendeletei

a) 20/2022. (. 31.) SZTFH rendelet a banyaszatrél szo6lé 1993. évi XLVIII. térvény
végrehajtasanak egyes szabalyairdl

b) 26/2022. (. 31.) SZTFH rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzatardl

c) 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a gazeloszto vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl
és a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzatarol

d) 12/2022. (l. 28.) SZTFH rendelet a banyafellgyelet hataskorébe tartozé egyes sajatos
épitményekre vonatkozo épitésligyi hatdsagi eljarasok szabalyairdl

G) A Hivatal altal hatarozatban jovahagyott foldgazpiaci szabalyzatok

a) Szervezett féldgazpiac Piaci Szabalyzat (tovabbiakban: Piaci Szabalyzat), amely
egyben kereskedési platform szabalyzat

b) Kapacitaslekétési Platform Szabalyzat

c) Adatcsere Szabalyzat
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1. . Kényv: Bevezetés
1.1. Az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat célja, hatalya, médositasa

a) Az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat '(a tovabbiakban: Szabalyzat) célja a
foldgazpiac szerepl6i kozotti egyuttmikodés, a rendszerhez vald hozzaférés és a
rendszerlzemeltetés szabdlyainak meghatarozasa az Eurdpai Unié kdzvetlendl
alkalmazando jogi aktusai (a tovabbiakban egyuttesen: EU jogszabalyok), a hazai
jogszabalyok, igy kuléndsen a GET, valamint a GET felhatalmazasa alapjan kiadott
tovabbi jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével.

b) A Szabalyzat az egyuttmikodd foldgazrendszer technikai mikodéseére, mikodtetésére
és hasznalatara vonatkozé szabalyokat, eljarasokat és modszereket, mérés-
elszamolasi és adatforgalmi megallapodasok minimalis tartalmi elemeit, valamint a
kereskedelmi folyamatra vonatkozo6 fébb szabalyokat rogziti.

c) A Szabalyzat személyi hatalya kiterjed:

i. a szallitasi rendszeriranyitora;
ii. a szallitasi rendszeruzemeltetbre;
iii. a szallitovezeték-létesitére;
iv. a foldgaztarolé engedélyesre;
V. a foldgazelosztéra;

Vi. a telephelyi szolgaltatéra;
Vii. a szervezett foldgazpiaci engedélyesre;
viii. a féldgazkereskedbre, beleértve az egyetemes szolgaltatoét és a korlatozott

foldgazkereskedét is;
iX. a sajat jogon eljaro felhasznaléra;
X. a féldgaztermelbkre;

Xi. az atszallittatora;
Xii. a bértaroltatora;
Xiii. a célvezeték létesitdje és Uzemeltetbjére

d) A Szabalyzatban szerepldé hatarid6hdz kotott idépontok kdzép-eurdpai idé6 (CET)
szerint értend6k.

e) A Szabalyzat felllvizsgalatara és moddositasara vonatkozé szabalyokat az |I. sz.
melléklet tartalmazza.

1.2. Altalanos szabalyok

a) A Szabalyzatban régzitett el6irasok betartasat a Hivatal felligyeleti jogkérében eljarva
jogosult ellendrizni.

b) A rendszerizemeltet6 és a szallitdsi rendszerirdnyitd koteles minden
rendszerhasznalé részére ugyanazokat a jogokat, szerzdédéses feltételeket, a
versenysemlegességet és megkulonboztetés mentességet biztositani.

c) Amennyiben a Szabalyzat eltéréen nem rendelkezik a foldgaz mindségd,
biomasszabdl és egyéb nem banyaszati forrasbdl szarmazé gaztermelbére a
foldgaztermeldre vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

1 GET 3. § (64) bek.
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d) A rendszertuzemeltetd koteles szerz6déses feltételeit, az aktudlis dijait, és az attél valo
eltérést, valamint a rendszerhasznalattal kapcsolatos szabalyokat internetes honlapjan
kbzzétenni.

e) A Szabalyzat személyi hatalya ala tartozok kotelesek biztositani a birtokukba jutott,
nem kozcéli adatok bizalmas kezelését, az egységes szinvonall és
megkulonboztetés-mentes adatszolgaltatast.

f) A Szabalyzat el6irasait az érintetteknek lzletszabalyzataik és szerz6déseik kialakitasa
soran kotelesek figyelembe venni.

g) A rendszerizemelteté altal nyujtott szolgaltatdsok igénybevétele hatalyos
rendszerhasznalati szerz6dés megléte esetén lehetséges.

h) A Hivatal Szabalyzat jbvahagyasara vonatkozo6 hatarozatanak kozzétételét kdvetben a
rendszerlizemeltetd koteles a Hivatal altal jévahagyott Szabalyzatot a honlapjan
hozzaférhetévé tenni.

1.3. Rendszeriizemeltetdk altal nyujtott szolgaltatasok

a) A szallitasi rendszerlizemeltet6 a  foldgazelosztd6 és a  foldgaztarolo
alapszolgaltatasokat, kilon dij ellenében nyujtott, valaszthaté és nem engedélykdteles
tevékenységnek mindsuld, egyedileg igényelt egyéb szolgaltatasokat végezhet.

b) A szallitasi rendszerlizemeltetd altal engedélykoteles tevékenysége koérében nyujtott
szolgaltatdsok a 2017/460 EU rendelet szerinti szallitasi és nem szallitasi
szolgaltatasok, valamint a 312/2014/EU szerinti szolgaltatasok k6zé sorolhatok.

c) A nem szallitasi szolgaltatasok, valamint a kilén dij ellenében nyujtott szolgaltatasok
korét a Keretrendelet allapitja meg.

d) A szolgaltatasok igénybevételének részletszabalyait a rendszerizemelteték
Uzletszabdlyzatai tartalmazzdk. A rendszerhasznalok — ha jogszabaly ellentétesen
nem rendelkezik - a Hivatal hatarozataban meghatarozott dijak megfizetése és az
Aralkalmazasi rendeletben rogzitett kapcsolédd aralkalmazasi feltételek mellett
jogosultak igénybe venni a szolgaltatasokat. Az alapszolgaltatasok a
rendszerhasznalati dij ellenében vehetdk igénybe.

e) A szillitasi rendszeriizemelteté altal a rendszerhasznalé szamara biztositott
alapszolgaltatasok a kovetkezok:

i. a foldgazszallitd rendszer betaplalasi-kiadasi  pontonkénti szabad
kapacitasanak meghatdrozasa és kozzététele;
ii. rendszerhasznalati szerz6dések megkotése;
iii. el6irt pontossagu (lll. szamu melléklet szerinti) mérések biztositasa;
iv. a féldgazszallitd rendszeri kapacitaslekétés lebonyolitasa;
V. a féldgazszallito rendszerre vonatkozé nominalasok fogadasa és feldolgozasa;

Vi. a foldgazszallitasi feladatok végrehajtasa;
Vii. a féldgazszallitoé rendszer hidraulikai egyensulyanak biztositasa;
Viii. a féldgazszallité rendszeren forgalmazott (atvett-atadott) foldgaz mennyiségek

a rendszerhasznaldk részére torténd meghatarozasa és felosztasa;

iX. a foldgazszallitdé rendszeren forgalmazott (atvett-atadott) foldgaz minéségek
kapcsolédd rendszerlizemelteték és a rendszerhasznalok részére torténd
meghatarozasa;
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Xi.

Xii.

Xiii.
Xiv.

a végleges és az Ujrafelosztasi eljaras soran korrigalt mennyiségi és pénzugyi

elszamolas készitése;

az egyuttm(kdédd foldgazrendszer képviselete nemzetkdzi szakmai

szervezetekben;

a foldgazszallitd rendszer folyamataira vonatkozé Informatikai Platform

fejlesztése és lizemeltetése:

e a vonatkozd jogszabalyban? és a Szabdlyzat 2.6. fejezetében
meghatarozott alap adatszolgaltatas biztositasa;

e a jogszabalyokban és a Szabalyzatban meghatarozott adatszolgaltatas
biztositasa a szerz6dott partner részére.

szagositas;

MFRR kapacitassal rendelkez6 er6mivek részére kapacitas-tullépési és

nominalas-eltérési pétdij aloli mentesség biztositasa.

f) A szallitasi rendszeriranyité altal végzett feladatok a kovetkezék:

Vi.

az egyuttmikodd foldgazrendszer sziikséges fejlesztéseinek 6sszehangolasa,
a fejlesztési javaslatok egyeztetése, Osszegzése, a fejlesztési javaslat
elkészitése és a Hivatalhoz torténd beterjesztése;

a Szabdlyzat elkészitése és az elkészitett tervezet Hivatalhoz jovahagyasra
torténd beterjesztése;

az egyuttmikodoé foldgazrendszer egyuttmikodd képességének megdrzése
érdekében szlkséges intézkedések megtervezése, a Rendszerterv szerinti
korlatozasi adatcsere rendszer mikodtetése, rendszeres tesztelése;

a vészhelyzeti szint, vagy szolidaritasi intézkedések miatt szikséges korlatozas
elrendelése az egyuttmikodd foldgazrendszeren, valamint a szikséges
korlatozas iranyitasa;

kézrem(ikddés az egylttm(kdédd foldgazrendszer fejlesztése céljabdl
jovahagyott fejlesztési terv végrehajtasa érdekében meghatarozott palyazat
elékészitésében;

a tevékenységeinek ellatasara alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszer
Uzemeltetése.

g) A foldgazeloszté altal biztositott alapszolgaltatasok:

A foldgazeloszté rendszeri kapacitaslekotés lebonyolitasa érdekében:

a féldgaz elosztasa a féldgazelosztd rendszer betaplalasi-kiadasi pontjai kozott;
kbozzéteszi a foldgazeloszté rendszer betaplalasi pontonkénti napi égéshd
adatokat;

az egyetemes szolgaltatdé részére minden év januar 30-ig megadja az
elosztévezetékrdl vételez6 mar bekotott és az év kdzben varhatéan bekotésre
kerll6é egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalok szamat és fogyasztasat
profilcsoportonkénti bontasban.

rendszerhasznalati szerz6déskotés a foldgazeloszté halézaton torténd
elosztasra.

2.86/2003. (XI1.16.) GKM rendelet
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A foldgazeloszté rendszer fizikai egyensulyanak biztositasa érdekében:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.

napi operativ intézkedések megtétele;

a szlkséges felhasznaldi korlatozéd intézkedések elrendelése esetén azok
végrehajtasa és végrehajtatasa a foldgazelosztoé rendszeren;

diszpécser- és készenléti szolgalat folyamatos miikddtetése;

a gaznap utani elszamolas készitése;

a foldgazelosztdé rendszer betaplalasi pontjain a mért, a szallitasi
rendszerlizemeltet6tél, a kapcsolodd foldgazelosztotol, a foldgaztermelbtél
atvett foldgazmennyiségnek napi allokalasa a foldgaz atadas-atvételében
érintett sajat és a kapcsolddd rendszeri rendszerhasznaldk az adott ponton
értelmezett kereskedelmi kapcsolataira, illetve megkildése az foldgazelosztoi
rendszerhasznaldknak és a kapcsolodd rendszerlizemeltetonek;

a foéldgazelosztdé rendszer kiadasi pontjain a hiteles mérés megvaldsitasa
(atalany dijas felhasznalok kivételével);

a foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjain a gazmérék leolvasasa az
Uzletszabdlyzatban meghatarozott gyakorisaggal, a végleges mennyiségi
elszamolas elkészitése és megkuldése a féldgazelosztd rendszert hasznalé
rendszerhasznaléknak. Az adatszolgaltatds minimalis tartalmi elemei:
felhasznald név, cim, felhasznalasi hely cime, POD, méré gyari szam, leolvasas
ideje, leolvasott mennyiség, el6zb leolvasas ideje, el6z6 leolvasott mennyiség,
elszamolt mennyiség (m® és MJ), elszamolasi idészakra érvényes skalazasi
tényez6, elszamolasi id6szakot kovetd idbszak skalazasi tényezd. Az
adatszolgaltatast minden foldgazelosztonak egységes formaban kell nyujtania.
nyilvantartia a felhasznalasi hely és a felhasznalé adatait, amelyrél a
rendszerhasznalé kérésére igazolast ad, és amely nyilvantartas legalabb a
kovetkez6 adatokat tartalmazza: felhasznalasi hely egyedi azonositdja,
felhasznalasi helyen 1évd fogyasztasméré berendezés jellemzd adatai és
azonositd szama, felhasznald vasarolt -, lekotott kapacitasa, felhasznald
profilba sorolasa, felhasznalé korlatozasi besorolasa, felhasznald
azonositasahoz sziukséges adatok és felhasznalo fogyasztasi adatai;
végrehajtja a kereskedévaltas kapcsan felmerild foldgazelosztéi feladatokat;

a GET-ben foglaltaknak megfelel6 ligyfélszolgalatot mikodtet;

kdzintézményi felhasznalé esetén igénybejelentésre biztositja a kikapcsolas
aldli mentességet (moratérium);

a féldgazeloszté haldzat kiadasi pontjan a lekotott maximalis kapacitas feletti
tullépések figyelése, meghatarozdsa és megkuldése az érintett
rendszerhasznalo felé;

profil alapu elszamolasi rendszer fejlesztése, karbantartasa és mikdodtetése;
profil alapu elszamolasi rendszer mikddtetésébdl adodo utdlagos korrekciod
alapadatainak biztositasa, pénzugyi elszamolasok el6készitése;

iparagi Adatcsere Modell fejlesztése, karbantartasa, mikodtetése az
Adatcsere Szabalyzatban megfogalmazottaknak megfeleléen.

26/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

h) A foldgaztarol6 engedélyes altal biztositott alapszolgaltatasok:

vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

kapacitasadatok meghatarozasa és kdzzététele:

e a tarolasi kapacitast lekoté altal igénybe veheté terhelésvaltasi
paraméterek (fel- és leterhelési korlatok) folyamatos és aktualizalt
kbzzététele;

o afbldgaztarold toltéttségének fliggvényében rendelkezésre alld aktualis ki-
és betarolasi kapacitas folyamatos és aktualizalt kbzzététele;

o a foldgaztarolé kapacitasanak meghatarozasa és folyamatos és aktualizalt
kozzététele;

o a fdldgaztarold6 szabad mobil-, kitarolasi és betarolasi kapacitasanak
folyamatos és aktualizalt kozzététele;

e a lekotésre felkinalt kapacitdscsomagok 6sszetételének (mobilkapacitas,
betarolasi és kitarolasi kapacitas) és a csomagok darabszamanak
kbzzététele;

e az egyedileg (nem csomagban) lekotésre felkinalt mobilkapacitas,
betarolasi és kitarolasi kapacitas kozzététele;

e a foldgaztarolo6 engedélyes altal felkinalt kapacitasok mindkét
ajanlattipusban a teljes mennyiség mértékeig kulon-kulon leszerzédhetbek.

foldgaztarolasi szerz6déskotes;
kapacitaslekotési folyamat lebonyolitasa;
a szerz6dott mennyiségek betarolasa;
a foldgaztaroloban elhelyezett foldgaz szerz6détt mindségben torténd
kitarolasa;
a szerz8dd partner altal atadott foldgaz felelés megbrzése a tarolasi
tevékenység teljes folyamataban;
féldgaztaroléi nominalasok fogadasa, kapacitasvizsgalatok elvégzése,
ellendrzése és visszaigazolasa;
hémennyiség (és térfogat) alapu napi elszamolasok készitése, és a
targyhdnapot kévetd 5. munkanapig elszamolas a havi gazforgalomrdl, valamint
az ezzel 6sszefuggb adatszolgaltatas lebonyolitasa;
napi szint(i fdldgazminéség ellenbrzése, mérések (sajat méréssel, vagy kilsd
fél altal toérténd) elvégzése és bizonylatolasa;
a foldgaztarolé betaplalasi-kiadasi pontjain a mért, a kapcsolédo
rendszerlizemeltet6tdl és a foldgaztermel6tél atvett foldgazmennyiségek napi
allokalasa a foldgaz atadas-atvételében érintett sajat és kapcsolddé rendszeri
rendszerhasznalok adott ponton értelmezett kereskedelmi kapcsolataira, illetve
megkuldése a foldgaztaroldi rendszerhasznaldoknak és a kapcsolodo
rendszeruzemeltetdnek;

a Szabalyzatban és a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott

adatszolgaltatas biztositasa;

a kapcsolodo rendszerek kozOs pontjaira leadott nominalasok egyezésének

ellen6rzése;

a kapacitasok és mobil gazkészlet atadas-atvételének tamogatasa a

foldgaztaroldi Informatikai Platformon.
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1.4.
1.4.1.

a)

f)
g9)

1.5.

a)

b)

Az egyiittmiikodo foldgazrendszer hasznalatra jogosultak
A foldgazszallité rendszer hasznalatara jogosult

a sajat jogon eljaro felhasznal6 sajat felhasznalasa mértékeig;

a foldgazkereskedd;

a szallitasi rendszerlizemeltetd, ideértve az egyuttmikodd foldgazrendszerhez
kozvetlenil kapcsolodd kulfoldi székhelyl szallitasi rendszeriizemeltetét is a
féldgazszallité rendszer egyensulyanak biztositasa céljabdl;

a rendszerizemeltetd technologiai és veszteség kezelési célra hasznalt féldgaz
mértékéig;

a féldgaztermel;

a Magyar Szénhidrogén Készletez6 Szbvetség a biztonsagi készlet feltdltéséhez
szlkséges kapacitasok mértékéig;

az a személy, aki a rendszert a foldgaz Magyarorszag terlletén torténé atszallitasa
(atszallittato), illetve bértaroltatasa (bértaroltatd) céljabdl veszi igénybe (a
rendszerhasznalonak az atszallitds igazolasara vonatkozé nyilatkozatot a szallitasi
rendszerlizemeltetd lzletszabalyzatanak megfeleléen kell kiallitania);

foldgaz- és kapacitasugyletek elszamolasa és az ezekkel kapcsolatos feladatok
teljesitése céljabol a Kdézponti Szerz6dd Fél.

A foldgazeloszté rendszer hasznalatara jogosult

a sajat jogon eljaro felhasznald sajat felhasznalasa mértékéig;

foldgazkeresked®;

a foldgazeloszté technoldgiai és veszteség kezelési célra hasznalt foldgaz mértékeéig;
a féldgaztermel®.

A foldgaztarolé rendszer hasznalatara jogosult

a sajat jogon eljaré felhasznalod sajat felhasznalasa mértékeig;

a féldgazkereskedd;

a szallitdsi rendszerlizemeltetd a féldgazszallitoi kiegyensulyozd gaz biztositasa
céljabal;

a rendszertizemeltetd a technoldgiai és veszteség kezelési célra hasznalt féldgaz
mértékeig;

a Magyar Szénhidrogén Készletez6 Szdvetség a biztonsagi készletezéshez sziukséges
kapacitasok mértékeig;

a féldgaztermel6;

a bértaroltatd.

Hozzaférés megtagadasa és felfliggesztése

A rendszertuzemeltet6 az altala izemeltetett rendszerhez val6é hozzaférést a GET és a
Vhr. vonatkozd rendelkezéseiben felsorolt esetekben tagadhatjia meg vagy
figgesztheti fel.

A hozzaférés megtagadasat vagy felfliggesztését a rendszerizemelteté koteles
indokolni és a hozzaférés megtagadasat 3 munkanapon belll kételes a Hivatalnak
bejelenteni.
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f)

Amennyiben egy kdzvetlen szallitévezetéki felhasznalét egy foldgazkereskedd lat el, a
szallitasi rendszerizemelteté a foldgazkereskedd szallitasi rendszerliizemeltetéhéz
eljuttatott, a kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald kizarasat célzé irasbeli felszoélitasa
és egyideji zéré nominalasa esetén flggeszti fel a féldgazszallité rendszerhez térténd
hozzaférést.

Amennyiben egy kbzvetlen szallitévezetéki felhasznalot tobb foldgazkereskedé lat el,
barmelyik féldgazkereskedd szallitasi rendszerliizemeltetéhdz eljuttatott, a kdzvetlen
szdllitovezetéki felhasznalé kizarasat célzé irasbeli felszdlitdsa és a korabban
benyujtott  nomindlasok  nullazasa esetén a  kizarast kezdeményez6
foldgazkeresked6re mennyiség nem allokalhato.

Amennyiben egy kbzvetlen szallitévezetéki felhasznalé telephelyi vezetékén keresztil
ellatott felhasznalo foldgazkereskeddje a szallitdsi rendszerlzemeltetéhdz, és a
telephelyi vezetéket izemeltet6hoz eljuttatott irasbeli felszolitasaban kéri a felhasznalo
kizarasat a korabban benyujtott nominalasanak nullazasa mellett, akkor a kizarast
kezdeményez6 foldgazkereskeddre mennyiség nem allokalhato.

Amennyiben a telephelyi vezetékrendszeren szerzdédés nélkuli vételez6 nem zarhato
ki ugy a rendszerhasznalatbdl, hogy mas érdeke ne sériljon, akkor a kdzvetlen
szallitovezetéki felhasznalora kell allokalni a szerzédés nélkil vételezé felhasznald(k)
fogyasztasat is.

Amennyiben a kozvetlen szallitovezetéki felhasznald kizarasat kezdeményezi az 6t
ellaté foldgazkereskedd, akkor a szallitovezetéki kiadasi pont kizarasat a szallitasi
rendszerizemeltetének mérlegelés nélkul el kell végezni, mely esetben az érintett
telephelyi vezetékrél ellatott felhasznaldk is kizarasra kerllnek.

A korlatozas miatti szolgaltatas felfuggesztés kivételével a felfiggesztés
bekdvetkezésér6l a  szallitasi  rendszeriranyitd részére a  kapcsol6do
rendszerlizemeltetd értesitést kuld.

A korlatozas miatti szolgaltatas felflggesztés kivételével a felfiiggesztés folyamata:

i. A rendszerlizemeltetd az Uzemeltetésében I|évé foldgazszallitd- és
elosztévezetéken, vagy a foldgaztaroldbn az altala nyujtott szolgaltatas
felfiggesztését szdban vagy irasban rendeli el a rendszerhasznaldk és a
kapcsolédé  rendszerizemelteték felé. A  szoébeli felszdlitast a
rendszerizemeltet koteles 24 éran belll irdsban megerdsiteni. A hozzaférés
felflggesztését a rendszerlizemeltets koteles indokolni.

ii. A felszdlitasrél a kapcsoldodd rendszerlizemelteték kotelesek széban vagy
irasban értesiteni az altaluk kiszolgalt és a felfuggesztés Aaltal érintett
felhasznalokat. A szoébeli felszodlitast a kapcsolddd rendszerlizemeltetSk
kotelesek 24 6ran belll irasban megerdsiteni.

iii. A felfiggesztésbe bevont felhasznalok az értesitést kdvetben kotelesek
vételezésiket megszintetni.

iv. Amennyiben a felhasznalé nem szunteti meg vételezését, az szerzédés nélkuli
vételezésnek mindsul.
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1.6. A szervezett foldgazpiacra vonatkozo6 altalanos szabalyok

a) A szervezett foldgazpiac egyben kereskedési platform is, igy azt a szervezett
foldgazpiaci engedélyes a GET?® és a Vhr.# vonatkozé el6irasai, valamint a Hivatal altal
jévahagyott Piaci Szabalyzat szerint mikodteti.

b) A Piaci Szabalyzatot a szervezett foldgazpiaci engedélyes a honlapjan kézzéteszi.

1.7. Egyuttmiikodési kotelezettségek

a) A rendszerlzemeltetd és a féldgaztermel6 az egyuttmikodé foldgazrendszer minden,
a tevékenységével érintett - ideértve a probatzemet is - csatlakozd pontjara
vonatkozéan egyuttmikodési megallapodas megkotésére kotelezett, amelyben
rendelkezni kell az érintett pont k6zds hasznalatardl, a kotelezettségek és felelésségek
rogzitéserdl, az elszamolasok és a vitas kérdések rendezésérol.

b) A rendszerlizemeltet6k egymas koézotti és a foldgaztermeldkkel torténd
kapcsolattartasa az egyuttmiikddési megallapodasokban elbirtak szerint torténik.

c) A telephelyi szolgaltatéval vald egyuttmikodés soran a szallitasi rendszeriizemeltetd
a foldgazszallitdé rendszerhez, a foldgazelosztd a sajat rendszeréhez kapcsolddd
rendszerlizemeltetére vonatkozé eléirasoknak megfelel6en jar el.

d) Az egyuttmikodési megallapodas minimalis tartalmi elemei a kévetkezék:

i Eljarasrend az érintett halézati pont hasznalatardl,
ii. A foldgaz atadas-atvételi helye;
iii. Atadasi nyomas és hémérséklet;
iv. A féldgaz betaplalasi-kiadasi pont(ok) kapacitasai;
V. A rendszerhasznaldk azonositasanak szabalyai;

Vi. Napi szallitandé mennyiségek egyeztetése;
Vii. Az orszagos szintl(i egységes korlatozasi besorolashoz sziikséges adatcserék
és korlatozasi eljarasok;
viii. Allokalas a féldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjaira;
iX. Eljaras a lekotott kapacitas tullépése esetén;
X. Eljaras kapacitasfejlesztésre vonatkozoan;
Xi. A féldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa;
Xii. A foldgaz minGségi jellemzdi és azok mérése, bizonylatolasi rendje;
Xiii. A mennyiségi és a mindségi adatok kifogasolasa;
Xiv. Foéldgaz szagositasaval kapcsolatos egyéb informaciok;
XV. Adatszolgaltatas;
XVi. Megszakitas és korlatozas elrendelése és végrehajtasa (rendkivili
helyzetekben torténé egyuttmikddés);
XVii. Megszakitas és korlatozas kidolgozasa, kildénds tekintettel a lekotott

kapacitasok egyeztetésének maoddjara, valamint ennek elrendelése és
végrehajtasa (rendkivili helyzetekben torténé egyuttmiikddés);

3 GET 46-49. §
4Vhr. 36-38. §
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XViii. Uzemzavar és karbantartas, fejlesztés és rekonstrukcid miatti izemsziinet;
XiX. Kapcsolattartas maodja, a Felek képviseldi;
XX. Vitas kérdések rendezése;
XXi. Jogutddias.

e) Az egyuttmikodési megallapodasok tartalmanak egységessége érdekében azon
rendszerlizemeltet6k, amelynek rendszereihez csatlakozasi lehetéség all fenn,
honlapjukon minta megallapodasokat tesznek k6zzé:

i. a szallitasi rendszertizemeltet6 a foldgazszallitasi betaplalasi-kiadasi pontokra;
ii. a foldgazeloszték a féldgazelosztd rendszerek kiadasi pontjaira;
ii. a foldgaztarolo engedélyes azon foldgaztaroloi betaplalasi-kiadasi pontra, ahol
a betarolas vagy kitarolas kdzvetlenul a foldgaztermeld rendszerére, vagy abbal
torténik.

f) A szallitasi rendszeriizemeltetd a kulféldi székhelyl kapcsolédé
rendszerlizemeltetékkel kotelesek egylttmikoddési megallapodast kétni. Az
egyuttmikodeési megallapodas minimalis tartalmi elemei a kovetkezok:

i. Eljarasrend az érintett pont hasznalatardl;
i. A foldgaz atadas-atvételi helye;
i.  Atadasi nyomas és hémérséklet;

iv. A féldgaz  betaplalasi-kiadasi  pont(ok) kapacitasai, kapacitasok
Osszekapcsolasanak szabalyai;
V. Rendszerhasznalok altal megadott szdllittaté parok, illetve a gaznapi
nominalasok egyeztetési szabalyai;
Vi. Allokalas a féldgazszallité rendszer betaplalasi- kiadasi pontjaira;
Vii. A féldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa;
viii. A foldgaz min6ségi jellemzéi és azok mérése, bizonylatolasi rendje;
iX. A mennyiségi és a mindségi adatok kifogasolasa;
X. Kommunikacio és adatatvitel;
Xi. Valsaghelyzet kezelése;
Xii. Uzemzavar és karbantartas, fejlesztés és rekonstrukcié miatti izemsziinet;
Xiii. Kapcsolattartas modja, a felek képvisel6i, az objektumokra térténd belépés
rendje;

Xiv. Adatszolgaltatas rendje;
XV. A fejlesztési, felujitasi és karbantartasi tevékenységgel kapcsolatban az egyes
felek kotelezettségei és a szlikséges egyeztetések madja;
XVi. Vitas kérdések rendezeése;
Xvii. Jogutddias.

g) A kapcsol6dd rendszerizemelteték diszpécser szervezete folyamatos, kozvetlen
operativ kapcsolatot tart fenn a kapcsolédd rendszeriizemeltetd diszpécser
szervezetevel.

h) Amennyiben a kulfoldi székhelyl kapcsoldodd rendszerlizemelteténél alkalmazott
nominalasi szabalyok nem a Szabalyzatban meghatarozott mértékegységet és
modszereket irnak eld, akkor a szallitasi rendszertizemelteté a kulféldi székhelyi
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kapcsoldédd rendszerlizemeltetével kotott egyiuttmikoédési megallapodasban roégziti
azokat az elveket, konverzids modszert, szabalyt és a szikséges paramétereket,
amelyek alapjan a rendszerhasznalé a nominalasahoz sziikséges atvaltasokat el tudja
végezni. Mindezeket az informacidkat és folyamatosan aktualizalt paramétereket a
szallitasi rendszeruzemeltetd a honlapjan publikalja.

i) A szallitasi rendszeriizemelteté az Aralkalmazasi rendelet el6irasainak megfeleléen®
kételes az Atviteli rendszeriranyitéval az mFRR kapacitassal rendelkezé erémiivek
kapacitas-tullépési és nominalas-eltérési mentességének biztositasa érdekében
egyuttmikddési megallapodast kotni.

j) A szallitasi rendszeriizemeltetd az Aralkalmazasi rendelet eléirasainak megfeleléen®
koteles az mFRR kapacitassal rendelkezé erémivekkel a kapacitas-tullépési és
nominalas-eltérési mentesség biztositasa érdekében egyittmikodési megallapodast
kotni.

k) Amennyiben egy kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalé rendszeréhez tovabbi
felhnasznalé csatlakozik, akkor a felek egylutimiikédési megallapodasban rogzitik
minimalisan az alabbi elemeket:

i. a kapcsolodasi pont helyének meghatarozasa

ii. a kozvetlen szallitovezetéki felhasznald és a hozza csatlakozé felhasznald
kozotti vezeték kapacitasat és miszaki jellemzéit,

iii. a kozvetlen szallitévezetéki felhasznaldhoz csatlakozé felhasznald részére a
kapcsolddasi ponton rendelkezésére allo teljesitményt, annak megjeldlésével,
hogy a rendelkezésre allo teljesitmény idSlegesen vagy véglegesen kerll-e a
felhasznalonak atadasra,

iv. a szolgaltatott féldgaz miszaki jellemzait,

V. a kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé és a hozza csatlakozé felhasznald
kozotti vezetéken keresztll igénybe vett foldgaz mérésére vonatkozo
rendelkezéseket, kilonds tekintettel a méréssel kapcsolatos Uzemeltetdi és
felhasznaldi kdtelezettségekre, a mérési idészakok meghatarozasara, a mérék
tulajdonjoganak, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartasanak,
cseréjének szabalyaira,

Vi. a szamlazas és a szamla kifogas szabalyait,
Vii. a dijfizetés részletes szabalyait,
Viii. a kolcsbnds tajékoztatasi kotelezettség, valamint a felek kozotti

adatszolgaltatas szabalyait, beleértve az orszagos szintli korlatozasi besorolas
Osszeallitdsahoz és folyamatos frissuléséhez sziukséges adatszolgaltatast is,

iX. a felhasznaloi panaszok kezelésének rendjét,

X. az uzemviteli naplora vonatkozo rendelkezéseket,

Xi. az éves rendes karbantartds és az Uzemzavar vagy egyéb, a normal
Uzemmenettél eltér6, de az Uzemzavar szintét el nem ér6 lUzemi esemény
bekdvetkezése esetén alkalmazandd korlatozas szabalyait,

Xii. a szerz6désszegés eseteit és jogkdvetkezményeit, kiildbndésen a szabalytalan
vételezésre, valamint a kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalénak vagy a hozza
csatlakozé felhasznaldnak szolgaltatasbol torténd idéleges vagy végleges
kizarasanak eseteire vonatkozo rendelkezéseket.

5 Aralkalmazési rendelet 11/A. § (3) bekezdés
6 Aralkalmazasi rendelet 11/A. § (4) bekezdés
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1.8.

1.8.1.

m

1.8.3.

Egyuttmiikodo foldgazrendszer felépitése
A foldgazszallité rendszerek fébb elemei

hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontok;
féldgaztermelbi betaplalasi pontok;
féldgaztaroldi betaplalasi-kiadasi pontok;
vezetékszakaszok;
szakaszol6 allomasok
Magyar Gazkiegyenlitési Pont (MGP);
kompresszorallomasok;
gazatadé allomasok, kiadasi pontok;
gazvezetéki csomopontok;
banyalzemi villamos és technoldgiai hirkozlé kabelek;
rendszeriranyitd kdzpont;
Telemechanikai Rendszer;
) Informatikai Platform;
hidraulikai szimulacios szoftver;
rendszeriranyitast, Uzemeltetést, karbantartast tamogaté szoftverek;
korr6zié védelmi berendezések;
koézponti és egyedi szagositdé rendszerek;
féldgaz mennyiség és minéségmérd berendezések.

A foldgazeloszté rendszerek fébb elemei

nagynyomasu elosztévezetékek;
nagy-kézépnyomasu elosztévezetékek;
kézépnyomasu elosztévezetékek;
novelt kisnyomasu elosztovezetékek;
kisnyomasu elosztovezetékek;
korzeti nyomasszabalyozo allomas;
telepllési gazfogadé allomasok;
korréziovédelmet biztositd berendezések;
diszpécser kézpontok;
fogyasztasmérd berendezések, korrektorok, nyomasszabalyozok;
tavadat tovabbito és fogadd berendezések;
Informatikai Platform.

) féldgaztermel6i betaplalasi pontok

A foldgaztarolé rendszerek fobb elemei

besajtold/kitermeld kuthalézatok;

foldtani tarolo szerkezetek;

mezdbeli gyjté és foldgazeloszto rendszerek;
gazelbkészité technoldgiai rendszerek;
kompresszor telepek;

segédizemek;
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g) Foldgaztaroldi Informatikai Platform;

h) diszpécser kdzpont;

i) a betaplalasi-kiadasi pontig kiépitett vezetékek
j) foldgaztermelbi betaplalasi pontok.
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1.9. Adatcsere
1.9.1. Adatcsere Modell alkalmazasa

a) Az Adatcsere Modell a féldgazeloszték és a rendszerhasznalok egylttmikédése soran
keletkez6  jelentds  adatforgalom egységes keretek  kdzott  tdrténd,
diszkriminaciomentes lebonyolitasat tamogatja.

b) A foldgazelosztok és rendszerhasznaldok a jogszabalyokban és a Szabalyzatban
megfogalmazott adatszolgaltatasi kotelezettségek megfelel6 modon torténd teljesitése
érdekében, a rendszerhasznalati szerz6dések rendelkezéseinek betartasa mellett, az
Adatcsere Modell szabalyai szerint jarnak el, mely mikodésének foldgazelosztd oldali
akadalyoztatasa esetén a rendszerhasznalo részére lehetéséget kell biztositani egyéb
kommunikacios csatorna hasznalatara (e-mail, fax, hivatalos levél)

c) A jogszabalyok és a piaci mikodés valtozasa miatt szikséges modositasokat az
Adatcsere Szabalyzatban aktualizalni kell.

1.9.2. Az Adatcsere Modell rendszerhez torténd csatlakozas feltételei
a) Az Adatcsere Modellhez minden foldgazelosztonak és - a korlatozott
foldgazkereskedelmi engedélyest kivéve - foldgazkereskeddnek, egyetemes

szolgaltatonak csatlakoznia kell. Az Adatcsere Modell alkalmazasa nem koételezé azon
foldgazelosztd és féldgazkereskedd, egyetemes szolgaltatd kézott, amelyek kozods
informatikai rendszerben kezelik tevékenységuket.

b) A csatlakozas feltételei:

i. Minden piaci szereplére kotelezd érvénnyel vonatkozik, hogy a csatlakozd
engedélyes az Adatcsere Modellben rogzitett kommunikacios szabalyokat, az
abban foglaltak szerint bonyolitsa a piaci kommunikacié soran.

ii. FoOldgazelosztok esetén tovabbi csatlakozasi feltétel, hogy az elosztéi teruletén
lévd felhasznalasi helyekhez tartozé Gizenetek kezelésének tamogatasa céljabdl
alakitsak ki a féldgazelosztoi Informatikai Platformot (féldgazelosztoi adatcsere
szervert), amelynek technoldgiai specifikaciojat az Adatcsere Szabalyzat
tartalmazza.

1.9.3. Adatcsere Modell folyamatai

Az Adatcsere Modell folyamatait az Adatcsere Szabalyzat tartalmazza.
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2,
2.1.
2.1.1.
2.1.1.
a)
b)
c)
d)
2.1.2.
21.2.
a)
b)
c)
d)

Il. Konyv: Kereskedelmi szabalyok
Kapacitaslekotés

Rendszerszintii altalanos szabalyok
1. Kapacitasok lekotése

A foldgazrendszer szabad kapacitasainak a rendszerhasznalé szamara torténd
felajanlasa és a Szabalyzat szerinti lekdtése a foldgazszallitd rendszer esetében a
szallitasi rendszerlizemeltetd, foldgazeloszté rendszer esetében a foldgazeloszto, a
féldgaztarold rendszer esetében pedig a foldgaztarold6 engedélyes joga és
kotelezettsége.

A kapcsolédd rendszerek betaplalasi-kiadasi  pontjaira vonatkozé szabad
kapacitasokat az érintett rendszerlizemeltetd koteles kdzzétenni és kozzététel elbtt
O0sszehangolni a tdbbi rendszertizemeltetével.

A rendszerhasznal6 a szukséges kapacitaslekotést a szallitasi rendszerizemelteténél,
féldgazelosztonal és foldgaztarolé engedélyesnél kilon-kilon végzi el.

A lekotott kapacitasokat a rendszerhasznalo kételes az egylttmikddd foldgazrendszer
hasznalatara vonatkozé jogszabalyok, illetve a Szabalyzat rendelkezéseit betartva
hasznalni.

Foldgazszallitéi kapacitas lekotése
1. Altalanos szabalyok

A szallitdsi rendszerlizemeltetd a felajanlott és lekdétdétt nem megszakithatod
kapacitasok mértékéig megszakitas és korlatozasmentes foldgazszallitas biztositasara
vallal kotelezettséget a forrasok rendelkezésre allasa esetén, kivéve a Szabalyzatban
meghatarozott eseteket.

A foldgazszallitd vezeték azon betaplalasi-kiadasi pontjainak vonatkozasaban, ahol a
rendszerhasznaldk kapacitast kotelesek lekotni, a 2017/459 EU rendeletben’
meghatarozott szabvanyos kapacitastermékek lekotése a 2017/459 EU rendelet
szerinti allokaciés mechanizmusok szerint torténik a Kapacitaslekotési Platformon,
illetve tulnominalasi eljaras esetén a szallitasi rendszerizemeltet§ Informatikai
Platformjan. A kapacitaskiosztasi és lekotési feltételeket, valamint a rendszerhasznalati
szerzddés létrejottének maodjat a 2017/459 EU rendelet, a GET? és a Vhr.® vonatkozo
rendelkezései, jelen Szabalyzat, a Kapacitaslekotési Platform Szabdlyzat és a
szallitasi rendszeruzemeltetd Uzletszabalyzata tartalmazza.

A foldgazszallitd rendszeren jovében létrehozni tervezett betaplalasi-kiadasi pont
kapacitasanak értékesitésére a 2017/459 EU rendelet rendelkezései, a Hivatal
vonatkozé hatarozata, valamint a szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata
iranyadok.

A kapacitaslekotési eljarasban torténé részvételre az a rendszerhasznalé jogosult,
amely teljesitette a Kapacitaslekétési Platform Szabalyzat hasznalatara vonatkozo
hatarid6ig a kovetkezd feltételeket:

72017/459 EU rendelet 9. cikk
8 GET 71-79. §
9 Vhr. 73-92/C. §
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i. regisztralt a Kapacitaslekotési Platformon és megkdtdtte a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat szerinti megallapodast;

ii. engedélykoteles tevékenységet végz6 rendszerhasznalo esetén a Hivatal altal
kiadott engedély meglétét a szallitasi rendszerizemeltett felé igazolta;

ii. a szallitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata szerinti rendszerhasznalati
keretszerz6dést megkototte, mely tartalmazza az Informatikai Platform
hasznalatara vonatkozo feltételeket is;

iv. a szdllitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata és a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat szerinti modon a szerz6déses biztositékot rendelkezésre
bocsatotta;

V. Kdzponti Szerz6dé Fél altal a kliringtagsaga és a kliringjoga igazolasra kerdlt.

e) A kapacitaslekotés foldgazszallité vezetéki betaplalasi, valamint kiadasi pontonként
torténik. A kapacitaslekétés meértékegysége betaplalasi-kiadasi pontokon 25/0 °C-os
referenciahdmérsékletli égéshdé alapjan szamitott kWh/éra.

f) A foldgazszallitd rendszerre vonatkozo kapacitasallokacios eljarasok induld idépontjat
a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontok és a foldgaztaroloi betaplalasi-kiadasi
pontok tekintetében az ENTSO-G aukcidos naptara, mig az ettél eltéré betaplalasi-
kiadasi pontok kapacitasallokacios eljarasainak kezdé id6épontjat a Vhr. vonatkozé
mellékletében'® szerepld aukcids naptar, valamint az Aralkalmazasi rendelet aukciokra
vonatkoz6 rendelkezései alapjan dsszeallitott szallitasi rendszerizemeltetéi aukcios
naptar hatarozza meg.

g) A szallitasi rendszerizemelteté abban az esetben jogosult a meghirdetett
kapacitasokra vonatkozd kapacitasallokaciés eljarasok le nem folytatasara vagy
felfiggesztésére, ha az adott betaplalasi-kiadasi ponton kereskedelmi vagy miszaki
okok miatt nem all rendelkezésre a megfeleld tipusu kapacitas az adott hasznalati
idészakban.

h) A szallitasi rendszerizemelteté minden relevans pontra vonatkozéan, a Szabalyzat
2.1.2.2 pontja szerinti informaciokat felhasznalébarat modon kdzzéteszi a honlapjan.

i) Az Aralkalmazasi rendeletnek megfeleléen'" az mFRR kapacitassal rendelkezd erémii
a szukséges hatésagi bizonyitvany birtokaban jogosult utélagos napi kapacitas
igénybevételére.

j) A feltételes kapacitds a Keretrendeletben meghatarozott halozati pontokon a
jogszabalyban meghatarozott feltétel beallta esetén kizardlag a jelen Szabalyzatban
meghatarozottak szerint vehet6 igénybe.

21.2.2. Szabad kapacitasok publikalasa

a) A szdllitasi rendszerizemelteté honlapjan mindkét aramlasi irany technikai nem
megszakithatd (ezen belll feltételes), technikai megszakithaté kapacitast és a
rendelkezésre allé szabad kapacitasokat publikalja az alabbiak szerint:

i. napokra lebontott moédon az adott hdnapra lekotott és szabad kapacitasokat
legalabb 5 évre visszamenélegesen;

'O Vhr. 15. szam0 melléklet
" Aralkalmazasi rendelet 11/A. (1) bekezdés
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ii. havi bontasban, legalabb 18 hénapra elére, havi vagy gyakoribb frissitéssel;

ii. a tovabbi gazévekre éves bontasban, 10 évre elbre, havi frissitéssel;

iv. a rovid tavu (a kovetkezd napra felkinalt) szolgaltatasok rendelkezésre
allasanak napi frissitéseit;

V. a kdvetkezd orara meghirdetett kapacitasokat.

b) A szallitasi rendszerlizemeltetd kdteles gondoskodni a masodlagos piacon felajanlott

d)

e)

és szerzOdésben lekdtdtt kapacitasok Osszesitett értékének napi  bontasu
kozzétételérdl és a kozzétett adatok naponta torténd aktualizalasardl, amennyiben
ezek az adatok a szallitasi rendszeriizemeltet6 rendelkezésére allnak. A kdzzétételnek
tartalmaznia kell:

i. azon haldzati pont megjeldlését, ahol a kapacitasértékesités tortént;
ii. a kapacitas tipusat: betaplalasi vagy kiadasi, nem megszakithatd (ezen belil
feltételes) vagy megszakithato;
iii. a kapacitashasznalati jogok mennyiségét és idétartamat;
iv. az ugylet tipusat: atruhazas, engedményezés stb.;
V. az ugyletek/atruhazasok 6sszes szamat.

A szallitasi rendszertiizemeltetd koteles gondoskodni a szerzédéses szlikiletkezelési
eljarasok soran felszabaditott kapacitasok Osszesitett értékének napi bontasu
kozzétételérdl és a kozzétett adatok naponta torténd aktualizalasardl, amennyiben
ezek az adatok a szallitasi rendszerizemelteté rendelkezésére allnak. A kdzzétételnek
tartalmaznia kell:

i. azon betaplalasi-kiadasi pont megjeldlését, ahol a szikuletkezelési eljaras
tortént;
ii. a kapacitas tipusat: betaplalasi vagy kiadasi, kapcsolt vagy egyedi;
ii. a kapacitashasznalati jogok valtozasanak mennyiségét és idétartamat;
iv. az ugylet tipusat:
o tuljegyzési- visszavasarlasi mechanizmus,
e egy g@gaznapos nem megszakithatd w»hasznald vagy -elveszited«
mechanizmus,
o |ekotott kapacitas visszaadasa,
e hosszu tavu »hasznald vagy elveszited« mechanizmus.
az ugyletek dsszes szamat.

<

A szallitédsi rendszerizemeltetd az a)-c) pontokban meghatarozott informacidkat és
dokumentumokat valamennyi relevans pont tekintetében koételes legalabb 5 évre
visszamendleg tarolni.

A szadllitasi rendszerlizemeltetbnek a szabvanyos és nem szabvanyos nem
megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitasokra vonatkozéan az egyes
kapacitasaukciokon értékesitésre felkinalandé szabad kapacitast a 2017/459 EU
rendelet rendelkezései, illetve az ott nem rendezettek esetében a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat szerinti hatarid6kig kell meghirdetni.
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2.1.2.
a)
b)

c)

2.1.2.

a)

2.1.2.

a)

3. Vasarolt kapacitas

A felhasznalé tdbblet kapacitasra vonatkozé igénybejelentése soran koteles
meghatarozni a kiadasi pont kapacitasat (kWh/éra).

Amennyiben a felhasznal6 a vasarolt kapacitasanal nagyobb igényt hatarozott meg, a
Szabalyzat 3.2.1. pontja szerint kell eljarni.

Amennyiben a felhasznald a vasarolt kapacitason belil kivanja névelni az igényelt
kapacitasat és az igényelt kapacitas rendelkezésre all a foldgazszallité rendszeren, a
szallitasi rendszeriizemeltet6é a kapacitas adatot nyilvantartasba veszi.

Amennyiben a felhasznal6 a vasarolt kapacitason belll kivanja névelni az igényelt
kapacitasat és az igényelt kapacitds nem all rendelkezésre a fdldgazszallitd
rendszeren, a szallitasi rendszerlizemelteté az igényt rogziti. A GET vonatkozo'?
rendelkezése alapjan, ha a felhasznald vasarolt kapacitasat, vagy annak egy részét
két egymast kovetd gazévben nem kototte le, annak igénybevételére legkorabban az
igénybejelentéstél szamitott masodik gazev elsé napjatol kertlhet sor, kivéve, ha a
szdllitasi rendszerlizemeltetével ettél eltér6 id6pontrél allapodott meg. A
rendszerhasznalé altal a vasarolt kapacitas terhére torténé lekdtés megallapitasanal a
révidtava kapacitastermékek (negyedéves, havi, napi, napon bellli kapacitasok) is
figyelembevételre kerlinek.

4. Megszakithaté kapacitasok lek6tése

Megszakithat6é szabad kapacitast azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon ajanlhat fel a
szallitasi rendszerizemeltetd, amely pontokon a nem megszakithaté (ezen belll
feltételes) kapacitéas kapacitastermékenként a 2017/459 EU rendeletben és az
Aralkalmazasi rendeletben meghatarozottak szerint keriilt értékesitésre, vagy a
szallitasi viszonyok, vagy a technikai adottsagok miatt kizardlag megszakithato
kapacitas felajanlasa térténhet meg.

A megszakithatd kapacitasokra vonatkoz6 kapacitas kiosztasi eljaras az azonos
hasznalati id6szakra meghirdetett és eredményesen lezart, nem megszakithaté (ezen
belll feltételes) kapacitas kiosztasi eljarast kévetéen, de a soron kdvetkezd, nem
megszakithatd (ezen belll feltételes) rovid tavu termék kapacitas kiosztasi eljarasa
el6tt kerul lebonyolitasra.

A fizikai aramlassal ellentétes iranyu megszakithatd kapacitasok felajanlasara a
kapcsolddé rendszerizemeltetdkkel torténd megallapodas alapjan kertlhet sor.

A megszakithatd  kapacitdas a  szdllitasi  rendszerizemeltetével — kotott
rendszerhasznalati szerz6désben meghatarozott feltételekkel és mértékben vehetd
igénybe. A megszakitas esetén a megszakitott kapacitasok terhére a megszakitasi
értesitésben feltintetett mérték felett a rendszerbe f6ldgaz nem taplalhato be és onnan
nem vételezheté.

5. Kapacitaslekotés tulnominalasi eljarasban
A betaplalasi-kiadasi pontokon a napon bellli megszakithaté kapacitasok kiosztasa

tulnominalasi eljaras atjan térténik, kivéve, ha egy adott hatarkeresztezé betaplalasi-
kiadasi pont esetében errél a Hivatal masként rendelkezik.

12 GET 72. § (4) bekezdés
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f)

a)

f)

Tudlnominalas azon betaplalasi-kiadasi ponton lehetséges, ahol minden nem
megszakithatd kapacitas lekotésre kerult, vagy nem megszakithatdé kapacitds nem
kerilt meghirdetésre.

Tulnominalasra azon rendszerhasznald jogosult, mely rendelkezik a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzataban meghatarozott szabad fedezettel.
Tulnominalast adott gaznapra legkorabban az adott gaznapot megel6z6 gaznap 19:00
oratol lehet benyuijtani, a napi megszakithaté aukcio zarasat kdvetéen a b) pont szerinti
feltételek teljesllése esetén.

Adott rendszerhasznalé tulnominalassal ndvelt nominalasnak mértéke nem lehet
nagyobb, mint az adott betaplalasi-kiadasi pont megszakithaté technikai
kapacitasanak mértéke.

Amennyiben egy adott betaplalasi-kiadasi ponton adott aramlasi iranyban a
rendszerhasznalé nominalhaté kapacitasa kisebb, mint a nominalasa és a szallitasi
rendszerlizemeltetd felajanlott megszakithatd kapacitast, akkor a teljes kulonbozetre
napon beluli megszakithatd kapacitas kerul automatikusan allokalasra a tulnominalas
benyujtasakor a tulnominalassal érintett elsé gazératdl a gaznap végéig. Az igy lekotott
kapacitas egy esetleges alacsonyabb Ujranominalassal nem vonhato vissza.

Az f) pont szerinti allokaciét kovetéen a szallitasi rendszerizemelteté értesiti a
rendszerhasznalét az allokalas eredményérdl, amely allokalassal a szallitasi
rendszerlzemeltetd (zletszabalyzata szerinti elektronikus rendszerhasznalati
(kapacitaslekotési) szerzédés jon létre az Informatikai Platformon.

2.1.2.6. Feltételes kapacitasok lekotése és igénybevétele

Feltételes szabad kapacitast kizarélag a jogszabalyban meghatarozott betaplalasi-
kiadasi pontokon ajanl fel a szallitasi rendszertizemeltetd.

Az éves, negyedéves, havi feltételes kapacitasok az azonos idészakra vonatkozé nem
megszakithatd  kapacitas  kiosztasi  eljarasokat  kovetéen, a  szallitasi
rendszerlizemeltetd altal kdzzétett aukcidos naptar szerinti idépontokban keriinek
kiosztasra.

A napi és napon bellli feltételes kapacitasok az azonos idészakra vonatkozé nem
megszakithato kapacitas kiosztasi eljarasok szerinti id6pontokban kerlinek kiosztasra
azzal, hogy a napon bellli feltételes kapacitas aukciéra azutan kerulhet sor,
amennyiben a nem megszakithaté kapacitasok az adott gaznap hatralévé éraira mar
elkeltek.

A fizikai aramlassal ellentétes iranyu feltételes kapacitasok felajanlasara a kapcsol6do
rendszertizemeltetkkel torténé megallapodas alapjan kerulhet sor.

A kizardlag a jogszabalyban meghatarozott feltétel bekdvetkezése esetén az érintett
feltételes kapacitas igénybevétele a megszakitds szabdlyai szerint korlatozasra
kerilhet.

A feltételes kapacitas igénybevételének korlatozasa esetén a megszakitasi
értesitésben feltintetett mérték felett a rendszerbe féldgaz nem taplalhaté be és onnan
nem vételezhetd.
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2.1.3.
21.3.

a)

k)

Foldgazelosztoi kapacitas lekotése
1. Altalanos szabalyok

A foldgazelosztdé a rendszerhasznalati szerzd8déssel lekotott, nem megszakithato
kapacitas mértékéig folyamatos féldgazelosztas biztositasara vallal kotelezettséget, ez
alol kivétel a tervezett karbantartas miatti Uzemszunet, az Uzemzavar, a korlatozas és
a valsaghelyzet esete.

A foldgazelosztdi kapacitas lekotésére a rendszerhasznald jogosult az altala ellatott
felhasznaldk altal atadott kapacitaslekotési jog alapjan az érintett felhasznalasi helyek
vasarolt kapacitasainak mértékéig, valamint a sajat jogon eljaré felhasznalé sajat
felhasznalasa mértékéig. Ha a MER érintett alapadataiban a felhasznaloval torténd
szerz6dés megkotését kovetben valtozas torténik, akkor a vasarolt kapacitas kwh/h-
ban toérténé meghatarozasanal +/- 1% eltérési lehetéséget kell figyelembe venni, amely
értékkel az elosztéi kapacitas-lekdtés modosithatd. A felhasznalasi helyek vasarolt
kapacitasait a foldgazeloszté a q) pont szerint tartja nyilvan.

Ha a felhasznalasi hely vasarolt kapacitasat vagy annak egy részét a rendszerhasznalé
a megel6zé két egymast kovetd gazévben a felhasznalasi helyen, mint a
foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjan nem kototte le, és nem all rendelkezésre
szabad kapacitas, akkor a vasarolt, de le nem kotott kapacitas igénybevételére
legkorabban — a rendszerizemeltetével kotott eltéré6 megallapodas hianyaban — az
igénybejelentéstdél szamitott masodik gazév elsd gaznapjatdl kerilhet sor. A
rendszerhasznalo altal a vasarolt kapacitas terhére torténd lekotés megallapitasanal a
révidtava kapacitastermékek (negyedéves, havi, napi, napon bellli kapacitasok) is
figyelembevételre kerllnek.

A féldgazeloszté koteles ellenbrizni a lekbtéshez igényelt kapacitast, amely a vasarolt
kapacitast nem haladhatja meg.

A rendszerhasznalé gazévre, gazév negyedévére, honapjara, napjara és gaznapon
belil kothet le kapacitdsokat a foldgazelosztd rendszeren. Csak olyan
rendszerhasznalé adhat be kapacitaslekotési igényt, aki rendszerhasznalati
szerz6déssel rendelkezik a foldgazelosztd rendszer barmely kiadasi pontjara
vonatkozoan. A foldgazelosztd a kapacitaslekotéseket rendszerhasznalati szerz6dés
keretén belll az Uzletszabalyzata szerint biztositja a rendszerhasznalo részére.

A kapacitaslekotési kérelmet a foldgazelosztohoz kell benyujtani.

A rendszerhasznalé a foldgazeloszté részére a kapacitaslekotésre kotelezett
felhasznaldok esetén POD-onként adja meg a kapacitaslekotési igényeit.

A sajat jogon eljaro felhaszndld az érai csucskapacitasi igényt a felhasznalasi helyre,
a rendszerhasznalé — ha tébb felhasznalot képvisel — a gazatadd allomasra és a
felhasznalasi helyre koteles megadni.

A beérkezett kapacitaslekotési kérelmeket a foldgazeloszté ellendrzi.

Ha a kapacitaslekotési kérelem az Adatcsere Szabalyzatban irtaknak formailag és
tartalmilag, valamint a vonatkozd jogszabalyokban el6irtaknak megfelel, a
kapacitaslekotési kérelmet a foldgazelosztd elfogadija, és errél a tényrél az Adatcsere
Szabdlyzat el6irasai szerint értesiti a rendszerhasznalot.

Az elfogadott kapacitaslekotési kérelmek megvaldsithatésagat a foldgazeloszto
hidraulikai vizsgalat alapjan a sajat halézata, valamint a féldgazszallitdé rendszer
miszaki korlatainak figyelembevételével biralja el.
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I) Ha a kapacitasleko6tési kérelem a jogszabalyokban foglaltaknak, és/vagy az Adatcsere
Szabalyzatban leirtaknak formailag és/vagy tartalmilag nem felel meg, a
kapacitaslekotési kérelmet a féldgazeloszté az Adatcsere Szabalyzat el&irasainak
megfelel6en elutasitja.

m) A foldgazelosztd a GET vonatkozo rendelkezése'® szerinti esetekben utasithatja el a
kapacitasigényld kapacitaskérelmét. A kapacitaslekotési kérelem elutasitasat a
foldgazelosztonak indokolnia kell az Adatcsere Szabalyzat elbirasai szerint. A
féldgazelosztd déntése ellen a rendszerhasznald a Hivatalhoz fordulhat.

n) A foldgazelosztd a kovetkez6, a felhasznalokat megilleté kapacitasokat koteles
nyilvantartani:

i. Felhasznalasi hely vasarolt kapacitasa (m3/6ra és kWh/éra);
ii. Felhasznalasi hely lekotott kapacitasa (kWh/ora);

0) A nyilvantartott vasarolt kapacitast az alabbi szamitasi eljarassal kell atszamolni
kWh/6ra értékre:

i. Vasarolt kapacitas [kWh/6ra] = vasarolt kapacitas [m%/éra]ss * MER szerinti
K15/0,(2H) vagy K15/0,(zs) vagy K15/0,(inen) valtészam * érintett gézétadéra a MER-ben
publikalt sulyozott atlag égéshd [kWh/m?3]

p) A kapacitaslekotés a foldgazeloszté halézat kiadasi pontjara (a felhasznalasi helyre)
torténik.

q) Ha a foldgazeloszté rendszert egynél tobb gazatadd allomas latja el, akkor a
féldgazelosztdnak mindsitenie kell a foéldgazeloszté rendszer kilépési pontjait abbdl a
szempontbdl, hogy melyik gazatado szabad kapacitasanak terhére biztositja normal
Uzemmenet esetén az ellatasukat.

r) Amennyiben a foldgazeloszt6é rendszerhez csatlakoz6 rendszerhasznald ellatasa a
foldgazeloszté haldzat olyan kilépési pontjardl térténik, mely esetében egyértelmiien
nem hatarozhaté meg, hogy melyik gazatado allomasrdl kapja az ellatasat, és a
szallitasi rendszerizemeltetd az érintett kiadasi vagy betaplalasi pontokat egy
kereskedelmi pontba Osszevonta, akkor a foldgazelosztoi rendszerhasznalénak az
Osszevont gazatadd szabad kapacitasa mértékéig van lehetésége a kapacitas
lekotését megadni.

s) A foldgazelosztdé a rendszerhasznalé szamara megadja az Aralkalmazasi rendelet
szerinti megfelelés érdekében még lekotni szukséges kapacitasokat az Adatcsere
Szabalyzatban meghatarozottak szerint minden gazév marcius 20-ig.

3 GET 77. §
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2.1.3.2. Nem megszakithat6 kapacitasok lekotése
2.1.3.2.1. Eves kapacitaslekotés

a) A rendszerhasznaldé minden év oktdber elsé napjat megelézé 21. napig adhat be a
kovetkez6 gazévre vonatkozban éves kapacitaslekotési kérelmet a foldgazelosztd
rendszer kiadasi pontjaira.

b) Az éves kapacitasok lekodtésének idétartama egy gazév. A kapacitaslekotési
(hasznalati) idészak a gazév kezddnapjan, oktdber 1-én reggel 06:00 6rakor kezdédik
és a kdvetkez6 gazév elsé napjan, oktéber 1-én reggel 06:00 érakor zarul.

2.1.3.2.2. Gazéven beliili nem téli fogyasztasi idészaki kapacitas lekotés

a) A rendszerhasznalé minden gazév kezdetét megel6z6 21. napig adhat be a kdvetkezd
gazévre vonatkozé6 nem téli fogyasztasi id6szaki kapacitaslekotési kérelmet a
foldgazeloszté rendszer kiadasi pontjaira.

b) A gazéven belilli nem téli idészaki kapacitaslekotés feltételeit az Aralkalmazasi
rendelet tartalmazza.

2.1.3.2.3. Negyedéves kapacitaslekotés

a) A rendszerhasznalé december, marcius, junius elsé hétféjéig és oktdber elsé napjat
megel6zd 21. napig (amennyiben Unnepnapra esik, akkor a kapacitaslekotés zard
idépontja az azt kdveté munkanap) adhat be kapacitaslekotési kérelmet egy adott
negyedeévre vonatkozodan.

b) A kapacitas lekdtésének id6tartama a naptari negyedév elsé gaznapjanak kezdetétdl
a kovetkezd naptari negyedév elsé gaznapjanak kezdetéig tart az alabbiak szerint:

januar 01. reggel 06:00 6ra — aprilis 01. reggel 06:00-ig
aprilis 01. reggel 06:00 éra — julius 01. reggel 06:00-ig
julius 01. reggel 06:00 6ra — oktéber 01. reggel 06:00-ig
oktéber 01. reggel 06:00 6ra — januar 01. reggel 06:00-ig

21.3.2.4. Havi kapacitaslekotés

a) A rendszerhasznald a targyhdnap elsé napjat megel6z8 6tdédik munkanapig adhat be
havi kapacitaslekotési kérelmet az elérhetd szabad kapacitasokra.

b) A kapacitasok lekétésének idGtartama egy honap. A kapacitaslekotési idészak mindig
a kapacitaslekotési kérelemben megadott hénap 1. napjan reggel 06:00 o6rakor
kezdbdik és a lekdtési idészak utolsd napjat kdvetd reggel 06:00 6rakor ér véget.

2.1.3.2.5. Napi kapacitaslekotés

a) Arendszerhasznald az adott gaznap el6tti gaznap adhat be kapacitaslekotési kérelmet
az elérhet6 szabad kapacitasokra.

b) A kapacitaslekétési idészak mindig a szerzédésben szereplé gaznap reggel 06:00
orakor kezdédik és az azt kovetd gaznap reggel 06:00 6rakor ér véget.
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2.1.3.2.6. Napon beliili kapacitaslekotés

a) A kapacitaslekotési idészak mindig a szerzédésben szereplé gaznap szerz6désben
szerepld gazérajaban kezdddik és az azt kdvetd gaznap reggel 06:00 orakor ér véget.

b) A rendszerhasznal6 a gaznap kapacitasigénnyel érintett érajat megel6z6 masodik éra
els6 fél orajaban adhat be kapacitaslekotési kérelmet az elérhetd szabad
kapacitasokra.

2.1.3.3. Megszakithaté kapacitasok lekotése

A féldgazelosztonal nincs lehetdség megszakithatd kapacitasok lekotésére.
21.4. Foldgaztaroloéi kapacitas lekotése
2.1.4.1. Altalanos szabalyok

a) A foldgaztarold engedélyes altal az alapszolgaltatas keretében egy vagy tobb taroloi
évre, illetve egy taroldi évnél rovidebb idészakra lekdtésre felkinalt kapacitasok:

i. Nem megszakithatd kapacitas:
e mobilkapacitas (kWh);
e betarolasi kapacitas (kWh/nap);
e kitarolasi kapacitas (kWh/nap).
ii. Megszakithaté kapacitas:
e betarolasi kapacitas (kWh/nap);
e kitarolasi kapacitas (kWh/nap).

b) A fenti be- és kitarolasi kapacitasok szezonalis féldgaztarolasi lehetéséget biztositanak
a rendszerhasznalé szamara.

c) A kapacitaslekdtési kérelmet a foldgaztarold engedélyeshez kell benyujtani a
Szabalyzatban rogzitett eljarasi rend szerint.

d) Kapacitaslekdtés szempontjabdl az egy engedélyeshez tartozé hazai kereskedelmi
foldgaztarolok egyesitett taroloként tzemelnek.

e) A be- és kitarolasi kapacitasokat napi legmagasabb értékként (kWh/nap) kell lekétni,
gaznapon belil egyenletes terhelési igényt feltételezve, azaz az érai lekétés (kWh/h) a
napi lekotés 24-ed része.

f) A foldgaztarol6 engedélyes - a miszaki lehetéségek figyelembevételével - az
idészakokkal ellentétes (betarolasi id&szakban kitarolas, kitarolasi id6szakban
betarolas) ugynevezett virtudlis foldgaztarolasi szolgaltatast is biztosithat. A virtualis
féldgaztarolasi szolgaltatast a féldgaztarolé engedélyes valaszthatdé szolgaltatas
keretében nyujthatja.

21.4.2. Szabad kapacitasok publikalasa

a) A foldgaztaroldé engedélyes az internetes honlapjan és a féldgaztaroléi Informatikai
Platformjan minden év januar 31-ig kdzzéteszi a kovetkez6 évre kapacitasokat.:a
kovetkez6 taroldi évre (évekre) az egyes taroldi évekre lekéthetd foldgaztaroldi szabad
kapacitasokat.
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b) A féldgaztarolé engedélyes a lekdtheté kapacitasaira vonatkozo informacidkat az
internetes honlapjan az alabbiak szerint teszi kbzzé:

i. névleges kapacitasok;
ii. szabad kapacitasok;
ii. lekotott kapacitasok.

c) A foldgaztaroldo engedélyes az internetes honlapjan A b) pont szerinti egyesitett
féldgaztaroldi kapacitasokat — kapacitaslekotéssel 6sszefiiggésben - a féldgaztarold
engedélyes az internetes honlapjan folyamatosan frissiti.

d) A megszakithaté kapacitasok kdzzétételének rendje megegyezik a nem megszakithaté
kapacitasok kozzétételére vonatkozo fenti szabalyokkal.

21.4.3. Nem megszakithaté kapacitasok lekotése
21.4.31. A taroloi évet megel6z6 éves vagy tobb éves kapacitaslekotés

a) A kovetkezd taroloi évre (taroldi évekre) vonatkozé kapacitaslekotési igényeket a
foldgaztarolé engedélyes folyamatosan fogadja. Az igények foldgaztarold
engedeélyeshez t6rténé beérkezésének hatarideje marcius elsé hétféje. Amennyiben a
rendszerhasznald igénye hataridében nem érkezik meg, a féldgaztarolé engedélyes
nem kotelezhetd kapacitasa kapacitas rendelkezésre bocsatasara ezen eljaras
keretében.

b) A hasznalati id6szak az egy éves lekotések esetén minden év aprilis 1. reggel 06:00
orakor kezdédik, és a kdvetkez§ év aprilis 1. reggel 06:00 6rakor zarul le.

c) Tobb éves kapacitaslekdtés esetén a hasznalati idészak a rendszerhasznal6 altal
megjeldlt év aprilis 1-jén reggel 06:00 6rakor (vagy az esetleges fejlesztések altal
meghatarozott idépontban) kezdédik, és a zard év aprilis 1-jén reggel 06:00 6rakor
zarul le.

d) A kapacitas igénylése a foldgaztarold Informatikai Platformjan, a kapacitaslekotést
biztosito fellleten torténik. A foldgaztaroldi Informatikai Platform ezen funkcidjanak
hianya vagy Uzemképtelensége esetén a  féldgaztarold engedélyes
Uzletszabalyzataban meghatarozott médon kell az igénylést leadni

e) A kapacitaslekotési igények kotelezd érvényliek, vissza nem vonhatdk, a benyujtast
kovetben kizardlag a foldgaztarold engedélyes felszélitasara modosithatok.

f) A kapacitaslekotési igénynek tartalmaznia kell:

i. Kapacitas csomagok meghirdetése esetén:

e azigeényelt kapacitas csomagok szamat, egyetemes szolgaltatasra jogosult
felhasznalok ellatasara szolgald, valamint az elébbi kérbe nem tartozé
bontasban (db);

e azigényelt hasznalati id6t (egy év, vagy tobb év);

e a betarolas és kitarolas tervezett havi Utemezését (kWh/ho);

e arendszerhasznal6 azonositasara szolgal6 EIC kodot.

ii. Kapacitasok 6nalléan torténd meghirdetése esetén:

e azigényelt mobil kapacitast (kWh);

e azigényelt kitarolasi kapacitast (kWh/nap);

e azigényelt betarolasi kapacitast (kWh/nap);
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e az igényelt kapacitast egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznaldk
ellatasara szolgald, valamint az elébbi kérbe nem tartozé bontasban;

e azigényelt hasznalati id6t (egy év, tébb év);

e a betarolas és kitarolas tervezett havi itemezését (kWh/ho);

e arendszerhasznal6 azonositasara szolgalo EIC kdédot.

g) A kapacitaslekotési igényhez kotelezéen csatolni kell az alabbi mellékleteket:

i. a mikddési engedély masolatat (engedélyes rendszerhasznalo esetén);
ii. 30 napnal nem régebbi eredeti cégkivonatot;
iii. cégjegyzésre jogosult(ak) alairasi cimpéldanya(i)nak masolatat vagy a
foldgaztarolé engedélyes altal elfogadott alairas mintat.
iv. pénzugyi biztositék dokumentumait;

h) A beérkezett kapacitaslekotési igényt a foldgaztarolé engedélyes benyujtaskor formai
szempontbdl ellenérzi.

i) A beérkezett és formailag elfogadott kapacitaslekotési igény teljesithetéségét a
foldgaztarolé engedélyes a foldgaztarold6 rendszer miszaki korlatainak
figyelembevételével biralja el.

j) A foldgaztarolé engedélyes a kovetkezé esetekben utasithatja el a kapacitasigényl®
altal benyuijtott igényt:

i. a benyujtott igénylés hibas vagy hianyos,
ii. az igénylés hatarid6 lejarta utan érkezik,
ii. az igény Kkielégitéséhez szikséges kapacitaslekdtésre felajanlott szabad
féldgaztaroldi kapacitas hianyzik (tuljegyzés),
iv. a foldgaztaroloba betéarolni kivant féldgaz minésége nem teljesiti Vhr.-ben'™
foglalt el6irasokat.

k) Az igénylés elutasitasat a foldgaztarolé engedélyesnek indokolnia kell.
l) A foldgaztarolo engedélyes az érvényes igényeket a kdvetkezd sorrendben és mddon
elégiti ki:

i. Amennyiben a rendszerhasznaldk altal leadott kapacitasigények nem haladjak
meg a taroldi éves meghirdetés keretében lekotésre felajanlott szabad
féldgaztaroldi kapacitast, ugy a féldgaztarold engedélyes az 6sszes érvényes
kapacitasigényt visszaigazolja a rendszerhasznalok felé és megkdti a
foldgaztarolasi szerz6déseket.

ii. Amennyiben a rendszerhasznaldk altal leadott kapacitasigények meghaladjak
a taroldi éves meghirdetés keretében lekotésre felajanlott szabad foldgaztaroloi
kapacitasokat, ugy a féldgaztarol6 engedélyes a rendelkezésre alld
kapacitdsokra kapacitas aukciot ir ki az Uzletszabdlyzatdban foglaltaknak
megfeleléen. Az aukcion csak azok a rendszerhasznaldk vehetnek részt, akik a
kapacitaslekotési folyamat soran nyujtottak be érvényes kapacitas igényt a

14Vhr. 11. melléklet
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taroldéi éves meghirdetés keretében lekotésre felajanlott szabad féldgaztaroldi
kapacitasokra.

m) A foldgaztarol6 engedélyes azon formailag elfogadott kapacitaslekotési igények

21.4.

a)

b)

21.4.

a)

benyuijtéival, akik szamara az |) pont szerint féldgaztarolasi kapacitasokat allokalt,
legkés6bb marcius 31-ig foldgaztarolasi szerz6dést koét, az elfogadott igényeknek
megfeleléen.

3.2 A taroloi éven beliili kapacitaslekotés

A foldgaztarolé engedélyes a taroléi év soran folyamatosan fogadja a taroloi év még
hatralévé idétartamara vonatkozo igényeket. A foldgaztarold engedélyes az egy taroloi
evnél rovidebb id6tartamra vonatkozé  kapacitaslekotési  igényeket az
Uzletszabdlyzataban, és az internetes honlapjan kozzétett szabalyokban
meghatarozott feltételek szerint teljesiti.

A beérkezd igényeket a foldgaztarold engedélyes megvizsgalja és tuligénylés esetén
az Uzletszabalyzata szerinti eljaras keretében allokalja.

A foldgaztarolé engedélyes a taroldi éven belil a nem megszakithatd éves szezonalis
foldgaztarolasi szolgaltatason kivuli taroloi szolgaltatasokat az Uzletszabalyzataban
leirtak alapjan nyilt, a honlapon kozzétett ajanlati felhivasban meghirdetett arverési
eljaras, vagy mas nyilt, mindenki szamara elérhet6 eljaras keretében is meghirdetheti.

4, Megszakithaté kapacitasok lekotése

A foldgaztarol6 engedélyes betarolasi és kitarolasi kapacitast megszakithatoként is
értékesithet valaszthaté szolgaltatdsok keretében. Ezen szolgaltatdsokhoz
kapcsoléddéan a megszakithatd be- és/vagy kitarolasi kapacitas — jogszabaly eltéré
rendelkezése hianyaban - az alabbi esetekben értelmezheté:

i. Ha a fdéldgaztarolé engedélyes altal meghirdetett nem megszakithaté be-
és/vagy kitarolasi kapacitas teljes mértékben lekotésre kerllt, vagy

ii. ha a muiszaki lehet6ségek figyelembevételével a szezonalis idészakokkal
ellentétes (betarolasi idészakban kitarolas, kitarolasi idészakban betarolas)
tarolas valdsithaté meg, a fizikai aramlas lehetséges mértékéig, vagy

iii. a GET vonatkozé rendelkezései' alapjan foldgaztarold engedélyes jogosult a
lekotott, de fel nem haszndlt kapacitasokat legaldbb megszakithato
kapacitasként értékesitésre felajanlani a tobbi rendszerhasznalé szamara, ha a
kapacitast  tulajdonlé  rendszerhasznald6 nem  rendelkezett annak
értékesitésérél, vagy

iv. a foldgaztarolé engedélyes a rendelkezésre allé napi — a rendszerhasznalok
altal - nem nominalt kapacitasat naponta a fdéldgaztaroléi Informatikai
Platformon meghirdetheti megszakithaté kapacitasként, vagy

V. a foldgaztarold engedélyes a rendelkezésre allo, szezonalis idészakokkal
megegyez§ fizikai aramlast biztositd be- és/vagy kitarolasi kapacitasat a taroloi
éves kapacitastermék értékesitését kdvetéen, amennyiben a miszaki feltételek

15 GET 73. § (2)
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b)

2.1.5.
2.1.5.
2.1.5.

a)

adottak, jogosult értékesitésre felajanlani a foldgaztaroloi Informatikai
Platformon megszakithato kapacitasként.
Megszakithatd be- és kitarolasi kapacitas lekdtésének a feltétele, hogy az igénylének
legyen lekotott mobilkapacitasa, vagy a megszakithatd kapacitasok lekotésével egy
idében mobilkapacitast is lekdsson. Mobil kapacitdas megszakithaté alapon nem
igényelhetd.

Kapacitas visszaadas és visszavétel
1. Szallitoi kapacitas visszaadas és visszavétel
1.1. Lekotott kapacitas visszaadasa

A szallitdsi rendszerlizemelteté — a napi vagy napon bellli kapacitaslekotések
kivételével — koteles befogadni a rendszerhasznalé altal egy adott hatarkeresztezési
betaplalasi-kiadasi pontban lek6ététt nem megszakithaté (ezen belll feltételes)
kapacitas visszaadasat. A kapcsolt kapacitast csak kapcsolt kapacitasként lehet
visszaadni.

A visszaadasra felajanlott nem megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitas abban
az esetben kerll figyelembevételre, mint szabad kapacitas a rovidebb idétartamu
révidtava kapacitas értékesités soran, amennyiben az visszaadasra kerul az adott
rovidtavu kapacitasra vonatkozé aukcio kiirasanak idépontjat megel6z6 munkanap 24.
orajaig.

A rendszerhasznald6 a rendszerhasznalati szerz6désbél eredd jogait és
kotelezettségeit mindaddig és annyiban megtartia, amig a szallitasi
rendszerlizemeltetd az altala visszaadott kapacitas barmely részét Gjra nem értékesiti,
melyrél koteles haladéktalanul értesiteni a rendszerhasznalot.

A visszaadasra felajanlott kapacitast a rendszerhasznalok szamara a kapacitaslekotési
eljarasok soran a szabad kapacitasok kdzott kell nyilvantartani.

A visszaadasra felajanlott kapacitasok értékesitése a szallitasi rendszerlizemelteté
adott halézati ponton meglévé egyéb szabad, nem megszakithatdé (ezen belll
feltételes) kapacitasanak értékesitése utan torténhet csak meg. A visszaadott
kapacitasok értékesitése idébélyeg alapjan torténik, a korabban beadott visszaadas
kerul el6bb értékesitésre.

A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennalldsa esetén a nem megszakithatd
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értend6 bele.

A visszaadott kapacitas masodlagos kapacitas kereskedelemben nem értékesithetd,
valamint kereskedévaltas soran sem adhato at mas rendszerhasznalé szamara.

A masodlagos kapacitdskereskedelem soran egy adott rendszerhasznalé altal atadott-
atvett mennyiség oly médon kerul a kapacitas visszaadas soran figyelembevételre,
hogy az altala atadott mennyiség csokkenti, az altala atvett mennyiség azonban nem
noveli az adott rendszerhasznalé visszaadhaté kapacitasat.

Kapacitasvisszaadasi eljarasban, ha a szallitasi rendszerizemelteté a visszaadott
kapacitast részben vagy egészben értékesitette, akkor a kapacitasat visszaadd
rendszerhasznaléval az Aralkalmazasi rendelet szerint szamol el. A szallitasi
rendszeriizemeltet altal a kapacitds aukcid keretében értékesitett visszaadott
kapacitasra vonatkozd esetleges aukcidos prémium bevételbdl az érintett
rendszerhasznalé nem részesedik.
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2.1.5.

a)

f)

1.2. Hosszu tavu lekotott kapacitas visszavétele (hosszu tavua ,,hasznald
vagy elveszited” eljaras)

Adott hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi ponton a rendszerhasznalé altal lekotott és
rendszeresen ki nem hasznalt kapacitas részleges vagy teljes visszavételre kerdl,
amennyiben a rendszerhasznald a ki nem hasznalt kapacitasat nem adta el a
masodlagos kapacitas kereskedelemben, és mas rendszerhasznalok az adott
hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi ponton nem megszakithaté kapacitaslekotést
igényelnek, de az adott ponton nem all rendelkezésre szabad nem megszakithaté
kapacitas (ezen belll feltételes) megfelel6 mértékben.

A lekétott kapacitas abban az esetben tekinthetd rendszeresen ki nem hasznaltnak,
ha:

i. a szerz6dés egy évnél hosszabb idétartamra vonatkozik, mind év aprilis 1. és
szeptember 30. k6zott, mind pedig oktéber 1. és marcius 31. kozott a lekotott
kapacitasanak atlagban kevesebb, mint 80%-at hasznalja ki az allokalt adatok
alapjan, és ezt a magatartasat nem indokolta megfeleléen; vagy

ii. az adott gaznapra leadott els6é nominalasa szisztematikusan a lekotott
kapacitasanak tdbb mint 80%-a, de az adott gaznapra leadott Ujranominalas(ok)
eredményeként kialakul6 utolsé érvényes nominalasa a lekotott kapacitasanak
80%-a alatt marad.

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd az allokalt adatok alapjan megallapitja,
hogy az egy évnél hosszabb id6tartamra vonatkozd szerzdédéssel rendelkezé
rendszerhasznalé mind aprilis 1. és szeptember 30., mind pedig oktéber 1. és marcius
31. kozott a lekotott kapacitdsanak atlagban kevesebb, mint 80%-at hasznalta ki, a
szallitasi rendszerliizemelteté a ki nem hasznalt kapacitas tényérél tajékoztatja a
Hivatalt és az érintett rendszerhasznalot. A tajékoztatasban a szallitasi
rendszerlzemeltetd jelzi, ha az adott halézati ponton mas rendszerhasznaléok nem
megszakithaté (ezen belll feltételes) kapacitast igényeltek, és amely igény szabad
kapacitas hianyaban nem volt kielégithet6. A Hivatal felszélitasara a rendszerhasznalé
5 napon belll indoklassal kdteles bemutatni, hogy a lekotott, de ki nem hasznalt
kapacitasat masodlagos kapacitaskereskedelemben értékesitette vagy értékesitésre
felajanlotta. Amennyiben a Hivatal az indoklas alapjan ugy doént, hogy a
rendszerhasznalé ésszeri feltételek mellett nem kinalta fel a ki nem hasznalt
kapacitast a masodpiacon, akkor hatarozatban intézkedik a szallitasi
rendszerlizemeltetd felé a kapacitas elvonasardl és értékesitésre torténd
felkinalasarol.

Az egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy elveszited” mechanizmus
alkalmazasa nem tekinthetd elegendé indoknak az a) pont alkalmazasanak
mell6zésére.

A visszavétel kdvetkeztében a rendszerhasznaléo a lekétdtt kapacitast egy adott
idészakra vagy a szerz6désének targyidészakabol még hatralévé idétartamra a ki nem
hasznalt kapacitast részlegesen vagy teljes mértékben elvesziti.

A rendszerhasznalé a rendszerhasznalati szerz6désbél fakadd jogait és
kotelezettségeit mindaddig és annyiban megtartia, amig a szallitasi
rendszerlizemeltetd a visszavett kapacitas barmely részét Gjra nem allokalja, melyrdl
koteles haladéktalanul értesiteni a rendszerhasznalot.
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g9)

h)

k)

A visszavett kapacitas masodlagos kapacitas kereskedelemben nem értékesithetd,
valamint kereskedévaltas soran sem adhato at mas rendszerhasznalé szamara.

A masodlagos kapacitaskereskedelem soran atadott-atvett mennyiség oly médon kerdl
a hosszu tavu ,hasznald vagy elveszited” eljaras soran figyelembevételre, hogy az
atadott mennyiség csokkenti, az atvett mennyiség azonban nem néveli a visszavehetd
kapacitast.

A visszavett kapacitasok értékesitése a szallitasi rendszerlizemelteté adott pontbéli
egyéb szabad, nem megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitasanak értékesitése
utan toérténhet csak meg. A visszavett kapacitasok értékesitése idébélyeg alapjan
torténik, a korabban visszavett kapacitas kerul el6bb értékesitésre.

A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennallasa esetén a nem megszakithato
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értendé bele.

Az a) és b) pont rendelkezéseit a masodlagos kapacitas piacon megszerzett
kapacitasok vonatkozasaban is alkalmazni kell. Ebben az esetben az i) pont
rendelkezéseit a kapacitas lekdtési dij vonatkozasaban az elsédleges kapacitast lekotd
rendszerhasznaldval, a forgalmi és szagositasi dij vonatkozasaban a masodlagos
piacon kapacitast atvevé rendszerhasznaléval szemben kell érvényesiteni. A
masodlagos kapacitas piaci tranzakcidban részt vev6 kapacitast atado és atvevé felek
kozotti szerz6déses jogviszony tekintetében a szallitasi rendszerizemeltetét nem
terheli semmilyen felel6sség, az nem tartalmazhat semmilyen koételezettséget a
szallitasi rendszerlizemeltetére vonatkozéan. A visszavételt és Ujraértékesitést
kovetéen a kapacitast atado és atvevd felek kotelesek egymassal elszamolni a
masodpiaci tranzakciobdl fakadd egyéb jogaikkal és kotelezettségeikkel.

Hosszu tavu »hasznald vagy elveszited« eljarasban, ha a szallitasi
rendszerlzemeltetd az elvett kapacitast részben vagy egészben értékesitette, akkor a
kapacitasat elveszité rendszerhasznaléval az Aralkalmazasi rendelet szerint szamol
el. A szallitasi rendszerlizemeltetd altal a kapacitas aukcié keretében értékesitett az
elvett kapacitasra vonatkozd esetleges aukcidos prémium bevételb8l az érintett
rendszerhasznalé nem részesedik.

21.51.3. Kapacitasboévités tuljegyzési-visszavasarlasi mechanizmus

a)

alkalmazasaval

A szallitési rendszerizemeltetd koteles a Hivatal felé a kdvetkez6 gazévet megel6zé
év november 30-ig javaslatot eléterjeszteni egy olyan 6szténzd alapu tuljegyzési-
visszavasarlasi mechanizmusra, @ amelynek révén nem  megszakithato
tobbletkapacitasok kinalhatok fel a rendszerben. Ha a Hivatal a javasolt mechanizmust
jovahagyja, a szallitasi rendszertizemeltetl koteles ezt a mechanizmust a kovetkez6
gazévet megel6zéen bevezetni és a kovetkez6 gazévre tobbletkapacitast december
31-ig lekotésre felajanlani. Tobbletkapacitas alatt a hatarkeresztezési betaplalasi-
kiadasi pontnak a meghatarozott technikai kapacitasan felll kinalt nem megszakithato
kapacitast kell érteni.

A mechanizmust ugy kell kialakitani, hogy a szallitasi rendszerizemelteté és a
rendszerhasznalok osztozzanak a tobbletkapacitas értékesitésébdl szarmazo
bevételeken és a visszavasarlasok, illetve az e) pont szerinti intézkedések kdltségein.
A Hivatal meghatarozza a bevételeknek és a koltségeknek a szallitasi
rendszerlizemeltetd és a rendszerhasznalok kdzotti megoszlasat.
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c) A szallitasi rendszerlizemelteté bevételeinek meghatarozasa szempontjabdl ugy kell
tekinteni, hogy a technikai kapacitas (ezen belll feltételes), ezen belll kulondsen a
visszaadott kapacitas és a hosszu tavu »hasznald vagy elveszited« mechanizmusok
alkalmazasabol szarmazd kapacitas allokalasa el6bb tortént, mint az esetleges
toébbletkapacitasé.

d) A toébbletkapacitas meghatarozasa soran a szallitasi rendszerizemelteté koteles
figyelembe venni a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokban kulonb6z6
id6épillanatokban  meglévd, fizikailag kihasznalatlan kapacitasok valdszini
mennyiségére vonatkozo6 statisztikai forgatokonyveket. A szallitasi
rendszerlizemeltetének tovabba a tobbletkapacitas felkinalasaval kapcsolatban olyan
kockazati profilt kell figyelembe vennie, amelybdl nem szarmazik tulzott visszavasarlasi
kotelezettség. A tuljegyzési-visszavasarlasi mechanizmusnak becslést kell adnia a
piaci kapacitas-visszavasarlasok valoszinlségére és koltségeire, és ezt a becslést
figyelembe kell vennie a felkinalt tobbletkapacitas értékében.

e) Amennyiben a rendszer integritdsanak fenntartasa érdekében szikséges, a szallitasi
rendszerizemeltetd koteles olyan atlathaté piaci alapu visszavasarlasi eljarast
alkalmazni, amelynek keretében a rendszerhasznalok kapacitasokat kinalhatnak fel.
Az alkalmazandoé visszavasarlasi eljarasrol a rendszerhasznaldkat tajékoztatni kell. A
visszavasarlasi eljaras alkalmazasa nem érintheti a szlkseghelyzeti intézkedések
alkalmazasat.

f) A szdllitasi rendszerlizemeltetd a visszavasarlasi eljaras alkalmazasa el6tt koteles
ellenérizni, hogy a rendszer integritdsa mas miszaki és kereskedelmi intézkedések
utjan nem tarthato-e fenn kéltséghatékonyabb maodon.

2.1.5.1.4. Egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy elveszited”
mechanizmus

a) A Hivatal - egyeztetve az érintett szomszédos nemzeti szabalyoz6 hatésaggal -
kételezheti a szallitasi rendszertizemeltetét egy adott hatarkeresztezési betaplalasi-
kiadasi ponton az egy gaznapos nem megszakithatd, ,hasznald vagy elveszited”
mechanizmus alkalmazasara, amennyiben ezen hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi
pontra az ACER altal - a 2024/1789 EU rendelet'® szerint elkészitett szlikiiletekre
vonatkoz6 nyomonkovetési  jelentésében  megallapitast nyert, hogy a
kapacitasallokacios eljarasok soran - aukcié alkalmazasa esetén a kikialtasi aron - a
vizsgalattal érintett évben vagy az azt kovet6 két év valamelyikében a kovetkez6k
szerint a kereslet nagyobb volt a kinalatnal:

i. legalabb harom olyan nem megszakithaté kapacitastermékkel kapcsolatban,
amelynek idétartama egy hénap; vagy

ii. legalabb két olyan nem megszakithaté kapacitastermékkel kapcsolatban,
amelynek idétartama harom hdénap; vagy

iii. legalabb egy olyan nem megszakithatd kapacitastermékkel kapcsolatban,
amelynek id6tartama egy év vagy annal hosszabb; vagy

iv. nem kinaltak egy hénapra vagy annal hosszabb idétartamra vonatkozé nem
megszakithato kapacitasterméket.

162024/1789 rendelet (EU) rendelet |. melléklet 2.2.1 pont 2. alpont
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b) Az eljaras alapjan a rendszerhasznalé hosszutavu, negyedéves és havi nem

megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitasra vonatkozé Ujranominalasi korlatai a
kovetkez6k szerint kerilnek meghatarozasra az adott gaznap minden érajara kulon-
kulén, az adott gazoraban a d) pont szerint rendelkezésre alld6 nem megszakithato
(ezen belll feltételes) kapacitas és a gazorara az e) pont szerint leadott nominalas
alapjan:

Esetleges Gjranominalas .. e .
soran a nem megszakithaté Es'etleges ujranomm’alas .
.. i soran a nem megszakithaté
Nominalas (ezen belul felteteles) (ezen belill feltételes)
kapacitasra vonatkozé als6 kapacitasra vonatkozo felsé
mennyiségi korlat mennyiségi korlat
20% < Zanom < fokap *10% Zkaap *90%
80%
> Qfnom > 80% > Qtkap * 10% > Qtkap — (> Qtkap — > Qinom)/2)
> Qnom < 20% > Qfnom / 2 > Qtkap * 90%

> Qmom: @z adott haldzati ponton belll a rendszerhasznalo altal a d) pont szerint
rendelkezésre allé nem megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitasokra
nominalt mennyiségek 6sszege.

> Quap: @z adott haldzati ponton belll a rendszerhasznald részére a d) pont
szerint rendelkezésre alld6 nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitasok 0sszege.

Az egy gaznapos nem megszakithatd »hasznald vagy elveszited« mechanizmus
alkalmazasa nem érintheti a valsaghelyzet, foldgazellatasi Uzemzavar vagy muiszaki
meghibasodas esetén alkalmazando intézkedések alkalmazasat.

A rendszerhasznalé a lekdtétt nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitdsanak a b) pont szerinti korlatozassal érintett részét megszakithatd
kapacitasként Ujranominalhatja. A rendszerhasznalé kapacitas portfoliojabdl elséként
a hosszu tavu majd sorrendben az éves, negyedéves, havi nem megszakithat6 (ezen
belul  feltételes)  kapacitasai kerulnek  korlatozasra.  Amennyiben a
rendszerhasznalénak azonos tipusu kapacitasbodl kapcsolt és nem kapcsolt nem
megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitas is rendelkezésére all, akkor ezek pro-
rata alapjan kerulnek korlatozasra.

A b) pont szerinti rendelkezésre all6 nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitas mértéke az alabbi tranzakciok figyelembevételével keril meghatarozasra:

i. az elsOGdleges kapacitas mértékeéig. allokaciés mechanizmusok keretében
lekotott kapacitasok;
ii. a szallitédsi rendszerlizemeltet altal elfogadott kapacitasatallitasi (kapacitas
konverzid) igények;
ii. a kereskeddvaltas soran atadott és atvett kapacitasok el6jel helyesen;
iv. a masodlagos kapacitaskereskedelem soran kapacitas atruhazassal és/vagy
kapacitas hasznalati jog atadassal atadott és atvett kapacitasok eléjel helyesen;
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V. A kapacitas visszaadas és a hosszu tavu ,hasznald vagy elveszited” eljarasok
soran rogzitett visszaadott és visszavett kapacitasok csokkentik az eljaras
soran figyelembe vett rendelkezésre allé nem megszakithaté kapacitast.

e) Az adott gaznapra vonatkozé, a b) pont szerinti Ujranominalasi korlatok az adott
rendszerhasznalora a gaznap elétti naptari nap 16:00 6raig kerlilnek meghatarozasra
az adott gaznapra vonatkozo 14:00 6raig beadott nominalasok és a d) pont szerint
meghatarozott lekététt nem megszakithatd (ezen beliil feltételes) kapacitasok alapjan.
Az eredményrél a szallitasi rendszeriizemeltetdé értesitést kild az érintett
rendszerhasznalé szamara.

f) A b) pont szerinti korlatozas miatt a rendszerhasznalé kapacitasdij visszatéritésre,
illetve nominalasi eltérési pétdijra nem jogosult a szallitasi rendszerizemeltetd
részérdl, illetve a korlatozas soran felajanlott megszakithat6 kapacitas megszakitasa
esetén dijkedvezményben nem részesul a rendszerhasznald.

g) A b) pont szerinti korlatozast nem kell alkalmazni a 2024/1789 EU rendelet rendelet'’
szerinti rendszerhasznaldkra. Az alkalmazhatésag vizsgalata a d) pont szerint
megallapitott rendelkezésre all6 nem megszakithatd (ezen bellil feltételes) kapacitasok
alapjan torténik.

h) A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennallasa esetén a nem megszakithato
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értendé bele.

i) Ha az a) pont szerinti éves nyomonkovetési jelentés alapjan megallapitast nyer, hogy
az a) pontban meghatarozott helyzet a kévetkezd harom évben varhatéan nem fog
ismételten elballni, akkor a Hivatal az adott hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi
ponton az egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy elveszited” mechanizmus
alkalmazasat megszintetheti.

j) Azokra a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokra vonatkoz6an, amelyekre a
Hivatal elrendeli az egy gaznapos nem megszakithaté »hasznald vagy elveszited«
mechanizmus alkalmazasat, a Hivatal értékeli a Szabalyzat 2.1.5.1.3. pontja szerinti
tuljegyzési-visszavasarlasi mechanizmushoz valé viszonyt, és ezen értékelés alapjan
donthet ugy, hogy a kérdéses hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokon a
szallitasi rendszeriizemeltetének nem kell alkalmaznia a Szabalyzat 2.1.5.1.3.
pontjanak rendelkezéseit. A Hivatal ezen dontését haladéktalanul be kell jelenteni az
ACER és a Bizottsag felé.

2.1.5.2. Foldgazelosztoi kapacitas visszaadas és visszavétel

A foldgazelosztd nem biztosit kapacitas visszaadasi-visszavételi lehet6séget a
rendszerhasznalok részére.

2.1.5.3. Foldgaztaroloi kapacitas visszaadas és visszavétel

A féldgaztarolé engedélyes nem biztosit kapacitas visszaadasi-visszavételi
lehetéséget a rendszerhasznaldk részére.

7.2024/1789 rendelet (EU) rendelet . melléklet 2.2.3 pont 5. alpont
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2.1.6. Kereskeddvaltashoz kapcsolodo kapacitaslekotés

a) A felhasznaldknak joga van a hatalyos GET és Vhr. vonatkozd rendelkezéseiben'®
leirtak szerint foldgazkereskedét valtani.

b) A korabbi foldgazkereskedd koteles a felhasznald kereskedbvaltasa esetén a
felhasznald ellatasa, vagy a sajat jogon eljaré felhasznald sajat ellatasa érdekében
lekotott foldgazszallitdé rendszeri foldgazelosztd rendszer iranyua kilépési ponti és
féldgazelosztéi kapacitasokat a felhasznaléonak vagy a nevében eljaré U
féldgazkereskedének atadni, melyet a felhasznalonak vagy az Uj foldgazkereskedének
— a jogszabalyban rogzitett eltéréssel - kdtelessége lekotni a gazév hatralévé idejére.

c) Gazéven belll kereskedét valté felhasznald esetén a féldgazeloszté az uj kereskedd
szamara megadja a korabbi kereskedd altal lekotott, az Uj kereskedd ellatasi
idészakara vonatkozé Osszes foldgazelosztd rendszeri lekdtott kapacitast. Az
adatszolgaltatasra az Adatcsere Szabalyzatban meghatarozott médon kerl sor.

21.7. Masodlagos kapacitaskereskedelem
2.1.7.1. Altalanos szabalyok

a) A kapacitaslekotéssel rendelkezd rendszerhasznalé az altala lekotott kapacitasokat
részben vagy egészben tovabb értékesitheti mas rendszerhasznalé szamara

b) A rendszerhasznalé masodlagos kapacitaskereskedelemben azokat a kapacitasait is
értékesitheti, amelyek felett masodlagos kapacitaskereskedelemben rendelkezési
jogot szerzett.

c) A rendszerhasznaldé december, marcius, junius és szeptember els§ hétféjéig
(amennyiben Unnepnapra esik, akkor a kapacitaslekdtés zard idépontja az azt kdvetd
munkanap) adhat be kapacitaslekotési kérelmet egy adott negyedévre vonatkozoan.

21.7.2. Foldgazszallitéi kapacitasok masodlagos kereskedelme

a) Arendszerhasznaldk az Ugylet tipusatdl fliggéen a Kapacitaslekétési Platformon vagy
az Informatikai Platformon jelenthetik be a masodlagos kapacitasértékesitési vagy
kapacitas-visszavételi igényt és annak f6bb paramétereit a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata szerinti hatarid6ig.

b) A masodlagos kapacitaskereskedelmi Ugylet soran meg kell jeldIni, hogy a szerz6dott
kapacitas atruhazasa, vagy a kapacitas hasznalati jog atruhazasa térténik-e.

c) A szerz6dott kapacitas atruhazasa esetén a masodlagosan atvevd rendszerhasznalo
fizeti a betaplalasi-kiadasi ponti kapacitaslekotési dijakat, az esetleges aukcios dijat a
rendszerizemeltetének, valamint a forgalomaranyos rendszerhasznalati és a
szagositasi dijat is. A szerz6dott kapacitds atruhazasa esetén az atvevo
rendszerhasznalét az atadd rendszerhasznald szerz8désével megegyezd jogok és
kotelezettségek illetik meg.

d) Kapacitas hasznalati jog atruhazasa esetén az eredeti rendszerhasznalé a betaplalasi-
kiadasi ponti kapacitaslekotési dijakat és az esetleges aukciés dijat tovabbra is az
els6dleges rendszerhasznalati szerz6dés szerint fizeti a rendszeriizemeltetének. A
forgalomaranyos rendszerhasznalati és a szagositasi dijat a masodlagosan atvevd
rendszerhasznalo fizeti.

'8 GET 31/A-C. § és Vhr. 26/A-B. §
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e)

f)

21.7.

Amennyiben az eredeti kapacitastulajdonos rendszerhasznalati jogat ideiglenesen
vagy véglegesen elvesziti, a rendszertizemeltetd jogosult az adott rendszerhasznalo
altal lekotott kapacitas visszavételére, beleértve a kapacitas tulajdonosa altal
masodlagos kapacitas kereskedelem keretében mar harmadik személynek atruhazott
hasznalati joggal érintett kapacitasokat is.

A kapacitasértékesitési igénybejelentés fébb paramétereit és feltételeit a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata és a Kapacitaslekotési Platform Szabalyzat
vonatkoz¢ fejezete tartalmazza.

A masodlagos Ugylet soran tovabbértékesitett kapacitasok csak akkor kertlnek
érvényesitésre, miutan a kapacitasertékesitésben részt vevé masik fél, valamint a
szallitasi rendszeriizemelteté azt visszaigazolja. Amig nem kerll visszaigazolasra a
tovabbértékesitett kapacitas, addig az atadd rendszerhasznalé rendelkezik
kapacitashasznalatbol eredd jogok és kotelezettségek folott.

A foldgazszallitd rendszeri kapacitastullépések figyelését a masodlagos kapacitas
értékesitések figyelembevételével végzi a szallitdsi rendszerizemelteté. Ennek
keretében a rendszerhasznalé az adott halézati pont és hasznalati idészak
vonatkozasaban rendelkezésére all6 kapacitasai kozott novelé tényezdként kell
figyelembe venni az 4&ltala mas rendszerhasznalotdl masodlagos kapacitas
kereskedelemben atvett kapacitasokat, mig csokkentd tényezéként az altala mas
rendszerhasznalé szamara masodlagos kapacitdas kereskedelemben atadott
kapacitasokat.

3. Foldgazelosztéi kapacitasok masodlagos kereskedelme

A foldgazelosztd nem biztosit masodlagos kapacitaskereskedési lehetéséget a
rendszerhasznalok részére.

21.7.4. Foldgaztaroloi kapacitasok masodlagos kereskedelme

a)

2.1.8.

A masodlagos kapacitaskereskedelmi tranzakcioban résztevé szerzddést kotd
rendszerhasznaloknak jeleznilk kell a foldgaztarold engedélyes felé a tranzakciéra
vonatkozé szerz6déskotés tényét a féldgaztarold engedélyes lizletszabalyzataban
meghatarozott modon és  id6pontig. Ezt minden  esetben, mindkét
rendszerhasznalénak a féldgaztaroloi Informatikai Platformon kell megtennie.

A masodlagos kapacitasatadas és atvétel atvezetése megtorténik, ha a féldgaztarold
vizsgalata alapjan a tranzakci6 lebonyolitdsanak nincs akadalya.

A masodlagos kapacitaskereskedelmi tranzakcio atvezetésének ellenértékét és ennek
fizetési feltételeit a foldgaztarolé az Gzletszabalyzataban vagy honlapjan kbzzéteszi.

Az Magyar Gazkiegyenlitési Pont (MGP) miikodése és hasznalatanak
szabalyai

Amennyiben a kereskedési platformon és azon kivili egyéb piactéren létrejott Ugylet
mast nem hatéroz meg, a tranzakcios értesitések teljesitése és elszamolasa az MGP-
n torténik.
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A rendszerhasznalok gaznap végén meglévé maradék kereskedelmi
az MGP-n kerul elszamolasra.

b) Az MGP hasznalatdhoz a rendszerhasznalé koteles rendszerhasznalati szerz6dést
kétni a szallitasi rendszerizemeltetével, mely magaba foglalja a tranzakcios
értesitések kezelésére vonatkozé feltételeket is. A Kdzponti Szerz6dé Fél a szallitasi
rendszerlizemeltetével és / vagy a szervezett foldgazpiaci engedélyessel kotott
egyuttmikodési megallapodas keretén belll ad at tranzakcids értesitéseket a szallitasi
rendszerizemeltetd részére.

c) Az MGP — mint virtualis pont — kapacitasa korlatlanul all rendelkezésre. Az MGP
hasznalata soran a rendszerhasznalé nem ko6t le kapacitast, és az MGP-re
vonatkozoélag nem fizet szallitasi kapacitas dijat és szallitasi forgalmi dijat.

d) Minden, az MGP pontra, mint teljesitési helyre létrejott Uigylet tranzakcids értesitésében
foglalt mennyiség kerul allokalasra az érintett rendszerhasznaldk szallitasi
portfolidjaban.

2.1.9. Betaplalasi vagy kiadasi pontok osszevonasa a foldgazszallitdé rendszer
szempontjabol
2.1.91. Betaplalasi pontok 6sszevonasa

a) A foldgaztaroloi vagy foldgaztermel6i betaplaldsi pontok Osszevonasat a
foldgazszallitd rendszer pontjain a foldgaztarold, vagy a foéldgaztermel6
kezdeményezheti az alabbi feltételekkel:

i. Ugyanannak a foldgaztarolonak vagy foldgaztermelének a tulajdonaba kell
tartoznia mindazon betaplalasi pontoknak, amelyet 6ssze kivannak vonni.

ii. A foldgaztaroloi vagy foldgaztermeldi pontoknak a foldgazszallité rendszerre
kell kapcsolodniuk.

ii. A féldgaztarold vagy a foldgaztermel az 6sszevonasban szerepld betaplalasi
pontok mindegyikére, kilon-kilon bontasban koteles megadni az éves/napi/orai
rendelkezésre all6 és tervezett kapacitasokat, annak érdekében, hogy a
szallitasi rendszeruzemeltet6 el tudja végezni a betaplalasi pontok és a
rendszer hidraulikai vizsgalatat.

iv. Az egyes fizikai betaplalasi pontokon azonos gazcsoportu foldgaz taplalhaté be.

b) Az dsszevont betaplalasi pont kapacitdsa nem lehet kisebb, mint az 6sszevonasra
kerult betaplalasi pontok kapacitasanak kWh/6ra és kWh/nap mértékegységben
képzett 6sszege.

c) A bejelentett és a feltételeknek megfelelé igény elfogadasat a szallitasi
rendszertizemeltetének 30 munkanapon belul kell visszaigazolni.

d) Az érintett betaplalasi pontok Osszevonasanak hatalyba I[épési iddpontja az
0sszevonas tényének visszaigazolasaban megjelolt gazhdnap els6 napja.

e) A visszaigazolt 6sszevonas mindaddig érvényben marad, amig a szallitasi
rendszeriizemeltetd vagy a kapcsoldodd rendszerizemelteté annak indokolt
modositasat nem kezdeményezi.
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f)

g9)

2.1.9.

A betaplalasi pontok Osszevonasa esetén a rendszerhasznaldknak az 6sszevont
betaplalasi pontra kell kapacitast lekdtnitk és nominalniuk.

A betaplalasi pontok 6sszevonasa esetén a kapcsolddd rendszeriizemeltetének az
O0sszevont betaplalasi pont egyes halézati pontjain igénybe vehetd technikai kapacitasa
nem lehet nagyobb

i. a betaplalasi pont maximalis kapacitasanal, vagy

ii. a foldgaztermel6 altal az aktudlis gazévre megadott maximalis betaplalasi
kapacitasnal, vagy

iii. a foldgaztarolo altal az aktualis gazévre megadott maximalis betaplalasi
kapacitasnal.

Azon betaplalasi pontok esetén, amikor a foldgaztermelé kever6gazt igényel a
féldgazszallitd rendszerrdél mindségjavitas céljabdl és a szallitasi rendszeriizemeltetd
azt nem megszakithaté kapacitasként biztositja, a keverégaz kapacitasat figyelembe
kell venni a betaplalasi pont technikai kapacitasanak meghatarozasanal.

Az 6sszevonasra hivatkozva technoldgiai atalakitasok nem kezdeményezhetbek a
féldgazszallité rendszeren.

Az Osszevonasban szereplé betaplalasi pontok leallitasat, inditasat, jelentés
Uzemmenet valtozasat a kapcsolddo rendszerlizemeltetdk operativan egyeztetik.

A szallitasi rendszertizemeltetd kulon felszdlitasara a kapcsolddoé rendszeriizemeltetd
egy o6ran belll felosztja adott id6szakra nominalt igényeket az 6sszevont betaplalasi
pontban szereplé betaplalasi pontokra, és megkiildi a szallitasi rendszerizemeltetd
részére.

A szdllitasi rendszerlizemelteté ezt kdvetéen két oran belll operativ egyeztetést
kezdeményez az Uzemmenetrél, a felosztds szikség szerinti megvaltoztatasarol.
Amennyiben ezt nem teszi, a kapcsol6do rendszertizemeltets felosztasa elfogadasra
kerdlt.

2. Kiadasi pontok 6sszevonasa

Kiadasi pontok kapacitaslekdtési szempontbdl térténd dsszevonasat a kapcsol6do
rendszerliizemeltetének kell kezdeményeznie a szallitasi rendszertizemeltet6 felé.

Az dsszevont kiadasi pont kapacitasa nem lehet kisebb, mint az 6sszevonasra kerdlt
kiadasi pontok kapacitasanak kWh/éra mértékegységben képzett 6sszege.

A kapcsolédo rendszerluzemeltetbnek rendszerleirassal kell az igényét
alatdmasztania, ezzel bizonyitva, hogy az egyes gazatado allomasokhoz kapcsolédé
foldgazelosztd rendszerek koézvetlenidl 6ssze vannak kapcsolva, igy az egyes
foldgazeloszté rendszeri felhasznaldk az érintett gazatado allomasokrdl ellathatoak,
figyelembe véve a varhaté Uzemviszonyokat.

A Dbejelentett és a feltételeknek megfelel6 igény elfogadasat a szallitasi
rendszerizemeltetének 30 munkanapon belul kell visszaigazolni.

Az érintett kiadasi pontok 6sszevonasanak hatalyba lépési id6pontja az 6sszevonas
visszaigazolasaban megjelolt gazhonap elsé napja.

A visszaigazolt &sszevonas mindaddig érvényben marad, amig a szallitasi
rendszerlzemeltetd vagy a kapcsoldodd rendszerizemelteté annak indokolt
modositasat nem kezdeményezi.

A kapacitaslekotési szempontbdl torténd ésszevonas tipusok az alabbiak:
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i. I. tipusu Osszevonas az alabbi feltételek egyideji teljestlése mellett
kezdeményezhet?:

o Az Osszevonanddé kiadasi pontok ugyanannak a kapcsolédé
rendszerizemeltetbnek az &sszefliggé foéldgazeloszté rendszeréhez
kapcsolédnak, és ugyanazon bekeritett tertileten helyezkednek el.

ii. II. tipusu Osszevonas az alabbi feltételek egyideji teljestlése mellett
kezdeményezheté:

e Az Osszevonandd kiadasi pontok ugyanannak a kapcsolédd
rendszerizemeltetbének az O&sszefliggé foéldgazeloszté rendszeréhez
kapcsolédnak, és kllénb6zd, nem ugyanazon bekeritett terileten
helyezkednek el.

iii. A kiadasi pontok 1. és Il. tipusu 6sszevonasa esetén a rendszerhasznaloknak
az Osszevont kiadasi pontra kell kapacitast lekotnilk és nominalniuk. A
kapacitaslekotéseknek kWh/ora kapacitasértékekben meg kell egyezniuk a
foldgazszallitd rendszer kiadasi és a foldgazelosztd rendszer betaplalasi
pontjan dsszevont kiadasi pontonként és rendszerhasznalonként.

h) A kiadasi pontok |. és Il. tipusu Osszevonasa esetén az alabbi szabalyokat kell
alkalmazni:

i. Az 6sszevont kiadasi pont egyes halozati pontjainak technikai kapacitasa nem
lehet nagyobb az adott halézati pont maximalis kapacitasanal. A szallitasi
rendszerizemeltet6 a technikai kapacitast az aktualis gazévre varhato
hidraulikai viszonyok alapjan hatarozza meg.

ii. Az dsszevonasra hivatkozva technoldgiai atalakitasokat nem lehet
kezdeményezni a foldgazszallité rendszeren.

iii. Az 0Osszevonasban szereplé kiadasi pontok ledllitasat, inditasat, jelentds
Uzemmenet valtozasat a kapcsolédd rendszerizemelteték operativan
egyeztetik.

iv. A szallitasi rendszerizemelteté§ kulén felszélitasara a kapcsolodo
rendszerlizemeltetd egy oran belll felosztja adott id6szakra nominalt igényeket
az oOsszevont kiadasi pontban szerepld kiadasi pontokra, és megkildi a
szallitasi rendszerizemeltetd részére.

V. A szallitasi rendszeruzemeltet6 ezt kovetben két 6ran belll operativ egyeztetést
kezdeményez az Uzemmenetrél, a felosztas szikség szerinti
megvaltoztatasardl. Amennyiben ezt nem teszi, a kapcsolodo
rendszerlizemeltetd felosztdsa elfogadasra kertilt.

2.2. Nominalas
2.21. Nominalas altalanos szabalyai

a) A rendszerhasznald koteles minden géaznapra vonatkozéan megadni nomindlas
formajaban az adott gaznapra tervezett gazforgalmat az adott rendszeriizemelteté —
ide nem értve a féldgazelosztét - Informatikai Platformjan.

b) A rendszerhasznaldé a visszaigazolt nominalasanak megfeleléen veheti igénybe a
féldgazszallito rendszert.
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f)

k)

A nominalt érték nem haladhatja meg a rendszerhasznal6 altal az adott haldzati pontra
és 6rara vonatkoz6 nominalhaté kapacitas mértékét.

Nominalast csak az a rendszerhasznalé adhat le az adott rendszerre, amely
rendelkezik érvényes rendszerhasznalati szerz6déssel.

A rendszerhasznalé felel6ssége, hogy adott halézati pont vonatkozasaban az egyes,
az adott ponton egymashoz kapcsolédd rendszerlizemeltetéh6z benyduijtott
nominalasai kdzott tartalmi eltérés ne legyen.

Az el6zetesen publikalt mértékig a rendszerizemelteté csokkentheti a
rendszerhasznal6 kapacitasainak rendelkezésre allasat karbantartas, hibaelharitas és
megszakitas miatt. A rendszerhasznalonak az ilyen médon lecsdkkentett nominalhatd
kapacitas figyelembevételével kell megadnia a nominalasat, illetve modositani azt a
rendszerlizemeltetd rendszerére vonatkozé ujranominalasi szabalyok szerint.

Abban az esetben, ha a nominalas benyujtasa utan az érintett rendszerhasznald
nominalhaté kapacitasa (pl. masodlagos kereskedelemi ugylet, megszakitas,
korlatozas elrendelése, keresked6valtas vagy a 2024/1789 EU rendelet szerinti
szlkuletek kezelésére vonatkozé eljaras miatt) megvaltozott és az adott haldzati
ponton nincs tulnominalasi eljaras engedélyezve, akkor a rendszerlizemeltet
csOkkenti a rendszerhasznalé érintett idészakra benyujtott nominalasait az ilyen médon
csOkkentett nominalhaté kapacitas mértékéig. A rendszerlizemeltetd koteles a
csOkkentésrél tajékoztatast adni a rendszerhasznaléonak. A rendszerhasznald
modosithatia a nominalasait a rendszerizemelteté rendszerére vonatkozo
Ujranominalasi szabalyok szerint. Abban az esetben, ha az adott féldgazszallitoi
halozati ponton engedélyezett a tulnominalasi eljaras, akkor a Szabdlyzat 2.1.2.5.
pontjaban leirtakat kell alkalmazni.

A rendszeriizemeltet6 az f) és g) pontokban foglaltak végrehajtasa érdekében jogosult
a nominalhaté kapacitas mértékéig a benyujtott nominalasokat csokkenteni, amely
miatt pétdijra a rendszerhasznalé nem valik jogosultta.

A rendszerhasznal6é adhat zéré nominalast, amely szerint a gaznapra nem igényel
rendszerhasznalatot. A zéré nominalast ugy kell tekinteni, hogy az altala megadott napi
foldgazszallitasi, foldgaztarolasi feladat nulla. Foldgaztaroloi zéré6 nominalasi igény
esetén a kdzzétett terhelésvaltasi sebességeket figyelembe kell venni. Zéré nominalast
kovetben a visszaindulasi szabalyokat és terhelésvaltasi sebességeket ugyancsak
figyelembe kell venni.

Ha az adott napra a rendszerhasznalé a rendszeruzemeltetének nem nyujtott be
nomindlast, akkor ugy kell eljarni, mintha a rendszerhaszndlé gaznapra zéré
nominalast adott volna le a rendszerlizemeltetdnek. Ez esetben a tény mennyiségek
allokalhatésaga érdekében a rendszeruzemeltet6 nulla értékeket rogzit nominalasként
a rendszerhasznald altal lekétdtt pontokra, szallittaté-parként a rendszerhasznalét
megjeldlve.

Nominalas legkorabban 60 nappal az adott gaznap el6tt adhaté le.

Az egyoldali nominalas altalanos szabalyai:

i. Azokon a halézati pontokon, ahol a kapcsolddé rendszerizemelteték
kdlcsonosen megegyeznek az egyoldali nominalasi szolgaltatas biztositasaban
a rendszerhasznalok egyoldali nominalas keretében is benyujthatjak
nominalasaikat. A kapcsolédd rendszeriizemeltet6k megallapodnak abban,
hogy az egyoldali nomindlasi eljarasban melyikik lesz az aktiv
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rendszerlzemeltetd, illetve a passziv rendszeriizemeltetd és errdl tajékoztatjak
a rendszerhasznaldkat.

i. Azegyoldalinominalasi szolgaltatast igénybevevé rendszerhasznalénak mindig
csak az aktiv rendszertizemelteté informatikai rendszerére kell a nominalast
benyujtania. A rendszerhasznalok megallapodnak abban, hogy az egyoldali
nominalasi eljarasban melyikik lesz a nominalé aktiv rendszerhasznald, illetve
a nem nominald passziv rendszerhasznalo és err6l tajékoztatjgk a
rendszerlizemeltetdket.

iii. Az egyoldali nominalas szolgaltatas keretében benyujtott nominalasrél az aktiv
rendszerlizemeltet6 valtozatlan tartalommal a lehet6 legrévidebb id6én beldl
tajékoztatia a passziv rendszeriizemeltetét. A passziv rendszerizemeltet6
visszautasithatia az egyoldali nominalas befogadasat, ha a passziv
rendszerhasznalotdol nem kapott felhatalmazast az egyoldali nominalas
befogadasara, vagy ha a passziv rendszerhasznal6é nominalast ad be a passziv
rendszerlizemeltetd részére az egyoldali nominalasi eljaras lefolytatasanak
megallapodasa ellenére. Ebben az esetben kétoldali nominalaskeént kell kezelni
az aktiv rendszerhasznald és a passziv rendszerhasznalé nominalasait. A
kapcsolodod rendszerizemeltet6k az ervényes egyuttmikodési
megallapodasban foglaltak alapjan végzik el az egyoldali nominalasok
nominalas egyez8ségi vizsgalatat.

m) Az egyoldali nominalas szolgaltatas igénybevételeinek részleteirél és feltételeirél a

rendszerlzemeltetd Uzletszabalyzata ad részletes tajékoztatast.

221.1. Nominalas altalanos szabalyai a foldgazszallité rendszeren

a)

A nominalasban és az ujranominalasban megadandd gazmennyiséget (25 °C/0 °C-on)
kifejezett, égésh6 (GCV) alapu kWh/napban vagy kWh/éraban lehet megadni napi
nominalds és Ujranominalas esetén, illetve kWh/6raban oérankénti nominalas és
Ujranominalas esetén. A kWh/napban megadott gazmennyiség esetén az Informatikai
Platform altal leképzett kWh/érai értékek tekintenddk szallitasi igénynek. A leképezett
értékek az ujranominalas szabalyai szerint médosithatok.

Adott gaznapra vonatkozé nominalas megadhatdé napi vagy Orai bontasban is a
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata szerint, azonban mindig az adott orara
vonatkoz6 o6rai nominalt érték jelenti a szallitasi igényt. A kWh/napban leadott napi
nominalt érték az adott napra vonatkozé 6rak szamaval (24/23/25) kerll leosztasra
lefelé kerekitéssel egész szamra. A kerekitésbél adodd maradvany az utols6 éraban
kerul kezelésre a kerekités szabalyai szerinti egész szamra.

Ha a szallitasi rendszerlizemeltet6 Informatikai Platformja elérheté és mikoddképes
allapotban van, akkor a nominalasokat az Informatikai Platformon keresztll kell beadni.
Az Informatikai Platform mikddésképtelensége esetén a rendszerhasznalé e-mail
vagy fax formajaban is eljuttathatja a nominalasat a szallitasi rendszertizemeltetének.
A rendszerhasznald altal egy adott halozati pont vonatkozasaban a nominalasaban
megadott és a kereskedési platformon 4&ltala felajanlott révid tava szabvany
termékekbdl meghatarozhato legkisebb szallitasi feladat nem hatarozhat meg a fizikai
aramlassal ellentétes szallitasi feladatot.
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e)

f)

m

n)

0)

Amennyiben a rendszerhasznaldé tobb rendszerhasznalati szerzédést kotott a
rendszerlizemeltetével egyazon halézati pontra a sajat nevében, akkor az érintett
pontokra 6sszevontan nominalhat.

A szallitasi rendszertizemeltetd az Informatikai Platform segitségével a nominalasokat
a kovetkezd formai és tartalmi szempontok alapjan ellenérzi:

i. a nominalas tartalmazza-e a Szabalyzat 2.2.1.6.1. pontjaban felsorolt 6sszes
tartalmi elemet;
ii. a nominalt mennyiségre az e fejezetben meghatarozott feltételeket.

Abban az esetben, ha a nominalas a formai és tartalmi kdvetelményeknek megfelel,
azt a szallitasi rendszeruzemeltet6 befogadja.

Abban az esetben, ha a nominalas formailag vagy tartalmilag nem felel meg, a szallitasi
rendszerliizemeltetd nem fogadja el a nominalast. Ha a rendszerhasznalénak az adott
gaznapra volt beadott érvényes nominalasa, a szallitasi rendszertizemeltet az utolsé
érvényesen beadott nominalast tekinti érvényesnek. Ha a rendszerhasznalénak nem
volt az adott gaznapra korabban leadott érvényes nominalasa, akkor ugy kell tekinteni,
mintha zéré nominalast adott volna le.

Amennyiben a nominalasban megadott atado, atvevé ugyfél-azonositoval jelolt fél és
a kapcsolédo rendszerlizemelteténél érintett rendszerhasznalé nem azonos, azaz az
adott halézati ponton a foldgaz feletti rendelkezési jog atadasa tdbb szereplén
keresztil zajlik, a rendszerhasznald koteles biztositani, hogy a partnerei a vonatkozé
tranzakciés értesitéseket, a teljes atadas-atvételi lancot az Informatikai Platformon
rogzitsék, a kapcsolddd rendszerizemeltet6k nominalas ellenbérzése érdekében. A
szallitasi rendszerizemeltetd rendszerén a féldgaz feletti rendelkezési jog atadasat
igénybevev6d rendszerhasznalok kotelesek a szallitdsi rendszerizemeltetével az
Informatika Platform hasznalatara és a tranzakcios értesitések kezelésére vonatkozo
feltételeket is tartalmazo rendszerhasznalati szerz6dést kotni.

A rendszerhasznal6 valamennyi, a kereskedési platformon megkotott Ugylete
megkuldése a szervezett foldgazpiaci engedélyes feladata, amely szerver-szerver
kapcsolat utjan valésul meg.

A szervezett foldgazpiaci engedélyes minden esetben a tranzakcidban teljesitési
helyként megnevezett halozati pontra vonatkoztatva adja meg a tranzakcios értesitést.
A szervezett foldgazpiaci engedélyes altal megadott, két vagy tdébb piaci szerepld
szallitési feladatait magaban foglald tranzakcids értesitésbdl a Kozponti Szerzddé
Félre jutd, adott halézati pontra vonatkoztatott eredé szallitasi feladat minden esetben
nulla.

) A kereskedési platformon megkétott Ugyletben érintett rendszerhasznalé a betaplalasi
és kiadasi pontokra a nominalast koteles elvégezni a nominalasokra vonatkozé
altalanos el6irasok szerint.

Amennyiben a szervezett féldgazpiaci tagnak egy adott gaznapra nincs tgylete, ugy a
szervezett foldgazpiaci engedélyes az adott szervezett foldgazpiaci tag
vonatkozasaban nem juttat el tranzakcids értesitést az Informatikai Platformra.

A hatarkeresztezési ponton tervezett szallitdsok megkezdése el6tt legalabb 2
munkanappal az érintett rendszerhasznaldé az Informatikai Platformon koteles
bejelenteni a szallitasi rendszertizemeltet6 felé Uj rendszerhasznald partner parjat. A
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vonatkozo szallitas csak akkor kezdheté meg, ha az érintett hatarkeresztezési ponton
kapcsol6doé rendszeruzemeltetd a a bejelentés tartalmat visszaigazolta.

p) A kereskedési platformon megko6tott Ggyletek alapjan az Informatikai Platformon
rogzitett tranzakcios értesitések a rendszerhasznalé altal nem modosithatéak és nem
vonhatodak vissza az Ujranominalasi eljaras soran.

g) A rendszerhasznal6 kapacitashasznalatat ugy kell értelmezni, hogy az adott halézati
ponton a nem megszakithaté kapacitasait a kbvetkezé sorrendben hasznalja:

i. éves kapcsolt nem megszakithatd kapacitas;
ii. éves egyedi nem megszakithato kapacitas;
ii. éves kapcsolt feltételes kapacitas;

iv. éves egyedi feltételes kapacitas;

V. negyedéves kapcsolt nem megszakithaté kapacitas;
vi. negyedéves egyedi nem megszakithato kapacitas;
Vii. negyedéves kapcsolt feltételes kapacitas;

viii. negyedéves egyedi feltételes kapacitas;

iX. havi kapcsolt nem megszakithaté kapacitas;

X. havi egyedi nem megszakithatd kapacitas;

Xi. havi kapcsolt feltételes kapacitas;

Xii. havi egyedi feltételes kapacitas;

Xiii. napi kapcsolt nem megszakithat6 kapacitas;

Xiv. napi egyedi nem megszakithato kapacitas;

XV. napi kapcsolt feltételes kapacitas;

XVi. napi egyedi feltételes kapacitas;

XVii. napon bellli kapcsolt nem megszakithatd kapacitas;
XViii. napon bellli egyedi nem megszakithato kapacitas;
XiX. napon bellli kapcsolt feltételes kapacitas;

XX. napon belllli egyedi feltételes kapacitas.

A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennallasakor a kapacitdshasznalati
sorrendet a feltételes kapacitasra vonatkozé (iii.; iv; vii; viii.; xi.; xii.; Xv.; xvi.; XiX.; Xx.)
pontok nélkil kell alkalmazni.

2.21.1.1. Nominalas visszautasitasanak feltételei

a) A szdllitasi rendszerizemeltetd a nominalasi hataridé lejartakor torténd ellendrzéskor
a kovetkezd esetekben utasithatja el a nominalast:

i. a nominalas nem felel meg a Szabalyzat 2.2.1.1. pontjdban részletezett, a
féldgazszallitd rendszerre vonatkozé altalanos nominalasi szabalyoknak vagy
a Szabalyzat 2.2.1.6. pontjaban részletezett tartalmi el6irasoknak;
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ii. az egyuttmikodd foldgazrendszer kapacitasai bejelentett karbantartas vagy
Uzemzavar, illetve Uzemzavar szintjét el nem ér6 miszaki meghibasodas
kovetkeztében csokkentek;

iii. a szdllitasi rendszerlizemeltetd megszakitast rendelt el egy adott haldzati
ponton és ez érinti az adott nominalast;

iv. adott idészakra vonatkozoan a benyujtott nominalas mértéke meghaladna a
rendszerhasznalé nominalhaté kapacitasat;

V. a nominalast beadd rendszerhasznaldé a Szabalyzat 4.3. fejezetének
megfeleléen korlatozasra kerlt;

Vi. kapcsoldédd rendszerlzemeltetd olyan jelzése alapjan, amely szerint a
rendszerén nem képes a féldgazszallitasi feladatot végrehajtani;

Vii. a rendszerhasznal6 foldgazszallitd rendszerhez valdé hozzaférése
felfiggesztésre kerdl;

viii. egyoldali nominalas esetén a passziv rendszerizemeltetd ellenérzi a

nominalasi jogosultsagokat.

b) A nomindlas elutasitasa esetén a rendszerhasznalo6 foldgazszallitd rendszerhez valo
hozzaférése felflggesztésre kertil.

2.21.2. A rendszerhasznalé jogai és kotelezettségei a foldgazszallité rendszer
betaplalasi pontjain

a) A rendszerhasznald koteles a foldgazszallitd rendszer betaplalasi pontjan minden
gaznapon az adott gaznapra visszaigazolt nominalasa szerint betaplalni szandékolt
mennyiséget és a szallitasi rendszerlzemeltetd6 altal igénybevett rovidtava
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget a foldgazszallitd rendszerbe a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal elfogadott Utemezésben és a rendszerhasznalati
szerz6désben rogzitett min&ségben és nyomason a kapcsolédé
rendszerlizemeltetdvel betaplaltatni és bizonylatoltatni.

b) A bizonylatolasnak ki kell terjednie az atadott foldgaz mennyiségi és min&ségi
jellemz6ire, amelyet a rendszerizemelteté a rendszerhasznald szamara allit ki, és
egyuttal megkuldi az érintett kapcsolddo rendszeriizemeltetd részére is.

2.21.3. A rendszerhasznal6 jogai és kotelezettségei a foldgazszallité rendszer
kiadasi pontjain

a) A rendszerhasznald koételes a foldgazszallitdé rendszer kiadasi pontjan minden
gaznapon az adott gaznapra leadott, jévahagyott nominalasaban jelzett, vételezni
szandékolt mennyiséget és a szallitasi rendszerizemeltet6 altal igénybevett rovidtava
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget a foldgazszallité rendszerbdl kivenni.

b) Amennyiben a szallitdsi rendszerizemeltetének fel nem réhaté okokbdl a
rendszerhasznal6 az a) pontban meghatarozott mennyiséget nem, vagy csak részben
veszi at, nem gondoskodik annak tovabbszallitasardl, u0gy a szallitasi
rendszertzemeltet6 az ebbdl eredd karokért nem felelds.
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2.21.4. A szdllitasi rendszeriizemeltetd jogai és kotelezettségei a
foldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain

a) A szallitasi rendszertizemelteté koteles a féldgazszallitd rendszer kiadasi pontjan a
rendszerhasznalé szamara az adott gaznapra visszaigazolt nominalasa és a szallitasi
rendszerlzemeltetd altal igénybevett rovidtava szabvanytermékek szerinti
féldgazmennyiséget a rendszerhasznald részére atadni.

b) Amennyiben a rendszerhasznald altal nominalt, visszaigazolt és rendelkezésre allo
forras mennyiségeket a szallitasi rendszerizemeltetd neki felréhaté okbdl nem adja at,
mikozben a rendszerhasznald gazvételezése megfelel a nominalasnak, a
rendszerhasznalé a nominalt teljesitmény és a rendelkezésre bocsatott teljesitmény
kozotti killdnbségre az Aralkalmazasi rendeletben meghatarozott szallitéi nominalasi
eltérési pétdijat jogosult felszamitani a szallitasi rendszeriizemeltet6 felé. Ebben az
esetben a rendszerhasznalénak nem kell megfizetnie sem a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal felszamitott nominalasi eltérési potdijat, sem kiegyensulyozé
gazzal kapcsolatos potdijakat, tdbbletkdltségeket. A pétdijon fellli karigényét a
rendszerhasznald a Ptk. kartéritésre vonatkozo szabalyai szerint érvényesitheti.

c) Amennyiben a rendszerhasznalé szamara visszaigazolt és rendelkezésre all forrast
és a szallitasi rendszerlzemeltetd altal igénybevett rovidtava szabvanytermeékek
szerinti foldgazmennyiséget a szallitasi rendszerizemeltetd neki felréhaté okbdl nem
veszi at, mikdzben a rendszerhasznald gazvételezése megfelel a nominalasnak, akkor
a rendszerhasznalénak a nominalt teljesitmény és a rendelkezésre bocsatott
teljesitmény kozotti eltérésre nem kell megfizetnie sem a szallitasi rendszerizemeltetd
altal felszamitott nominalasi eltérési dijat, sem kiegyensulyoz6é gazzal kapcsolatos
potdijakat és tobbletkdltségeket. Amennyiben a rendszerhasznalénak vagy harmadik
félnek tovabbi, ezzel kapcsolatos kara keletkezett, a poétdijon fellli karigényét a
rendszerhasznalo6 a Ptk. kartéritésre vonatkozé szabalyai szerint érvényesitheti.

d) A szallitdsi rendszerizemelteté a rendszeréhez kapcsolddd masik szallitasi
rendszerizemeltetd rendszerén felmerilé vis major helyzetrél a tudomasszerzést
kovetben haladéktalanul tajékoztatja az érintett rendszerhasznalokat. Ezen esemény
eredményeként a rendszerhasznaldk altal beadott nominaldsok nem
teljesithet6ségéért a szallitasi rendszerlizemeltetét semmilyen felelésség nem terheli.

2.2.1.5. Nominalas altalanos szabalyai a foldgaztarolé rendszeren

a) A féldgaztaroléi nominalasi rendszer id6litemezésében és felépitésében illeszkedik a
Szabdlyzatban régzitett foldgazszallité rendszerre vonatkozé nominalasi eljarashoz,
azaz 6rai alapon, rendszerhasznal6-rendszerhasznalo partner (=taroltaté/shipper-pair)
rendszerben mikodik, és a foldgazszallité rendszerre meghatarozott gaznap el6tti
nominalasi és ujranominalasi, valamint gaznapon bellli ujranominalasi idérendet
koveti.

b) A nominalas és ujranominalas soran a gazmennyiséget 25 °C / 0 °C-on kifejezett
égéshd (GCV) alapu kWh/éra-ban vagy kWh/nap-ban kell megadni a féldgaztarolo
engedélyes Uzletszabalyzatanak megdfeleléen. A  kWh/nap-ban megadott
gazmennyiség esetén az Odrai tarolasi feladatok a foldgaztarold6 engedélyes
Uzletszabalyzataban megadott szabalyok szerint az Informatikai Platformjan leképzett
orai értékek.

c) A nominalasok egy nominalasi idéablakon belll tetszéleges szamban mddosithatok.
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d)

f)

k)

m

n)

A foldgaztarold engedélyesnek a nominalasokat validalni kell a Szabalyzatban
megadott altalanos és tartalmi kovetelmények, a szerz6déses feltételek és a
féldgaztarold engedélyes Uzletszabalyzataban rogzitett egyéb feltételek alapjan. A
nem megfelel6 nominalasokat joga van elutasitani.
A foldgaztarold engedélyes az egyes rendszerhasznal6-rendszerhasznaloé partner
parokra vonatkozd nominalasokat kérheti kapacitas és/vagy termék tipusonként, vagy
egy 6sszegben. A preferalt modot a féldgaztarold engedélyes Uzletszabalyzataban kell
rogziteni.
A foldgaztarolo engedélyesnek joga van a beérkezett nominalasokat eltér§ értéken
befogadni. A befogadott értékek megallapitasanak szabalyait az engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza. A befogadott érték meghatarozasa torténhet kézvetlenl
a nominalas beérkezése utan, vagy az adott nominalasi idéablak zarasat kdvetéen. A
preferalt médot az engedélyes lzletszabalyzata tartalmazza.
A rendszerhasznal6 koteles a foldgaztarold engedélyesnek leadott nominalasokat a
kapcsolddo szallitasi rendszerizemelteté Informatikai Platformjan is megadni, kivéve,
ha kapcsolddo rendszerizemeltetdk az egyuttmikodési megallapodasukban lehetévé
teszik az egyoldali nominalast.
A foldgaztarold engedélyes altal befogadott nominalasokat nominalas egyezéségi
vizsgalat céljabdl a foldgaztarolé engedélyesnek kell feladni a kapcsolodo szallitasi
rendszerlizemeltetd Informatikai Platformjara az engedélyes altal megadott
idéutemezés szerint. Ha az engedélyesek kozott egyoldali nominalasi megallapodas
van érvényben, akkor a Szabalyzat 2.2.1. I) pontja szerint kell eljarni. A nominalas
egyezBségi vizsgalatok szabalyairdl a Szabalyzat 2.2.4. pontja rendelkezik.
A foldgaztarold engedélyes a befogadott nominalasokrodl, illetve a befogadott
nominalasok valtozasardl legkésdbb az érintett nominalasi idéablak zarasat kovetd 10
percen belll koteles értesiteni az érintett rendszerhasznalot.
A féldgaztarolok geoldgiai és rezervoar mechanikai adottsagainak, valamint
kutallomanyanak védelme érdekében a fdldgaztarold engedélyesnek joga van
szabalyozni az 6rai forgalom valtozasok mértékét mind a nominalasok, mind a fizikai
gazforgalmazas szintjén. A foldgaztarolé6 engedélyes a nominalasokra vonatkozé
korlatozasi szabalyokat az Gzletszabalyzataban teszi k6zzé, a fizikai gazforgalmazasra
vonatkozé szabalyokat a szallitasi rendszerizemeltetbvel kotott egyuttmikodeési
megallapodasban régziti.
Amennyiben egy foldgaztarol6 engedélyes tdbb foldgaztarolét Uzemeltet, az
engedélyesnek joga van az altala Uzemeltetett foldgaztarolok kapacitasait egyesitett
foldgaztaroloként, Osszevontan kezelni, és a nominalasokat az egyesitett
foldgaztaroldi nullpontra igényelni a rendszerhasznaldktdl (Id. még a Szabalyzat 2.1.9.
pontja)
Napi értéken megadott és/vagy szerz6dott be- vagy kitarolasi kapacitasok esetében e
kapacitasok 1/24-ed része az Orai csucskapacitas, maximum ez nominalhaté érai
nominalasként, kivéve a téli és nyari id6szamitas valtasahoz kapcsolddo 23 és 25 oras
gaznapokat, amikor az érai csucskapacitasok a napi értékek 1/23, ill. 1/25-6d részei.

) A foldgaztarol6  engedélyes  biztosithat tulnomindlasi  lehetéséget az
Uzletszabalyzataban megadott szabalyok szerint.
A nominalasi folyamat altal igényelt informaciéaramlas biztositasa mind a szallitasi
rendszerliizemeltetd, mind a rendszerhasznaldk iranyaba a féldgaztarolé engedélyes
Informatikai Platformjan keresztll torténik. A kommunikacidéban résztvevé Informatikai
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Platformok és/vagy kommunikacios halézatok meghibasodasa esetén a kommunikacio
e-mail-ben vagy faxon vagy telefonon torténik.

0) Az e Szabalyzatban megadott feladat teljesitési id6intervallumok az érintett
Informatikai Platformok és kommunikaciés halézatok hibatlan mikddésének esetére,
gép-gép kapcsolaton alapuldé informacidcserére vonatkoznak. A rendszer
meghibasodasanak esetén az alternativ kapcsolati és adatfeldolgozasi maodok
hasznalatara vonatkozé iddintervallumokat és hataridéket az egyuttmikodé felek
operativ egyeztetések utjan hatarozzak meg.

2.21.51. Nominalas elutasitasanak feltételei a foldgaztarol6 rendszeren

A féldgaztarold engedélyes a kdvetkez6 esetekben utasithatja el a nominalast:

i. a nominalas nem felel meg az e Szabalyzatban megadott altalanos és tartalmi
kovetelményeknek

ii. a foldgaztarol6 rendszer kapacitasai lizemzavar kovetkeztében lecsokkentek;

iii. a nominald rendszerhasznalé részben vagy teljes mértékben korlatozasra kerdl
a szallitasi rendszeriranyité elrendelése alapjan;

iv. a nominalas a féldgaztaroléra kdzzétett legkisebb vagy legnagyobb be- vagy
kitarolhaté mennyiség miatt nem teljesithet6;

V. a nominalas vagy Ujranominalas soran megadott érai értékek kozotti eltérés
mértéke és/vagy a valtozdsok gyakorisaga olyan mértékd, hogy a
foldgaztarolok Uzembiztos és folyamatos mikddése nem biztosithato.

2.2.1.6. Nominalas tartalmi kovetelményei
2.21.6.1. Nominalas tartalmi kdvetelményei a foldgazszallité rendszeren

A rendszerhasznald altal a foldgazszallitd rendszerre leadott nominalas tartalmi
elemei:

i. halézati pont azonositdja: annak a haldzati pontnak a megadasa, amelyen a
rendszerhasznal6 a féldgazszallitd rendszerbe betaplalja, vagy onnan vételezi
a gazt;
ii. A megadott halézati ponton a gazaramlas irdnya, azaz a foldgazszallitd
rendszer tekintetében betaplalas vagy vételezés
ii. 6rai mennyiség (kWh/6ra): az adott gaznap egyes 6raiban a megadott haldzati
ponton szallittatni kivant hémennyiség;

iv. atvevd/atado ugyfél-azonositd: annak az atvevé/atadonak az azonositdja, aki
az adott halézati ponton a rendszerhasznal6tdl atveszi, vagy neki atadja a
foldgazt.

2.2.1.6.2. Nominalas tartalmi kovetelményei a foldgaztarolé rendszeren

A foldgaztarold engedélyeshez beérkezett nominalasnak tartalmaznia kell az
alabbiakat:

i.  Arendszerhasznal6é azonositasara szolgalé adatokat
i. A halozati pont azonositéit
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iii. A gaznap megjelolését, amelyre a nominalast leadja

iv. A megadott halézati ponton a gazaramlas kivant iranyat, ami a féldgaztarolé
szempontjabdl betarolas vagy kitarolas

v. Orai gazmennyiség (kWh/éra) vagy napi gazmennyiség (kWh/nap) a
féldgaztarolé engedélyes Uzletszabalyzatanak megfelel6en

vi.  Atvevé/atadé ligyfél-azonositd: Annak az atvevének/atadénak az azonositoja,
aki az adott taroldi ponton a rendszerhasznalétél atveszi vagy neki atadja a
foldgazt

A rendszerhasznald, halozati pont és ataddé/atvevé azonositéit a szallitasi

rendszerlizemeltetd altal igényelt és kdzzétett kddrendszer szerint kell megadni (EIC
kodok)

A foldgaztarolé engedélyesnek joga van tovabbi tartalmi elemeket rogziteni az
Uzletszabalyzataban.

2.2.2. Nominalas folyamata
2.2.21. Nominalas folyamata a foldgazszallité rendszeren

a) A rendszerhasznaldknak legkésébb a nomindlasi hataridé végeéig, azaz a gaznapot
megeldzé naptari nap 14. 6rajaig kell benyujtaniuk a gaznapra szolé nominalasukat a
szallitasi rendszerizemeltetd Informatikai Platformjan.

b) Amennyiben a rendszerhasznalé6 nominalasa nem felel meg az altalanos nominalasi
szabalyoknak és tartalmi kdvetelményeknek, a szallitasi rendszeriizemeltet6 elutasitja
azt.

c) A szdllitasi rendszerlizemeltetd a rendszerhasznaltol a nominalasi hataridd vége el6tt
benyujtott legutolsé érvényes nominalast veszi figyelembe és tekinti feldolgozandé
szallitasi igénynek.

d) A napi nominalas idébeni folyamata:

D-1 gaznap elétt
.\'OMINAL{%SZ’
HATARIDO visszaigazolas
hataridé
—60nap .| .|.i.f.|.|.:7/8/9/10{11}12:13 14 17/18{19/20{21/22:23:24/1:2:3{4/5/6 7:8/9/10{11 12 13:14|15{16/17 18/19/20/21:22/23/24:1 2|3|4 5 6
I OMINALRATO GA2GrK
Kapcsolodd Nomindlés egyezdségi
rendszeriizemelteté és hidraulikai
megkiildi a vizsgalatok
feldolgozott
nomindlésokat
22.211. Nem megszakithaté kapacitas feletti nominalasok kezelése a
foldgazszallité rendszeren
a) A rendszerhasznald6 nem megszakithaté kapacitasa feletti nominalasat ugy kell

értelmezni, hogy az adott halézati ponton rendelkezésére allé kapacitasait a kdvetkez8
sorrendben hasznalja, azaz az id8bélyegek sorrendje a kdvetkezé:

i. éves kapcsolt feltételes kapacitas;
ii. éves egyedi feltételes kapacitas;
ii. éves kapcsolt megszakithatd kapacitas;
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iv. éves egyedi megszakithatd kapacitas;

V. negyedéves kapcsolt feltéles kapacitas;
Vi. negyedéves egyedi feltéles kapacitas;
Vii. negyedéves kapcsolt megszakithatd kapacitas;
viii. negyedéves egyedi megszakithato kapacitas;
iX. havi kapcsolt feltéles kapacitas;
X. havi egyedi feltéles kapacitas;
Xi. havi kapcsolt megszakithaté kapacitas;
Xii. havi egyedi megszakithato kapacitas;
Xiii. a Szabdlyzat 2.1.5.1.4. pontjaban szerepl§ szilkulletkezelési eljaras altal
létrejott megszakithatd kapacitas;
Xiv. napi kapcsolt feltéles kapacitas;
XV. napi egyedi feltéles kapacitas;
XVi. napi kapcsolt megszakithaté kapacitas;
XVii. napi egyedi megszakithatd kapacitas;
Xviii. napon bellli kapcsolt feltéles kapacitas;
XiX. napon bellli egyedi feltéles kapacitas;
XX. napon bellli egyedi megszakithato kapacitas.

Amennyiben a Keretrendeletben meghatarozott feltétel nem all fenn, a
kapacitashasznalati sorrendet a feltételes kapacitasra vonatkozo (i.; ii, v.; vi.; ix.; X.;
Xiv.; Xv.; xviii; xix.) pontok nélkul kell alkalmazni.

b) Amennyiben egy haldézati ponton a 459/2017 EU rendeletben'® foglaltak okan a
nominalasok 6sszege meghaladja a teljesithet6 gazmennyiséget, a megszakitasokat
a kapacitaslekotési idébélyegek sorrendje szerint kell elvégezni. Megszakitas esetén
a korabbi kapacitaslekotési idobélyegek elsébbséget élveznek a késbbbi
kapacitaslekotési id6bélyegekkel szemben.

c) Ha a b) bekezdésben leirt eljaras alkalmazasat kdvetben kettd vagy tébb nominalas
ugyanazon a helyen all a megszakitasi sorrendben, és a szallitasi rendszeruzemeltet6
nem hajtia végre a megszakitast a telies mennyiség tekintetében, akkor a
megszakithato kapacitasra es6 nominalasok aranyaban kell megszakitast elvégezni.

d) A varhatd megszakitasrol a széllitdsi rendszerlizemeltetd értesiti az érintett
rendszerhasznaldkat a nominalas visszaigazolas soran, meghatarozva:

i. a megszakitas helyét;
ii. a megszakitott gazorat;
ii. a megszakitassal érintett gazoraban teljesithetd mennyiséget adott szallittaté

19459/2017 EU rendelet 35. és 36. cikk
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par vonatkozasaban (kWh/éra).

e) A varhatd megszakitasrol szol6 értesités tajékoztatasi célt szolgal, nem értelmezhetd

f)

=(e]
~

megszakitasként.

Az olyan kiadasi pontokon, ahol t6bb rendszerhasznaldé rendelkezik
kapacitaslekotéssel, az egyes orakban az egyes rendszerhasznalé tényleges orai
kapacitas kihasznaltsagat a megszakitasi hiba megallapitasa szempontjabdl az egyes
rendszerhasznalok altal ellatott felhasznalok orai méréseit is figyelembe véve kell
meghatarozni. A rendszerhasznalok felhasznaldira vonatkozo Osszesitett orai mérési
adatait az érintett kapcsoldédd rendszeriizemeltetd koteles biztositani a szallitasi
rendszerizemeltetd részére.

A szallitasi rendszerlizemeltetd jogosult a megszakitas végrehajtasat ellendrizni.

A szallitasi rendszerlizemeltetdé a gazhonapot kovetéen a megszakitott kapacitasokrél
kimutatast és jegyz6konyvet készit a rendszerhasznaldk részére a havi elszamolassal
egyutt. A szallitasi rendszertiizemeltet6 a rendszerhasznaldk részére a megszakitassal
érintett kapacitasra a Hivatal hatarozatanak vonatkozé pontja szerinti kompenzaciot
fizet.

Utdlagos dijkedvezmeény alkalmazasa esetén a betaplalasi és a kiadasi pontokon a
szallitasi rendszertizemeltetd altal fizetendé kompenzacié mértékének alapja az adott
kapacitastermékre vonatkozé megszakitas legnagyobb o6rai értéke (kWh/ora).

2.2.2.2. Nominalas folyamata a foldgaztarol6 rendszeren

22221. A nominalas altalanos folyamata a féldgaztarol6 rendszeren

a)

A rendszerhasznaldknak legkésdbb a gaznapot megel6z6 naptari nap 14 éraig kell
leadniuk a gaznapra vonatkozé nominalasokat a foldgaztarolé engedélyes Informatikai
Platformjan. A foldgaztarold engedélyes a nominalast az Uzletszabalyzata szerint
igazolja vissza.

A nominalas validalas soran a foldgaztarold engedélyes ellenérzi, hogy a beérkezett
nominalas megfelel-e:

i. a Szabalyzat altalanos és tartalmi kdvetelményekre vonatkozo eldirasainak
ii. a szerz6dott kapacitasoknak,
il az adott gaznapon a rendszerhasznalé altal elérhetd kapacitasoknak.
iv. az Uzletszabalyzatdban megadott nominalt érték valtozasi feltételeknek,
V. egyeb szerz6déses adatoknak

A b) pontban megadott kovetelményeknek nem megfeleld nominalasokat a
féldgaztarolé engedélyesnek joga van elutasitani (Id. még a Szabalyzat 2.2.1.5.1.
pontja) vagy modositott értéken befogadni.

A foldgaztarolé engedélyes meghatarozza az egyes nominalasok befogadott értékeit.
Az egyes foldgaztaroldi pontokra egy érték formajaban leadott nominalasok esetében
a befogadott érték meghatarozasaval egyutt elvégzi a nominalasok kapacitas tipusok
és/vagy termékek kozotti szétterhelését is. A befogadott érték meghatarozasat és a
nominalas szétterhelést az Uzletszabalyzataban megadott szabalyok szerint végzi el.
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e) A nominalas befogadast és szétterhelést legkésébb az adott nominalasi idéablak
zarasat kovetd 5 percen belll elvégzi a foldgaztarold engedélyes, és az igy létrehozott
befogadott nominalasokrol 10 percen belll értesiti a rendszerhasznaldkat.

f) A nomindlasi idbéablak zarasat kovetben a foldgaztarold engedélyes a szallitasi
rendszerlizemeltetével egyeztetett id6intervallumon belll eljuttatia a befogadott
nominalasokat a szallitasi rendszerlizemelteté szamara, aki nominalas egyez8ségi
vizsgalatot végez a Szabalyzat vonatkozo fejezete szerint.

g) A nominalas egyez8ségi vizsgalat eredményét a szallitasi rendszerlizemelteté a
Szabalyzatban megadott hataridig visszajuttatja a féldgaztarolé engedélyesnek, aki
innentél ezeket az értékeket tekinti befogadott nominalasoknak. A befogadott
nominalas valtozasa esetén a féldgaztarold engedélyes a valtozast koveté 10 percen
belll értesiti az érintett rendszerhasznalot.

h) Az egyesitett féldgaztaroléra vonatkozé befogadott nominalasokat a foldgaztarold
engedélyes szétallokalja a kapcsolodo féldgazszallitd rendszerek kapcsolodasi
pontjaira, amit megkulld a kapcsolodo szallitéi rendszerizemeltetéknek.

i) A gaznapok és gazoérak koézott megengedett nominalasi szint valtozasokra vonatkozo
szabalyokat, azaz a fdldgaztaroléi rugalmassagi lehetéségek kihasznalasnak
szabalyait a foldgaztarolé engedélyes lizletszabalyzata tartalmazza.

2.2.2.2.2. Nominalas nem megszakithaté kapacitasokra a foldgaztarolo
rendszeren

A nominalas az altalanos folyamatot kdveti az alabbi kiegészitésekkel:

i. A nominalas befogadas soran a nem-megszakithatd kapacitasokra érkezé
igények befogadasa els6bbséget élvez a tobbi kapacitas tipussal szemben.

ii. A foldgaztarolo toltottségének valtozasa miatti kapacitascsokkenés esetén a
foldgaztarol6 engedélyesnek, nominalési rendszerének kiépitettsége
figgvényében, mar a gaznap hatralévé oraiban vagy a kdvetkezé gaznaptol
joga van a szerz6dott nem-megszakithatd kapacitasokat lekotés aranyosan
korlatozni az elérhet6 fizikai kapacitasok szintjére.

ii. Ha a foldgaztarolo engedélyes foldgaztaroldinak dsszesitett fizikai kapacitasa a
foldgaztarolok toltottségének a valtozasa (letorési gorbe) miatt lecsdkken a
szerz6dott nem-megszakithatd kapacitasok o6sszesitett szintje ala, ugy a
foldgaztarolé engedélyes jogosult a mar befogadott nominalasokat visszavagni
a teljesithet6 szintre. A visszavagast kapacitas-csdokkenés aranyosan kell
elvégezni a diszkriminacid mentesség érdekében. Ez esetben elbszor a
megszakithaté kapacitasokra befogadott nominalasok teljes egészében, majd
a nem-megszakithaté nominalasok a szikséges mértékben, végll a virtualis
nominalasok szintén a szukséges mértékben megszakitasra kerllnek. A
visszavagas részletes szabalyait a foéldgaztarolé engedélyes lzletszabalyzata
tartalmazza.

22.2.23. Nominalas megszakithat6é kapacitasra a foldgaztarol6 rendszeren

A nominalas az altalanos folyamatot kdveti az alabbi kiegészitésekkel:
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i. A foldgaztarolé engedélyesnek joga van tdbbféle, a termékstruktirajahoz
illeszked6 megszakithatoé kapacitast definialni az Gzletszabalyzataban, illetve e
kapacitas tipusokra vonatkozé megszakitasi sorrendet is Uzletszabalyzataban
rogziti. Azonos kapacitastipuson belll diszkriminaciomentesen, nominalas
alapu pro-rata elv alapjan kell a megszakitast alkalmazni.

ii. A megszakithatd kapacitasokra torténé nominalas térténhet egy 6sszegben a
nem-megszakithaté kapacitasokra vonatkozé nominalassal, vagy kapacitas
tipusonként elkulénitve. A preferalt modot a féldgaztarold engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza.

ii. A megszakithatd kapacitasokra érkezd nominalasok befogadott értéke mind a
gaznap elétt, mind a gaznap soran a beérkezett nominalasok és a miszaki
lehetéségek fuggvényében folyamatosan mddosithaté vagy megszakithato a
foldgaztarolé engedélyes altal, a foldgaztarold engedélyes lizletszabalyzataban
leirtaknak megfeleléen.

22224, Tulnominalas a féldgaztarolé rendszeren

a)

b)

A tulnominalas célja a nem-megszakithatd kapacitasokra vonatkozé nominalasokkal le
nem fedett szabad, &m megszakithatd kapacitasok elérése.

Egy rendszerhasznalonak egy adott gaznapra leadott nominalasainak dsszege nem
haladhatja meg az adott gaznapon az adott halézati pont mégott lévé foldgaztarolok
elérhetb 6sszes ki- vagy betarolasi kapacitasat. A rendszerhasznalok nominalasainak
0sszege viszont meghaladhatja az adott hal6zati ponton az adott gaznapra érvényes
fizikai ki- vagy betarolasi kapacitds maximumot, mivel az elérhetd megszakithato
kapacitasokra mindenki egyenlé mértékig jelezheti igényét.

Mind gaznap el6tti, mind gaznapon bellli tilnominalasok esetén a féldgaztarold
engedélyes pro rata elv alapjan, azaz a megszakithaté kapacitasokra leadott
nominalasok aranyaban allokalja és igazolja vissza a nominalasokat.

A megszakitas soran a féldgaztarolé engedélyes a szerz6dései és az lizletszabalyzata
szerinti megszakitasi sorrendet alkalmazza.

Gaznapon bellli ujranominalas esetén a foldgaztarolé engedélyes donthet, hogy csak
az aktualisan lezart nominalasi id6éablakkal parhuzamosan lezart elsé ujranominalasi
orara alkalmazza a c) pont szerinti szétterhelési szabalyokat, vagy a teljes hatralévé
gaznapra. A valasztott szabalyt a foldgaztarold6 engedélyes Uzletszabalyzata
tartalmazza.

2.2.2.2.5. A virtualis foldgaztarolasi szolgaltatas nominalasi szabalyai

a)

A rendszerhasznalénak lehetésége van a foldgaztarold engedélyes altal virtualis
nominalasra elérhetévé tett egyesitett vagy egyedi foldgaztarolok aktudlis fizikai
forgalmi iranyaval ellentétes iranyu nominalasokat is leadni.

A foldgaztarold engedélyesnek joga van a beadott virtudlis nominalasokat visszavagva
befogadni vagy elutasitani a foldgaztarolé technolégiai rendszerének védelme
érdekében.

A foldgaztarold engedélyes a virtualis szolgaltatasra leadott igényeket validalhatja
egyedileg a beérkezéskor, vagy Osszesitve, a nominalasi id6ablak zarasakor. A
preferalt médot az Uzletszabalyzata tartalmazza.
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d)

e)

f)

2.2.2.

a)

b)

2.2.3.
2.23.

a)

b)

c)

d)

Az egyedileg validalt nominalast befogadhatja valtozatlan értéken vagy részben vagy
egészben korlatozva. A vonatkozé szabdélyokat a féldgaztarold engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza.

Az dsszesitve validalt nominalasok esetében a technoldgiai lehetéségek és az aktualis
tarolasi iranynak megfelelé befogadott nominalasok alapjan befogadott dsszesitett
virtualis igényt a foéldgaztarolé engedélyes visszaosztja a nominalok kozott. A
visszaosztas soran az alapvet6 elv a nominalas aranyos pro-rata szétosztas. Az egyes
termékek kozotti prioritasi sorrendet és egyéb részletes szabalyokat a foldgaztarolo
engedélyes  Uzletszabalyzata tartalmazza. A  visszaosztasi szabalyoknak
diszkriminacié mentesnek kell lenni.

A gaznap soran rendelkezésre allo virtualis kapacitasok csékkenése esetén a mar
befogadott nominalasok visszavagasanak alapvetd elve a nominalas aranyos pro-rata
visszavagas. Az egyes termékek kozotti megszakitasi sorrendet és egyéb részletes
szabalyokat a féldgaztarolé engedélyes lzletszabalyzata tartalmazza. A visszavagasi
szabalyoknak diszkriminacié mentesnek kell lenni.

2.6. Heti elérejelzés folyamata a foldgaztarol6 rendszeren

A rendszerhasznaldéknak minden héten legkésébb csiutdrtok 12. érajaig napi (kWh/nap)
szinti bontasban elérejelzést kell adniuk a kdvetkez6 hét hétfén reggel 06:00 ératél az
azt kovetd hétfén reggel 06.00 6rajaig tartd, tervezett be/kitarolasukrél (kWh/nap) a
féldgaztarold engedélyesnek.

A heti el6érejelzésben megadott értékeket a rendszerhasznalé Uj elérejelzés formajaban
vagy a napi nominalas soran modosithatja.

Ujranominalas
1. Ujranominalas a féldgazszallité rendszeren

Adott gaznapra vonatkozéan a rendszerhasznaldk jogosultak Ujranominalast
benyujtani a szallitadsi rendszerizemeltetd Informatikai Platformjan az Ujranominalasi
idészakban, amely a gaznapot megel6zé naptari nap 16:00 érakor kezdédik és harom
oraval a gaznap vége elétt, 03:00 6rakor ér véget.

Adott gaznapra vonatkozéan a gaznap kezdete el6tt 04:00 6raig benyujtott
Ujranominalas soran az adott gaznap Osszes Oraja modosithatd. Ezt kdvetben
benyujtott Ujranominalas soran kizarolag a benyujtast kovet6 egész oratdl szamitott 2.
oratol 1ép életbe a szallitasi adatok médositasa.

A szallitasi rendszeriizemeltetd az Ujranominalasi idészakon belil minden o6ra
kezdetekor elindit egy feldolgozasi folyamatot (Ujranominalasi ciklust), amely soran a
rendszerhasznaldok altal a ciklus meginditdsat megelézéen  benyuijtott
Ujranominalasokat feldolgozza, és elvégzi a hidraulikai vizsgalatokat, a Szabalyzat
2.1.5.1.3. pontjaban szerepl6 szikllet kezelési eljarasbdl eredd feladatokat, a
tulnominalasi eljaras alapjan a kapacitasallokaciét, a megszakitast, valamint a
Szabélyzat 2.2.4. pontjaban foglalt eljarasnak megfelel6 nominalas egyezdségqi
vizsgalatokat.

A szallitasi rendszerizemeltetd a rendszerhasznal6tol az ujranominalasi ciklus kezdete
el6tt kapott legutolsé ujranominalast veszi figyelembe az Ujranominalasi ciklus soran
és tekinti feldolgozando szallitasi igénynek.
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e) A szallitasi rendszeriizemeltetd minden Ujranominalasi ciklusban, a ciklus kezdetétdl
szamitva legkésébb két éran belll feldolgozza a szallitasi igényeket és elkildi az
érintett rendszerhasznaldknak a visszaigazolt mennyiségekrél szolo értesitést.

f) Az Ujranominalas benyujtasanal a rendszerhasznaloknak figyelembe kell venniuk a
Szabalyzat 2.2.1.1. pontjaban részletezett, a foldgazszallité rendszerre vonatkozé
altalanos nominalasi szabalyokat, valamint a Szabalyzat 2.2.1.6.1. pontjaban
részletezett tartalmi eldirasokat.

g) Amennyiben az ujranominalas nem felel meg az ezekben a pontokban részletezett
szabalyoknak a szdllitasi rendszerizemeltetd elutasitja azt. Ebben az esetben a
szallitasi rendszertuzemelteté az adott napra vonatkozé utolsé visszaigazolt nominalt
vagy ujranominalt fdldgazmennyiséget tekinti érvényesnek.

h) A szallitasi rendszerlizemeltetd az adott napra vonatkozo utolso visszaigazolt nominalt
vagy Ujranominalt foldgazmennyiséget tekinti szallitasi feladatnak és annak teljesiilése
érdekében végzi az operativ iranyitast.

i) Az Ujranominalas idébeni folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP

UJRANOMINALASI IDOSZAK
-60nap 1/2 34 5678910111213 14 17 18/19/20121/22:23/24 1/ 2 3/ 4 5 6. 7 8 910111213 14 1516 17 18192021 222324 1 2 3 4 5 6
URJANOMINALHATO

UJRANOMINALAS S
BENYUJTASA URIANOMINALHATO GAZORAK

GAZNAPRA VONATKOZOAN

UJRANOMINALASI CIKLUSOK

j) A rendszerhasznaldk az ujranominalasban csokkenthetik/névelhetik a korabban
leadott és jovahagyott nominalasuk szerint az egyes betaplalasi/kilépési pontokon
atadni/atvenni kivant gazmennyiséget.

2.2.3.2. Ujranominalas a féldgaztarol6 rendszeren

a) A foldgaztarold engedélyes altal kdvetett Gjranominalasi idérend azonos a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal kovetett, a Szabalyzat 2.2.3.1. pontjdban megadott
menetrenddel a ra is értelmezhet feladatok vonatkozasaban.

b) Taroldi gaznapon bellli rugalmassag (toleranciasav és egyéb nominalt érték valtozasi
feltételek) igénybevételének feltételei és a rendelkezésre all6 technikai kapacitas
meghatarozasanak részletes mddszertana a foldgaztarol6 engedélyes mindenkor
hatalyos Uzletszabalyzata szerint kerll meghatarozasra.

c) A gaznapon bellli Gjranominalasok nem haladhatjak meg a féldgaztarol6 engedélyes
Uzletszabdlyzata szerint meghatarozott toleranciasav mértékét, és az egyéb nominalt
érték valtozasi feltételek altal megszabott hatarértékeket.

d) Az uUjranominalas soran elvégzendd feladatok és alkalmazandd szabalyok egyéb
tekintetben egyeznek a fdéldgaztaroléi nominalasokra vonatkozé szabalypontokban
leirtakkal.

73/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

2.24.

2.2.4.

a)
b)

2.2.4.

a)

Nominalas egyezdség vizsgalat

1. Nominalasok egyeziségének vizsgalata a kapcsol6dé
rendszeriizemeltetok kozott

A rendszeruzemeltetd koteles nominalas egyezéségi vizsgalatot lefolytatni.

A szallitasi rendszerizemelteté gaznapot megeléz6 naptari nap 14:00 és 16:00 ora
kozott feldolgozza a benyujtott nominalasokat, és elvégzi a hidraulikai vizsgalatokat, a
Szabalyzat 2.1.5.1.4. pontjaban szerepld sziiklletkezelesi eljarasbdl eredd feladatokat
€s megszakitasokat.

A vizsgalatok eredménye alapjan a szallitasi rendszerizemeltet6 a gaznapot megel6z6
naptari nap 16:00 6raig elklldi a visszaigazolt mennyiségekrdl szélo értesitést az
érintett rendszerhasznaloknak a Szabalyzat 2.2.3.1. a) pontja szerint 14:00 o6raig
benyujtott nominalasok vonatkozasaban és elbzetes szallitasi tervet készit a gaznapi
forgalom bonyolitadsahoz.

2. Nominalasok egyezdségének vizsgalata a hazai rendszeriizemeltetdk
kozott

A nominalast befogadd kapcsolédé rendszerliizemeltetd — kivéve foldgazelosztot—
kételes a sajat rendszerére befogadott és feldolgozott nominalasokat 25/0 °C-os
referencia hémérsékleti Vhr. szerinti égéshé (GCV) alapu energiaban (kWh/éra)
legkés6bb a nominalasi hatarid6 vegeét kovetdé 30 percen belll, azaz a gaznapot
megel6zé naptari nap 14:30 6raig, valamint az Ujranominalasokat minden
ujranominalasi ciklus kezdetét kdvetd 30 percen belll a szallitasi rendszerizemeltetd
Informatikai Platformjara feltolteni.

A vizsgalatokat a szallitasi rendszerlizemeltetd végzi a legutoljara feltdltott adatokkal a
nominalasok vonatkozasaban a nominalasi hatarid6 végét kovetd 60 percen belll,
azaz gaznapot megel6z6 naptari nap 15:00 6raig, valamint az uUjranominalasok
vonatkozasaban ujranominalasi ciklus kezdetét kdvetd 60 percen belll.

Az adatok oranként kerlilnek 6sszevetésre és a vizsgalat kiterjed a halézati pontra,
annak irdnyara, a nominalasban feltlintetett szallittaté par kapcsolatra és a nominalt
ertékekre.

Amennyiben a Szabalyzat 2.2.4.1. pontja szerinti vizsgalatok soran a nominalt érték
kivételével az ellenérzoétt paraméterek nem feleltetheték meg egyértelmiien, akkor a
nem megfeleltethetd nomindlasi sorok mindkét rendszerlizemeltetd rendszerébdl
torlésre kertlnek.

Amennyiben a Szabalyzat 2.2.4.1. pontja szerinti vizsgalatok soran az ellen6rzott
paraméterek egyértelmiien megfeleltetheték, de nominalt féldgazmennyiség
vonatkozasaban eltérés (mismatch) van, akkor az érintett rendszerizemelteték
elézetes megallapodas alapjan az alabbi harom modszer egyikét alkalmazzak.

i -Kisebb elv” - az érintett rendszeriizemeltet6 a vizsgalt értekek kdzul a kisebbet
az f) pontban foglalt szabalyok szerint érvényesiti a rendszerhasznalo
nominalasaban, kivéve foldgazeloszto esetében.

ii. Szallitasi rendszerizemeltetd els6bbsége - a szallitasi rendszerlizemeltetéhdz
legutdbb benyujtott nominalast a kapcsolédoé rendszeriizemeltetd az f) pontban
foglalt szabalyok szerint érvényesiti a rendszerhasznalé nominalasaban.
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f)

ii. Kapcsol6dé rendszerizemeltett elsébbsége - a kapcsolédé
rendszerizemeltetd altal legutobb megkulldétt nominalast az f) pontban foglalt
szabalyok szerint a szdllitasi rendszerizemeltetd érvényesiti a
rendszerhasznalé nominalasaban, kivéve a féldgazelosztd esetében.

Az e) pontban meghatarozott modszerek alkalmazasabol adddo érvényesités soran az
Ujranominalasi ciklus kezdetét kéveté harmadik gazérara vonatkozéan az érintett
rendszerlizemeltetd az adott értékkel felllirja a rendszerhasznalé nominalasat,
tovabba az ezt kovetd gazorakra vonatkozoan (mismatch) tajékoztatast ad. Az
érintettek a médositott nominalast tekintik teljesitendd szallitasi feladatnak.

g) Az érvényesités folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP

UJRANOMINALAST IDOSZAK
AAAAAA 7 8| 9/10/11/12/13|14 17|18/19/20|21 22|23]24| 1| 2| 3| 4 5| 6[/78 910111 12|13 14 15 16 1718'19/20 211222324 1 2/'3 4 5 6

A GAZORAK VONATKOZASABAN
MISMATCH ERTESITES

NOMINALAS BENYUJTASA

| vomusraDoGO

UJRANOMINALAS BENYUJTASA ’ v s
NOMINALASOK SZUKSEG
SZERINTI CSOKKENTESE
UJRANOMINALASI CIKLUSOK (ERVENYESITES)
(VISSZAIGAZOLASSAL L
ZARODNAK)

h) Amennyiben a rendszerlizemeltetk kozotti egylttmikddési megallapodasban

k)

barmely okbdl nem kerdl meghatarozasra elv, ugy alapértelmezetten a ,Kisebb elv”
alkalmazando.

A rendszeruzemelteték kozott eérvényben lévé nominalas egyezOségi vizsgalati
modszerrdl és annak esetleges valtozasarol az egyes rendszertizemeltetdk kotelesek
tajékoztatni az érintett rendszerhasznaldkat.

A szdllitasi rendszerlzemeltetd a nominalas egyez6ségi vizsgalat eredményérdl
legkésébb a gaznapot megel6z6 naptari nap 16:00 o6raig a visszaigazolt
mennyiségekrol szold értesitésben tajékoztatja az érintett rendszerhasznaldkat és
rendszerlizemeltetdket.

A szallitasi rendszeruzemeltet6 az ujranominalt értékek egyezOségi vizsgalatanak
eredményeérél a visszaigazolt mennyiségekrél szold értesitésben, minden
Ujranominalasi ciklus végén tajékoztatia az érintett rendszerhasznaldkat és
rendszertizemeltetdket.

A rendszerhasznal6 a visszaigazolt mennyiségek tekintetében jogosult djranominalast
benyujtani az érintett rendszerlzemeltetd rendszerén érvényes uUjranominalasi
szabalyok betartasaval.

m) Amennyiben valamely rendszerizemeltetd a nominalas egyez8ségi vizsgalatot nem,

vagy nem medfeleléen végzi el és ebbdl fakaddan valamely rendszerhasznalonak kara
keletkezik, beleértve a nem teljesitett szallitasi feladatbol ered6 karokat vagy barmely,
az érintett rendszerhasznalot terheld potdijat is, a kartéritési felelésség a nominalas
egyez@ségi vizsgalatot nem, vagy nem a Szabalyzat rendelkezései szerint elvégzé
kapcsolddé rendszertizemeltetét terheli.
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n) A nominalasok egyez6ségi vizsgalatanak idébeni folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP
I GIRANOMINALASI IDOSZAK

60nap .. . . . .. .| 70 8 9/10{11|12 13|14 15 16/17{18|19/20/21|22|23|24 1 2| 3| 4 5| 6 7| 8/ 9/10/11/12/13|14|15/16/17{18(19|20(21|22|23|24| 1 2 3| 4 5 6
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SZALLITASI RENDSZERUZEMELTETO | A SZALLITASI RENDSZERUZEMELTETO FOGADJA/FELDOLGOZZA AZ (JRANOMINALASOKAT
60nap .| .| .| .| .| .| .| 7/ 8| 9/10/11/12/13|14 15 16/17|18/19/2021/22|23/24 1 2| 3| 4| 5 6 7 8 9/10/11/12/13|14|/15/ 16 17/18/19/20/21/22|23|24| 1| 2| 3 4| 5 6
I OJRANOMINALASI IDGSZAK
D-1 GAZNAP D GAZNAP
2.2.43. Nominalasok egyezdségének vizsgalata kiilfoldi és hazai szallitasi

rendszeriizemeltetok kozott

a) Annak érdekében, hogy a hazai szallitasi rendszerlizemeltetéhéz és a hozza
kapcsoldédd  kiilfoldi  székhelyl  szallitasi  rendszerizemeltetékhéz  benyuijtott
nominalasok kdzotti adateltérés esetén is meghatarozasra keriilhessen az egyértelmi
szallitasi feladat az érintett szallitasi rendszerlizemelteték a benyujtott nominalasok
tekintetében egyezdségi vizsgalatot végeznek a kozottik létrejott egyuttmikdodeési
megallapodasnak megfeleléen.

b) Az egyuttmikodési megallapodasnak megfeleléen végrehajtott nominalas egyezéségi
vizsgalat eredményét az érintett szallitasi rendszerlzemeltetdk érvényesitik a
rendszerhasznaldk nominalasaikban és azt tekintik szallitasi feladatnak.

c) A hazai rendszerizemeltetd koteles tajékoztatni az érintett rendszerhasznaldkat a
szallitasi rendszerlizemeltetdk kozott létrejott egyuttmikodési megallapodasban
meghatarozott nominalas egyez6ségi vizsgalati mdédszerr6l és annak esetleges
valtozasardl.

2.2.5. Egyéb, specialis nominalasi szabalyok
2.2.51. Fizikai halozati ponton létrejott tranzakcids értesitések teljesitésének
szabalyai

a) Egy adott fizikai halozati ponton, betéplalasi iranyra, adott gaznapon Iétrejott
tranzakcids értesités(ek) esetén az atado koételes az lgyletek elbjelhelyes dsszegébdl
adodd mennyiséget az ugyletben szerepld halézati pontra nominalni és fizikailag
betaplalni, ill. fizikai aramlassal ellentétes iranyu szallitas esetén nominalni és
virtualisan kiléptetni.

b) Egy adott fizikai halozati ponton, kiadasi iranyra, adott gaznapon létrejott tranzakcids
értesités(ek) esetén az atvevd koteles az ugyletek elbjelhelyes dsszegébdl adddod
mennyiséget az Ugyletben szereplé haldzati pontra nominalni és fizikailag, kiléptetni,
ill. fizikai aramlassal ellentétes irdnyu szallitds esetén nomindlni és virtualisan
betaplalni.

c) A szabalyt megszegd rendszerhasznalé a nem teljesités mértékéig nominalas eltérési
potdij fizetésre kotelezett, aminek mértékét az Aralkalmazasi rendelet szabalyozza.

d) Nem teljesités mértékének meghatarozasa:
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2.2.5.

a)

c)

d)

e)

2.2.5.

a)

i. Egy adott fizikai halézati ponton, betaplalasi iranyra, adott gaznapon létrejott
tranzakciés értesités el6jelhelyes 6sszege és az allokalt betaplalt mennyiség
kozotti kuldnbség.

ii. Egy adott fizikai halézati ponton, kiadasi iranyra, adott gaznapon létrejott
tranzakciés értesitések elbjelhelyes 6sszege és az allokalt kiléptetett
mennyiség kozotti kulonbség.

2, Nominalasok kezelése foldgazszallitoi rendszer miiszaki
meghibasodasa esetén

Amennyiben az Uzemzavar szintjét el nem ér6 miszaki meghibasodas valamely
halézati pont szallitoképességét csdkkenti, ugy a szallitasi rendszerlizemelteté a
szallitoképesség mértékéig a varhatod idészakra az adott halézati pontra vonatkozdan
az érintett rendszerhasznaldok nominalhaté kapacitasat csdkkentheti és a mar
benyujtott nominalasokat visszautasithatja. A szallitasi rendszerizemeltetd kartéritési
felel6sségét Uzletszabalyzata szabalyozza. A szallitéi nominalasi eltérési potdij fizetés
feltételeit az Aralkalmazasi rendelet vonatkozé pontja® tartalmazza.

A nominalhaté kapacitas csokkentése a kapacitashasznalati sorrend alapjan torténik,
a sorrendben azonos helyen allé6 kapacitasok esetében a kapacitasok mértékének
aranyaban.

A nominalhato kapacitasok csokkentéserdl és a nominalas visszautasitasroél a szallitasi
rendszerizemeltetd e-mailben és faxon értesiti az érintett rendszerhasznaldkat.

Az értesitésnek tartalmaznia kell az:

i az érintett halozati pont megnevezését;
ii. a csokkentett nominalhato kapacitas mértéket;
ii. a csOkkenés kezdeti és a varhatd befejez6 idépontjat;
iv. nominalas visszautasitas tértént-e, ha igen annak az idészakat, mértékét.

A normal Uzemmenet helyredllasarol a szallitasi rendszerizemeltet6 e-mailben és
faxon értesiti az érintett rendszerhasznaldkat.

3. Nominalas szabalyai nem megfelelé6 minéségii foldgaz betaplalasa
esetén

Amennyiben a foldgazszallité rendszerbe betaplalt féldgaz minésége nem teljesiti a
Vhr.-ben?' foglalt el6irasokat, , illetve export vagy atszallitds esetén a széllitasi
rendszerlizemeltetd és az érintett kapcsoldédd rendszeriizemeltetd kozott hatalyos
egyuttmikodési megallapodasban (vagy Interconnection Agreement-ben) rogzitett
minéségi paramétereket, akkor a szallitasi rendszerizemeltetd koteles irasban
haladéktalanul értesiteni a hatarértéksértés mérésének tényérél a betaplald
kapcsolodd rendszerlizemeltet6t és a mérérendszerek bizonytalansagabol adodo
indokolatlan értesités kildés csdkkentése érdekében az érintett halézati pontra, az
érintett gaznapra nominalast benyujté rendszerhasznalokat:

i. ha az érintett ponton a betaplalé kapcsolddd rendszeriizemelteténél nincs

2 Aralkalmazasi rendelet 18. §
21 Vhr. 11. sz. melléklet
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hasznalatban a hatarértéken kivilre kerllt paraméter mérésére alkalmas
eszkoz, vagy

ii. ha az érintett ponton a betaplald kapcsolodd rendszerizemelteténél is
hasznalatban van a hatarértéken kivilre kerllt paraméter mérésére alkalmas
eszkoz és az is hatarértéksértést mutat ki, vagy

iii. ha a szallitasi utvonalon tobb mérbéeszkoz is hatarértéksértést mutat ki a
betaplalt féldgaz minéségére vonatkozdan, vagy

iv. ha szdllitasi rendszerizemeltd technoldégiai rendszerén egyértelmien
érzékelhetd az eltérés (pl. eltomddés, jelentds mennyiségli folyadék
megjelenés).

Amennyiben a rendszerhasznalé az értesités alapjan moddositani kivanja a

nominalasat, akkor az ujranominalas szabalyai szerint megteheti.

b) Abban az esetben, ha a rendszerhasznalé az Ujranominalasaban a nem megfeleld
minéségl foldgaz betaplalasat nem csokkenti olyan mértékben, hogy az a gaznap
hatralévé oraira vonatkozbéan az altala a foldgazszallitdé rendszerbe betaplalt nem
megfeleld mindségl féldgaz betaplalasanak megsziintetését jelentse, akkor ez a
betaplalasi szandék fenntartasat jelenti. Ebben az esetben a nem megfelelé mindéségi
foldgaz betaplalasabdl eredd mindennemi kar a rendszerhasznalét és a betaplalo
kapcsolddd rendszerizemeltetét terheli.

c) A szallitasi rendszerlizemeltetd az ujranominalast kévetd ujranominalasi ciklusban
végzett nominalas egyez6ségi vizsgalat soran jelzi, hogy az el6z6 pont szerint
lecsokkentett nominalas a gaznap hatralévd oraira kimenti a rendszerhasznalét,
amennyiben a betaplald kapcsolddd rendszerizemeltetd felé is igy rendelkezett.
Amennyiben a betaplalé kapcsolddoé rendszertizemelteté ennek ellenére sem szinteti
meg a nem megfelel6 foldgaz betaplalasat, a potdijon fellli karigényét a
rendszerhasznald a Ptk. kartéritésre vonatkozé szabalyai szerint érvényesitheti.
Mindennem(i, a nem megfelel6 mindségli foldgaz betaplalasabdl eredd kar a
kapcsolédoé rendszeriizemeltetét terheli.

2.2.54. Nominalas szabalyai halozati veszteség és mérési kiilonbozet esetén

A foldgazeloszto rendszeri HMK-t kulon ,rendszerhasznald-rendszerhasznalé partner”
soron elkulonitetten kell nominalni, - ahol a szdllittatd par minden esetben egy
féldgazelosztd rendszeri rendszerhasznald vagy maga a foldgazelosztd, akik
rendelkeznek egy technikai SHP kéddal (,HMK”megjeldléssel).

2.2.5.5. Nominalas szabalyai tobblet foldgaz betaplalasa esetén

a) Amennyiben az adott szallitdsi rendszerizemeltet§ altal nem szabélyozhatd
betdplalasi ponton a rendszerhasznalé az adott napra vonatkoz6 visszaigazolt
nominalasaban megadott és a szallitasi rendszerlizemeltets altal igénybevett rovidtavu
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget meghaladé mértéki féldgazt taplal be
a foldgazszallité rendszerbe, és a tdbblet betaplalas atvétele nem okoz miszaki
problémat a féldgazszallitd rendszeren, a szallitasi rendszerlizemeltetd atveheti a
tébblet gazmennyiséget.

78/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

b)

c)

2.3.
2.3.1.
a)

b)

f)

Amennyiben a féldgazszallitd rendszerbe a rendszerhasznaldk betaplalasa egy nem
szabalyozhaté betaplalasi ponton az adott gaznapra vonatkozé jovahagyott
nominalasukban megadott napi mennyiség 24-ed részét legalabb 5%-kal meghaladja
két egymast kovetd oraban, a széllitasi rendszerlizemelteté koteles az érintett
rendszerhasznaldkat és a kapcsolddo rendszerlizemeltetdt ennek tényérdl értesiteni.

Amennyiben a rendszerhasznalok altal a féldgazszallitd rendszerbe taplalt foldgaz
mennyisége meghaladja az el6z pont szerinti id6szakot és hatarértéket, az értesitést
kovetden az érintett rendszerhasznalé mérlegelheti a foéldgaz atvételét, vagy
intézkedhet a kapcsoldédd rendszertizemeltetd felé a tdbbletbetaplalas megszintetése
érdekében. A tdbblet foldgaz atvétele esetén a rendszerhasznalé modosithatja a
nominalasat az ujranominalasra vonatkozé szabalyok szerint.

Egyensulytartas
A kereskedelmi egyensiilytartas altalanos szabalyai

A rendszerhasznalé felel6s a sajat kereskedelmi egyensulyanak gaznapon belll
torténd fenntartasaért.

A rendszerhasznalé koteles az Osszes betaplalasait és Osszes vételezéseit napi
szinten egyensulyban tartani.

i. Az Osszes betaplalas: a betaplalasi pontokon a rendszerhasznalé altal adott
gaznapon a féldgazszallité rendszerbe betaplalt és az MGP-n atvett
mennyiségek eldjelhelyes 6sszege kWh-ban, beleértve valamennyi nominalas
és tranzakcios értesités terhére allokalt mennyiségeket.

ii. Az Osszes vételezés: a kiadasi pontokon a rendszerhasznalé altal adott
gaznapon vételezett és az MGP-n atadott mennyiségek eldjelhelyes 6sszege
kWh-ban, beleértve valamennyi nominalas és a tranzakciés értesités terhére
allokalt mennyiségeket.

A szallitdsi rendszeriizemelteté koteles megklldnbdztetésmentes egyensulytartasi
szolgaltatast biztositani a rendszerhasznaldknak.

A rendszerhasznalé koételes a rendszerlizemeltetd hidraulikai egyensuly fenntartasa,
helyreallitasa érdekében adott utasitasait maradéktalanul végrehajtani.

A rendszerhasznal6 a kereskedési platformon vagy azon kivul létrehozott Ugyleteit,
amelyekrdl a szallitési rendszerlizemeltetd tranzakcids értesitést kapott, az igy allokalt
betaplalasokat és vételezéseket, valamint a rugalmassagi szolgaltatast igénybe vev6
rendszerhasznalok esetén a szolgaltatds igénybevétele soran elszamolt
gazmennyiséget is figyelembe kell venni a kereskedelmi egyensuly
meghatarozasakor.

Az eltérések kiegyensulyozasat a szallitdsi rendszerlzemeltetd maximum a
rendelkezésére allo kiegyensulyozd eszk6zok mértékéig biztositja, elsédlegesen a
312/2014/EU rendelet rendelkezései szerinti lehivasi sorrend alapjan kereskedési
platformon kereskedett rovid tavu szabvany termékek igénybevételével.

A rendszerhasznald a Piaci Szabalyzatban rogzitett, a kereskedési platformon
kereskedett rdvid tava szabvany termékek igénybevételével helyreallithatja
kereskedelmi egyensulyat.
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h) A szallitasi rendszerlizemeltetd vizsgalia a rendszerhasznaléi portfoliok

2.3.2.
2.3.2.

a)

f)

egyensulytalansaganak hatasat a foldgazszallitdé rendszerre vonatkozéan. Ha egy
rendszerhasznaldi portfolio adott gaznapon a visszaigazolt nominalasok alapjan
varhaté egyensulytalansaga két egymast kovetd, gaznapon beluli ujranominalasi
ciklusban végzett utolso vizsgalat soran az egyensulytalansagi hatarértéket eléri vagy
meghaladja, ugy a szallitasi rendszerizemeltet§ jogosult az egyensulytalan
rendszerhasznaldk nominalasait az egyensuly javitasa érdekében médositani.

A szallitasi rendszerlizemeltetd vizsgalia a rendszerhasznaléi portfoliok
egyensulytalansaganak hatasat a foldgazszallitdé rendszerre vonatkozéan. Ha egy
rendszerhasznaldi portfolié adott gaznapon a benyujtott nominalasok alapjan szamolt
egyensulytalansaga az egyensulytalansagi hatarértéket eléri, vagy meghaladja, ugy
errél a szallitasi rendszerizemeltetd a rendszerhasznalot értesiti.

Hidraulikai egyensulytartas altalanos szabalyai és folyamata
1. A hidraulikai egyensilytartas altalanos szabalyai
Az egyensulytartas célja:
i. a féldgazrendszer biztonsagos és hatékony miikddésének biztositasa;
ii. a rendszerhasznalok féldgazszallitasi és foldgazelosztasi szlikségleteinek
teljesitése az egyuttmikodo foldgazrendszer optimalis kihasznalasa mellett.
ii. A rendszerhasznaldi egyensulytalansagok kialakulasa esetén a meghatarozott
egyensulytalansagi hatarérték betartatasa.
A hidraulikai egyensulytartasi tevékenység a foldgazszallité rendszerbe valé féldgaz
betaplalasok és a rendszerbél valé foéldgaz vételezések napi egyensulyanak
biztositasa a rendszertizemelteté altal.
Minden rendszerizemelteté a sajat rendszerének hidraulikai egyensulyaért felelds,
melyet koteles folyamatosan figyelemmel kisérni.
Az egyuttmikodd foldgazrendszeren a gaznapon bellli egyensuly fenntartasanak
koordinalasa a szallitasi rendszertizemeltets feladata.
A szallitasi rendszerlizemeltetd koteles a kdvetkez6 gaznap kezdetére biztositani, és

honlapjan publikalni a szallitasi feladatai ellatasahoz szikséges vezetékkészlet szintet,
tovabba oranként frissitve elbrejelzést adni a gaznap végén Ilévs foldgaz
mennyiségérél és oranként megjeleniteni az aktualis szintjét a Hivatal altal jévahagyott
maodon.

Az OBA lehetévé teszi, hogy a rendszerlizemeltetdk a fizikailag szallitott mennyiséget
az aktualis operativ igényekhez igazitsak, anélkul, hogy ez kihatha a
rendszerhasznaldk kereskedelmi elszamolasara. Azokon a halézati pontokon, ahol
OBA van érvényben, a rendszeriizemelteték az egyuttmikédési megallapodasukban
rogzitett részletes eljarasrend szerint - optimalizalasi célokbdl, vagy az operativ
tevékenységek megkonnyitése érdekében és a legkisebb koltség elvét kdvetve - a
fizikai szallitas gaznapon bellli, illetve gaznapon tuli Utemezését tekintve kozos
megegyezéssel eltérhetnek a rendszerhasznaldk visszaigazolt nominalasaban
szerepld Utemezéstél, kiemelten az alabbi esetekben:

i. Méréshatar alatti szallitandd mennyiségek esetén;
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ii. A rendszerizemeltet6k rendszerét jellemzé Gzemeltetési korlatok, technolodgiai
sajatossagok és a rendszerhasznaldi igények valtozasainak dinamikajabdl
fakado kulénbségek kezelése okan.

2.3.2.2. A hidraulikai egyensulytartas folyamata a foldgazszallité rendszeren

a)

d)

e)

A szallitasi rendszerlizemeltet§ az utolsd visszaigazolasi értesitésben foglalt
féldgazmennyiséget tekinti szallitasi feladatnak és ez alapjan elkésziti, majd gaznapon
belll szikség szerint médositja a gaznapra vonatkozé féldgazszallitasi tervet. A
tervnek megfeleléen adja ki a teljesitéshez szlkséges operativ utasitasokat és allitja
be az altala szabalyozott betaplalasi és kiadasi halézati pontokon a szallitandd
mennyiséget.

A szallitasi rendszertizemelteté a féldgazszallitd rendszeren 1évd betaplalasi-kiadasi
pontok és a foldgazszallitdé rendszer gazforgalmanak mérésével folyamatosan
figyelemmel kiséri a foldgazszallité rendszer fizikai egyensulyat és elvégzi az
egyensulyi helyzet vizsgalatahoz sziikséges elemzéseket:

i. forras-fogyasztas egyensulyelemzés;
ii. targynapi varhato fogyasztas;
ii. rendelkezésre allé forras (import, foldgaztarolok, hazai termelés);
iv. nominalasi és allokalasi informaciok és mért gazaramlasok;
V. foldgazszallitdé rendszer egészében mért gaznyomas.

Az egyensuly megbomlasa bekdvetkezhet az alabbi esetekben:

i. fogyasztasi pontok igényeltnél kisebb/nagyobb teljesitmény vételezése;
ii. forras kimaradasa/tobblet betaplalas a szallitasi rendszeriizemeltetd altal nem
szabalyozhaté betaplalasi pontokon;
ii. a foldgazszallitd rendszeren bekdvetkezett Gzemzavar;

iv. a foldgazeloszté rendszeren bekovetkezett lzemzavar;
V. féldgaztarolé rendszeren bekovetkezett izemzavar;
Vi a szallitasi igények miatt a foldgazszallité rendszeren a szallitasi feladat

teljesithet6ségét akadalyoz6 nyomas és aramlasi viszony alakult ki.

A szallitasi rendszeruzemeltetd egyensulyozo intézkedéseket hozhat a kovetkez6k
érdekében:

i. az egyensuly megbomlasanak megakadalyozasa és helyreadllitasa;
ii. a foldgazszallité rendszer Uzemeltetési korlatainak betartdsa;
iii. olyan nap végi vezetékkészlet szint elérése érdekében, amely eltér a vart
betaplalasok és vételezések alapjan az adott gaznapra elére jelzett szinttél, de
a féldgazszallité rendszer hatékony és gazdasagos Uzemeltetését seqiti.

A szallitdsi rendszeriizemeltetének a kovetkezd eszkdzok allnak rendelkezésre a
rendszeregyensuly helyreallitasara:
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f)

k)

i. A kereskedési platformon felajanlott, a Piaci Szabalyzat szerinti révid tavu, a
312/2014/EU rendeletben rogzitett lehivasi sorrend szerint rendelkezésre allo
szabvanytermékek;

ii. korlatozas.

Korlatozas csak akkor rendelhetd el, ha a tdbbi egyensulytartasi eszk6z alkalmazasa
mar nem biztositja a rendszeregyensuly helyreallitasat.

A foldgazszallité rendszer egyensulyanak fenntartasa érdekében rendelkezésre alld
eszk6zok alkalmazasardl a szallitasi rendszertizemeltetd 6nalléan dont, betartva a
312/2014/EU rendeletben foglaltakat.

Amennyiben a rendszerhasznald rendelkezik szervezett féldgazpiaci tagsaggal,
lehetésége van a Piaci Szabalyzatnak megfeleld6 modon a rdvid tavu
szabvanytermékek felajanlasara.

A hidraulikai egyensulytartas érdekében adott gaznapra vonatkozdéan a gaznapot
megel6zben és/vagy gaznapon belll a szallitasi rendszerizemeltetd jogosult eltérd
iranyu (vételi/eladasi) rovid tava szabvanytermékek kereskedelmére, amely soran a
fenti célok érdekében hozott dontéseiért nem tartozik kartéritési felel6sseéggel az
érintett piaci szerepl6k/rendszerhasznalok felé.

A szallitasi rendszerizemeltetd jogosult a hidraulikai szlkségszerliség szerint -
figyelemmel a legkisebb koltség elvére - donteni, hogy a foldgazszallitdé rendszer
melyik virtualis vagy halozati pontjara felajanlott révid tavu szabvanyterméket veszi
igénybe.

Abban az esetben, ha a féldgazszallité rendszer szempontjabdl az i) pontban leirt
feltételek kozombosek, akkor a szallitdsi rendszerlizemeltetd6 a rovid tavu
szabvanyterméket a 312/2014/EU rendeletnek megfeleléen veszi igénybe.

A rendszerhasznaldk a forras-fogyasztasuk eltérésének korrigalasara felhasznalt
kiegyensulyozé foldgaz vonatkozo fejezetek szerinti ellenértékét, és az egyensuly
helyreallitasaval kapcsolatosan felmertlt egyéb koltségeket kotelesek a vonatkozoé
jogszabalyoknak megfeleléen a Kozponti Szerz8dd Féllel vagy a szallitasi
rendszerlzemeltetével, vagy az egyensulyozast végzd partnerrel pénzigyileg
rendezni.

m) Amennyiben a féldgazszallit6 rendszeren forrastobblet esetén rovid tavu

szabvanytermékek kereskedelmével nem teljesithetd a hidraulikai egyensuly, akkor a
szallitasi rendszeruzemeltetd jogosult valamely betaplalasi ponton torténd atvételt
fizikailag csokkenteni. Ez esetben a szdllitdsi rendszerlzemeltetd a
rendszertizemeltetSk &ltal legutoljara megadott allokalt fogyasztas/forras adatok
alapjan meghatarozza a forrastobblettel rendelkezé rendszerhasznaldkat és az altaluk
nominalt  betaplalasi  ponton/pontokon a  forrascsOkkentést elvégzi. A
rendszerhasznaldkat, melyek forrastdbblettel rendelkeztek az allokalas soran az
eltéréseik aranyaban és mennyiségéig terheli a csokkentés mértéke. A csdkkentésbdl
eredd esetleges karokért a szallitasi rendszerizemeltetd nem tartozik felelésséggel.
A szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazszallitd rendszer egyensulyanak fenntartéasa
érdekében igénybe vett rovid tava szabvanytermékekrél sz6l6 informaciokat, az tzleti
titoknak minésulé informaciok bizalmas kezelése mellett, nyilvanossagra hozza a
honlapjan, valamint havonta a Hivatalnak is megkuldi részletes indoklassal.
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2.3.2.

a)

d)

3. A hidraulikai egyensulytartas helyredllitasa az egyensulytalansagi
hatarérték tullépés esetén

Az egyensulytalansagi hatarérték mértéke egy adott gaznapon egy adott
egyensulyozasi portfolié visszaigazolt nominalasokbdl szamolt 6sszes vételezésének
10%-a, amennyiben az nagyobb 15 milli6 kWh-nal. Azon portféliok esetében,
amelyben a vételezések dsszege nem éri el a 15 milli6 kWh-t, az egyensulytalansagi
hatarérték a visszaigazolt nominalasokbdl szamolt 6sszes vételezés 50%-a.
Ha a gaznap el6tt 14:00 orat kdvetéen az ujranominalasi ciklusok lezarasa utan a
visszaigazolt nominalasok alapjan egyensulytalansagi hatarérték sértés kerdl
kimutatasra, akkor a szallitasi rendszeriizemeltet6 az érintett rendszerhasznalot
irasban értesiti a hatarérték sértés tényerdl.
Amennyiben a gaznapon beluli Gjranominalasi ciklusonként automatikusan elvégzett,
jelen Szabalyzat 2.3.1.h) pontja szerinti vizsgalat soran a szallitasi rendszeriizemeltet6
az aktualis gaznapra vonatkozé egyensulytalansagi hatarértéket meghaladd
forrashianyt észlel a gaznap soran barmely két egymast kdvetd ujranominalasi
ciklusban, akkor szallitdsi rendszerizemelteté a masodik Ujranominalasi ciklus
kezdetén:

i.  az érintett rendszerhasznalodt irasban értesiti a vizsgalat eredményérdl;

ii. a szervezett foldgazpiaci engedélyes késedelem nélkil kezdeményezi az
érintett rendszerhasznalé gaznapon bellli eladasi Ugyletekre vonatkozé
ajanlattételi és szerz4déskotési jogainak korlatozasat. Az Uzenetben a
rendszerhasznalé Informatikai Platformon hasznalt kédja, az eladasi irany
rogzitésének tiltdsa és a rendelkezés kiadasanak id6pontja szerepel. A
szallitasi rendszeruzemeltetd ilyen bejelentését kovetbéen a szervezett
foldgazpiaci engedélyes altal kezdeményezett, az adott rendszerhasznald
gaznapon beltili eladasi tigyleteire vonatkozo tranzakcios értesitések rogzitését
visszautasitja. Az intézkedés feloldasardl a szallitasi rendszerizemelteté
hasonlé lzenetben értesiti a szervezett féldgazpiaci engedélyest.

iii. A szallitdsi rendszerlizemeltetd az érintett egyensulyozasi portfélidra
vonatkozbéan gaznapon bellli tranzakcids értesitéseket kizarélag csak
egyensulytalansagot csokkentd ajanlatra, Ggyletre vonatkozéan fogad be
az Informatikai Platformon.

iv. Az Informatikai Platfomon adott gaznapra létrehozott és regisztralt gylet csak
akkor moédosithatd, ha mindkét fél nyilatkozik, hogy a torlést kdvetéen az Uj
ugylet a torlend6 ugylet iranyat megtartva, annak mennyiségeét novelve kerul
létrehozasra. A nyilatkozat alapjan a torlést a szallitasi rendszeriizemeltetd
haladéktalanul elvégzi.

Amennyiben  gaznapon belul két egymast kdvetd ujranominalasi ciklusban

hatarértéksértés kerult megallapitasra, akkor a masodik Ujranominalasi ciklus
kezdetén, leghamarabb a 10:00 O6rakor kezd6d6 ciklusban a szallitasi
rendszertzemeltet6 az egyensulytalan portfélioban elvégzi a nominalas médositasat a
nominalas egyez6ségi vizsgalat 2 6ras elbretartasi szabalyat betartva a gaznap végéig
az alabbi eljaras szerint:

83/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

2.3.2.

a)

i.  Arendszerhasznalo altal a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokon és a
foldgaztaroléi  betaplalasi-kiadasi pontokon adott gaznapra nominalt
mennyiségeket a pontokra nominalt mennyiségek aranyaban (pro rata) a
szukséges mértékben csokkenti a szamitott forrashiany csokkentése
erdekeében, legfeljebb annak mértékéig.

i. A fenti intézkedés nem érinti a rendszerhasznalé egyéb nominalasi és
ujranominalasi jogait.

iii.  Anominalds modositas okardl a szallitasi rendszerizemeltetd értesiti az érintett
rendszeriizemeltetét.

iv.  Amennyiben az Ujranominalasi ciklusonként jelen Szabalyzat 2.3.1. h) pontja
szerint automatikusan elvégzett vizsgalat soran megallapitasra keril, hogy a
rendszerhaszndld6 a szamara biztositott beavatkozasi lehet6ségekkel
helyreallitotta az egyensulytalansagat, a gaznap hatralévé idbészakara a
szallitasi rendszerlizemeltetd az érintett rendszerhasznald értesitése mellett a
szervezett foldgazpiaci engedélyesnél késedelem nélkil kezdeményezi a
rendszerhasznalé ajanlattételi és Ugyletkotési tevékenysegét érintd
korlatozasok feloldasat, illetve Informatikai Platformjan feloldja a 2.3.2.3. c) iii)
pontjaban rdgzitett korlatozasokat.

4. A hidraulikai egyensilytartas folyamata a foldgazeloszté rendszeren

A foldgazelosztéi rendszerhasznald koteles a rendszeregyensuly fenntartasa
érdekében a foldgazeloszté altal elrendelt intézkedések végrehajtasara. A
féldgazelosztd intézkedési jogkdrét a rendszerhasznalati szerz8désekben rogziteni
kell.

A foldgazelosztd a foldgazeloszté rendszeren |év6 betaplalasi-kiadasi pontok
gazforgalmanak mérésével folyamatosan figyelemmel kiséri a féldgazeloszté rendszer
hidraulikai egyensulyat.

Az egyensuly megbomlasa bekdvetkezhet az alabbi esetekben:

i. a kiadasi (fogyasztasi) pontokon az igényeltnél kisebb/nagyobb teljesitmény
vételezése;
ii. a foldgazszallité rendszeren bekdvetkezett izemzavar;
iii. a féldgazeloszté rendszeren bekovetkezett Gzemzavar.

A foldgazelosztonak sorrendben a kdvetkezd eszkdzok allnak rendelkezésre a
rendszeregyensuly helyreallitasara:

i. korlatozas kezdeményezése a szallitasi rendszeriranyitonal.

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd a szallitovezeték kiadasi pontjan észleli
az elosztovezetéki normal Uzemmenettdl eltéré allapot kialakulasat, haladéktalanul
értesiti a kapcsol6doé rendszeriizemeltetét.

Napi kiegyensulyozé foldgazmennyiség meghatarozasa, elszamolasa

A szallitasi rendszeriizemelteté naponta, a gaznap lezarasat kovetben, a
foldgazszallitd rendszeren 1évd betaplalasi-kiadasi pontokon, valamint az MGP-n
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2.4.
24.1.

a)

f)

allokalt adatok és a rugalmassagi szolgaltatast igénybe vev®d rendszerhasznalok
esetén a szolgaltatas igénybevétele soran elszamolt gazmennyiségek alapjan
meghatarozza a rendszerhasznald altal betaplalt és vételezett féldgaz mennyiségét.
Az igy meghatarozott betaplalas és vételezés kulonbozete képezi a rendszerhasznalo
kereskedelmi egyensulytalansagat, azaz a felhasznaléi altal felhasznalt
kiegyensulyozo féldgaz eléjelhelyes mértékeét.

Ha az adott gaznapon a rendszerhasznal¢ altal a foldgazszallitd rendszerb6l 0sszesen
kivett féldgaz mennyisége meghaladja az altala 6sszesen betaplalt gaz mennyiségét,
akkor az egyensuly helyredllitdsa kiegyensulyozé foldgaz igénybevételével torténik,
melyet a rendszerhasznal6 koteles a szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata
alapjan meghatarozott marginalis vételi aron a szallitasi rendszerizemeltet6tél
megvasarolni a Kdzponti Szerz6dé Fél kozbeiktatasaval.

Ha az adott gaznapon a rendszerhasznal6 altal a féldgazszallité rendszerbdl 6sszesen
kivett féldgaz mennyisége elmarad az altala 6sszesen betaplalt féldgaz mennyiségétdl,
akkor a kiegyensulyozé foldgaz mennyiséget a rendszerhasznalé a szallitasi
rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata alapjan meghatarozott marginalis eladasi aron
eladja a szallitasi rendszerlizemeltetének a Kdézponti Szerz6d6 Fél kdzbeiktatasaval.
A b) és c) pontok szerinti Ugyletet a Kozponti Szerz6d6 Fél szamara a szallitasi
rendszerlizemeltetd adatai alapjan automatikusan létrehozza az Informatikai Platform.
A létrehozott Ugyletek pénzugyi elszamolasa a Kdzponti Szerz6d6 Fél Uzletszabalyzata
és a felek kozotti szerz6dés alapjan torténik.

Allokalas
Altalanos szabalyok

A rendszeriizemeltetdk és a foldgaztermeldk a Szabalyzat vonatkozo fejezete szerint
kotelesek az allokaciot elvégezni.

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd az Uzletszabalyzata alapjan tobb halozati
pontot &sszevontan kezel, ugy a kapcsoldodd rendszer Uzemeltetje azokra
dsszevontan koteles allokalni.

A szallitasi rendszerizemeltetd az allokalas érdekében - a vitatott és nem vitatott
allokacios esetekben is - koteles téritésmentesen a szikséges adatot szolgaltatni
minden érintett részére.

A foéldgazszallité rendszerhez kapcsoldédo rendszer Uzemeltet6je koteles legkésdbb a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal atadott alapadatok rendelkezésre bocsatasatol
szamitott 4. munkanapon, de nem késdbb, mint a gazhdnapot kévetd hénap 12. napjan
15:00 oraig a szallitdsi rendszerizemeltetd Informatikai Platformjan a
rendszerhasznald allokalt havi végleges energiatartalmat megkuldeni a szallitasi
rendszerizemeltetének.

Amennyiben valamely, a f6ldgazszallité rendszerhez kapcsolédd rendszer
uzemeltet6je nem végzi el az allokalast, a szallitasi rendszeruzemeltetd koteles a mért
adatokat az érintett kiadasi vagy termelési pontokon az adott pontra leadott
nominalasok aranyaban allokalni.

A gaznapot kovetd allokaciot a rendszerhasznaldé napi kiegyensulyozo
féldgazmennyiségének meghatarozasa, és a napi kiegyensulyozasi dij, valamint a
szallitéi nominalas eltérési potdij kiszamitasa soran végleges allokacionak kell
tekinteni.
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g9)

k)

2.4.2.

2.43.
2.43.

a)

Amennyiben az allokaci6 a féldgazszallité rendszerhez kapcsolédd rendszer
Uzemeltetéjének hibajabol nominalas aranyosan térténik és a rendszerhasznalénak
bizonyithatéan ebbdl eredéen poétdij, kotbér fizetési kotelezettsége vagy egyéb kara
keletkezik, azok a foldgazszallitd rendszerhez kapcsolodd rendszer Uzemeltetdjét
terhelik.

Amennyiben a telephelyi vezetéken egyetemes szolgaltatasra nem jogosult
felhasznalo, valamint egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznald is vételez, akkor
a féldgazelosztd a rendszerhasznalé telephelyi szolgaltatoé felé a kilénbség képzés
elve szerint allokal.

Amennyiben a tavadat atviteli rendszerrel ellatott felhasznalasi helyek esetében az
adott 6rai mérdallasi adatok - a tavadatkildé berendezések infrastrukturajan keresztil
- a foldgazeloszté elszamolasi adatbazisaba nem kerulnek tovabbitasra, akkor a
3.1.8.4 f) pontban meghatarozott helyettesité érték kertl megallapitasra az érintett
id6szak gazoraira.

A foldgazelosztok és rendszerhasznaldk az allokalassal kapcsolatos adatcserék soran
az Adatcsere Szabalyzat el6irasait kotelesek alkalmazni.

A Hivatal féldgazeloszténként, a naptari évre vonatkozéan elére megallapitja a
minimum allokalandé HMK mértékét. A foldgazeloszté altal a naptari évben 6sszesen
allokalt HMK ettél eltérhet, de nem lehet kevesebb. A HMK gazataddénkeénti, havi
lefutasat a foldgazelosztok maguk hatarozzak meg. Az allokalt HMK mértékérél a
féldgazelosztok a targyévet kovetd év januar 31-ig jelentést készitenek a Hivatal
részére. A gaznap veégi allokalasban, valamint a hé végi ujrafelosztasi eljarasban
szamolt gazatadonkénti HMK értéket a foldgazeloszté kdteles honlapjan publikalni az
allokalasi és az ujrafelosztasi eljarasok idépontjaban.

Allokalas a foldgazszallité rendszer halézati betaplalasi, betarolasi és
kitarolasi pontjain

A foldgazszallitdé rendszerhez kapcsolddo rendszer lGzemeltetdi kdtelesek allokalni a
betaplalasi pontokon mért energiatartalmat (kWh) az egyes foldgazszallitd rendszeri
rendszerhasznalokra, valamint adatszolgaltatast nyujtani az allokalt mennyiségekrél a
rendszerhasznalok részére.

Az adott foldgaztermeldi betaplalasi pontnak megfelelé foldgazszallitdé rendszeri
virtualis betaplalasi pontra vonatkozoan a részleges és telijes szigetUzemben az
allokalast a foldgaztermel6 végzi.

A féldgazszallitd rendszerhez kapcsolddo kulféldi rendszerizemeltetékre vonatkozé
allokalasi szabalyokat a velik megkotétt egyuttmikddési megallapodas tartalmazza.
Az egyedi allokalasi szabalyokat a szallitdsi rendszerizemelteté az
Uzletszabalyzataban koteles feltlintetni.

Allokalas a foldgazszallité rendszer gazatadoi kiadasi pontjain
1. A gaznap utani allokalt gazmennyiség kiszamitasa
A gaznap utani allokalas alapja a gazatadoéi atvételi mennyiség, ami a foldgazeloszto

rendszer betéplalasi pontjan mért tényleges napi forgalommal egyenld. Az érintett
rendszerhasznalokra allokalt mennyiségek meghatarozasa az alabbiak szerint térténik:

86/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

Vi.

A szallitasi rendszeriizemelteté gaznapot kévetd nap 10:00 éraig 0 °C-on és 15
°C-on értelmezett m3-ben, kWh és MJ energiatartalomban publikalja a kiadasi
ponton mért mennyiséget a foldgazszallité rendszerhez kapcsol6dé rendszer
Uzemeltetdje szamara. Az adatszolgaltatas tartalmazza az adott pont napi atlag
15/15 °C-on értelmezett fit6értekét és 25/0 °C-on értelmezett égéshdjét is. A
foldgazeloszté a halézati pontonként MJ-ban megadott Osszes
energiamennyiséget osztja a kWh-ban megadott 6sszes energiamennyiséggel,
és az igy adodo 7 tizedesig meghatarozott aranyszamot alkalmazza az
allokalas soran a MJ-ban keletkezd energiamennyiségek atvaltasara.

A tavleolvasast lehetbvé tevdé mérével rendelkezé felhasznaldk napi mért
fogyasztasat a foldgazelosztd 6sszesiti foldgazkereskeddkre, és a gazatadora
is.

A mérével nem rendelkezé (atalanydijas) felhasznaldk napi fogyasztasat a
jogszabalyban meghatarozott havi fogyasztasi mennyiségnek az adott hénap
napjainak szamaval valé egyenletes osztasaval allapitja meg a féldgazeloszté.
A gazatadoi atvételi mennyiségbdl a profilos felhasznaldkra jutéd részt a halozati
veszteség-mérési kildnbozetre allokalt rész, a napi mért, illetve a mérével nem
rendelkez6 felhasznaldk fogyasztasainak gazatadora Osszesitett értékeinek
kivonasaval kapjuk.

A(1) = G(1)— AHMK (1) = Y_ M (1)

Ahol:

A(t) — a t gdznapon az adott gazatadon a profilos felhasznéléi kérre allokalandé
6sszmennyiség
G(t) — az adott gazatadon t gaznapon atvett féldgaz mennyiség
AHMK(t) — a t gaznapra és az adott gazatadéra vonatkozd haldzati veszteség
és méreési kilbnbozetre allokalt mennyiség
Mk(t) — a K fdldgazkereskedd t gaznapi nem profilos (napi mérési vagy
atalanydijas) 6sszes fogyasztasa az adott gazatadon
A profilos felhasznaldkra jutd részt a foéldgazelosztdé 2.5.4. pontban leirt
eljarasrend szerint szamitott napi profilfogyasztasuk aranyaban osztja meg a
foldgazkereskeddk kozott.
A foldgazkereskeddk profilos felhasznaldira jutd allokalt dsszes fogyasztas
meghatarozasa képletekkel:

PF (1)

AF(f) = A(t) % TE®

Ahol:

AF(t) — az adott féldgazkereskedd, adott atadéra és t gaznapi profilos
felhasznalbkra vonatkoz6 allokalt fogyasztasa

A(t) — a t gadznapon az adott gazatadon a profilos felhasznéléi kérre allokalandé
0sszmennyiség

PF (l‘ )— az adott féldgazkereskedd, adott atadora és a t gaznapra a profilozas

Szabalyai szerint szamolt profilfogyasztasa.
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ZPF (t) - adott gazatadé mogotti teriileten 1évé ésszes foldgazkereskedd

altal ellatott profilos felhasznalasi helyek, a t gaznapra a profilozas szabalyai
szerint szamolt profilfogyasztasainak 6sszege.

Vii. Egy rendszerhasznalé napi allokalt mennyisége a profilos fogyasztasbal ra juté
rész és a nem profilos felhasznaldi kérbe tartozo felhasznaloira 6sszesitett napi
mért, illetve megallapitott fogyasztasanak 6sszegével egyenld.

viii. Ennek megfeleléen kWh-ban meghatarozott energiamennyiséget a
foldgazeloszté gazataddnként, rendszerhasznalonként, nominalasi soronként
egész szamra keritve tolti fel a szallitdsi rendszerlizemelteté Informatikai
Platformjara a gaznapot koéveté nap 12:00 oraig. Az atszamitasbol és a
kerekitésb8l szarmazo eltéréseket a foldgazeloszté a napi allokalt HMK
mennyiségeben rendezi.

iX. A kapcsolédd rendszeriizemeltet6 a rendszerhasznalé felé Adatcsere
Szabalyzat altal meghatarozott id6pontokban adatszolgaltatast nyujt az allokalt
mennyiségekrél a rendszerhasznalok részére.

X. A kapcsolodé rendszerlizemeltetd a rendszerhasznalé felé a tavleolvasast
lehetéve tevdé mérbvel rendelkezd felhasznalok esetében a POD szinti
energiatartalmat kWh-ban adja meg.

Xi. A kapcsolodé rendszerlizemeltetd a rendszerhasznalé felé a tavleolvasast
lehetéve tevd mérével nem rendelkezd felhasznalok esetében a mennyiségeket
atadoi szintre 6sszegezve adja meg kWh-ban.

Xii. Amennyiben a kapcsolodé rendszeren szerzédés nélkli vételezé nem zarhaté
ki ugy a rendszerhasznalatbdl, hogy mas érdeke ne séruljon, akkor az allokalast
a szerz6dott felhasznalok mellett a szerz6dés nélkali vételezd(k)re is el kell
végezni a foldgazeloszté haldzati vesztesége és mérési kilonbdzete terhére.

Xiii. A kikapcsolt és a szlneteltetett statusza felhasznaldok esetében nulla
fogyasztast allokal a kapcsolodd rendszer uUzemeltet6je. Minden mas
fogyasztas-szineteltetés esetében mérés vagy profil alapu allokalast kell
alkalmaznia.

Xiv. A részleges és teljes szigetizem 0Osszevont foldgazszallité rendszeri kiadasi

“ s

24.3.2. Az ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasa

a) A foldgazszallité rendszerhez kapcsol6dd rendszer Uzemeltetbje koteles legkésébb a
szallitasi rendszeriizemelteté altal a féldgazeloszték részére atadott alapadatok
rendelkezésre bocsatasatol szamitott negyedik munkanapon, de nem késébb, mint a
gazhonapot koveté hénap 12. napjan 15:00 oraig a szallitasi rendszeruzemeltet6
Informatikai Platformjan az uUjrafelosztasi eljarast elvégezni, valamint az ezt kdvet6 elsé
munkanapon  adatszolgaltatast nyujtani az allokalt mennyiségekrél a
rendszerhasznalok részére.

b) A szallitasi rendszertiizemelteté gazhonapot kévetd 5. munkanap 0 °C-on és 15 °C-on
értelmezett m3-ben, kWh és MJ energiatartalomban publikélja a kiadasi ponton mért
mennyiséget a foldgazszallité rendszerhez kapcsolédd rendszer Uzemeltetdje
szamara napi bontasban. Az adatszolgaltatas tartalmazza az adott honapra az adott
pont napi atlag 15/15 °C-on értelmezett fitéértékét és 25/0 °C-on értelmezett égéshdbjét
is. A foldgazeloszté a haldzati pontonként MJ-ban megadott napi 0Osszes
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c)

2.4.3.

24.4.

a)

2.4.5.

energiamennyiséget osztja a kWh-ban megadott 6sszes napi energiamennyiséggel, és
az igy adodo 7 tizedesig meghatarozott aranyszamot alkalmazza az allokalas soran a
MJ-ban keletkez6 energiamennyiségek atvaltasara.

Az Ujrafelosztasi eljarasban a napi allokaciét a 2.4.3.1. pont szerint kell elvégezni, az
alabbi szempontok figyelembevételével:

i. A havi szinten mért fogyasztassal rendelkez6 felhasznalokat az ujrafelosztasi
eljaras soran a profilos felhasznaléi kdrbe nem tartozénak kell tekinteni.

ii. Egy mérdhely fogyasztasanak leolvasasat kovetd skalatényez6-valtozas
hatasat a foldgazelosztd a havi allokacioban a leolvasas és a honap vége
kozotti napokra a napi allokalt érték modositasaval érvényesiti.

iii. A kapcsolodo rendszertizemelteté — a 2.4.3.1. a) pont x. alponttdl eltéréen - a
rendszerhasznalé felé minden felhasznaldé esetében a POD szinti
energiatartalmat kWh-ban adja meg.

3. Hibas allokacié korrekcidja

Foldgazeloszté hibas allokaciojanak korrekcidjat a jelen Szabalyzatban leirt
féldgazelosztoi korrekcids elszamolas szerint kell elvégezni.

Specialis allokalasi szabalyok

Az olyan betaplalasi-kiadasi pontok esetében, ahol a kapcsolddd rendszertizemeltetdk
kozott a forgalmazott gazmennyiség elszamolasara létezik OBA alkalmazasara
vonatkozé megallapodas, ott az allokacio a kdvetkez6k szerint torténik.

i. Az allokalt mennyiség megegyezik a kapcsoldodd rendszerizemelteték
egyuttmikddési megallapodasaban vagy annak hianyaban a Szabalyzat 2.2.4.
pontjaban régzitett nominalas egyez&ségi vizsgalat eredményével.

ii. Az allokalt mennyiség és a rendszeruzemeltetok kozott ténylegesen atadott-
atvett mennyiség kilénbézete az OBA szamlan kerll elszamolasra.

Az olyan hatarkeresztezeési betaplalasi-kiadasi, ki- és betarolasi pontok esetében, ahol
a kapcsolodo rendszeriizemelteték a forgalmazott gazmennyiség elszamolasara OBA
szamlat nem alkalmaznak, ott az allokacié nominalas aranyaban (pro rata) torténik.

A tranzakcios értesitések allokalasat betaplalasi-kiadasi pontokon és az MGP-n az
érintett szallitasi rendszerizemeltetd végzi.

A tranzakcids értesitések energiatartalma valtozatlan energiatartalommal kerdl
allokalasra.

Egyiranyu haldzati ponton a pont iranyaval ellentétes nominalasok allokalt mennyisége
megegyezik a kapcsolédo rendszertizemeltetok egyuttmikodési megallapodasaban
vagy annak hianyaban a Szabalyzat 2.2.4. pontjaban régzitett nominalas egyezdségi
vizsgalat eredményével.

Napon beliili allokalas

A szdllitasi rendszerlzemeltetd napon bellli allokalt adatszolgaltatast nyujt a
rendszerhasznalok szamara az Uzletszabalyzatban rogzitett feltételekkel
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téritésmentesen, melyet a szallitasi rendszerlizemeltetd az Informatikai Platformjan
kozzétesz. Ennek az adatszolgaltatasnak az alapja egyrészt a kapcsolédéd
féldgazelosztd altal biztositott allokalt adatok, masrészt azokon a halézati pontokon,
ahol az allokalas alapja az utolsé visszaigazolt nominalas (nem a mért mennyiség), a
napon bellli allokalas a visszaigazolt nominalas idéaranyos része.

A szdllitasi rendszerlizemelteté minden gaznap 13:00 6raig és 17:00 oraig
rendelkezésre bocsatja a kapcsolédd rendszerlizemeltetd részére a betaplalasi-
kiadasi pontokra vonatkozd, a gaznap kezdetétdél 12:00 és 16:00 o6raig, a SCADA
rendszerben mar rendelkezésre allé energiatartalmat 6rai bontasban (kWh/h) az
Informatikai Platformjan.

A féldgazszallitd rendszerhez kapcsolédd rendszer Gzemeltet6i kdtelesek a szallitasi
rendszerizemeltetd Informatikai Platformjan az egyes kiadasi és betaplalasi pontokra
vonatkozé (b) pont szerint publikalt energiatartalmat 14:00 6raig és 18:00 ¢6raig
allokalni a foldgazszallité rendszeri rendszerhasznaldkra orai bontasban. A
féldgazeloszté az allokalast nominalasi soronként napon belll mért, mérével nem
rendelkezd és profilos felhasznaléi kdrre megbontva végzi el.

A napon bellli allokalas eljaras rendje a féldgazelosztd rendszeren:

i. A szadllitasi rendszerizemeltetd altal publikalt kiadasi ponti energiatartalmat
rendszerhasznalonként kell felosztani az alabbi mennyiségek dsszegeként:

¢ anapon bellli mért adattal rendelkez felhasznalok érai mennyisége;

o gazmérdvel nem rendelkezé felhasznaldknak a vonatkozo rendelet alapjan
szamitasba veendd havi foldgazfogyasztasabdl szamitott érai mennyisége;

e a foldgazelosztok altal, honlapjukon publikalt HMK arany (%) alapjan
kiszamolt 6rai mennyiség;

e a teljes atadoi profilos mennyiség rendszerhasznaléra Osszesitett skalazasi
tényez6k alapjan kiszamolt aranyos érai mennyisége.

Az elvégzett allokalasok alapjan - feltintetve az alkalmazott modszert - a szallitasi
rendszerlzemeltetd publikalja a rendszerhasznalok szamara a rajuk allokalt
betaplalasi-kiadasi pontokra vonatkoz6 energiamennyiségeket.

Az a)-e) pontokban meghatarozott eljards szerint elvégzett allokacié a
rendszerhasznaldkkal torténd elszamolasra nem hasznalhato fel.

A szallitasi rendszerizemelteté nem felel az a)-e) pontokban meghatarozott eljaras
szerint elvégzett allokacié pontossagaért, de felel azért, hogy az e) pontban leirt
publikalast a beérkezett vagy képzett adatok alapjan elvégezze.

Ha az egyensulyi poziciorél a rendszerhasznald nem kap tajékoztatast, vagy hibas
tajékoztatast kap, az ezt okozo féldgazelosztd, akinek az elmaradt vagy hibas napon
bellli allokacié felrohatd, koteles megtériteni a rendszerhasznalonak az ebbdl
szarmazo igazolt karat. A féldgazelosztdé napon belili allokacidjanak hianyaban a
Szabdlyzat 2.4.1. e) pontja szerint elvégzett helyettesitd eljaras alapjan meghatarozott
egyensulyi pozicid hibajabol ered6 karokért a szallitasi rendszerlizemeltetét semmi
nemd felelésség nem terheli.
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2.5. Elszamolas
2.5.1. Altalanos szabalyok

a) Az elszamolas alap idéegysége a gaznap.

b) A tény gazforgalmat naponta térfogatban (15 °C-os mért térfogatbdl képzett 0°C-os
referencia h6mérsékletli m*-ben) és 25/0 °C-os referencia hémérséklet(i égéshd alapu
kWh energiatartalomban kotelesek a rendszeriizemelteték elszamolni.

c) Az egyuttm(kddd foldgazrendszer hasznalatanak elszamolasa a Szabalyzatban
meghatarozott foldgazméré berendezések altal mért adatok és azok allokacioja alapjan
torténik.

d) A rendszerhasznalati dijak megfizetése a Hivatal rendszerhasznalati dijak
meghatarozasara vonatkozd hatarozataban szereplé dijtételek és a kétoldalu
szerz6désekben rogzitett fizetési feltételek szerint torténik a rendszerlizemeltetok
részére.

e) A féldgazszallitd rendszer hasznalataval kapcsolatos elszamolasi dokumentumokat,
jegyzbkdnyveket a szdllitasi rendszerizemelteté az Informatikai Platformjan a
rendszerhasznalok szamara elérhetéve teszi.

2.5.2. Elszamolas a foldgazszallité rendszeren
2.5.21. Elszamolas a kapcsolédé rendszerek lizemeltetdivel
25.211. Az elszamolas tartalmi elemei

a) A foldgazszallitd rendszeri napi szintli adatszolgaltatdsnak a kapcsolodd rendszer
Uzemeltetbi tekintetében betaplalasi és kiadasi pontonként legalabb a kdvetkezé
adatokat kell tartalmaznia:

i. mért mennyiség (15/15 °C-os referencia hdmérsékletl fltéérték alapa MJ, 15
°C-os referencia hdmérsékletli m3; valamint 25/0 °C-os referencia hémérséklet
égéshd alapu kWh, 0 °C-os referencia hémérsékletli m?);

ii. min&ségi paraméterek (fltéérték (15/15 °C), Wobbe-szam (25/0 °C), égéshd
(25/0 °C));

ii. gazosszetétel a Szabalyzat 3.1.3.3. pontja szerint.

25.21.2. Napi operativ foldgazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A szallitasi rendszerizemeltetd betaplalasi vagy kiadasi pontokra vonatkozd napi
mennyiségméreési adatait, a gaznap lezarasat kovetéen 10:00 oraig publikalja az
Informatikai Platformjan a kapcsolédd rendszerlizemelteté szamara a Szabalyzat
2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal

25.21.3. Havi el6zetes foldgazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A szallitasi rendszerlizemeltetd a napi operativ adatszolgaltatasok alapjan a gazhonap
lezarasat kovetd harmadik munkanapon 9:00 6raig havi el6zetes adatszolgaltatast
készit, amelyet az Informatikai Platformjan keresztil biztosit a kapcsolodo
rendszerlizemeltetd szamara a Szabalyzat 2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal.
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2.5.2.1.4. Végleges havi foldgazszallité rendszeri elszamolas

A szallitasi rendszeriizemeltetd a szamitomUvekbdl kiolvasott napi mérések alapjan, a
gazhdénap lezarasat koveté 5. munkanapon 9:00 6raig havi végleges elszamolast
készit, amelyet az Informatikai Platformjan keresztul biztosit a kapcsolodo rendszerek
Uzemeltetdi szamara a Szabalyzat 2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal.

2.5.2.1.5. Mérési jegyz6kdnyv és miibizonylat

a) Az adott kiadasi ponton fizikailag atadott-atvett allokalatlan fdldgaz mennyiségérdl és
min&ségeérdl a szallitasi rendszertizemeltetd és a kapcsolddd rendszerek lizemeltetdi
jegyz6konyvet vesznek fel az elszamolasi id6szakot kovetben. A jegyzOkonyv az
elszamolasi id6észak utolsé napjara Osszegzett mennyiséget tartalmazza mind
térfogatban, mind energiamennyiségben kifejezve.

b) Az energiamennyiség képzése naponta toérténik, igy a havi energiamennyiség az adott
id6szak napjain szamitott energiamennyiségek dsszegeként all el6.

c) A szallitasi rendszeriizemeltet6 a kapcsoldédd rendszerek Uzemeltetéi szamara a
naponta atadott — atvett féldgaz mennyiségét (térfogatban és energiamennyiségben),
a minGségi és Osszetétel adatait, valamint a a Vhr.%22-ben foglalt el6irasoknak valo
megfeleldséget jegyz6konyv mellékletben igazolja.

d) A szdllitasi rendszeriizemelteté az  alairt jegyz6kényvet havonta egyszer, a
targyhdénapot koveté hénap 5. munkanapjaig elkésziti és az Informatikai Platformjan
elérhetdvé teszi a kapcsolddo rendszerek Uzemeltetdi részére.

25.21.6. Elszamolas maédja hiteles mérés hianya esetén

a) A mérdrendszerek helyszinén képzett napi mennyiségi elszamolasi adatoknak kell
képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyz6kdnyvek alapjat. Ha a napi tarak tartalma
hibas, akkor az el6z6 havi tarakbol kell a havi mennyiséget meghatarozni. Ha az el6z6
havi tarak tartalma is hibas, akkor a gazelszamolasi adatot a géngydlitett belsd
szamlalé allasainak kulonbségébdl kell képezni. Ennek hibaja estén hasznalhat6 a
mechanikus szamlalokbol képzett adat. Ha a szamitdomibdl nem nyerhetd ki
informacio, turbinds mérés esetén a turbina mechanikus szamlaléja alapjan kell a
gazmennyiséget meghatarozni.

b) Ettdl eltérni csak a mérérendszerek hibaja, helyszini vizsgalata, cseréje esetén,
indokolt esetben és mértékben lehet, melyrél jegyzékonyvet kell késziteni.

c) A mérés nélkul dtadott mennyiség meghatarozasanak modszerei:

i. Az egy orat meg nem haladé méreés kiesés esetén az el6z6 orai mennyiséget
kell figyelembe venni. Az elszamolo felek az 6rai mennyiség meghatarozasanal
alkalmazhatjak a kiesést megel6z6 ora és a kiesést kdvetd ora fogyasztasanak
atlagat is, amennyiben ugy itélik meg, hogy az igy meghatarozott mennyiség a
fogyasztas jellegének valtozasa miatt pontosabb elszamolt mennyiséget
eredmeényez.

ii. Az egy orat meghaladd mérés kiesésnél az el6z6 orai adat, illetve az el6z6 nap
hasonld id6szakanak figyelembevételével kell a mennyiséget meghatarozni.

2 Vhr. 11. sz. melléklet
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Amennyiben az el6z6 nap eltérd jellegli (munkanap vagy munkaszineti nap),
ugy a legkdzelebbi hasonlé jellegli nap adatai az iranyadék.

ii. A 24 6rat meghaladd mérés kiesés esetén az el6z6 napok, illetve az el6zé hét
hasonlé jellegli napjai, illetve az el6zb év azonos idészakanak hémérséklettel
korrigalt adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget az
érintett kapcsolédé rendszerliizemeltetének és a szallitasi
rendszerlizemeltetének egyutt kell meghatarozni.

2.5.2.2. Elszamolas a rendszerhasznalokkal

A szallitasi rendszerizemeltetd minden rendszerhasznalo6 részére a gaznapot kévetd
napon napi végleges adatszolgaltatast, hd végén egyensulyozas szempontjabdl
(kiegyensulyozé gaz, eredmény felosztassal, kiegyensulyozasi pétdij, nominalas
eltérési potdij) havi végleges elszamolast, a havi szamitoml leolvasasok és a
kapcsoldédd rendszerek Uzemeltetdi Ujrafelosztasi eljaras adatainak beérkezését
koévetéen pedig havi korrigalt elszamolast (forgalmi dij, szagositasi dij, kapacitas
tullépési potdij, végleges-korrigalt elszamolas kozotti gazfelhasznalas kilonbozet)
készit.

2.5.2.2.1. Az elszamolas tartalmi elemei

a) A foldgazszallité rendszeri napi szintli adatszolgaltatas minden rendszerhasznal6
tekintetében betaplalasi-kiadasi pontonként legalabb a kovetkez6 adatokat
tartalmazza:

i. allokalt hdmennyiség (kWh);
ii. a nominalastél valé eltérés (kWh/nap);
ii. min&ségi paraméterek (fGtéérték (15/15 °C), Wobbe-szam (25/0 °C), égéshd
(25/0 °QC));
iv. telijes gazdsszetétel a Szabalyzat 3.1.3.3. pontja szerint;
V. atadé-atvevd ugyfél azonosité.

b) A napi szintii adatszolgaltatas soran a széllitasi rendszerlizemeltetd minden
rendszerhasznalé tekintetében koteles tovabba a kdvetkezé adatokat megadni:

i. gaznapi forras-fogyasztas egyenleg (kWh);
i. nominalas eltérési potdijalap (kWh) és potdij (Ft)
iii. a kiegyensulyoz6 foldgazkészlet elszamolasi napi zar6 mennyisége (kWh) és
fajlagos értéke (Ft).
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2.5.2.2.2. Napi végleges foldgazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A sZzéllitasi rendszeriizemeltetd a rendszerhasznaldkra allokalt adatok alapjan napi
mérleget készit az el6zd gaznaproél, melyet a gaznapot kdvetéen 14:00 6raig a
rendszerhasznaldk szamara az Informatikai Platformjan elérhetévé tesz.

25.2.23. Havi végleges foldgazszallité rendszeri elszamolas

a)

A szallitasi rendszerizemelteté a napi végleges adatszolgaltatasok alapjan a
gazhénap lezarasat kovetd 5. munkanapon 9:00 éraig havi végleges napi szintl
elszamolast készit, amelyet az Informatikai Platformjan kézzétesz

A napi végleges allokacié alapjan torténd egyensulyi elszamolast a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzatanak megfeleléen kell elvégezni.

A szdllitasi rendszerizemelteté a végleges napi allokalasi adatok alapjan, kulon
részletezett vételi-eladasi jegyz6konyvet allit ki és ir ala a kiegyensulyozo foldgaz
forgalomrél, melyet elérhetévé tesz az Informatikai Platformjan a
rendszerhasznaldknak a targyhonapot kévetd 5. munkanapig.

25.2.2.4. Korrigalt havi foldgazszallité rendszeri elszamolas

a)

A korrigalt havi elszamolas a szamitomUiivekbél kiolvasott mérési adatok, valamint a
kapcsolédd rendszerlizemeltetdkkel jegyz6kdnyvben korrigalt mennyiségi adatok és
az Ujrafelosztasi eljaras eredménye alapjan készlil.

A szallitasi rendszeruzemeltetd legkésébb az adott gazhonap lezarasat koveté honap
15.-ig havi korrigalt elszamolast készit, melyet a rendszerhasznalok az Informatikai
Platformjan érhetnek el.

A havi korrigalt elszamolas tartalmi elemei megegyeznek a Szabalyzat 2.5.2.2.1.
pontjaban megadott tartalmi elemekkel.

A szallitasi rendszeriizemeltetd a korrigalt havi elszamolast kdvetéen muibizonylatot
allit ki a gazmindségrél halézati pontonként az Uzletszabalyzatédban részletezett
tartalommal.

A napi allokacio alapjan a Szabalyzat 2.5.2.2.3 pontja szerint elszamolt kiegyensulyozd
gaz és az Ujrafelosztasi eljaras eredménye kuldnbdzetének elszamolasat az adott
gaznapra vonatkozoéan a szallitasi rendszertiizemeltet6 végzi a kdvetkezbk szerint:

i. A szdllitasi rendszeruzemelteté a napi adatok alapjan meghatarozott
kiegyensulyoz6 gaz és az ujrafelosztasi eljaras eredményének kulénbdzetérdl
vételi-eladasi jegyz6konyvet allit ki, ir ald melyet a rendszerhasznaldknak a
targyhdnapot kdvetd 15.-ig az Informatikai Platformon elérhetévé tesz.

ii. Az i. pont szerinti jegyz6kdnyveken rogzitett mennyiségek elszamolasa a
széllitasi rendszerizemeltetd Uzletszabdlyzatdban rogzitett feltételek szerint
torténik.

il Az egyes gaznapokhoz és egyensulytalansag valtozasokhoz tartozo korrekcios
ugyletek elszamolasa soran alkalmazando gazarak:

e Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrastdbbletes lett,
kiegyensulyozé foldgazt adott el, és a korrekcios eljarasban is eladéként
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szerepel, az adott napi teljes egyensulyi kilonbozetet marginalis eladasi
aron kell elszamolni a szallitasi rendszertizemeltetdvel.

Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrashianyos lett,
kiegyensulyozé féldgazt vett, és a korrekcidés eljarasban is vevoként
szerepel, az adott napi teljes egyensulyi kildnbdzetet marginalis vételi aron
kell elszamolni a szallitasi rendszerizemeltetdvel.

Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrastdbbletes lett,
kiegyensulyozo foldgazt adott el, de a korrekcids eljarasban forrashianyos
vevléként szerepel, a teljes egyensulyi kilonbdzetébél az adott napi
forrastobbletét marginalis eladasi aron, az azon feluli forrashiany
mennyiséget marginalis vételi aron kell elszamolni a szallitasi
rendszerlizemeltetével.

Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrashianyos lett,
foldgazt vett, de a korrekcids eljarasban forrastobbletes eladdoként
szerepel, a teljes egyensulyi kilénbdzetébdl az adott napi forrashianyat
marginalis vételi aron, az azon fellli forrastébblet mennyiséget marginalis
eladasi aron kell elszamolni a szallitasi rendszerizemeltetovel.

f) Akorrigalt havi elszamolasban a végleges-korrigalt elszamolas kozotti gazfelhasznalas
kildnbbzet elszamolasat (Ujrafelosztasi eljarast) a szallitasi rendszertizemeltetének
eredménysemleges pozicidban kell lezarnia, igy az ujrafelosztasi eljarasban
keletkezett, adott havi eredménye elszamolasra kerll a rendszerhasznalokkal, az
alabbiak szerint:

A szallitasi rendszerizemeltetd a gazhonapra vonatkozdéan kimutatja a
korrigalt elszamolas alapjat képezd foldgazkészlet nyitd (Kklnywn) €s zard
(Kklwh) mennyiségét, nyitd (Kklnyrt) és zard (Kkl.r) értékét,

A korrigalt elszamolas alapjat képez6 féldgazkészletet adott gazhdénapban
az alabbi tételek modositjak:

Szdllitasi  rendszerizemeltet§ altal adott hénapban a Kkorrigalt
elszamolasban érintett rendszerhasznaloktol vasarolt o6sszes foldgaz
mennyisége (3 Vkorrwn) @ 2.5.2.2.4. e) pontja szerinti aron (3 Vkorrr).

A szdllitasi rendszerizemelteté altal a kiegyensulyozé gazkészletbdl
atvezetett mennyiség (Kiegyklwh) a kiegyensulyozd készlet mérlegelt
atlagaran (Kiegyklr).

Szdllitasi rendszeriizemelteté altal adott hoénapban a korrigalt
elszamolasban érintett rendszerhasznaldk felé értékesitett 6sszes foldgaz
mennyisége (D Ekorrwn) a korrigalt elszamolas alapjat képezb
foldgazkészlet mérlegelt atlagaran,

A szallitasi rendszerlizemeltetd altal a kiegyensulyozé gazkészletbe a
korrigalt elszamolas alapjat képezd zard készlet mennyiségének (KKlzwh)
az atvezetése a korrigalt elszamolas alapjat képez6 foldgazkészlet
mérlegelt atlagaran (Kklzt).
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Vi.

A korrigdlt elszamolas  értékesitési  kildnbozetének  (EKior)
meghatarozasahoz ki kell szamitani az eladott aruk beszerzési értékét
(KReisbs) az alabbiak szerint:

o  KRaiabs: ((KKlnyretd VKorree+ Kiegyklr: ) / (KKlnykwnt Y VKOrTwn + Kiegyklwn
)) * > EKOrriwn

o EKior = YEKOrre - KReiane

ahol:
KReisbe : az eladott aruk beszerzési értéke Ft-ban
Kkinyrt : @ korrigalt elszamoléas alapjat képezd foldgazkészlet nyité értéke Ft-ban
Vkorrr: - a szallitasi rendszeriizemelteté altal adott hdénapban a korrigalt

elszamolasban érintett rendszerhasznaloktél vasarolt 6sszes féldgaz értéke Ft-
ban

Kiegyklr: : a kiegyensulyozé gazkészletbdl atvezetett készlet értéke Ft-ban

Kkinyiwwh: a korrigalt elszamolas alapjat képezd féldgazkészlet nyitd
mennyisége kWh-ban

Vkorriwn: @ kKorrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznaloktol vasarolt
osszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Kiegyklwn: a kiegyensulyozé géazkészletbdl atvezetett készlet mennyisége
kWh-ban kifejezve

Ekorriwh: a korrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznalok felé értékesitett
osszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

EKiyorr: @ korrigalt elszémolas értékesitési kiildnbbzete Ft-ban kifejezve

Ekorrri: a rendszerhasznalok felé értékesitett 6sszes foldgaz értéke a 2.5.2.2.4.
e) pontja szerinti aron

Ha a korrigalt elszamolas értékesitési kiilénbdzet (EKkor) értéke a ii. pont
szerinti szamitasok elvégzését kovetben negativ szam, ugy a szallitasi
rendszerlizemeltetének vesztesége keletkezett az adott gazhonapban.

Ha a korrigalt elszamolas értékesitési kiilénbdzet (EKkor) értéke a ii. pont
szerinti szamitdsok elvégzését kovetben pozitiv szam, ugy a szallitasi
rendszerlizemeltetdnek nyeresége keletkezett az adott gazhonapban.

A fajlagos értékesitési killdnbozet (FEKyor) megallapitasahoz a szallitasi
rendszerlizemeltetonél keletkezett, adott gazhonapra vonatkozé
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értékesitési kiilonbdzetet (EKiorr) el kell osztani a korrigalt elszamolas soran
(> VKorrwn + Y Ekorrwn) @ rendszerhasznalokkal elszamolt 6sszes foldgaz
mennyiséggel:

[ ] FEKkorr = EKkorr/ (ZVkorrkwh + ZEkorrkwh)

ahol:

FEKior: a fajlagos értékesitési kiilénbozet Ft/kWh-ban kifejezve
EKyorr: a korrigalt elszamolas értékesitési kiilénbézete Ft-ban kifejezve

Vkorrwn: @ Korrigélt elszamolasban érintett rendszerhasznaloktol vasarolt
0sszes foldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Ekorriwn: @ korrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznélok felé
értékesitett 6sszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

vii. Egy rendszerhasznaléra jutd értékesitési kildnbdzet (RHEKior)
meghatarozasahoz a fajlagos értékesitési kilénbdzetet (FEKior) kell
szorozni a korrigalt elszamolas soran az adott rendszerhasznaloval
elszamolt 6sszes foldgaz mennyiségével (Vkorrwn + EKorriwn):

° RHEKkorr = FEKkorr * (Vkorrkwh + Ekorrkwh)

ahol:

RHEKor: €gy rendszerhasznéléra juté értékesitési kiilonbdzet Ft-ban
FEKyor: a fajlagos értékesitési kiildnbézet

Vkorriwn : a korrigalt elszamolasban érintett adott rendszerhasznal6tol
véasarolt 6sszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Ekorriwn: a korrigalt elszamolasban érintett adott rendszerhasznalé felé
értékesitett 6sszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

g) Az egyes rendszerhasznaldra vonatkoz6 havonta szamitott értékesitési kulonbdzet (a
szallitasi rendszerlizemeltetd koltségsemlegességét biztositd dij) megjelenitésre kerdl
a szallitasi rendszerlizemelteté informatikai platformjan. A dij elszamolasat és
pénzugyi rendezését a Kézponti Szerz6d6 Fél végzi a 2.5.2.3. pont alapjan.

2.5.2.3. Kiegyensulyozé foldgaz forgalmazason realizadlt értékesitési
kilonbozet és az egyensulyozasi intézkedésekkel kapcsolatosan
felmeriilt koltségek elszamolasa

a) A szallitasi rendszerizemelteté nem tehet szert nyereségre vagy veszteségre a
rendszeregyensulyozas érdekében végzett tevékenysége, a kapcsolodo egyensulyozé
gazforgalom elszamolasa és a rendszeregyensulyozasi tevékenység biztositasaval
Osszefiiggd koltségek befogadasa kapcsan.
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b) A szallitasi rendszeriizemelteté minden gaznapra vonatkozéan kimutatia a
rendszeregyensulyozasi tevékenység és a kiegyensulyozé foldgaz beszerzési és
eladasi értéke kozotti negativ vagy pozitiv értékesitési kiilonbozetet (EKkiegy), és azt
egyensulyozasi koltségsemlegességet biztosito dijként elszamolja a
rendszerhasznaldkkal a szallitasi teljesitmények aranyaban. Amennyiben a kimutatott
dij pozitiv értékl, a szallitasi rendszeriizemeltetének nyeresége keletkezett, ekkor a
szallitasi rendszeriizemeltetd ezt az 6sszeget megtériti a rendszerhasznaldk részére.
Ha a kimutatott dij negativ érték(i, a szallitasi rendszerizemeltetének vesztesége
keletkezett, ekkor ezt az értéket a rendszerhasznaldk téritik meg a szallitasi
rendszerizemeltetd felé.

c) A szdllitasi rendszerizemeltetd6 minden gaznapra vonatkozéan kimutatja a
kiegyensulyoz6 foldgazkészlet nyitd (Klaykwh) €s zaro (Klawn) mennyiségét, nyitd
(Klnyrt) és zard (Klzrt) értéket.

d) A kiegyensulyozo foldgazkészletet adott gaznapon az alabbi tételek novelik:

Szadllitasi rendszerlizemeltet altal rendszeregyensulyozas céljabdl a
kereskedési platformon adott gaznapi teljesitésre vasarolt foldgaz
mennyisége (Vhiarkwh) té€nyleges vételi aron (Vhidrrt),

Szdllitasi rendszerlizemeltetd altal a gaznapi elszamolas soran a
rendszerhasznalok forrastobbletének (Vegykwh) megvasarlasa az adott
gaznapon érvényes marginalis eladasi aron (Vegyrt).

Szallitasi rendszerizemeltet6 altal a korrigalt havi foldgazszallité rendszeri
elszamolast koévetéen a korrigalt elszamolas alapjat képez6 zaréd
foldgazkészlet atvezetett mennyisége (Kklxwh) a korrigalt elszamolas
alapjat képez6 foldgazkészlet mérlegelt atlagaran (Kklrt).

e) A kiegyensulyozo foldgaz készletet adott gaznapon az alabbi tételek csokkentik:

Szallitasi rendszerizemeltetd altal rendszeregyensulyozas céljabdl a
kereskedési platformon adott gaznapi teljesitéssel értékesitett foldgaz
mennyisége (Eniarkwh) tényleges eladasi aron (Eniarrt),

Szallitasi rendszeriizemelteté altal a gaznapi elszamolas soran a
forrashianyos (Eegykwn) rendszerhasznalok felé értékesités az adott
gaznapon érvényes marginalis vételi aron (Eegyrt).

Szadllitasi rendszeriizemeltetd altal a korrigalt havi féldgazszallitd
rendszeri elszamolashoz szlkséges atvezetett foldgaz mennyisége
(Kiegyklwh) és értéke a kiegyensulyozé készlet adott gaznapon érvényes
mérlegelt atlagaran (Kiegyklrt).

f) A szallitasi rendszerlizemeltetd a 312/2014/EU rendeletben meghatarozott dijakat
minden gaznapra kiszamitja az alabbiak szerint:

Az alland6 mértékli idészakosan felmertld kéltségeket, dijakat a teljesitési
idészaknak megdfeleléen elosztja a teljesitési id6szak napjainak szamaval,
ez az érték az egy gaznapra esé allando dij (Dan),

A mennyiségaranyos érték meghatarozasa ugy toérténik, hogy az adott
gaznapon és kereskedési platformon a szallitasi rendszerizemelteté altal
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kotott  egyensulyozasi  intézkedésekkel kapcsolatos  kereskedelmi
Ugyletekben meghatarozott szallitdsi mennyiség keril szorzasra az
érvényes fajlagos dijjal (Dvar).

g) Az értékesitési kiilonbdzet (EKkiegy) meghatarozasahoz ki kell szamitani az eladott aruk
beszerzési értékét (ELABE) az alabbiak szerint:

ELABE = ((KlnyFt+ Kklet - KlegykIFt +thidrFt+ ZvegyFt ) / (Klnykwh+ Kklzkwh =
Kiegykliwh * D Vhidrkwht) Vegykwh)) * (3 Eniarkwht

ZEegykwh)
ahol:
ELABE: az eladott aruk beszerzési értékét jelenti Ft-ban
Kinyr:: kiegyensulyozo féldgazkészlet nyité értéke Ft-ban

Kkl.e:  korrigélt elszamolas alapjat képezé zardé foldgazkészlet atvezetett
mennyisége a korrigalt elszamolas alalapjat képezé féldgazkészlet meérlegelt
atlagaran Ft-ban kifejezve

Kiegykle: a korrigalt havi foldgazszallitd rendszeri elszamolashoz sziikséges
atvezetett foldgaz mennyiségének értéke a kiegyensulyozé készlet adott gaznapon
érvényes mérlegelt atlagaran Ft-ban kifejezve

Vhiarrt: rendszeregyensulyozas céljabol a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitésre vasarolt féldgaz mennyisége tényleges vételi aron Ft-ban kifejezve

Vegyrt: @ géznapi elszémolas soran a rendszerhasznalok forrastébbletének
megvésarlasa az adott gaznapon érvényes marginalis eladasi aron Ft-ban kifejezve

Klnywh: Kiegyensulyozo féldgazkészlet nyitd mennyisége,

Kklawn: a korrigalt elszamolas alapjat képez6é zard foldgazkészlet atvezetett
mennyisége,

Kiegyklwn:  korrigélt havi foéldgazszallitd rendszeri elszémoldshoz sziikséges
atvezetett féldgaz mennyisége

Vhiarkwn:  rendszeregyensulyozas céljabol a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitésre vasarolt féldgaz mennyisége

Vegykwn: @ géznapi elszamolas soran a rendszerhasznéalok forrastébbletének
megvésarlasa

Erianewn:  rendszeregyensulyozas céljabol a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitéssel értékesitett féldgaz mennyisége

Eegywn: gaznapi elszémolas soran a forrashianyos rendszerhasznélok felé tértént
értékesités

h) A gaznapi értékesitési kiildnbdzetet (EKuiegy) az aldbbi szamitas szerint kell
meghatarozni:

EKkiegy = YEniarrt + Y Eegyrt- ELABE - Dyl - Dyar

ahol:
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i)

k)

m

E'Kk,-egy: adott gaznapi értékesitési kiilbnbézet Ft-ban kifejezve

Eriarri:  rendszeregyensulyozas céljabol a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitéssel értékesitett fldgaz mennyisége tényleges eladasi aron Ft-ban kifejezve

Eegyr: adolt gaznapi elszamolas soran a forrashianyos rendszerhasznélok felé
értékesitett féldgaz mennyisége az adott gaznapon érvényes marginalis vételi aron
Ft-ban

ELABE: az eladott aruk beszerzési értékét jelenti Ft-ban

Dgy : allandd mértékii id6szakosan felmeriilé kbéltségek, dijak egy gaznapra esé
értéke Ft-ban kifejezve

Dysi: mennyiségaranyos valtozé djak egy napra esé értéke Ft-ban kifejezve

Amennyiben az értékesitési kiilonbdzet (EKkiegy) értéke a fenti szamitasok elvégzését
koévetden negativ szam, ugy a szallitasi rendszeriizemeltetének vesztesége keletkezett
az adott gaznapon.

Amennyiben az értékesitési kiilonbdzet (EKkiegy) értéke a fenti szamitasok elvégzését
koévetden pozitiv szam, ugy a szallitasi rendszerlizemeltetének nyeresége keletkezett
az adott gaznapon.

Az értékesitési kildnbdzet EKkiegy érték rendszerhasznaldk kozotti szallitasi
teljesitmények aranyaban térténd megosztasaoz elészoér meg kell hatarozni a fajlagos
értékesitési kiildnbozetet (FEKkiegy).

Adott rendszerhasznald gaznapi szallitasi teljesitménye (Rszr) alatt az adott
rendszerhasznalo altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendd azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozé, valamint a
tranzakcios értesités szerinti mennyiség.

A fajlagos értékesitési kiildnbdzet (FEKkiegy) megdllapitasdhoz a szallitasi
rendszerlizemelteténél keletkezett, adott gaznapra vonatkozd értékesitési
kiilbnbozetet (EKkiegy) €l kell osztani a rendszerhasznaléknak az adott gaznapra
vonatkoz6 Osszes szallitasi teljesitményével:

FEKkiegy = EKkiegy / 5 Rszr
ahol:

FEKuieqy: adott gaznapra vonatkozé értékesitési kiilénbézet elosztva a géznapra
vonatkozo teljes szallitasi teljesitménnyel Ft-ban kifejezve

EKuiegy: géznapi értékesitési kiildnbézetet Ft-ban kifejezve

Rszr: adott rendszerhasznalé gaznapi szaéllitasi teljesitménye alatt a
rendszerhasznalé altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendé azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozé, valamint a
tranzakcios értesités szerinti mennyiség

) A rendszerhasznaldt a szallitasi rendszerizemelteténél nyilvantartott napi szallitasi
teljesitménye (Rszr) és a szallitasi teljesitmények alapjan kimutatott fajlagos
értékesitési kiildnbdzet (FEKkiegy) Szorzata terheli, vagy illeti meg. Ezzel a modszerrel
a szadllitasi rendszerlzemelteténél naponta kimutatott értékesitési kilonbdzetet
(EKkiegy) maradéktalanul fel kell osztani a rendszerhasznalok kozott. Az egyes
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rendszerhasznaléra vonatkozé értékesitési kiildnbozet (RHEKkiegy) Szamitasanak
képlete:

RHEKgiegy = FEKkiegy * Rszr
ahol:

RHEKqieqy: €gyes rendszerhasznéléra vonatkozd értékesitési kiilénbézet Ft-ban
kifejezve

FEKkieqy: adott géznapra vonatkozé értékesitési kiilénbézet elosztva a géznapra
vonatkoz¢ teljes szallitasi teljesitménnyel Ft-ban kifejezve

Rszr: adoft rendszerhaszndlé gaznapi szallitasi teljesitménye alatt a
rendszerhasznal¢ altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendé azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozé, valamint a
tranzakciés értesités szerinti mennyiség

n) Az egyes rendszerhasznaléra vonatkozé értékesitési kiildnbozet (RHEKkiegy) és a
targyhét kdoveté egy alkalommal - a korrigalt elszamolas soran - szamitott értékesitési
kilonbdzet (RHEKkor) Osszesitett értéke, mint rendszerhasznalénként naponta
szamitott egyensulyozasi koltségsemlegességet biztositd dij megjelenitésre kerll a
Kozponti Szerz6dé Fél altal készitett napi elszamolasi jelentésben. A dij pénzigyi
rendezését a Kdzponti Szerz8dd Fél végzi.

0) A szallitasi rendszerizemeltetd a teljes szamitast az Informatikai Platformon végzi el.
A szamitasokat és a készletvezetést forintban haijtja végre. Amennyiben valamely adat
eurd devizanemben all rendelkezésre, azt az adott napon érvényes Magyar Nemzeti
Bank A&ltal nyilvantartott és publikalt arfolyamon szamitja at. A szallitasi
rendszerlizemeltetd minden gaznapra vonatkozdéan publikalja az Informatikai
Platformon a rendszerhasznalok felé elszamolt értékesitési kildnbozetet.

25.24. Nominalas eltérési potdij meghatarozasara, elszamolasara vonatkozé
eléirasok

a) A nomindlasi sorokra nominalt és allokalt mennyiségek alapjan a nominalas eltérés
kimutatasra kerll. A rendszerhasznalok altal a haloézati pontokon megfizetendé
nominalasi eltérési dijak napi eltérés esetén a kovetkezOk szerint kerllnek
meghatarozasra:

Eltérés a nominalastol Eltérési dij

ZQtény/aIIokélt - ZQnom | < ZQnom *

T4% Nincs

Az Aralkalmazasi rendelet alapjan
meghatarozott potdij (Ft/kWh) a 14 %-ot
meghalado eltérésre

ZQtény/alIoka’lt - ZQnom | > ZQnom *
14%

> Qunyraiiokair: @z adott haldzati ponton a rendszerhasznaléhoz tartozé nominalasi
sorra allokéalt mennyiségek 6sszege.
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> Qnom: az adott halézati ponton beliil a rendszerhasznalé altal megadott
nominalasi sorra régzitett mennyiségek 6sszege.

b) Az mFRR kapacitassal rendelkez6 erémi a szukséges hatdésagi bizonyitvany
birtokaban sajat jogon eljarva vagy a foldgazkereskedbje utjan a szallitasi
rendszerlizemelteté6t8l nominalas eltérési potdij aléli mentességet vehet igénybe a
szallitasi rendszerizemeltetd és az mFRR kapacitassal rendelkezé erémi kodzotti
egyuttmikodési megallapodasban leirt feltételek alapjan.

c) A szallitasi rendszerlizemeltetd legkésébb az adott gazhonapot kdvetd hénap 10.
munkanapig az egyensulyozas szempontjabdl végleges elszamolas és az mFRR
kapacitas igénybevétele alapjan elkésziti a nominalas eltérésre vonatkozé
jegyz6kodnyvet, amelyet megkild a rendszerhasznaldk részeére. A részletes nominalas
eltérés kimutatasat a rendszerhasznaldk részére a szallitasi rendszerizemeltetd az
Informatikai Platformjan publikalja.

d) A Szabalyzat 3.1.9.1. a) pontjaba nem sorolhatd, nem tervezett, illetve a Szabalyzat
3.1.9.1. d) pontjanak megfeleléen nem kozzétett, de a foldgazszallité rendszer
kapacitasanak csokkenésével jaro karbantartas miatt a rendszerhasznalék szamara le
nem szallitott gazmennyiség utan a szallitasi rendszertiizemelteté a nem biztositott
kapacitasra az Aralkalmazasi rendeletben meghatarozott szallitéi nominalasi eltérési
potdijat koételes medfizetni. A nominalas eltérési dij kiszamitasanal annak alapja a
ledllast megel6z6 10 gaznap soran az adott betaplalasi-kiadasi ponton a
rendszerhasznalé  altal vételezett atlagos napi gazmennyiség és a
leallas/kapacitascsokkenés idétartama alatt a rendszerhasznal6 altal vételezett atlagos
napi gazmennyiség kulonbsége.

e) A szdllitasi rendszerizemeltetd a rendszerhasznaloi nominalastol torténd +2 %-ot
meghaladé eltérés teljesitése esetén az Aralkalmazasi rendeletben meghatarozott
szallitéi nominalasi eltérési poétdijat koteles megfizetni a £2 %-ot meghaladé eltérésre
a rendszerhasznaldk részére, amennyiben a hatarkeresztezési ponton pro rata eljaras
alapjan hatarozza meg az egyes rendszerhasznalokra az egyensulyozas
szempontjabdl végleges allokalt mennyiségeket.

f) Nominalas eltérési dijat a karbantartasi és rekonstrukcid6 munkalatokkal érintett
pontokra és id6szakra a szallitdsi rendszerlizemelteté nem érvényesit, melyrél a
szallitasi rendszerlizemeltet6 minden hénapban szerkeszthetd, részletes kimutatast
készit és az Informatikai Platformon a rendszerhasznalok részére elérhetdvé tesz a
nominalas eltérési potdij szamla megkuldésével egyidejlileg.

g) Amennyiben a rendszerhasznalé a HMK-t kulon szallité-szallittatd paron elkilonitetten
nominalja a Szabalyzat 2.2.5.4 pontja szerint, akkor ezen a NOM soron nominalt és az
allokalt gaznapi mennyiség kozotti eltérésre vonatkozéan nominalas eltérési potdij
mentességet élvez.

2.5.2.5. Kapacitastullépés a foldgazszallité rendszeren

a) A foldgazszallitd rendszer betaplalasi pontjan, ahol nincs OBA alkalmazasara
vonatkozé megallapodas,
i. ha egy rendszerhasznalo altal torténik a betaplalas, a rendszerhasznalé
adott gaznapi igénybevett 6rai kapacitasai a betaplalasi pont érai mért
mennyiségei (kWh/éra), vagy

102/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

ii. ha tobb rendszerhasznalé altal torténik betaplalas, a kapcsolédd
rendszerlizemeletd altal allokalt 6rai mennyiségek (kWh/h)

képezik az alapjat a kapacitastullépés szamitasanak.

b) Az olyan betaplalasi-kiadasi pontok esetében, ahol a kapcsolédé rendszeriizemelteték
kozott a forgalmazott gazmennyiség elszamolasara létezik OBA alkalmazasara
vonatkozé megallapodas, valamint azon hatarkeresztezési pontokon, ahol pro rata
elijaras alapjan hatarozza meg a szdllitdsi rendszerizemelteté az egyes
rendszerhasznaldkra allokalt mennyiségeket, ott nem kell meghatarozni a
rendszerhasznaldk altal igénybevett orai kapacitasokat, mivel ezen pontok
tekintetében nem értelmezhet6 a kapacitastullépés.

c) Az egy rendszerhasznalo altal ellatott foldgazszallité vezetékhez kozvetlen kapcsolédéd
felhasznaldi kiadasi pont esetén a rendszerhasznald adott gaznapi igénybevett orai
kapacitasai a kiadasi pont 6rai mért mennyiségeivel (kWh/ora) egyenld.

d) A foldgazeloszté rendszerhez kapcsolodo vagy a tébb rendszerhasznalé altal ellatott,
kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldk foldgazszallitd rendszeri kiadasi pontjai
esetében a kapcsolodd rendszerizemeltetd altal allokalt (mért, illetve képzett) orai
igénybevett kapacitas adatok képezik az alapjat a kapacitastullépés szamitasanak.

e) A kapacitastullépést (betaplalasi pont és kiadasi pont - kWh/6ra) az Aralkalmazasi
rendelet vonatkozo pontjai?® szerint kell ellenérizni és meghatarozni.

f) A foldgazszallité rendszer kiadasi pontjai esetében gaznaponkénti allokalt 6racsucsot
kiadasi pontonként kapacitast lekétd rendszerhasznaldkra az alabbi eljaras szerint kell
meghatarozni:

i. A szdllitasi rendszerizemeltet6 minden gazhonapot kovetd honap 5.
munkanapjaig a kapcsolédd rendszerizemeltetd részére atadja a
foldgazszallito rendszer kiadasi pontjain 15 °C-os mért m®ora adatokbal
szamitott 0 °C-os referencia hémérsékletli m®/6ra és a kiadasi ponthoz tartozé
Orai atlag égéshokbél szorzassal képzett érankénti kWh/éra értéket, valamint
az orankénti atlag égéshdket, tovabba a foldgazszallitdé rendszer kiadasi
pontjain 15 °C-os mért m*/6ra adatokbol és a kiadasi ponthoz tartozé orai atlag
fitéértékbdl szorzassal képzett 6rankénti MJ/6ra értéket, valamint az 6rankénti
atlag futéértekeket. Amennyiben a szallitasi rendszertizemeltetének nem all
rendelkezésére az érankénti atlag égéshé vagy fltéérték, abban az esetben a
Szabdlyzat 3.1.3.3. f) pontja szerint meghatarozott napi atlag égéshét vagy
fat6értéket kell a kapacitastullépés meghatarozasa soran felhasznaini.

ii. A kapcsolddd rendszeriizemeltetének fel kell téltenie minden gazhdnapot
kdvet6 honap 20. napjaig a szallitdsi rendszerizemeltetdé Informatikai
Platformjanak erre kialakitott fellletére az i. pont szerinti kWh/éra adatok
alapjan a gaznaponkénti oracsucsokat a hozza tartozé gaznapon beliili
id6ponttal egyutt kiadasi pontonként és foldgazszallité vezetéken kapacitast
lek6té rendszerhasznaldnkként. Ezeket az adatokat a foldgazszallité vezetéken
kapacitast lekotéd rendszerhasznalok részere a szallitasi
rendszerizemeltetének az Informatikai Platformjan publikalni kell az adatok
rendelkezésre allasat kdvetd 5 munkanapon belll. A féldgazszallité vezetéken

23 Aralkalmazasi rendelet 11. §
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kapacitast lekoté rendszerhasznalé vagy az altala ellatott elosztévezetéki
rendszerhasznal¢ altal ellatott felhasznaldk szamatol figgetlenul, 6sszesitetten
egy adatként kell az éracsucsot meghatarozni.

A kapcsolodd rendszerlizemelteté a kdvetkez6 mdédon szamitja a kWh/oéra
mennyiséget:

a kapcsolddd rendszerlizemelteté a kiadasi pontra az i. pontban
publikalt MJ/éra értéket elosztja az i. pontban publikalt kWh/éra értékkel,
az igy adodo 7 tizedesig meghatarozott aranyszam felhasznalasaval
képezi az ¢6rai mért adatokkal rendelkezé felhasznaldk kWh/6ra
energiamennyiségét.

A profilos felhasznaldkkal is rendelkezd rendszerhasznaldok esetében a
kapcsoldédd rendszeruzemeltetének az alabbiak szerint kell meghatarozni a
legnagyobb igénybevett kapacitast:

A féldgazszallitd vezetéken kapacitast lek6té rendszerhasznalé vagy az
altala ellatott elosztévezetéki rendszerhasznalok orai méréssel
rendelkezd kapacitasdijas felhasznaldk fogyasztasi adatait kWh
energiamennyiségben gaznaponként a gaznap minden Orajara
Osszesiteni kell és a féldgazszallitdé rendszer kiadasi ponthoz tartozé
azonos orara vonatkozé gaznapi 6rai adataibdl le kell vonni, tovabba a
gaznapi 6rai adataibdl le kell vonni a kiadasi pontra vonatkozdan
meghatarozott napi halozati és mérési veszteségnek (HMK) a kiadasi
pont azonos orai mennyiségével aranyositott részét. igy eléall a
foldgazszallitd rendszer adott kiadasi pontjahoz tartozé profilos
felhasznalok dsszesitett napon bellli 6rankénti fogyasztasa (kWh/éra).
Ezen o6rai adatokat fel kell osztani a féldgazszallité vezetéken kapacitast
lekdtd rendszerhasznalé vagy az altala ellatott elosztovezetéki
rendszerhasznalé profilos felhasznaldira vonatkozé napi allokalt
gazmennyiségek aranyaban (az aranyt harom tizedes jegyre kerekitve
kell meghatarozni), ezaltal elballnak foldgazszallitd vezetéken
kapacitast lekoté rendszerhasznaldé vagy az Aaltala ellatott
elosztévezetéki rendszerhasznald profilos felhasznaldira jutd képzett
Orai gazmennyiségek. Ezt kovetben foldgazszallitd vezetéken
kapacitast lekoté rendszerhasznaldnként éranként 6sszegezni kell a
mért iii. pont alapjan atszamitott 6rai mennyiségeket, és a profilos
felhasznaldkra jutd mennyiségeket (kWh/6ra-ban). Azon foldgazszallitd
vezetéken kapacitast lekétd rendszerhasznalé esetén, akitél a
kapcsoldédd rendszerlizemelteté a HMK-t beszerzi, az 6éranként
Osszegzett mennyiséghez hozza kell adni a kiadasi pontra vonatkozdan
meghatarozott napi halozati és mérési veszteségnek (HMK) a kiadasi
pont azonos 6rai mennyiségeével aranyositott részét.

Amennyiben ezt az eljarast nem lehet alkalmazni, mert a foldgazszallitd
vezetéken kapacitast lekotd rendszerhasznalé vagy az altala ellatott
elosztovezetéki rendszerhasznald tavadatatviteli rendszerrel méréssel
rendelkezd felhasznaldinak orai fogyasztasa (kWh/6ra) nagyobb, mint
az adott kiadasi ponthoz tartozé érankénti (kWh/éra) érték, abban az
esetben a foldgazszallitdé rendszer adott kiadasi ponthoz tartozo
orankénti (kWh/éra) értéket a foldgazszallito vezetéken kapacitast
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Vi.

Vii.

viii.

lekdtd rendszerhasznaldkra allokalt napi mennyiségek aranyaban kell

felosztani és az igy el6allt 6rai értékeket kell figyelmbe venni az adott

napra, az adott kiadasi pontra vonatkozé éracsucs érték kimutatasanal.
Abban az esetben, ha az iv. pontban meghatarozott foldgazszallitd vezetéken
kapacitast lekotdé rendszerhasznaldé vagy az altala ellatott elosztovezetéki
rendszerhasznalok profilos felhasznaldira jutd képzett 6rai gazmennyiség
nagyobb, mint a foldgazszallité vezetéken kapacitast lek6té rendszerhasznald
vagy az altala ellatott elosztévezetéki rendszerhasznalé profilos
felhasznaléinak a felhasznalasi helyein felszerelt gazmérék névleges
Osszteljesitménye, abban az esetben a féldgazszallitdé vezetéken kapacitast
lekdtd rendszerhasznald vagy az altala ellatott elosztévezetéki
rendszerhasznalok profilos felhasznaldira jutd képzett 6rai gazmennyisége
egyenlé a profilos felhasznaldk felhasznalasi helyein felszerelt gazmérék
névleges osszteljesitményével.
A kapcsolédd rendszerlizemeltetd a iv. pont szerint meghatarozott
energiamennyiségbdl (kWh/éra) a foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekotd
rendszerhasznalonként és gaznaponként kivalasztja a legnagyobb 6rai értéket
és a hozza tartoz6 idépontot, és azt feltdlti a szallitasi rendszerizemeltetd
Informatikai Platformjara.
A szallitasi rendszertizemeltetd a c), d) és f) iii.-vi. pontok szerinti allokalt érai
mennyiségek és a foldgazszallitd6 vezetéken kapacitast lekotd
rendszerhasznalok altal az adott kiadasi ponton és adott gaznapra vonatkozé
lekotott, rendelkezésre allé kapacitasai alapjan meghatarozza foldgazszallité
rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain foldgazszallitd vezetéken kapacitast
lekdtd rendszerhasznaldénként minden gaznapra a kapacitastullépést és a
hozza tartozo idépontot.
A szallitasi rendszeriizemeltet6 elérhetévé teszi az f) vii. pontban meghatarozott
adatokat az Informatikai Platformjan keresztil a tullépéssel érintett
foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekoété rendszerhasznaldk részére
legkésébb az f) ii. pont szerinti hataridét kdévet6 10. munkanapig. Ezzel
egyidejlleg az allokalast végz6 kapcsolddo rendszerizemelteté megadja - a
rendszerhasznal6 részére a rovid tavu lekotések visszamérésére - a
rendszerhasznalora vonatkozé atadéi bontasu gaznapi 6racsucsot.
A szallitasi rendszerizemelteté a kapcsoldédd rendszerlizemeltetd részeére
koteles legkésdbb az f) ii. szerinti hataridét kdveté 10. munkanapig belul a
tullépéssel  érintett  allokalt  6rai  mennyiségeket  elosztovezetéki
rendszerhasznalonként megadni az Informatikai Platformon (a napi allokalas
aranyaban felosztott nominalasi soronként), amely érai adatokat a kapcsolédé
rendszerlizemeltetdé 10 munkanapon belll koételes felllvizsgalni, szikség
esetén modositani az Informatikai Platformon e célra kialakitott fellletén.
Amennyiben a kapcsolodd rendszeruzemelteté az adatot hataridére nem
vizsgalja felll, a szallitasi rendszerlizemeltetd jogosult az allokalt orai
mennyiségeket az elosztovezetéki rendszerhasznalok napi  allokalt
mennyiségei aranyaban figyelembe venni a kapacitastullépés megallapitasa
soran. A kapcsolédd rendszerizemelteté adatszolgaltatasanak elmaradasa
folytan keletkezd karokért a rendszerhasznalé felé a kapcsolédéd
rendszerlizemeltetd tartozik felelésséggel.
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X. Az allokalt oéracsucsokkal kapcsolatban felmerilt észrevételeket a
foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekoté rendszerhasznaloknak az f) viii.
pont szerinti publikaciét koévetéen 5 munkanapon belill jeleznie kell a
kapcsolédd rendszerlizemeltetd felé. Az észrevételt az érintett kapcsolodo
rendszeriizemeltetd koteles megvizsgalni, és kételes annak eredményérdl az
észrevétel beérkezésétél szamitott 5 munkanapon belll a rendszerhasznalét
és a szallitasi rendszeruzemeltet6t tajékoztatni.

g) A szallitasi rendszerizemeltetének legkésdbb a gazhdnapot kovetd 60. napig kell a
kapacitastullépéesrél a foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekdté rendszerhasznalok
felé a potdijszamlakat kibocsatania (az adott betaplalasi-kiadasi pont kapacitaslekotési
egységeében, azaz kilépési és betaplalasi pontokon kWh/éraban).

h) Amennyiben a gaznap el6tt megszakitasba bevont rendszerhasznald gaznapi
kapacitaskihasznaltsaga meghaladja a szamara a nominalas visszaigazolasaban
meghatarozott értéket, azaz megszakitasi hibat kovet el, akkor a szallitasi
rendszeriizemelteté jogosult az érintett rendszerhasznalé terhére az Aralkalmazasi
rendeletben el6irt mértékli megszakitasi pétdijat felszamitani.

i) Az mFRR kapacitassal rendelkez6 erémi a szikséges hatésagi bizonyitvany
birtokaban sajat jogon eljarva, vagy a foldgazkereskeddje utjan a szallitasi
rendszerizemeltetétdl a kapacitas-tullépési pétdij alodli mentességet vehet igénybe a
szallitasi rendszerlizemeltetd és az mFRR kapacitassal rendelkezé erémui kozotti
egyuttmikodési megallapodasban leirt feltételek figyelembevételével.

2.5.2.6. Gaznapi kozéphémeérséklet, napfok szam

a) A HungaroMet meteoroldgiai adatbazis éranként (reggel 6:00 6ratol a kdvetkezd nap
reggel 6:00 Ooraig terjedd 24 Ooras id6tartamban) mért adataibdl szamtani
atlagszamitassal gaznapra meghatarozott kozéphémeérséklet. Abban az esetben, ha
az adott meteoroldgiai allomasnak legalabb 20 6rai adata nem all rendelkezésre az
adott id6tartamban és az adathidny a rakdvetkez6 napi adatszolgaltatas idején is
fennall, akkor a hianyzé gaznapi kézéphdmérséklet meghatarozasa a kornyezd
meteoroldgiai dllomasok mérései alapjan térténik.

b) A gaznapi kézéphémérséklet alkalmazasa:

i. kiadasi pont esetén az (a) pont szerinti adott napi kézéphémérséklet az
Aralkalmazasi rendelet?* besorolasa alapjan.
ii. betaplalasi pont esetén az Aralkalmazéasi rendelet?® szerinti HungaroMet mérési
pontoknak az (a) pont szerinti k6zéphémérsékletének szamtani atlaga.
iii. Ezen kdzéphdmérséklet adatokat a HungaroMet szolgaltatja az Aralkalmazasi
rendelet alapjan.

c) A napfok szam kiszamitasa:

Naz Z(?;_Ta‘:)

24 Aralkalmazasi rendelet 3. sz. melléklet
25 Aralkalmazasi rendelet 3. sz. melléklet
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. Nﬂ - napfok szam
o 5 - fitési klisz6bhémérséklet (16 C)

. T‘ﬁ - gaznapon mért napi kbzéphémérséklet

A fenti képlet szerinti dsszesitést azon gaznapokra kell meghatarozni, amikor a
gaznapi kézéphémérséklet 16 °C-nal kevesebb.

2.5.3. Elszamolas a foldgaztarolé engedélyes rendszerén
2.5.3.1. A foldgaztarol6 engedélyes napi és érai operativ adatszolgaltatasa

a) A foldgaztarold engedélyes minden rendszerhasznald szamara energiamennyiség
alapu Osszesitett gazforgalmi mérleget vezet napi szinten. A mérleg tartalmi elemeinek
és készitési rendszerének kidolgozasa a foldgaztarol6 engedélyes feladata,
kozzététele az engedélyes Uzletszabalyzataban torténik.

b) A féldgaztaroldi mérleg elkészitéséhez a szallitdsi rendszertizemelteté a gaznapon
oranként atadja a foldgaztarold6 engedélyesnek a foldgaztaroloi ,0” ponti mérések
gaznapra vonatkozé 6rai 0sszegzett mennyiségeit. A gaznapot koévetd 10:00 éraig
atadja a ,0” ponti minédségmérd berendezéseken rogzitett, gaznapra vonatkozé
min&ségi paramétereket (flitéérték, Wobbe-szam, égéshd).

c) A szallitasi rendszerizemeltet az egyesitett féldgaztaroldi pontra is megadja az el6z6
napi elszamolashoz szikséges mennyiséggel sulyozott atlag égéshét.

2.5.3.2. A foldgaztarolé engedélyes havi elszamolasa

a) Az elszamolas alapja az dsszesitett napi féldgaztaroléi gazforgalmi mérleg — amely a
foldgaztarol6 engedélyes altal Uzemeltetett o6sszes foldgaztarold tényleges
forgalmanak Osszegzése utjan jon létre —, illetve e mérleg alapjan kiallitott
jegyz6konyvek.

b) A féldgaztarolé engedélyes legkésdbb a gazhdnapot kéveté hénap 5. munkanapjan a
rendszerhasznalok részére havi elszamolast kild a féldgaztarolasi Gzletszabalyzatban
leirtaknak megfeleléen.

c) A jegyz6konyvekben szerepld készlet adat egyuttal bizonylatolt készlet adatnak is
tekintend®, ebbdl a célbdl a foldgaztarolé engedélyes nem allit ki kilén dokumentumot.

d) A havielszamolashoz kapcsolodd szamlazasi, fizetési, tartozas és kovetelés rendezési
rendet a foldgaztarolé engedélyes lGzletszabalyzata tartalmazza.

254, Elszamolas a foldgazeloszt6 rendszeren
2541, Elszamolas a foldgazeloszté rendszer kiadasi pontjain

a) A foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjain a rendszerhasznalok altal vételezett
gazmennyiség meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

i. A napon belll mért és a havi fordulonaphoz koététt leolvasas keretein beldl
leolvasott felhasznaloi kér esetében az elszamolas a mért adatok alapjan
torténik.
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ii. A havonta leolvasott mennyiség alapjan készitett elszamolas (MSCONS),
illetve az allokaciés mechanizmus soran meghatarozott mennyiség kozotti
eltérés abszolut értéke energiamennyiségben nem haladhatja meg a 2%-ot.

ii. A havonta nem leolvasott profilos felhasznaléi koér fogyasztasanak
meghatarozasara vonatkozé eljarasrendet a Szabalyzat 2.5.4.5. pontja

tartalmazza.

iv. Az atalanydijas felhasznalok elszamolasat a vonatkoz6 jogszabalyok szerint
kell végezni.

V. Az elbre fizet6 mérbdvel rendelkezé felhasznaldk elszamolasara a profilos

felhasznalokra vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

b) A fogyasztasmér§ berendezések, illetve a mérési rendszerek leolvasasanak
gyakorisagat és a mérési adatok tovabbitasara vonatkozé adatszolgaltatas rendjét a
féldgazelosztd Uzletszabalyzata, valamint a foldgazelosztéi rendszerhasznalokkal
kotott szerzédés tartalmazza.

c) A foldgazelosztok és rendszerhasznaldk egymas kozti elszamolassal, elszamolasi
mérdallas atadasaval kapcsolatos adatcserék soran az Adatcsere Szabalyzat
el6irasait kotelesek alkalmazni.

2.54.2. A profilba sorolas meghatarozasa, modositasa

a) A foldgazeloszto rendelkezésére allé adatok alapjan a Szabalyzat Il. szamu melléklete
szerinti ,dbntési fa” alapjan besorolja a mérdhelyet a fogyasztasi jellegének megfelelé
fogyasztasi profilba.

b) A mérével nem rendelkezd, atalanydijas felhasznalokra kilén profilbesorolas nem
torténik.

c) A teljes korl profilba sorolas elmaradasa miatt felmeruld tobbletkOltségek a
féldgazelosztot terhelik.

d) A profilbesorolds megvaltoztatasat a felhaszndlét ellatd foldgazkereskedd
kezdeményezheti a foldgazeloszténal. A foldgazelosztd megvizsgalja a
kezdeményezést, és amennyiben az indokolt, mddositja a profil besorolast a ,,dontési
fa” alapjan.

e) A felhasznald profilbesorolasanak megvaltoztatasa a kezdeményezés beérkezését és
a foldgazeloszto altali pozitiv elbiralast kdvetéen a felhasznalasi hely sikeres gazmérd
leolvasasanak napjaval torténhet meg.

2.5.4.3. A skalazasi tényez6 meghatarozasa

a) A foldgazelosztd koteles szamontartani minden méréhelyre vonatkozdéan az
elszamolasi méréleolvasasok adatait, nevezetesen

i. a mérdleolvasas pontos datumat,
ii. leolvasott mérdallast,
iii. a mérdhelyhez az Aralkalmazasi rendelet?® szerinti HungaroMet mérési pont
megnevezését.

2 Aralkalmazasi rendelet 3. szamu melléklet
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f)

Ezek alapjan minden leolvasasi idészakrol - ami az el6zd leolvasast kovetd elséd
gaznap elejétdl a leolvasas gaznapjanak végéig tartd idészak - a leolvasott
mérdallasok kildnbségeként a foldgazelosztd megallapitia a méréhely leolvasasi
idészak alatti gazfogyasztasat gaztechnikai normal kdbmeéterben.

A foéldgazelosztd az alabbi algoritmust kdvetve a HungaroMet altal gaznap utani nap
10:00 6raig kdzolt, az a) iii. pont szerinti meteoroldgiai kdrzetre vonatkozé gaznapi tény
atlaghémérsékletek alapjan meghatarozza a mar lezarult leolvasasi idészak minden
napjara a tized fokra kerekitett felejtésulyos napi atlaghémérséklet értéket.

. 1 o -

O T g, T

. - 3 | = 6
. -1 11 1 1 |
I ——
23 4 5 6 ¥

ahol:
Cr a felejtésulyos hémérsékleti érték
C: agaznapra a HungaroMet éltal mért napi atlaghémérséklet
Ct1
a gaznapot megel6zé 1-6 napra a HungaroMet altal mért napi atlaghémérséklet
Cts

A féldgazeloszté mind a lakossagi fogyasztok, mind a nem lakossagi felhasznaldk
vonatkozasaban a b) pont szerint meghatarozza a leolvasasi id6szak napi felejtésulyos
atlaghémérsékleteihez tartozé napi profilszorzék és a multiplikativ szezonfaktorok
szorzatait, amelyek 0&sszegzésével kapjuk a leolvasasi id6szak normalt
profilfogyasztasat.

A leolvasasi id6szakra vonatkozé skalazasi tényezét a leolvasasi idészak tényleges
gazfogyasztdsanak és az el6z6 pont szerint meghatarozott normalt
profilfogyasztasanak hanyadosa adja meg.

A féldgazelosztd rendszerhez Ujonnan csatlakozé vagy visszakapcsolt, illetve egyéb
okbdl lezart leolvasasi id6szakkal nem rendelkezd méréhelyek profilba sorolasahoz az
éves becslilt fogyasztasi mennyiségét a felhasznaldé egyetemes szolgaltatéja, vagy
foldgazkereskeddje koteles megadni a foldgazelosztd szamara, aki ebbdl a skalazasi
tényezd kiszamitasat az a) - d) pontok szerint elvégzi.

Minden ciklikus leolvasast kévetéen Ujra meg kell hatarozni a felhasznalasi helyre
(POD) vonatkozo skalazasi tényez6 értékét, kivéve, ha a nyitd vagy a zar6 mérdallas
nem helyszini leolvasasbhdl szarmazik (példaul felhasznaldi diktalas, foldgazelosztoi
becslés). Az Uj skalazasi tényez6 meghatarozasanal a ciklikus leolvasast megel$z6
minimum egy éves idészakot kell figyelembe venni éves elszamolasu felhasznalok
esetében.

Amennyiben a mérési ponton a felhasznalé kezdeményezte a szlineteltetést, akkor a
skalazasi tényez6 nulla értéka.

A jelen fejezet szerint meghatarozott Uj skalazasi tényezét a napi allokalas soran a
ténylegesen leolvasott és a hihetéség vizsgalaton megfelelt mérdallasok elszamolasi
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2.5.4.

a)

f)

rendszerbe torténé betdltését kovetd gaznaptdl, a hédvégi Ujrafelosztasi eljaras
esetében pedig a gazmérd leolvasas napjat kdvetd gaznaptdl kell alkalmazni.

4. A profilfogyasztas meghatarozasa

Egy mérdhely gaznapi profilfogyasztasat a méréhelyre vonatkozo aktualisan érvényes
skalazasi tényezd, a meteoroldgiai korzetének napi atlaghémérsékletei alapjan
meghatarozott napi profilkarakterisztika és a multiplikativ szezonfaktor szorzataként a
féldgazeloszté allapitja meg.

A napi profilkarakterisztikat a Szabalyzat Il. szamu mellékletében talalhato
profilkarakterisztika tablazatokbdl, a HungaroMet altal gaznapot kévetéen 10:00 érakor
a gaznapra kozolt tényhdmérsékletek, illetve azok hianyaban a HungaroMet altal el6re
jelzett hémérsékletek felhasznalasaval, a Szabalyzat 2.5.4.3. pontja szerinti
algoritmussal megallapitott, tized fokra kerekitett napi felejtésulyos atlaghémérsékletek
alapjan kapjuk.

A mérbhelyre vonatkozo6 aktualisan érvényes skalazasi tényez6 a méréhely legutolsd
lezarult leolvasasi id6szakanak skalazasi tényezéje. A foldgazelosztd indokolt esetben
(kikapcsolt, megsziint statuszu felhasznalok, szezonalis felhasznaldk szezonon Kkiviili
idészaka, visszakapcsolast kovetden, stb.) ettdél a szabalytol eltérhet, és mas
modszerrel is megallapithata a mérbhely gaznapi aktudlisan érvényes
skalatényez6jét. A szabalytdl valo eltérésr6l és annak indokardl az érintett
féldgazkereskedét értesiteni kell.

A multiplikativ szezonfaktor az adott napi felejtésulyos atlaghémérsékleti értékhez
tartozé normalt fogyasztasi egység éven bellli idészakhoz (szezon) torténd
illeszkedését biztositd szorzétényezb.

A foldgazelosztok a profil alapu elszamolasi koérbe tartozé felhasznaldi korre a
gaznapot kovetd allokaciok meghatarozasahoz szikséges gaznapi atlaghémérsékleti
adatok figyelembevételéhez a HungaroMet f6- és mellékmérd allomasaihoz rendeli a
szolgaltatasi terlletén Iévd teleplléseket, ezen belll a felhasznalasi helyeket. Az
allokalas esetében a HungaroMet &ltal az allokacidéban érintett gaznap 10:00 o6raig
kozzétett, az el6z6 gaznapon a HungaroMet mérésein alapulé hdmérseékleti és légkori
nyomas adatait kell figyelembe venni.

Egy felhasznalasi hely gaznapi profilfogyasztasa a felhasznalasi helyhez tartozé
mérbéhelyekre szamolt napi profilfogyasztas 0sszege. Egy foldgazkereskedd gaznapi
profilfogyasztasa az altala ellatott felhasznalasi helyek profilfogyasztasanak az
0sszege.

Egy mérGhely profilfogyasztasanak meghatarozasa képletekkel:

PE(t)=s5,(t)x p,(t)xm(t)
ahol:
PFi(t) — az i méréhely t gaznapra vonatkozé profilfogyasztasa
si(t) — az i méréhelyre vonatkozo t napon érvényes skalazasi tényezé

pi(t) — az i méréhely profilbesorolasa és a h6mérsékleti kérzete HungaroMet altal a
t gaznapot kéveté nap 10:00 o6rakor t napra k6z6lt atlagos napi kbzéphémeérséklete
alapjan meghatarozott, t napra érvényes profilszorzé
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mi(t) — az i mérbhely profilbesorolasa (lakossagi vagy lzleti szegmens) és a
hémérsékleti kérzete HungaroMet altal a t gaznapot kéveté nap 10:00 Orakor t
napra kézolt atlagos napi kbézéphdémérséklete alapjan meghatarozott, t napra
érvényes multiplikativ szezonfaktor.

2.5.4.5. Elszamolas a foldgazelosztdi rendszerhasznalékkal

a) A foldgazelosztoi rendszeren szallitott, elosztott féldgazmennyiség elszamolasa a
rendszerhasznalati szerz6désben foglaltak szerint térténik.

b) A foldgazelosztéi rendszerhasznalati dij forgalmi dij alapja az adott felhasznalora
vonatkoz6 az elszamolasi id6szakra az ujrafelosztasi eljaras soran allokalt
energiamennyiség.

2.5.4.6. Elszamolas médja hiteles mérés hianya esetén

Foldgazelosztéi hiteles mérés hianya esetén a Vhr.” eléirasa szerint kell eljarni.

2.54.7. Kapacitastullépés a foldgazeloszté rendszeren

a) A foldgazeloszté a tavadatgydjtével ellatott mérék esetében a 2.5.2.6 f) i. pont alapjan
atadott 6rai gazmindség adatokkal szamitja az érai kWh mennyiségeket.

b) A féldgazelosztdé a kapacitasdijas felhasznalok tavadatgyGijtével ellatott mérdi
esetében a foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjara regisztralja az igénybevett orai
kapacitast, és az ujrafelosztasi eljaras soran a gaznapra meghatarozott 6racsucsot. A
regisztralt adatokat az Adatcsere Szabalyzat el6irasait kovetve hozzaférhetévé teszi a
rendszerhasznald részére, amely alapja lesz a kapacitastullépés szamitasanak. A
kapacitastullépést (kWh/éra) az Aralkalmazasi rendelet vonatkozo pontjai?® szerint kell
ellen6rizni és meghatarozni.

c) Aféldgazeloszté a felhasznald lekotott orai kapacitas tullépését az (a) pontban rogzitett
adatszolgaltatdsban megadott értékek felhasznalasaval (kWh/éra mértékegységben)
hatédrozza meg.

d) A féldgazelosztonak a kapacitastullépéssel érintett POD-ok esetén legalabb az alabbi
adatokat kell megadnia minden gaznapra az Adatcsere Szabalyzat eldirasait kdvetve:
POD, kapacitastullépés mértéke (kWh/h), lekotott orai kapacitas (kWh/h), gaznapi
kapacitastullépéssel érintett 6racsucs (kWh/h; m3h), kapacitastullépés idépontja (év,
hénap, gaznap, gazora).

2.5.4.8. Jegyz6konyv és miibizonylat

a) A rendszerhasznalati szerz6dések szerinti elszamolasokra az ujrafelosztasi eljaras
soran megallapitott mennyiségek alapjan kerul sor.

b) A foldgazeloszté a szallitdsi rendszerizemelteté vagy szigetlizem esetén a
foldgaztermeld altal publikalt mdbizonylatokat havi gyakorisaggal a rendszerhasznaldk
rendelkezésére bocsatja.

27 Vihr. 1. szamu melléklet 12. pont
28 Aralkalmazasi rendelet 29. §
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2.5.4.9. A foldgazelosztéi rendszerhasznalék altal fizetett dijtételek

A rendszerhasznalati szerz6dések teljesitésének igazolasara a foldgazelosztok
Uzletszabalyzataban leirtak szerint kell eljarni. A féldgazeloszté haldzati
rendszerhasznalati dijak megfizetése a Hivatal hatarozataban szerepl6 dijtételek és a
rendszerhasznalati szerz6désekben rogzitett fizetési feltételek mellett torténik a
foldgazelosztd részére.

2.5.4.10. Foldgazelosztoéi korrekcids elszamolas

a) Adott elszamolasi idészakra vonatkozdéan a tény leolvasott fogyasztason alapuld,
illetve a Kkereskedévaltaskor alkalmazott méréallas alapjan szamolt végleges
energiamennyiség és a felhasznaldkra az Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt
energiamennyiseg kuldnbdzete a korrekcids elszamolas keretében kerul rendezésre.

b) Korrekcids id6szak: az aktudlis elszamolasi célu leolvasasi eredmény, vagy a
kereskeddvaltas soran alkalmazott meéréallas és az azt megel6z6 utolsé elszamolasi
célu leolvasas, vagy kereskedévaltas soran alkalmazott méréallast kovetd nap kdzott
eltelt idészak.

c) A korrekcié szempontjabdl allokalt fogyasztasnak a korrekcids elszamolassal érintett
idészakban az Ujrafelosztasi eljaras soran a gaznapokra allokalt mennyiségek dsszege
szamit.

d) Korrekciés elszamolas szempontjabdl elszamolasi leolvasasnak mindsil a
féldgazelosztd altal az Gzletszabalyzataban vallalt téritésmentes és sikeres ciklikus
leolvasas, tovabba a kereskeddvaltas soran alkalmazott mérdallas.

e) A korrekciés elszamolas havonta térténik a korrekcidés elszamolas szempontjabdl
relevans leolvasasokra.

f) Az éves rendszerességgel leolvasott felhasznalasi helyek esetében a korrekcios
elszamolassal érintett id6szak lehet hosszabb vagy révidebb, mint 365 nap.

g) A foldgazeloszto és a rendszerhasznald koteles a korrekcids elszamolast szerz8déses
jogviszonyban — a féldgazelosztd Uzletszabalyzata szerinti rendszerhasznalati
szerz6désben — rendezni a féldgazeloszté rendszerre vald hozzaférési jogosultsag
megszerzésével egyidében. A rendszerhasznalati szerz6désben szabalyozott
korrekcios elszamolasnak a Szabalyzatban rdgzitett eljarast kell kdvetnie.

h) A féldgazeloszték és a rendszerhasznaldk a féldgazelosztoi korrekcids elszamolassal
kapcsolatos adatcserék soran az Adatcsere Szabalyzat elGirasait kotelesek
alkalmazni.

2.5.411. Korrekciés mennyiségek meghatarozasa

a) A korrekciés mennyiséget POD-onként, valamint korrekciés csoportokra,
rendszerhasznaldra 6sszegezve kell megallapitani.

b) A felhasznalasi hely (POD) korrekcidés mennyiségének megallapitasa képletekkel,
ahol:

MKi = LFL - z AFl(t)

teT;
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c)

f)

)

MK — az i felhasznalasi helyen T, leolvasasi periédusra szamolt mennyiségi
korrekciéja

LF;- az i felhasznalasi hely T; leolvasasi peribdusban mért fogyasztasa
AFi(t) — az i felhasznalasi hely t gaznapi allokalt fogyasztasa

A felhasznalasi helyekre (POD) szamitott korrekciés mennyiségeket minden érintett
féldgazkereskedd szamara korrekcidés csoportonként és arszabasonként elkilénitve
kell a korrekcios szamlan 6sszegezni.

Minden korrekcios csoportra a foldgazkereskedd korrekciés csoportmennyisége a
féldgazkereskedé felhasznalasi helyei (POD) koézil az adott csoportba tartozék
korrekciés mennyiségeinek az 6sszege.

A foldgazkereskeddi korrekcids csoportmennyiségek meghatarozasa képletekkel
arszabasonként (2S/2H tipus), ahol:

MK, = Z MK;

iec
MKc- a K féldgazkereskedé C korrekcids csoportba tartozé felhasznalok M havi
korrekciés csoportmennyisége
M(K) — az i mér6hely M havi mennyiségi korrekcioja
A fdldgazkereskedbi korrekciés mennyiség a féldgazkereskedbi korrekcios
csoportmennyiségek 6sszege.
A féldgazelosztdk a korrekcidés szamla kibocsatasakor, minden hénapban kimutatast
készitenek arrol, hogy az altaluk elkészitett korrekcios analitikaban a tavadat atvitelre
alkalmas fogyasztasméré berendezéssel ellatott felhasznalasi helyek mérési hibabdl
adodo korrekcidjanak féldgazelosztoi terlletre vonatkozd mutatdészamat, azaz hany %-
ra keletkezett korrekcid a tavadat atvitelre alkalmas fogyasztasmérdé berendezés
adatszolgaltatasanak hibajabdl foldgazeloszté tertletenként.

k
mutatészam = —
n

n = a féldgazelosztoi teriileten lévé tavadat atvitelre alkalmas berendezéssel ellatott
felhasznalasi helyek szama az adott hénapban

k = azon felhasznalasi helyek szama, melyre az adott havi korrekciés analitikaban a
tdvadat atvitelre alkalmas fogyasztasméré berendezés adatszolgaltatasanak
hibajabdl korrekcib keletkezett

Nem mindsul adatszolgaltatasi hibanak:

i. kerekitési kulonbozetbdl adédo korrekcid (+/- 11 kWh)
ii. ha adott felhasznalasi helyen a profilozott mér6 berendezésen keletkezett
korrekcios mennyiség.
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2.5.4.

12. A korrekcios csoportok meghatarozasa

a) A felhasznalasi helyeket (POD) a korrekciés mennyiségek és arak meghatarozasa

érdekében korrekcios csoportokba kell sorolni.

b) A korrekciés csoportok a ciklikus leolvasasok gyakorisaga alapjan az alabbiak:

2.5.4.

a)

b)

i. havi korrekciés csoport: a havi rendszerességgel leolvasott felhasznalasi
helyek (elszamold ara az elszamolasi id6szak hosszatol fuggetlenul az aktualis
havi korrekcids elszamolo ar)

ii. éves korrekcids csoport: az éves rendszerességgel leolvasott felhasznalasi
helyek (elszamold ara az elszamolasi id6szak hosszatol fuggetlenul az aktualis
éves korrekcios elszamolo ar)

13. A korrekcids elszamol6 arak és dijak
A korrekciés elszamolé ar elemei:
i. korrekciods elszamol6 féldgazar [Ft/kWh]
ii. korrekcios szallitasi forgalmi dij [Ft/kWh]
ii. korrekcios elosztasi forgalmi dij [Ft/kWh]
A korrekcios elszamolasnal alkalmazandé korrekcios elszamolo foldgazarakat
havonta, a szallitasi rendszeriizemelteté szamolja ki. A havi elszamolé foldgazar egy
sulyozott atlagar, mely kiszamitasa az alabbiak szerint torténik, ahol:
n
fE — z’!'=1 1,]'_,’1'1:1'
—n
z*i:]_ .u"r'!.
x: havi elszamolé féldgazar (Ft/kWh)
n: kereskedési platformon a vizsgalt hdnapban létrejétt tranzakcidk szama
wi: kereskedési platformon létrejétt eqgyedi tranzakciok energiamennyisége kWh-ban
kifejezve
X;: kereskedési platformon létrej6tt egyedi tranzakciok ara (Ft/kWh)
i egyes tranzakcio azonosito
A havi korrekcios szallitasi forgalmi dij a targyhdnap utolsé napjan érvényes szallitasi
forgalmi dij.
A havi korrekcids elosztéi forgalmi dijat elosztasi terlletenként a targyhdnap utolso
napjan érvényes 20 m®h és a feletti tarifacsoportok dijainak szamtani atlagaként kell
meghatarozni.
A havi elszamolé foldgazarat Ft/kWh-ban kell meghatarozni, kilon 2S és 2H
féldgazcsoportra.
A havi elszamol¢6 foldgazarakat a szallitasi rendszeriizemelteté a honlapjan publikalja
targyi gazhonapot kdvetd hénap 20. naptari napig.
Az éves elszamold foldgazar az éves elszamolassal érintett felhasznalasi helyek

ciklikus leolvasasanak, illetve a kereskeddévaltas honapjara vonatkozé és az azt
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megel6z6 11 honap b) pont szerint meghatarozott havi atlagarak, a Vhr.?® szerinti
.Fogyasztasi jelleggdrbe” havi %-os értékeivel sulyozott éves értéke [Ft/kWh].

h) Az adott éves ciklusra vonatkozé korrekcios szallitasi forgalmi dijat az éves
elszamolassal érintett felhasznalasi helyek ciklikus leolvasasanak, illetve a
kereskeddvaltas hénapjara vonatkozé és az azt megeldéz6 11 honap havi szallitasi
forgalmi dijainak a Vhr. 13. szamu melléklete szerinti ,Fogyasztasi jelleggdrbe” havi %-
os értékeinek sulyozasaval kell képezni.

i) Az adott éves ciklusra vonatkozé korrekcids elosztasi forgalmi dijakat elosztoi
terlletenként az éves elszamolassal érintett felhasznalasi helyek ciklikus
leolvasasanak, illetve a kereskedévaltas honapjara vonatkozo és az azt megel6z6 11
honapban érvényes 20 m®/h alatti tarifacsoportra vonatkozo elosztasi forgalmi dijak
sulyozott atlagakeént kell képezni, melynél a sulyok a Vhr. 13. szamu melléklete szerinti
,Fogyasztasi jelleggorbe” havi %-os értékei.

i) A havi és éves ciklusra vonatkozd korrekcios elszamolo arat a Hivatal a targyi
gazhdénapot kévetd hdénap 25. napjaig kiszamolja és publikalja a honlapjan 2S és 2H

k) A korrekcidos mennyiségek havi/éves szintli elszamolasat ugy kell elvégezni, hogy az
aktualis hénapban elszamolasra keril6é dsszes felhasznaléra meghatarozott havi/éves
korrekciés mennyiséget az aktualis hdnapra meghirdetett korrekciés csoportonkénti
havi/éves korrekcios elszamolo arral kell elszamoilni.

I) A rendszerhasznaldi vagy féldgazelosztéi korrekcids csoportmennyiség elszamold
gazérteke az adott korrekcidos csoportmennyiség és a csoportra szamolt korrekcios
elszamolo6 ar szorzata.

m) A rendszerhasznaldi vagy foldgazelosztoi korrekcids mennyiség elszamol6 gazértéke
a korrekcios csoportmennyiségek megfeleld korrekcios értékeinek az 6sszege.

2.5.4.14. Moédositott korrekcios elszamolas

a) Modositott korrekcios elszamolasban elszamolhato a korrekciés mennyiség, ha

i. a felhasznalénal felszerelt fogyasztasmérd berendezés a fogyasztast nem,
vagy hibasan méri és az erre az idészakra megallapitott tényfogyasztas
jegyz6ékonyvezéssel kerll megallapitasra, vagy

ii. az Ujrafelosztasi eljarast kdvetéen az elszamolas mennyisége maodosul, a
hibasan rogzitett elszamolasi célu, vagy a kereskeddévaltas alkalmaval
alkalmazott leolvasasi eredmény helyesbitése miatt, vagy egyéb hibas
elszamolasi alapadat javitasa miatt.

b) A korrekciés mennyiség kalkulacidja a korrekciéval korabban mar lezart idészakra:
EKi(u)=KFi-LFi
EKi(u): hibas elszamolassal érintett id6szak korrekcios mennyisége

KFi: a helyes elszamolasi alapadatok alapjan képzett elszamolasi mennyiség
(kWh)

LF;i: eredeti elszamolt mennyiség (kWh)

29 Vhr. 13. sz. melléklet
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c)

f)

2.5.5.
2.5.5.

a)

i: felhasznalasi hely azonositéja

A médositott elszamolas korrekciés mennyiségeit a normal korrekcios mennyiségekkel
egyutt, POD-onként, valamint Kkorrekciés csoportokra, rendszerhasznaldkra
Osszegezve kell megallapitani.

Hibasan elszamolt mennyiség: az elszamolasi id6szakban a hibas elszamolasi
alapadatok alapjan elszamolt mennyiség.

Helyes elszamolandé mennyiség:

i. a méré meghibasodas idészakara meghatarozott mennyiség, valamint
ii. a mérdallas hibas rogzitésének javitasa miatti helyes elszamolandé mennyiség,
ii. egyéb elszamolasi paraméterek javitdsabodl szarmazd helyes elszamolandé
mennyiség.

A modositott korrekcids mennyiséget a hiba felismerését kovetd honap végéig kell
meghatarozni, az érintett keresked6k részére megkuldeni a hibat rogzit
jegyz6konyvekkel egydtt.

A modositott elszamolas alapjan keletkezett korrekcidéra vonatkozé arak a korrekciés
eljarasnak megfeleléen kerllnek meghatarozasra a Szabalyzat 2.5.4.13. pontja
szerint. A hibas elszamolassal érintett gazmennyiséget az adott korrekciés elszamolasi
idészak végdatumara és az adott korrekciés csoportra meghirdetett arakkal kell
elszamolni.

A modositott elszamolasok rendezését a mérési hiba felismerés hénapjat kdvetd
masodik hénap 20.-ig kell elvégezni, és az aktualis korrekcids elszamolas részeként,
azzal egy szamviteli bizonylatban atadni. Ezen elszamolas alapjan a kereskedd végzi
el a modositott elszamolasok kdvetkezményeinek rendezését a végfelhasznaloval.

A hibas mérési korrekcios elszamolasok pénzigyi rendezésének hatarideje a szamla
kiallitasat kovet6 15. nap.

A vitatott elszamolasok rendezése a Szabalyzat 2.5.6. pontja szerint torténik.

Szamlazasi eldirasok
1. A korrekcios elszamolas és szamlazas

A korrekcidés elszamolasban a korrekcids mennyiségek és azok értékeinek a
foldgazeloszté rendszeri rendszerhasznald és a foldgazelosztd kozotti elszamolasa
zajlik.

A Kkorrekcidés elszdmolasban elszamolas |épései: a korrekciés mennyiségek
megallapitdsa a korrekcidos elszamolé arak alkalmazasaval, a korrekcios értékek
meghatarozasa és a korrekcidés szamlazas.

A korrekcios mennyiséget a targyhot kdveté honap végéig kell meghatarozni és POD-
onkénti bontasban és elektronikus uton az érintett rendszerhasznaldk részére
megkuldeni.

A Kkorrekcids szamlat a gazhdonapot kovetd masodik honap 20.-ig kell kibocsatani az
elszamolasban érintett gdzhdnapra vonatkozoéan.

A korrekcids érték meghatarozasanak legalabb 5 napos késedelme esetén az azt
kovetdé munkanapon a foldgazeloszto koteles mulasztast igazold jelentést kildeni a
Hivatal és az érintett rendszerhasznaldk felé, amelyben kételes a vallalt teljesitési
pothataridét bejelenteni.
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f)
g)

k)

2.5.5.

a)

A korrekciés szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasat kévetd 15. nap.

A Kkorrekcidos elszamolast korrekciés csoportokra bontva, a korrekciés
csoportmennyiségek és gazmindségek ill. azok Kkorrekcidés elszamolé ara
feltintetésével kell megadni. A szamlan korrekciés csoportonként fel kell tlintetni az
elszamold egységarat és a nettd dsszeget.

Az elszamolas tartalmat a féldgazelosztdnak felhasznalasi helyenként tételesen kell a
rendszerhasznalé szamara megismerhetévé tenni a szamla mellékleteként bemutatott
elektronikus kimutatas formajaban. A tételes kimutatas minimalis tartalmi elemei:
felhasznalasi hely azonosité (POD), korrekcidos csoport, elszamolasi idészak, allokalt
mennyiség, mért mennyiség, korrekcids mennyiség, elszamolasi ar, korrekcios
gazérték.

Pozitiv egyenlegli kereskeddi korrekcidos gazmennyiség esetén a foldgazkereskedd
koteles a korrekciés mennyiséget az adott korrekcids értéken a foldgazeloszté altal
kibocsatott szamla ellenében medfizetni.

Negativ egyenlegl keresked6i korrekciés gazmennyiség esetén a foldgazelosztd
koteles a korrekciés mennyiséget az adott korrekcids értéken a foldgazkereskedd altal
kibocsatott szamla ellenében medfizetni.

A foldgazkereskeddk, illetve a foldgazelosztok jogosultak a korrekcios elszamolasrol
sz0l6 szerz6désben meghatarozott feltételek mellett szamlat kibocsatani az
elszamolasban meghatarozott korrekciés gazmennyiségrél és értékrol.

2. Vitatott korrekcios elszamolasok kezelése

A korrekcids elszamolas analitikajanak hibaja esetén a foldgazkereskedd a korrekciés
elszamolas analitika kézhezvételét kdovetden 5 munkanapon belll irasban
kezdeményezheti az elszamolasért felelés foldgazelosztéonal az elszamolas
felUlvizsgalatat és javitasat a hiba és az érintett POD megjeldlésével.

A hiba elismerése esetén a foldgazeloszté a felllvizsgalati kérelem beérkezését kovetd
5 munkanapon belll a hibas tételre javitdé elszamolast/adatszolgaltatast kild a
féldgazkereskedének.

A hiba elutasitasa esetén a foldgazeloszté a felllvizsgalati kérelem beérkezését kovetd
5 munkanapon belll a reklamalt tételre irasbeli indoklast kild a féldgazkereskedének,
az elutasitdas okanak megjeldlésével. A foldgazkereskedé a Hivatalhoz fordulhat a
felulvizsgalati kérelem elutasitasaval kapcsolatban.

A féldgazelosztonak a féldgazkeresked szamara minden olyan adatot mellékelni kell,
amely alapjan a vitatott elszamolas készult.

Azon vitatott részdsszeg, amellyel kapcsolatban a korrekciés szamla kibocsatasaig
nem sikeril a foldgazkeresked6nek és a foldgazeloszténak a vitas kérdéseket
rendeznie, nem kerul kiszamlazasra.

A vitds kérdések lezarasat kovetben a foldgazelosztd és foldgazkereskedd kuldn uj
vagy az eredetit javitd elszamolast és szamlat készit.

Az elszamolasi adatok utdlagos indokolt javitasa soran felmerilt kéltségek viseldje a
foldgazeloszto.

Az elszamolasi adatok utolagos javitasi igényének megalapozatlansaga esetén
felmertilt koltségek viselbje az igénylé rendszerhasznalo.

A korrekcioval nem rendezhet6 elszamolasi hibak esetén a féldgazelosztdé és a
szallitasi rendszerlizemeltetd kotelesek egyltimikdéddni a havi gazmérlegek
modositasa érdekében. A targyhdnapot kdveté hdnap utolsé napjaig feltart és szallitasi
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2.5.6.

rendszerlizemeltetd felé bejelentett elszamolasi hibak alapjan szallitasi
rendszerlizemeltetd is koteles az érintett rendszerhasznalok elszamolasait korrigaini.

Vitatott elszamolasok kezelése

a) Az elszamolas hibaja esetén a rendszerhasznald vagy a kapcsolodo

rendszerlzemeltetd az elszamolas kézhezvételét kdvetben 5 munkanapon beldl
irasban a hiba megjeldlésével az elszamolas felllvizsgalatat és korrekcidjat
kezdeményezheti az elszamolast kiado rendszerizemelteténél.

b) Az érintett rendszeriizemeltet§ a fellilvizsgalati kérelem beérkezését kdvetden

haladéktalanul lefolytatja a szlkséges vizsgalatot. A vizsgalat eredményétdl fuggben a
rendszerlzemeltetd a felllvizsgalati kérelem beérkezését kdvetd 5 munkanapon beldl
az alabbiak szerinti adatszolgaltatast vagy értesitést kild a kezdeményezd
rendszerhasznalé vagy a kapcsolddé rendszerlizemeltetd részére:

i. A hiba elismerése  esetén a rendszeruzemeltetd korrekcios
elszamolast/adatszolgaltatast kild a rendszerhasznalénak.

ii. A hiba elutasitasa esetén az elutasitas tényerdl és indoklasarol éertesitést kuld
a rendszerhasznalénak.

c) Amennyiben reklamacid érkezik a szallitasi rendszeriizemeltetéh6z, annak

2.5.7.

kivizsgalasaért, és jogos reklamacié esetén szikséges minden nemul korrekcioért a
kapcsolodd rendszer Uzemeltetbje felel. Vitatott allokacid esetén a szallitasi
rendszerlizemeltetd a vita rendezéséhez sziikséges adatokat megadja az érintettek
részére.

Végleges gazmérleggel és eredményfelosztassal lezart idészak korrekcidja

a) A kapcsolddo rendszerlizemeltetd a hdnap végi Ujrafelosztasi eljarast kdvetden feltart

eltérésekkel a Szabalyzat 2.5.4.10. c) és 2.5.4.10. d) pontjai szerinti korrekcids eljaras
alkalmazasaval szamol el a rendszerhasznalokkal.

b) A rendszerizemelteték kotelesek a foldgazszallitdé rendszeri mérési hiba miatt a

2.5.71.

rendszerlizemeltet6k kozott a Szabalyzat 2.5.7.1. b) pontja szerinti felvett mennyiségi
korrekcios  jegyz6kdnyvnek megfelelben a végleges gazmérleggel és
eredményfelosztassal lezart id6szak, vagy a hé végi Ujrafelosztasi eljaras alapjan
korrigalt havi elszamolas médositasara.

Jegyzdkonyvvel lezart elszamolasi idészak mérési hibainak kezelése

a) A foldgazszallité rendszeri mérési hibakbdl eredé6 mennyiségi kuldnbségeket az

Ujrafelosztasi eljaras alapjan az érintett id6szakra vonatkozdéan kell elszamolni.

b) A mérés hibajabdl eredé mennyiségi eltérést a szallitasi rendszeriizemeltet6 az érintett

kapcsolodd rendszeruzemeltetbvel jegyz6konyvben rogziti. A mennyiségek
megallapitdsanal a Szabalyzat 3.1.5.5.1. pontja szerinti eljarast kell alkalmazni.

c) A széllitasi rendszerizemelteté a b) pont szerint jegyz6kdnyvezett mennyiséget a

hibas mérésben érintett id6szak minden napjara korrigalja az Informatikai Platformjan.
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d)

2.5.7.

a)

f)

2.6.
2.6.1.

a)

b)

c)

A szadllitasi rendszeriizemelteté a korrigalt mennyiségekrél modositott havi atadas-
atvételi jegyz6konyvet és mibizonylatot kuld a kapcsolédo rendszeruzemeltetd
részére.

2. Jegyzdkonyvvel lezart elszamolasi iddszakra vonatkozoé ujrafelosztasi
eljaras szabalyai

A kapcsolddo rendszeriizemeltetd az érintett betaplalasi-kiadasi pontokon koteles az
Ujrafelosztasi eljarast elvégezni a szallitasi rendszerizemelteté Informatikai
Platformjan lévé formatumban és annak eredményét elektronikus formaban
megkuldeni a szallitasi rendszerlizemeltetd részére, az ujra allokalasi értesitést kdvetd
1 munkanapon beldl.

Amennyiben az a) pont szerinti eljarassal a kapcsol6doé rendszeriizemelteté nem végzi
el a mérési hibabdl eredd elszamolasi adatok modositasat, akkor a szallitasi
rendszerizemelteté az utolsdé visszaigazolt nominalasok aranyaban koteles
elszamolni. Amennyiben a hibas allokaciora vonatkozo reklamacié érkezik a szallitasi
rendszerlizemeltet6héz, annak kivizsgalasaért és a rendszerhasznaldkkal jogos
reklamacio esetén szikséges minden nemi korrekcidért a hibasan allokalé kapcsolddd
rendszerizemeltetd felel.

Az érintett rendszerhasznalok részére a szallitasi rendszerizemeltetd elkésziti a
modositott allokalasnak megfelelé, az adott ho végi korrigalt elszamolasi
jegyz6kdnyveket.

Az érintett rendszerhasznaldk részére a szallitasi rendszerlizemeltetd napi tételes
kimutatast készit az eredeti hd végi és az Ujrafelosztasi eljaras soran modositott
allokalasbol eredd foldgaz felhasznalas mennyiségi és értékbeli kilénbdzetérél. A
modositas miatt keletkezett foldgaz mennyiség kulonbdzeteket a Szabalyzat 2.5.2.2.4.
e) pontjaban rdgzitett foldgaz aron kell elszamoilni.

A szdllitasi rendszerlizemeltetd a modositasbdl eredd kiuldonbozeteket kodzvetlendl
szamolja el a rendszerhasznaldkkal.

A c) pont szerint jegyz6konyvezett mennyiségekrél az érintettek kdlcsondsen szamlat,
vagy helyesbitd szamlat bocsatanak ki egymas felé.

Adatszolgaltatas
Altalanos szabalyok

Az egyuttmikodé foldgazrendszer operativ Uzemeltetéséhez, és a gazpiaci folyamatok
végzéséhez adatszolgaltatasi tevékenység végzése sziikséges. Ennek érdekében a
gazpiac szerepléi GET-ben, a Vhr.-ben, egyéb jogszabalyokban, a Hivatal
hatarozataiban, a Szabalyzatban és az engedélyesek Uzletszabalyzataiban
meghatarozott adatszolgaltatasokat kotelesek teljesiteni.

Az adatszolgaltato és az adatkér6 koteles gondoskodni az adatok biztonsagardl,
koteles megtenni azokat a technikai intézkedéseket és kialakitani azokat az eljarasi
szabalyokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabalyok érvényre juttatdsahoz
szlkségesek.

A rendszerizemeltetdk kotelesek az Uzemeltetésikben allé rendszerek forgalmi,
kapacitas és minéségi alapadatait legalabb 5 gazéven keresztil megbrizni, az azokhoz
torténd hozzaférést sziikség szerint biztositani.
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d)

2.6.2.

f)

2.6.3.

Az engedélyesek informatikai rendszereinek, valamint adatkezelési folyamatainak
illeszkedni kell a nemzeti, illetve nemzetkdzi adatvédelmi szabalyozasok eléirasaihoz.

Adatkezelés és az lizleti titok védelme

Az Uzleti titkok védelme kiterjed:

i. az engedélyesek tevékenységébdl adédé Uzleti titokka mindsitett adatokra;

ii. a masik féltél vagy felektdl szerz6dés, megallapodas alapjan atvett Uzleti
titkokra;

ii. az engedélyesekre az egylttmikédsd  foldgazrendszerben — betdltott
szerepkorikbdl adéddan rajuk bizott Uzleti titkokra.

Az adatok 3 csoportba sorolhatdk: titkos adat, bizalmas adat és nyilvanos adat. A
mindésitési rend egységes rendszerbe foglalja a mindsitéssel és a betekintési
jogosultsag engedélyezésével kapcsolatos feladatok megoldasanak szabalyozasat. Az
adatforgalmi megallapodasokban régziteni kell az egyes adatok besorolasat.

Az egyuttmikodésben résztvevik kotelesek ezeket az informaciokat a sajat munkajuk
soran is bizalmasan kezelni. A résztvevéknek gondoskodniuk kell arrdl, hogy
megbizottaik, alkalmazottaik, tisztségviselbik bizalmasan kezeljek mindazon adatokat,
informaciokat és dokumentaciokat, amelyeket annak tulajdonosa bizalmasnak mindésit.
Az egyuttmikodésben résztvevék ezeket harmadik félnek nem adhatjdk at, nem
hasznaljak fel olyan célra, amely a tulajdonosa érdekének sérelméhez vezetne.

A felek kozotti adatforgalmi megallapodasokban a bizalmas adatok/Uzleti titkok és
informaciok korérél és cseréjérél meg kell allapodni.

Bizalmasnak minésitett adatot vagy informaciét, vagy azoknak barmely részét
harmadik félnek atadni kizarélag az adat, vagy titokgazda irasbeli hozzajarul6
nyilatkozataval lehet.

A bizalmas adatok, informacidk csak a feladat ellatdsahoz sziikséges mértékben és
ideig kezelhetbek, ezért a kapd fél kdteles bizonyithaté médon megsemmisiteni, ha
azok a feladatainak ellatdsahoz mar szukségtelenné valtak.

Felhasznalék érdekében nyujtott adatszolgaltatasok

A foldgazeloszto, illetve a telephelyi szolgaltaté koteles a rendszeréhez kozvetlenul
csatlakoz6 felhasznalo, rendszeruzemeltetd, vagy rendszerhasznalo kérése alapjan az
atadott foldgaz mennyiségi, minéségi adatait tartalmazé jegyz6kényvet, miibizonylatot
atadni.

A féldgazelosztéi és a telephelyi szolgaltatd a rendszeréhez csatlakozé felhasznaldk
részére a szallitasi rendszertizemeltet6 altal a napi €s havi elszamolas soran biztositott
adatok alapjan kotelesek az adatszolgaltatast teljesiteni.

A kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald és rendszerizemeltetdk részére a szallitasi
rendszertizemeltetd havi rendszerességgel kidllita és az Informatikai Platformjan
elérhetbévé teszi az atadott foldgaz mennyiségi, minéségi adatait tartalmazé
jegyz6koényvet, mibizonylatot.
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2.6.4.

a)

2.6.5.

2.6.6.

Rendszeriizemeltetok k6zotti adatszolgaltatas

A rendszeruzemeltetdk kotelesek az egymas kozott torténd, napi gazforgalmazas
iranyitasahoz szilikséges adatszolgaltatast, valamint az elszamolast tamogato
adatszolgaltatast dijmentesen végezni. Az ezeken tul igényelt adatszolgaltatasért a
rendszerlizemeltet6k az Uzletszabalyzatukban meghatarozott dijat szamithatnak fel.
A megszakitasok elrendelése, illetve azok végrehajtasanak ellenérzése érdekében a
foldgazelosztok kotelesek a szallitasi rendszeriranyitd altal megadott megszakithato
kapacitassal rendelkezd felhasznalok fogyasztasi adatait halézati pontonként a
szallitasi rendszeriranyitd kulon kérésére atadni a Szabalyzat V. szamu mellékletben
szerepld formatumban.

A Kkorlatozasok elrendelése, illetve azok végrehajtasanak ellenérzése érdekében a
féldgazelosztok kotelesek az orszagos szintli egységes korlatozasi besorolasban
szereplé felhasznaldk fogyasztasi adatait halézati pontonként, korlatozasi
kategorianként, valamint Kkorlatozasi kivételenként Osszegezni és a szallitasi
rendszeriranyitd kulon kérésére atadni a Szabalyzat VI. szamu mellékletének
megfeleléen.

Adatforgalmi csatornak

A Szabalyzat hatalya ala esd féldgazpiaci szereplék az alabbi adatkommunikacios
csatornakat kotelesek alkalmazni:

i a foldgazeloszté altal izemeltetett szerverek;

ii. a rendszerlizemeltetdk és rendszerhasznaldk Informatikai Platformija;
iii. internetes honlap;
iv. egyeéb elektronikus ut, e-mail.

A fenti adatszolgaltatas a szallitasi rendszeriranyitd részérél siirgds esetben, szébeli
Uzenetben is torténhet hangrégzitével ellatott telefonrdl, melyet 24 6ran belll irasban
meg kell erdsiteni. A szbdbeli Gzenet megfeleld régzitése és archivalasa a szallitasi
rendszeriranyito feladata.

Egyéb hivatalos, nem operativ adatszolgaltatas torténhet cégszerien aldirt irasos
kildeményben (pl. levél, e-mail).

Nem mindsul hivatalosnak, csak tajékoztatd jelleglinek a fentiektdl eltérd formaju
kildemény vagy lGzenet.

A hivatalos adatszolgaltatas, kuldemény atvételének bizonyitasa a kuldét terheli.

A hivatalos adatszolgaltatas nyelve eltér6 megallapodas hianyaban a magyar.

Foldgazelosztok és a rendszerhasznalok k6zotti adatcsere

Az Adatcsere Modell a foldgazelosztok és a rendszerhasznalok egyuttmikodése soran
keletkez6  jelentds  adatforgalom egységes keretek  kozott  torténd,
diszkriminaciémentes lebonyolitasat tamogatja. Az Adatcsere Szabalyzat rogziti a
foldgazelosztok és rendszerhasznaldk kozotti adatcsere csatornat, formatumot,
gyakorisagot, tartalmat, valamint az Adatcsere Modell alkalmazasanak szabalyait.
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b)

c)

2.6.7.

f)

Az Adatcsere Modell miszaki vagy informatikai mikddésének féldgazeloszté oldali
akadalyoztatasa esetén a rendszerhasznalo részére lehetéséget kell biztositani egyéb
kommunikacios csatorna hasznalatara (e-mail).

Az aktualis Adatcsere Modellt a féldgazeloszték az elosztdi Informatikai Platformon
teszik elérhetévé egységes szerkezetben és tartalommal a piaci szerepl6k részére. A
jogszabalyok és a piaci mikodés valtozasa miatt szikséges modositasokat az
Adatcsere Szabalyzatban aktualizalni kell és hozzaférhetévé kell tenni a
rendszerhasznalok részére.

A szaillitasi rendszeriizemelteté altal Ulizemeltett Informatikai Platform
miikodése és kapcsolodoé szabalyok

Az Informatikai Platform els6dleges feladata a féldgazszallité rendszer hasznalataval
kapcsolatos napi adatforgalom lebonyolitasa a széllitasi rendszeriizemelteté, a
rendszerhasznalok, illetve a kapcsolodd rendszerizemelteték (a tovabbiakban: IP
felhasznalok) kozott.

Az Informatikai Platform olyan alkalmazasrendszer, a hozzatartozé adatbazis
kezelbkkel, amely a vonatkozd jogszabalyok altal elére definialt szabalyok alapjan
képes mas rendszerekkel szabvanyos kétirdnyu adatkapcsolatot létesiteni.

Az Informatikai Platformhoz vald csatlakozasroél, az Informatikai Platform hasznalatarol
az IP felhasznaldk a szallitasi rendszeriizemeltetével megallapodast kdtnek.

Az Informatikai Platform fejlesztését, lUzemeltetését és felligyeletét a szallitasi
rendszerizemeltet6 végzi.

A szallitasi rendszeriizemeltetd koteles olyan — IP felhasznalok és a Hivatal altal is
hozzaférheté — Informatikai Platformot Iétrehozni és azt miikddtetni, amely lehetévé
teszi a jogszabalyokban foglaltak alapjan a foldgazszallitasi tevékenységéhez
szlkséges informaciok befogadasat, illetve ezen informacidoknak és eredményeknek
rendezett, atlathatd, jogosultsag alapon hozzaférheté médon térténd megjelenitését.
A szdllitasi rendszerizemelteté és az IP felhasznaldk kozotti elsdédleges operativ
kommunikacié az Informatikai Platformon térténik. Joghatassal jaré kommunikacié az
Informatikai Platformon keresztul térténik, a g) pontban foglaltak kivételével.

Az Informatikai Platform, vagy annak valamely szolgaltatasanak rendelkezésre allasi
hibaja, vagy az IP felhasznaldk informatikai rendszerének 2 érat meghaladd hibaja
esetén, ha az érintett adatcsere Uzleti hataridején beldl a normal tzemmenet nem
allithatd helyre, akkor az Uzleti folyamatok mikddtetését kerll6 eljarasok
alkalmazasaval kell biztositani. A szallitasi rendszerlizemeltetd az alabbi eljarasok
kozul valaszt, melyek egyenértékiiek az Informatikai Platformon elvégezhet6
adatszolgaltatassal:

i. az Informatikai Platformon rendelkezésre all6 alternativ adatmegadasi méd (pl.
interaktiv  fellilet, SOAP interfész, allomany feltdltés) a szallitasi
rendszerlizemeltetd lzletszabalyzata szerint,

ii. adatfeltoltés forrasanak eljuttatasa elektronikus levél (e-mail) mellékleteként az
uzleti folyamathoz alapértelmezetten definialt tartalmi és formai szabalyok
megtartasaval, kdzvetlenil feldolgozhaté (betélthetd) formaban,

ii. azon estekben, amikor az i. pont nem alkalmazhato (és az adatok szamossaga
nem haladja meg a 100 tételt) akkor telefax hasznalataval.
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h) Kerl6 eljarasok hianyaban - eseti adatcsere vonatkozasaban - a kommunikacié papir
alapu, hivatalos levél formajaban is torténhet, amennyiben errél a szallitasi
rendszerlizemeltetd az érintetteket elézetesen irasban tajékoztatta. A tajékoztatasnak
ki kell térni az adatszolgaltatas targyara és a kerul6 eljaras alkalmazasanak varhaté

idétartamara.
i) Amennyiben az Informatikai Platform nem elérhet6, az IP felhasznalé - sajat
informatikai rendszerének ellen6rzését kovetbéen - koteles err6l a szallitasi

rendszerizemeltet6t telefonon ill. e-mailben értesiteni.

j) A foldgazelosztok és foldgaztaroldé engedélyesek olyan informatikai rendszert
kotelesek mikodtetni, amely alkalmas a szallitasi rendszertizemelteté Informatikai
Platformjan biztositott adatok feldolgozasara és adatszolgaltatasi kotelezettségek
teljesitésére.

k) A szallitasi rendszerlizemeltetd koteles:

i. Az |IP felhasznald részére igény esetén az dsszekapcsolashoz sziikséges
mulszaki adatokat megadni.

ii. 24 oran belul figyelmeztet6 jelzést kuldeni az IP felhasznalonak, amennyiben
az Informatikai Platformon a jogosultsagaik szerinti korabban kézzétett adataik
felllirasra kerultek.

iii. Az Informatikai Platformra beklldott és azon keletkezett adatokat legalabb 5
gazéven keresztll meg6rizni, az azokhoz szabalyozott formaban torténé
hozzaférést biztositani.

iv. Informatikai  Platformhoz  to6rtén6  hozzaférésben és az elérhetd
adatszolgaltatasok formai és tartalmi elemeiben tervezett valtoztatasokrol az
életbe lépésiket megelézéen 15 nappal a honlapjan és elektronikus levél
formajaban tajékoztatni az IP felhasznalét és a Hivatalt.

V. Megkulonboztetésmentes hozzaférést kell biztositani minden IP felhasznalo
részére. Az elérhetd szolgaltatdsok korét a megkdtétt rendszerhasznalati
szerz6dés vagy az Informatikai Platform hasznalatara vonatkozé megallapodas
alapjan a szallitasi rendszeruzemeltetd allitja be.

I) Az IP felhasznal6 altal jogosultsagtol figgéen elérheté szolgaltatasok:
i. nominalasok / ujranominalasok fogadasa és ellen6rzése;

ii. nominalasok visszautasitasa / visszaigazolasa;
iii. allokacios adatkdzlések bonyolitasa;

iv. napi operativ adatok k6zzététele gaznapot kdvetden;
V. kapacitaslekotés modositasa;
Vi. tulnominalassal t6rténé kapacitaslekotés.

m) Amennyiben az IP felhasznalé az Informatikai Platform mikddését veszélyezteti,
megseérti a kolcsondsen elfogadott Uzemeltetési szabalyokat, akkor a szallitasi
rendszerlizemeltetd a hozzaférést letilthatja.

n) A mikodést veszélyeztetd tényezdk:

i. minden olyan mdivelet, amely mas partner adatainak manipulalasara vagy
megszerzésére iranyul,
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az Informatikai Platform tulterhelését okozé eljarasok futtatasa fliggetlenil a
szandékossag fennallasatdl,

az Informatikai Platform mikddését és/vagy integritasat veszélyeztet6
tamadas, fuggetlenll a vétlen (virus) vagy szandékos okoktol.

o) Eljarasrend a veszélyeztetd cselekmények megsziintetése érdekében:

A veszélyeztetd cselekmény tényének felfedezését kovetben a szallitasi
rendszeriizemeltetd megvizsgalja a hatasokat, és annak megfeleléen dént az
Informatikai Platform miikddését érinté valtoztatasokrol, amelyekkel a normal
mikodés visszaallithatd, vagy a jogosulatlan hozzaférés, adatelérés
megszintethetd, az érintett IP felhasznaldk értesitésével egyitt.

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd a sajat eszkodzeivel nem tudja a
szolgaltatast visszaallitani, akkor az Uzemeltetési szabalyokat megszegd, vagy
illetéktelendl csatlakozé IP felhasznaldkat kizarja az Informatikai Platform
hozzaférésbél, melyrél a szallitasi rendszeriizemeltetd értesitést kuld.

A kizart IP felhasznaldk részére a kérdéses probléma megszintetése esetén a
szallitasi rendszeriizemeltetd ismét engedélyezi a hozzaférést.

Amennyiben az IP felhasznalok esetén felmeril a szandékos tamadas esete,
vagy az incidens az IP felhasznalo altal is ismeretlen okokbdl all fenn, a
szallitasi rendszerizemelteté a Hivatal és a nyomozo hatdsagok értesitése
utan, mindaddig fenntartja az IP felhasznalé tiltasat, amig a kizarasra okot adé
kérulmény fennall.

Az Informatikai Platformot érd kilsé tdmadasok esetén (ismeretlen elkdveték)
a szallitasi rendszerlizemeltetd az altalanos jogi gyakorlatnak megfeleléen jar
el.

p) Kiegészitd miszaki megoldas az Informatikai Platform hozzaférésébdl kizart IP
felhasznalok szamara:

A hozzaféréstdl eltiltott IP felhasznaldknak a szallitasi rendszerizemeltetdvel
az Informatikai Platformhoz valé hozzaférési megallapodasban rogzitett médon
kell kommunikalniuk e-mailben annak érdekében, hogy a szallitasi
rendszerlizemeltetd az IP felhasznaldi adatait az IP felhasznalé nevében
rogzitse az Informatikai Platformon, illetve az IP felhasznald szamara eljuttassa
a keletkezb adatokat.

Szandékos karokozas, vagy egyéb incidens esetén a feligyeleti szervek
dontése alapjan kaphat csak a kizart IP felhasznalé Ujra hozzaférést az
Informatikai Platformhoz.

q) A szallitdsi rendszerlizemeltetd honlapjan valamennyi partner szamara elérhet6
informaciok:

korlatozasra vonatkozo informaciok;

éves leallasi Gtemterv;

napi kiegyensulyozo foldgazar;

a féldgazszallitasi szabad kapacitas meghatarozasanak modszertana;
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2.6.8.

a)

f)

)

V. betaplalasi-kiadasi pontokra vonatkozé miiszaki informacié, technikai
(miszaki)-, lekotott- és szabad kapacitasok;
Vi. a hazai gazpiac kinalati és keresleti viszonyait jellemzd informaciok az

egyuttmikodo foldgazrendszer egészére dsszesitett nominalasok, a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal a hazai gazfogyasztas gaznapra vonatkozo
elérejelzése, valamint a rendszerbe ténylegesen belép6 és az onnan kilépé
Osszesitett gazmennyiségek;

Vii. szallitasi rendszerizemeltet kdzleményei;
viii. szabalyzatok, formanyomtatvanyok;
iX. kapacitas visszaadassal kapcsolatos adatok;
X. Min6ség Elszamolasi Rend;
Xi. kapacitaslekotési igényfelméréssel kapcsolatos dokumentumok;
Xii. aukcios naptar
Xiii. alkalmazasok karbantartasi naptara;
Xiv. EU-s adatszolgaltatas.

Egységes azonositasi kédrendszer (EIC), LIO

Az EIC kod a rendszerhasznaldk és a rendszeriizemelteték, tovabba a féldgazszallitd
rendszer betaplalasi és kiadasi pontjainak azonositasara szolgal. Az egyuttmikodé
féldgazrendszerhez torténé hozzaférés érdekében a hozzaférési jogosultak kdtelesek
EIC kéddal rendelkezni.

A szallitasi rendszeriranyito rendelkezik az ENTSO-E szervezettél Local Issuing Office
(L10) kédkibocsatdi jogositvannyal.

A kédrendszer az ENTSO-E/ENTSO-G mindenkori aktualis kddkezelési szabalyainak
megfeleléen és azzal szinkronban kerll Gzemeltetésre, terjedelme kizarélag az ott
meghatarozott fogalmakra értelmezendé.

A szallitdsi rendszeriranyitd informatikai rendszert Gzemeltet, mely gondoskodik a
kodigénylés, modositas és megszuntetés feladatainak szabalyozott formaban torténé
megvalositasardl, valamint az adatok helyben torténd tarolasardl, valamint ENTSO-E
CIlO felé jovahagyasra torténé atadasardl.

A széllitasi rendszeriranyité az EIC kodok nyilvantartasa soran koteles betartani az
informacios dnrendelkezési jogrol és az informacidészabadsagrol sz6lé 2011. évi CXII.
torvény rendelkezéseit, ezzel 6sszhangban:

i. csak olyan kisérd adatot tarolhat az egyes kiadott EIC kédokhoz kapcsoléddan,
amelyek az adott kod hasznalatahoz feltétlenll sziukséges, a végfelhasznaloi
anonimitas meg6rzése mellett,

ii. koteles kidolgozni egy, a kédrendszert kezeld informatikai rendszerhez valo
szabalyozott formaban torténd hozzéaférés metodikajat rogzits eljarasi rendet.

A hazai foldgazrendszerhez hozzafér§ rendszerhasznalok egy EIC koddal
rendelkezhetnek, amelyet a LIO ad ki. K&d igénylése esetén az igényl6 koteles
nyilatkozni arrél, hogy "X’ tipusu EIC kédot mas LIO-tél nem igényelt.

Az EIC kodok kialakitasanak és igénylésének szabalyait a Szabalyzat IV. szamu
melléklete tartalmazza.
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2.6.9. POD strukturahoz kapcsol6dé szabalyok

a) A POD kezelés alapelve, hogy a felhasznalhatd kddintervallumot a szallitasi
rendszeriizemeltetd jeldli ki és publikalja, mig az elemi kiosztasaért és
karbantartasaért, valamint annak integritdsa megérzéséért a kodigénylé gazipari
partner felelds.

b) A POD kod intervallumok a szallitasi rendszertiizemelteté honlapjan, az erre a célra
kialakitott feluleten megtekinthetdk.

c) A kod kotelezd formai elemeit a Szabalyzat IV. szamu melléklete tartalmazza.

2.7. Szervezett foldgazpiac
2.7.1. Altalanos szabalyok

a) A szervezett foldgazpiaci engedélyes a kereskedelmi folyamatok lebonyolitasara
elektronikus fellletet tart fenn. Az elektronikus felllet kialakitasanak és muikodési
mechanizmusanak meg kell felelni a jogszabalyi eléirasoknak. Az elektronikus felllet
szabalyzatat a Hivatal hagyja jova.

b) A szervezett fdldgazpiaci engedélyesnek rendelkeznie kell a szallitasi
rendszerlizemeltetével és a Kozponti Szerz6dd Féllel egyeztetett informatikai
katasztrofatervvel és Gzletmenet folytonossagi tervvel.

c) A szervezett foldgazpiaci engedélyes kereskedési platformot Uzemeltet, melynek
feltételeit a Piaci Szabalyzat tartalmazza.

2.7.2. A szervezett foldgazpiaci tagsag megszerzésének feltételei és a piac
miikodése

a) A szervezett foldgazpiaccal tagsagi viszonyt Iétesitd jogi vagy természetes személynek
rendelkeznie kell az alabbi érvényesen megkotott szerz6désekkel:

i rendszerhasznalati szerz8dés, mely tartalmazza a tranzakcids értesitések
kezelésére, valamint a kiegyensulyoz6 gaz elszamolasara vonatkozo
feltételeket is;

ii. Kozponti Szerz6d6 Féllel kotott szerzdédés.

b) A szervezett féldgazpiaci tagsagi jogviszonyt a kérelmez6 a szervezett foldgazpiaci
engedélyesnél a Piaci Szabalyzatban foglaltak szerint kérheti.

c) A szervezett foldgazpiacra bevezetett, jelen  Szabdlyzat hatdlya ald tartozo
féldgazszallitd, foldgaztarolé vagy foldgazelosztdé rendszert érint6, foldgazra,
masodlagos kapacitasokra vagy rovid tavu szabvanytermékre, valamint barmely mas
szarmaztatott Ugyletre vonatkozd szabvanyositott szerz6dés teljesitési feltételeinek
meg kell felelnilk az érintett rendszerre vonatkozé foldgaz mindségi, kapacitaslekotési,
nominalasi, allokalasi és egyensulytartasi, illetve elszamolasi szabalyoknak.

d) A szervezett foldgazpiac mikodési feltételeit a Piaci Szabalyzat tartalmazza.

e) A szervezett foldgazpiac mikddésekor biztositani kell:

i. A szervezett féldgazpiachoz val6 diszkriminaciomentes hozzaférést,
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2.7.3.
a)

b)

ii. a szervezett foldgazpiac mikodése ne veszélyeztesse az egylttmikodd
foldgazrendszer jogszabalyoknak és hatdsagi rendelkezéseknek megfelel6
mikddését;

ii. ha a szervezett féldgazpiacon forgalmazott féldgaz, masodlagos kapacitas
vagy kiegyensulyozo foldgaz alapu termék a Szabalyzat hatalya ala tartozé
foldgazszallitd, foldgaztarolé vagy foldgazelosztd rendszert érinti, akkor a
szerz6dések teljesitési feltételei ne veszélyeztessék az ellatasbiztonsag
kdvetelményeit.

A szervezett foldgazpiac és a rendszeriizemelteték egyuttmiikodése

A szdllitasi rendszerlzemeltetd jogosult és koteles kdzremikodni a rovid tavu
szabvanytermékek és szabvanyositott szerzé6dések kidolgozasaban.

Az érintett rendszerizemelteté egy adott rovid tavu szabvanytermék kereskedési
platformra torténd bevezetéséhez a hozzajarulasat csak akkor tagadhatja meg, ha a
bevezetni kivant termék az egyuttmikodd foldgazrendszer muikodtetését,
egyensulyozasi feladatainak ellatasat, a foldgazforgalom korrekt és hataridére torténé
elszamolasat vagy az ellatas biztonsagat veszélyezteti. Az ilyen jellegi
veszélyeztetettség indoklasat és a hozzajaruldas megtagadasat az érintett
rendszerlizemeltetd irasban koteles megkuldeni a Hivatalnak.

A szervezett foldgazpiaci engedélyesnek és a vele szerz6déses kapcsolatban 1évd
Kozponti Szerz6dé Félnek rendelkeznie kell a szallitasi rendszerizemeltetével
egyeztetett, annak Informatikai Platformjahoz torténé kapcsolédashoz szikséges
informatikai eszkdzdkkel.

A szallitasi rendszerizemeltetd koteles az olyan szikséges informacidkat a szervezett
féldgazpiaci engedélyes felé szolgaltatni, amelyek el6feltételei a kereskedési platform
mikodtetésének. Ezen pont szerinti adatszolgaltatas részletszabalyait a szallitasi
rendszerlzemeltetd és a szervezett féldgazpiaci engedélyes egyuttmiikddési
megallapodasban koteles rogziteni.
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3. lll. Kényv: Uzemi Szabalyok
3.1. Rendszeriizemeltetés
3.1.1. Kapacitasok meghatarozasa

a) A rendszerizemeltetd6 minden év december 31-ig elvégzi és a szallitasi
rendszeriranyitd részére megkulldi a 10 éves fejlesztési javaslatanak elkészitéséhez
szlkséges kapacitas-felllvizsgalatot.

b) A rendszerizemelteték minden teljesithetéség szamitast a mar lekotott kapacitasok
egyuttes figyelembevételével végeznek el.

3.1.1.1. Kapacitas meghatarozas a foldgazszallité rendszeren

a) A foldgazszallité rendszerre az alabbi kapacitasokat kell meghatarozni:

i. orai technikai kapacitas a betaplalasi ponton (kWh/éra);
ii. 6rai technikai kapacitas a kiadasi ponton (kWh/ora).

b) A megadott féldgazszallitasi igények teljesithetéségét a szallitasi rendszerizemeltetd
matematikai modellezéssel, hidraulikai szoftveres szamitas (hidraulikai vizsgalat)
alapjan hatarozza meg.

c) A hatalyos EU jogszabalyokban el6irtaknak megfeleléen a kapcsolédé szallitasi
rendszerlzemeltet6k egyeztetnek a rendszer-Osszekotési ponti  kapacitasokkal
kapcsolatban, minden év marcius 31-ig.

d) Az adott halozati pont 0 °C-ra meghatarozott m3/éra-ban kifejezett technikai kapacitas
értékét a MER-ben az adott pontra publikalt égéshdvel kell kWh/éra értékre atszamolni
oly médon, hogy a kWh/dra értéket a kerekités szabalyainak figyelembevételével
egeész szamra kell kerekiteni.

e) Atechnikai kapacitas a geometriai jellemzé6k mellett hidraulikai jellemz8k segitségével,
betaplalasi és kiadasi pontokra kerul meghatarozasra.

f) A hidraulikai jellemz&knél figyelembevételre kerlinek a vizsgalt idészakra a kapcsoldédé
rendszerek (foldgaztarolok, import betaplalasi pontok, hazai termelési betaplalasi
pontok) maximalis kapacitas és nyomas adatai.

3.1.1.2. Kapacitas meghatarozas a foldgaztarolé rendszeren

a) A foldgaztaroldk technikai kapacitasai a kdvetkezok:

i. (6sszesitett) névleges mobil kapacitas (kWh);
ii. névleges betarolasi kapacitas (kWh/nap);
ii. névleges kitarolasi kapacitas (kWh/nap);
iv. aktualis ki- és betarolasi kapacitas (kWh/nap);
V. legkisebb ki- és betarolasi kapacitas (kWh/nap).

b) A szallitasi rendszeriizemeltetd és a foldgaztarold kozotti haldzati pontok esetében az
Orai kapacitas meghatarozas 24-gyel térténé osztassal torténik.

c) Az aktualis kapacitasok meghatarozasa a  foldgaztarold  engedélyes
Uzletszabalyzataban talalhatd. Az aktualis kapacitdsok mértékérél a féldgaztarold
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engedélyes sajat internetes honlapjan és a foéldgaztaroléi Informatikai Platformon
folyamatos tajékoztatast ad.

3.1.2. A foldgazszallitasi igények teljesithetéségi vizsgalata
Egy adott foldgazszallitasi igény teljesithetésége fugg:

i. a féldgazszallité rendszer hidraulikai paramétereitél;
ii. a foldgazszallité rendszer hidraulikai viszonyaitdl, azaz attdl, hogy honnan
hova, milyen peremfeltételek mellett kell szallitani.

3.1.21. A hidraulikai vizsgalat tipusa és gyakorisaga a foldgazszallité
rendszeren

a) Hidraulikai vizsgalatot — annak fajtajatol fliggéen — eltéré gyakorisaggal kell végezni.
b) Naponta elvégzendd vizsgalatok:

i. a foldgazszallité rendszer lzemmenetének optimalizalasa;
ii. a rendszerhasznaldok részérél torténd igénybejelentések (nominalas)
teljesithet6seégének vizsgalata.

c) Havonta elvégzendé vizsgalatok:
i. afoldgazszallité rendszer kapacitasainak meghatarozasa.
d) Evente elvégzendé vizsgalatok:

i. afoldgazszallité rendszer szlk kapacitasu szakaszainak meghatarozasa;
i. a foldgazszallitd6 rendszer fejlesztési igényeinek meghatarozasa a
prognosztizalt fogyasztas és forras adatok alapjan.

e) Esetijellegl vizsgalatok:

i.  Ujigények teljesithetéségének vizsgalata;
felllvizsgalat;
ii.  Uzemzavar, illetve havaria esetén a foldgazszallitasi lehetéségek vizsgalata.

3.1.2.2. Az egyiittmiikodo6 foldgazrendszer hidraulikai ellenérzéséhez moédszer
a szallitasi rendszeriranyito részére

a) Hardver eszk6zOkkel szemben tamasztott kdvetelmények:

i. Az eszkdzOknek mind szerver, mind kliens oldalon meg kell felelnilk a
kildnbdz6 hidraulikai szoftvereknek a hardver eszkdzdkkel szemben tamasztott
kovetelményeinek (minimum konfiguraciés igényének).
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Vi.

A hidraulikai halézati topoldgia grafikus megjelenitéséhez kliens gépenként a
szoftver altal tamasztott kdvetelményeknek megfelel6 megjelenité eszkozzel
kell rendelkezni.

A hardver eszk6zok rendelkezésre allasanak 99,97%-osnak kell lennie.

A hardver eszkozoknek tartalék kapacitassal, illetve bévitési lehetéséggel kell
rendelkezniuk.

A hidraulikai szamitasi eredményeket olyan kapacitdsu archiv adatbazis
szerveren kell tarolni, ami legalabb 5 éves tarolast tesz lehetévé.

A hardver eszkdzoknek rendelkezniuk kell olyan eszkozzel, amely lehetévé
teszi az eredmények nyomtatott formaban torténé megjelenitését.

b) Az egyuttmikodd foldgazrendszer hidraulikai ellenérzését az arra alkalmas,
Eurépaban elfogadott szamitasi algoritmussal dolgozé hidraulikai szoftverrel kell
végezni.

c) Szoftver eszk6zokkel szemben tdmasztott kdvetelmények:

Vi.
Vii.

viii.

Alkalmasnak kell lennitk kilsé adatbazisokkal valé kétiranyd kommunikaciora.
A hidraulikai modellezd programhoz jogosultsagi szintek alapjan térténhessen
a hozzaférés.

A hidraulikai modellez6 programoknak alkalmasnak kell lenniuk statikus és
tranziens (dinamikus) allapot vizsgalatara is.

A modellezd programoknak grafikus adatbeviteli és eredmény megjelenité
felllettel kell rendelkeznidk.

Az alkalmazasoknak beépitett interaktiv keres6é és nyomtatasi funkciéval kell
rendelkeznidk.

A hidraulikai szamitas soran legyen lehetéség hatarérték figyelésre.
Dinamikus modellez6 szamitas esetén a szoftver rendelkezzen profil beviteli,
aritmetikai, relacidés és logikai operator megadasi lehetéséggel.

A modellez6 szoftverben az 06sszes foldgazszallitd rendszerre jellemzé
tipuselem megjelenithetéségét és paraméterezésének lehetdségét biztositani
kell.

A modellezd szoftverben felépitett halézatnak a tényleges halozattal
megegyezd hidraulikai karakterisztikaval kell rendelkeznie.

A szoftvernek a vizsgalni kivant hémérséklet- és nyomastartomanynak
megfeleld szamitasi algoritmussal kell rendelkeznie.

d) A szoftver a GET vonatkozo rendelkezései®® szerint létrehozott adatbazis adatai, azaz
a rendszerre vonatkozd miszaki paraméterek és a felhasznaloi igények adatai alapjan,
a foéldgazra vonatkozo fizikai torvények és tapasztalati képletek felhasznalasaval
szamol.

e) A hidraulikai szoftverrel végezheté modellezési szamitasok fajtai:

statikus modellezési szamitas: Az allandosult, vagy statikus modellel egy
id6pillanatra torténik a hidraulikai rendszer leképezése, kdvetkezésképp a
program nem szamol a rendszer vezeték készletének valtozasaval, ezért ezen
szamitasok esetében a forras-fogyasztas egyensuly alapveté kdvetelmény.

30 GET 81. § (2)
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ii. tranziens, vagy dinamikus modellezési szamitas: Tranziens szamitacios
modellel egy valasztott idSintervallumra torténik a vizsgalat futtatasa, ebben az
esetben a program szamol a vezetékkészlet valtozasaval, és az adott
id6intervallumon belll szamolja a forras és a fogyasztas, a nyomas, a
gazhémérséklet, a vezetékkészlet valtozasait, valamint a gaz minbségi
Osszetételét is.

iii.  ONLINE modellezési szamitas: A foldgazszallitd rendszer mérési pontjairol 2
perces gyakorisaggal érkezé mérési adatok alapjan tranziens modellezéssel
szamitja a rendszer allapotat. Ez a 2 percenként végzett allapotrekonstrukcios
szamitas az egyuttmikodd foldgazrendszer aktualis allapotat hatarozza meg,
azaz a nyomast, a kézegaramot, a gazhémérsékletet és a gazdsszetételt
szamolja ki a foldgazszallitdé rendszer haldézat pontjaira a bemend meérési
adatoknak megfeleléen.

f) A hidraulikai modellezési szamitasok alapadatai:

i. a vezetékrendszer geometriai paraméterei: belsé atmérd, hossz, csé
eérdessége;

ii. csomoponti vezetékkapcsolatok;

iii. betaplalasi pontokon a betaplalt foldgaz minéségi és mennyiségi paraméterei
(gazosszetétel, gazhémérséklet, gazmennyiség, nyomas);

iv.  fogyasztasi pontokon a fogyasztott féldgaz mennyisége;

v. a foldgazszallitd rendszer aktiv elemeinek (szabalyozdék, kompresszor
allomasok, elzardk) allapota és munkapontja.

g) A hidraulikai vizsgalathoz szukséges gazforgalmi adatokat a rendszerhasznaldk és a
rendszerlzemelteték biztositiak a szallitasi rendszeriizemeltetd, illetve szallitasi
rendszeriranyitd szamara. Az egylttm(kddd foldgazrendszerre az utdbbi végzi a
konkrét szamitasokat.

h) A vizsgalatok esetében térekedni kell arra, hogy a betaplalasi mennyiségek érai szinten
allandodak legyenek.

i) A kiadasi pontokon jelentkez8 kapacitasigények napi adataibdl - az elmult évek tény
fogyasztasi adatai és az adott fogyasztasi pontra jellemzd profil alapjan - kell képezni
a csucs Orai kapacitasigények értékét, mely a kilénb6zd fogyasztasi pontok egyéni
profiljai alapjan figyelembe veszi az egyidejliséget is.

i) A hidraulikai vizsgalat altaldnos szabalyai:

i. A modellezési szoftverben felépitett haldézatnak a vizsgalt halézattal
megegyez6 hidraulikai karakterisztikaval kell rendelkeznie.

ii. A szamitasi modell minden esetben egyensulyi allapotbdl indul. A 24 éras
dinamikus szamitasi modell futtatasahoz kiindulé statikus szamitasi modellt kell
futtatni.

iii. A szamitasi modellnek profillal kell szamolnia a napi fogyasztast a
prognosztizalt 6racsucs alapjan (6racsucs x aktualis profilszorzd) minden egyes
fogyasztasi pontra.

iv. A forraspontokon az adott pontra jellemz6 gazdsszetétel figyelembevételével
kell torténnie a gazminbség felvételének. A hidraulikai szamitas teljes
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

idéhorizontjan a gazminéség szamitasanak a foldgazszallité rendszer 6sszes
pontjan folyamatosnak kell lennie.

A hidraulikai szamitas soran egy vagy tébb forraspontot ajanlott adott nyomasu
pontként definialni.

Adott nyomasu forraspontoknal a betaplalt gazmennyiség értéke nem
haladhatja meg a prognosztizalt értéket.

Adott terhelésl forraspontoknal kialakulo tavvezetéki nyomas értéke kisebb
legyen, mint a forraspont lehetséges betaplalasi nyomasa.

A rendszer kiadasi pontjain a tavvezetéki nyomasnak nagyobbnak kell lennie,
mint az atadasi nyomasnak. Az egyes kiadasi pontokon a foldgazszallito
rendszer miikddése szempontjabdl minimalisan sziikséges tavvezetéki nyomas
értéke a mindenkori forgalmi rend - figyelembe véve a gazmindséggel és a
szagositassal kapcsolatos kovetelményeket is-, valamint a szallitasi igények
fuggvénye. A foldgazszallité rendszer biztonsagos mikodése szempontjabdl
megfelel§ tavvezetéki nyomas az adott szallitasi kdrilmények fliggvényében
kerll meghatarozasra.

A gazatado allomasok bemend oldali nyomasat a téli tervezett csucsterhelési
idészak alapjan kell meghatarozni, hidraulikai szamitasokkal, figyelembe véve,
hogy a bemend oldali nyomas minden gazatado allomason a névleges kiadasi
nyomasanal a gazatadd allomas technoldgiai mikodtetését zavartalanul
biztositani képes nyomasertékkel nagyobb legyen.

A foldgazszallitd rendszer csoméponti kapcsolasanak meg kell egyeznie a
vizsgalt id6szak — feltételezett — jellemzé kapcsolasi rendjével.

A szimulalt tavvezetéki nyomasszabalyozok beallitasi értékeinek a szoftverben
azonosnak kell lennie a vizsgalt szallitasi feladatra jellemzd valds beallitasi
értékekkel.

A kompresszorallomasok beallitasi értékei felelienek meg a vizsgalt szallitasi
feladatra jellemz6 Uzemmenetnek. A kompresszorallomasokon szamitott
mennyiségi es teljesitmény adatoknak a kompresszor allomasra jellemz6, a
vizsgalt id6szakban rendelkezésre all6 kompresszor gépegységek
hatarértékein belll kell maradniuk.

A rendszer lokalis részein nem alakulhat ki — szallitott mennyiség altal ala nem
tdmasztott tulzott kompresszorozasbdl addédé — indokolatlanul magas
nyomasertek.

Az anomaliak csOkkentése, a vizsgalati eredmények pontositasa végett minden
esetben két dinamikus modellezési szamitast kell futtatni egymas utan teljesen
azonos beallitasokkal. Az els6 24 6ras vizsgalat kiinduld allapotat a statikus,
mig a masodik 24 6ras vizsgalat kiindul6d allapotat az elsé 24 6ras futtatas
eredmeényeének kell szolgaltatnia. Kiértékelésre a masodik, anomaligktol mentes
modellezési szamitas futtatas kerdl.

A 24 oras Osszegzett forras, illetve fogyasztas értékének meg kell egyeznie
egymassal.

A 24 6ras modellezési szamitas soran térekedni kell arra, hogy a modell
végallapotaban a vizsgalt rendszer vezetékkészlete megegyezzen az induld
vezetékkészlettel, azaz térekedni kell a napi szintli forras-fogyasztas egyensuly
fenntartasara.
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k) A hidraulikai vizsgalat segitségével a kdvetkez6 feladatok végezhetbek el:

i.  afoldgazszallité rendszer Uzemmenetének optimalizalasa;

ii. afdldgazszallitd rendszer szlk kapacitas keresztmetszeteinek meghatarozasa;

iii. a foldgazszallitd rendszer fejlesztési igényeinek meghatarozasa a 3.3. fejezet
alapjan;

iv.  afoldgazszallité rendszer kapacitasainak meghatarozasa;

v. a kapacitasigényl6k igénybejelentése teljesithetéségének vizsgalata;

vi. az elszdmolashoz szikséges orankénti gazatadé és kromatografok
Osszerendelése a szallitasi iranynak megfeleléen.

I) AKk)pontban felsorolt tevékenységek elvégzéséhez a szallitasi rendszerliizemeltetének
a hidraulikai szoftver Uzemeltetésére alkalmas személyzettel kell rendelkeznie.

3.1.2.3. A hidraulikai vizsgalat tipusa és gyakorisaga a fdldgazeloszté
rendszeren

a) A foldgazelosztasi feladatok teljesithetéségét a foldgazelosztd hidraulikai szimulacio
(hidraulikai vizsgalat) alapjan hatarozza meg, ami a vizsgalt halézat vagy halézat rész
féldgazszallitasi kapacitasanak meghatarozasat jelenti.

b) A hidraulikai vizsgalat segitségével a kdvetkez6 feladatok végezhetbek el:

i. afoldgazeloszto rendszer Uzemmenetének optimalizalasa;
ii. afdldgazelosztd rendszer sziik kapacitas keresztmetszeteinek meghatarozasa;
ii. a fejlesztési igények teljesithetéségének meghatarozasa a prognosztizalt
fogyasztas alapjan a féldgazelosztd halézat betaplalasi pontjain;
iv. ~a  foéldgazelosztéd rendszer  kapacitasainak meghatarozasa, az
igénybejelentések teljesithetéségének vizsgalata.

c) A hidraulikai vizsgalattal — annak céljatél és id6tavjatél fliggéen két kuldnb6zé tipusu
szimulacié elvégzése lehetséges:

i. a rdvidtavu igénybejelentések (éven bellli kapacitaslekdtések) elbiralasara
alkalmazhat6 szimulacié. Ez a médszer a meglévé felhasznaléi allomany és a
rendelkezésre all6 teljesitményadatok figyelembevételével hatarozza meg a
féldgazeloszté rendszeren a foldgazelosztasi feladatok teljesithetéségét.

ii.  ahosszutavu kapacitasigény kielégitésének, valamint a féldgazeloszté halozati
fejlesztési igények vizsgalatdra alkalmazhaté szimulacié. A vizsgalat egy
feltételezett Gzemallapotra és a felhasznaldk elbre jelzett kapacitasigényének,
valamint az elosztovezetéki fejlesztési igények ismerete alapjan hatarozza meg
az elosztovezetéken kiadhatd kapacitasokat, illetve a felhasznaldi igények
alapjan létesitendd elosztovezetékek miszaki paramétereit.

d) A hidraulikai vizsgalathoz sziikséges gazforgalmi adatokat — a foldgazelosztd sajat
adatallomanya mellett - a rendszerhasznaldk biztositjak a foldgazelosztdé szamara. A
szlkséges gazforgalmi adatok kérét a foldgazeloszto lizletszabalyzata tartalmazza.
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e) A foldgazelosztd halézat hidraulikai vizsgalatanak alapelvei:

i.  a hidraulikai vizsgalatot végz6 szoftver programhoz sziikséges alapadatok:
a féldgazeloszté rendszer felépitése (sugaras vagy hurkolt);
a csomoponti kapcsolatok;

¢ a halézati nyomasszabalyozok beallitasi értékei.
ii. avizsgalati szimulacio peremfeltételei:

e egyensulyi allapotbél torténé kiindulas;

o Orai forras-felhasznaloi egyensuly;

e az induld vezetékkészlet egyenld a zard vezetékkészlettel,

e a betaplalasi nyomas nagyobb a vezetéki nyomasnal;

o Kilépési nyomas kisebb a vezetéki nyomasnal;

o kiértékelés.

3.1.3. Mennyiség, minéségi paraméterek mérése, kévetelmények, MER
3.1.3.1. Mérési infrastruktara az egyiittmiikodo foldgazrendszeren

a) Az egyuttmikodd foéldgazrendszeren szallitott foéldgaz mennyiség és mindség
mérésére a rendszerizemelteték mennyiségméré és a szallitasi rendszeriizemelteté —
egyéb megallapodas hianyban - minéség ellenérz6 berendezéseket koteles
Uzemeltetni.

b) Aféldgaz mennyiségméré és minéség ellen6rzd berendezéseknek mindenkor meg kell
felelnilk a vonatkozé magyar szabvanyoknak és a mérésekre vonatkozo el6irasoknak.

c) A féldgaz minéségére vonatkozoé ellenérzé méréseket ugy kell a rendszerizemelteték
kozott felosztani, hogy a Szabalyzat 3.1.3.2. a) pontjaban foglalt el6irasoknak
megfeleld minéségl foldgaz paramétereinek megfelel6 ellenérzése minden atadasi-
atvételi ponton biztositott legyen. A mérés gyakorisagat a mérést végzé
rendszerlizemeltetd hatarozza meg az MSZ 10715 alapjan. A méréstél azon
paraméterek esetében — az atadé-atvevd felek kildn megallapodas alapjan - el lehet
tekinteni, ahol a visszavezethet6ség biztositott, azaz a paraméterek megvaltozasa a
foldgazszallitas vagy a foldgaztarolas soran nem kdvetkezhet be.

d) Elszamolasi mérésre MKEH altal vagy hasznalati etalonnal ellenérzott mérémuiszerek
alkalmazhatok.

3.1.3.2. Foldgazmindségre vonatkozé eldirasok

a) A foldgaz min6sége akkor megfelelé, ha legalabb megfelel a Vhr.-ben® foglalt
el6irasoknak. A kapcsolddo szallitasi rendszerlizemelteték valamely hatarkeresztezé
betaplalasi-kiadasi pont tekintetében a gazmindsegi paraméterek vonatkozasaban a
mindségi hatarértékeken belll eltérd hatarértékekben, tovabba a Vhr.3--ben nem
szerepl6 gazmindségi paraméterekben is megallapodhatnak.

b) A meglévd termelési betaplalasi pontokra vonatkozd, a szallitdsi rendszerizemeltetd
és a foldgaztermel6 kozott kotott egyilttmikoédési megallapodasban rogzitett
gazmin8ségre vonatkozo feltételeket a szallitasi rendszeriizemeltetd fenntartja.

31 Vhr. 11. sz. melléklet
%2 Vhr. 11. sz. melléklet
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c) Abban az esetben, ha az a) pontban leirtak teljesliinek, akkor egy Uj betaplalasi ponton,
amely foldrajzi elhelyezkedése okan, vagy a hidraulikai viszonyok miatt érdemben
befolyasolhatja az adott hatarkeresztezd betaplalasi-kiadasi ponton érvényes, a
kapcsolodd  szallitdsi  rendszerizemelteték  altal megallapodott  mindségi
paramétereket, a foldgaztermeld kizarélag a kapcsolédé  szallitasi
rendszerlizemelteté6k  kozotti megallapodasnak  megfelel, a  szallitasi
rendszerlizemeltetd altal megadott minéségl foldgazt taplalhat be a foldgazszallitd
rendszerbe.

d) A kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalo és a foldgaztermel6 a foldgaz min6ségi
paramétereinek ellenérzésére sajat mérdberendezést Uzemeltethet, amely, ha
megfelel a mérési szabvanyban rogzitett feltételeknek, akkor azt az érintett
rendszerizemeltetdk a kdzottlk létrejott egylttmikoddési megallapodasban rogzitettek
szerint helyettesité meérésként alkalmazhatjak.

e) A szallitasi rendszeriizemelteté a gazminéség rendszer-o6sszekotési pontokon torténé
révidtavid nyomon kovetése tekintetében a 2015/703 EU rendelet elirasainak
megfeleléen jar el.

fy A 2015/703 EU rendelet el6irasainak figyelembevételével a szallitasi
rendszerlizemeltetd a gazmin6ség rovid tavu valtozasairdl az e) pontban foglaltakon
tulmenéen az alabbi partnereinek ad tajékoztatast:

i. olyan kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldk, vagy az Oket ellatd
rendszerhasznalok, amely felhasznalok (zemi folyamatait hatranyosan
befolyasoljak a foldgaz minéségében bekdvetkezd valtozasok,

ii. olyan foldgaztarold6 engedélyesek, amelyek Uzemi folyamatait hatranyosan
befolyasoljak a foldgaz minéségében bekdvetkezd valtozasok.

g) Egyéb partnerek igénye esetén a tajékoztatas kielégithetdségét a szallitasi
rendszerlizemeltetd egyedileg, 30 napon belll megvizsgalja.

3.1.3.3. A foldgaz mindéségi paramétereinek, energiatartalmanak
meghatarozasa és mérése

a) A szallitasi rendszerlizemeltetd altal végzett min6ségi méréseket tekintve a féldgaz
mindségi paraméterei alatt az alabbi jellemz6k értend6k:

i Osszetevdinek koncentracioja (metan, etan, propan, n-butan, i-butan, n-pentan,
i-pentan, neo-pentan, hexan és annal nehezebb szénhidrogének, szén-dioxid,
nitrogén, hidrogén stb.) mol %;

i relativ slrlisége - (15°C és 0°C);

ii. alsé héértéke (fitéértéke) alapértelmezésben kWh/m? (25/0°C), opcionalisan

MJ/m?3 (15/15°C);

iv. fels6 héérték (égéshd) alapértelmezésben kWh/m?3 (25/0°C), opcionalisan
MJ/m?3 (15/15°C);

V. Wobbe szam felsé héértékre vonatkoztatott kWh/m?® (25/0°C) és MJ/m?3
(15/15°C).
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b) Az Osszetétel mérését folyamatos lizem, terepi kivitel(i féldgaz kromatograffal, illetve
az ellendrzéseket a helyszinen vett foldgazmintabdl akkreditalt laboratoriumokban
végzik.

c) Arrelativ slriség és héertékek kiszamitasat a foldgaz osszetételbél az ,MSZ ISO 6976
- A héertékek, a slrlség, a relativ slirliség és a Wobbe-szam szamitasa a
féldgazosszetételbdl” szerint kell elvégezni.

d) A napi sulyozott minéségi atlag értékek meghatarozasat a szallitasi
rendszerlizemeltetd hidraulikai szamitas alapjan végzi el. A napi sulyozott mindségi
atlag értékeket az elszamolasi pontok 6rai mennyiségei €s a hidraulikai szamitassal
meghatarozott gazmin6ség orai atlag adatai alapjan az OTR rendszer hatarozza meg.
Ezen eljaras szerint képzett napi sulyozott minéségi paramétereket kell elsédlegesen
a napi elszamolas soran hasznalni.

e) Amennyiben a d) pontban leirtak szerint nem hatarozhatok meg a napi sulyozott
min&ségi paraméterek, akkor az elszamolashoz a kdvetkezd helyettesitési folyamatot
kell alkalmazni: Arra az id6szakra, amiben a d) pontban leirtak szerint nem
hatarozhatok meg az 6rai minéségi paraméterek az utolsd, még érvényes hidraulikai
szamitassal meghatarozott érai minésegi paraméterek kertlnek figyelembevételre, és
az adott napra az igy kialakuld 6rai atlag ertékekbél képzett 24 6ras atlag értéket kell
hasznalni.

f) A foldgaz energiatartalmat a foldgazszallitd rendszeren napi elszamolasi id6szakra az
adott 6rai normal allapotu térfogatokbdl képzett 0 °C-os térfogat és a Szabalyzat
3.1.3.3. d) pont szerinti 6rai atlag 25/0 °C-os referencia hémérsékletli égéshd
szorzataként kWh-ban, a 24 O6rai energia mennyiség 0sszegzésével, a kerekitési
szabalyoknak megfeleléen egész szamra kerekitve kell meghatarozni.

g) A technikai feltételek megléte esetén a foldgaz energiatartalmanak meghatarozasa a
napi elszamolasi idészakra a mért 0 °C-os térfogataram és a mért 25/0 °C-os égéshé
szorzataként a szamitdmUiivekben el6allé energiaaram integralasaval térténik. Napi
energiatartalomnak ilyen esetben a gaznap zarasa utan a szamitomibél kiolvasott
el6zb napi energiaszamlalo értékét kell tekinteni.

h) A féldgaz energiatartalmat a foldgazelosztoé rendszeren napi elszamolasi id6szakra a
napi 15 °C-os térfogat és a napi atlag 15/15 °C-os referencia h6mérsékleti flitéérték
szorzataként MJ-ban, valamint a napi normal allapotu térfogatbdl képzett 0 °C-os
térfogat és a napi atlag 25/0 °C-os referencia hémeérsékletli égéshé szorzataként kWh-
ban meghatarozott gazatadoi napi 0sszes atadott energiamennyiségek hanyadosaként
adodd aranyszam alkalmazésaval, a kerekitési szabalyoknak megfeleléen egész
szamra kerekitve kell meghatarozni. Az aranyszamot hét tizedesig kiszamolva kell
alkalmazni.

i) Barmely, egy napnal hosszabb idészakra az adott id6szak féldgaz energiatartalmat az
adott id6szak napjain szamitott energiamennyiségek 0sszegeként kell szamitani.

i) Minden rendszeriizemeltetd koteles a sajat rendszerének betaplalasi-kiadasi pontjain
a féldgaz mennyiségét és mindségét bizonylatolni.

3.1.3.4. A mindségi paraméterek és a mennyiségmeérés kapcsolata

a) A meghatarozott minéségi paraméterek kiindulasi alapadatként szolgalnak:
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b)

3.1.3.

a)

i. a foldgazmennyiség kiszamitasara szolgald algoritmusban (az tzemi sirliség
kiszamitasahoz a méréperemes meérérendszerben és az eltérési tényezd
kiszamitasahoz a méréperemes, ultrahangos és turbinas mérérendszerben);

ii. a foldgaz energiatartalmanak kiszamitasahoz.

Az elsédleges elszamolasi rendszerben a fdldgaz napi energiatartalmanak
meghatarozasa betaplalasi pontonként naponta, az adott napon atadott-atvett 101 325
Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbdl képzett 101 325 Pa nyomason 0 °C-os
térfogat és a napi atlag égéshd 6sszeszorzasaval torténik. A kiadasi pontokon az adott
oraban atadott 101 325 Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbol képzett 0 °C-
os térfogat és az drai égéshd Osszeszorzasaval létrejott érai energiatartalmak napi
Osszegének képzésével tortenik.

Amennyiben a napi sulyozott égéshé nem hatarozhaté meg, akkor a foldgaz
energiatartalmanak meghatarozasa betaplalasi- kiadasi pontonként naponta, az adott
napon atadott-atvett 101 325 Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbdl képzett
101 325 Pa nyomason 0 °C-os térfogat és a napi atlag égéshd 6sszeszorzasaval
torténik.

Barmely id6szakra értelmezett dsszes hémennyiség az adott idészak gaznapi
hémennyiségeinek dsszege.

Barmely 6sszevont gazatado allomas napi hdmennyiség értéke az 6sszevont egyedi
gazataddk aznapi hBmennyiségeinek 6sszegzésével all elé.

5. Napi égéshé meghatarozasa az osszevont kiadasi pontokrdl ellatott
felhasznalok fogyasztasanak elszamolasa soran

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd altal a MER-ben az dsszevonasban
szerepld barmely kiadasi pontra publikalt égéshének mértéke a MER-ben az dsszevont
halézati pontra publikalt égéshétél valo eltérése nem haladja meg az 5%-ot, a kiadasi
pontokrdl ellatott felhasznaldkra vonatkozé napi €s havi energiatartalmat az dsszevont
halézati pontra a szallitdsi rendszerizemeltet§ altal naponta publikalt égéshé
felhasznalasaval kell elszamoilni.

Amennyiben a szallitdsi rendszerizemeltet6 altal a MER-ben az &sszevonasban
szerepl6 barmely kiadasi pontra publikalt égéshé +5%-ot meghaladé mértékben eltér
a MER-ben az 6sszevont gazatadd allomasra publikalt égéshétél, akkor a kiadasi
pontokrol ellatott felhasznaldkat hozza kell rendelni vagy az dsszevont, vagy a fizikai
kiadasi pontok egyikéhez a kovetkez6 eljaras szerint:

i.  Amennyiben a fizikai kiadasi pontokrdl ellatott foldgazelosztd rendszerek
Osszekapcsolasra kerlltek és egyértelmli az O6sszekapcsolas és a kiadasi
pontok kdzotti havi fogyasztasi adatokbdl, hogy az 6sszekapcsolas utan kevert
gaz aramlik az féldgazeloszté rendszeren (a csatlakozasi ponton a két kiadasi
pontrél szarmazo havi gazmennyiség kuldnbsége kisebb, mint 20%), akkor az
Osszekapcsolas helye és a kiadasi pontok koz6tti foldgazeloszto rendszeren az
egyedi kiadasi ponti égéshokkel kell elszamolni. A gazaramlas szerint az
Osszekapcsolas helye utani felhasznaldknal az érintett kiadasi pontok napi
mennyiségével sulyozott atlag égéshdket kell hasznalni a felhasznaldk
elszamolasa soran.
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3.1.3.

a)

c)

i.  Amennyiben a fizikai kiadasi pontokrodl ellatott féldgazelosztd rendszerek havi
gazfogyasztasabdl azonosithaté egy olyan felhasznaloi kér (foldgazelosztoi
terlilet), amely bizonyosan a fizikai kiadasi pontrél kerll ellatasra, a
foldgazeloszté koteles a haldzat felépitése és a felhasznaldk havi
fogyasztasanak ismeretében az egyes hdénapokra meghatarozni az
Osszevonasban érintett minden fizikai kiadasi pont tekintetében azt a
felhasznalo kort (foldgazelosztoi terlletet), amely az adott fizikai atadasi pontrol
50%-nal nagyobb valdszinlséggel kizarélag az adott kiadasi pontrdl kerdl
ellatasra.

ii. Az i. pont szerinti valoszinlséget az egyes fizikai kiadasi pontrol a
foldgazelosztd rendszerbe taplalt havi mennyiség és az ahhoz koézvetlendl (a
kiadasi ponttdl jellemz6 gazaramlasi iranyt figyelembe véve) kapcsol6dd
foldgazeloszté rendszerrél fogyasztd felhasznalok havi vételezése aranyaként
kell meghatarozni.

iv.  Amennyiben az dsszevonasban szerepl6 kiadasi pontok kdzll egy vagy tébb
kiadasi pontot a szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazelosztoval egyeztetve
id6legesen leallit, akkor az iii. pont szerint a ledllitott kiadasi ponthoz rendelt
felhasznaldkat az dsszevont kiadasi pont sulyozott atlag égéshdjével kell
elszamolni.

v. A foldgazeloszt6 minden gazévre vonatkozoan a megel6z6 gazév adatai
alapjan koteles az igy meghatarozott felhasznaloi koér egyedi, vagy 6sszevont
kiadasi pont 6sszerendelést honlapjan publikalni.

vi. A havi fogyasztasokat a profilos felhasznalok esetén a profil alapjan, a
tavleolvasott felhasznalok esetén a mérések alapjan kell meghatarozni.

6. A foldgazszallitd rendszer betaplalasi-kiadasi pontjainak foldgaz
Minéség Elszamolasi Rendje
A szdllitasi rendszerlizemeltetd6 a MER-ben kdzzéteszi a foldgazszallitd rendszer

betaplalasi-kiadasi pontjaira vonatkozdé, az egyes pontokon forgalmazott napi
gazmennyiségekkel sulyozott égéshd alapjan képzett atlagokat, valamint tajékoztatéd
jelleggel a gazévet megel6zd évben el6forduldé minimum és maximum égéshd
értékeket, tovabba szintén tajékoztato jelleggel k6zzé teszi a napi gazmennyiségekkel
sulyozott fitéérték alapjan képzett atlagokat. Az ennek megfeleld foldgazmindség egy
ajanlas a kereskedd6k és a felhasznalok szamara a szerzddésben rogzitett égéshé,
illetve barmely, az adott betaplalasi vagy kiadasi ponttal kapcsolatos térfogat —
energiatartalom szamitashoz. A napi minéségi és 0sszetétel adatoknak az dsszevont
atado mennyiségaranyos sulyozott atlagértékeit kell tekinteni.

A MER szabalyozza azt, hogy az egyes betaplalasi pontokhoz mely kromatograf
mintaaramokat, vagy helyettesit6 labor adatokat, tovabba az egyes kiadasi pontokhoz
mely kromatograf mintadramokat kell hozzarendelni, valamint mely kiadasi pontok
esetében kell online hidraulikai szamitassal meghatarozott minéségi adatokat
figyelembe venni az elszdmolas soran.

A MER az alabbiakat tartalmazza:

i. a kromatografok mintaaramainak kodjat, telepitésének helyét;
ii. a mérési helyek foldgazcsoportjat, kapcsolddo rendszerizemeltetdjét;
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iii. az atadas-atvételi pontokat, ahol telepitett kromatografokban meghatarozott
paraméterek és dsszetevOk alapjan torténik a minéség elszamolasa;

iv. az atadas-atvételi pontokat, ahol online hidraulikai szamitassal meghatarozott
paraméterek és dsszetevOk alapjan torténik a minéség elszamolasa;

V. minden halézati pontra az éves sulyozott atlag égéshét, ami a napi atlag
égéshdék napi mennyiségekkel sulyozott éves atlaga . Az éves sulyozott atlag
égéshét a szallitasi rendszerlizemelteté képzi az elé6zbé6 év januar 1-jétél
december 31-ig tart6 idészakra szamolva;

Vi. tajékoztatd jelleggel minden haldzati pontra az éves minimum és maximum
egeshdéket és a napi gazmennyisegekkel sulyozott atlag flitéértekeket, az el6z6
év januar 1-jétél december 31-ig tarté idészakra szamolva;

Vii. a szagositasi normatol eltéré6 szagositasi szintek alkalmazasat a kiadasi
pontokon;

viii. az égésho és fltéérték alapu energia allokacios célu atszamitasanak részletes
modszertanat;

iX. a szamitdmivekben a gaztechnikai normal allapotu foldgaz mennyiség
szamitasahoz szlkséges, az adott gazévre érvényes gazosszetevék, relativ
s(ir(iség, nitrogén-tartalom, széndioxid-tartalom helyettesit6 értékeit az el6z6 év
januar 1-jétél december 31-ig tarto idészakra szamolva;

X. a foldgazszallité rendszeren a targyévet megel6z6 elmult 3 évben a betaplalasi
pontokon mért gazdsszetételbdl szamitott atlagos karbontartalmat.

A szallitasi rendszerizemeltetd feladata a MER elkészitése és éves felllvizsgalata.
Ervényessége egy adott gazévre vonatkozik. Publikalasa minden évben legkésébb
februar 15-én a szallitasi rendszeriizemeltetd internetes honlapjan, mig hatalyba
Iépése a gazeév elsé napjan torténik.

A szadllitasi rendszeriizemeltetd az Uj betaplalasi vagy kiadasi pont, illetve Uj
kromatograf Uzembe helyezése el6tt - az érintett kapcsolddd rendszerlizemeltetdk
értesitése mellett - aktualizalja a MER-t és kdzzéteszi a honlapjan.

Eljaras nem megfelel6 minéségii foldgaz betaplalasa esetén

A foldgazszallité rendszer tjonnan létesitendd betaplalasi pontjan betaplalt foldgaz
minésége akkor megfelel6, ha teljesiti a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjaban foglalt
el6irasokat és a betaplalt foldgaz égéshéje nem tér el £5%-nal nagyobb mértékben
azon kiadasi pontra a MER-ben publikalt égéshé atlagatol, amelyikre a szallitasi
rendszerlizemeltetd hidraulikai elemzése alapjan a legnagyobb valdszinliséggel
kerulhet a betaplalt foldgaz.

Amennyiben a foéldgaztermel6 altal betaplalt foldgaz égéshéje +5%-nal nagyobb
mértékben valtozik a betaplalast megeléz6 gazév atlagos foldgaz-égéshbjéhez képest
a Vhr. vonatkozo rendelkezése?®? szerint, akkor a szallitasi rendszeriizemeltetd irasban
jelzi a féldgaztermelének - melyet az érintett rendszerhasznaldk részére is megkiild - ,
hogy a nem megfelel6séget sziintesse meg.

A foldgazszallitoé rendszer hazai betaplalasi pontjan betaplalt foldgaz minésége akkor
megfeleld, ha teljesiti a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjaban foglalt eléirasokat. Amennyiben
annak nem tesz eleget, nem megfelel6 minéségi foéldgaz betaplalasnak kell tekinteni

3 Vhr. 66/A. §
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és a betaplaldé rendszerhasznald koteles intézkedéseket tenni a megfelelé féldgaz
mindség visszaallitasat illetéen.

d) A nem megfelel6 minbéségl foldgazt betaplald foéldgaztermel6 és foldgaztarold
engedélyes felel6sséggel tartozik az altala betaplalt foldgaz mindségébél adodo
karokert.

e) A féldgaz min6ségének nemmegfeleléségét az érintett rendszeriizemelteték az
alabbiak szerint allapitjak meg:

i. A szallitasi rendszerizemeltetd a féldgaz mindségét és dsszetételét ellendrzd
készulékeivel folyamatosan méri a betaplalt foldgaz minéségét és osszetételét
a Szabalyzat 3.1.3.3 pontja szerint.

ii. Amennyiben a mérés értéke alapjan nem teljesiilnek a Szabalyzat 3.1.3.2.
pontjaban foglalt el6irasok, akkor arrdl a szallitasi rendszeriizemeltetd értesiti
a kapcsolddé rendszerlizemeltetdt. A két rendszerizemeltetd ezt kovetden az
egyuttmikddési megallapodasukban rogzitetteknek megfeleléen jar el.

iii. Amennyiben a kapcsolodé rendszerizemeltetdé nem  rendelkezik
kontroll/helyettesité méréssel, vagy a kontroll/helyettesité mérés adatai nem
allnak rendelkezésre, ugy a kapcsolddd rendszertizemeltetd tudomasul veszi
a szallitasi rendszerlzemeltetd altal mért ertékeket és megallapitast, miszerint
nem megfelel6 minéségl foldgaz betaplalas tortént a foldgazszallitd
rendszeren.

iv. Amennyiben a kapcsolédé rendszerizemeltetd rendelkezik
kontroll/helyettesitd méréssel, ugy az érintettek akkor tekintik a foéldgaz
mindséget nem megfelelébnek, ha az mindkét mérés alapjan a foldgaz
min&ségi paramétereit érintd hatarérték sértést mutat.

V. Amennyiben a betaplalasi ponton a kapcsolddd rendszerlzemeltetd a
kontroll/helyettesitd méréssel hatarérték sértést allapit meg, akkor arrél a
szallitdsi  rendszerizemeltet6t az adatok egyideji megadasaval
haladéktalanul értesiti.

f) A nem megfelel6 min6ségl féldgaz betaplalasanak tényérdl a betaplalasi pontra
nominald rendszerhasznalokat a szallitdsi rendszerlizemelteté irasban (emailben)
értesiti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a betaplalas helyét, idejét, a nem megfelel6
mindségi paramétert és annak a szallitasi rendszerizemeltet6 altal meért értéket.

g) A nemmegfeleléség megszinését kovetben a szallitasi rendszeruzemeltetd
ugyanazon értesitési kornek tajékoztatd levelet (emailt) kild a nemmegfelel6ség
megszinésének idejérdl. Az értesitett rendszerhasznald igénye esetén a szallitasi
rendszertizemeltetd jegyz6konyvet allit ki a nemmegfeleléség okardl és annak
elérhet6ségét biztositja a kérelmez8 szamara.

h) Amennyiben megallapitasra kerll a féldgaz nemmegfelel6sége és a kapcsolédo
rendszerlizemeltetd  rendelkezik  sajat  kontroll/helyettesitd6  méréssel, a
kontroll/helyettesité mérés adatait rogzitett médon elektronikus formaban kell atadni a
szallitasi rendszeruzemeltetd szamara.
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k)

Az értesitésnek tartalmaznia kell:
e az adatértéket,
e az adat azonositojat,
e az adat idébélyegeét.

Amennyiben a szallitasi rendszeriizemeltetd nyilatkozik arrél, hogy a méréje mérésre
alkalmatlan, a normal Uzemmadd visszaallitdsaig a kapcsolddd rendszeriizemeltetd
helyettesité/kontroll mérése lesz elfogadott. A kapcsolddd rendszeriizemeltetének
gondoskodnia kell a kontroll/helyettesitd6 mérés eredményének a szallitasi
rendszerlizemeltetd részére toérténd folyamatos atadasardl. A rendszerhasznalok
kérésére a kapcsolédd rendszerlizemeltetd részikre megkildi a kontroll/helyettesit
méréssel megerdsitett adatokat.

Amennyiben a betaplalalasi ponton a kapcsolodo rendszerizemeltetdé nem rendelkezik
kontroll/helyettesit6 méréssel, akkor tudomasul veszi a szallitasi rendszerizemeltet6
altal mért értékeket és haladéktalanul megkezdi az intézkedéseket a foldgazmindség
Ujbdli megfeleld szintre torténd javitasara.

Amennyiben az egyuttmikodé foldgazrendszeren a nem megfelelé minéségu foldgaz
betaplalasa vagy betarolasa varhatéan miszaki problémat okoz, vagy nem felel meg
a vonatkozé egyuttmikddési megallapodasban  meghatarozott mindségi
paramétereknek, a szallitasi rendszerlizemeltetd vagy a foldgaztarold engedélyes
megtagadhatja a rendszerhasznalé minéseégileg hibas gazanak atvételét.
Kontroll/helyettesitd6 mérés megléte esetén akkor tekintheté a foldgaz minbségi
paramétereit érintd hatarerték sértés megszuntnek, ha mindkét méré oras atlagértéke
a hatarértéken belll van.

Hidrogénnel kevert foldgazt betaplalé hazai kapcsolédé rendszerlizemelteté vagy az
egyéb gazokat eldallité foldgaztermeld koteles valds idében mérni a féldgazba
bekevert hidrogén koncentraciét (mol %-ot) és gondoskodni arrdl, hogy a megengedett
hidrogén koncentracié hatarérték ne kerllhessen tullépésre, és a nem megfelel6
min&ségl foldgaz betaplalasat azonnali hatallyal automatikusan kdteles megszintetni.

3.1.41. A szdllitdsi rendszeriizemeltetd jogai és kotelezettségei a

a)

foldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain

Amennyiben a féldgazszallitoé rendszer kiadasi pontjan a kiadott féldgaz minésége nem
felel meg a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjaban leirtaknak, vagy a kiadott gaz kart okozott, a
szallitasi rendszeruzemeltet6 a hidraulikai szimulacios rendszere segitségével koteles
vizsgalni, hogy a nem megfelel6 minéségu foldgaz mely betaplalasi pontokrdl, milyen
mértékben és mikor kerult betaplalasra.

A hidraulikai szimulaciés elemzés alapjan azon a betaplalasi ponton, ahol a nem
megfeleld mindségli foldgazt betaplaltdk a nem megfeleld minéségl foéldgaz
betaplalasabol ered6 karokért az igy meghatarozott, azt betaplalé rendszerhasznalok
felelések a betaplalasuk aranyaban. Jelen szabaly alkalmazandd szigetizem és
részleges szigetlizem esetén is.
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3.1.5. A foldgaz mennyiségi mérése
3.1.51. Mérés a foldgazszallité rendszeren

a) A szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazszallitasra atvett-atadott féldgaz mérésére,
valamint a sajat felhasznalas elszamolasahoz mérbeszkdzdket Uizemeltet.

b) A foldgaz mennyiségének mérése Szabalyzat Ill. szamu mellékletében szerepld
eszkozokkel és a jelen pontban meghatarozott médon torténik.

c) A mérérendszernek képesnek kell lennie érai és napi mérési adatok szolgaltatasara és
azok legalabb 50 napig torténd tarolasara.

d) A mérés fajtai:

i. kilsé elszamolasi mérések (atvételi és atadasi mérések) - kilsé szervezettél
atvett vagy annak atadott féldgaz mérése;

i. bels6 elszamolasi mérések - a szdllitasi rendszeruzemeltetd
vezetékrendszerén belll a sajat célra felhasznalt, illetve a foldgaz mozgasanak
kdvetésére szolgalé mérések.

e) A rendszerhasznaldkkal és a kapcsolodd rendszerlizemeltetokkel vald elszamolas
alapjat a kilsé elszamolé mérések képezik.

3.1.5.2. Mérés a betaplalasi pontokon

a) A szdllitasi rendszerlizemeltetdnek a betaplalasi pontokon a féldgazszallitasra atvett
féldgaz mennyiségének, nyomasanak, hémérsékletének, dsszetételének és mindségi
jellemz8inek mérésére alkalmas sajat tulajdonaban 1évé méréeszkdzoket kell
Uzemeltetnie.

3.1.5.3. Mérés a kiadasi ponton

a) A szallitasi rendszertizemelteté a foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjain a kiadott
foldgaz mennyiségének, nyomasanak és hémeérsékletének mérésére alkalmas
mérdeszkdzoket Uzemeltet.

b) A gazminbségi jellemzéket a szallitasi rendszerizemeltetd a MER szerint hatarozza
meg.

c) A kapcsolodo rendszeriizemeltetd jogosult a féldgazszallitd vezeték kiadasi pontjan a
szallitasi rendszeruzemeltetd altal Gzemeltetett mérés szamitdomuivének archiv adatait,
a gazhodnapot kovetd tarkiolvasaskor sajat, a szallitasi rendszerlizemeltetovel
egyeztetett tipusu adathordozén elvinni, mellyel lehetésége nyilik az adatok
ellen6rzésére.

3.1.5.4. Mérési adatok gylijtésének gyakorisaga a foldgazszallité rendszeren

a) A foldgazszallitdé rendszer betaplalasi és kiadasi pontjain a mérési adatok leolvasasa a
szallitasi rendszeruzemeltetd telemechanikai rendszerének segitségével torténik.

b) A gazhdénap lezarasat koévetben legkésébb a gazhonapot koévetd hdénap 5.
munkanapjaig a foldgazszallitd vezeték betaplalasi-kiadasi pontjain a szallitasi
rendszerlizemeltetd, az érintett rendszerhasznald, vagy hivatalos megbizottjaik
helyszini tarkiolvasast végeznek.

142/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

3.1.5.
3.1.5.

a)

e)

3.1.5.
a)

b)

f)

5. Mérés a foldgazeloszté rendszeren
5.1. Mérés a betaplalasi pontokon

A foldgazeloszté a szallitasi rendszerlizemeltet6tdl a gazatado allomas kiadasi pontjan
veszi at foldgazelosztas céljara a foldgazszallitdé vezetéken szallitott foldgaz
mennyiséget.

A foéldgazeloszté altal atvett gazmennyiség mérése a gazatado allomason a szallitasi
rendszerizemeltetd altal Uzemeltetett mérérendszerrel térténik.

A szdllitasi rendszerlizemelteté a foldgazszallité rendszer kiadasi pontjan (amely
azonos a foldgazelosztd halozat betaplalasi pontjaval) a foldgaz mennyiségének,
nyomasanak és hédmérsékletének mérésére alkalmas mérdeszkdzoket Uzemeltet.

A szallitasi rendszerlizemelteté a foldgazszallité rendszer kiadasi pontjan koételes a
napi gazmindségi adatszolgaltatast teljesiteni és a féldgaz mindseégét bizonylatolni a
kapcsolddd rendszertizemeltetd részére.

A foldgazeloszt6 jogosult sajat rendszerén ellenérzé mérérendszert kiépiteni, illetve
Uzemeltetni.

5.2. Mérés a kiadasi pontokon

A foldgaz mennyiségének elszamolasi mérésére a foldgazelosztok mennyiségmérd
rendszereket alkalmaznak.

Az elszamolasi mennyiségmérd rendszereket a foldgazelosztok Uizletszabalyzatukban
foglaltak szerint Gzemeltetik, és meghatarozott idénként ellenérzik, illetve ellenériztetik.
Az elvégzett ellenbrzés eredményét a mérésben érintett minden fél szamara
hozzaférhetévé kell tenni.

Az elszamolasi mennyiségmeérdék kozil a forgébdugattyus és a turbinas gazmérdkre a
jelen Szabalyzat Ill. szamu mellékletében felsorolt elbirasokat kell alkalmazni. A
lemezes (membranos) gazmérdéknél az MKEH HE 2/1-2006. szamu elbirasait kell
figyelembe venni.

A foldgazeloszto koteles ellatni a GET rendelkezése szerinti gazméréket tavadat
atvitelre alkalmas berendezéssel.

Amennyiben a felhasznald6 nem rendelkezik tavadat atvitelre alkalmas méré
rendszerrel, annak napi fogyasztasat az egységes, orszagos, fogyasztasi profil alapu
elszamolasi rendszer segitségével kell megallapitani.

Amennyiben a foldgazeloszté a GET rendelkezése szerinti gazmérdket nem, vagy csak
részben tudja tavadat atvitelre alkalmas berendezéssel ellatni, koteles a mérési adatok
helyszini leolvasasardl vagy leolvastatasarol napi gyakorisaggal gondoskodni.

A foldgazelosztd halozat kiadasi pontjain vételezd felhasznaldk mérési adatainak
gylijtése és dsszesitése a foldgazelosztd informatikai rendszerének segitségével vagy
helyszini leolvasassal a foldgazeloszté altal meghatéarozott gyakorisaggal torténik az
alabbiak szerint:

i.  Tavadat atvitelre alkalmas fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi
helyeken az orai és napi adatok a Szabalyzat 2.6. pontja szerinti
adatszolgaltatasban meghatarozottak alapjan térténd megkuildésével,

ii. 20 m%ora feletti névleges Osszteljesitményli fogyasztasméré berendezéssel
ellatott felhasznalasi helyek esetében (tavadat atvitelre nem alkalmas
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fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi hely esetén, illetve tavadat
atvitelre alkalmas fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi hely
esetén, ha nem allnak rendelkezésre elszamolasra alkalmas adatok) a targyhét
kdvetd hénapban a foldgazelosztoi leolvasasi Utemterv szerinti napon torténd
mérdallassal;

ii. 20 md%bra vagy az alatti névleges Osszteljesitményli fogyasztasmérd
berendezéssel ellatott felhasznalasi helyek esetében az elszamolas évi
minimum egy alkalommal torténé tényleges leolvasassal torténik. A leolvasas
idépontjardl a kereskedét elézetesen értesiteni kell a foldgazelosztonak.

3.1.5.6. Mérés a foldgaztarolé rendszeren

a) A foldgaztarold engedélyes részére a foldgaztarolok foldgazszallitdé vezetéki ,0”
pontjain a foldgazszallitdé vezetékrendszerrél a foldgaztaroldhoz érkezd, illetve
foéldgazszallitd vezetéki rendszerre kiadott gazmennyiséget és gazmindséget a
szallitasi rendszeriizemelteté méri meg. A féldgaztarolé engedélyes és a szallitasi
rendszerizemeltetd egyittmikodési megallapodasa tartalmazza azon minéségmérési
feladatokat, amelyek elvégzésérél a foldgaztarold engedélyes gondoskodik. A
rendszerlizemeltetdk altal végzett/végeztetett foldgazminéség méréseknek biztositani
kell a Vhr.-ben®* foglalt eléirasoknak megfelelé minéségl foldgaz szabvany szerinti
paraméterek igazolhatésagat a rendszerhasznalok felé.

b) Azon foldgaztarolok esetében, ahol a foldgaztermeld kdzvetlenll kapcsolodik a
foldgaztarolé technolégiai rendszeréhez, hatarfelileti mérések mikodtetése
szikséges. A mérések a helyi miszaki adottsagoktdl, a gazdasagi észszer(iségtél és
a felek megallapodasatol fliggden, vagy a foldgaztarold engedélyes vagy a
foldgaztermel6 végzi. A felosztast a foldgaztermel6 és a foldgaztarold engedélyes
kozott megkotott egyittmikoddési megallapodas  rogziti. A foldgaz  mindség
méréseknek biztositani kell a Vhr.-ben® foglalt el6irasoknak megfelelé mindségl
féldgaz szabvany szerinti paraméterek igazolhatésagat a rendszerhasznalok felé.

c) Az elektronikus gazmin6ség-mérérendszer adatait kiegészité labormérések
mintavételi helyeinek és mérési gyakorisaganak meghatarozasa — a féldgaztarold
terlletén — a féldgaztarolé engedélyes illetékességi korébe tartozik.

d) A fentieken felll a foldgaztarold6 engedélyes méréssel rogziti a gazforgalom minden
olyan elemét, amelyek a fdldgaztarolok telies korl gézforgalmi mérlegének
felallitasahoz, illetve a ki- és betarolt gazmin6éség teljes koérl kontrolljahoz
szukségesek.

e) A féldgazszallité vezetéki ,0” ponti kitarolas esetén a foldgaztarold engedélyes a
foldgaztarolokbdl kitarolt foldgaz mindségérdl koteles muibizonylatot kiallitani
(nyilatkozni a Vhr.-ben3® foglalt eléirasoknak megfelelé minéségl foldgaz szabvany
szerinti megfelel6ségrol) és a jegyz6kdnyv részeként a rendszerhasznalénak és a
szallitasi rendszerizemeltetének atadni.

f) A foldgazszallito vezetéki ,0° ponti betarolas esetében a - rendszerhasznald
megbizasa alapjan, a rendszerhasznalé nevében - a szallitasi rendszeruzemeltet
méri meg a gazminbséget és a foldgaztaroloba betaplalt foldgaz minéségérdl koteles

34 Vhr. 11. sz. melléklet
35 Vhr. 11. sz. melléklet
3 Vhr. 11. sz. melléklet
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mibizonylatot kidllitani (nyilatkozni a Vhr.-ben¥ foglalt el6irasoknak megfelelé
min&seégi foldgaz szabvany szerinti megfelel6ségrdl a meért paraméterek tekintetében)
és a jegyz6konyv részeként a rendszerhasznaldnak és foldgaztaroldo engedélyesnek
atadni.

A foéldgaztermel6i atadasi ponti kitarolas esetén a foldgaztarolé a foldgaztaroldkbal
kitarolt foldgaz minéségérél koteles miibizonylatot kiallitani (nyilatkozni a Vhr.-ben3®
foglalt el6irasoknak megfelelé minéségi foldgaz szabvany szerinti megfelel6ségrél) és
a jegyz6konyv részeként a rendszerhasznalénak atadni.

A foldgaztermeld atadasi ponti betarolas esetében a - rendszerhasznalé megbizasa
alapjan, a rendszerhasznalé nevében - a féldgaztermel6 a féldgaztaroléba betaplalt
foldgaz minGségérdl koteles miibizonylatot kiallitani (nyilatkozni a Vhr.-ben® foglalt
el6irasoknak megfelelé6 minbéségl foldgaz szabvany szerinti megfeleléségrél) és a
jegyz6konyv részeként a rendszerhasznalonak és a foldgaztarold engedélyesnek
atadni.

3.1.5.6.1. Mérési adatok gyiijtésének gyakorisaga a foldgaztarolé rendszeren

a) A féldgaztarolékhoz kapcsolédé tavvezetéki ,0” pontok mennyiség mérései esetében

f)

a szdllitasi rendszerizemeltetdé Orai gyakorisaggal, elektronikusan atadja a
féldgaztarold engedélyes részére a mennyiségi adatokat. Ennél nagyobb gyakorisagot
a felek kilon megallapodasa esetén biztosit a szallitasi rendszerlizemeltetd. Az
elszamolasi adatnak tekintett havi ,0” ponti forgalmi adatokat a szallitasi
rendszerizemeltetd havi egyszeri helyszini leolvasas utan jegyz6kdnyvben biztositja a
féldgaztarolé engedélyes részére.

A foldgaztaroldhoz kapcsolddd tavvezetéki ,0” pontok mindségmeérései esetében a
szallitasi rendszerlizemeltetd napi gyakorisaggal, elektronikusan atadja a foldgaztarolo
engedélyes részére az alapvetd mindéségi adatok (CH &sszetétel, flitéerték, égéshd,
Wobbe szam, relativ slrlség, hidrogén, CO2, és NO; tartalom) 24 6ras szamtani
atlagértékét. Ennél nagyobb gyakorisagot a felek kilén megallapodasa esetén biztosit
a szallitasi rendszertuzemelteté.

A foldgaztarol6 engedélyes az altala az egyuttmikodési megallapodas alapjan végzett
mérések eredmeényét, - a mérések gyakorisaganak megfeleléen - atadja a szallitasi
rendszerizemeltetd részére.

A széllitasi rendszerizemeltetd és a foldgaztarold engedélyes biztositjak minden
féldgaztarolét érintd foldgazszallitd vezetéki ,,0” pont esetében a foldgazmindéségének
- a Vhr-ben* foglalt el6irasoknak megfeleld mindségl foldgazra rogzitett
paraméterekre - az MSZ 10715 szerinti gyakorisagu mérések elvégzését.

A foldgaztermeld és a foldgaztarolé engedélyes biztositjak minden féldgaztarolét érintd
kozvetlen termelési atadasi pont esetében a foldgazminéségének - a Vhr.-ben*! foglalt
el6irasoknak megfeleld mindségl foldgazra rogzitett paraméterekre - az MSZ 10715
szerinti gyakorisagu meérések elvégzését.

A foldgaztarold engedélyes koteles a kapcsolddd rendszeriizemeltetével a foldgaz
atadasi-atvételi ponton térténd (vagy arra vonatkoztatott) elszamolasi mérésérél és a
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mért adatok masik fél szamara torténd atadasardl megallapodni, amely megallapodast
a felek kozott létrejott egyuttmikddési megallapodasban kell régziteni.

g) A méréseknek biztositania kell az atadott-atvett féldgaz mennyiségének és
minéségének pontos meghatarozasat.

h) A foldgaztarold engedélyes altal a foldgaz be- és kitarolasa soran végzett mennyiség
€s minéség mérések soran — ha azok elszamolasi mérésnek, vagy a féldgaz minéségét
igazolé méréseknek mindslinek — ugyanazon feltételeknek kell megfelelniik, mint a
jelen Szabalyzat szerint a szallitasi rendszeriizemeltetd altal a foldgazszallitd
vezetékeken alkalmazott mennyiségi és mindségi méréseknek.

i) A betarolasi idészakban a foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjain a Vhr.-ben*? foglalt
el6irasoknak megfelel6 minéségi foldgaz jellemzbéinek mérésérél a szallitasi
rendszerizemeltetd koteles gondoskodni, és a mérési eredményeket a kapcsolodo
rendszeruzemeltetdnek, illetve a kapacitaslekotéssel rendelkezd
rendszerhasznaldknak a napi adatszolgaltatas keretében atadni. A d) és e) pontban
leirtak alapjan a rendszerlizemeltetdk az egylttmikddési megallapodasban ettdl
eltéréen is rendelkezhetnek.

j) A Kkitarolasi idészakban a foldgazszallito rendszer betaplalasi pontjain a Vhr.-ben*?
foglalt el6irasoknak megfelel6 mindéségl foldgaz jellemzbinek mérésérél a
foéldgaztarold engedélyes koteles gondoskodni, és a mérési eredményeket a
kapcsolédd szallitasi rendszerizemeltetének az egylttmikddési megallapodasban
rogzitett gyakorisaggal, a rendszerhasznaldknak napi gyakorisaggal atadni. A d) és e)
pontban leirtak alapjan a rendszerizemelteték az egylttmikddési megallapodasban
ettdl eltéréen is rendelkezhetnek.

k) Azokon a féldgaztarol6i atadas — atvételi pontokon, ahol a féldgaztermeld kdzvetlenul
adja at a féldgaztaroldnak betarolasra az altala megtermelt féldgazt, az atadott féldgaz
mennyiségének és min6ségének mérése a foldgaztermelé és a foldgaztarold
engedélyes kdzott megkotott egylttmikodési megallapodas alapjan torténik.

3.1.5.7. A méroberendezések kalibralasa és ellendrzése

a) A féldgazrendszeren mikddé mennyiség- és mindségmérd berendezések folyamatos
mikodésérdl, mérési pontossaganak dokumentalasarél a mérét Uzemeltetd
rendszerizemeltet koteles gondoskodni.

b) A mérésre csak kalibralt (hasznalati etalonnal ellenérzétt) méréberendezések
hasznalhatok. A méréberendezések pontossagat erre a tevékenységre akkreditacioval
rendelkez6 szervezetnek kell ellenériznie. Ha az adott méréeszkdz kalibralasara nincs
akkreditacioval rendelkez6 szervezet, akkor egyéb, az adott mérbéeszkoz
kalibralasaban jartas szervezetnek kell végezni a kalibralast.

c) Ervényes kapacitaslekotéssel rendelkezé rendszerhasznald vagy megbizottja, illetve a
kapcsolédd rendszerUzemeltetd barmikor irasban kérheti a mérésért felels
rendszerlizemeltet6tél a kapacitaslekdtésben érintett méréberendezések soron kivdli
ellendrzését. Kérelem esetén a méréberendezés helyszini fellilvizsgalatat a mérésért
felel6és rendszerlizemeltetének az ellendrzést igényl6 fél értesitése mellett, az igény
bejelentésétdl szamitott egy héten belll meg kell kezdeni. Ha az ellenérzés azt mutatja,
hogy a méréberendezés pontossaga megfelel a vonatkozé magyar szabvanyoknak és

“2\V/hr. 11. sz. melléklet
“3Vhr. 11. sz. melléklet
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a mérésekre vonatkozé eldirasoknak, akkor az ellenérzés koltségét az ellendrzést kérd
fél viseli. Ellenkez6 esetben az ellenérzés koltsége a mérésért felel6s
rendszerizemeltet6t terheli.

d) A mérésben érintett, az adott rendszeren érvényes kapacitaslekotéssel rendelkez6
rendszerhasznaldnak, vagy megbizottjanak, illetve a kapcsol6do
rendszerlizemeltetének jogaban all részt venni a méréberendezések kalibralasan és
ellenérzésén. Ennek érdekében a mérésért felelés rendszerlizemeltetbnek az
ellendrzés illetve kalibralas idépontjardl kellé idében értesiteni kell az érintett feleket.
Az ellenbrzést, kalibralast és beallitast azonban a szallitasi rendszerizemeltetd, vagy
az altala ezzel megbizott szervezet végzi.

e) A mérésben érintett, érvényes kapacitaslekdtéssel rendelkezé rendszerhasznald,
illetve a kapcsol6odé rendszerlizemeltetd kérheti, hogy a mérésért felelds
rendszerizemelteté a kalibralast, ellenérzést kovetéen kildje meg szamara a
kalibralas, ellenérzés eredményérdl keészult jegyzékonyvet. A kalibralassal megbizott
szervezet altal alairt jegyz6konyvben rogzitett eredmény minden érintett fél szamara
kotelezb ervénydl.

3.1.5.8. A mérdéberendezés meghibasodasa

a) Ha a méréberendezés vagy annak egyik eleme pontatlanna valik, meghibasodik, vagy
a mérési adatok atvitelében fennakadas keletkezik, akkor a mérésért felel6s
rendszerizemeltetének haladéktalanul gondoskodnia kell a pontatlan vagy hibas
méréberendezés javitasanak vagy cseréjének megkezdésérdl, a meérés
helyettesitésérdl, valamint a mérési adatok atvitelének helyreallitasarol.

b) A méréberendezés vagy az adatatvitel hibdjanak megszintetéséig a
rendszerlizemeltetd a Szabalyzat 2.5.7. pontja szerint szamol el kapcsolodd
rendszerizemeltetével.

3.1.5.9. Mérési hibak kezelése

a) A mérbberendezés hibas &allapotaban a mérdberendezések atadott/atvett foldgaz
mennyiségét a kovetkez6 modok egyikével kell meghatérozni, az érintett felek
megallapodasa szerint:

i. a hibas méréberendezés kalibralasa, ellen6rzése soran meghatarozott hiba
figyelembevételével, nulla hibara korrigalva;
ii. a széban forgd idészakhoz hasonlé idészakban mért gazmennyiség alapjan,
amikor a méréberendezés hibatlanul Gzemelt;
iii. ahibas méréberendezéstdl fliggetlentl mikdds, azonos gazaramot mérd masik
mérdberendezés alapjan, ha van ilyen mér6berendezés.

b) Ha a hibas mérés id6tartama nem ismert, akkor a hibas mérés id6tartamat a legutolsé
jegyz6konyvvel lezart elszamolasi id6szak ota eltelt id6 egészének kell tekinteni.

c) A meérési hibak kezelésének részletes mddszerét az egylttmikoédési megallapodasok,
valamint a rendszerhasznalati szerz6dések tartalmazzak.
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3.1.6. Uzemeltetési feltételek
3.1.6.1. Termelési nyomasok biztositasa

A foldgaztermel6k a kapcsoldodd rendszer iranyaba kotelesek a mindenkori
Uzemeltetési nyomason, maximum a kapcsolédo engedélyezési nyomasaig biztositani
a betaplalast, amelynek értékét betaplalasi pontonként az egyuttmikodési
megallapodasban kell roégziteni.

3.1.6.2. Szallitasi rendszeriizemeltetéh6z kapcsolodo részletszabalyok
3.1.6.2.1. Foldgazszallitasi rendszer lizemeltetési feltételei

a) A foldgazszallité rendszer teljes egészére a tavfelligyelet megléte.

b) A tavfelligyeleti rendszer folyamatos, napi 24 éran keresztil t6rténé lzemeltetése.

c) Ugyeleti-készenléti rendszer folyamatos fenntartasa.

d) Olyan karbantartasi rendszer alkalmazasa, amely biztositia a meghibasodasok,
Uzemzavarok megel6zését, valamint a rendszer megfelel6 miszaki és biztonsagi
allapotat.

e) A rendszer berendezéseinek, eszkdzeinek idészakos ellenérzése. Meghibasodasok
lehetbleg legrdvidebb id6n belll torténd elharitasa.

f) Meghibasodasok, uzemzavarok elharitasara alkalmas gépekkel, berendezésekkel,
anyagokkal, tartalék alkatrésszel, megfeleld képzettségli szakemberallomannyal,
illetve mdszaki utasitasokkal, vagy az ezt biztositd beszallitéi szerz6désekkel kell
rendelkezni.

g) Foldgazszallito rendszeren torténd rendkivili események, meghibasodasok,
Uzemzavarok kezelésére, nyilvantartasara azok késdbbi kielemzésére szolgald
rendszer fenntartasa.

h) A szallitasi rendszerizemeltetd a foldgazszallité rendszer Uzemeltetése soran koteles
figyelembe venni és betartani a GET, a Vhr. és a kapcsolodé rendeletek, a Szabalyzat,
a Banyatorvény és a kapcsolodo miniszteri rendeletek, valamint minden egyéb, a
tevékenységéhez kapcsolddé biztonsagi, kdrnyezetvédelmi stb. jogszabaly/szabalyzat
el6irasait.

i) A szallitasi rendszerizemelteté a rendszer Uzemeltetéséhez szikséges kovetkezd
miszaki feltételeket biztositja:

i. folyamatosan gondoskodik a foldgazszallitdé rendszer Uzembiztonsagaradl,
karbantartasarol. Ennek érdekében jogosult a Vhr. vonatkozo rendelkezései*t
karbantartast, rekonstrukcios és fejlesztési feladatot végezni a foldgazszallito
vezetéken, azok tartozékain és alkotérészein, amennyiben a leéallasokat el6re
bejelentette;

ii. a ledllas elkerulése érdekében alkalmazhaté egyedi miszaki eljarasok
lehetéségét a Szabalyzat 3.1.9.2. a) pontja tartalmazza;

iii. ennek érdekében a minbségiranyitasi rendszerével 6sszehangolt karbantartasi
rendszerrel rendelkezik;

iv. Uzemzavar elharitdsara alkalmas készenléti szolgalattal rendelkezik.
Uzemzavar esetén minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, amely a

4 Vhr. 94. § (1)
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szerz6déses kotelezettségeinek fenntartasahoz és a hiba elharitasahoz
szlkséges;

V. Uzembiztos és jelen a Szabalyzat Ill. szamu mellékletében meghatarozott
pontossagu méresi rendszerrel (gazmennyiség, gazmindség, nyomas,
hémérséklet) rendelkezik, amelyek minden betaplalasi-kiadasi pont
vonatkozasaban biztositjak a sziikséges paramétereket;

Vi. a foldgazszallitdé rendszer, illetve foldgazszallitd vezeték Uzemeltetdje
O0sszehangolja a gazszlnettel vagy a féldgazszallitd vezeték kapacitasainak
ideiglenes csokkentésével jaré karbantartasait, rekonstrukcids és fejlesztési
feladatait a kapcsol6do rendszerek Gzemeltetdivel.

3.1.6.2.2. Az lizemzavar elharitasa a foldgazszallité rendszeren

a) A szdllitasi rendszeriizemelteté koteles a GET vonatkozo rendelkezése* szerint a
foéldgazszallit6 rendszeren bekovetkezd UGzemzavar haladéktalan elharitasara
alkalmas készenléti szolgalatrol gondoskodni.

b) Ennek érdekében koteles:

i. 24 6ras diszpécserszolgalatot tartani;
ii. a veszélyhelyzet megszlintetésére alkalmas Uugyeleti-készenléti szolgalatot
uzemeltetni;
iii. az Uzemzavar dokumentalasara, értékelésére alkalmas nyilvantartast vezetni.

c) Az Uzemzavar észlelését kovetben a  szallitdsi  rendszerlizemeltetd
diszpécserszolgalata koteles behatarolni annak mértékét és a rendszerre vald varhato
hatasat.

d) A készenléti szolgalat koteles a veszélyhelyzet elharitasat haladéktalanul megkezdeni.
A széllitasi rendszerlizemelteté az Uzemzavar elharitas egyes fazisanak elvégzésére
vallalkozokat vonhat be.

e) A szallitasi rendszertizemeltetd a kialakult Gzemzavarrol és annak a rendszerre kifejtett
hatasarol, az tzemzavar elharitadsanak fejleményeirél haladéktalanul és folyamatosan
tajékoztatja a szallitasi rendszeriranyitét.

f) Az Uzemzavarok esetén a szallitasi rendszertizemeltet6t neki fel nem rohaté okok miatt
poétdijfizetési és kapacitasdij visszafizetési kotelezettség nem terheli. Amennyiben az
Uzemzavar érint kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldt, foldgaztermelét vagy
kapcsolodd rendszerizemeltetét és fennall annak veszélye, hogy felhasznaléi
vételezés csoOkkentésére kerllhet sor, abban az esetben a szallitasi
rendszerlizemeltetd az érvényes egyuttmikodési megallapodasokban szabalyozott
modon koteles az érintettek értesitését elvégezni.

g) Amennyiben az izemzavar elharitas soran felhasznaloi vételezés csdkkentésre kertdl
sor, az orszagos szintl egységes korlatozasi besorolas szerint kell eljarni.

h) A széllitdsi rendszerizemeltet6 a korlatozas elrendelését kdvetben a
rendszeregyensuly fenntartasanak érdekében élhet az Ujranominalasi javaslataval a
rendszerhasznalok iranyaba. A Szabalyzat 2.2.3. pontja alapjan a rendszerhasznalok
élhetnek az ujranominalas lehetéségével.

45 GET 86. § (8)
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i) Amennyiben regionalis korlatozasra kerll sor, az érintett rendszeren a felhasznalok
egy része ellathato, abban az esetben az alabbiak figyelembevételével kell eljarni:

megszakitas rendelhetd el az Gzemzavarral érintett térségben;

korlatozas rendelhet6 el, amennyiben a felhasznalok bizonyos része ellathato
az aktualis korlatozasi sorrendben el6rébb allé felhasznalok korlatozasa
esetén. Ebben az esetben a Szabalyzat 4.3. pontja alapjan kell eljarni.

j) A szallitasi rendszeriranyitd az uzemzavar kialakulasabdl fakado korlatozasrol, annak
okairdl a korlatozas feloldasatol szamitott 8 napon belul koteles jelentést kuldeni a
Hivatal irdnyaba a GET vonatkozo rendelkezése® szerint.

3.1.6.3.

3.1.6.3.1.

Foldgazelosztohoz kapcsolodo részletszabalyok

Foldgazeloszté rendszer lizemeltetési feltételei

a) A foldgazeloszto az lizemeltetés soran az alabbi feltételeket biztositja:

Vi.

Vii.

gondoskodik a foldgazelosztd rendszer Uzembiztonsagardl és karbantartasaral,
melynek érdekében a foldgazszallitd vezetéki éves karbantartassal,
rekonstrukcioval és fejlesztéssel kapcsolatos leallassal dsszhangban, azzal egy
idében gazatado allomasonként évente legfeljebb 1 alkalommal max. 48 6rara,
illetve adott évben nem tervezett féldgazszallitd vezetéki gazszinettel jard
foldgazelosztoi karbantartas esetén gazatado allomasonként évente legfeljebb
1 alkalommal, max. 24 érara gazsziinetet tarthat a foldgazeloszté rendszeren;

a foldgazszallité vezetéki karbantartassal, rekonstrukcioval és fejlesztéssel egy
id6ben végzett elosztovezetéki karbantartast kdvetéen a foldgazeloszté max. 8
oran belll djrainditja és helyreallitja a féldgazelosztd rendszeren a szolgaltatast;
a halézat Uzemeltetési és karbantartasi feladatokra mindségbiztositasi
rendszert mikodtet;

Uzemzavar elharitdsdhoz — megfelel§ technikai felszereltséggel, Ugyeleti-
készenléti szolgalattal rendelkezik. Uzemzavar esetén minden olyan
intézkedést megtesz, amely a szerzédéses kotelezettségének fenntartasahoz,
a hiba szakszer( elharitasahoz szikséges;

biztositja a foldgazelosztoi rendszer kiadasi pontjain a mérések tUzemszeri
rendelkezésre allasat;

a foldgazelosztd rendszer, illetve elosztévezeték Uzemelteték 6sszehangoljak
karbantartasaikat a kapcsol6doé rendszerek tzemeltetivel;

a rendszerhasznald kérésére ellatasi javaslatot tesz a gazszunet alatt vételezni
kivano azon rendszerhasznalok részére, akik igénylik ezen id6szakra is a
foldgazellatast és vallaljak az ellatasahoz szikséges provizérikus rendszer
kiépitésének tobbletkdltségét.

46 GET 98/A..§ (7)
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3.1.6.3.2. Az lizemzavar elharitasa a foldgazeloszté rendszeren

a) A foldgazeloszté koteles a foldgazelosztéi rendszeren bekovetkezd Uzemzavar
haladéktalan elharitasara alkalmas tgyeleti szolgalatrél gondoskodni.

b) Ennek érdekében koteles 24 oras diszpécserszolgalatot tartani és a veszélyhelyzet
megsziuntetésére alkalmas Ugyeleti-készenléti szolgalatot Uzemeltetni. Az Gzemzavar
dokumentalasara, értékelésére alkalmas nyilvantartast vezetni.

c) A foldgazelosztd Gzletszabalyzataban kdteles szabalyozni:

i.  az ugyeleti-készenléti szolgalat szervezeti felépitését;

ii. abejelentett vagy feltart Uzemzavar fogadasanak maodjat, nyilvantartasat;
iii. azeljaras soran elvégzendd teenddket;
iv.  afelhasznalok ellatasaban résztvevd engedélyes kiértesitésének rendjét;
v. afelhasznalok kiértesitésének modjat.

d) Az ugyeleti szolgalat kdteles a veszélyhelyzet elharitasat haladéktalanul megkezdeni.
A foldgazelosztd az Uzemzavar elharitas egyes fazisanak elvégzésére vallalkozékat
vonhat be. A gaztalanitasi és gaz ala helyezési munkakat csak a foldgazeloszto
végezheti.

e) A foldgazeloszto a kialakult Gzemzavarrdl és annak a rendszerre kifejtett hatasardl, az
Uzemzavar elharitasanak fejleményeirdl haladéktalanul és folyamatosan tajékoztatja a
szallitasi rendszeriranyitot.

f) Ha az Uzemzavar elharitas soran felhasznaloi vételezés csdkkentésre kerll sor, és a
szallitasi rendszeriranyitdé a 3.1.6.2.2. pont szerinti korlatozast rendel el, akkor a
korlatozasi besorolas szerint kell eljarni.

g) A foldgazkereskedd és a teljesitménydijas felhasznald szerz6désében rogziteni kell a
foldgazelosztd és a teljesitménydijas felhasznalok egyuttmikddését Uzemzavar
esetén.

h) A foldgazelosztd és rendszerhasznald kozotti rendszerhasznalati szerz6désben
rogziteni kell az egyuttmikodést lzemzavar esetén.

i) Ha a felhasznalo célvezetékkel kapcsolodik a foldgazelosztéi rendszerre, a
foldgazeloszté és a nyilvantartasba vett felhasznald egyuttmikodési megallapodast
koteles kotni az Uzemzavar és a valsaghelyzet esetén szikséges teendbkre

vonatkozoan.
3.1.6.4. Foldgaztarolohoz kapcsol6dé részletszabalyok
3.1.6.4.1. Foldgaztarol6 rendszer iizemeltetési feltételei

a) A foéldgaztarolé engedélyes koteles tevékenysége vonatkozasban:

i. amérd és adatatviteli eszkdzdket Uzemeltetni, azok felugyeletét biztositani;
ii. a karbantartast és Uzemzavar elharitast iranyitani;
ii.  madszaki iranyitd szolgalatot mikodtetni.

b) A foldgaztarolok miszaki sajatossaga miatt betarolas és kitarolas csak akkor
lehetséges, ha a napi nominalasok O6sszege eléri vagy meghaladja a féldgaztarold
engedélyes altal kozzétett minimalis be-, illetve kitarolasi napi féldgazforgalmat. Ezért
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f)

3.1.6.

a)

3.1.6.

a rendszerhasznalé nominalasat a foldgaztarolé engedélyes csak abban az esetben
fogadja be, amennyiben az adott gaznapra 6sszesen nominalt mennyiség legalabb
egyenld a betarolasi, illetve kitarolasi feladat végrehajtasahoz minimalisan szikséges
mennyiséggel.

A foldgaztarold engedélyes mikddési engedélyében meghatarozott egyes
féldgaztaroldk ki- és betarolasi id8szakai atmenetileg, rovid idére atfedésbe
kerllhetnek, ha az ellatasi célbdl szikséges.

A betarolasi és kitarolasi id6szakok ko6zott minden esetben karbantartasi (atallasi)
szunet szikséges. Ezek varhato id6tartamat foldgaztarolonként és idészakonként a
foldgaztarol6 engedélyes az internetes honlapjan kozzéteszi. Az egynél tobb
féldgaztarolét Uzemeltetd foldgaztarold engedélyesnek az idészakok kozotti atallasi
idészakban is biztositania kell rugalmassagot, valamint gondoskodnia kell arrél, hogy
a karbantartasokat ne minden féldgaztarolénal végezze azonos idészakban, azaz a ki-
és betarolasi igény kozel folyamatosan kiszolgalhato legyen.

Az idbegység alatt a foldgaztaroldba be- és kitarolhaté gazmennyiség a foldgaztarolo
toltottségének és a foldgaztaroldbhoz kapcsolodd vezetéken 1évé gaznyomas
fuggvénye.

A foldgaztarolé engedélyes az egyesitett foldgaztaroléi rendszer betarolasra és
kitarolasra vonatkozé mdiszaki informacioit az internetes honlapjan folyamatosan
kbzzéteszi.

Amennyiben a kapcsolédd rendszerlzemeltetd nem a szerz8dott gaznyomast
biztosita a fboldgaz betaplalasi-kiadasi ponton, a betarolasi feladat nem
szerz6désszer( teljesitéséért a foldgaztarolé engedélyes nem felelds.

4.2, A foldgaztarol6é engedélyes parnagaz pétlasa és havi elszamolasa

Tekintettel a féldgaztaroldk miszaki sajatossagara, a foldgaztarolasi tevékenység
velejardja lehet, hogy a kitarolasi ciklusban a kitarolt mobil gazzal egyutt kényszeri
parnagaz és kondenzatum termelés is torténik. A kényszerl kitermelés miatt a
féldgaztaroldk biztonsagos mikodését segitdé parnagaz mennyisége csdkken, amit
folyamatosan pétolni kell. A kényszer( termelés soran kitermelt parnagaz mennyisége
szamitassal meghatarozhaté. A szamitasi modszert a foldgaztarol6 engedélyes
Uzletszabalyzata rogziti.

A foldgaztarolé engedélyes a kitermelt parnagaz mennyiségét folyamatosan
visszapétolja. A rendszerhasznalé kivalasztasa - akivel a foldgaztarold engedélyes
szerz8dést kot a foldgaz megvasarlasara - palyaztatas utjan, atlathaté modon térténik
a Vhr. vonatkozo el6irasainak*” megfeleléen. A kitermelt parnagaz potlasara vonatkozo
elszamolas a féldgaztarolé engedélyes és a rendszerhasznald kdzott havonta torténik.

4.3. Az lizemzavar elharitas a foldgaztarolé rendszeren

a) Amennyiben a féldgaztaroléi rendszeren Uzemzavar torténik, akkor a foldgaztarolo

engedélyes haladéktalanul irasban értesiti a szallitasi rendszeriranyitot, a kapcsolodé
rendszerlizemeltetét, valamint a rendszerhasznalét. Az értesités modjat az
egyuttmikdodési megallapodasok és a foldgaztarolasi szerz6dések szabalyozzak.

47 Vihr. 82. §
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f)

k)

A féldgaztarolé engedélyes haladéktalanul koteles intézkedni az Uzemzavar
elharitasrol és a foldgaztarolasi szolgaltatas mieldbbi helyreallitasardl.

A biztonsagi foldgaztarolast végzd engedélyes a valsaghelyzet esetére az izemeltetés
fokozott fellgyeletét biztosito, rendkivili eljaras és utasitasi rendet dolgoz ki.

Szagositas

A foldgaz szagositdsa a szallitasi rendszerlizemeltetd kotelezettsége kivéve, a
féldgazszallito és foldgazelosztd rendszerbe torténd kozvetlen fdldgaztermeldi
betaplalas esetén a betaplalt féldgaz szagositasarél a féldgaztermelé a szallitasi
rendszerlizemeltetével megallapodast kot, vagy a szagositasrél maga koteles
gondoskodni.

A foldgazszagositasi szolgaltatast a foldgazszallitdé rendszeren a szallitasi
rendszerlzemeltetd6 ~a  mindenkori  vonatkoz6  szabvanyokban és az
Uzletszabalyzataban el6irtaknak megfeleléen a foldgazszallité rendszer gazatadoi
kiadasi pontjain biztositja.

A szallitasi rendszeriizemelteté a szagositéanyag beadagolasat kdézponti, valamint
egyedi szagositd egysegekkel végzi.

A szallitasi rendszertiizemeltetd a beadagolt szagosité anyag mennyiségét szagosito
egységenként ellenérzi és dokumentalja. A féldgazszallitdé rendszerhez kapcsolédé
rendszerizemeltetd a szagszintet a sajat rendszerén ellenérzi és dokumentalja az
MSZ-09-74.0011 szabvanyban leirt médon. A féldgazelosztd kdteles gondoskodni
arrol, hogy a kapcsolédé foldgazelosztéi rendszereken a szagszintet ellenérizzék, és
nem megfelel6ség esetén arrol visszajelzés érkezzen a szallitasi rendszerizemeltetd
szamara. A féldgazelosztdk a szaghatas megfeleléségét ellenérzik, dokumentaljak, és
5 évre visszamendleg archivaljak.

A szadllitasi rendszerlzemeltetd szagszint mérésekkel id6szakosan ellenérzi a
foldgazszallito rendszer kdzpontilag szagositott rendszerén kijeldlt betaplalasi-kiadasi
pontjain a szagositas megfeleléségét.

Amennyiben a szallitdsi rendszerizemeltetd miszaki hiba kovetkeztében tartos
szagositas kiesést vagy jelent6s tulszagositast feltételez, akkor a kapcsoldédd
rendszerlizemeltetd diszpécserszolgalatat/képviseldjét haladéktalanul értesiti.

A szdllitdsi rendszerizemeltet6 az Uzletszabalyzatdban rogzitett maodon
mennyiségaranyos szagositast végez a téli és a nyari szagositasi normanak
megfeleléen.

A kapcsolodé rendszer fizikai sajatossagaibdl adoddéan az Uzletszabalyzatban
rogzitettdl eltérd szagosité anyag beadagolas mértékét a szallitasi rendszertizemeltetdé
a MER-ben a honlapjan publikalja.

A szallitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzataban rogzitettél eltéré6 beadagolasi
norma beallitasat a szagszint mérések alapjan, tovabba a rendszerhasznalénak, vagy
a kapcsolédd rendszerizemeltetbnek erre vonatkozo kildén, miszakilag indokolt
kérése, kezdeményezése esetén modositja.

A foldgaz szagositasaért a rendszerhasznal6 részére a Hivatal hatarozata szerinti
szagositasi dijat kell felszamitani a szallitasi rendszerizemeltet Uzletszabalyzatban
foglalt feltételeknek megfeleléen.

Abban az esetben, ha az egylttmikdédé foldgazrendszeren tdbb szallitasi
rendszerlizemeltetd mikodik, a szagositasi rendszeriket kotelesek a szallitasi
rendszeriranyité koordinacidjaval 6sszehangolni.
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I) Szagositott gaz foldgazaroloba térténd forgalmazasa esetén a kitarolaskor alkalmazott
raszagositasi normat egyedi mérések alapjan kell meghatarozni, oly médon, hogy a
raszagositas utani egyuttes szagszint feleljen meg az f) pontban el8irtaknak.

m) A foldgazeloszté a szagositd6 anyag mennyiségének ellenérzésére sajat
mérdberendezést lzemeltethet.

3.1.8. Telemechanikai rendszerhez kapcsol6dé szabalyok

a) A Telemechanikai Rendszer (TM) a foldgazszallitasi és foldgazelosztasi technoldgian
elhelyezett tavadok, az azok jeleit, jelzéseit kezel6/feldolgozé intelligens terepi
berendezések (miiszerek), kommunikacidés eszkdzOk és szolgaltatdsok halmaza,
valamint az ezek iranyitasat ellatd SCADA rendszer Osszessége. A SCADA
szamitastechnikai eszk6zok, programok és adatbazisok specifikus feladatok ellatasara
alkotott egyuttese.

b) Informaciokinyerés a fenti adatforgalom adatainak lehivasat (esetleg tarolasat),
valamint a telemechanika GUzemallapotait megjelenitd helyi jelzéseket jelenti.

c) A TM rendszer feladata gyors, egyértelm(i, az adott helyzetben sziikséges mélységl
attekintést biztositani a rendszeriizemeltet részére a fellgyelt technolégia felett, és
megadni a rendszerizemelteté szamara a dontésekhez szikséges informaciokat és
beavatkozasi lehet6ségeket.

3.1.8.1. Szallitasi rendszeriizemeltet6 tavfeliigyeleti rendszere

a) A szallitasi rendszerizemeltetének a foldgazszallité vezetékrendszeren mikédé TM
rendszerrel és annak folyamatos zemeltetésére alkalmas személyzettel és technikai
hattérrel kell rendelkeznie, amely biztositja:

i a TM hardver és szoftver, valamint az adatatviteli rendszer legalabb 99,97%-os
rendelkezésre allasat;

ii. szamitasa a terepi miszerezés és kommunikacio esetén: (8760-T)/8760, ahol
T= a kies6 6rak szama;

iii. a SCADA esetében: T=2.6 a kies6 06rdk szama a rendszerfelligyelet
szempontjabdl kritikus fontossagu Uzleti funkcidk (adatgydijtés, beavatkozasok,
adatmegijelenités) vonatkozasaban. Nem befolyasolja a rendelkezésre allast az
az uzemmod, amikor a SCADA rendszer tartalék eszkdzeinek igénybevételével
biztositott az Gzleti funkciok kiszolgalasa;

iv.  a hosszu tavu archivalasra kijel6lt adatok biztonsagos tarolasat legalabb 5 év
idétartamban.

3.1.8.2. Foldgazeloszto tavadat-atviteli rendszere

A foldgazeloszto biztositja:

i. a tavadat-atviteli rendszer adatainak rendelkezésre allasat;
ii. agydjtott adatok biztonsagos tarolasat legalabb 5 év idétartamban.
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3.1.8.

a)

f)

3.1.8.
a)

b)

c)

3. Felhasznaldk tavieolvasasa

A foldgazeloszté — eltér6 megallapodas hianyaban — téritésmentesen koteles
biztositani és felszerelni fogyasztasmérd berendezést, jeltovabbitashoz sziikséges
telemechanikai rendszert és korrektort a GET vonatkozd rendelkezéseivel*®
dsszhangban.

A foldgazelosztok kotelesek olyan mérési tavleolvasasi rendszert kiépiteni és
mikodtetni, amely alkalmas a rendszerikon [évé, tdvadat atviteli berendezéssel ellatott
mérék o6rai fogyasztasi adatainak a napon bellli és napi allokalasi Utemtervnek
megfelel6 gyakorisagu tovabbitasara, fogadasara és feldolgozasara.

A tavleolvasott méréberendezésnek képesnek kell lennie orai €s napi allokaciéhoz
szUkséges adatok szolgaltatasara.

A foldgazeloszto koteles a felhasznalok részére a tavadat-atviteli rendszer altal
szolgaltatott mérési adatokhoz hozzaférést biztositani.

Amennyiben a felhasznalé vagy a foldgazkereskedé a miszakilag indokoltnal
koltségesebb berendezés felszerelését rendeli meg, ugy errdl a féldgazelosztd és az
érintett felhasznalo koételes megallapodast kétni, tovabba a foldgazeloszté jogosult az
ezzel felmerld igazolt tdbbletkdltségeit a felhasznalé felé érvényesiteni.

A tavleolvasasi berendezés megbizhatdésagat az a szallitasi rendszerizemeltetd vagy
foldgazeloszto ellenérizheti, akinek a rendszerére a felhasznalo csatlakozott.

4. Tavleolvasasi rendszerrel szemben tamasztott kovetelmények

A foldgazelosztd a tavleolvasasi rendszer Uzembiztonsagat a gaznapi mennyiségi
adatok rendelkezésre alldsara vonatkozé mutatészam meghatarozasaval jellemzi.

A rendelkezésre allas azt mutata meg, hogy a fdldgazeloszté felhasznaldi
tavleolvasasi rendszerében mikédsé Osszes relevans adatkuldé és -fogadd
eszkozallomanyt alapul véve a vizsgalatot megel6zé id6szakban milyen aranyban
alltak rendelkezésre megfeleld id6ben a mért napi mennyiségi adatok.

A foldgazelosztok a foldgazeloszté rendszeren mikodd felhasznaldi tavleolvasasi
rendszerek rendelkezésre allasi mutatoszamat 97%-ban kotelesek biztositani.

d) Szamitasa:

Z-T/Z
ahol:

Z: A vizsgalatot megel6z6 365 napi Zt értékek 6sszege.

Zt: Az elszamolas szempontjabdl relevans tavadatatviteli eszkbzbk darabszama az
adott t gaznapon.

T: A vizsgalatot megel6z6 365 napi Tt értékek 6sszege.

Tt: A kiesé tavadatatviteli eszkbzbk darabszama az adott t gaznapon. Kiesé
tavadatatviteli eszk6znek minésil minden olyan tavileolvasasi eszkéz, amelyek
esetében az el6z6 gaznapra vonatkozd orai adatok nem allnak rendelkezésre a
napi allokélas elvégéséhez.

e) A foldgazelosztéra vonatkozd, c) pont szerinti éves rendelkezésre allasi

mutatoszamokat minden gazev elsé gazhonapjanak vegeig — az el6z6 gazév

“® GET

100/A. § (2) bekezdés
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tekintetében - a foldgazelosztok aktualizaljak és a rendszerhasznalok szamara
hozzaférhetévé teszik.

f) Amennyiben nem érkezik adat a tavadat-atviteli rendszerbe, ugy a foldgazelosztok az
orai mért adatok potlasara az alabbi helyettesitési eljarast alkalmazzak:

i. A4 o6rat meg nem haladd mérés kiesés esetén az el6z6 orai gazmennyiséget
kell figyelembe venni.
ii. A 4 ¢6rat meghaladd mérés kiesés esetén az el6z6 nap hasonlé idészakanak
figyelembevételével kell a mennyiségeket meghatarozni.
iii.  Amennyiben az el6z6 nap eltéré jellegl (munka, vagy munkaszineti nap), ugy
a legkdzelebbi hasonlo tulajdonsagokat hordozé nap adatai az iranyadoak.

g) A rendszerhasznaldk részére az Adatcsere Szabalyzatban szerepld gyakorisaggal és
tartalommal kild érai mérési adatokat a foldgazeloszto.

h) Amennyiben a méré vagy a térfogat korrektor a mérési adatokat nem gaztechnikai
normal kdbmeéterben szolgaltatja, ugy az alabbi atszamitasi eljaras alkalmazasa
szukséges az orai mérési adatok rendszerhasznalok részére torténd adatszolgaltatasa
esetén:

i.  Napon bellli adatszolgaltatdsok esetén a foldgazelosztoi Uzletszabalyzatok
el6irasainak megfeleléen torténik a gaztechnikai normal m3-re torténd
atszamitas. A nm?® meghatarozasahoz sziikséges paraméterek:

o hdmérséklet: HungaroMet altal adott napra elére jelzett,
o |égkodri nyomas: HungaroMet altal szolgaltatott el6z6 napi tény,
e mérési nyomas: a mérési helyen 1évé gaz tulnyomasa.

ii. Napi adatszolgaltatas esetén a rendelkezésre allé tény adatok alapjan kerdl
meghatarozasra a mennyiség. Amennyiben nem all rendelkezésre korrigalt orai
fogyasztas, akkor az Uzemi fogyasztas publikalandé.

i) Az energiatartalom meghatarozasa az adatcsere vonatkoz6 szabalyainak megfeleléen
torténik.

i.  Napon belilli adatszolgaltatasok esetén a kWh meghatarozasahoz szikséges
paraméterek:
o fltéérték: MER adatszolgaltatasa alapjan,
e aranyszam: MER adatszolgaltatasa alapjan szamitott

ii. Napi adatszolgaltatas esetén a rendelkezésre allé tény adatok alapjan kerdl
meghatarozdsra a mennyiség.

3.1.9. Karbantartas

3.1.9.1. Leallasi litemterv készitése, foldgazsziinettel jar6 munkak
osszehangolasi rendje

a) Az egylttm(ikddé foldgazrendszeren — a foldgaztaroldk kivételével — féldgazszinettel
jaro karbantartasi, rekonstrukcids, fejlesztési munkalatok az aprilis 15. és oktéber 15.
kozotti idészakban végezhetdk, kivéve az el6re nem tervezhet és a jogszabalyban
meghatarozott eseteket. A felhasznald irasbeli kérése alapjan, a szallitasi
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rendszerlizemeltetével, féldgazelosztéval lefolytatott egyeztetés szerint a
féldgazszinettel jaré6 munka ettdl eltérd idépontban is elvégezhetd, amennyiben az
érintett rendszerlizemeltetd az eljarasrendnek megfelel§ idében irasban nyilatkozik
arrél, hogy a médositas mas felhasznalo ellatasat nem érinti, vagy az idépontot minden
érintett felhasznalo az érintett rendszerizemeltet6 felé adott nyilatkozataban irasban
elfogadija.

b) A foldgaztarolok foldgazszinettel jaré karbantartdsara a tarolasi ciklusok kozott,
jellemzéen az aprilis 1. — aprilis 14. és az oktdber 1. — oktéber 14. idészakokban kerdl

SOr.

A foldgaztarold engedélyes a szolgaltatasait igénybe vevd, szerzddéses

partnereivel valo egyeztetést kovetéen — tekintettel a foldgaztaroloi forgalmazasi
igényekre és a varhato ciklusvaltasokra, tovabba a karbantartast végrehajtani képes
vallalkozék rendelkezésre Aallasara — hatarozza meg a féldgazszinettel jard
karbantartasai id6szakat. Ezen idészakok a fenti, jellemzé id6szakokon részben vagy
teljes idétartamban kivul eshetnek.

c) A Vhr. vonatkozo rendelkezése* értelmében az alabbi eljarasrend figyelembevételével
kell az éves leallasi terv 6sszeallitasat végrehaijtani:

vi.

Az elosztéi rendszerrdl ellatott felhasznalok az dket ellaté rendszerhasznaldn

keresztll az éves leallasi terviket, a ledllasi idépontokra tett javaslataikat a

megel6z6 év december 1-ig kildik meg a féldgazeloszto részére;

A rendszeriizemeltetdk, kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldk vagy az 6ket

ellaté rendszerhasznaldk az éves leallasi terviket a megel6z6 év december 15-

ig kuldik meg a szallitasi rendszerlizemeltetd részére;

A szallitasi rendszerlizemeltetd a terv Osszeallitasakor a rendszeriizemeltetok

leallasi id6pontjait lehet6ség szerint figyelembe veszi;

A szallitasi rendszerizemeltets éves leallasi tervét januar 15-ig kdzzéteszi az

internetes honlapjan;

A szallitasi rendszerizemeltet6 a kozvetlen széllitovezetéki felhasznaldkat, a

foldgazelosztok a foldgazelosztdé rendszerrél ellatott felhasznaldkat és az

érintett engedélyeseket kotelesek tajékoztatni a gazsziinet kezdetérél és

végérdl, valamint a szikséges biztonsagi intézkedésekr6l a GET

rendelkezései® alapjan.

A v. bekezdés szerinti tajékoztatast a GET rendelkezései® alapjan a

szuneteltetés kezd6 id6pontjat

o elosztoi tervszerli megel6z6 karbantartas esetén legalabb 3 hénappal,

e a szallitasi rendszerlizemeltetd karbantartasi, feldjitasi és fejlesztési
feladatai esetén legalabb 42 nappal,

e egyéb esetben legalabb 15 nappal

megel6z8en kell megadni az érintett felhasznaldk és engedélyesek részére.

d) A féldgazszallitasi kapacitasok csdkkenésével/leallassal jaré munkalatokrdl a szallitasi
rendszerizemeltetének a kdvetkez6 adatokat kell kbzzétenni:

a munka azonosité kodja;

9 \/hr. 94. §
% GET 78 § (2)
51 GET 78 § (2)
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ii. az érintett gazipari objektum kdédja;

iii. afoldgazszallitasi kapacitascsokkentés/ gazsziinet kezdete;

iv.  afoldgazszallitasi kapacitascsokkentés/gazsziinet vége;

v.  az érintett foldgazeloszto/kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald kodja.

e) A foldgazeloszté az alabbi adatokat koteles a széllitasi rendszerlizemeltetd

f)

Informatikai  Platformjara feltdlteni januar 15-ig (amelyhez a szallitasi
rendszerlizemeltetd a hatarid6t 5 munkanappal megel6zéen elérhetdvé teszi az érintett
foldgazelosztd szamara az Informatikai Platformjan a c) pont szerint dsszeallitott,
publikalni kivant leallasi tervét):

i. a karbantartasi, rekonstrukcids, fejlesztési munkalat a foldgazelosztoi
rendszerrol ellatott felhasznalot érint-e;
ii. felhasznaloi gazsziinet kezdete;
iii. felhasznaldi gazszinet vége;
iv. érintett felhasznaloi kor, érintett teleplilések, illetve felhasznalok.

Amennyiben a foldgazeloszté altal feltoltott adatok alapjan a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal elvégzend® munka nem érinti a felhasznaldk féldgazzal
torténé ellatasat, akkor az nem mindsul a Szabalyzat 3.1.6.2.1. i) i. pontjaban leirt
felhasznaldi gazszinettel jaré karbantartasnak.

3.1.9.2. A foldgazrendszer karbantartasanak és rekonstrukciéjanak altalanos

a)

c)

szabalyai

Amennyiben egy rendszerhasznalé egyedi miszaki megoldas (pl. provizérium)
alkalmazasaval lehetévé kivanja tenni a karbantartds, rekonstrukcid és fejlesztés
gazszuneteltetés nélklli elvégzését, a rendszerizemeltetével egyeztetett mddon
megteheti, de a megoldas kiépitésének tébblet kdltsége a rendszerhasznalét terheli. A
rendszerhasznaldknak az egyedi milszaki megoldasi igényuket februar 28-ig kell
irasban jeleznilk, melynek megvaldsitasi lehetbségeir6l, azok koltségeirdl és
hataridejérdl a szallitasi rendszerizemeltetd 60 napon belll tajékoztatja az igényld
rendszerhasznalot.

Azon karbantartasi, rekonstrukcios és fejlesztési miiveleteket, amelyek a
féldgazszallit6 rendszer kapacitasat ideiglenesen csokkentik, a szallitasi
rendszerlizemeltetd annak jovahagyasat kovetben internetes honlapjan koteles
kbzzétenni.

A rendszerizemelteté a kapcsol6do rendszerlizemeltetd karbantartasi, rekonstrukcios
és fejlesztési munkairél a tudomasszerzést kdvetéen haladéktalanul tajékoztatja az
érintett rendszerhasznaldkat. Ezen munkalatok eredményeként bekdvetkezé
ideiglenes kapacitas csOkkenésért, szolgaltatasi szinetért a rendszeruzemeltet6t
semmilyen felelésség nem terheli. Az a rendszerhasznald, akit a kapacitas csokkenés
hatranyosan érint a munkalatokat végz6 kapcsolddo rendszeriizemeltetéhéz fordulhat
kartéritési igényével.
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d) A rendszeriizemeltet6 jogosult a kdzzétett leallasi idBpontok megvaltoztatasara, de a
valtozast és az U idépontot az érintett rendszerek Uzemeltetbivel egyeztetnie és a
rendszerhasznalokat tajékoztatni kell®2.

e) A 24 ¢dranal hosszabb ideig tartd tervezett karbantartas, rekonstrukcios és fejlesztési
munkalat soran, ha a munkak a tervezettnél el6bb befejez6dnek és a kapcsol6do
rendszerlizemeltetd is visszaigazolta a mivelettel érintett rendszer rendelkezésre
allasat, akkor a rendszerlizemeltetd jelzi a rendszerhasznalok felé a munkalatok elébbi
befejez8dését és Ujranominalasi lehetéséget biztosit az érintett rendszerhasznalok
részére.

3.1.9.3. A foldgazszallité vezeték karbantartasa, rekonstrukcidja

a) A szallitasi rendszerlizemelteté évente koteles az altala tGzemeltetett féldgazszallitd
vezetékre a foldgazelosztokkal és a kapcsolédd rendszerizemeltetékkel el6zetesen
egyeztetett leallasi id6pontok figyelembevételével karbantartasi, leallasi tervet
késziteni, amelynek a kovetkez6 f6bb elemeket kell tartalmaznia:

i. afoldgazszallité vezetékrendszer tisztitasi és vizsgalati Gtemtervét;
ii. afoldgazszallito vezeték és tartozékainak karbantartasi és ellenérzési tervét;
iii. akompresszor allomasok karbantartasi és ellenérzési tervét
iv. a foldgazszallitd rendszer és tartozékainak rekonstrukcios és fejlesztési
feladatait.

b) A szallitdsi rendszerizemeltetd jogosult olyan, az egyuttmikoédd foéldgazrendszer
Uzemképességének megdrzése érdekében folytatott karbantartas, rekonstrukcio és
fejlesztés elvégzésére, amely a foldgazszallitd szolgaltatas lealldsanak
eredményeként a gazatadd allomas szekunder oldalan évente egy alkalommal -
amennyiben a felhasznal6 foldgazzal torténé ellatasat is érinti -, a Vhr. vonatkozo
rendelkezése® alapjan meghatarozott gazatadoi izemsziinetet eredményezhet.

c) A szallitasi rendszerlizemeltet jogosult a kdzzétett leallasi idétartamot 15 nappal a
ledllas tervezett id6pontja el6tt csOkkenteni, vagy tordlni a Vhr. vonatkozo
rendelkezése® alapjan.

d) A foldgazszallité rendszerét érint6 tervszerl megel6z6 karbantartasnak nem mingsulé
gazszunettel jar6 munka felmerulésérdl:

i. ha a szallitasi rendszeruzemeltetd sajat érdekbdl végzi a munkat
(rekonstrukcio, fejlesztés), akkor egyeztet a kapcsolddo rendszeriizemeltetével
a GET vonatkozé rendelkezése® alapjan, amint annak ténye ismertté valik, de
legalabb 15 nappal korabban;

ii.  ha harmadik fél kezdeményezi a munka elvégzését, a kezdeményezd koteles
az érintettek hozzajarulo nyilatkozatait a szallitasi rendszeruzemeltetd részére
bemutatni a munkdk megkezdése elbtt legalabb 20 nappal kordbban. A

52 \/hr. 94.§ (5)
53 Vhr. 94. § (1)
5 \/hr. 94.§ (6)
55 GET 78. § (2)
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hozzajarulé nyilatkozatok mielébbi beszerzésének érdekében a szallitasi
rendszerlizemeltet6 az érintett felek k6zott egyeztetést kezdeményezhet.

3.1.94. Az elosztovezetékek karbantartasa és felljitasa

a) A foldgazelosztoé évente az altala GUzemeltetett elosztévezetékre karbantartasi, leallasi
tervet készit, amely tartalmazza:

i. az elosztovezetékek és tartozékainak karbantartasat;
ii. agazfogadd allomasok és nyomasszabalyozok karbantartasat és ellendrzését;
iii. az elosztovezetékek Uzemeltetéséhez hasznalt gépek, eszkodzok,
mérémuiszerek karbantartasat, ellen6rzését.

b) A foéldgazeloszté az Uzemeltetési és biztonsagi szempontok figyelembevételével
koézéptavu elosztovezetéki felujitasi (rekonstrukcios) tervet készit.

3.1.9.5. A foldgaztarolok karbantartasa és felujitasa

a) A foldgaztarolo engedélyes évente koteles az altala Uzemeltetett foldgaztarolokra
karbantartasi, leallasi tervet késziteni, amely meghatarozza a felszinalatti és felszini
berendezések karbantartasi idépontjait és a miszaki tartalom f6 iranyvonalait.

b) A fdldgaztarold6 engedélyes a - kapcsolodd rendszerlizemeltetét és a
rendszerhasznalét érintd - gazszunettel jaré - karbantartasok idépontjat minden év
december 15-ig bejelenti a kapcsoldédd rendszeriizemeltetd részére. A kapcsolédéd
rendszerlzemeltetd az altala Uzemeltetett rendszer karbantartasi Utemtervének
elkészitésekor a tervezett leallasok idépontjanak meghatarozasahoz figyelembe veszi.

3.1.9.6. A foldgaztermeldi technolégiak karbantartasa és felujitasa

a) A foldgaztermel6 évente koteles az altala Gzemeltetett technoldgiakra karbantartasi,
leallasi tervet késziteni az erre vonatkozd jogszabaly alapjan.

b) A foldgaztermeld a kapcsolédd rendszerlizemeltetét és a rendszerhasznal6t érintd
gazszlnettel vagy kieséssel jard tervezett tevékenységeinek idépontjat minden év
december 15-ig bejelenti a kapcsol6odd rendszerlizemeltetd részére. Részleges
szigetuzem esetén a kapcsolodo rendszeruzemeltetének, teljes szigetuzem
tekintetében a szallitasi rendszeriranyitonak kildi meg minden év december 15-ig a
szigetuzemben tervezett, kieséssel jaro karbantartasok listajat.

c) A féldgaztermel6 a kapcsolédd rendszerlizemeltetét és a rendszerhasznalét érintd
gazszlnettel vagy kieséssel jard, elére nem tervezett tevékenységeinek varhato
idopontjat és id6tartamat, annak rendelkezésre allasakor haladéktalanul bejelenti a
kapcsolodoé rendszertizemeltet6 felé.
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3.2. Csatlakozas
3.21. A foldgazrendszerhez torténé csatlakozas altalanos feltételei

a) A csatlakozas megvaldsitasanak feltétele, hogy az igénylés megfeleljen a vonatkozé
jogszabalyok elbirasainak, illetve az érintett rendszertizemeltetd Gzletszabalyzataban
foglaltaknak.

b) Amennyiben a féldgazelosztd rendszerhez torténé csatlakozas az igényl6 kérésére a
sajat koltségére valdésul meg, a csatlakozasi pont tulajdonlasat és mikodtetését,
valamint muszaki kialakitasat illetéen az eszkdz tulajdonosanak és az érintett
foldgazelosztonak meg kell egyeznie. Az érintett foldgazeloszté a megallapodas
alapjan kezdeményezi mikddési engedélyének szikség szerinti modositasat.

c) Az egylttm(ikddé foldgazrendszerhez t6rténd csatlakozas esetén a csatlakozasi pont
megvalositasanak miszaki tartalmat és az idéutemezését a rendszertizemeltetd és a
csatlakozni kivano szereplé kozotti csatlakozasi szerzédésben kell szabalyozni.

d) A rendszerizemeltet6k a csatlakozasi szerzdédés létrejottével kotelesek a csatlakozasi
szerzddés szerinti, a foldgazeloszto rendszer (m?/ora), illetve a foldgazszallitd rendszer
(kWh/éra (25/0°C)) kiadasi pontjara értelmezett vasarolt kapacitast a
nyilvantartasukban roégziteni.

e) A foldgazszallité rendszerre 2004. el6tt csatlakozott felhasznaldk esetében a vasarolt
kapacitas az egyuttmikodési megallapodasban, vagy a csatlakozasi szerz6désben,
vagy a felhasznaladsi helyen rendelkezésre all6 kapacitdsra vonatkozo
dokumentumban rogzitett kapacitas (amely alatt nem a lekotott teljesitmény értendd).

f) Azon felhasznalénal, akinél a kapacitasigényt részben, vagy egészben csak
megszakithaté kapacitassal lehet kiszolgalni, a vasarolt kapacitast a féldgazszallité
rendszeren ennek megfeleléen részben, vagy egészben megszakithatéként kell
régziteni.

g) Az érintett rendszerlizemeltetd elutasithatja a csatlakozasi kérelmet, ha:

i. a csatlakozasnak miszaki akadalya van;

ii. acsatlakozas jogszabalyba Utkozik;

iii. a felhasznaldi igénnyel jelentkezd a csatlakozasi dij megfizetését, vagy a
csatlakozas kilon jogszabalyban®®, vagy az érintett rendszeriizemeltet6
Uzletszabalyzataban meghatarozott feltételeit nem vallalja;

iv. az igényl6 nem rendelkezik a Szabalyzat 1.5. pontja szerinti hozzaférési
jogosultsaggal.

h) A foldgaztermel6i atadasi ponton az &tadandé gaz nyomasanak biztositasa,
mennyiségi és minéségi mérése a foldgaztermel§ kotelezettsége a sajat koltsége
terhére, a mennyiségi és mindségi méréseére vonatkoz6 eszk6zok jogszabaly szerint a
szallitasi rendszeruzemeltet6 tulajdonaba kerul.

i) A rendszerizemeltet6 uj igény bejelentése esetén ellenérzi a kapacitas rendelkezésre
allasat a sajat rendszerén. A foldgazelosztd rendszerrdl vételezd teljesitménydijas
felnasznalo esetén, illetve akkor, amennyiben a féldgazeloszté ugy itéli meg, hogy az
Uj igény kielégitése mar meghaladja a szallitasi rendszeriizemeltetével megkotott
egyuttmikodési megallapodasban foglalt féldgazszallitd rendszeri kiadasi pont

% Vhr. 63-72 §
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kapacitasat, a foldgazeloszté koteles a szallitasi rendszertizemeltet6tdl igazolast kérni
arrél, hogy a szikséges kapacitas a foldgazszallitdé rendszeren rendelkezésre all.
Amennyiben a kiadasi pontot tulterheli a féldgazelosztd, abban az esetben a felmeruld
hibaelharitasi koltségeket koteles viselni. Amennyiben a szikséges kapacitasok
rendelkezésre allnak, a foldgazeloszto errdl értesiti a leend6 felhasznaldt. Amennyiben
a szukséges kapacitas nem all rendelkezésre, akkor a Szabalyzat 3.2.2. pontja szerint
kell eljarni.

Amennyiben az igényelt kapacitas a féldgazelosztd haldzat felhasznalé altal igényelt
felhasznalasi helyén rendelkezésre all, de a foldgazszallitd rendszeren nem all
rendelkezésre a szikséges foldgazszallitdé rendszeri kapacitas, a Szabalyzat 3.3.
pontja alapjan kezdeményezni kell a szallitasi rendszerlizemelteténél a kiadasi pont
kapacitasbévitését. A csatlakozas a foéldgazelosztd rendszeren a foldgazszallitd
rendszeri fejlesztés jovahagyasa esetén, a foldgazszallitd rendszeri fejlesztéssel
Osszehangoltan végezhetd el. Amennyiben gazataddé allomas bdvitésén tul
foldgazszallitd rendszeri fejlesztés is szikséges, akkor azt a 10 éves fejlesztési
javaslatban szerepeltetni kell, amelynek megvalésitasa annak Hivatal altali elfogadasa
és jévahagyasa utan torténhet.

Foldgazszallité rendszerhez torténé csatlakozas

A szallitasi rendszertzemeltet az alabbiak szerint koteles elbiralni a hozza eljuttatott
csatlakozasi igényt.

A csatlakozasi igény elbiralasahoz megvalésithatosagi vizsgalatot kell késziteni,
melyben meghatarozasra kertilnek a csatlakozas miszaki €s pénzlgyi feltételei:

i.  Amennyiben az igénylésben szerepld csatlakozas kiépitéséhez szikséges
fejlesztés szerepel a 10 éves fejlesztési tervben, és a Szabalyzat 3.2.1. g)
pontja szerinti elutasitasi feltételek nem allnak fenn, a szallitasi
rendszerlizemeltetd azt jovahagyja.

i. Amennyiben a csatlakozasi pont kialakitdsahoz sziikséges fejlesztés nem
szerepel a fejlesztési tervben, és a Szabalyzat 3.2.1. g) pontja szerinti
elutasitasi feltételek nem allnak fenn, a szallitasi rendszerizemeltetd koteles az
igénylével a csatlakozas lehetséges muiszaki €s varhato el6zetes pénzigyi
feltételeirél egyeztetni. Abban az esetben, ha az igényld elfogadja a csatlakozas
miszaki és pénzlgyi feltételeit, azt a szallitasi rendszertizemeltet6 koteles a
soron kovetkez6 10 éves fejlesztési javaslataban szerepeltetni, amennyiben a
féldgazszallitd vezeték vagy kompresszorallomas fejlesztést igényel.

A csatlakozasi dijbol torténd finanszirozast a Hivatalhoz benyujtasra keruld
engedélykérelemben szerepeltetni kell.

A csatlakozasi dij mértéke az engedély kiadasat kovetden valik véglegesseé.

A csatlakozasi pont megvalésithatosaganak lehetéségeit finanszirozasi szempontok
alapjan, az alabbiak figyelembevételével kell a szallitasi rendszerizemeltetének
vizsgalnia:

i. szallitasi rendszeriizemeltetési dijat ndveld csatlakozasi pont kialakitasa;
ii. szallitasi rendszeriizemeltetési dijat nem nével6 csatlakozasi pont kialakitasa.
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f)
3.2.3.

A részletes szabalyozast a szallitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata tartalmazza.

Foldgazeloszt6 rendszerhez torténd csatlakozas

a) A csatlakozasi igény elbiralasahoz megvaldsithatésagi vizsgalatot kell késziteni,

melyben meghatarozasra kertlnek a csatlakozas miszaki €s pénzigyi feltételei:

i.  Amennyiben az igénylésben szereplé csatlakozas kielégitéséhez a sziikséges
szabad kapacitas rendelkezésre all, és az igény megdfelel a csatlakozas
altalanos feltételeinek, tovabba a csatlakozas elutasitasanak esetei nem allnak
fenn, abban az esetben a féldgazeloszto az egyuttm(ikddé féldgazrendszerhez
torténé, a Hivatal hatarozata szerinti csatlakozasi dij megdfizetését kdveten
biztositja a vasarolt kapacitast.

ii. Amennyiben a csatlakozasi pont kialakitdsahoz sziikséges szabad kapacitas
nem all rendelkezésre a betaplalasi-kiadasi ponton, de az igény megfelel a
csatlakozas altalanos feltételeinek tovabba a csatlakozas elutasitasanak esetei
nem allnak fenn, a féldgazeloszté koteles az igénylével a csatlakozas
lehetséges miiszaki és pénzlgyi feltételeirdl egyeztetni.

Amennyiben a gazatadé allomashoz kapcsolédé rendszeren ellatott felhasznaldk
egyidejlségi tényezdvel szamitott varhatd kapacitasigénye tullépi a gazatadé allomas
technikai kapacitasat, a foldgazeloszté kdteles a megvaltozott kapacitasigényrdl a
szallitasi rendszerizemeltet6t tajékoztatni. Amennyiben a szallitasi
rendszerlizemeltetd arrdl tajékoztatja a foéldgazelosztot, hogy a szikséges szabad
kapacitas a foldgazszallité rendszeren nem all rendelkezésre, a csatlakozas soran a
Szabalyzat 3.2.2. pontja szerinti feladatokat is el kell végezni.

Az Ujonnan csatlakozni szandékozd, kapacitasdijas felhasznald esetében a
felhasznalé a halézathoz val6 csatlakozasi igény bejelentésekor kételes megadni a
felhasznaldi helyen vételezni kivant orai, napi kapacitast (kWh/éra és m®/6ra, valamint
kWh/nap), éves mennyiséget (kWh/év).

A foldgazeloszto rendszerhez ujonnan csatlakozni szandékozo alapdijas felhasznalo a
halézathoz valé csatlakozasi igény bejelentésekor koteles a Szabdlyzat Il. szamu
melléklete szerinti foldgazelosztdi profilba sorolasahoz szikséges adatszolgaltatast
teljesiteni a foldgazeloszto felé.

Az tjonnan csatlakozni szandékozo felhasznald a halézathoz valod csatlakozasi igény
bejelentésekor koteles megadni a felhasznaldi helyen vételezni kivant 6rai kapacitast
és éves mennyiséget.

A foldgazeloszté és foldgazszallité rendszerek egymashoz csatlakozasa

A foldgazelosztd rendszer a foldgazszallitd vezetékhez a gazatadd allomasokon
keresztil csatlakozik. A gazatado allomas kimen nyomasa az elosztévezeték belépési
pontjanak uzemnyomasaval egyenld.

Abban az esetben, ha az atadasi nyomast a Szabalyzat 1.8. fejezete alapjan
megallapodott nyomasértékhez képest a foldgazeloszté valtozatlan kapacitasigény
mellett valtoztatni akarja, akkor modositani kell a szallitasi rendszerizemeltet6vel
kotott egylttmikodési megallapodast. Az atalakitas miiszaki és gazdasagi feltételeirdl
a feleknek meg kell allapodniuk.
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c) A nyomasemeléshez szikséges foldgazelosztéi oldalra vonatkozé engedélyek és
hozzajarulasok beszerzése a kérelmez§ kotelezettsége. A fdldgazszallitdé rendszer
atalakitasaval kapcsolatban esetlegesen felmerild koltségek megtéritésével
kapcsolatban a szallitasi rendszertizemeltet az Uzletszabalyzataval 6sszhangban jar
el.

d) A gazatadé allomas tulnyomas elleni védelmének biztositania kell, hogy az
elosztévezeték nyomasa még atmenetileg sem emelkedhet a foldgazeloszté altal a
vonatkozo szabvany®’ szerint meghatarozott legnagyobb (zemzavari nyomas (MIP),
vagy az engedélyezési nyomas folé, amelyet a vonatkozé megallapodasban roégziteni
kell.

e) A csatlakoztatas tovabbi feltétele, hogy mind a gazatadé allomas, mind az
elosztévezeték rendszer rendelkezzen érvényes, a terlletileg illetékes banyahatésag
altal vagy az Uzemeltet6 mindségbiztositasi rendszere alapjan kiadott
hasznalatbavételi engedéllyel.

f) Az elosztovezetéknek a foldgazszallitd vezeték rendszerhez torténd csatlakozasahoz
a szallitasi rendszerlizemeltetd kapacitas- és a miszaki megoldast elfogadd
nyilatkozatai szikségesek.

3.2.5. A foldgazelosztoi és foldgaztermeldi rendszerek egymashoz csatlakozasa

a) A foldgazelosztd rendszeréhez csatlakozni kivané  foldgaztermelé az
igénybejelentésekor koteles megadni a rendszerbe torténé  betaplalasi
kapacitasigényét (kWh/éra, kWh/nap), betaplalasi nyomasat és gazmin6ségi adatait.

b) Amennyiben a foldgaztermelé betaplalasi kapacitdsa, betaplalasi nyomasa és a
betaplalandé gaz minésége nem teszi szikségessé a fdldgazelosztéi rendszer
fejlesztését, akkor a foldgazelosztd koteles az uj, vagy ndvekvd kapacitasigényét
befogadni.

c) Amennyiben a féldgazeloszté rendszerizemelteté a benyujtott kapacitasndvelési
igényt rendszerének fejlesztésével tudja csak kiszolgalni, akkor ajanlatat 60 napon
beltl meg kell kildenie a kapacitast igénylének.

d) A foldgaztermelé a mérballomasnal koteles a foldgazt a rendszerhasznalo altal
meghatarozott teljesitményben, és a féldgazeloszté altal meghatarozott nyomason és
mindségben a foldgazelosztonak atadni.

e) Afdoldgaztermel6i atadasi pont és az elosztovezeték csatlakozasi pontja kozotti vezeték
létesitésének modijarodl, miiszaki, Gzemeltetési feltételeirdl és koltségmegosztasarol az
elosztovezeték tulajdonosa és a foldgaztermeld irasos szerz6désben koteles
egymassal megallapodni bevonva a szallitasi rendszerizemeltetét is.

i.  Amennyiben a gazatadé allomas kiadasi pont kapacitasa (kWh/éra) nagyobb,
mint a kapcsolédd foldgazelosztd rendszeren 6sszesitett rendszerhasznaldi
kapacitds igény (kWh/6ra), abban az esetben a foldgaztermeldé a teljes
beruhazasi koltség medfizetésével koteles a foldgazeloszté rendszer
tulajdonosanak a létesités koltségét medfizetni, vagy a vezetéket sajat
tulajdonaban megépiteni és Uzemeltetéserdl gondoskodni.

i. Amennyiben a gazatadd allomas kiadasi pont kapacitasa (kWh/dra) kisebb,
mint a kapcsolodo foldgazelosztd rendszeren Osszesitett rendszerhasznaldi

5" MSZ EN 12186
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kapacitasigény (kWh/éra) és valds rendszerhasznaldi igény jelentkezik a
foldgaztermeldi hely feldli eloszto-vezetéki betaplalasra, abban az esetben a
foldgazelosztd rendszer tulajdonosa a foldgaztermelével megallapodik a
létesitendd elosztovezeték koltségmegosztasaban.

ii. Amennyiben a foldgaztermel6 csatlakozasa a foldgazeloszté rendszerre
fejlesztést general a szallitasi rendszeriizemelteténél, akkor a foldgaztermeld a
fejlesztés koltségeit koteles viselni.

f) Amennyiben a foldgaztermel6 sajat tulajdonban kivanja tartani a foldgaztermel6i hely
€s a meglévd elosztovezeték kozotti létesitendd elosztévezetéket, akkor annak
Uzemeltetésére a Hivatal altal kijeldlt foldgazelosztoval Gzemeltetési megallapodast
koteles kotni.

3.2.6. Foldgazelosztoéi rendszer és telephelyi rendszer elosztévezetékhez valé
csatlakozasa

a) Az elosztévezetéknek, telephelyi vezetéknek foldgazeloszté rendszerhez torténd
csatlakozasahoz a foldgazelosztdé kapacitas- és a miszaki megoldast elfogado
nyilatkozatai szukségesek.

b) A kapcsolédd két foldgazelosztd, valamint foldgazelosztd és telephelyi engedélyes
nyomaskulonbség nélkul, szakaszolo elzard beépitésével biztositja a csatlakozast.

c) Az elosztovezetéki csatlakozasi ponton a csatlakozast biztositd foldgazeloszto koteles
gazmennyiség hiteles mérésére alkalmas eszkdzt Uzemeltetni.

d) A csatlakozas tovabbi feltétele, hogy a kapcsoldédd elosztévezetéki vagy telephelyi
rendszer rendelkezzen érvényes hasznalatbavételi engedéllyel.

3.2.7. Foldgaztarolé rendszerhez torténd csatlakozas

a) A foldgaztarolokhoz csatlakozhat foldgazelosztd, szallitdsi rendszerizemeltetd és
foldgaztermelé.

b) A féldgaztaroldhoz vald csatlakozas feltételeit - a foldgaztarol6 miszaki adottsagai
miatt — a féldgaztarolé engedélyes mindig az adott igény benyujtasakor — egyedileg
biralja el.

c) A csatlakozas megvalésitasat kdvetden a csatlakozasi ponton térténé egytttmikddést
a foldgaztarol6 engedélyes és a csatlakozasi pont kialakitasat kérelmezé kozotti
egyuttmikddési megallapodasban kell szabalyozni.

3.3. Rendszerfejlesztés
3.3.1. A rendszerfejlesztés altalanos szabalyai

a) Az egyuttm(kddé foldgazrendszert ugy kell fejleszteni, hogy alkalmas legyen a hazai
és a Magyarorszagon keresztiuli atszallitasra vonatkozé igények biztonsagos
kielégitésére.

b) A rendszeriizemeltetének a féldgaz ellatasban érintett miszaki Iétesitmények, illetve
berendezések fejlesztéseit a biztonsagi eldirasok betartasat figyelembe véve és a
legkisebb koltség elvével 6sszhangban kell elvégeznie.

c) A rendszerizemeltetd engedélyesek kotelesek az  érintett kapcsolédo
rendszerlzemeltetével egyedileg, el6zetesen egyeztetni kapacitasvaltozas esetén. Az
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egyeztetés soran rogziteni kell a kapacitasfejlesztés helyét, a felek miszaki és
pénzigyi kotelezettségeit, valamint a megvalodsitas hataridejét.

A rendszerlizemeltetd a rendszerfejlesztés soran figyelembe veszi a hozza benyujtott
becsult kapacitas igényadatokat, felhasznaloi igény elbrejelzéseket, az elmult id6szak
tény fogyasztasi adatait, a hémérsékletfiggd felhasznaldk esetében a rendszer
méretezését a GET-ben meghatarozott statisztikai valdszinliség szerinti 20 évenként
egyszer el6forduld legalacsonyabb hémeérsékletre becsult fogyasztasra kell elvégezni.
A rendszeriizemeltet6héz benyujtott rendszerhasznaléi kapacitasigényt, amennyiben
a kapcsoldédd rendszerlizemelteték kozotti egyuttmikoddési megallapodas masként
nem rendelkezik, nem megszakithatd kapacitaskent kell biztositani. Amennyiben az u;j
igény biztositasahoz rendszerlizemeltetdi fejlesztés szikséges, azt a Hivatal
jévahagyasanak megfeleléen kell megvaldsitani.

A foldgazelosztok a fejlesztési igények vizsgalatahoz kotelesek a szallitasi
rendszerlizemeltetd részére a szlikséges informaciokat biztositani.

A rendszerlizemeltetbk a halézataik miszaki fejlesztésének tervezése soran
halézatdiagnosztikai adatokon alapulé modellezéseket kotelesek végezni.

A rendszerfejlesztések soran a rendszerlizemeltet6k a rendszereik Uzemszeri
mikodésének modellezése kapcsan olyan szamitasi eljarasokat, informatikai
programokat kotelesek hasznalni, melyek a felhasznaldi terheléseket figyelembe véve
hatarozzéak meg a kiadasi pontok nyomasértékeit.

A kiadasi pontok nyomaseértékei a varhatdé maximalis terhelésnél sem csdkkenhetnek
az Uzemeltetési nyomastartomany (szallitasi rendszerlzemeltetéi szabalyozott
nyomasérték esetén a kiadasi nyomas biztositasahoz szikséges gazatadd allomas
primer oldali nyomasa ala (amelyet a szallitasi rendszerizemelteté hataroz meg),
illetve nem szabdlyozott un. tavvezetéki kiadasi nyomas esetén a szallitasi
rendszerizemeltetd altal vallalt garantalt minimum nyomas) alsé hatarértéke ala.

A szdllitasi rendszerlzemeltet§ a hatarkeresztez6 pontok kapacitasbdvitésére
vonatkozé projektek esetében a 2017/459 EU rendelet szerint® jar el.

Fejlesztési igények éves feliilvizsgalata foldgazszallité vagy foldgazeloszto
rendszeren

Az adott rendszeren jelentkezd kapacitasigények évente felllvizsgalatra kerlilnek a
rendelkezésre all6 kapacitasok figyelembevételével az alabbi pontok vonatkozasaban:

i.  akiadasi pontokon jelentkez6 igények, illetve a rendelkezésre allo kapacitasok;
ii. abetaplalasi pontokon jelentkezd igények.

Az adott rendszer kapacitas ellen6rzése és a szikséges fejlesztési javaslatok
kidolgozasa az alabbiak figyelembevételével torténik. Az érintett rendszeriizemeltetd:

i. a becslések és a korabbi id6szak tényfogyasztasain alapulé varhato
kapacitasigényeknek megfeleléen elvégzi a szikséges hidraulikai
szamitasokat;

8 2017/459 EU rendelet V. fejezet
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a vizsgalatokat kapacitas- és hidraulikai tanulmanyban foglalja 6ssze, kiemelve
a kapacitasfejlesztéshez szikséges fejlesztési javaslatokat (azonositas,
Utemezés);

a fejlesztési igényekhez kapcsoldéddan kidolgozza az igények kielégitésének

iv. elkésziti a fejlesztéshez a koltségbecsléseket;
v. elkésziti a fejlesztések Kkivitelezéséhez kapcsolodé  megvaldsitasi
idéUtemtervet.
3.3.3. A foldgazszallitoi rendszerhez kapcsol6doé szabalyok

3.3.3.1.

Fejlesztési igények éves feliilvizsgalata

a) A rendszerhasznald a fejlesztési igények éves felllvizsgalata soran nem koteles
adatokat megadni. Ha a rendszerhasznal6 rendelkezésére all olyan informacio, ami
befolyasolhatja a hatarkeresztezd pontok kihasznalasat, a foldgaz min6éségét és a
legutébb jovahagyott 10 éves fejlesztési javaslatban régzitett feltételrendszert és
fejlesztéseket, akkor a rendszerhasznald a sajat, illetve sajat felhasznaldira vonatkozo
kapacitas és foldgazszallitasi igényeit minden gazévet megel6zéen legkésébb
augusztus 31-ig megkuldi a szallitasi rendszerlizemeltetd részére. Az adatszolgaltatast
a kovetkezd 10 gazévre tajékoztatd jelleggel adja meg a Szabalyzat 3.3.1. pontja
alapjan, a Szabalyzat 3.3.3.2.2. pontjaban leirt adattartalommal. A kapacitasigéenyl6
rendszerhasznaldk az igény elbrejelzésnél az augusztus 1-jén altaluk ellatott
felhasznaldikra vonatkozoéan teljesitik az adatszolgaltatast.

3.3.3.1.1. Hatarkeresztez6 és hazai kiadasi ponti igények meghatarozasa

a) A szallitasi rendszeriranyitd és a kapcsoldédoé rendszerizemelteték az alabbi folyamat
szerint kotelesek elkésziteni a hatarkeresztez és hazai kiadasi pontok kovetkez6 10
gazévre vonatkozo igényeinek |. valtozatat.

A foldgazelosztok és a kdzvetlen szallitdvezetéki felnasznalok a GET?® elGirasai
alapjan az egyittmikodé foldgazrendszer fejlesztéséhez szikséges
adatszolgaltatasok elkészitése céljabol minden év augusztus 31-ig kotelesek
egyedi vagy Osszevont haldzati pontonként adatokat szolgaltatni a soron
kdvetkezd 10 gazévre a Szabalyzat VII/2. szamu melléklete szerint. Az aktualis
gazévre és hdnapokra vonatkozo tényadatokat tartalmazoé, a Szabalyzat VII/1.
szamu mellékletét minden év november 1-jéig kell bekildeni. A féldgazelosztok
tovabba kotelesek a szallitasi rendszeriranyité részére a Szabalyzat VIII. szamu
melléklete szerinti adatokat szolgaltatni az el6z6 naptari évre vonatkozdéan
minden év februar 1-jéig. A foldgazelosztok és a kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznalok kotelesek a foldgaz mindségli, biomasszabdl és egyéb nem
banyaszati forrasbodl szarmazé gazokra vonatkozé fogyasztasi igényeket kulon
megadni a szallitasi rendszeriranyité szamara.

A szallitasi rendszeriranyité a foldgazszallité rendszerre vonatkozé hazai
kiadasi ponti igények meghatarozasanal a szamara megadott becsilt

*GET 81.-85. §
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igényeket, illetve a hémérsékletfliggd kiadasi pontok esetében a statisztikailag
20 évenként egyszer el6forduld legalacsonyabb hémérsékletre becsult
igényeket veszi figyelembe.

ii. A szallitasi rendszeriranyitdo a foldgazszallitdé rendszerre benyujtott becsult
igények €s a korabbi idészak tényfogyasztasai figyelembevételével
meghatarozza a becsllt kapacitasigényeket és szeptember 15-ig atadja a
kapcsolédd rendszerizemeltetbnek. A  szallitdsi rendszeriranyité az
Osszevontan kezelt halézati pontokra a becsiilt igényeket a fizikai haldzati pont
megel6z8 3 gazév tény gazmennyiség/téli napi csucs felhasznalas adatainak
aranyaban bontja meg. A kapcsol6do rendszeriizemelteté kodteles a megkildott
becsllt kapacitasigényeket és az 0&sszevontan kezelt kiadasi pontok
megbontasait felllvizsgalni és szlikség esetén modositani.

iv. A foldgazelosztok minden évben legkésdbb oktéber 31-ig kotelesek a c)
pontban és a Szabalyzat 3.3.4.2. a) pontjaban szereplé informaciok
felhasznalasaval megadni az Informatikai Platformon a szallitasi
rendszeriranyironak egyedi vagy 0sszevont betaplalasi-kiadasi pontonként a
varhaté éves mennyiséget, valamint a legnagyobb napi és 6rai becsult, illetve a
minimalis orai gazmennyiségeket a kovetkez6 10 gazéves iddszakra
gazévenkeént, figyelembe véve a rendszeréhez mar kapcsolédo, illetve leendd
felhasznaldk becsllt igényeit.

b) A szdllitasi rendszeriranyitd a hosszutavu, nemzeti energia- és klimaterveket,
szakpolitikakat figyelembe véve az 4ltala kidolgozott mddszertan szerint koteles
elkésziteni a hatarkeresztez6 és hazai kiadasi pontok kovetkez6 10 gazévre vonatkoz6
igényeinek Il. valtozatat minden évben legkésébb oktober 31-ig.

c) A szallitasi rendszeriranyité elsé alkalommal legkésébb 2022. oktéber 31-ig, ezt
koévetdéen pedig legalabb harom évente koételes elkészittetni egy fuggetlen szakérté
megbizasaval a hatarkeresztez6 és hazai kiadasi pontok kovetkez6 10 gazévre
vonatkozo igényeinek a lll. valtozatat. A Hivatal szikség szerint a 10 éves fejlesztési
javaslat benyujtasat megel6z6 év januar 31-ig elrendelheti a lll. valtozat harom évnél
gyakoribb elkészitését.

3.3.3.1.2. Hatarkeresztez6 és hazai betaplalasi ponti igények meghatarozasa

a) A hazai foldgaztermeldknek és a foldgaztarolé engedélyeseknek kapcsolddasi
pontonként minden gazévet megel6z6en augusztus 1-jéig meg kell kuldeniuk a
szallitasi rendszeriranyité részére a rendelkezésre allé6 kapacitasokat betaplalasi
pontonként a kovetkez6 10 gazévre éves, illetve az els6é gazévre a szallitandd
mennyiségeket havi bontédsban, amely az alabbi informéciokat tartalmazza:

b) Foldgaztermeldkre vonatkozdan:

i.  betaplalasi pontonként varhato gaztermelést (kWh/év (25/0 °C), m3/év (0 °C))°;
ii. elsd gazévre a varhatd gaztermelést (kWh/ho (25/0 °C), m3/ho (0 °C));

80 A mértékegységeknél a térfogatra vonatkozd referenciafeltételek: 0 °C és 1,01325 bar(a), az energiara vonatkozo
referenciafeltételek: 25/0 °C-os égéshd alapu energia.

168/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

c)

d)

e)

f)

iii. betaplalasi pontonként a maximalis rendelkezésre allé napi (kWh/nap (25/0 °C),
m3/nap (0 °C)) és odrai kapacitasokat (kWh/dra (25/0 °C), m3/éra (0 °C));

iv.  betaplalasi pontonként a legkisebb érai termelési értékeket (kWh/éra (25/0 °C),
m?ora (0 °C));

v. gazmindség javitasa céljabdl igényelt kever6gaz mennyiséget (kWh/nap (25/0
°C), kWh/6ra (25/0 °C), m3/nap (0 °C), m3/éra (0 °C)).

Foldgaztarolokra vonatkozoan:

i.  amaximalis rendelkezésre allé napi (kWh/nap (25/0 °C)) és 6rai ki- és betarolasi
kapacitasokat (kWh/o6ra (25/0 °C)) a mobilgaz készlet fuggvényében;
ii. alegkisebb ki- és betarolasi 6rai mennyiséget (kWh/éra (25/0 °C));
iii. ajellemz6 nyari napi atlag betarolasi mennyiséget (kWh/nap (25/0 °C));
iv.  foldgaztaroléi pontonként a terhelésvaltasi sebességeket (kWh/éra/éra (25/0
°C)).

A foldgaztermel6k és a foldgaztarold engedélyesek kotelesek a foldgaz mindségl,
biomasszabdl és egyéb nem banyaszati forrasbdl szarmazé gazokra vonatkozoé
betaplalasi igényeiket kilén megadni a szallitasi rendszeriranyité szamara.

A szallitasi rendszeriranyitd a hazai foldgaztermel6k és foldgaztarold enegedélyesek a
3.3.3.1.2 b), c) és d) pont szerinti adatszolgaltatasa alapjan elkésziti a hazai betaplalasi
pontok Osszesitett, kdvetkezd 10 gazévre vonatkozé igényeinek |. valtozatat minden
évben legkésbbb oktober 31-ig.

A szdllitasi rendszeriranyitd a hosszutavu, nemzeti energia- és klimaterveket,
szakpolitikakat figyelembe véve az &ltala kidolgozott mddszertan szerint koteles
elkésziteni a hatarkeresztez6 és hazai betaplalasi pontok 6sszesitett, kovetkezé 10
gazévre vonatkozo igényeinek Il. valtozatat minden évben legkésébb oktdber 31-ig.

A szallitdsi rendszeriranyitdo elsdé alkalommal legkésdbb 2022. oktober 31-ig, ezt
koévetdéen pedig legalabb harom évente koételes elkészittetni egy flggetlen szakérté
megbizasaval a hatarkeresztez6 és hazai betaplalasi pontok kdvetkez6 10 gazévre
vonatkozo igényeinek a lll. valtozatat. A Hivatal szikség szerint a 10 éves fejlesztési
javaslat benyujtasat megel6z6 év januar 31-ig elrendelheti a Ill. valtozat harom évnél
gyakoribb elkészitését.

3.3.3.1.3. Kiadasi és betaplalasi ponti igények konzultacidja

a)

A 3.3.3.1.1. a), b) és c) pontok szerint elkészitett kiadasi ponti és a 3.3.3.1.2. e), f). és
g) pontok szerint elkészitett betaplalasi ponti igényekrél a szallitasi rendszeriranyité
kételes minden évben legkésébb november 20-ig egy legalabb kéthetes konzultaciot
folytatni az érintett minisztériumok, a Hivatal, a rendszerhasznalék és a
rendszerizemeltet6k bevonasaval.

A szdllitasi rendszeriranyité a 3.3.3.1.3 a) pont szerinti konzultacidé eredményeit is
figyelembe véve minden évben legkésdbb november 30-ig meghatarozza és a
honlapjan publikalja azokat a kiadasi ponti igényeket, amelyre a 10 éves fejlesztési
javaslatot megalapozé hidraulikai szamitasokat lefolytatja.
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3.3.3.2. A felhasznaloéi és rendszerhasznaléi igény eldrejelzés adattartalma
3.3.3.21. A felhasznaldi igény elérejelzés adattartalma

a) Egy adott kiadasi halézati pontra vonatkozéan:

i.  Gazévre vonatkozo tervezett szallitott mennyiség (kWh/év (25/0 °C));

ii. elsé gazévre vonatkozéan havi bontasban a tervezett szallitott mennyiség
(kWh/ho (25/0 °C));

iii. kiadasi pontonként a maximalis csucsigények (kWh/éra (25/0 °C), kWh/nap
(25/0 °C));

iv.  kiadasi pontonként az atlagos nyari napi atlag (kWh/nap (25/0 °C)) és a
legkisebb 6raigények (kWh/éra (25/0 °C));

v. a felhasznaldk ellatasa érdekében kotott gazbeszerzési szerz8dések alapjan
szallittatni kivant gazmennyiség betaplalasi pontonként (kWh/év (25/0 °C);
kWh/ho (25/0 °C), kWh/éra (25/0 °C)).

3.3.3.2.2. A rendszerhasznaléi igény eldrejelzés adattartalma

a) A rendszerhasznalo altal ellatott kiadasi pontokra aggregaltan:

i. Gazévre vonatkozo tervezett szallitott mennyiség (kWh/év (25/0 °C));
ii. kiadasi pontokra aggregaltan a maximalis csucsigények (kWh/éra (25/0 °C),
kWh/nap (25/0 °C));
b) A betaplalasi adatokra vonatkozdéan:

i.  betaplalasi pontonként varhato foldgazszallitasi igényeket (kWh/év);
ii. betaplalasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap) és érai csucsigényeket
(kWh/6ra);
ii.  betaplalasi pontonként a jellemzd nyari napi atlag (kWh/nap) és a legkisebb orai
igényeket (kWh/6ra).

c) A foldgaztaroldk betarolasi és kitarolasi adataira vonatkozoéan:

i. abetarolandé és kitarolando igényeket (kWh/év);
ii. a betarolasi ciklusban jellemz8 napi letarolandé (kWh/nap) és jellemzé érai
csucsigényeket (kWh/ora) és azok hatarértékeit;
ii.  atéli csucsnapi kitarolandé (kWh/nap) és éracsucs igényeket (kWh/éra).

3.3.3.3. Elére nem tervezett rendszerfejlesztési igények vizsgalata

a) A szadllitasi rendszerizemeltet§ részére a rendszerhasznalé vagy a kapcsolédo
rendszerlizemeltetd eljuttatja a felmerilt Uj kapacitas igényt.
b) Az egyedi kapacitasigény bejelentéséhez sziikséges informaciok:

i. felhasznalo éves gazigénye (kWh/év (25/0 °C), m3/év (0 °C));
ii.  kiadasi pontra vonatkoztatott varhaté napi csuics (kWh/nap (25/0 °C), m®/nap (0
°C));
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iii. felhasznalé igényelt vételezési dracsucs teljesitménye (kWh/éra (25/0 °C),
m?3/6ra (0 °C)) az adott években;
iv.  igényelt minimum foldgazszallitasi mennyiségek (kWh/nap (25/0 °C), m*/nap (0
°C)), és legkisebb oérai igények (kWh/éra (25/0 °C), m3/éra (0 °C));
V. névleges nyomasigény a kiadasi ponton;
vi. kiadasi ponton a fogyasztas felterhelési lteme (kWh/éra (25/0 °C);
idGintervallum);
vii.  betaplalasi pontonként varhaté foldgazszallitasi igények (kWh/év (25/0 °C),
m3/év (0 °C));
viii.  betaplalasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap (25/0 °C), m3/nap (0 °C)) és
orai csucsigények (kWh/ora (25/0 °C), m3/éra (0 °C));
ix.  betaplalasi pontonként a legkisebb o6rai igények (kWh/éra (25/0 °C), m3/éra (0
°C)).

c) A szallitasi rendszerlizemeltetd a hianytalanul benyuijtott igény beérkezésétél szamitott
60 napon belll kapacitasnyilatkozatban rogziti a kapacitasigény biztositasanak
feltételeit.

d) A kapacitasnyilatkozatnak tartalmaznia kell:

i. azigényelt kapacitas biztosithaté-e;
ii. azigeény teljesitéséhez szikséges muszaki feltételeket;
iii. alehetséges betaplalas szezonalis minimalis és maximalis érai mennyiségére,
kapacitasara, illetve annak varhaté jovébeli valtozasara;
iv.  amegvaldsitas id6beni Utemezését;
v. afejlesztések varhaté pénzigyi forrasigényét.

e) A szadllitasi rendszerizemelteté a kapacitasnyilatkozatban javaslatot tesz a
finanszirozas maédjara.

f) Amennyiben egy elére nem tervezett fejlesztési igény kielégitheté a meglévé
foldgazszallitd vezetékek és kompresszorallomasok bévitése nélkil, akkor a fejlesztést
a szallitasi rendszertizemeltet6 a Hivatal részére benyujtando fejlesztési javaslatban
torténé szerepeltetése nélkiul megvalodsithatja a Hivatal altal jévahagyott mikodési
engedély modositast kovetéen®'.

g) A biometan termeld a csatlakozasi igényt a szallitasi rendszerizemeltetéhdz nydijtja
be, melynek vizsgalata az érintett foldgazeloszté(k) bevonasaval a Szabalyzat 4.4.
pontja szerint torténik. A szallitasi rendszerlizemelteté és a foldgazelosztd a Vhr.52
szerinti hataridék figyelembevételével vizsgalia meg az igény teljesitésének
lehet6ségét, mely alapjan a szallitasi rendszeruzemeltetd Oszedllitta a biometan
termelé részére a foldgazszallitd rendszert és a foldgazelosztd rendszert érintd
fejlesztési javaslatot.

61 GET 83.§ (5) bek.
52 Vhr. 66.8. (1) bek.
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3.3.4. A foldgazelosztéi rendszerhez kapcsolodo szabalyok
3.3.41. Gazéven beliili rendszerfejlesztési igények vizsgalata

a) A foldgazeloszto részére a rendszerhasznalo eljuttatja a felmerdlt uj kapacitas igényt.
b) Egyedi kapacitasigény bejelentéséhez sziikséges informaciok:

i. felhasznald igényelt vételezési oracsucs teljesitménye (kWh/éra (25/0 °C) és
m?3/6ra (0 °C)) az adott években;
ii.  kiadasi pontra vonatkoztatott varhato napi cstcs (kWh/nap (25/0 °C) és m3/nap
(0°C));
iii.  anévleges nyomasigény a kiadasi ponton.

c) A foldgazelosztd, amennyiben a szallitasi rendszeriizemelteté kiadasi pontjan nem
szlkséges fejlesztés, az igény beérkezésétdl szamitott 30 napon belll csatlakozasi
ajanlatban rogziti a kapacitasigény biztositasanak feltételeit. Egyéb esetben a szallitasi
rendszerlzemeltetd valaszat kdveté 30 napon belll adja meg csatlakozasi ajanlatéat.

d) Az elosztévezetéki betaplalasi pont sziik kapacitasa esetén a foldgazeloszté koteles a
szallitasi rendszertizemeltetével egyeztetni a kapacitasbiztositas atadoponti kapacitas
bévitési feltételeirdl.

e) A csatlakozasi ajanlatnak tartalmaznia kell:

i a kapacitas biztosithato-e;

ii. azigeény teljesitéséhez szikséges miszaki feltételeket;
iii. amegvalositas idébeni Utemezését;
iv.  afejlesztések varhato pénzigyi forrasigényét.

f) A féldgazeloszté a csatlakozasi ajanlatban javaslatot tesz a finanszirozas maodjara.
3.34.2. Fejlesztési igények éves felilvizsgalata

a) A rendszerhasznalé a fejlesztési igények éves felllvizsgalata soran nem koteles
adatokat megadni. Ha a rendszerhasznal6 rendelkezésére all olyan informacio, ami
befolyasolhatja a foldgazeloszté kapacitas felllvizsgalatat és a legutébb jovahagyott
10 éves fejlesztési javaslatban rogzitett feltételrendszert és fejlesztéseket, akkor a
rendszerhasznalonak a sajat, illetve sajat felhasznaldéira vonatkozd kapacitas és
elosztasi igényeit minden gazévet megelézéen augusztus 31-ig a féldgazelosztd
részére megkuldi, amely az aldbbi informacidkat tartalmazza kiadasi és betaplalasi
pontonként a kovetkezd 10 gazévre a Szabalyzat 3.3.1. d) pontja alapjan:

i. A rendszerhaszndlé a sajat felhasznaldira vonatkozdéan a kiadasi pontok
igényfelmérését (az adatok gaztechnikai normal allapotra vonatkoznak (101
325 Pa, 288,15 K));

ii. kiadasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap (25/0 °C) és m3/nap (0 °C)) és
orai csucsigényeket (kWh/éra (25/0 °C) és m3/éra (0 °C)).
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b) Ezen hataridé utan a foldgazelosztok kotelesek elvégezni vizsgalataikat és
adatszolgaltatasukat abban az esetben is, ha a rendszerhasznalok nem, vagy csak
részben teljesitették az adatszolgaltatast.

c) A féldgazeloszté a 3.1.1. a) pont szerinti kapacitas-felllvizsgalatat és a kidolgozott
fejlesztési javaslatat a kapcsolodo betaplalasi-kiadasi pontok vonatkozasaban minden
év december 31-ig megkuldi a szallitasi rendszeriranyité részére.

d) Amennyiben a foldgazeloszté rendszerre és a kapcsolodo foldgazszallitdé rendszerre
leadott igények eltéréek, ugy a foldgazeloszté egyeztetést kezdeményez a szallitasi
rendszeriranyitoval.

e) A hazai foldgaztermelbknek és a foldgaztarolé engedélyesnek kapcsolodasi
pontonként minden gazévet megel6zéen augusztus 1-jéig a foldgazelosztd részére
meg kell kildenilk a rendelkezésre allé6 kapacitasokat betaplalasi pontonként a
kovetkez6 10 gazévre, amely az alabbi informacidkat tartalmazza:

f) Foldgaztermel6kre vonatkozdan:

i.  betaplalasi pontonként a maximalis rendelkezésre allé napi (kWh/nap (25/0 °C))
és oOrai kapacitasokat (kWh/éra (25/0 °C));

ii. betaplalasi pontonként a jellemzé nyari napi atlagos (kWh/nap (25/0 °C));

iii. betaplalasi pontonként a legkisebb 6rai termelési értékeket (kWh/éra (25/0 °C));

iv.  gazmindség javitasa céljabdl igényelt kever6gaz mennyiséget (kWh/nap (25/0
°C), kWh/éra (25/0 °C));

V. a betaplalni kivant foldgaz mindségi paramétereit a Vhr.%® szerinti
részletezettséggel.

g) Foldgaztaroldkra vonatkozoéan:
i.  amaximalis rendelkezésre allo be- és kitarolas napi (kWh/nap (25/0 °C)) és orai

kapacitasokat (kWh/éra (25/0 °C));
ii. betaplalasi és kiadasi pontonként a legkisebb érai mennyiséget (kWh/éra (25/0

°C)).
3.3.5. Foldgaztaroléi rendszerhez kapcsol6dé szabalyok
3.3.5.1. Fejlesztési igények éves feliilvizsgalata

a) A foldgaztarold rendszer fejlesztéséhez szikséges kdzép- és hosszu tavu varhato,
tajékoztatd jellegli foldgaztarolasi becsllt igényeket a rendszerhasznalatra jogosultak
a foldgaztarol6 engedélyes részére a kdvetkezd taroldi évre vonatkozé igényeikkel
egyutt adhatjak meg. Az informaciokat az alabbiak szerint a kdvetkezd 10 taroldi évre,
éves bontasban kell biztositani:

i.  mobilkapacitas igény (kWh (25/0 °C));
ii. betarolasi kapacitas igény (kWh/nap (25/0 °C));
ii.  kitarolasi kapacitas igény (kWh/nap (25/0 °C)).

63 Vhr. 11. sz. melléklet
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b) A 10 éves fejlesztési javaslat 6sszeallitasahoz a féldgaztarolé engedélyes figyelembe
veszi:

i. az altala végzett piacelemzés eredményét;
ii. a rendszeregyensuly fenntartdsa érdekében a szallitasi rendszerizemeltet6
altal lekétni kivant kapacitasokat;
iii. afejlesztéshez szlkséges koltségbecsléseket;
iv.  apénzigyi megtérilést.

c) A foldgaztarol6 engedélyes a 10 éves fejlesztési javaslatat a kapcsoldédéd
rendszerliizemeltetékkel vald egyeztetést kdvetben allitja dssze.

d) A féldgaztarold engedélyes az el6z6 pont alapjan kidolgozott 10 éves fejlesztési
javaslatat a kapcsoldédd halézati pontok vonatkozasaban minden év december 31-ig
megkuldi a szallitasi rendszeriranyitd részére.

3.3.5.2. Taroléi éven beliili rendszerfejlesztési igények vizsgalata

A foldgaztarold engedélyes a taroloi éven belll jelentkezé kapacitasigények
kiszolgalasara, amennyiben az miszakilag lehetséges, azonnali rendszerfejlesztést
hajthat végre.

3.3.6. Az egyittmiikodo foldgazrendszerre vonatkozoé 10 éves fejlesztési javaslat
osszeadllitasa és jovahagyasa

a) Az egyuttmikodd foldgazrendszerre vonatkozd 10 éves fejlesztési javaslat
Osszeadllitasanak és jovahagyasanak tekintetében a GET és a Vhr. iranyadod
rendelkezései® alapjan kell eljarni.

b) Az érintett rendszerlizemelteté a 10 éves kd6zOsségi halézatfejlesztési tervbe, vagy
barmilyen mas regionalis fejlesztési tervbe csak olyan projektet javasolhat felvételre,
amely projekt szerepel az egyuttmikodd foldgazrendszer 10 éves fejlesztési
javaslatdban és amelyet a felelés Minisztérium, illetve a Hivatal a javaslatot
megel6zben megfelel6 hivatalos formaban tamogatott.

c) A Hivatal részére megkuldésre kerul§ 10 éves fejlesztési javaslathoz csatolni kell a
nyilvanos konzultaciéra beérkez6 véleményeket.®®

64 GET 81-85. § és Vhr. 95-98. §
55 Vhr. 96. §. (5) bek.
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4,
41.
4.11.
41.1.

a)

f)

IV. Kényv: Egyedi Eljarasok
Szigetiizem
A foldgazszallitoi teljes szigetiizem miikodése
1. A foldgazszallitéi teljes szigetiizem altalanos szabalyai

A féldgaztermeld koteles a foldgazszallitoi teljes szigetizem betaplalasara vonatkozo,
altala garantalt 10 éves mennyiségi és minéségi termelési adatokat éves bontasban a
vele szerzddéssel rendelkez6 rendszerhasznalénak és a  kapcsolodo
rendszerlizemeltetének megadni minden év augusztus 1-jéig. A mindség
szempontjabél a MER-ben publikalt, a termelési ponthoz rendelt atlag égéshéhéz
viszonyitott +5%-0s tolerancia tartomanyt a foldgaztermel6 a termelés soran (éves,
napi, 6rai maximum, orai minimum) nem haladhatja meg.

A szigetuzemeknél a foldgaztermeld koteles a Szabalyzat szerint minden év augusztus
1-jéig leadni a szallitasi rendszerlzemeltetének 10 évre elbére az évente varhato
termelését és jelezni a varhato foldgazminéséget. Ha a foldgaztermeld nem jelenti be
hataridére a termelését, a szallitasi rendszerizemeltet a Szabalyzat 3.3. pontjaban
rogzitett eljarasrendnek megfeleléen koteles megkezdeni szigetiizem felszamolasat.
A foldgazszallitoi teljes szigetuzem rendszeruzemeltetéje koteles a 10 éves varhato
termelési és fogyasztasi adatok alapjan meghatarozni azt az idépontot, amikortol a
min&seégvaltozasbol eredéen a készulékek atallitasa vagy az atallitast szikségtelenné
tev6 technoldgia létesitése szikségessé valik.

A szallitasi rendszerizemelteté a 10 éves varhatd termelési és fogyasztasi adatok
alapjan koteles a termelésnek a fogyasztas szintie ala t6rténé csdkkenését
megel6z8en legalabb két gazévvel a féldgazszallitéi teljes szigetizem foldgazszallitd
rendszerhez valdé csatlakoztatasat, azaz a foldgazszallitéi telies szigetizem
megszintetését megkezdeni a Szabdlyzat 3.3. pontjaban rogzitett eljarasrendnek
megfelelden.

Ha szlikséges a készlilékek atallitasa, a rendszerlizemelteté annak varhaté idépontjat
megel6zd két gazévvel korabban koteles az érintett, a felhasznaldkat kozvetlenul ellatéd
rendszeriizemeltetoket, valamint a kozvetlenll rendszerérél vételez6 felhasznaldkat
értesiteni. A foldgazszallitéi teljes szigetlizemhez csatlakozé és a felhasznaldkhoz
kozvetlenul kapcsolodo rendszerlizemeltetd koteles tajékoztatni a rendszerérdl
vételez6 felhasznaldkat a készllékek atallitdsanak szikségességérdl, varhatd
idépontjardl és folyamatardl.

A foldgazszallitoi teljes szigetizemrdl ellatott felhasznalot az 6t kézvetlendl ellatd
rendszerlizemeltetd koteles tajékoztatni a szigetizem sajatossagairdl, kildénds
tekintettel a felhasznaldi készilékek beszerzésére és beadllitasaira, tovabba az
esetleges foldgaz-mindségvaltozasbol eredd készilék-atallitasi koltségekre.

A foldgazszallitéi teljes szigetizemben a nem megfelel6 foldgaz betaplalasbol ered6
mindennem( karért a rendszerhasznalé a felelés.

Foldgazszallitéi teljes szigetlizemet csak megsziintetni lehet, ami azt jelenti, hogy a
foldgazszallité rendszer integrans részévé kell tenni, a korabbi teljes szigetiizem és a
foldgazszallito rendszer csatlakozasi pontja nem halézati elszamolasi pont.
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4.1.2.
4.1.2.

a)

f)

k)

A foldgazelosztoéi teljes szigetiizem miikodése
1. A foldgazelosztoi teljes szigetiizem altalanos szabalyai

A féldgaztermeld koteles a foldgazelosztéi teljes szigetlizem betaplalasara vonatkozo,
altala garantalt 10 éves mennyiségi és minéségi termelési adatokat éves bontasban a
foldgazelosztonak megadni minden év augusztus 1-ig.

A foéldgaztermeld termelése a foldgazelosztéi szigetlizemhez csatlakozé felhasznaldk
vételezésétdl flgg, amelynek minden esetben fedeznie kell a felhasznaldi igényeket.
A foldgaztermel6 koteles a felhasznalok tényleges szigetlizemi 6sszes igényének
megfeleld mennyiségi féldgazt a rendszerbe betaplalni.

A termelt gaz égéshéje a termelés soran nem haladhatia meg a mindség
szempontjabdl a termelési ponthoz rendelt atlag égésh6hdz viszonyitott £+5%-o0s
tolerancia tartomanyt.

A foldgazelosztoi teljes szigetiizem rendszeriizemeltetdje koteles a 10 éves varhato
termelési és fogyasztasi adatok alapjan meghatarozni azt az idépontot, amikortdl a
min&ségvaltozasbdl eredden a készllékek atallitasa vagy az atallitast szikségtelenné
tevé technoldgia létesitése szikségessé valik.

A foldgazelosztdé a foldgaztermel6 altal szolgaltatott 10 éves varhatd termelési és
fogyasztasi adatok alapjan koteles a termelésnek a fogyasztas szintje ala torténd
csokkenését megelézben legalabb két gazévvel a foldgazelosztéi teljes szigetizem
féldgazszallitoi rendszerhez vald csatlakoztatasat a Szabalyzat 3.3. pontjdban régzitett
eljarasrendnek megfeleléen kezdeményezni a szallitasi rendszerizemelteténél.

Ha a foldgaztermeld nem jelenti be hataridére a termelését, a féldgazelosztoi
rendszerlizemeltetd a Szabalyzat 3.3. pontjdban rogzitett eljarasrendnek megfeleléen
koteles megkezdeni szigetlizem felszamolasat.

A teljes szigetizem megsz(inése kapcsan felmeruld felhasznaloi ellatashoz szikséges
koltségeket azon rendszertizemelteté koteles viselni, amely a felhasznaldk ellatasahoz
szlkséges rendszerfejlesztést megvaldsitja a jovahagyott fejlesztési javaslat alapjan.
A féldgazelosztd a teljes szigetuzemrél ellatott felhasznalokat koteles tajékoztatni a
szigetizem sajatossagairdl. A foldgazelosztdi teljes szigetizem esetén csak olyan
rendszerhasznaldé lehetséges, aki a felhasznaldi igény kielégitéséhez szilkséges
gazmennyiségre gazvasarlasi szerzddéssel rendelkezik a betaplalast végz6
foldgaztermelével, vagy a foldgaztermelével gazvasarlasi szerzédésben 1évd
kereskeddvel.

A féldgazelosztéi teljes szigetizemben a nem megdfelel§ foldgaz betaplalasbol eredd
mindennem( karért a betaplalé rendszerhasznald felelés.

A foldgazelosztdi teljes szigetizemben a felhasznalok ellatasanak feleléssége a
rendszerhasznalot terheli. Az esetleges betaplalasi ponti zavarokbol, minéségi hibabal
eredé karokért kartéritési felelésséggel tartozik.

A rendszerhasznal6 felel6s azért, hogy az altala a féldgazeloszto rendszerbe betaplalt
foldgdz minésége megfelelien a Szabalyzat 3.1.3. pontjaban meghatarozott
gazmindsegi elbirasoknak.

Amennyiben a foldgazelosztd rendszer Uzemeltetdéjének a tudomasara jut, hogy a
féldgazelosztd rendszerbe betaplalt féldgaz minésége eltér a szerzédésben
meghatarozottaktdl, a foldgazelosztd koteles az érintett rendszerhasznalot és a
csatlakoz6 féldgaztermel6t irasban haladéktalanul értesiteni a nem megfelelé foldgaz
betaplalasanak tényérél.
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m

4.1.3.
4.1.3.
a)

b)

) A foéldgazeloszté a nem megfeleld mindségl foldgaz betaplalasa esetén jogosult
atharitani a rendszerhasznaléra minden olyan kart, amit a nem megfeleld minéségi
gaz betaplalasa okozott részére, vagy a hozza csatlakozé felhasznaldk részére,
valamint megtagadhatja a rendszerhasznalé minéségileg hibas gazanak az atvételét.

A részleges szigetiizem miikodése
1. A részleges szigetiizem altalanos szabalyai

Részleges szigetiizem csak foldgazelosztdé rendszeren lehetséges, foldgazszallitoi
részleges szigetliizem nem értelmezhetd.

A részleges szigetizem egyensulyat az oda betaplalé foldgaztermel6 és a
féldgazelosztd kozotti szerz8désben a betaplalasi pontra a foldgaztermels altal
garantalt, illetve a foldgazelosztod és a szallitasi rendszeriizemeltetdé egyuttmiikddési
megallapodasaban a féldgazelosztd rendszer szallité oldali betaplalasi pontjan a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal vallalt nyomas fenntartasa biztositia. A
foéldgaztermeld koteles a betaplalt mennyiséget ugy szabalyozni, hogy a szallitoi
betaplaldas az egylttmikddési megallapodasban régzitett minimalis mennyiséget
garantalja.

A féldgaztermelbi betaplalasi ponton a részleges szigetlizem gazforgalmanak
elszamolhatosaga érdekében:

i. A szdllitasi rendszerlizemeltetd létrehoz egy virtualis féldgazszallitd rendszeri
betaplalasi pontot. A virtualis betaplalasi pontra vonatkoztatott mennyiségi és
minéségi adatok azonosak a féldgaztermel6 altal miikddtetett foldgaztermelbi
fizikai betaplalasi pont mérési adataival. Az dérai mennyiségi és mindségi
adatokat a foldgaztermeld koteles a szallitasi rendszeriizemeltetd szamara
oranként a szallitasi rendszerlizemeltetd altal meghatérozott adatforgalmi
csatornan atadni.

ii. A szallitasi rendszerlizemelteté létrehoz a foldgazszallitdé rendszeren egy
virtudlis kiadasi pontot a fdldgazeloszté iranyaban, melynek adatai
megegyeznek az i. bekezdés szerinti virtualis betaplalasi pont adataival.

iii. Aii. bekezdés szerinti virtualis kiadasi pontot a Szabalyzat 2.1.9.2. pontjaban
részletezett szabalyok szerint a szallitasi rendszerizemelteté Osszevonja a
foldgazeloszto iranyd fizikai kiadasi ponttal és kereskedelmi-rendszerhasznalati
szempontbdl (kapacitaslekétés, nominalas, matching, allokacio, stb.) egy
pontként kell kezelni.

iv. Az 6sszevont virtualis foldgazszallité rendszeri kiadasi pont napi sulyozott atlag
égéshgjét a szallitasi rendszerlizemeltetd hatédrozza meg, a foéldgazszallitd
rendszer kiadasi pontjan és a foldgaztermeldi betaplalasi pontjan az adott
gaznapon a részleges szigetlizembe taplalt ténylegesen megmért féldgaz
mennyiségének és égéshdjének figyelembevételével.
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4.1.3.2. A felhasznalonak jaré kapacitaslekotés specialis szabalyai a részleges
szigetiizemben

a) A részleges szigetizemben a foldgaztermelével szerzédéssel rendelkezé
rendszerhasznaléonak vagy a féldgaztermelének féldgazszallitd rendszeri virtualis
betaplalasi pontjan kapacitast kell lekétni.

b) Amennyiben a féldgaztermeld, aki sajat felhasznalasa vagy Magyarorszag tertletérél
torténd kivitele érdekében akar foldgazt szallittatni, annak mértékéig kapacitast kell
lekdtnie a részleges foldgazszallitéi szigetizem virtualis betaplalasi pontjan. A
kapacitas hasznalata az adott gaznapon a fizikai iranyu szallitasi feladat mértékében
korlatozott. A fizikai aramlassal ellentétes iranyu szallitasra nincs lehetdség.

c) Amennyiben a tervezett termelés kevesebb, mint a részleges szigetliizemben a
rendszerhasznalok altal ellatott felhasznaldk varhaté fogyasztasa, a felhasznald, vagy
a nevében eljaré foldgazkereskedd koteles foldgazszallité rendszeri betaplalasi ponti
kapacitasra, valamint a részleges szigetlizem foldgazszallité rendszer felé iranyuld
Osszevont kiadasi pontjan a szallitasi rendszerizemeltetével kiadasi ponti kapacitasra
vonatkoz6 szerzddést kotni és a hianyzé gazmennyiséget a foldgazeloszté rendszerbe
betaplalni.

d) A részleges szigetizemben a foldgaztermelével szerzédéssel nem rendelkezé
rendszerhasznalonak a foldgazszallitd rendszer betaplalasi pontjara és a részleges
szigetlizem iranyaba szallité 6sszevont kiadasi pontra kapacitast kell lekdtnie.

e) Az arendszerhasznalo, akinek a részleges szigetiizemen belll toébblet forrasa van, azt
virtualisan a foldgazszallité rendszerbe betaplalhatja olyan mértékben, hogy az valés
fizikai betaplalast a foldgazszallitdé rendszer irdnyaba ne igényeljen, mivel a részleges
szigetizem foldgazszallitéi betaplalasi pontjan a féldgazszallitdé rendszer iranyaba
torténd aramlas nem lehetséges.

41.4. Foldgazmindségre vonatkozé elbirasok a szigetuzemben

a) A szigetuzemben a foldgaz min6ség mérését és bizonylatoldsat a foldgaztermeld
végzi.

b) A Vhr.-ben® definialt 2S gazcsoport csak teljes szigetiizem esetén taplalhato be a
foldgazszallité rendszerbe.

c) Afoldgazszallitd vezetékhez vagy az elosztérendszerhez vald csatlakozés a vonatkozo
jogszabalyban rogzitett esetekben nem tagadhaté meg.®’

d) A foldgazszallité rendszer kiadasi pontjain vagy e pontokrdl ellatott foldgazeloszto
rendszereken, amennyiben azok nem teljes vagy részleges szigetizemek, a
kereskeddk és egyetemes szolgaltatdk szamara a MER és a Vhr. vonatkozé
rendelkezése® altal meghatarozott égéshd tartomanyra ajanlott szerzédni a
felhasznaldkkal, keresked6kkel.

e) Szigetizemben a szigetliizemet miikddtetd rendszerlizemeltetd koteles minden év
februar 15-re napi betaplalt gazmennyiségekkel sulyozott szigetizemi égéshé atlagot
képezni a MER-ben meghatarozott modon és azt honlapjan publikalni. A
szigetlzemben a felhasznalokkal a kereskeddk kotelesek a publikalt égéshébél a Vhr.

8 Vhr. 11. sz. melléklet

57 Vhr. 66/A.§ (3) bek.
8 Vhr. 66/A. §
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f)

k)

vonatkozd rendelkezése altal meghatarozott égéshé tartomanyt a felhasznaldkkal
szerz6désben rogziteni.

Amennyiben a részleges szigetlizemben a féldgaztermel6 sajat mérései alapjan észleli
a nem megfelel6 foldgaz betaplalasat, koteles azt azonnal megszuintetni a kapcsolodo
rendszerizemeltetd és a vele szerz6désben all6 rendszerhasznald egyidej értesitése
mellett.

A rendszeriizemeltet6 koteles a kapcsolodo szallitasi rendszerlizemeltetét értesiteni a
nem megfeleld mindségl foldgaz betaplalasa miatt kialakult helyzetrél. Az érintett
rendszerhasznaldk a hatalyos ujranominalasi szabalyok szerint modosithatjak
nominalasaikat.

Amennyiben a fdldgaztermeld nem szintette meg a nem megfelel6 foldgaz
betaplalasat a részleges szigetiizembe, az abbdl eredd mindennem( karért viseli a
kartéritési felelésséget.

Amennyiben egy rendszerhasznald a kizarolag a részleges szigetiuzem betaplalasi
pontjan rendelkezik forrassal és a nem megfeleld fdldgazminédség miatt a
féldgaztermel® megsziintette a féldgaz betaplalasat, valamint a rendszerhasznald nem
intézkedett mas forrasrol a foldgazszallitdé rendszer irdnyabdl, akkor a féldgazszallitd
rendszerr6l a kapacitas rendelkezésre allasa esetén kiegyensulyozd féldgaz
betaplalasa torténik a részleges szigetlzem iranyaba az érintett rendszerhasznald
szamara. Ebben az esetben a felhasznalt kapacitdasra vonatkozdéan a
rendszerhasznalénak a kapacitas-tullépési potdijat az Aralkalmazasi rendeletben
el6irtaknak megfelel6en meg kell fizetnie a szallitasi rendszerizemeltet6 részére.

A foldgazelosztok az altaluk Uzemeltetett rendszerhez valé hozzaférést
felfiggeszthetik, amennyiben a teljes, vagy részleges szigetizemi rendszerbe
betaplalt féldgaz minbésége eltér a Szabalyzat 3.1.3. pontjaban, illetve a
rendszerlizemeltet6k kozott megkotott egyuttmikodési megallapodasokban elGirtak
szerint meghatarozott gazmindségi eléirasoktol.

A rendszerhasznal6 felel6s azért, hogy az altala a féldgazszallitdé rendszerbe betaplalt
foldgaz minésége megfelelien a Szabalyzat 3.1.3. pontjaban meghatarozott
gazmindseégi eléirasoknak. Ez a felelésség a teljes és részleges szigetlizemek esetén
is fennall.

A szallitasi rendszerizemeltetd altal Uzemeltetett szimulacios rendszer elemzése
alapjan azon a betaplalasi ponton, ahol a nem megfelelé minéségu foldgazt betaplaltak
a nem megfeleld minGségl foldgaz betaplalasabdl ered6 karokért az igy
meghatarozott, azt betaplaldé rendszerhasznalok felelések a betaplalasuk aranyaban.
Jelen szabaly alkalmazando teljes és részleges szigetlizem esetén is.

Részleges szigetuzem esetén, amennyiben a szallitasi rendszerlizemeltet6 nem tudja
befolyasolni, azaz nincs lehetésége szabalyozni a kapcsoldédd rendszerlizemeltetd
részére atadott gaz mennyiségét, abban az esetben semmiféle felel6sséggel,
kotelezettséggel nem tartozik az adott atadasi ponton.

A foldgazelosztd és a szallitdsi rendszerlzemeltetd vagy szigetlizem esetén a
foldgaztermeld altal publikalt mdbizonylatokat a féldgazeloszté havi gyakorisaggal
kbzzéteszi.

A foldgaztermel6i technolégiak karbantartasa és felljitasa a szigetiizemben

A foldgaztermeld a kapcsolédd rendszerlizemeltetét és a rendszerhasznalét érintd
gazszunettel vagy kieséssel jard kovetkezb évre tervezett tevékenységeinek idépontjat
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4.1.6.

41.7.

4.1.8.

minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolédd rendszeriizemeltetd részére.
Részleges szigetlizem esetén a kapcsolddo rendszeruzemeltetének, teljes szigetlizem
tekintetében a szallitasi rendszeriranyitonak kuldi meg minden év december 15-ig a
szigetlizemben tervezett, kieséssel jard karbantartasok listajat.

Foldgazszagositas a szigetiizemben

A féldgaztermel6 foldgazelosztoi részleges szigetlizembe torténd betaplalasa esetén
a szallitasi rendszeruzemeltetével kotott egyedi szagositasi szerz6désben rogzitett
szagositasi norma alapjan biztositja a szagositasi szolgaltatast a féldgazeloszté
rendszer féldgaztermel8i betaplalasi pontjan.

A féldgaztermel6 részleges szigetiizembe torténé betaplalasa esetén a féldgazszallitd
rendszeri virtualis betaplalasi ponton mért mennyiség alapjan szamitott szagositasi
dijat a szallitasi rendszerizemeltetével szamolja el.

A foldgazelosztéi részleges szigetlizemben a szagositas dijat a foldgazszallitd
rendszer 0sszevont kiadasi pontjan a rendszerhasznalati szerz6déssel rendelkezé
rendszerhasznalé szamara a rendszerhasznalati szerz6dés szerint a szallitasi
rendszerlizemeltetd szamolja el a rendszerhasznalora allokalt mennyiség alapjan.

Kapacitaslekotés és kereskeddvaltas folyamata teljes és részleges
szigetiizemben

Kapacitaslekotés szabalyaira és kereskeddévaltasra szigetizemben a Szabalyzat 2.1.
pontjanak el6irasai vonatkoznak.

Az a) pontban foglaltakon tul szigetizemben a kapacitaslekdtési kérelemhez a
féldgaztermelé koteles csatolni nyilatkozatat arra vonatkozéan, hogy az igényelt
kapacitas a sajat termelés mértékét nem haladja meg és célja az orszagbdl valoé
kiszallitéas, vagy az MGP ponton torténé értékesités.

Teljes és részleges szigetiizemi nominalas szabalyai

A foéldgazelosztéi teljes szigetizem betaplalasi pontjan (termelési pont) kapacitassal
rendelkezd rendszerhasznalok kotelesek az &ltaluk ellatott  felhasznalok
fogyasztasigényét a foldgazelosztéi teljes szigetizem betaplalasi pontjan a
foldgaztermeld felé nominalni a nominalasra vonatkozé hataridék szerint.

A részleges szigetliizem foldgaztermeldi betaplalasi pontjan kapacitassal rendelkezd
rendszerhasznalo a féldgaztermel§ altal betaplalni tervezett mennyiséget nominalja a
Szabalyzat 4.1.3.1. pont c) i pontjaban leirt virtualis betaplalasi pontra.

A rendszerhasznalé nominalja a foldgazszallité rendszer a Szabalyzat 4.1.3.1. pont ¢)
i bekezdése szerint 6sszevont kiadasi pontjara a felhasznalok masnapi fogyasztas
igényét a nominalasra vonatkozé hataridék szerint.

Abban az esetben, ha a részleges szigetizem 6sszes fogyasztasa alacsonyabb, mint
a betaplalni tervezett 6sszes gazmennyiség, a foldgaztermelé koteles a termelését
korlatozni mivel a részleges szigetizem foldgazszallitéi betaplalasi pontjan a
féldgazszallité rendszeri iranyaba térténé aramlas nem lehetséges.
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4.1.9.

Allokalas szigetiizemben a foldgazszallitdé rendszer halézati betaplalasi,
betarolasi és kitarolasi, valamint kiadasi pontjain

a) Az adott foldgaztermel6i betaplalasi pontnak megfelelé foldgazszallitdé rendszeri

b)

4.2.
42.1.

a)

4.2.2.

virtualis betaplalasi pontra vonatkozéan a részleges és teljes szigetizemben az
allokalast a foldgaztermel6 végzi.

A szallitéi részleges és teljes szigetiizem dsszevont foldgazszallité rendszeri kiadasi
pontjanak allokaciojat a foldgazeloszto végzi.

Foldgazeloszté rendszeri atszallitas
Elosztérendszeri atszallitas kezelése

Foldgazelosztd rendszeri atszallitasnak mindsil a felhasznaldk olyan tipusu
rendszerlizemelteti kiszolgalasa, amikor a felhasznalé a foldgazszallité rendszer
kiadasi pontjahoz kapcsolodd foldgazelosztéi rendszerlizemeltetd (foldgazeloszto)
vezetékrendszeréhez, kapcsolédé masik foldgazelosztéi rendszerizemeltetd (al-
elosztd) rendszerérdl van ellatva kdzvetlendl, figgetleniil a két foldgazeloszté rendszer
kozotti kapcsolatot megteremté vezeték(ek) fizikai helyzetétél.

Az atszallitasokat az atszallitas id6tartama alapjan két csoportba sorolhatjuk:

i. allandé atszallitas: Ebben az esetben az al-elosztd rendszerén 1évd
felhasznalok egész évben egy masik foldgazeloszté rendszerén keresztil kerl
ellatasara,

ii. id6szakos atszallitas: Ideiglenesen egy bizonyos iddészakra (téli idészakban,
havaria, vagy tmk miatt) jon Iétre a két érintett foldgazeloszto
megallapodasaként. llyen esetben az al-elosztd rendszeren Iévé felhasznaldk
az addigi féldgazszallito rendszeri kiadasi pont helyett egy masik foldgazszallitd
rendszeri kiadasi ponthoz kapcsol6dd elosztéi terlleten keresztll kertlnek
ellatasra. Az id6szakos atszallitas megsziinése utan pedig visszakerllnek az
eredeti foéldgazszallitdé rendszeri kiadasi pontra.

Foldgazszallité rendszeri kiadasi ponti kapacitaslekotés

Az allandé atszallitassal érintett féldgazszallité rendszeri kiadasi pontokra vonatkozo
kapacitaslekotések esetében az foldgazelosztoi és al-elosztéi rendszereken |évé
felnasznaldk ellatasahoz szikséges foldgazszallité rendszeri kapacitasokat a
rendszerhasznaldk dsszevontan kezelik.

Ideiglenes atszallitas esetén az atszallitas kezd6 és zard id6pontjardl, valamint az
atszallitasban érintett Rendszerhasznaldkrél a féldgazelosztd és az al-elosztd kdzos
nyilatkozatban az atszallitas kezd6 id6pontjat megel6z6 harmadik munkanapig a
szallitasi rendszerluzemeltet6t irasban tajékoztatjak. Az ideiglenes atszallitas
id6szakara az érintett Rendszerhasznal6 irasbeli kapacitasigényére a szallitasi
rendszertizemeltetd megszakithatd kapacitast éallit be a relevans foldgazszallitd
rendszeri kiadasi ponton, amelyet dijmentesen a Rendszerhasznalé rendelkezésére
bocsat.
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4.2.3.

a)

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Foldgazszallité rendszeri kiadasi pont nominalasa

Alland6 és idészakos atszallitas esetén a rendszerhasznalé a foldgazelosztéi és al-
elosztéi rendszereken [évé felhasznaldkra vonatkozé nomindldsokat Gsszevontan
kezeli, és a Szabdlyzat 2.2. pontjaban foglalt elbirdsok alapjan adja meg a
féldgazszallité rendszer kiadasi pontjara vonatkozéan.

Napon beliili allokalas

A foldgazeloszto tovabbitja az al-eloszto felé az allokalas elvégzéséhez szukséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszeriizemeltet6tél kapott, az
atszallitassal érintett gazatadoéra vonatkozd mindéségi adatokat 13 6ra 15 perc és 17
ora 15 percig.

Az elsd pontban kapott adatok felhasznalasaval az al-eloszté koételes az allokalast
elvégezni a Szabalyzat 2.4.4. pontja szerint. A szallittatdé paronként eléallt napon beldili
allokalt érai mennyiségeket 13 6ra 40 perc és 17 6ra 40 percig elkildi a foldgazeloszto
részére. A foéldgazeloszté a kapott adatokat felhasznalja a napon belili allokacio
elkészitése soran.

A gaznap utani allokalt gazmennyiség kiszamitasa

A foldgazeloszto tovabbitja az al-eloszto felé az allokalas elvégzéséhez szikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszerizemeltet6tél kapott, az
atszallitassal érintett gazatadora vonatkoz6 minéségi adatokat az allokaland6 gaznap
utani napon 10 6ra 20 percig.

Az al-eloszto koteles az allokalast elvégezni a Szabalyzat 2.4.3.1 a) i-v pontjai szerint.
A szallittaté paronként el6allt napi allokalt mennyiséget az allokalandé gaznap utani
napon 11 6ra 15 percig elkildi a féldgazeloszté részére. A foldgazeloszté a kapott
adatokat felhasznalja a napi allokacio elkészitése soran.

Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasa

A foldgazelosztd tovabbitja az al-elosztd felé az allokalas elvégzéséhez szikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszerizemeltetétél kapott, az
atszallitassal érintett gazatadora vonatkozé minéségi adatokat legkésdbb a targyi
gazhdénapot kdvetd hénap 6. munkanapjan.

Az al-elosztd koteles az allokalast elvégezni a Szabalyzat 2.4.3.2 c) pontjanak
rendelkezései szerint. A szallittato paronként elballt napi allokalt mennyiséget a
szallitasi rendszertuzemeltetd altal publikalt hatarid6 el6tt legalabb 48 oraval elkuldi a
féldgazelosztd részére. A foldgazelosztd a kapott adatokat felhasznalja az
Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasahoz.

Nominalas eltérés a foldgazszallité rendszeren

Allandé és ideiglenes atszallitas esetén a nominalas eltérés vizsgalata a Szabalyzat
2.5.2.5. pontja szerint torténik az atszallitasban érintett atadas-atvételi pontokon.

182/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

4.2.8. Kapacitastullépés a foldgazszallité rendszeren

a) A féldgazelosztd tovabbitja az al-elosztd felé az allokalas elvégzéséhez sziikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszeriuzemeltet6tél kapott, az
atszallitassal érintett atadora vonatkozé minéségi adatokat a targyi gazhénapot kdvetd
hénap 6. munkanapjan.

b) Az al-elosztd koteles az allokalast elvégezni a Szabalyzat 2.5.2.5. f) iii-v pontjanak
rendelkezései szerint. A szallittatd paronként elballt orai allokalt mennyiséget
legkésébb a targyi gazhdénapot kévetd honap 16. napjan elkildi a foldgazelosztd
részére. A foldgazeloszté az al-eloszté altal meghatarozott éracsucs adatokat, mint
Orai mért adatokat koteles felhasznalni az éracsucs allokalas elvégzéséhez.

c) A szallitasi rendszerliizemeltet6 a kapacitastullépés vizsgalatanal a rendelkezésre allé
kapacitasokat az alabbiak szerint veszi figyelembe:

i. allandé atszdllitas esetén a rendszerhasznald szamara rendelkezésre alld
kapacitasokat a Szabalyzat 2.2. pontjanak els6é bekezdése szerint,

ii. ideiglenes atszallitas esetén a relevans atadas - atvételi ponton az atszallitas
idbészakara rogzitett megszakithatdé kapacitassal novelt kapacitast, az
atszallitasban érintett eredeti atadas - atvételi ponton pedig a megszakithatd
kapacitassal csokkentett kapacitast.

4.3. Korlatozasra vonatkozé szabalyok és valsaghelyzet kezelése
4.3.1. Korlatozas

a) A korlatozas az egylttmikodé foldgazrendszeren, vagy annak egy részén az egyes
korlatozasi kategoériakba besorolt felhasznalok gazfogyasztasanak csokkentése, vagy
megszintetése a foldgazellatas biztonsaganak megérzése helyreallitasa érdekében.

b) A felhasznaldval létrejovd, a vonatkozd jogszabaly szerinti szerzédésben® rogziteni
kell a GET, a Vhr. és a 399/2023. (VIII. 24.) szerinti tartalmi elemeket.

4.3.2. Korlatozasi kategoériak

a) A korlatozas ald vonhatd felhasznaloi kategodridkat a 399/2023. (VIII. 24.) Korm.
rendelet tartalmazza.

b) A korlatozasi kategoridk romai szamozésa egyben korlatozasi sorrend is. A magasabb
korlatozasi kategoridba tartozé felhasznalok csak abban az esetben vonhatdk be a
korlatozasba, ha a korlatozasba bevont gazatadd allomasokon keresztll vételezd,
alacsonyabb korlatozasi kategoériaba tartoz6 felhasznalok vételezésének csokkentési
lehetéségei mar kimeriltek.

c) A korlatozasi kategodriak mellett a korlatozasi besorolas aldli — arab szamokkal jeldlt -
kivételeket a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

69399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. §.
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4.3.3. Korlatozasi besorolas

a) A Kkorlatozasi besorolas az egyuttmikoéds foldgazrendszeren a foldgazellatas
biztonsaganak megérzése érdekében kidolgozott felhasznaldi kikapcsolasi sorrend.
Ennek kidolgozasa érdekében a gazipari szereplék az alabbi szabalyok szerint
adatszolgaltatasra kotelezettek.

b) Afoldgazkereskedd, vagy féldgazkereskedd hianyaban a sajat jogon eljaro felhasznalo

a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a felhasznal6 nyilatkozata
alapjan 6sszegydijti, nyilvantartja és tovabbitja a rendszerlizemeltetének a szerz6dott
felhasznalok felhasznalasi helyeinek (POD) korlatozasi kategoriajat, az igazolt
kivételek teljesitményeinek mértékét és a korlatozasi kapcsolattarté elérhetbségi
adatait.
A foldgazkereskedd a vele szerz6déses jogviszonyban allé nem lakossagi felhasznaldk
felhasznalasi helyei korlatozasi besorolasa soran az adott felhasznalasi helyet az orai
adatok jeltovabbitashoz szukséges telemechanikai rendszerrel rendelkezének tekinti,
amennyiben a felhasznalasi helyre teljesiiinek a GET vonatkozo pontjaban™ foglalt
feltételek. Az igy elkészitett korlatozasi besorolast az érintett rendszeriizemeltetd
felilvizsgalja és amennyiben az O6rai adatok jeltovabbitdshoz szukséges
telemechanikai rendszer aktualis rendelkezésre allasa a felhasznalasi helyen eltér, a
rendszerhasznalé felé megkildi a médositdé javaslatat, amit a rendszerhasznal6
haladéktalanul modosit és megkuld az érintett rendszerizemeltetének. Amennyiben a
rendszerhasznalé egy munkanapon belil nem nyilatkozik a rendszerizemeltetd
modositasi javaslatardl, akkor a korlatozasi kategériara vonatkozé moddositast
elfogadottnak kell tekinteni.

A korlatozas elrendeléséig ezen adatokban térténd, a felhasznald altal megadott
minden valtozast kotelesek haladéktalanul tovabbitani az érintett rendszerizemelteték
felé. A korlatozas elrendelését kovetbéen a rendszerhasznaldknak a korlatozasi
kategoriara és a kivételekre vonatkozo felhasznaldi modositasi igényt el kell utasitaniuk
és a korlatozas fennallasa alatt ezeket az adatokat a rendszeriizemeltettkkel torténd
adatcserék soran nem maédosithatjak.

[.  Amennyiben egy POD mdgott tobb eltérd teljesitményl méré van és az adott
POD mogo6tt 50 MW és annal nagyobb teljesitményl erém( is van, amelyek
tlzel6anyag valtasra kotelezettek, akkor is |-es kategoériaba kell sorolni a POD-
t, ha erémivi tevékenységtdl eltérd tevékenységet is végez. Az eltérd
tevékenység teljesitményigényét a kivételben, igazolt médon kell szerepeltetni.

II.  Amennyiben egy felhasznalasi hely tdbb korlatozasi kivételbe tartozik (példaul
mert a felhasznald egy telephelyen tdbbféle tevékenységet folytat), akkor a
nyilatkozatban a felhasznal6é tobb kivételi kort és a hozzajuk tartozé tébb
kivételbe tartozé kapacitast jeldlhet meg.

c) A szallitdsi rendszerizemeltet6 és a foldgazelosztok a mikddési terlletikre
vonatkozdan a 399/2023. (VIIl. 24.) Korm. rendeletben meghatédrozott Rendszerterv
szerinti Utemezéssel 6sszeallitjak a rendelet szerinti korlatozasi adatokat és feltoltik
azt a szallitasi rendszeriranyité Informatikai Platformjara.

70 GET 100/A. § (2) b) pont
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d)

f)

[.  Ateruletileg illetékes foldgazeloszto a tavados méréssel nem rendelkez6, és az
5. kivételbe nem tartozé felhasznalasi helyekre vonatkozéan is POD szinti
napi allokalt adatot tolt fel a szallitasi rendszeriranyité Informatikai Platformjara.

. Az 5. kivételbe tartozd tavados méréssel nem rendelkezd felhasznalok
allokalasat virtualis POD-on Osszesitve kell megadni minden gazatadé
allomasra. Az 6sszesitett értéket maradék elven kell képezni, azaz a gazatadoé
allomason atadott mennyiségbdl ki kell vonni az 6sszes POD szinten allokalt
mennyiséget, a HMK-t, az érintett gazatado allomasok esetében az aleloszto
részére atszallitott mennyiséget, és az igy el6allt értéket kell a virtualis POD-ra
allokalni. Ezt az értéket kell tekinteni az adott gazatadd allomasrol vételezd 5.
kivételbe tartozo6 felhasznalasnak. Ezen virtualis POD-okat a lll. kategoriaba és
az 5. kivételbe kell sorolni.

. A foldgazeloszté rendszerek kozotti atszallitas esetén minden érintett
féldgazelosztd a sajat ellatasi teriletén lévd felhasznaloi kérre megadja a
Rendszertervben részletezett tartalommal a POD szint( allokalassal és a POD-
okhoz tartozé korlatozasi torzsadatokkal kapcsolatos adatszolgéltatast a
szallitasi rendszerlizemeltetd részére. Ehhez a szallitasi rendszerizemeltet6
az Informatikai Platformjan biztositja az aleloszté részére is a gazatado
allomasokra torténd korlatozasi adatok feltdltési lehetésegét.

A szallitasi rendszerizemeltetd és foldgazelosztok a foldgazkereskeddktdl kapott
korlatozasi adatokban bekévetkezd valtozasokat (kilonds tekintettel a korlatozasi
kategoridkat, korlatozasi kivételeket, korlatozasi kapcsolattartot) kotelesek a szallitasi
rendszeriranyitd részére az altala megadott soron kovetkezd adatszolgaltatasi
idészakban bejelenteni. Az adatszolgaltatasi id6szak legfeljebb 1 nap.

Azon kozvetlen szallitévezetéki felhasznaldk, akik a rendszerikrél tovabbi
felhasznalasi hely(eke)t latnak el foldgazzal, kdtelesek a szallitasi rendszeriranyité altal
megadott, a foldgazelosztokra vonatkozé Gtemezéssel megegyezben a haldzati pontra
allokalt foldgazmennyiséget felhasznalasi hely (POD) szerint allokalni és az allokalast
feltdlteni a szallitasi rendszeriranyité Informatikai Platformjara a féldgazelosztokra
vonatkozé adattartalommal.

Korai elbrejelzési szint esetén a szallitasi rendszeriranyitd napi szinten 6sszesiti a
korlatozasi besorolast és korlatozasi kategérianként, korlatozasi kivételenként,
felnasznalasi helyenként, POD-szinten meghatarozza a napi szintl fogyasztasi
adatokat, korlatozhaté mennyiségeket a VI. szamu mellékletben foglaltak szerint.

A 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerinti adatokat a Hivatal altal jovahagyott, a
szallitdsi rendszeriranyité honlapjan publikalt Rendszertervben foglalt modszert
kdvetve, az abban rogzitett formaban és tartalommal kell megadni.

Korlatozas végrehajtasa

Korlatozas vészhelyzeti szint kihirdetése esetén rendelhet6 el.

A korlatozas elrendelésére sor kerulhet a gaznapot megel6z6en és a gaznap kozben
is.

Amennyiben a rendszerhasznaldk altal felajanlott forrasok, valamint a bekért biztonsagi
foldgazkeészlet egyuttesen nem teszik lehetévé a hidraulikai egyensuly fenntartasat, a
szallitasi rendszerlizemeltetd javaslatara a szallitasi rendszeriranyité dént a korlatozas
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elrendelésérél. A korlatozas elrendelése és a felhasznalok értesitése a 399/2023. (VIII.
24.) Korm. rendelet szerint torténik.

d) A szallitasi rendszeriranyitd koteles a a foldgazfelhasznalasi tervben 7' foglaltak szerint
végrehaijtani a korlatozast.

e) A korlatozasban érintettek és a korlatozas alatt vételezhetd gaznapi
féldgazmennyiségek meghatarozasa a Szabalyzat VI. szamu mellékletében foglaltak
szerint torténik.

f) A korlatozasi igényrdl a szallitasi rendszeriranyité a szallitasi rendszeriizemeltetét, a
teruletileg érintett foldgazelosztét és azon kdzvetlen szallitovezetéki felhasznaldt, aki a
rendszerUkrél tovabbi felhasznalasi hely(eke)t latnak el, koteles értesiteni a
Rendszerterv szerinti tartalommal, meghatarozva kilénosen:

i. akorlatozas helyét (gazatado allomas), amennyiben regionalis korlatozas kerdl
elrendelésre;
ii. korlatozas intézkedés elrendelésének idépontjat;
iii. korlatozasi intézkedés megkezdésének gazérajat;
iv.  a korlatozasban érintett POD listat;
v. a korlatozasban érintett felhasznalasi helyen (POD) a korlatozas alatt
vételezhetd mennyiséget.

g) A szallitasi rendszerlizemeltet6 és a terlletileg illetékes féldgazelosztd, valamint azon
kozvetlen szallitovezetéki felhasznalok, akik a rendszerlUkrél tovabbi felhasznalasi
hely(eke)t latnak el féldgazzal, kotelesek korlatozas elrendelése esetén haladéktalanul
elektronikus uton értesiteni az altaluk kiszolgalt korlatozand6 felhasznaldkat és ezen
felhasznalokat ellaté rendszerhasznalokat.

h) A lll. kategoriaba besorolt felhasznaldkat a korlatozas elrendelésétdl szamitott 1 6ran
belll a szallitasi rendszeriranyité a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint értesiti.

i) A szallitasi rendszeriranyité a korlatozas elrendelésérél, a zavar sulyossagarol és a
rendszeregyensuly fenntartasa érdekében megtett, vagy tervezett tovabbi
intézkedéseir6l a Hivatalt haladéktalanul, de legfeliebb 24 o6ran belll irasban
tajékoztatja.

j) A szallitasi rendszerlizemeltetd, a teruletileg illetékes foldgazeloszto és azon kdzvetlen
szallitovezetéki felhasznaldk, akik a rendszerikrél tovabbi felhasznalasi hely(eke)t
latnak el, a korlatozas végrehajtasat a felhasznald vételezési pontjanal a gazmérd
tavleolvasasaval vagy helyszini leolvasassal ellen6rzik. Amennyiben a felhasznald
vételezési pontjanal tobb gazmérd van és ezek kozott van olyan, ahol a korlatozas
végrehajtasat a gazmér6 tavleolvasasa nem mikodik, a rendszerluzemeltetd a
korlatozas végrehajtasat csakis helyszini leovasassal ellenérizheti. Ha az ellenérzés
soran a korlatozasi utasitas végrehajtasanak vonatkozasaban mulasztas allapithatd
meg, a rendszerlizemeltetd jogosult és koteles a felhasznalo vételezését megszakitani.

k) Korlatozas esetén a célvezeték Uzemeltet6je is koteles a széllitasi rendszeriranyitd
altal megadott intézkedéseket végrehaijtani.

[) A Kkorlatozasi indok megsziinését kdvetben a szallitdsi rendszeriranyitd koteles
haladéktalanul értesiteni a szallitasi rendszerlizemeltetét, a teruletileg illetékes

71 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek.

186/193



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

m

t)

féldgazelosztét, valamint azon koézvetlen szallitovezetéki felhasznaldkat, akik a
rendszerikrdl tovabbi felhnasznalasi hely(eke)t latnak el a korlatozas feloldasaral.

) A szallitasi rendszerizemeltetd, a terlletileg illetékes féldgazelosztd, valamint azon
kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldk, akik a rendszertkrél tovabbi felhasznalasi
hely(eke)t latnak el, a szallitasi rendszeriranyitd értesitését kdvetéen haladéktalanul
kotelesek az altaluk kiszolgalt, a korlatozasba bevont felhasznaldékat és ezen
felhasznaldkat ellaté rendszerhasznaldkat a korlatozas feloldasardl értesiteni.

A korlatozas idétartama alatt a szallitasi rendszeriranyito kdteles honlapjan folyamatos
tajékoztatast nyujtani a korlatozassal kapcsolatban.

A Kkorlatozas idétartamardl a korlatozast elrendelé rendszerlizemelteté a korlatozott
felhasznaldk kérésére igazolast allit ki.

A szallitasi rendszeriranyitd a korlatozas feloldasat kovetéen készitett jelentésének
tartalmaznia kell:

i. akorlatozas elrendelésének okat;

i. akorlatozasi helyzet kialakulasanak korulményeit;

iii. akorlatozas elkerllésére tett intézkedések részletes ismertetését;

iv. a megtett intézkedések idérendi felsorolasat;

v. akorlatozott kategéria(ka)t és kivételeket;

vi. a szallitdsi rendszerirdnyitd a korlatozas elrendelésére, végrehajtasara
vonatkozd értékelését (a végrehajtasban résztvevék munkajanak és a
korlatozassal érintett engedélyesek részérdl tapasztalt egyuttmikddési
készség Osszefoglald értékelését);

vii. a Kkorlatozassal Osszefuggd intézkedések dokumentalasara vonatkozo
tajékoztatast;
viii.  valamint a forrasgazdalkodasi intézkedésekrdl készitett jelentést.

A jelentést a Hivatal elfogadhatja, vagy kiegészitésre visszaadhatja a szallitasi
rendszeriranyitonak, megjeldlve a kiegészités targyat.

A jelentés kiegészitését a szallitasi rendszeriranyitonak 4 munkanapon belul be kell
nyujtania a Hivatalnak.

A gaznap elétt korlatozott felhasznalo, vagy a felhasznalét ellatoé foldgazkereskedd a
szallitasi rendszeriranyito altal korlatozott foldgazszallitasi kapacitasokra nem adhat be
nominalast és Ujranominalast a korlatozas feloldasaig.

A gaznap kdzben korlatozott felhasznaldk, vagy az azokat ellatd foldgazkereskedék a
foldgazszallitd rendszeri forrasponti betaplalasukat nem csokkenthetik, csak a
szallitasi rendszeriranyitd utasitasanak megfeleléen.

A korlatozas napjan a korlatozott felhasznalot ellaté rendszerhasznalé altal korlatozas
ideje alatt a foldgazszallitd rendszerbe betaplalt, de ki nem vett, tobblet
gazmennyiséget a szallitasi rendszerlizemelteté a 4.3.5.1. g) pont szerinti sulyozott
atlagaron kell elszamolni.
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4.3.5.

4.3.5.

f)

Foldgazellatasi valsaghelyzet

1. Nominalas, egyensulyozas, allokalas, elszamolas vészhelyzeti szint
esetén

A rendszerhasznalok a betaplalasi és a kiadasi pontokra a Szabalyzat 2.2.1. pontja
szerint kotelesek nominaini.

A rendszerhasznaldk altal lekétdtt betaplalasi ponti nem nominalt és szabad
kapacitasok terhére a szallitasi rendszeriuzemeltet6 megszakithatd kapacitast biztosit
a kapacitaslekotéssel nem rendelkezé, illetve kapacitasukat teljes mértékig kihasznalé
tobbletforrast felajanlé foldgazkereskeddk részére.

A rendszerhasznald koételes a korlatozott kiadasi oldallal egyensulyos betaplalas felett
a betaplalasi pontokon a lehetséges Osszes forrasat nominalni a szallitasi
rendszerizemeltetével egyeztetett meértékig.

Foldgazellatasi valsaghelyzet vészhelyzeti szintjének bekdvetkeztekor a kereskedési
platform mikodtetése, a szallitasi rendszerlizemeltetd vezetékkészlete terhére nyujtott
rugalmassagi szolgaltatas biztositasa és a gaznapi egyensulyi elszamolasok Kézponti
Szerz6dd Fél Altali tevékenysége  felfliggesztésre  kerdl.  Valamennyi
rendszerhasznaldval kdzvetlenul a szallitasi rendszerizemelteté szamolja el annak
gaznapi kiegyensulyozé foldgazmennyiségét és a kiegyensulyozo féldgaz
forgalmazason realizalt értékesitési kilonbozetet a Szabalyzat 2.5.2.3. pontja szerint.
A vészhelyzeti szint elrendelésének iddpontjat kdvetd gaznapelszamolasa soran a
vészhelyzeti kiegyensulyozé foldgaz arat kell alkalmazni.

Vészhelyzeti szint esetén a rendszerhasznalok kotelesek a kapcsolodo
rendszerlizemeltetdkkel, foldgaztermelSkkel és kereskedelmi partnereikkel egyeztetni
a forrasok rendelkezésre allasanak biztositasa érdekében.

A vészhelyzeti szint elrendelésének id6tartama alatti gaznapokra vonatkozéan a
rendszerhasznalé az a) pont szerinti nominalast kdvetéen a gaznap kezdetét megel6z6
nap 15:00 éraig az Informatikai Platformon koteles az altala a betaplalhaté féldgaz
maximalis mennyiségét az erre a célra rendszeresitett adattablaban rogziteni. Az
Informatikai Platformon kitoltott adattablat a Hivatal foldgazfelugyelet@mekh.hu és a
szallitasi rendszeriranyitd flowcontrol@fgsz.hu és a rielsz@fgsz.hu e-mail cimére is
meg kell kildeni.

A szallitasi rendszerlizemeltet6 az Informatikai Platformon az adott elszamolasi napra
allokalt forrasponti mennyiségekkel korrigalja az adattablat a gaznapot kévetd napon
12:00-ig, amiben a rendszerhaszndlék az egyes forraspontokra megajanlott
egységarat EUR/MWh -ban kifejezve a gaznapot kdvetd napon 13:00 draig kotelesek
megadni.

Az alkalmazott vészhelyzeti kiegyensulyozo foldgaz arakat az alabbi szabalyok szerint
kell meghatarozni:

i Az allokalasi folyamat elvégzését kovetben a forrastobbletes statuszu
rendszerhasznaldval az altala biztositott forrasok mennyisége és a forrasokhoz rendelt
egységarak sulyozott atlagara alapjan kell elszamoilni.

A sulyozott atlagar az alabbi képlet alapjan kerll meghatarozasra:

~o(forrasMWh x forrasEUR/MWh)

Pvhforrtobblet =
vhorrtobble o forrasMWh
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1)

ahol:

Pvhforrtébblet: adott forrastobbletes statuszu rendszerhasznal6 elszamolasa soran
alkalmazott vészhelyzeti ara (EUR/MWh)

forrasMWh: adott forrastébbletes statuszid rendszerhasznalé altal az egyes
forraspontokon biztositott forras mennyisége

forrasEUR/MWAh: adott forrastébbletes statuszu rendszerhasznalé altal az egyes
forraspontokon biztositott forrashoz tartozé eqységarak

ii. Az allokalasi folyamat elvégzését kdvetéen a forrashianyos rendszerhasznaldk
esetén a vészhelyzeti kiegyensulyozé féldgaz arat a szallitasi rendszertizemeltet6 a g)
pont szerint meghatarozott arak, - melyek tartalmazzak a biztonsagi foldgazkészlet
mennyiségét és annak a rendeletben meghatarozott arat is - forrastobbletek
mennyiséggel sulyozott atlagaraként allapitja meg, mely nem lehet magasabb, mint a
miniszter altal rendeletben megallapitott legmagasabb ar.

Yieo(forrastMWh x PvhforrtobbletEUR/MWh)
o forrastMWh

Pvhforrhiany =
ahol:

Pvhforrhiany: adott forrashianyos statuszu rendszerhasznalo elszamolasa soran
alkalmazott egységar (EUR/MWh)

forrastMWh: adott forrastébbletes statuszu rendszerhasznalé altal biztositott
forrastébblet mennyisége

forrastEUR/MWh: adott forrastébbletes statuszu rendszerhasznéald vészhelyzeti
elszamol6 egységara

A forrastdbbletes rendszerhasznaldk a h) i. pont szerint meghatarozott foéldgaz aron
adjak el forrastdbbletliik mennyiségét a szallitasi rendszeriizemeltetének.

A forrashianyos rendszerhasznalok a h) ii. pont szerint meghatéarozott foéldgaz aron
veszik meg a felhasznalbik ellatdsahoz szikséges forrashianyuk mennyiségét a
szallitasi rendszeruzemeltet6tol.

A vészhelyzeti kiegyensulyozo foldgaz elszamolasa a széllitési rendszerizemeltetd
Uzletszabdlyzataban leirtaknak megfeleléen torténik.

Vészhelyzeti kiegyensulyozé foldgaz é&ranak meghatarozédsa soran nem kerdl
figyelembevételre a kismértéki eltérités Hivatal altal meghatarozott mértéke.

m) Vészhelyzet esetén nominalas eltérési potdij nem kerul felszamitasra a

n)

rendszerhasznalok részére.

A havi Ujrafelosztas hataridejét kdveté6 masodik munkanapon a POD szintl allokaciot
az allokalasért felelés rendszerizemeltet6 és azon kozvetlen szallitovezetéki
felhasznald, aki a rendszerérdl tovabbi felhasznalasi hely(eke)t lat el féldgazzal, az
Informatikai Platformon elérheté formatumban és adattartalommal Ujra feltolti az
ellatasi terlletén 1évd, és a korlatozasban érintett minden felhasznaléra vonatkozéan
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4.4.
44.1.

a)

f)

annak érdekében, hogy a szallitasi rendszeriranyité a GET’? vonatkozo pontja szerinti
poétdijat ki tudja vetni.

Azon felhasznaldk vonatkozasaban, akikre a szallitasi rendszeriizemelteté a megadott
POD szint( allokalas alapjan tulvételezett gazmennyiséget allapit meg, és azt a
féldgazelosztd hiteles mérési adatokkal igazolni tudja, az érintett POD kapcsolodo
rendszerlizemeltetje a szallitasi rendszeriranyité kérésére a potdij kivetéséhez
szukséges szamlazasi informaciokat koteles megadni 10 (tiz) munkanapon belll. A
kapcsolédd rendszerlizemeltetdk részére a felhasznaldi szamlazasi informacidkat a
korlatozasban az érintett felhasznalokat ellaté rendszerhasznalok kotelesek megadni
az adatkérést kévetd 5 (6t) munkanapon beldl.

Biometan betaplalas az egylittmiikodé foldgazrendszerbe
Altalanos szabalyok

Az egyuttmikodé foldgazrendszerre csatlakozni kivané biometan termeld a
csatlakozasi igényét kozvetlenul a szdllitasi rendszerlizemeltetéhdz nydijtia be.”® A
csatlakozas megvalésithatdosaganak vizsgalataban a szallitasi rendszerizemeltetd és
az érintett foldgazelosztd(k) koteles(ek) egyuttmikodni.

A biometan termelének a Vhr’#. szerinti gazminGséget kell biztositania.

A csatlakozas vizsgalatdahoz a biometan termelének meg kell adnia a biometan
termeld Gzem (ingatlan) helyrajzi szamat és szlikség esetén a csatlakozasi pont GPS
koordinatait is.

A szallitasi rendszerlizemeltetd a csatlakozasi igény beérkezését kovetben 5
munkanapon belll értesiti a terlletileg illetékes foldgazeloszto(ka)t és kéri a
féldgazelosztd rendszerre torténd csatlakozas vizsgalatanak elvégzését.

Az érintett foldgazelosztd a foldgazelosztd rendszer fejlesztésének egyszerUsitett
miszaki - gazdasagi feltételeirdl adatszolgaltatast készit az alabbi tartalommal:

i. elbzetes kapacitasvizsgalat a folfdgazeloszté rendszeri betaplalasra
vonatkozoan;

ii. foldgazelosztd rendszeri fejlesztés egyszerisitett miszaki tartalma, varhaté
fejlesztési koltsége;

iii.  megvalodsitas varhato utemezeése.

A foldgazelosztd a csatlakozasi javaslat 6sszedllitasahoz sziikséges €) pont szerinti
adatokat a vonatkozd jogszabdly szerinti hataridére™ megkilldi a szallitasi
rendszerlzemeltetd részére, aki a rendelkezésre all6 dokumentumok alapjan
javaslatot tesz a biometan termeld részére a foldgazelosztd és a foldgazszallitd
rendszerre  torténé csatlakozds modjara és feltételeire.’®* A  szallitasi
rendszerlizemeltetd és a foldgazeloszto tobb javaslatot is megfogalmazhat.”’

72 GET 98/A. § (4) bek.
3Vhr. 66. § (1) bek.

74Vhr.

11. sz. melléklet

7>Vhr. 66. § (1) bek.

76 Vhr.
77 Vhr.

66.§ (1) és (2) bek.
66.§ (3) bek.
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g) Amennyiben a foldgazelosztdé rendszer varhaté fogyasztasi viszonyai alapjan a
biometan termel6 altal betaplaini kivant érai/napi mennyiséget a foldgazeloszto
rendszer csak részlegesen képes befogadni, akkor a rendelkezésre all6 tényadatok
alapjan tovabbi miszaki megoldas(oka)t lehet felajanlani a biometan termel6 részére,
amellye(kke)l biztosithato a teljes igény betaplalhatosaga, ezért a kovetkez6
lehetéségek kerlilhetnek megvizsgalasra:

i. Kozvetlen foldgazelosztd rendszeri kétlépcs6s” betaplalas, melynek esetén a
csatlakozé foldgazelosztd rendszer fogyasztasanak meértékéig kerdl
betaplalasra a biometan, az azt meghaladdé biometan mennyiség pedig a
nagyobb nyomasu foldgazelosztd rendszerbe keril betaplalasra.

ii. Foldgazelosztd rendszerek 6sszekotése, mellyel olyan mértékben bévithets-e
a kiadasi kapacitas, hogy az 0Osszekapcsolt féldgazelosztéi rendszeren
prognosztizalt kiadasi mennyiség a lehet legkisebb mértékben korlatozza a
biometan termeld betaplalasat.

iii. Kozvetlen foldgazszallitd rendszeri ,hibrid” betaplalas, melynek esetén a
gazatadd allomas szekunder oldalan keresztll a csatlakozd féldgazelosztéd
rendszer(ek) fogyasztasanak mértékéig kerul betaplalasra a biometan, az azt
meghaladé biometan mennyiség pedig a nagynyomasu foéldgazszallitd
rendszerbe kerll betaplalasra. Ez esetben két atadas - atvételi mérés kerll
kialakitasra.

iv. A biometan termel$ altali betaplalas kdzvetlenll a féldgazszallitd rendszer
nagynyomasu részéhez, a gazatado allomas primer oldalahoz.

Az i.-iv. esetekben a foldgazszallitd, vagy a foldgazelosztd rendszerbe torténd
betaplalas az érintett rendszerizemeltet6 altal meghatarozott, a mindenkori
uzemviszonyok altal igényelt nyomason torténhet. A megfelelé csatlakozasi nyomast
biztosité miszaki megoldast és eszkdzdket a biometan termelének kell biztositania, a
vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen’®.

h) A foldgazeloszté altal a szallitasi rendszerizemeltetének megkuldétt vizsgalati
eredményekhez és adatokhoz kapcsoldodéan a szallitdsi rendszerizemelteté
meghatarozza az egyes miszaki megoldas(ok)ra vonatkozd, a foldgazszallitd
rendszert érintd fejlesztési javaslatokat.

i) Amennyiben a biometan termeld elfogadja a szallitédsi rendszerizemeltetd altal az
érintett foldgazeloszté bevonasaval Osszeadllitott javaslatok egyikét, és a Vhr.
vonatkozo rendelkezéseinek’® megfeleléen megkototte az érintett
rendszertizemeltetdvel a csatlakozasi szerz6dést, az érintett felek egyuttmikddési
megallapodast kotnek, melyben tobbek kozott rogzitik az Uzemeltetés soran varhatd
tevékenységeket, jogokat és kotelezettségeket. Az egylttmiikddési megallapodasban
kell rogziteni tovabba a gazmindséggel kapcsolatos feltételeket és az azzal
kapcsolatos mérések kialakitasara és az elszamolasra vonatkozé el6irasokat is.

j) A foldgazszallité rendszerre tortén6 csatlakozds esetén a  szallitasi
rendszertizemeltetd, a foldgazelosztd rendszerre torténd csatlakozés esetén pedig a

78 Get. 70.§, 70/A.§ és Vhr. 68.§ (1) bek. g) pont
7 Vhr. 67. § (1) bek.
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féldgazelosztd kérvényezi a Hivatal joévahagyasat a vonatkozo elGirasoknak
megfeleléen.®

4.4.2. A biometan termel6 csatlakozasa a foldgazszallité rendszerhez

Amennyiben a 4.4.1. pont szerint lefolytatott vizsgalat alapjan a foldgazszallito
rendszerhez t6rténé csatlakozas kerll megvaldsitasra, a biometan termel6
csatlakozasa az aldbbiak szerint torténik:

a) A biometan termelének kell megépiteni és lzemeltetni a biometan termeld izem és a
foldgazszallitasi rendszer csatlakozasi pontja kozotti gazvezetéket®'.

b) A tervezett foldgazszallité rendszeri csatlakozasi pontig szagositatlanul kell eljuttatni a
biometant.

c) A csatlakozasi pont kialakitasa a szallitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzataban
rogzitettek szerint torténik.

d) A foldgazszallitasi és biometan termeldi rendszerek fizikai 6sszekapcsolasi pontjanak
koordinatait kozésen kell meghatarozni.

e) A biometan termel6ének is ki kell alakitania a szallitasi rendszeriizemeltetd elbirasainak
megfeleld minéségmérést, amely folyamatos online adatkapcsolaton keresztll
biztositia a szlkséges minfségi adatokat a szallitasi rendszerlzemelteté felé.
Amennyiben az els6dleges szallitasi rendszerlzemeltetéi  minéségmeérd
meghibasodik, vagy azon karbantartast kell végezni, akkor a biometan termel6
minéségmérd adataival torténik az elszamolas. A biometanra jellemzd
szennyezbanyagokat a biometan termel6nek kell akkreditalt laboratérummal
elemeztetni és bizonylatolni a szallitdsi rendszerizemeltet6 és az érintett
féldgazeloszto(k) felé.

44.3. A biometan termel6 csatlakozasa a foldgazeloszté rendszerhez

Amennyiben a 4.4.1. pont szerint lefolytatott vizsgalat alapjan a féldgazeloszto
rendszerhez térténd csatlakozas részben, vagy egészben kerll megvalésitasra, a
biometan termelé csatlakozasa az alabbiak szerint torténik:

a) A biometan termelé és a féldgazelosztd csatlakozasi szerz6dést két a biometan
termel6i kiadasi pontot és a elosztovezetéki csatlakozasi pontot Osszekdtd
foldgazelosztdéi rendszerek fejlesztésére.

b) A biometan termel6i kiadasi pontot és a elosztdvezetéki csatlakozasi pontot dsszekotd
elosztévezetéket az érintett foldgazelosztd tzemelteti.

c) A biometan termeléi csatlakozast érinté ingatlan telekhataran bellil a biometan
betaplalast érint6 rendszereken a foldgazeloszto semminemd
Uzemeltetési/karbantartasi tevékenységet nem végez.

80 Vhr. 67.8 (7) bek.

81 A gdzvezeték pontos meghatdrozdsa jogszabdlyi szinten nem egyértelmlen régzitett, jelenleg a
banyafelligyelet hatdskorébe tartozd egyes sajatosépitményekre vonatkozd épitésiigyi hatdsagi eljarasok
szabalyairdlszolé 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 3.3. pontjaban foglalt, egyéb gazok és gaztermékek
vezetékei és tartozékai” kategdrianakmegfeleltetheté6ként elfogadott vezetéktipus, amig jogszabaly
egyértelmlien meg nem hatarozza.
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d) A biometan termelének a kiadasi pontjan a szabvanynak megfelel6 szagositassal kell
atadni a biometant.

e) A csatlakozasi pont kialakitasa a foldgazelosztéd Uzletszabalyzataban rogzitettek
szerint torténik.

f) A biometan termel§ altal megadott helyrajzi szamu ingatlanon a foéldgazelosztoi
csatlakozasi pont helyét a féldgazelosztd hatarozza meg.

g) A biometan termeldnek ki kell alakitania a szallitasi rendszerizemeltet6 elGirasainak
megfeleld minéség és mennyiség mérést, amely folyamatos online adatkapcsolaton
keresztll biztositia a szlkséges mindségi és mennyiségi adatokat a szallitasi
rendszerizemeltetd felé.
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