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HATAROZAT SZAMA: H2538/2026.

Targy: Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat mddositasanak jovahagyasa —
FGSZ Zrt.

A Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal (székhely: 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky Ut 52.; a tovabbiakban: Hivatal) az FGSZ Fo6ldgéazszallité
Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag (székhely: 8600 Siéfok, Tanacshaz utca 5.,
cégjegyzékszam: Cg. 14-10-300230, addészam: 12543331-2-14, engedély szam:
630/2012.; a tovébbiakban: Engedélyes, FGSZ Zrt.) mint rendszeriranyitasi
feladatokat ellatd szallitasi rendszerizemeltetd kérelme alapjan a fenti szamon és
targyban lefolytatott kdzigazgatési hatésagi eljarasban meghozta az alabbi

HATAROZATOT.

1) A Hivatal az FGSZ Zrt. Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat (a tovabbiakban:
UKSZ) médositasi kérelmének helyt ad az alabbiak szerint:

I. A Hivatal jelen hatarozataval — a Il. és lll. pontokban foglalt kivétellel —
jovahagyja a benyujtott kérelemben szerepld UKSZ moédositast
2026. oktober 1-jei gaznap kezdeti hatallyal. A Hivatal kotelezi tovabbé
Engedélyest az UKSZ-nek — a IV. pontban foglaltakkal — a honlapjan
torténé kozzétételére a jelen hatarozat kézhezvételétdol szamitott 10
napon belul.

Il. A Hivatal az UKSZ 2.3.2.1. f) iii.-vi. pontjait nem hagyja jova.

ll. A Hivatal az UKSZ 2.5.4.6 pontjaban szereplé mddositasként benyujtott
szovegrészeket nem hagyja jova.
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Hatarozat szama: H2538/2026.

IV. Az Engedélyes az UKSZ 4.4.2. a) pontjaban szerepld ,,gazvezetéket” szét
labjegyzettel koteles ellatni, azzal a megjegyzéssel, hogy ,,A gazvezeték
pontos meghatarozasa jogszabalyi szinten nem egyértelmiien rogzitett,
jelenleg a banyafeligyelet hataskérébe tartoz0 egyes sajatos
épitményekre vonatkozdé épitésigyi hatdésagi eljarasok szabalyairdl
sz016 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 3.3. pontjaban foglalt
»egyéb gazok és gaztermékek vezetékei és tartozékai” kategoridnak
megfeleltethetoként elfogadott vezetéktipus, amig jogszabaly
egyértelmiien meg nem hatarozza”.

2) A Hivatal kotelezi az Engedélyest, hogy hivja fel valamennyi
rendszeriizemeltetd figyelmét arra, hogy kotelesek az UKSZ-t és annak
maédositasait a Hivatal jovahagy6é hatarozataval egyutt a honlapjukon — a
valtozasokkal egységes szerkezetbe foglalt széveggel — kdzzétenni.

3) A Hivatal kotelezi az Engedélyest UKSZ szabalyok kidolgozasara — a soron
kévetkezd éves felulvizsgalat keretében — annak érdekében, hogy az UKSZ
Szabalyzati Bizottsag (tovabbiakban: Szabalyzati Bizottsag vagy SZB) munkaja,
az UKSZ modositasanak felmeriilé igényei, azok tervezetei, indokolasai
nyilvanosan kovethetévé valjanak a végsd, a Hivatalhoz benyujtott UKSZ
tervezet korrekturas valtozatanak nyilvanossa tételével egydtt.

4) A Hivatal kotelezi az Engedélyest, hogy a jovahagyott UKSZ-t vizsgalja felll a
soron kovetkez6 éves fellilvizsgalat keretében, és

a) azon rendelkezéseket, amelyek altalanos hatalyu, kozvetlenul
alkalmazandé unids jogi rendelkezésen (atovabbiakban: unids jogi rendelkezés)
vagy jogszabalyon alapulnak, lassa el egyértelmii jelzéssel, a vonatkozé unioés
jogi rendelkezés vagy jogszabaly konkrét rendelkezésének megjeldlésével,
tovabba

b) egyértelmiien hatarozza meg az uniés jogi rendelkezések és jogszabalyok,
valamint a mindenkor hatalyos és jovahagyott UKSZ egymashoz val6 viszonyat,
és rendelkezzen arrél is, hogy az unidés jogi rendelkezés vagy jogszabaly
valtozasa esetén a mindenkor hatalyos uniés jogi rendelkezést, illetve
jogszabalyt kell alkalmazni, és az UKSZ ennek megfelel6 modositasara a soron
kovetkez6 felulvizsgalat keretében keriil sor.

Az UKSZ jelen hatarozattal nem maddosul6 részei valtozatlan tartalommal maradnak
hatalyban.

A jovahagyasra benyujtott UKSZ moédositas a korabban hatalyos UKSZ-el egységes
szerkezetben a jelen hatarozat rendelkezd részének elvalaszthatatlan részét képezi.

A Hatarozat 10 oldalbdl all 2. oldal
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Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Kdézmii-szabalyozasi Hivatal igazgatasi
szolgaltatasi dijainak mértékérdl, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a felligyeleti
dijak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvantartasara és
visszatéritésére vonatkozé szabalyokrdl szolo 1/2014. (lll. 4.) MEKH rendelet
(a tovabbiakban: 1/2014. MEKH rendelet) 1. melléklet A) tablazat 27. sora szerinti
igazgatési szolgaltatasi dijat (5.000.000,- Ft.) a Hivatal el6iranyzat-felhasznalasi
keretszamlgjara atutalta.

A Hivatalnak egyéb eljarasi koltség megtéritésérdl dontenie nem kellett, az eljaras
soran ilyen koltség nem mertilt fel.

A Hivatal intézkedik a hatarozatnak a Hivatal honlapjan torténé kozzétételérdl.
A hatarozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A hatarozat a kdzlés napjan véglegessé
valik.

A hatarozat ellen koézigazgatasi per indithatd a hatarozat kozlésétdl (atvételétdl)
szamitott 30 (harminc) napon belll. A keresetlevelet a Févarosi Torvényszéknek
cimezve a Hivatalhoz kell benyujtani az elektronikus Ugyintézés szabélyainak
megfelel6 Grlapon keresztul, amely a kdvetkez6 helyen érhetd el:

https://magyarorszag.hu/szuf ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-
aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtasra halaszté hatalya nincs. A Févarosi Térvényszék el6tti
perben kotelezd a jogi képviselet. A Févarosi Torvényszék a keresetet targyalason
kivll biralja el, targyalas tartasa a keresetlevélben kérhet6. A kdzigazgatasi per illetéke
30.000,- Ft, amelynek el6zetes megfizetése alél mentesiinek a felek.

INDOKOLAS

[1] Az Engedélyes 2026. julius 6-an érkeztetett, 48143/001/FGSZ/2026. iktatbszamon
kérelmet terjesztett el6 a Hivatal felé, mely tartalma szerint a médositott UKSZ
jovahagyaséra iranyult.

[2] A Hivatal a benyujtott UKSZ tervezetet, valamint a Szabalyzati Bizottsag tagjainak
szavazatait és véleményeltérését tartalmaz6 tabldzatot megvizsgalta és a
modositott UKSZ jovahagyasi eljarasat lefolytatta.

[3] Az UKSZ mobdositds soran a szavazatOsszesité tablazat alapjan — egy téma
kivételével (UKSZ 2.1.8. a), a2.2.1.1. ), m) és p), a 2.3.1.e), valamint a 2.7.3. b) és
d) pontokat érintéen) — konszenzusos dontés sziletett.

A Hatarozat 10 oldalbdl all 3. oldal
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Az el6z6 bekezdés szerinti UKSZ pontok modositasaira a szervezett foldgazpiaci
engedélyesi kor ,nem”-el szavazott, azonban a Szabalyzati Bizottsag megszavazta
azokat.

A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardol szolo 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.)
37. 8 (5) bekezdése szerint a szervezett féldgazpiacon forgalmazott termék,
Ugylettipus vagy kereskedési modszer bevezetésére, megvaltoztatasara,
kivezetésére a szervezett foldgazpiaci szabdlyzat rendelkezései az iranyadok.
Abban az esetben, ha a forgalmazott termékek kozoétt megtalalhatéak a
gazszallitasirendszer-lizemelteték kbzétti rendszeregyensulyozasra vonatkozo
Uzemi és kereskedelmi szabdlyzat létrehozasardl szolé 312/2014/EU bizottsagi
rendelet 7. cikke szerinti rovid tava szabvanytermékek, a Hivatal a szervezett
foldgazpiaci szabalyzatot kereskedési platform szabdlyzatként is jévahagyja. A
Hivatal a szervezett foldgazpiacot a kereskedési platformmal egyenértékiinek
ismerte el mar a Vhr. ezen rendelkezése el6tt a 4306/2015. szadmu hatarozataval,
tovabba a 5603/2015. szadmu hatarozataban a szervezett féldgazpiaci szabalyzatot
egyuttal a Kereskedési Platform Szabalyzatként fogadta el. El6bbiek alapjan és az
FGSZ KP Kift. 4ltal izemeltetett kereskedési platform megsziinésével a szervezett
piaci engedélyesi kor altal kifogasolt UKSZ mddositasok nem jelentenek korlatot a
szervezett féldgazpiaci mikddési engedélyes tevékenységére vonatkozéan.

Az UKSZ 2.7.1.b) pontjahoz a szervezett foldgazpiaci engedélyesi kor késén adott
be mddositasi igényt, melyet a jelen UKSZ médositasi eljarasban mar nem vett
figyelembe a szallitasi rendszeriranyito az SZB Ugyrendnek megfeleléen. A
koévetkezé UKSZ maddositasi eljarasban be tudjak nyujtani a modositasi igényiiket.

Az SZB tagok észrevételeire az Engedélyes altal adott véleményeket a Hivatal
elfogadhatonak tartja. Az SZB tagok megtett véleményei nem tartalmaznak olyan
észrevételeket, melyek az UKSZ modositas elutasitdsara okot adnanak
jogszabalyellenesség vagy jogszabaly elbirassal nem Osszeegyeztethetd
rendelkezésre utalas kovetkeztében.

A Hivatal az UKSZ modositas jovahagyasi eljaras lefolytatasa soran megvizsgalta
az UKSZ madositasi tervezetet.

A Hivatal a rendelkez6 rész 1) Il. pontjaban az UKSZ 2.3.2.1. (j f) iii.-vi. pontjait nem
hagyta jova az alabbi indokok szerint.

Az UKSZ ,2.3.2.1.f) Az OBA lehetévé teszi, hogy a rendszeriizemelteték a
fizikailag szallitott mennyiséget az aktualis operativ igényekhez igazitsak, anélkl,
hogy ez kihatha a rendszerhasznaldék kereskedelmi elszamolasara. Azokon a
hélézati pontokon, ahol OBA van érvényben, a rendszerlizemelteték az

A Hatarozat 10 oldalbdl all 4. oldal
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[12]

[13]

[14]

egylttmikoédeési megallapodasukban rogzitett részletes eljarasrend szerint -
optimalizalasi célokbdl, vagy az operativ tevékenységek megkonnyitése érdekében
és a legkisebb koltség elvét kdvetve - a fizikai szallitds gaznapon beliili, illetve
gaznapon tuli Utemezését tekintve k6z0s megegyezéessel eltérhetnek a
rendszerhasznaldk visszaigazolt nominalasaban szereplé ltemezéstdl, kiemelten
az alabbi esetekben:

i.  Méréshatar alatti szallitandé mennyiségek esetén;

ii. A rendszeriizemelteték rendszerét jellemzé lizemeltetési korlatok, technologiai
sajatossagok és a rendszerhasznaldi igények véaltozasainak dinamikéjabol fakado
kulénbségek kezelése okan;

iii. A nominalasokbdl elére lathaté széllitasi és tarolasi feladatok fizikai
teljesitésének koltséghatékonysagi szempontu optimalizalt itemezése érdekében;
iv. Milszaki probléma kezelése érdekében;

v. Gazdasagossagi indokok miatt;

vi. Uzembiztonsag fenntartasat szolgald tevékenységek elvégzése miatt.”

Az UKSZ definici6ja hatarozza meg az OBA fogalmat: ,Operational Balancing
Account (a tovédbbiakban: OBA): A sZzéllitasi rendszeriizemelteté és az erre
vonatkozo egydlttmiikbédeési megallapodast alairé kapcsolodo rendszeriizemelteté
kozotti dokumentum, mely tartalmazza a napi mért és a rendszerhasznaldkkal
elszamolt energia mennyiség kilénbséget naponta és gongydlitve.”

Az Engedélyes indoka szerint a Hivatal H2219/2025 hatarozatanak VI. pontjaban
el6irt intézkedést szolgalja az UKSZ 2.3.2.1. Uj f) pont eldirasa szerinti eljaras, azaz
a rendszeregyensuly fenntartasara szolgald eszkdézOk  egyuttmikodo
foldgazrendszerszinten gazdasagos — a legkisebb koltség elvét érvényesité —
hasznélatdnak szabalyozaséra iranyul. A Hivatal hatarozata elGirta azt is, hogy az
intézkedés megtételekor az FGSZ Zrt. vegye figyelembe, hogy a
rendszeregyensulyozas az 6 feladatkére, az ehhez szikséges eszkozoket
elsédlegesen neki kell biztositani.

A Hivatal allaspontja szerint az OBA hasznalata nem szolgalhat
rendszeregyensulyozas (mas néven hidraulikai egyensuly) célt a féldgazellatasrol
sz616 2008. évi XL tdrvény (a tovabbiakban: GET) 7. §-a, a 91. § (3) bekezdése és
a Vhr. 82. 8-a alapjan.

GET ,7. § A szallitasi rendszerlizemeltetd hidraulikai egyensuly fenntartasara
koteles az altala Uzemeltetett szallitovezeték rendszeren, amelyhez napi
egyensulyozasi feladatait

a) els6sorban a kereskedési platformrdl, annak hianyaban az egyensulyozé
platformrél vagy a szervezett foldgazpiacrdl atvett gazmennyiségek
felhasznalaséaval,

A Hatarozat 10 oldalbdl all 5. oldal
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b) a sajat rendelkezésében léve, az e toérvényben, valamint az e térvény
végrehajtasaroél sz6l6 kormanyrendeletben meghatarozott egyensulyozé eszkdzok
felhasznalasaval,

c) a rendszerhasznaldk altal a nominalas soran rendelkezésére bocsatott forrasok
felhasznalasaval,

d) a rendszerhasznal6 Gjranominélasra kotelezésével, vagy

e) korlatozassal végzi.”

GET ,91. § (3) A széllitasi rendszeriizemeltetd a hidraulikai egyensuly
biztositdsahoz sajat egyensulyozd eszkdzoket, a kereskedési platformrol, az
egyensulyozé platformr6l és a szervezett foldgazpiacrdl beszerzett vagy ott
értékesitett foldgazmennyiségeket, tovabba mas, az Uzemi és Kereskedelmi
Szabdlyzatban meghatarozott, atlathatd médon beszerzett rendszeregyensulyozasi
szolgaltatasokat vehet igénybe, valamint Gjranominalassal vagy korlatozassal élhet
az egyensuly fenntartdsahoz sziikséges mértékig.”

Vhr. ,82. 8 A rendszeriizemeltetd technoldgiai célra, halozati veszteség, valamint
mérési kulonbozet potlasara kereskedési platformon, egyensulyoz6 platformon, a
szervezett foldgazpiacon vagy palyaztatas utjan, atlathaté médon koteles foldgazt
beszerezni, melyrdl kételes kulon nyilvantartast vezetni gaznapi szinten.”

Az UKSZ 2.3.2.2. e) pontja — a fenti jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen —
meghatarozza a szallitasi rendszeriizemelteté részére a rendszeregyensuly
helyreallitasara rendelkezésre all6 eszkozeit. Ezek a kereskedési platformon
felajanlott, a szervezett foéldgazpiaci engedélyes Piaci Szabalyzata szerinti révid
tavd, a 312/2014/EU rendeletben rogzitett lehivasi sorrend szerint rendelkezésre
allé szabvanytermékek és a korlatozés.

A Hivatal allaspontja szerint az FGSZ Zrt. nem térhet el a rendszerhasznaldk
visszaigazolt nominalasaban szerepld Utemezéstl az UKSZ 2.3.2.1. f) iii. és v.
pontjaiban foglalt koltséghatékonysag és gazdasagossagra torténd hivatkozas
kovetkeztében az OBA hasznalataval. Ezen pontokban foglaltak szerinti OBA
hasznalat azt jelentené, hogy a fenti jogszabalyi rendelkezéseken tulterjeszkedve
jarna el az Engedélyes, tovdbba a koltséghatékonysdg €és gazdasagossag
kritériumai sem egyértelmiien meghatarozottak.

Az UKSZ 2.3.2.1. G f) iv. és vi. pontjaiban hasznalt ,mliszaki probléma” és
,=dzembiztonsag fenntartasat szolgalo tevekenységek” megfogalmazas tal altalanos
es nem egyértelmliien beazonosithatd tartalmat hatarolnak kortl, melyek nem
atlathato szallitasi rendszertizemeltet6i OBA hasznalatra adhatnak lehetéséget. A
tul altalanos megfogalmazas mogé barmely olyan eset beleérthetd, amelyek az
el6z6ekben felsorolt jogszabalyi rendelkezésekkel is ellentétesek lehetnek.

A Hatarozat 10 oldalbdl all 6. oldal
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Tovabba az UKSZ 2.2.5.2. ,nomindlasok kezelése foldgazszallitoi rendszer
miszaki meghibasodasa esetén” ciml pontban csak a nominalhaté kapacitasok
csOkkentési lehet6ségérél beszél. Nem egyértelmi milyen miszaki meghibasodas
esetén haszndljak az OBA-t és milyen esetben az UKSZ 2.2.5.2. pontban
megfogalmazott eljarast.

Az UKSZ 2.3.2.1. uj f) iii.-vi. pontjai fentiek alapjan a hidraulikai egyensuly
jogszabéalyban nem megengedett helyreallitAsara adna lehetéséget, ezért a Hivatal
a rendelkez6 rész Il. pontja szerint dontott.

A Hivatal a rendelkezé rész 1) Ill. pontjdban az UKSZ 2.5.4.6. pontjanak
modositadsat nem hagyta jéva az alabbi indokok szerint.

Az UKSZ 2.5.4.6. Uj b) pontja szerint amennyiben a féldgazelosztd a méréallast
ciklikus leolvasas hidnyaban becsléssel allapitia meg, a félgazkereskedd és az
egyetemes szolgaltatd jogosult a felhasznaléval a féldgazeloszté altal becsiilt
mérdallas helyett a felhasznald altal legutoljara kézolt mérdallas
figyelembevételével elszamolni.

Ezen Uj rendelkezés megkulonbdztetésre ad lehetéséget az egyes felhasznalokkal
szemben, mivel nem hatarozza meg pontosan, mely esetekben kell a rendelkezés
szerint eljarnia a foldgazkereskedbének vagy egyetemes szolgaltatonak. Tovabba a
felhasznal6 a sajat érdeke szerint adhat meg mérdallast, amennyiben a mérés nem
igazolt valamilyen hitelesitett felvételen, mikézben nem engedte be a leolvasdkat
t0bbszori megkeresésre sem. A Vhr. 115. 8 (7) bekezdése alapjan a becslés és a
becslés elszamolasa részletes szabalyait a foldgazelosztd, a féldgazkereskedd és
az egyetemes szolgaltatd Uzletszabdalyzata tartalmazza. Az el6bbiek alapjan a
2.5.4.6. Uj b) pontja szerint rendelkezést az UKSZ nem is allapithatja meg.

A Hivatal a rendelkez6 rész 1) IV. pontjaban az UKSZ 4.4.2. a) pontjaban szerepld
.gazvezetéket’” szohoz tett labjegyzeti megjeldlést és szdveget annak érdekében
irta el6, hogy ne legyen UKSZ szabdlyozasi akadalya a biometan termel®k
kozvetlen szallitovezetéki csatlakozasanak. Felhivjuk a figyelmet, hogy bar az
Engedélyes az UKSZ ezen ponthoz tett megjegyzése osszhangban van a
labjegyzet szerinti jogszabalyi hivatkozassal, mindez nem jelenti azt, hogy az abban
foglalt gazvezeték meghatarozas egyértelmien alkalmazhaté. A Hivatal mindent
megtesz, hogy a jogalkotasban egyértelm( szabalyozas keruljon kialakitasra a
szallitasi rendszerizemeltet6 és a biometan termel6 kozotti gazvezetékre
vonatkozdéan. Amennyiben a jogszabalyok idékozben masként rendelkeznek e
témaban, az Engedélyes koteles modositani az UKSZ szovegét legalabb az éves
UKSZ felulvizsgalati eljarasa keretében.
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A Hivatal a Magyar Energetikai és Kézmdi-szabalyozasi Hivatalrél sz6lo 2013. évi
XXII. torvény (tovabbiakban: MEKH Tv.) 3. 8§ (2) bekezdése alapjan felugyeleti
jogkorében és a GET 127. § b) pontja alapjan eljarva kotelezte az Engedélyest az
UKSZ szabalyozasanak pontositasara, illetve modositasara figyelemmel a GET és
Vhr. hivatkozott rendelkezéseire.

A Hivatal az UKSZ jelen hatarozattal jovahagyott modositasairél megallapitotta,
hogy azok nem jogszabalysértéek, nem akadalyozzdk a hatdsos versenyt, a
dijszabalyozasban foglalt szabalyok és elvek érvényesilését, valamint nem teszik
lehetévé a felhasznalokkal szemben indokolatlan megkulonboztetések
alkalmazasat.

A Hivatal a fenti indokokkal hagyta jova az UKSZ médositasat a rendelkez6 rész 1)
|. pontjaban rogzitett rendelkezés szerint.

A Hivatal a rendelkez6 rész 2) pontjaban eldirt kotelezettséget a GET 110. § (5)
bekezdése alapjan irta el6.

A Hivatal a rendelkezé rész 3) és 4) pontjaiban eldirt kotelezettséget a GET 127. §-
aban és 127/A. §-aban, a Hivatal feladatai és hataskérében megfogalmazott
egyenlé banasmod és atlathatésag elvek alapjan irta el6. Ezéltal azon piaci
szerepl6k is figyelemmel kisérhetik és kdénnyedén beazonosithatjgk az UKSZ
modositasait, akik nem lathatnak ra jelenleg az SZB miikddése soran felmertlé
UKSZ modositasi tervezetekre, azok indokaira és a Hivatal felé benyujtasra keril®
telies UKSZ mobdositasi tervezet szovegére. Tovabba minden piaci szerepld
szamara egyértelmivé valik — ahol az értelmezheté — adott UKSZ rendelkezés
jogszabdlyi alapja és az abbdl levezethetd szabalyozas.

Jelen hatarozatat a Hivatal a GET 110. § (4) és (5) bekezdése, 127. § b) pontja,
Vhr. 66. §-a és 3. szamu melléklete, a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdése, valamint az
altalanos kozigazgatési rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban:
Akr.) 35-38. §-a, 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a hivatkozott
egyéb jogszabalyok alapjan hozta meg.

Az eljarasi koltségrél az Akr. 81. § (1) bekezdése és 124-130. §-a, tovabba az
1/2014. MEKHr. 6. 8a eés 1. szdmu melléklet A) tablazat
27. sora alapjan kellett rendelkezni.

A MEKH Tv. 5/D. 8§ (1) bekezdése szerint a Hivatal hataskorébe tartozé hatésagi
eljarasokban az Akr. rendelkezéseit ezen alcimben foglalt eltérésekkel és
kiegészitésekkel kell alkalmazni. Az MEKH Tv. 5/D. § (4) bekezdése alapjan torvény
vagy kormanyrendelet eltéré rendelkezése hidanyaban a Hivatal eljarasaban az

A Hatarozat 10 oldalbdl all 8. oldal
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ugyintézési hataridé hetvendt nap. Az ugyintézési hataridbe nem szamito
idétartamokrol az Akr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Hivatal az ugyintézési hataridét megtartottnak tekinti.

A Hivatal eljarasaban a MEKH tv. 5/F. 8§ (1) bekezdése alapjan nincs helye sommas
eljarasnak.

A MEKH Tv. 5/F. § (6) bekezdése alapjan a Hivatal el6tti eljarasban a
kapcsolattartds modja irasbeli.

Az Akr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal dontésével szemben kizarja a
fellebbezést. Az Akr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése a jelen dontés ellen
kbézigazgatasi per inditasat teszi lehetévé. A targyalas tartasara és az eljaré
birésagra, a kdtelezd jogi képviseletre vonatkozd tajékoztatast a Hivatal az Akr. 81.
8 (1) bekezdése és a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. évi I. térvény (a
tovabbiakban: Kp.) 77. 8§ (1)—(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, 13. § (3)
bekezdés a) pont aa) alpontja és 27. § (1) bekezdés b) pontja alapjan adta meg. A
Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyljtasanak a kdzigazgatasi
cselekmény hatélyosulasara halaszté hatalya nincsen. A kozigazgatasi jogvita
elbiraldsa irdnti kozigazgatasi per illetékének mértekét és a targyi illetékfeljegyzési
jogot az illetékrdl sz6l6 1990. évi XCIII. torveny 45/A. 8§ (1) bekezdése és 62. § (1)
bekezdés h) pontja biztositia. A keresetlevél benyujtasahoz sziikséges (rlap
alkalmazasaval kapcsolatos téjékoztatas a digitalis allampolgarsag egyes
szabalyairdl sz6l6 321/2024. (X1.6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint
a Kp. 48. § (1) bekezdés ) pontjan alapul.

A hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapjan a kozlés
napjan véglegessé valik. A véglegessé valt hatarozatot — a személyes és védett
adattartalom olvashatatlanna tétele mellett —a GET 129/A. § (3) bekezdése alapjan
a Hivatal a honlapjan kdzzé teszi. Az Engedélyes a hatarozatrol hiteles méasolatot
kérhet.

A Hivatal — 6sszhangban az Akr. 85. § (3) bekezdésével — a dontést a digitalis
allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtdsanak egyes szabalyairdl sz616 2023. évi
ClllI. térvényben meghatarozott elektronikus aton kézbesiti.

A Hivatal feladat- és hataskérét a GET 110. § (3) és (4) bekezdése, valamint 127. §
b) és s) pontja, illetekességét a kbzponti allamigazgatasi szervekrél, valamint a
Kormany tagjai és az allamtitkarok jogallasarol szolo 2010. évi XLIII. torvény 1. § (2)
bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. 8-a és az
5/D. 8§ (2) bekezdése hatarozza meg. Az eljaras specialis szabalyait a GET és a
MEKH Tv. tartalmazza.

A Hatarozat 10 oldalbdl all 9. oldal
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Definiciok

Fogalom megnevezése

Ertelmezése

1. Adatcsere GET 3. 8§ 1c. pont szerinti fogalom.

2. Adatcsere Szabalyzat GET 3. § 1d. pont szerinti fogalom.

3. Aktiv rendszerhasznal6 Az a rendszerhaszndlo, aki az egyoldali nominalas
szolgaltatas soran kizarélag az aktiv
rendszerizemeltetd részére a nominalast benylijtja.

4, Aktiv rendszeriizemeltetd | Az a rendszeriizemeltet6, aki az egyoldali nominalas
szolgéltatds soran az aktiv rendszerhasznalé altal
benyujtott nominalast fogadja.

5. Alapdijas felhasznélé Az Aralkalmazasi rendelet szerinti elosztasi alapdij
fizetésével érintett felhasznalo.

6. Allokéalas Az egylttm(ikodd foldgazrendszer két egymashoz
koézvetlenll kapcsolodd rendszerlizemeltetdje kozotti
foldgaz forgalom maradéktalan felosztdsa az adott
hal6zati ponton érintett rendszerhasznalé parokra,
ahol az egyik rendszerhaszndlé az egyik
rendszeriizemeltetd, a masik rendszerhasznalé a
masik rendszerlizemelteté rendszerhasznaldja.

7. Atadasi-atvételi pont Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) a) pontja szerinti
fogalom.

8. Atviteli rendszeriranyito A villamos energiarol sz6l6 2007. évi LXXXVI. térvény
3. 8 22. pontja szerinti fogalom.

9. Betaplalasi-kiadasi pont GET 3. § 1b. pont szerinti fogalom

10. Betarolasi idészak Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) c) pontja szerinti
fogalom.

11. Betéarolasi kapacitas Az Aralkalmazéasi rendelet 1. § (1) d) pontja szerinti
fogalom.

12. Bértarolas GET 3. § 1a. pont szerinti fogalom.

13. Biometan GET 3. § 26. pont szerinti gaz.

14. Central Issuing Office Az ENTSO-E 4&ltal mikddtetett EIC rendszerben a

(ClO) Local Issuing Office-ok (LIO-k) kijeloléséért és
felugyeletéért a CIO felel

15. Célvezeték GET 3. 8§ 2. pont szerinti fogalom.

16. Csatlakozasi pont A rendszerizemelteté tulajdonaban, vagy
Uzemeltetésében 1évé foldgaz infrastruktira, tovabba
az egyuttm(kddd foldgazrendszer azon pontja, ahol a
foldgazt a kapcsolédd rendszerizemeltetd, vagy a
felhasznald atveszi, vagy a fdldgaztermel6 a
rendszeriizemeltetd részére atadja.

17. Csatlakozasi szerzédés GET 3. § 3. pont szerinti fogalom.

18. Egyensulyozasi portfolio | A 312/2014/EU rendelet 3. cikk 13. pontjdban
meghatéarozott fogalom.

19. Egyensulytalansagi Az adott gaznapra az egyensulyozasi portféliok

hatarérték

visszaigazolt nominaldsi adataib6l meghatarozott
varhatd  egyensulytalansag (forrashiany) jelen
Szabalyzatban meghatéarozott része.
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20. Egyensulytartasi A szallitasi rendszerizemeltetd altal a
szolgéltatas rendszerhasznalok szaméra nyujtott egyensulytartasi
szolgaltatds, amelybe beletartozik a gaznap vegi
elszamolas soran a rendszerhasznaloi
egyensulytalansag mennyiségének a megallapitdsa
és a Kozponti Szerz6d6 Fél kozremikoddésével annak

pénzigyi rendezése.

21. Egyesitett foldgaztarolé A féldgaztarolé engedélyes tulajdonaban |évé
(foldgéaztaroloi rendszer) | foldgaztarolok - kereskedelmi szempontbdl térténd -

O0sszevonasaval kialakitott foldgaztarold rendszer,
amely egy virtudlis foldgaztaroléként és egyetlen
virtudlis atadasi- atvételi pontként jelenik meg a
kapacitaslekotés, nominalas, allokalas, elszamolas
tekintetében a rendszerhasznalé szamara.

22. Egyetemes szolgaltatas GET 3. 8 8. pont szerinti fogalom.

23. Egyoldali nominalas Az aktiv rendszerhasznalé altal beadott nominalas az
aktiv rendszerizemeltet6 részére. Az egyoldali
nominalast az aktiv rendszerhasznalé a sajat és a
passziv rendszerhasznald nevében, annak
felhatalmazdasa alapjan nydijtja be.

24. Egylittmiikod6 GET 3. 8 10. pont szerinti fogalom.

foldgazrendszer

25. Elosztasi alapdij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) e) pontja szerinti
fogalom.

26. Elosztasi forgalmi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) gy) pontja szerinti
fogalom

27. Elosztovezeték GET 3. § 12. pont szerinti fogalom.

28. Elére fizetd méré GET 3. § 13. pont szerinti fogalom.

29. Elsédleges kapacitas | A szabvanyos kapacitastermékek, illetve a jov8ben
allokéaciés létrehozni  tervezett betaplalasi-kiadasi pont(ok)
mechanizmusok kapacitasanak (bdvitett kapacitas) értékesitésére a

2017/459 EU rendeletben meghatarozott allokacios
mechanizmusok, valamint az Open Season eljaras.

30. Elszamolasi idészak GET 3. § 13a. pont szerinti fogalom.

31. Elszdmolési mérés GET 3. § 14. pont szerinti fogalom.

32. Elszamol6 foldgazar Az elosztd rendszeri korrekciés elszamolas soran
hasznalt foldgaz ar Ft/kWh —ban kifejezve.

33. Energy Identification | Egységes azonositasi kbédrendszer, amely az

Coding scheme (EIC kéd) | energiaipari informaciés rendszerek kozotti
automatikus kommunikaciéban hasznalt a
kommunikacio targyanak azonositasara szolgal.

34. Engedélyes GET 3. § 15. pont szerinti fogalom.

35. Egésho Az a hBmennyiség, amely meghatarozott mennyiségi
gaznak leveg6ben valé tdkéletes elégése soran
felszabadul, ha a reagal6 anyagok a kiindulasi
hémérsekletre hilnek le, és az égés soran keletkezett
viz folyadék-halmazallapotu. A kiindulasi hdmérséklet
az un. égési referencia hdmérséklet.

36. Felhasznalasi hely GET 3. 8 16. pont szerinti fogalom.
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37. Felhasznalo GET 3. 8 17. pont szerinti fogalom.

38. Felhasznal6i panasz GET 3. 8 78. pont szerinti fogalom.

39. Feltételes kapacitas A Keretrendelet 2. § (1) 2. pontja szerinti fogalom.

40. Fizikai aramlassal | Egyiranyu fizikai szallitasra alkalmas hél6zati ponton
ellentétes irdnyu | a fizikai aramléassal ellentétes iranyd megszakithato
kapacitas kapacitas, amely hasznalataval a fizikai aramlassal

ellentétes iranyu szallitasi feladatot a
rendszerlizemeltetd a fizikai aramlas iranyu szallitasi
feladatbdl t6rténd nettdsitassal teljesiti.

41. Fogyasztasi jelleggorbe Vhr. 1. 8 (1) 5a. pont szerinti fogalom.

42. Forgalmi rend A foldgazszallité rendszeren kialakitott eljarasrend,
ami a foldgazszallitasi feladatnak megfeleléen
meghatarozza a vezetékszakaszokon léevé
gazforgalmi irdnyt.

43. Forrashiany A foldgazszallitd rendszer azon éllapota, amikor a
fogyasztadsi igények meghaladjdk a  forras
mennyiségét.

44, Forrastobblet A foldgazszallitdé rendszer azon allapota, amikor a
forras mennyiség meghaladja a fogyasztasi igényeket.

45. Foldgaz GET 3. 8§ 23. pont szerinti fogalom.

46. Foldgazelosztas GET 3. § 24. pont szerinti fogalom.

47. Foldgéazellatasi GET 3. 8§ 24a. pont szerinti fogalom.
valsaghelyzet

48. Foldgazipari vallalkozéas GET 3. § 30. pont szerinti fogalom.

49. Foldgaz mindéségl, | GET 3. § 26. pont szerinti fogalom.
biomasszab6l és egyéb
nem banyaszati forrashol
szarmaz6 géazok

50. Foldgazszallitas GET 3. § 34. pont szerinti fogalom.

51. Foldgazszallitd rendszeri | A szallitasi rendszerlizemelteté a betaplalasi-kiadasi
mérési hiba pontokon a napi mért mennyiségekkel elszamolt és a

szamitomibdl hé végi vagy ezt kovetd idépontbol
szarmazo napi mennyiségek kildnbségébdl addddéd
eltérés, mely a kapcsol6dd rendszeriizemeltetdvel
annak felfedezését kovetéen  kuléon  mérési
jegyz6kdnyvben rogzitésre kerul.

52. Foldgaztarolo6i A foldgaztarolo foldgaztarolasi tevékenységét
Informatikai Platform tamogatoé informacio technolégiai rendszer.

53. Foldgaztarolas GET 3. § 31. pont szerinti fogalom.

54. Foldgéaztarolo GET 3. § 32. pont szerinti fogalom.

55. Foldgaztermeld GET 3. § 33. pont szerinti fogalom.

56. Fiitéérték Az a hBmennyiség, amely meghatarozott mennyiségi
gaznak levegOben valé tokéletes elégése soran
felszabadul, ha az 0Osszes égéstermék gaz
halmazallapotu a reagalé anyagok hémérsékletén.

57. Géazatado6 élloméas GET 3. § 35. pont szerinti fogalom.

58. Gazatado allomas primer | A gazatado allomas nagynyomasu oldala, a gazatadé

oldala (primer rendszer)

allomas primer féelzarojatdl a nyoméasszabalyozé
berendezésig (azt beleértve).
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59. Gazatado allomas A gazatad6 éallomas csokkentett nyomasu oldala, a
szekunder oldala gazatado allomas nyomasszabalyozé
(szekunder rendszer) berendezésének kilépd oldalatol a gazatadod allomas

Uzemeltetési hatéraig.

60. Gazév GET 3. 8 36. pont szerinti fogalom.

61. Gazhénap Vhr. 1. 8 (1) 6. pont szerinti fogalom.

62. Géaznap A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 16. pontjdban
meghatarozott fogalom.

63. Gaznapi Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) ny) pontja szerinti

kozéphémérséklet fogalom.

64. Gaztechnikai normél Az a gazmennyiség, amely 288,15 K hémérsékleten
kébméter és 101325 Pa nyomason 1 kébméter (m?) térfogatot

foglal el.

65. Halézati pont A foldgazszallitd rendszer betaplalasi-kiadasi és
virtudlis pontja.

66. Hal6zati veszteség és A foldgazeloszté vagy foldgazszallitd rendszerbe

mérési kiloénbozet betaplalt és kiadott féldgdz mennyiségeknek

(HMK) kuldbnbsége, amit a sajat fogyasztds és a
vezetékkészlet valtozas figyelembevételével hataroz
meg a rendszerlizemeltetd.

67. Hatarkeresztezési Olyan hél6zati pont, amelyen Magyarorszag hataran
betaplalasi-kiadasi pont keresztili féldgazszallitds valdsul meg.

68. Hidraulikai egyensuly GET 3. § 40. pont szerinti fogalom.

69. Id6ébélyeg A Kapacitaslekotési Platformon lebonyolitott aukcio
eredményének visszaigazoldsa alapjan létrejott
kapacitaslekotési szerz8déshez véglegesen
hozzarendelt vagy azzal logikailag 6sszekapcsolt
olyan adat, amely igazolja, hogy az adott (egyedi)
szerz6dés az idébélyegz6 elhelyezésének
idépontjaban a szallitasi rendszerlizemeltetd Aaltal
kozzétett formaban létezett.

70. Informatikai rendszer GET 3. § 40. b.) pont szerinti fogalom.

71. Kapacitas GET 3. 8 42. pont szerinti fogalom.

72. Kapacitas aukcio Egy — a 2017/459 EU rendelet, a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat, valamint rendszerizemelteték
Uzletszabalyzata alapjan lefolytatott — eljaras, amely
soran a kapacitasok piaci alapokon valé szétosztasa
torténik.

73. Kapacitasdijas Az Aralkalmazési rendelet szerinti elosztasi, vagy

felhasznéalé szallitasi kapacitasdijat fizet6 felhasznalo.

74. Kapacitasigény Az Aralkalmazési rendelet 1. § (2) 3. pontja szerinti
fogalom.

75. Kapacitaslekdtési GET 3. § 43. pont szerinti fogalom.

Platform

76. Kapacitas-tallépési potdij | Az Aralkalmazasi rendelet 1.8 (1) v) pontja szerinti
fogalom.

77. Kapcsolodo Az a rendszeriizemeltetd, akinek az izemeltetésében

rendszeriizemeltetd levé technolégiai rendszer fizikai

foldgazforgalmazéasra alkalmas maodon csatlakozik
egy masik rendszertuzemeltet rendszeréhez, tovabba
a féldgaztermeld.
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78. Kapcsolt kapacitas A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 12. pontjdban
meghatérozott fogalom.

79. Karbantartas Karbantartasnak minésul rendszertizemeltetok fizikai
rendszerének, illetve azok elemeinek élettartama alatt
az adott elemnek az el6irt mikddési feladatok
teljesitéséhez szukséges allapotban tartasahoz vagy
annak helyreallitasahoz  szlikséges  miszaki,
adminisztrativ és vezetdi cselekvések kombinacioja
(MSZ EN 13306 eurodpai szabvany).

80. Kereskedelmi egyensuly | GET 3. § 44. pont szerinti fogalom.

81. Kereskedési platform 312/2014/EU rendelet 3. cikk 4. pontjaban
meghatarozott fogalom.

82. Kiegyensulyoz6 foldgaz GET 3. § 45. pont szerinti fogalom.

83. Kitarolasi idoszak Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) k) pontja szerinti
fogalom.

84. Kitarolasi kapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) I) pontja szerinti
fogalom.

85. Korai eldrejelzési szint A (EU) 2017/1938 eur6pai parlamenti és tanacsi
rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott valsagszint.

86. Korlatozas GET 3. § 46. pont szerinti fogalom.

87. Koézponti Szerzédo Fél A kereskedési platformon megké6tott  Ggyletek
elszdmolasaval, az  Ugyletekkel  kapcsolatos
tevékenységgel és az Ugyletek garantalasaval
kapcsolatos szolgaltatasokat teljesité szakositott
hitelintézet, beleértve annak a teljesités soran
kdzrem(ikddd kapcsolt vallalkozasait is.

88. Kozvetlen szallitbvezetéki | Az a felhaszndld, aki foldgazt sajat felhasznalas

felhaszndal6 céljara kozvetlenul szallitévezetékbdl vételez.

89. Lakossagi fogyaszto GET 3. 8 47. pont szerinti fogalom.

90. Leendd felhasznalo Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (2) 7. pontja szerinti
fogalom.

91. Legkisebb koltség GET 3. § 48. pont szerinti fogalom.

92. Lekotott kapacitas GET 3. § 49. pont szerinti fogalom.

93. LNG GET 3. 8 49. a) pont szerinti fogalom.

94. LNG-létesitmény GET 3. § 49. e) pont szerinti fogalom.

95. LNG - létesitmény- | GET 3. § 49. d) pont szerinti fogalom.

lizemeltetd

96. Local Issuing Office (LIO) | A magyar gazipari EIC kédokat a ENTSO-E Central
Issuing Office (CIO) &ltal engedélyezett jogi személy
bocsajthat ki.

97. Mésodlagos GET 3. § 49. h) pont szerinti fogalom.

kapacitaskereskedelem

98. Megszakitas Adott halbzati ponton, - az Ujranominalas szabalyai

szerint - a rendszerhasznalé altal mar nem
modosithaté gazorara a nem megszakithat6 kapacitas
feletti nominalas rendszeriizemelteté altal elvégzett
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csOkkentése a csokkentést megel6z6 utolsd

megszakitasi ertesitésben feltlintetett mertékig.

99. Megszakitasi hiba Adott hazai kiadasi ponton a megszakitasi
értesitésben feltlintetett mérték felett a megszakithatd
kapacitas terhére vételezett foldgazmennyiség.

100. | Megszakithato kapacitas | Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) m) pontja szerinti
fogalom.

101. | mFRR kiegyenlitd | Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) y) pontja szerint.

szabalyozasi  kapacitas
(MFRR kapacitds)

102. | Minéség Elszamolasi | Az eljardsrend meghatarozza az egyes haldzati
Rend pontokhoz  tartoz6  kromatograf  mintadramok
(MER) hozzarendelését, valamint meghatarozza azon

kiadasi pontokat, amelyek esetében az online
szimulacids rendszerrel  szamitott =~ min&ségi
paraméterek képezik az elszamolds alapjat.
Meghatarozza az egyes hal6zati pontokhoz tartozé
éves sllyozott atlag égéshét (tajekoztatd jelleggel a
fut6értéket is) és foldgazcsoportot. A foldgazszallitd
rendszer betaplalasi-kiadasi pontjainak féldgaz
minéségi elszamolasi rendje” targyd dokumentum a
szallitasi rendszerlizemeltetd internetes honlapjan
publikalasra kertil.

103. | MKEH Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (az OMH
jogutédija).

104. | Mobilkapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1.8 (1) n) pontja szerinti
fogalom.

105. | Napfok szdm Vhr. 1. § (1) 13. pont szerinti fogalom.

106. | Nem téli fogyasztasi Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) t) pontja szerint.

idészak

107. | Névleges betéarolasi A foldgéztarolé engedélyes Uzemeltetésében lévé
kapacitas foldgaztarolok ©0néll6 kapacitdsai alapjan, ezek

eredbjeként szamitott foldgaz betarolasra
felhasznéalhat6 dsszesitett kapacitas. [kWh/nap]

108. | Névleges kitarolasi A foldgaztarolé engedélyes (izemeltetésében |évé
kapacitas foldgaztarolok ©6nall6 kapacitasai alapjan, ezek

ereddjeként szamitott, a foldgaz kitarolasra
hasznalhat6 dsszesitett kapacitas. [kKWh/nap]

109. | Névleges mobil kapacitds | A foldgaztarol6 engedélyes uzemeltetésében |évd
foldgaztarolok o©Onall6 kapacitasai alapjan, ezek
ereddjeként szamitott féldgaztarolasra felhasznalhaté
mobil kapacitas. [kWh]

110. | Nominalas GET 3. § 50. pont szerinti fogalom.

111. | Nominalhat6 kapacitas A rendszerhasznalo éltal lekotott kapacitdsnak a
masodlagos kapacitds ugylet sordn szerzett vagy
atadott kapacitds mennyiséggel maddositott, a
szdllitasi rendszerizemeltetd altal tulnominalasi
eljarasban elérhetévé tett kapacitassal novelt és
szlikuletkezelési eljaras, karbantartds, megszakitas,
korlatozas okan csokkentett mennyisége.

112. | Hosszul tav Vhr. 1. § (1) 7. pont szerinti fogalom

113. | HungaroMet Magyar Meteorol6giai Szolgaltatd Nonprofit Zrt.
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114. | Orai tobbletkapacitas Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) x) pontja szerinti
fogalom.

115. | Orszagos szintii Folyamatosan frissilé elektronikus adatbazis, mely a
egységes korlatozasi felhaszndlok  aktualis  korlatozdsi  besorolasat
besorolas (korlatozasi tartalmazza felhasznalasi helyenként.
besorolas)

116. | Orszagos szinti A széllitdsi rendszeriranyitd altal dsszedllitott és a
egységes korlatozasi Hivatal &ltal jovahagyott dokumentum, mely
besorolas tartalmazza azon informatikai és adatcsere-
rendszerterve megoldasokat, amelyek alkalmasak a 399/2023. (VIIL.
(Rendszerterv) 24.) Korm. rendelet elbirasa szerinti feladatok

ellatasara, a korlatozasi besorolas 0sszeallitasanak
és a korlatozas elrendelésének tAmogatésara.

117. | Operational Balancing A szdllitasi rendszertuzemeltet és az erre vonatkozo
Account (OBA) egyuttmikodési megallapodast aldir6 kapcsolédd

rendszerlizemeltetd kozotti dokumentum, mely
tartalmazza a napi mért és a rendszerhasznalokkal
elszamolt energia mennyiség kilénbséget naponta és
gbngyédlitve.

118. | Passziv Az a rendszerhaszndl6, aki az egyoldali nominalas
rendszerhasznal6 szolgéltatds soran az aktiv rendszerhasznéléval

tortént megallapodas szerint meghatalmazza az aktiv
rendszerhasznalot, hogy  nevében egyoldali
nominalast nyujtson be az aktiv rendszertizemeltet
részére.

119. | Passziv Az a rendszerUzemeltetd, aki a passziv
rendszeriizemelteté rendszerhaszndlo felhatalmazasa alapjan az egyoldali

nominalas szolgéltatas soran az aktiv
rendszeriuzemeltetével tortént megallapodas szerint
kapja a nomindlas  értesitést az  aktiv
rendszerizemeltettdl.

120. | Point of Delivery (POD) Elszamolasi Pont: A rendszerizemelteték és a
rendszerhasznalok szerz6désében a felhasznald
felhasznalasi  helyéhez  hozzarendelt  egyedi
azonosito(k).

121. | Profil alapu elszdmolasi A telemechanikai rendszerrel nem ellatott

rendszer fogyasztasmérd berendezéssel rendelkez6
felhasznalasi helyek fogyasztasanak el&zetes
elszamolasa (allokalasa) a foéldgazeloszto altal.

122. | Probatizem Vhr. 1. 8 (1) 17a. pont szerinti fogalom.

123. | Relevéans pont A szdllitasi rendszerlzemeltetd altal Uzemeltetett
hélézathoz tartozd, a 2024/1789 EU rendelet I.
melléklet 3.2 pontja szerinti halézati pontok.

124. | Rendszerhasznélati GET 3. § 51. pont szerinti fogalom.

szerzddés

125. | Rendszerhasznélé GET 3. § 51a. pont szerinti fogalom.

126. | Rendszeriranyitas GET 3. 8§ 52. pont szerinti fogalom

127. | Rendszer-0sszekotési A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 2. pontjaban
pont meghatérozott fogalom.

128. | Rendszeriizemeltetd GET 3. § 52a. pont szerinti fogalom.

129. | Részleges szigetiizem GET 3. 8 52b. pont szerinti fogalom.
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130. | Rugalmassagi A szallitasi rendszerlizemeltet6 altal az adott gaznap
szolgéltatas szallitasi  feladatainak  végrehajtdésdhoz  nem
szilkséges csbvezetéki foldgazkészlet terhére vagy
javara elszamolt gazmennyiség biztositasa, melyet a
rendszerhaszndlé az egyensulyozasi portfélidjanak

rendezése érdekében vehet igénybe.

131. | Supervisory Control And | Felligyel6, ellen6rz6 és adatgy(ijt6 rendszer.
Data Acquisition A féldgazszallité rendszeren a TM rendszer részeként
(SCADA) mikodd eszkozok iranyitasat ellatd folyamatiranyito

rendszer.

132. | Szabad kapacitas GET 3. 8 53. pont szerinti fogalom.

133. | Szabdlyzati Bizottsag Vhr. 1. § (1) 21. pontszerinti fogalom.

134. | Szagositasi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) o) pontja szerinti
fogalom.

135. | Szallitasi forgalmi dij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) p) pontja szerinti
fogalom.

136. | Szallitasi kapacitasdij Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) q) pontja szerinti
fogalom.

137. | Szallitasi GET 3. 8 53/b. pont szerinti fogalom.

rendszeriranyito

138. | Szallitasi GET 3. § 53/a. pont szerinti fogalom.
rendszeriizemeltetd

139. | Széllitovezeték GET 3. § 54. pont szerinti fogalom.

140. | Szervezett féldgazpiac GET 3. § 55. pont szerinti fogalom.

141. | Szerzédott kapacitas a A rendszerhaszndlé és a foldgazeloszté rendszer
foldgazeloszto rendszer Uzemeltetbje kozotti hatalyos rendszerhasznalati
kiadasi pontjan (kapacitaslekotési) szerz6désben lekotott kapacitas.

142. | Szezondlis foldgaztarolds | A rendszerhasznalé mobil gazanak az adott taroloi év
betarolasi id6szakaban to6rténé egyszeri betarolasa a
foldgaztaroléba és kitarolasi id6szakaban torténdé
egyszeri kitarolasa a foldgaztarolobol.

143. | Szigetlizem GET 3. § 55a. pont szerinti fogalom.

144. | Tarkiolvasas Az  egyluttmikodd  foldgazrendszeren, illetve
felhasznalonal telepitett (hiteles, vizsgalt)
gazmennyiség meéré rendszer szamitdmuvének bels6
memoriajabdl (tar terilet) torténd, kalonb6zd mérési
id6szakokra (6ra, nap, hoénap) vonatkozé adatok
elektronikus kimasoladsa (kiolvasasa) vizualisan
(megjelenité fellleten-display) vagy szoftveresen
(szabvanyos csatlakoz6 fellileten) a helyszinen vagy
tavleolvasas utjan.

145. | Téaroldi év GET 3. 8 55h. pont szerinti fogalom.

146. | Technikai kapacitas GET 3. § 55c¢. pont szerinti fogalom.

147. | Technikai megszakithaté | Maximalis  publikalasra  kertul§ megszakithato

kapacitas kapacitas, amelyet a rendszerizemeltet§ fel tud
ajanlani a rendszerhasznalonak.

148. | Telemechanikai Rendszer | Foldgazszallitsi technolégian elhelyezett eszkdzok,
(T™m) miszerek és kommunikacios berendezések, valamint

az ezek ir4nyitdsat elldt6 SCADA rendszer
0sszessége.

149. | Telephelyi vezeték GET 3. 8 58. pont szerinti fogalom.

150. | Telepulés GET 3. 8 59. pont szerinti fogalom.
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151. | Téli fogyasztasi idészak | Az Aralkalmazasi rendelet 1. § (1) ty) pontja szerinti
idészak.

152. | Terhelésvaltasi sebesség | A foldgaztarolon ki- és betarolasi ciklusban egy ora
alatt végrehajthat6 maximalis kapacitasvaltozas.

153. | The European Network of | Eurépai Villamos Szallitéi Rendszerizemeltetok
Transmission System Szervezete, ami segiti a tagok egylttmikodését.
Operators for Electricity
(ENTSO-E)

154. | The European Network of | Eurdpai Gaz  Szallitoi Rendszerlizemeltetdk
Transmission System Szervezete, ami segiti a tagok egylttmikodését.
Operators for Gas
(ENTSO-G)

155. | Tranzakci@s értesités A kereskedési platformon vagy azon kivil létrejott
Ugylet részleteit tartalmazé lUzenet, amely tartalma a
rendszerhasznald portfolidjaban az iranyatol fuggéen
betaplalasként vagy vételezésként kerul allokalasra a
szallitasi rendszeriizemeltet6 Informatikai Platformjan.

156. | Talnominalas A 2017/459 EU rendelet 3. cikk 25. pontjdban
meghatéarozott fogalom.

157. | Ujrafelosztasi eljaréas A rendszerlizemelteték napi végleges allokacidjanak
gazhoénapot kévetd médositasa.

158. | Ujranominélas GET 3. § 63. pont szerinti fogalom.

159. | Ujranominalasi ciklus A szallitasi rendszeriizemeltetd altal végrehajtott
folyamat, amelynek célja, hogy az Ujranomindlas
beérkezését kdvetben a rendszerhasznald megkapja
a visszaigazolt mennyiségekrol szolo értesitést.

160. | Ujranominalasi idészak Gaznap el6tt 16:00 érakor kezd6dé és harom oéraval a
gaznap vége elbtt véget érd idészak, amely soran a
rendszerhasznalok jogosultak Gjranominalast
benyuijtani.

161. | Uzemzavar GET 3. § 65. pont szerinti fogalom.

162. | Uzletszabélyzat GET 3. § 66. pont szerinti fogalom.

163. | Véasarolt kapacitas GET 3. 8 67. pont szerinti fogalom.

164. | Vészhelyzeti szint GET 3. 8 70a. pont szerinti fogalom.

165. | Virtudlis foldgaztarolasi Olyan tarolasi szolgaltatas, amely lehetéséget biztosit

szolgaltatas a rendszerhasznalé szamara a féldgaztarolé val6s
fizikai foldgazforgalmaval és/vagy az idészak szerint
meghirdetett tarolasi irannyal ellentétes iranyu
foldgazforgalmazéasra.

166. | Visszaigazolt mennyiség | A gaznapra vonatkozéan a szallitasi
rendszeriizemeltetd altal visszaigazolt nominalt vagy
Ujranominalt foldgdzmennyiség.

167. | Zér6 nominalas Olyan nomindlas, amelyben a gaznapra vonatkozé

tervezett kapacitashasznalat és szallitasi feladat nulla.
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Szabalyozasi kornyezet

A) EU iranyelvek és rendeletek

a)

b)

f)

9)

h)

Az eurOpai parlament és a tanacs (EU) 2017/1938 rendelete a fdldgazellatas
biztonsaganak meg6rzését szolgald intézkedésekrdl és a 994/2010/EU rendelet
hatalyon kivil helyezésérél

Az eurfOpai parlament és a tanacs 1227/2011/EU rendelete (2011. oktober 25.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritasarol és atlathatosagarol

A Bizottsdg (EU) 2017/459 rendelete a foldgazszallité rendszerekben alkalmazott
kapacitasallokacios mechanizmusokat szabalyozo6 tzemi és kereskedelmi szabélyzat
létrehozéséarol és a 984/2013/EU rendelet hatalyon kivul helyezésérdl (tovabbiakban:
2017/459 EU rendelet)

A Bizottsdg 312/2014/EU rendelete a gazszallitasi rendszer-uzemelteték kozotti
rendszeregyensulyozasra vonatkozé (izemi és kereskedelmi szabalyzat |étrehozasarol
(tovabbiakban: 312/2014/EU rendelet)

A Bizottsdg (EU) 2015/703 rendelete az interoperabilitas és az adatcsere szabdlyaira
vonatkozé lGzemi és kereskedelmi szabalyzat |étrehozasarol (tovabbiakban: 2015/703
EU rendelet)

A Bizottsdg (EU) 2017/460 rendelete az dsszehangolt foldgazszallitasi
tarifaszerkezetekre vonatkozé Uzemi és kereskedelmi szabalyzat |étrehozaséardl
(tovabbiakban: 2017/460 EU rendelet)

Az eurOpai parlament és a tanacs (EU) 2024/1789 rendelete (2024. junius 13.) a
megujulé gaz, a foldgaz és a hidrogén belsé piacairdl, az (EU) 1227/2011, (EU)
2017/1938, (EU) 2019/942 és (EU) 2022/869 rendelet és az (EU) 2017/684 hatarozat
modositasarél, valamint a 715/2009/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérél
(tovabbiakban: 2024/1789 EU rendelet)

Az eurGpai parlament és a tanacs (EU) 2024/1788 iranyelve (2024. janius 13.) a
megujulé gaz és a foldgaz, valamint a hidrogén belsé piacara vonatkoz6é kdzdos
szabalyokrél, az (EU) 2023/1791 iranyelv médositasarél, valamint a 2009/73/EK
irdnyelv hatalyon kivul helyezésérdl

B) Torvények

a)
b)
c)
d)

1991. évi XLV. torvény a merésugyrol

1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrol (tovabbiakban: Banyatorvény)

2006. évi XXVI. térvény a foldgaz biztonsagi készletezésérdl

2008. évi XL. torvény a foldgazellatasrol (tovabbiakban: GET)

2013. évi XXII. torvény a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatalrél

2021. évi XXXII. torvény - a Szabalyozott Tevékenységek Fellgyeleti Hatésagardl
2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

2024. évi LXIX. torvény Magyarorszag kiberbiztonsagarol

2011. évi CXIl. torvény az informéciés Onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol
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C) Kormanyrendeletek

a)
b)

c)

d)

f)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésigyrél szol6 torvény végrehajtasarol
19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrél sz6ld 2008. évi XL. tbrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol (tovabbiakban: Vhr.)

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet a foldgazellatds biztonsaganak megdrzését
szolgald intézkedésekrél (tovabbiakban: 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet)
296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a féldgaz végs6é menedékes szolgaltatasrél és a
féldgazkereskedé  mikodésének lehetetlenllése esetén a  felhasznaldk
foldgazellatasat veszélyeztetd helyzet fennallasa kovetkeztében alkalmazando
eljarasrol (tovabbiakban: 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet)

203/1998. (XIl. 19.) Korm. rendelet a banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény
végrehajtasarol

53/2012. (lll. 28.) Korm. rendelet a banyafellgyelet hataskorébe tartoz6 egyes sajatos
épitményekre vonatkozé épitésiigyi hatdsagi eljarasok szabalyairol

D) Miniszteri Rendeletek

a)
b)

c)

d)
e)

6/2001. (lll. 19.) GM rendelet a mérbéeszkozokrél és azok mérésigyi ellenérzéséré|
86/2003. (XIl. 16.) GKM rendelet az egyes foldgazipari vallalkozdsok
adatszolgaltatasainak rendjérél

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelete a miszaki-biztonsagi szempontbdl jelentés
munkakorok betdltéséhez szlikséges szakmai képesitésrél és gyakorlatrol, valamint az
ilyen munkakorben foglalkoztatottak id6szakos tovabbképzésével kapcsolatos
szabalyokrdl

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet a foldgaz biztonsagi készlet mértékérél

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a méréeszkdzokre vonatkozod egyedi elbirasokrol

E) A Magyar Energetikai és Koézmii-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal)
elndkének rendeletei

a)

b)

1/2014. (lll. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és K6zm(i-szabélyozasi Hivatal
igazgatasi szolgaltatasi dijainak mértékérdl, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a
feligyeleti dijak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvantartasara és
visszatéritésére vonatkozé szabalyokrol

11/2016. (X1.14.) MEKH rendelet a rendszerhasznalati dijak, a kilén dijak, valamint a
csatlakozasi dijak alkalmazasanak szabalyairdl (tovabbiakban: Aralkalmazasi
rendelet)

5/2024. (VIII. 27.) MEKH rendelet a féldgaz rendszerhasznalati dijak, a kilén dijak és
a csatlakozasi dijak meghatarozasanak a 2025-ben induldé arszabdlyozasi ciklusra
vonatkozé keretszabalyairdl (tovabbiakban: Keretrendelet)

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet a rendszer-0sszekotési pontokra vonatkozé
szabalyok harmadik orszagok tekintetében torténd alkalmazhatésagardl

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet a villamos energia, foldgaz és tavhé iparagakra
vonatkoz6 adatszolgaltatasi kdtelezettségrol
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F) Szabalyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatésaga (SZTFH) rendeletei

a) 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény
végrehajtasanak egyes szabalyairol

b) 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a szénhidrogén szallitbvezetékek biztonsagi
kovetelményeirdl és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzatarol

c) 18/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a gazelosztoé vezetékek biztonsagi kdvetelményeirél
és a Gazeloszté Vezetékek Biztonsagi Szabalyzatarol

d) 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a banyafelligyelet hataskorébe tartozé egyes sajatos
épitményekre vonatkozé épitésiugyi hatdsagi eljarasok szabalyairol

G) A Hivatal altal hatarozatban jéovahagyott féldgazpiaci szabalyzatok

a) Szervezett foldgazpiac Piaci Szabdlyzat (tovabbiakban: Piaci Szabalyzat), amely
egyben kereskedési platform szabalyzat

b) Kapacitaslekdtési Platform Szabalyzat

c) Adatcsere Szabalyzat
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1. |. Konyv: Bevezetés
1.1. Az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat célja, hatalya, modositasa

a) Az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat (a tovabbiakban: Szabélyzat) célia a
foldgazpiac szerepl6i kozotti egyuttmikodés, a rendszerhez valé hozzaférés és a
rendszerlizemeltetés szabalyainak meghatarozdsa az Eurdpai Unidé kodzvetlenll
alkalmazandé jogi aktusai (a tovabbiakban egyittesen: EU jogszabdlyok), a hazai
jogszabalyok, igy kulonésen a GET, valamint a GET felhatalmazésa alapjan kiadott
tovabbi jogszabalyok el&irasainak figyelembevételével.

b) A Szabalyzat az egyuttmikodo foldgazrendszer technikai mikodésére, mikodtetésére
és haszndlatdra vonatkozé szabdlyokat, eljarasokat és modszereket, mérés-
elszamolasi és adatforgalmi megallapodasok minimalis tartalmi elemeit, valamint a
kereskedelmi folyamatra vonatkozé f6bb szabalyokat rogziti.

c) A Szabalyzat személyi hatélya kiterjed:

i. a szallitasi rendszeriranyitora;
ii. a szallitasi rendszertizemeltetére;
iii. a szallitbvezeték-létesitore;
iv. a féldgaztarol6 engedélyesre;
V. a foldgazelosztoéra;

Vi. a telephelyi szolgaltatora;
Vil. a szervezett foldgazpiaci engedélyesre;
viil. a foldgazkereskedbre, beleértve az egyetemes szolgaltatét és a korlatozott
foldgazkereskedét is;
iX. a sajat jogon eljaré felhasznalora;
X. a foldgaztermelbkre;
Xi. az atszallittatora;
Xii. a bértéaroltatora;
Xiii. a célvezeték létesitdje és Uzemeltetdjére

d) A Szabdlyzatban szerepld hatarid6hoz kotott idépontok kézép-eurdpai idé6 (CET)
szerint értend6k.

e) A Szabdlyzat felllvizsgalatara és modositdsara vonatkozé szabdlyokat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

1.2. Altalanos szabalyok

a) A Szabalyzatban rogzitett el6irasok betartasat a Hivatal felligyeleti jogkdrében eljarva
jogosult ellendrizni.

b) A rendszerizemeltet6 és a szallitasi rendszeriranyitd koteles minden
rendszerhasznalé részére ugyanazokat a jogokat, szerz6déses feltételeket, a
versenysemlegességet és megkulonboztetés mentességet biztositani.

c) Amennyiben a Szabalyzat eltéréen nem rendelkezik a foldgaz mindségd,
biomasszabdl és egyéb nem banyaszati forrasbdl szarmazé gaztermelbre a
foldgaztermeldre vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni.

1 GET 3. § (64) bek.
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d) A rendszerlizemeltetd koteles szerz6déses feltételeit, az aktualis dijait, és az attdl valo
eltérést, valamint a rendszerhasznalattal kapcsolatos szabalyokat internetes honlapjan
kbzzétenni.

e) A Szabdlyzat személyi hatalya ald tartozok kotelesek biztositani a birtokukba jutott,
nem kozcéll adatok bizalmas kezelését, az egységes szinvonall és
megkulonboztetés-mentes adatszolgaltatast.

f) A Szabalyzat el6irasait az érintetteknek Uzletszabalyzataik és szerz8déseik kialakitasa
soran kotelesek figyelembe venni.

g) A rendszerizemeltetd altal nyujtott szolgaltatasok igénybevétele hatalyos
rendszerhaszndlati szerz6dés megléte esetén lehetséges.

h) A Hivatal Szabalyzat jbvahagyasara vonatkozo6 hatarozatanak kozzétételét kovetéen a
rendszerlizemeltetd koteles a Hivatal altal jévahagyott Szabalyzatot a honlapjan
hozzaférhetéveé tenni.

1.3. Rendszeruzemeltet6k altal nyujtott szolgaltatasok

a) A szallitAsi rendszerlizemeltet6 a foldgazeloszt6 és a  foldgaztarolo
alapszolgéltatasokat, kilon dij ellenében nyuijtott, valaszthaté és nem engedélykoteles
tevékenységnek mindsulé, egyedileg igényelt egyéb szolgaltatdsokat végezhet.

b) A szallitasi rendszeriizemeltetd altal engedélykoteles tevékenysége kdrében nydijtott
szolgéltatdsok a 2017/460 EU rendelet szerinti szallitAsi és nem szallitasi
szolgaltatasok, valamint a 312/2014/EU szerinti szolgaltatdsok kdzé sorolhaték.

c) A nem szdllitasi szolgéltatasok, valamint a kilén dij ellenében nyujtott szolgaltatadsok
korét a Keretrendelet allapitja meg.

d) A szolgaltatasok igénybevételének részletszabalyait a rendszerizemelteték
Uzletszabalyzatai tartalmazzak. A rendszerhasznalok — ha jogszabaly ellentétesen
nem rendelkezik - a Hivatal hatarozatdban meghatarozott dijak megfizetése és az
Aralkalmazasi rendeletben rogzitett kapcsolodé aralkalmazasi feltételek mellett
jogosultak igénybe venni a szolgaltatdsokat. Az alapszolgéaltatasok a
rendszerhasznalati dij ellenében vehetdk igénybe.

e) A szallitasi rendszeriizemeltetd altal a rendszerhasznalé szamara biztositott
alapszolgaltatasok a kovetkezok:

i. a foldgazszallit6 rendszer betaplalasi-kiadasi pontonkénti  szabad
kapacitdsdnak meghatarozéasa és kozzététele;
ii. rendszerhasznalati szerz6dések megkotése;
iil. el6irt pontossagu (lll. szamua melléklet szerinti) mérések biztositasa;
iv. a féldgazszallité rendszeri kapacitaslekétés lebonyolitasa;
V. a foldgézszallité rendszerre vonatkoz6 nominalasok fogadésa és feldolgozasa,;
Vi. a féldgazszallitasi feladatok végrehajtasa;
Vii. a foldgazszallité rendszer hidraulikai egyensulyanak biztositasa;
viil. a foldgazszallitd rendszeren forgalmazott (atvett-atadott) féldgaz mennyiségek
a rendszerhasznaldk részére torténd meghatarozasa és felosztasa;
iX. a foldgazszallité rendszeren forgalmazott (atvett-atadott) foldgaz minéségek
kapcsolédd rendszerizemelteték és a rendszerhasznalok részére torténd
meghatarozasa;
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Xi.

Xii.

Xiii.
XiV.

a végleges és az Ujrafelosztasi eljaras soran korrigalt mennyiségi és pénzigyi

elszamoléas készitése;

az egyuttmikoédé foldgazrendszer képviselete nemzetkdzi szakmai

szervezetekben;

a foldgazszallitdé rendszer folyamataira vonatkoz6 Informatikai Platform

fejlesztése és lizemeltetése:

e a vonatkozd jogszabalyban? és a Szabdlyzat 2.6. fejezetében
meghatarozott alap adatszolgaltatas biztositasa;

e a jogszabalyokban és a Szabalyzatban meghatarozott adatszolgaltatas
biztositasa a szerz6dott partner részére.

szagositas;

MFRR kapacitassal rendelkez6 erémivek részére kapacitas-tillépési és

nominalas-eltérési pétdij aloli mentesség biztositasa.

f) A szallitasi rendszeriranyité altal végzett feladatok a kovetkezok:

Vi.

az egylttmikodo foldgazrendszer sziikséges fejlesztéseinek 6sszehangolasa,
a fejlesztési javaslatok egyeztetése, Osszegzése, a fejlesztési javaslat
elkészitése és a Hivatalhoz torténd beterjesztése;

a Szabdlyzat elkészitése és az elkészitett tervezet Hivatalhoz jovahagyasra
torténd beterjesztése;

az egyuttmikodé foldgazrendszer egyuttmikodd képességének megbrzése
érdekében sziikséges intézkedések megtervezése, a Rendszerterv szerinti
korlatozasi adatcsere rendszer mikodtetése, rendszeres tesztelése;

a vészhelyzeti szint, vagy szolidaritasi intézkedések miatt szukséges korlatozas
elrendelése az egyuttm(kodd foldgazrendszeren, valamint a szikséges
korlatozas iranyitasa;

kézrem(ikddés az egylttm(kddd foldgazrendszer fejlesztése céljabdl
jévahagyott fejlesztési terv végrehajtasa érdekében meghatarozott palyazat
elékészitésében;

a tevékenységeinek ellatasara alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszer
Uzemeltetése.

g) A foldgazeloszto altal biztositott alapszolgaltatasok:

A féldgazeloszt6 rendszeri kapacitaslek6tés lebonyolitasa érdekében:

afoldgaz elosztasa a foldgazelosztd rendszer betaplalasi-kiadasi pontjai k6zott;
kézzéteszi a foldgazelosztd rendszer betaplalasi pontonkénti napi égéshd
adatokat;

az egyetemes szolgaltatd részére minden év januar 30-ig megadja az
elosztévezetékrdl vételez6 mar bekotott és az év kdzben varhatéan bekotésre
kerll6é egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalok szamat és fogyasztasat
profilcsoportonkénti bontasban.

rendszerhasznalati szerz6déskotés a foldgazeloszté haldézaton torténd
elosztasra.

2.86/2003. (XI1.16.) GKM rendelet
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A foldgazeloszté rendszer fizikai egyensulyanak biztositasa érdekében:

Vi,

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
XiV.

XV.

napi operativ intézkedések megtétele;

a szukséges felhasznaldi korlatoz6 intézkedések elrendelése esetén azok
végrehajtasa és végrehajtatasa a foldgazelosztd rendszeren;

diszpécser- és készenléti szolgalat folyamatos miikddtetése;

a gaznap utani elszamolas készitése;

a foldgazeloszté rendszer betaplalasi pontjain a mért, a szllitasi
rendszerlizemeltet6tél, a kapcsolodd foldgazelosztotdl, a foldgaztermelstél
atvett foldgazmennyiségnek napi allokdldsa a foldgdz atadas-atvételében
érintett sajat és a kapcsolédd rendszeri rendszerhasznalék az adott ponton
értelmezett kereskedelmi kapcsolataira, illetve megkildése az foldgazelosztoi
rendszerhasznaldknak és a kapcsolddd rendszeriizemeltetének;

a foldgazeloszté rendszer kiadasi pontjain a hiteles mérés megvaldsitasa
(atalany dijas felhasznaldk kivételével);

a foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjain a gazmérék leolvasasa az
Uzletszabalyzatban meghatarozott gyakorisdggal, a végleges mennyiségi
elszamolas elkészitése és megkildése a foldgazelosztd rendszert hasznald
rendszerhasznaldknak. Az adatszolgaltatas minimalis tartalmi elemei:
felhasznald név, cim, felhasznalasi hely cime, POD, méré gyari szam, leolvasas
ideje, leolvasott mennyiség, el6z6 leolvasas ideje, el6z6 leolvasott mennyiség,
elszamolt mennyiség (m® és MJ), elszamolasi idészakra érvényes skalazasi
tényez6, elszamolasi id6szakot kovetd id6szak skalazasi tényez6. Az
adatszolgaltatast minden féldgazelosztonak egységes formaban kell nydjtania.
nyilvantartia a felhasznalasi hely és a felhasznalé adatait, amelyrél a
rendszerhaszndalé kérésére igazolast ad, és amely nyilvantartas legaldbb a
kovetkez6 adatokat tartalmazza: felhasznalasi hely egyedi azonositdja,
felnasznalasi helyen 1év6é fogyasztasméré berendezés jellemzd adatai és
azonositdé szdma, felhasznalé vasarolt -, lekotott kapacitasa, felhasznal6
profilba  sorolasa, felhasznal6 korlatozasi besorolasa, felhasznald
azonositdsahoz sziikséges adatok és felhasznal6 fogyasztasi adatai;
végrehajtja a kereskedévaltas kapcsan felmerild foldgazelosztéi feladatokat;

a GET-ben foglaltaknak megfelelé Ugyfélszolgalatot miikddtet;

kozintézményi felhasznalé esetén igénybejelentésre biztositja a kikapcsolas
aléli mentességet (moratérium);

a foldgazelosztod halézat kiadasi pontjan a lekdtdtt maximalis kapacitas feletti
tullépések figyelése, meghatarozdsa és megkildése az érintett
rendszerhasznalo felé;

profil alapu elszamolasi rendszer fejlesztése, karbantartasa és mikdodtetése;
profil alapt elszamolasi rendszer mikddtetésébdl adodd utdlagos korrekcio
alapadatainak biztositasa, pénzugyi elszamolasok el6készitése;

iparagi Adatcsere Modell fejlesztése, karbantartasa, milkdodtetése az
Adatcsere Szabalyzatban megfogalmazottaknak megfeleléen.

h) A foldgaztarol6 engedélyes altal biztositott alapszolgaltatasok:

kapacitdsadatok meghatarozasa és kozzététele:
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

a tarolasi kapacitast lekoté altal igénybe veheté terhelésvaltasi
paraméterek (fel- és leterhelési korlatok) folyamatos és aktualizalt
kozzététele;

o afbldgaztarold toltéttségének fliggvényében rendelkezésre allo aktualis ki-
és betarolasi kapacitas folyamatos és aktualizalt kozzététele;

o afdldgaztarolé kapacitdsanak meghatarozasa és folyamatos és aktualizalt
kozzététele;

e a foldgaztarol6 szabad mobil-, kitarolasi és betarolasi kapacitdsanak
folyamatos és aktualizalt kbzzététele;

o a lekotésre felkinalt kapacitdscsomagok ¢sszetételének (mobilkapacitas,
betérolasi és kitarolasi kapacitds) és a csomagok darabszadmanak
kozzététele;

e az egyedileg (nem csomagban) lekotésre felkinalt mobilkapacitas,
betarolasi és kitarolasi kapacitas kozzététele;

e a foldgaztarolo6 engedélyes Altal felkinalt kapacitasok mindkét
ajanlattipusban a teljes mennyiség mértékéig kildn-kulon leszerz6dhetéek.

foldgaztarolasi szerz6déskotés;
kapacitaslekotési folyamat lebonyolitasa;
a szerz8dott mennyiségek betarolasa;
a foldgaztaroléban elhelyezett foldgaz szerz6dott minéségben torténd
kitarolasa;
a szerz8dd partner altal atadott foéldgaz felelés megbrzése a tarolasi
tevékenység teljes folyamataban;
foldgaztarol6i nominalasok fogadasa, kapacitasvizsgalatok elvégzése,
ellenérzése és visszaigazolasa;
hémennyiség (és térfogat) alapu napi elszamolasok készitése, és a
targyhénapot kévetd 5. munkanapig elszamolas a havi gazforgalomral, valamint
az ezzel 6sszefliggd adatszolgaltatas lebonyolitasa;
napi szintl foldgazmindség ellendrzése, mérések (sajat méréssel, vagy kilsd
fél altal torténd) elvégzése és bizonylatolasa;
a foldgaztarolé6 betéplalasi-kiadasi pontjain a mért, a kapcsol6do
rendszerlizemeltet6tdl és a foldgaztermel6tél atvett féldgazmennyiségek napi
allokalasa a foldgaz atadas-atvételében érintett sajat és kapcsolédoé rendszeri
rendszerhasznél6k adott ponton értelmezett kereskedelmi kapcsolataira, illetve
megklldése a foldgaztarol6i rendszerhasznaldknak és a kapcsolodo
rendszertzemeltetdnek;

a Szabdalyzatban és a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott

adatszolgaltatas biztositasa;

a kapcsolédé rendszerek kdzds pontjaira leadott nominalasok egyezésének

ellen6rzése;

a kapacitasok és mobil gézkészlet &tadas-atvételének tdmogatasa a

foldgaztaroloi Informatikai Platformon.

1.4. Az egyiittmiikodé foldgazrendszer hasznélatra jogosultak

1.4.1.

A foldgazszallité rendszer hasznalatara jogosult

a) a sajat jogon eljar6 felhasznald sajat felhasznalasa mértékéig;
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b)

d)

f)

9)

h)

1.4.2.

b)
c)
d)
1.4.3.

a)
b)
c)

d)
e)

)
9)

1.5.

a)

b)

a foldgazkereskedé;

a szdllitdsi rendszerizemeltetd, ideértve az egyuttmikods foldgazrendszerhez
kozvetlentl kapcsolodo kulfoldi székhely(l szallitasi rendszerlizemeltetét is a
foldgazszallité rendszer egyensulyanak biztositasa céljabol;

a rendszeruzemeltetd technoldgiai és veszteség kezelési célra hasznalt féldgaz
mértékeig;

a foldgaztermel;

a Magyar Szénhidrogén Készletezd Szovetség a biztonsagi készlet feltdltéséhez
sziikséges kapacitdsok mértékeig;

az a személy, aki a rendszert a féldgdz Magyarorszag tertletén torténd atszallitasa
(atszallittato), illetve bértaroltatdsa (bértaroltatd) céljabdl veszi igénybe (a
rendszerhasznélonak az atszallitas igazolasara vonatkozd nyilatkozatot a szallitasi
rendszerlizemeltetd lzletszabalyzatanak megfeleléen kell kidllitania);

foldgaz- és kapacitasugyletek elszamoldsa és az ezekkel kapcsolatos feladatok
teljesitése céljabdl a Kdzponti Szerz6dd Fél.

A foldgézelosztd rendszer hasznalatara jogosult

a sajat jogon eljaro felhasznal6 sajat felhasznalasa mértékéig;

foldgazkereskedo;

a foldgazeloszto6 technoldgiai és veszteség kezelési célra hasznalt foldgaz mértékéig;
a foldgaztermeld.

A foldgéaztarold rendszer hasznélatara jogosult

a sajat jogon eljaro felhasznal6 sajat felhasznalasa mértékéig;

a féldgazkereskedd;

a szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazszallitdi kiegyensulyozé gaz biztositasa
céljabol;

a rendszertzemeltetd a technolégiai és veszteség kezelési célra hasznalt foldgaz
mértékeéig;

a Magyar Szénhidrogén Készletezd Szovetség a biztonsagi készletezéshez szilkkséges
kapacitasok mértékéig;

a féldgaztermelé;

a bértéroltato.

Hozzaférés megtagadasa és felfliggesztése

A rendszeruzemeltet6 az altala zemeltetett rendszerhez valé hozzéaférést a GET és a
Vhr. vonatkoz6 rendelkezéseiben felsorolt esetekben tagadhatia meg vagy
flggesztheti fel.

A hozzaférés megtagadasat vagy felfuggesztését a rendszerizemeltetd koteles
indokolni és a hozzéférés megtagadasat 3 munkanapon belll koteles a Hivatalnak
bejelenteni.

Amennyiben egy kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalét egy foldgazkereskedd lat el, a
szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazkereskedd szallitasi rendszerlizemeltetéhoz
eljuttatott, a kdzvetlen szallitovezetéki felhasznal6 kizarasat célz6 irasbeli felszélitasa
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és egyideji zéré nominalasa esetén fliggeszti fel a foldgazszallité rendszerhez torténd
hozzaférést.

d) Amennyiben egy kbdzvetlen szallitbvezetéki felhasznalot tébb foldgazkereskedd lat el,
barmelyik féldgazkereskedd szallitasi rendszerlizemeltethdz eljuttatott, a kdzvetlen
szallitovezetéki felhaszndld kizaradsat ceélzo irasbeli felszolithsa és a korébban
benydjtott  nominaldsok  nullazasa esetén a  kizarast kezdeményezd
foldgazkeresked6re mennyiség nem allokalhato.

e) Amennyiben egy kbdzvetlen szallitovezetéki felhasznalo telephelyi vezetékén keresztil
ellatott felhasznalo foldgazkereskeddje a szallitdsi rendszerlzemeltetéhdz, és a
telephelyi vezetéket lUzemeltet6hoz eljuttatott irasbeli felszdlitasaban kéri a felhasznalo
kizaradsat a korabban benyujtott nominalasanak nulldzasa mellett, akkor a kizarast
kezdeményezd foldgazkereskeddre mennyiség nem allokalhato.

f) Amennyiben a telephelyi vezetékrendszeren szerz6dés nélkili vételezd nem zarhaté
ki agy a rendszerhasznélatbol, hogy méas érdeke ne sérlljon, akkor a kdzvetlen
szallitovezetéki felhasznalora kell allokalni a szerzé6dés nélkul vételezé felhasznald(k)
fogyasztasat is.

g) Amennyiben a kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald kizarasat kezdeményezi az 6t
ellatd foldgazkereskedd, akkor a szallitévezetéki kiadasi pont kizarasat a szallitasi
rendszeriizemeltetének mérlegelés nélkul el kell végezni, mely esetben az érintett
telephelyi vezetékrél ellatott felhasznalok is kizarasra kerllnek.

h) A korlatozds miatti szolgaltatas felfliggesztés kivételével a felfliggesztés
bekovetkezésérél a  szdllitasi  rendszeriranyité  részére a  kapcsoldédd
rendszerlizemeltetd értesitést kuld.

i) A korlatozas miatti szolgaltatas felfiggesztés kivételével a felfliggesztés folyamata:

i. A rendszerizemelteté az (zemeltetésében I[évd foldgazszallitd- és
elosztévezetéken, vagy a foldgaztarolon az Aaltala nyujtott szolgaltatas
felfiggesztését szoban vagy irasban rendeli el a rendszerhasznélok és a
kapcsolédé rendszerlzemelteték felé. A  szobeli felszolitast a
rendszerizemeltet6 koteles 24 éran belll irasban megerdsiteni. A hozzaférés
felflggesztését a rendszeriizemeltetd koteles indokolni.

ii. A felszdlitasrdl a kapcsolédd rendszerlzemelteték kotelesek szdban vagy
ifrasban értesiteni az Altaluk kiszolgalt és a felfliggesztés Aaltal érintett
felhasznalokat. A szébeli felszélitast a kapcsolddd rendszeriizemelteték
kotelesek 24 oran belll irasban megerésiteni.

iil. A felfliggesztésbe bevont felhasznalok az értesitést kdvetben kotelesek
vételezésiket megszintetni.

iv. Amennyiben a felhasznalé nem sziinteti meg vételezését, az szerzédés nélkili
vételezésnek minésdl.

1.6. A szervezett foldgazpiacra vonatkozé altalanos szabalyok

a) A szervezett foldgazpiac egyben kereskedési platform is, igy azt a szervezett
foldgazpiaci engedélyes a GET? és a Vhr.* vonatkozo el6irasai, valamint a Hivatal altal
jovahagyott Piaci Szabalyzat szerint miikodteti.

3 GET 46-49. 8§
4Vhr. 36-38. §
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b) A Piaci Szabdlyzatot a szervezett foldgazpiaci engedélyes a honlapjan kézzéteszi.

1.7. Egyuttmiikodési kotelezettségek

a) A rendszerlzemeltetd és a foldgaztermel6 az egyuttmiikodé féldgazrendszer minden,
a tevékenységével érintett - ideértve a prébalzemet is - csatlakozd pontjara
vonatkozéan egyluttmikédési megallapodas megkotésére kotelezett, amelyben
rendelkezni kell az érintett pont kbz6s hasznalatardl, a kdtelezettségek és felelésségek
rogzitésérdl, az elszamolasok és a vitas kérdések rendezésérdél.

b) A rendszerizemeltetbk egymas kozotti és a foldgaztermelSkkel —torténd
kapcsolattartdsa az egyuttmiikddési megallapodasokban eldirtak szerint torténik.

c) A telephelyi szolgaltatéval vald egyuttmiikodés soran a szallitasi rendszeriizemeltetd
a foldgazszallitd rendszerhez, a foldgazeloszté a sajat rendszeréhez kapcsolodd
rendszerlizemeltetére vonatkozé eléirasoknak megfeleléen jar el.

d) Az egyuttmikdodési megallapodas minimalis tartalmi elemei a kévetkez6k:

i. Eljarasrend az érintett haldzati pont hasznélatarol;
ii. A féldgaz atadas-atvételi helye;
i.  Atadasi nyomas és hémérséklet;
iv. A foldgaz betaplalasi-kiadasi pont(ok) kapacitasai;
V. A rendszerhasznaldk azonositdsanak szabalyai;

Vi. Napi szallitand6 mennyiségek egyeztetése;
Vii. Az orszagos szintli egységes korlatozasi besorolashoz szukséges adatcserék
és korlatozasi eljarasok;
viil. Allokalas a foldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjaira;
iX. Eljaras a lekotott kapacitas tullépése esetén;
X. Eljaras kapacitasfejlesztésre vonatkozoéan;
Xi. A foldgdz mennyiségének mérése és elszamolasa;
Xii. A foldgaz min6ségi jellemz6i és azok mérése, bizonylatolasi rendje;
Xiii. A mennyiségi és a mindségi adatok kifogasolasa;
Xiv. Foldgaz szagositasaval kapcsolatos egyéb informaciok;
XV. Adatszolgaltatas;
XVi. Megszakitds és korlatozas elrendelése és végrehajtasa (rendkivili
helyzetekben torténé egyuttmikddés);
XVii. Megszakitds és korlatozas kidolgozasa, kuloénds tekintettel a lekotott

kapacitasok egyeztetésének mobdjara, valamint ennek elrendelése és
végrehajtasa (rendkivili helyzetekben torténd egyuttmikodeés);

Xviii. Uzemzavar és karbantartas, fejlesztés és rekonstrukcio miatti izemsziinet;
XiX. Kapcsolattartas maodja, a Felek képvisel6i;
XX. Vitas kérdések rendezése;
XXi. Jogutodlas.

e) Az egyuttmikoédési megallapodasok tartalmanak egységessége érdekében azon
rendszerlizemeltetdk, amelynek rendszereihez csatlakozasi lehetéség all fenn,
honlapjukon minta megallapodasokat tesznek kozzé:
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i. a szallitasi rendszerlizemeltet6 a foldgazszallitasi betaplalasi-kiadasi pontokra;
. a féldgazelosztok a féldgazeloszto rendszerek kiadasi pontjaira;
iii. a foldgaztarolo engedélyes azon foldgaztaroldi betaplalasi-kiadasi pontra, ahol
a betarolas vagy kitarolas kézvetlentl a féldgaztermel6 rendszerére, vagy abbol
torténik.

f) A szallitasi rendszerlizemeltetd a kalfoldi székhely( kapcsolodé
rendszerizemeltetékkel kotelesek egylttmikodési megallapodast kotni. Az
egyuttmikddési megallapodas minimalis tartalmi elemei a kévetkez6k:

i. Eljarasrend az érintett pont hasznalatardl;
. A foldgaz atadas-atvételi helye;
i Atadasi nyomas és hémérséklet;
iv. A foldgaz  betaplalasi-kiadasi  pont(ok)  kapacitdsai, kapacitdsok
0sszekapcsolasanak szabélyai;

V. Rendszerhasznalok altal megadott széllittaté parok, illetve a gaznapi
nominalasok egyeztetési szabalyai;
Vi. Allokalas a féldgazszallité rendszer betaplalasi- kiadasi pontjaira;
Vil. A féldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa;
viil. A foldgaz min6ségi jellemz6i és azok mérése, bizonylatolasi rendje;
iX. A mennyiségi és a mindségi adatok kifogasolasa;
X. Kommunik&cio és adatétvitel;
Xi. Valsaghelyzet kezelése;
Xii. Uzemzavar és karbantartas, fejlesztés és rekonstrukcio miatti izemsziinet;
Xiii. Kapcsolattartas médja, a felek képvisel6i, az objektumokra torténd belépés
rendje;

Xiv. Adatszolgaltatas rendje;
XV. A fejlesztési, feltjitasi és karbantartasi tevékenységgel kapcsolatban az egyes
felek kotelezettségei és a sziikséges egyeztetések modja;
XVi. Vitas kérdések rendezése;
XVil. Jogutodlas.

g) A kapcsoldédo rendszerlizemeltetdk diszpécser szervezete folyamatos, kozvetlen
operativ kapcsolatot tart fenn a kapcsolédd rendszerlizemeltetd diszpécser
szervezetével.

h) Amennyiben a kiulfoldi székhelyli kapcsolodd rendszeriizemelteténél alkalmazott
nominalasi szabalyok nem a Szabalyzatban meghatarozott mértékegységet és
modszereket irnak eld, akkor a szallitasi rendszerlizemeltetd a kilféldi székhely(
kapcsolodd rendszerlizemeltetbvel kotott egylttmikddési megallapodasban rogziti
azokat az elveket, konverzids modszert, szabalyt és a szikséges paramétereket,
amelyek alapjan a rendszerhasznal6é a nominalasahoz szukséges atvaltasokat el tudja
végezni. Mindezeket az informacidkat és folyamatosan aktualizalt paramétereket a
szallitasi rendszerizemeltetd a honlapjan publikalja.

i) A szaéllitasi rendszerlizemeltetd az Aralkalmazasi rendelet el6irasainak megfeleléen®
koteles az Atviteli rendszeriranyitoval az mFRR kapacitassal rendelkezé erémivek

5 Aralkalmazasi rendelet 11/A. § (3) bekezdés
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)

k)

1.8.

1.8.1.

kapacitas-tullépési és nominalas-eltérési mentességének biztositasa érdekében
egyuttmikddési megallapodast kotni.

A szallitasi rendszeriizemelteté az Aralkalmazasi rendelet elirasainak megfeleléen®
koteles az mFRR kapacitassal rendelkez6 er6mivekkel a kapacitas-tullépési és
nominélas-eltérési mentesség biztositasa érdekében egyuttmikodési megallapodast
kétni.

Amennyiben egy kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé rendszeréhez tovabbi
felhaszndld csatlakozik, akkor a felek egylttmikodési megallapodasban rogzitik
minimalisan az alabbi elemeket:

i. a kapcsolédasi pont helyének meghatarozasa

ii. a kozvetlen széllitovezetéki felhasznalé és a hozza csatlakozé felhasznélo
kozotti vezeték kapacitasat és miszaki jellemzéit,

iil. a kozvetlen szdllitovezetéki felhasznalbhoz csatlakoz6 felhasznal6 részére a
kapcsolédasi ponton rendelkezésére all6 teljesitményt, annak megjelolésével,
hogy a rendelkezésre all6 teljesitmény idélegesen vagy véglegesen keril-e a
felhasznalonak atadéasra,

iv. a szolgaltatott féldgaz muiiszaki jellemzéit,

V. a kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé és a hozza csatlakoz6 felhasznélo
kozotti vezetéken keresztll igénybe vett foldgdz mérésére vonatkozo
rendelkezéseket, kilonos tekintettel a méréssel kapcsolatos lzemeltetdi és
felhasznaloi kdtelezettségekre, a mérési idészakok meghatarozasara, a mérdk
tulajdonjoganak, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartasanak,
cseréjének szabalyaira,

Vi. a szamlazas és a szamla kifogas szabalyait,

Vil. a dijfizetés részletes szabdlyait,

viii. a Kkolcsbnds t4jékoztatasi kotelezettség, valamint a felek kozotti

adatszolgaltatas szabdlyait, beleértve az orszagos szintl korlatozasi besorolas
Osszedllitasahoz és folyamatos frissiléséhez sziikséges adatszolgaltatast is,

iX. a felhasznaléi panaszok kezelésének rendjét,
X. az Uzemviteli napléra vonatkoz6 rendelkezéseket,
Xi. az éves rendes karbantartds és az lUzemzavar vagy egyéb, a normal

Uzemmenettdl eltérd, de az Uzemzavar szintét el nem ér6 Uzemi esemény
bekdvetkezése esetén alkalmazand6 korlatozas szabalyait,

Xii. a szerz6désszegés eseteit és jogkdvetkezményeit, killondsen a szabdlytalan
vételezésre, valamint a kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznalénak vagy a hozza
csatlakoz6 felhasznaldnak szolgaltatasbol torténé idéleges vagy végleges
kizadrasanak eseteire vonatkozo rendelkezéseket.

Egyilittmiikod6 foldgazrendszer felépitése

A foldgazszallité rendszerek fébb elemei

a) hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontok;
b) foldgaztermeldi betaplalasi pontok;
c) foldgaztaroloi betaplalasi-kiadasi pontok;

6 Aralkalmazasi rendelet 11/A. § (4) bekezdés
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vezetékszakaszok;

szakaszol6 allomésok

Magyar Gazkiegyenlitési Pont (MGP);
kompresszoralloméasok;

gazéatado allomasok, kiadasi pontok;

gazvezetéki csomopontok;

banyalzemi villamos és technoldgiai hirk6zlé kabelek;
rendszeriranyité kdzpont;

Telemechanikai Rendszer;

m) Informatikai Platform;

hidraulikai szimulacios szoftver;

rendszeriranyitast, lzemeltetést, karbantartast tamogaté szoftverek;
korr6zié védelmi berendezések;

k6zponti és egyedi szagosit6é rendszerek;

féldgaz mennyiség és minéségmérd berendezések.

A foldgazeloszt6 rendszerek fébb elemei

nagynyomasu elosztovezetékek;
nagy-k6zépnyomasu elosztévezetékek;
k6zépnyomasu elosztbvezetékek;

novelt kisnyomasu elosztévezetékek;
kisnyomasu elosztovezetékek;

korzeti nyoméasszabalyozé allomas;
teleplilési gazfogadd allomasok;
korrozidvédelmet biztositd berendezések;
diszpécser kdzpontok;

fogyasztasméré berendezések, korrektorok, nyomasszabalyozok;
tavadat tovabbité és fogad6 berendezések;
Informatikai Platform.

m) foldgaztermeldi betaplalasi pontok

A foldgaztarolé rendszerek fobb elemei

besajtold/kitermeld kuthal6zatok;

foldtani tarol6 szerkezetek;

mezébeli gyijtd és foldgazelosztdé rendszerek;
gazelbkészitd technoldgiai rendszerek;
kompresszor telepek;

segédiizemek;

Foldgaztaroloi Informatikai Platform;
diszpécser kdzpont;

a betéplalasi-kiadasi pontig kiépitett vezetékek
foldgaztermel6i betaplalasi pontok.
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1.9
1.9.1.

a)

b)

c)

1.9.2.

a)

b)

1.9.3.

Adatcsere
Adatcsere Modell alkalmazasa

Az Adatcsere Modell a foldgazelosztok és a rendszerhasznaldk egyuttmiikddése soran
keletkez6  jelentds  adatforgalom egységes keretek  kozott  torténé,
diszkriminacidbmentes lebonyolitasat tamogatja.

A foldgazelosztok és rendszerhasznaldk a jogszabalyokban és a Szabdlyzatban
megfogalmazott adatszolgaltatasi kotelezettségek megfelel6 mdédon torténd teljesitése
érdekében, a rendszerhasznalati szerz6dések rendelkezéseinek betartasa mellett, az
Adatcsere Modell szabalyai szerint jarnak el, mely mikodésének foldgazeloszto oldali
akadalyoztatasa esetén a rendszerhasznalo részére lehetéséget kell biztositani egyéb
kommunikacios csatorna hasznalatara (e-mail, fax, hivatalos levél)

A jogszabalyok és a piaci mikodés valtozasa miatt szukséges modositasokat az
Adatcsere Szabalyzatban aktualizalni kell.

Az Adatcsere Modell rendszerhez torténo csatlakozas feltételei

Az Adatcsere Modellhez minden foldgazeloszténak és - a Kkorlatozott
foldgazkereskedelmi engedélyest kivéve - foldgazkeresked6nek, egyetemes
szolgéltatonak csatlakoznia kell. Az Adatcsere Modell alkalmazasa nem kotelez6 azon
féldgazelosztd és foldgazkereskedd, egyetemes szolgaltatd kozott, amelyek kdzos
informatikai rendszerben kezelik tevékenységuket.

A csatlakozas feltételei:

i. Minden piaci szereplére kotelez6 érvénnyel vonatkozik, hogy a csatlakozé
engedélyes az Adatcsere Modellben rogzitett kommunikaciés szabalyokat, az
abban foglaltak szerint bonyolitsa a piaci kommunikacié soran.

ii. Foldgazelosztok esetén tovabbi csatlakozasi feltétel, hogy az elosztéi terliletén
lévé felhasznalasi helyekhez tartozé Gzenetek kezelésének tAmogatasa céljabdl
alakitséak ki a foldgazelosztéi Informatikai Platformot (féldgazeloszt6i adatcsere
szervert), amelynek technol6giai specifikacibéjat az Adatcsere Szabalyzat
tartalmazza.

Adatcsere Modell folyamatai

Az Adatcsere Modell folyamatait az Adatcsere Szabalyzat tartalmazza.
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2. Il. Konyv: Kereskedelmi szabalyok

2.1. Kapacitaslekotés

2.1.1. Rendszerszintii altalanos szabalyok
2.1.1.1. Kapacitasok lekotése

a) A foldgazrendszer szabad kapacitasainak a rendszerhasznalé szamara torténd
felajanldsa és a Szabalyzat szerinti lek6tése a foldgazszallitdé rendszer esetében a
szallitasi rendszeriizemeltetd, foldgazeloszté rendszer esetében a foldgazeloszto, a
foldgaztarol6 rendszer esetében pedig a fdldgaztarold engedélyes joga és
kotelezettsége.

b) A kapcsolodé rendszerek betaplalasi-kiadasi pontjaira vonatkozé szabad
kapacitasokat az érintett rendszerizemeltetd koteles kdzzétenni és kozzététel elbtt
O0sszehangolni a tobbi rendszerizemeltetével.

c) Arendszerhasznal6 a szukséges kapacitaslekotést a szallitasi rendszeriizemelteténél,
foldgazeloszténal és foldgaztarold engedélyesnél kilon-kulon végzi el.

d) Alekotott kapacitasokat a rendszerhasznald kételes az egylttm(ikddé foldgazrendszer
haszndlatara vonatkoz6 jogszabalyok, illetve a Szabalyzat rendelkezéseit betartva
hasznalni.

2.1.2. Foldgazszallitoi kapacitas lekotése
2.1.2.1. Altalanos szabalyok

a) A szallitasi rendszerlzemelteté a felajanlott és lekdtdétt nem megszakithato
kapacitasok mértékéig megszakitas és korlatozasmentes foldgazszallitas biztositasara
véllal kotelezettséget a forrasok rendelkezésre allasa esetén, kivéve a Szabalyzatban
meghatérozott eseteket.

b) A foldgazszallité vezeték azon betaplalasi-kiadasi pontjainak vonatkozasaban, ahol a
rendszerhasznalok kapacitast kotelesek lekotni, a 2017/459 EU rendeletben’
meghatarozott szabvanyos kapacitastermékek lekotése a 2017/459 EU rendelet
szerinti allokaciés mechanizmusok szerint torténik a Kapacitaslekétési Platformon,
illetve tdlnominalasi eljaras esetén a szallitasi rendszerlizemelteté Informatikai
Platformjan. A kapacitaskiosztasi és lekotési feltételeket, valamint a rendszerhasznalati
szerzOdés létrejottének mddjat a 2017/459 EU rendelet, a GET® és a Vhr.° vonatkozé
rendelkezései, jelen Szabalyzat, a Kapacitaslekdtési Platform Szabalyzat és a
szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata tartalmazza.

c) A foldgazszallitd rendszeren jov6ben létrehozni tervezett betaplalasi-kiadasi pont
kapacitasanak értékesitésére a 2017/459 EU rendelet rendelkezései, a Hivatal
vonatkoz6 hatarozata, valamint a szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata
irAnyadok.

d) A kapacitaslekotési eljarasban torténd részvételre az a rendszerhasznald jogosult,
amely teljesitette a Kapacitaslekotési Platform Szabalyzat haszndalatara vonatkozé
hatarid6ig a kovetkezd feltételeket:

72017/459 EU rendelet 9. cikk
8GET 71-79. 8
9Vhr. 73-92/C. §
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i. regisztrélt a Kapacitaslekotési Platformon és megkototte a Kapacitaslekotési
Platform Szabdlyzat szerinti megallapodast;

il. engedélykoteles tevékenységet végz6 rendszerhasznalo esetén a Hivatal altal
kiadott engedély meglétét a szallitasi rendszerizemeltet6 felé igazolta;

iii. a szdllitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata szerinti rendszerhasznalati
keretszerz6dést megkototte, mely tartalmazza az Informatikai Platform
hasznalatara vonatkozo feltételeket is;

iv. a szdllitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata és a Kapacitaslek6tési
Platform Szabalyzat szerinti médon a szerz6déses biztositékot rendelkezésre
bocsatotta;

V. Kozponti Szerz6d6 Fél altal a kliringtagsaga és a kliringjoga igazolasra kerult.

e) A kapacitaslekotés foldgazszallitd vezetéki betaplalasi, valamint kiadasi pontonként
torténik. A kapacitaslekttés mértékegysege betaplalasi-kiadasi pontokon 25/0 °C-o0s
referenciahdmérsékletii égéshé alapjan szamitott kWh/ora.

f) A foldgazszallitd rendszerre vonatkozo kapacitasallokacios eljarasok induld idépontjat
a hatarkeresztezési betéplalasi-kiadasi pontok és a foldgaztaroléi betaplalasi-kiadasi
pontok tekintetében az ENTSO-G aukcidés naptara, mig az ettél eltéré betaplalasi-
kiadasi pontok kapacitasallokécios eljarasainak kezd¢ idépontjat a Vhr. vonatkoz6
mellékletében'® szerepld aukciés naptar, valamint az Aralkalmazasi rendelet aukciokra
vonatkozo rendelkezései alapjan 0sszeallitott szallitdsi rendszertizemeltetdi aukciés
naptar hatarozza meg.

g) A szallitasi rendszeriizemeltetd abban az esetben jogosult a meghirdetett
kapacitasokra vonatkoz6é kapacitasallokacios eljarasok le nem folytatasara vagy
felfliggesztésére, ha az adott betaplalasi-kiadasi ponton kereskedelmi vagy miiszaki
okok miatt nem all rendelkezésre a megfeleld tipusu kapacitas az adott hasznalati
idészakban.

h) A szallitasi rendszerliizemelteté minden relevans pontra vonatkozéan, a Szabalyzat
2.1.2.2 pontja szerinti informaciokat felhasznélébarat modon kdzzéteszi a honlapjan.

i) Az Aralkalmazasi rendeletnek megfeleléen't az mFRR kapacitassal rendelkezé erémii
a szlikséges hatésagi bizonyitvany birtokaban jogosult utélagos napi kapacitas
igénybevételére.

i) A feltételes kapacitas a Keretrendeletben meghatarozott haldzati pontokon a
jogszabalyban meghatéarozott feltétel beallta esetén kizarélag a jelen Szabalyzatban
meghatarozottak szerint vehetd igénybe.

2.1.2.2. Szabad kapacitasok publikalasa

a) A szdllitasi rendszerizemeltetdé honlapjan mindkét aramlasi irany technikai nem
megszakithatd (ezen belll feltételes), technikai megszakithaté kapacitast és a
rendelkezésre all6 szabad kapacitasokat publikalja az alabbiak szerint:

i. napokra lebontott médon az adott honapra lekotott és szabad kapacitasokat
legaldbb 5 évre visszamendlegesen;

19 Vhr. 15. szam( melléklet
11 Aralkalmazasi rendelet 11/A. (1) bekezdés
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ii. havi bontasban, legalabb 18 hénapra el6re, havi vagy gyakoribb frissitéssel;

iil. a tovabbi gadzévekre éves bontasban, 10 évre elbre, havi frissitéssel;

iv. a rovid tava (a kovetkez6 napra felkinalt) szolgaltatasok rendelkezésre
allasanak napi frissitéseit;

V. a kovetkezd érara meghirdetett kapacitdsokat.

b) A szallitasi rendszerizemeltetd kételes gondoskodni a masodlagos piacon felajanlott

d)

e)

és szerz8désben lekdtdtt kapacitasok Osszesitett értékének napi  bontasu
kozzétételérdl és a kozzeétett adatok naponta torténd aktualizalasardl, amennyiben
ezek az adatok a szallitasi rendszeriizemeltet6 rendelkezésére allnak. A kozzétételnek
tartalmaznia kell:

i. azon haldzati pont megjeldlését, ahol a kapacitasértékesités tortént;
ii. a kapacitas tipusat: betaplalasi vagy kiadasi, nem megszakithaté (ezen belll
feltételes) vagy megszakithato;
iil. a kapacitashasznalati jogok mennyiségét és idétartamat;
iv. az Ugylet tipusat: atruhazas, engedményezés stb.;
V. az ugyletek/atruhazésok 6sszes szamat.

A szallitasi rendszertizemeltetd koteles gondoskodni a szerzédéses szlikiletkezelési
eljardsok soran felszabaditott kapacitdsok Osszesitett értékének napi bontasu
kozzétételérdl és a kozzétett adatok naponta torténd aktualizalasarol, amennyiben
ezek az adatok a szallitasi rendszertizemeltet6 rendelkezésére allnak. A kozzétételnek
tartalmaznia kell:

i. azon betaplalasi-kiadasi pont megjeldlését, ahol a szikiletkezelési eljaras
tortént;

ii. a kapacitas tipusat: betaplalasi vagy kiadasi, kapcsolt vagy egyedi;

iil. a kapacitashasznalati jogok valtozasanak mennyiségét és idétartamat;

iv. az Ugylet tipusat:
e tlljegyzési- visszavasarlasi mechanizmus,
e egy gaznapos nem megszakithatd »hasznald vagy -elveszited«

mechanizmus,

o |ekotott kapacitas visszaadasa,
e hosszl tavu »hasznald vagy elveszited« mechanizmus.

V. az ugyletek 6sszes szamat.

A szdllitasi rendszertizemelteté az a)-c) pontokban meghatarozott informéciokat és
dokumentumokat valamennyi relevans pont tekintetében koételes legalabb 5 évre
visszamenoleg tarolni.

A szallitdsi rendszerizemeltetbnek a szabvanyos és nem szabvanyos nem
megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitdsokra vonatkozéan az egyes
kapacitasaukciokon értékesitésre felkinaland6 szabad kapacitast a 2017/459 EU
rendelet rendelkezései, illetve az ott nem rendezettek esetében a Kapacitaslekotési
Platform Szabalyzat szerinti hataridékig kell meghirdetni.
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2.1.2.
a)
b)

c)

d)

2.1.2.

a)

b)

d)

2.1.2.

a)

3. Véaséarolt kapacitas

A felhaszndld tobblet kapacitasra vonatkozd igénybejelentése soran koteles
meghatarozni a kiadasi pont kapacitasat (kwh/éra).

Amennyiben a felhaszndl6 a vasarolt kapacitasanal nagyobb igényt hatarozott meg, a
Szabdlyzat 3.2.1. pontja szerint kell eljarni.

Amennyiben a felhasznalé a vasérolt kapacitdson belll kivanja névelni az igényelt
kapacitaséat és az igényelt kapacitas rendelkezésre all a foldgazszallitd rendszeren, a
szallitasi rendszertizemeltet6é a kapacitas adatot nyilvantartasba veszi.

Amennyiben a felhasznél6é a vasérolt kapacitdson belul kivanja névelni az igényelt
kapacitasadt és az igényelt kapacitds nem &ll rendelkezésre a foldgazszallitd
rendszeren, a szallitasi rendszeriizemelteté az igényt rogziti. A GET vonatkozé!?
rendelkezése alapjan, ha a felhasznélé vasarolt kapacitdséat, vagy annak egy részeét
két egymast kdvetd gazévben nem kototte le, annak igénybevételére legkorabban az
igénybejelentéstdl szamitott masodik gazév elsé napjatédl kerilhet sor, kivéve, ha a
szdllitasi rendszerlizemeltetével ettél eltér6 id6pontrél allapodott meg. A
rendszerhasznald altal a vasarolt kapacitas terhére torténé lekdtés megallapitasanal a
rovidtava kapacitastermékek (negyedéves, havi, napi, napon beliili kapacitasok) is
figyelembevételre keriilnek.

4, Megszakithaté kapacitasok lekdtése

Megszakithaté szabad kapacitast azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon ajanlhat fel a
szallitasi rendszeriizemeltet, amely pontokon a nem megszakithatdé (ezen belll
feltételes) kapacitas kapacitastermékenként a 2017/459 EU rendeletben és az
Aralkalmazasi rendeletben meghatarozottak szerint keriilt értékesitésre, vagy a
szallitdsi viszonyok, vagy a technikai adottsdgok miatt kizardlag megszakithatd
kapacitas felajanlasa térténhet meg.

A megszakithaté kapacitasokra vonatkoz6 kapacitds kiosztasi eljards az azonos
hasznalati id6szakra meghirdetett és eredményesen lezart, nem megszakithaté (ezen
belll feltételes) kapacitas kiosztasi eljarast kovetéen, de a soron kovetkez6, nem
megszakithaté (ezen belll feltételes) révid tavl termék kapacitas kiosztasi eljarasa
el6tt kerul lebonyolitasra.

A fizikai aramlassal ellentétes iranyl megszakithaté kapacitasok felajanlasara a
kapcsolddoé rendszertizemeltetékkel torténé megallapodas alapjan kerulhet sor.

A megszakithatd  kapacitds a  szallitasi  rendszerizemeltetével  kotott
rendszerhasznalati szerz6désben meghatarozott feltételekkel és mértékben vehet6
igénybe. A megszakitas esetén a megszakitott kapacitasok terhére a megszakitasi
értesitésben feltlintetett mérték felett a rendszerbe féldgaz nem taplalhaté be és onnan
nem vételezhetd.

5. Kapacitaslekotés talnominalési eljarasban
A betéplalasi-kiadasi pontokon a napon belili megszakithaté kapacitasok kiosztasa

tulnominalasi eljaras atjan torténik, kivéve, ha egy adott hatarkeresztezé betaplalasi-
kiadasi pont esetében errdl a Hivatal masként rendelkezik.

12 GET 72. § (4) bekezdés
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

a)

b)

d)

f)

Tulnominalas azon betaplalasi-kiadasi ponton lehetséges, ahol minden nem
megszakithatd kapacitas lekotésre kerllt, vagy nem megszakithaté kapacitds nem
kerllt meghirdetésre.

Tdlnominalasra azon rendszerhasznalé jogosult, mely rendelkezik a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uizletszabélyzatdban meghatarozott szabad fedezettel.
Tulnominalast adott gaznapra legkorabban az adott gaznapot megel6z8 gaznap 19:00
oréatol lehet benyujtani, a napi megszakithatd aukcié zarasat kdvetéen a b) pont szerinti
feltételek teljesilése esetén.

Adott rendszerhasznalé tulnomindldssal ndévelt nominadldsnak mértéke nem lehet
nagyobb, mint az adott betdplalasi-kiadasi pont megszakithatdé technikai
kapacitasanak mértéke.

Amennyiben egy adott betaplalasi-kiadasi ponton adott &ramlési irdnyban a
rendszerhasznal6 nominalhaté kapacitasa kisebb, mint a nominalasa és a szallitasi
rendszerizemeltetd felajanlott megszakithatd kapacitast, akkor a teljes kulénbozetre
napon bellli megszakithat6 kapacitas kerul automatikusan allokalasra a talnominalas
benyujtasakor a tilnominalassal érintett elsé gazoratél a gaznap végéig. Az igy lekotott
kapacitas egy esetleges alacsonyabb Gjranominalassal nem vonhaté vissza.

Az f) pont szerinti allokaciét kovetéen a szallitasi rendszerlizemelteté értesiti a
rendszerhasznalét az allokalas eredményérél, amely allokalassal a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata szerinti elektronikus rendszerhasznalati
(kapacitaslekotési) szerzédés jon létre az Informatikai Platformon.

2.1.2.6. Feltételes kapacitasok lekdtése és igénybevétele

Feltételes szabad kapacitast kizarolag a jogszabalyban meghatarozott betéplalasi-
kiadasi pontokon ajanl fel a szallitasi rendszeriizemeltetd.

Az éves, negyedéves, havi feltételes kapacitasok az azonos idészakra vonatkozé nem
megszakithatd  kapacitdas  kiosztasi  eljarasokat  kovetéen, a  széllitasi
rendszerlizemeltetd altal kozzétett aukcids naptar szerinti idépontokban keriinek
kiosztasra.

A napi és napon belili feltételes kapacitasok az azonos idészakra vonatkozé nem
megszakithato kapacitas kiosztasi eljarasok szerinti id6pontokban kertinek kiosztasra
azzal, hogy a napon bellli feltételes kapacitas aukciéra azutan kertlhet sor,
amennyiben a nem megszakithaté kapacitdsok az adott gaznap hatralévé éraira mar
elkeltek.

A fizikai aramlassal ellentétes iranyu feltételes kapacitasok felajanlasara a kapcsolédoé
rendszerizemeltet6kkel torténé megallapodas alapjan kerulhet sor.

A kizarélag a jogszabalyban meghatarozott feltétel bektdvetkezése esetén az érintett
feltételes kapacitas igénybevétele a megszakitas szabdalyai szerint korlatozasra
kerilhet.

A feltételes kapacitds igénybevételének korlatozasa esetén a megszakitasi
értesitésben feltiintetett mérték felett a rendszerbe féldgaz nem taplalhato be és onnan
nem vételezhetd.
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2.1.3.
2.1.3.

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)

)
)

K)

Foldgazelosztoi kapacitas lekodtése
1. Altalanos szabalyok

A foldgazeloszté a rendszerhasznalati szerzédéssel lekotott, nem megszakithatod
kapacitas mértékeéig folyamatos foldgazelosztas biztositasara vallal kdtelezettséget, ez
alol kivétel a tervezett karbantartas miatti Gzemsziinet, az Uzemzavar, a korlatozas és
a valsaghelyzet esete.

A foldgazelosztoi kapacitas lekotésére a rendszerhasznal6 jogosult az altala ellatott
felhaszndldk altal atadott kapacitaslekotési jog alapjan az érintett felhasznalasi helyek
vasarolt kapacitdsainak mértékéig, valamint a sajat jogon eljaré felhasznal6é sajat
felhasznalasa mértékéig. Ha a MER érintett alapadataiban a felhasznaléval torténé
szerz8dés megkotéset kovetben valtozas torténik, akkor a vasarolt kapacitas kwh/h-
ban torténé meghatarozasanal +/- 1% eltérési lehet6séget kell figyelembe venni, amely
értékkel az elosztoi kapacitas-lekdtés maodosithatd. A felhasznalasi helyek vasérolt
kapacitasait a foldgazelosztd a q) pont szerint tartja nyilvan.

Ha a felhasznalasi hely vasarolt kapacitasat vagy annak egy részét a rendszerhasznalo
a megel6z6 két egymast kovetd gazévben a felhasznalasi helyen, mint a
foldgazeloszté rendszer kiadasi pontjan nem kototte le, és nem all rendelkezésre
szabad kapacitads, akkor a vasarolt, de le nem kotott kapacitds igénybevételére
legkorabban — a rendszeriizemeltetével kotott eltéré megallapodas hianyaban — az
igénybejelentéstdl szamitott masodik gazév elsd gaznapjatdl kerilhet sor. A
rendszerhaszndl6 altal a vasarolt kapacitas terhére torténd lekétés megallapitasanal a
rovidtava kapacitastermékek (negyedéves, havi, napi, napon beliili kapacitasok) is
figyelembevételre kerilnek.

A foldgazeloszto koteles ellendrizni a lekotéshez igényelt kapacitast, amely a vasarolt
kapacitdst nem haladhatja meg.

A rendszerhasznalé gazévre, gazév negyedévére, hobnapjara, napjara és gaznapon
belil kothet le kapacitdsokat a foldgazelosztd rendszeren. Csak olyan
rendszerhasznalé6 adhat be kapacitaslekotési igényt, aki rendszerhasznalati
szerz8déssel rendelkezik a foldgazelosztd rendszer barmely kiadasi pontjara
vonatkozdan. A foldgazelosztd a kapacitaslekotéseket rendszerhasznalati szerz6dés
keretén belll az Uizletszabdlyzata szerint biztositja a rendszerhasznal6 részére.

A kapacitaslekotési kérelmet a foldgazelosztéhoz kell benydjtani.

A rendszerhasznal6 a foldgazeloszté részére a kapacitaslekotésre kotelezett
felhasznalok esetén POD-onként adja meg a kapacitaslekotési igényeit.

A sajat jogon eljaro felhasznal6 az 6rai csucskapacitasi igényt a felhasznélasi helyre,
a rendszerhasznalé — ha tobb felhasznalét képvisel — a gazatad6 allomasra és a
felhasznélasi helyre kbteles megadni.

A beérkezett kapacitaslekotési kérelmeket a foldgazeloszté ellenérzi.

Ha a kapacitaslekotési kérelem az Adatcsere Szabalyzatban irtaknak formailag és
tartalmilag, valamint a vonatkozé jogszabalyokban el6irtaknak megfelel, a
kapacitaslekotési kérelmet a foldgazeloszté elfogadija, és errél a tényrél az Adatcsere
Szabdlyzat el6irasai szerint értesiti a rendszerhasznalot.

Az elfogadott kapacitaslekotési kérelmek megvalésithatésagat a foldgazelosztéd
hidraulikai vizsgélat alapjan a sajat hal6zata, valamint a foldgazszallité rendszer
miszaki korlatainak figyelembevételével biralja el.
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I) Ha a kapacitaslekétési kérelem a jogszabalyokban foglaltaknak, és/vagy az Adatcsere
Szabdlyzatban leirtaknak formailag és/vagy tartalmilag nem felel meg, a
kapacitaslekotési kérelmet a foldgazeloszté az Adatcsere Szabalyzat elirasainak
megfelel6en elutasitja.

m) A foldgazeloszté a GET vonatkoz6 rendelkezése®® szerinti esetekben utasithatja el a
kapacitasigényld kapacitaskérelmét. A kapacitaslekotési kérelem elutasitasat a
foldgazelosztonak indokolnia kell az Adatcsere Szabdlyzat el6irdasai szerint. A
féldgazeloszté dontése ellen a rendszerhasznald a Hivatalhoz fordulhat.

n) A foldgazeloszt6 a kovetkez6, a felhasznaldkat megilletd kapacitasokat koteles
nyilvantartani:

i. Felhasznalasi hely vasarolt kapacitasa (m3/6ra és kwh/éra);
ii. Felhasznalasi hely lekotott kapacitasa (KWh/ora);

0) A nyilvantartott vasarolt kapacitast az aldbbi szamitasi eljardssal kell atszamolni
kWh/éra értékre:

i. Vasarolt kapacitds [KWh/éra] = vasarolt kapacitds [m®/6ra]is * MER szerinti
Kas/o,2H) Vagy Kiso,2s) vagy Kiso,ineryy Valtdszam * érintett gazatadora a MER-ben
publikalt stlyozott atlag égéshd [kWh/m?d]

p) A kapacitaslekotés a foldgazelosztd halézat kiadasi pontjara (a felhasznélasi helyre)
torténik.

g) Ha a fdldgazeloszté rendszert egynél tobb gazatadd allomas latja el, akkor a
féldgazeloszténak mindsitenie kell a foldgazeloszté rendszer kilépési pontjait abbdl a
szempontbdl, hogy melyik gazatadd szabad kapacitdsanak terhére biztositja normal
Uzemmenet esetén az ellatasukat.

r) Amennyiben a foldgazeloszté rendszerhez csatlakozé rendszerhaszndlé ellatasa a
foldgazeloszté haldzat olyan kilépési pontjardl térténik, mely esetében egyértelmien
nem hatarozhaté meg, hogy melyik gazatad6 allomasrél kapja az ellatasat, és a
szallitasi rendszeriizemeltetd az érintett kiadasi vagy betaplalasi pontokat egy
kereskedelmi pontba 6sszevonta, akkor a foldgazeloszt6i rendszerhasznalénak az
Osszevont gazatadd szabad kapacitasa mértékéig van lehet6sége a kapacitas
lekdtését megadni.

s) A foldgazelosztd a rendszerhasznalé szamara megadja az Aralkalmazasi rendelet
szerinti megfelelés érdekében még lekdtni szikséges kapacitasokat az Adatcsere
Szabdlyzatban meghatérozottak szerint minden gazév marcius 20-ig.

BGET77.8
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2.1.3.2. Nem megszakithaté kapacitasok lekodtése
2.1.3.2.1. Eves kapacitaslekotés

a) A rendszerhasznalé minden év oktdber elsé napjat megel6zd 21. napig adhat be a
kovetkez6 gazévre vonatkozdan éves kapacitaslekotési kérelmet a foldgazeloszto
rendszer kiadasi pontjaira.

b) Az éves kapacitasok lekotésének idétartama egy gazév. A kapacitaslekotési
(hasznalati) idészak a gazév kezdénapjan, oktéber 1-én reggel 06:00 érakor kezdddik
és a kovetkezd gazév els6 napjan, oktober 1-én reggel 06:00 6rakor zarul.

2.1.3.2.2. Gazéven beliili nem téli fogyasztasi idészaki kapacitas lekotés

a) A rendszerhasznal6é minden gazév kezdetét megel6z6 21. napig adhat be a kdvetkezd
gazévre vonatkozdé nem téli fogyasztasi id6szaki kapacitaslekotési kérelmet a
foldgazeloszto rendszer kiadasi pontjaira.

b) A gazéven belilli nem téli idészaki kapacitaslekdtés feltételeit az Aralkalmazasi
rendelet tartalmazza.

2.1.3.2.3. Negyedéves kapacitaslekdtés

a) A rendszerhasznalé december, marcius, junius elsd hétféjéig és oktéber elsé napjat
megel6zd 21. napig (amennyiben Unnepnapra esik, akkor a kapacitaslekotés zaro
idépontja az azt kdovetdé munkanap) adhat be kapacitaslekétési kérelmet egy adott
negyedévre vonatkozoéan.

b) A kapacitas lekétésének id6tartama a naptari negyedév elsé gaznapjanak kezdetétdl
a kovetkez6 naptari negyedév els6é gaznapjanak kezdetéig tart az alabbiak szerint:

januar 01. reggel 06:00 éra — &prilis 01. reggel 06:00-ig
aprilis 01. reggel 06:00 6ra — julius 01. reggel 06:00-ig
julius 01. reggel 06:00 éra — oktéber 01. reggel 06:00-ig
oktéber 01. reggel 06:00 6ra — januar 01. reggel 06:00-ig

2.1.3.2.4. Havi kapacitaslekodtés

a) A rendszerhasznal6 a targyhdénap elsé napjat megel6z6 6tdédik munkanapig adhat be
havi kapacitéslekotési kérelmet az elérhetd szabad kapacitasokra.

b) A kapacitasok lekétésének id6tartama egy honap. A kapacitaslekotési idészak mindig
a kapacitaslekotési kérelemben megadott hénap 1. napjan reggel 06:00 orakor
kezdb6dik és a lekotési idészak utolsé napjat kovetd reggel 06:00 orakor ér véget.

2.1.3.2.5. Napi kapacitaslekttés

a) Arendszerhasznald az adott gaznap el6tti gaznap adhat be kapacitaslekétési kérelmet
az elérhet szabad kapacitasokra.

b) A kapacitaslekoétési idészak mindig a szerzédésben szereplé gaznap reggel 06:00
Orakor kezd6dik és az azt koveté gaznap reggel 06:00 érakor ér véget.
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2.1.3.2.6. Napon belilli kapacitaslektés

a) A kapacitaslekotési idészak mindig a szerz6désben szereplé gaznap szerz6désben
szerepld gazérajaban kezdddik és az azt kdvetd gaznap reggel 06:00 6rakor ér véget.

b) A rendszerhasznald a gaznap kapacitasigénnyel érintett 6rajat megel6z6 masodik 6ra
els6 fél orajaban adhat be kapacitaslekotési kérelmet az elérhetd szabad
kapacitasokra.

2.1.3.3. Megszakithato kapacitasok lekdtése

A féldgazelosztonal nincs lehet6ség megszakithatd kapacitasok lekotésére.
2.1.4. Foldgaztaroloi kapacitas lekotése
2.1.4.1. Altalanos szabalyok

a) A foldgaztaroldé engedélyes altal az alapszolgaltatas keretében egy vagy tébb taroloi
évre, illetve egy tarol6i évnél rovidebb id6szakra lekdtésre felkinalt kapacitasok:

i. Nem megszakithatd kapacitas:
e mobilkapacitas (kWh);
e Dbetéarolasi kapacitas (kWh/nap);
e Kkitarolasi kapacitas (kWh/nap).
i. Megszakithat6 kapacitas:
e Dbetéarolasi kapacitas (kWh/nap);
e Kkitarolasi kapacitas (kWh/nap).

b) A fenti be- és kitarolasi kapacitasok szezonalis foldgaztarolasi lehetéséget biztositanak
a rendszerhasznal6 szadmara.

c) A kapacitaslekotési kérelmet a foldgaztarolo engedélyeshez kell benyujtani a
Szabdlyzatban rogzitett eljarasi rend szerint.

d) Kapacitaslekttés szempontjabdl az egy engedélyeshez tartozé hazai kereskedelmi
foldgaztarolok egyesitett taroloként tizemelnek.

e) A be- és kitarolasi kapacitasokat napi legmagasabb értékként (kWh/nap) kell lekotni,
gaznapon belll egyenletes terhelési igényt feltételezve, azaz az érai lekétés (kWh/h) a
napi lekotés 24-ed része.

f) A foldgaztarol6 engedélyes - a miszaki lehet6ségek figyelembevételével - az
idészakokkal ellentétes (betarolasi idészakban kitarolas, kitarolasi id6szakban
betarolas) Ugynevezett virtualis foldgaztarolasi szolgaltatast is biztosithat. A virtualis
foldgaztarolasi szolgéaltatast a foldgaztarol6 engedélyes valaszthaté szolgaltatas
keretében nyujthatja.

2.1.4.2. Szabad kapacitdsok publikalasa

a) A foldgaztarol6 engedélyes az internetes honlapjan és a féldgaztaroléi Informatikai
Platformjan minden év januér 31-ig kOzzéteszi a kovetkezd évre kapacitdsokat.:a
kovetkezd taroloi évre (évekre) az egyes tarol6i évekre lekdthet foldgaztaroléi szabad
kapacitasokat.
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b)

d)

A foldgaztarold engedélyes a lekdtheté kapacitasaira vonatkozé informaciokat az
internetes honlapjan az alabbiak szerint teszi kbzzé:

i. névleges kapacitasok;
ii. szabad kapacitasok;
iii. lekotott kapacitasok.

A foldgaztarold engedélyes az internetes honlapjan A b) pont szerinti egyesitett
foldgaztaroloi kapacitasokat — kapacitaslekdtéssel tsszefliggésben - a foldgaztarolo
engedélyes az internetes honlapjan folyamatosan frissiti.
A megszakithat6 kapacitasok k6zzétételének rendje megegyezik a nem megszakithato
kapacitasok kozzétételére vonatkoz6 fenti szabalyokkal.

2.143. Nem megszakithato kapacitdsok lekotése

2.1.4.3.1. A taroléi évet megel6z6 éves vagy tobb éves kapacitaslekotés

a)

b)

d)

f)

A kovetkezd taroloi évre (taroldi évekre) vonatkoz6 kapacitaslekotési igényeket a
foldgaztarol6 engedélyes folyamatosan fogadja. Az igények foldgaztarold
engedélyeshez torténé beérkezésének hatarideje marcius elsé hétféje. Amennyiben a
rendszerhasznald igénye hataridében nem érkezik meg, a foldgaztarolé engedélyes
nem kotelezheté kapacitasa kapacitds rendelkezésre bocsatasara ezen eljaras
keretében.

A hasznalati id6szak az egy éves lekotések esetén minden év aprilis 1. reggel 06:00
orakor kezdédik, és a kdvetkez6 év aprilis 1. reggel 06:00 6rakor zérul le.

Tobb éves kapacitaslekdtés esetén a hasznalati idészak a rendszerhasznalé altal
megjeldlt év aprilis 1-jén reggel 06:00 érakor (vagy az esetleges fejlesztések altal
meghatarozott idépontban) kezdbdik, és a zard év aprilis 1-jén reggel 06:00 orakor
zarul le.

A kapacitas igénylése a foldgaztarolé Informatikai Platformjan, a kapacitaslekotést
biztosito feluleten torténik. A foldgaztarol6i Informatikai Platform ezen funkcidjanak
hianya vagy  Uzemképtelensége esetén a  foldgaztarold6  engedélyes
Uzletszabalyzataban meghatarozott médon kell az igénylést leadni

A kapacitaslekotési igények kotelezd érvényliek, vissza nem vonhatdk, a benyujtast
kovetéen kizardlag a féldgaztarold engedélyes felszélitasara modosithatok.

A kapacitaslekotési igénynek tartalmaznia kell:

i. Kapacitas csomagok meghirdetése esetén:

e azigényelt kapacitas csomagok szamat, egyetemes szolgaltatasra jogosult
felhasznalok ellatasara szolgald, valamint az elébbi kérbe nem tartozo
bontasban (db);

e azigényelt hasznalati id6t (egy év, vagy tobb év);

e abetarolas és kitarolas tervezett havi itemezését (kWh/ho);

e arendszerhaszndld azonositasara szolgal6 EIC kédot.

ii. Kapacitasok onalléan tortén6 meghirdetése esetén:

e azigényelt mobil kapacitast (kwh);

e azigényelt kitarolasi kapacitast (kWh/nap);

e azigényelt betérolasi kapacitast (kwWh/nap);
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e az igényelt kapacitast egyetemes szolgaltatdsra jogosult felhasznaldk
ellatasara szolgald, valamint az elébbi kérbe nem tartozé bontasban;

e azigényelt hasznalati id6t (egy év, toébb év);

e a betarolas és kitarolas tervezett havi itemezését (kwh/ho);

e arendszerhasznél6 azonositdséra szolgélo EIC kodot.

g) A kapacitaslekotési igényhez kotelezden csatolni kell az alabbi mellékleteket:

i. a miikddési engedély masolatat (engedélyes rendszerhasznald esetén);
il. 30 napnél nem régebbi eredeti cégkivonatot;
il. cégjegyzésre jogosult(ak) alairasi cimpéldanya(i)nak masolatat vagy a
féldgaztarol6 engedélyes altal elfogadott alairas mintat.
V. pénzlgyi biztositék dokumentumait;

h) A beérkezett kapacitaslekotési igényt a foldgaztarolé engedélyes benyujtaskor formai
szempontbadl ellenérzi.

i) A beérkezett és formailag elfogadott kapacitaslekotési igény teljesithetéségét a
foldgaztarolé engedélyes a foldgaztarold6 rendszer miszaki korlatainak
figyelembevételével biralja el.

i) A foldgaztarol6 engedélyes a kovetkez6 esetekben utasithatja el a kapacitasigénylé
altal benyuijtott igényt:

i. a benyujtott igénylés hibas vagy hianyos,
ii. az igénylés hataridé lejarta utan érkezik,
iil. az igény kielégitéséhez sziikséges kapacitaslekttésre felajanlott szabad
foldgaztarol6i kapacitas hianyzik (taljegyzés),
iv. a foldgaztaroloba betarolni kivant foldgaz minésége nem teljesiti Vhr.-ben*
foglalt el6irasokat.

k) Az igénylés elutasitasat a foldgaztarolé engedélyesnek indokolnia kell.
) A foldgaztarol6 engedélyes az érvényes igényeket a kdvetkez6 sorrendben és médon
elégiti ki:

i. Amennyiben a rendszerhasznalok altal leadott kapacitasigények nem haladjak
meg a taroléi éves meghirdetés keretében lekodtésre felajanlott szabad
foldgaztarol6i kapacitast, ugy a foldgaztarolé engedélyes az dsszes érvényes
kapacitasigényt visszaigazolia a rendszerhasznalék felé és megkéti a
foldgaztarolasi szerz6déseket.

ii. Amennyiben a rendszerhasznalok altal leadott kapacitasigények meghaladjak
a taroloi éves meghirdetés keretében lekotésre felajanlott szabad foldgaztaroloi
kapacitasokat, ugy a foldgaztarolé6 engedélyes a rendelkezésre allé
kapacitasokra kapacitas aukciot ir ki az Uzletszabalyzatdban foglaltaknak
megfeleléen. Az aukcion csak azok a rendszerhasznaldk vehetnek részt, akik a
kapacitaslekotési folyamat sordn nydjtottak be érvényes kapacitds igényt a

14vhr. 11. melléklet
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taroldi éves meghirdetés keretében lekotésre felajanlott szabad féldgaztaroloi
kapacitadsokra.

m) A foldgaztarol6 engedélyes azon formailag elfogadott kapacitaslekotési igények

2.1.4.

a)

b)

benyujtoival, akik szaméra az I) pont szerint foldgaztarolasi kapacitasokat allokalt,
legkés6ébb marcius 31-ig féldgaztarolasi szerz6dést koét, az elfogadott igényeknek
megfeleléen.

3.2. A tarol6i éven bellli kapacitaslekotés

A foldgaztarolé engedélyes a térol6i év soran folyamatosan fogadja a tarol6i év még
hatralévé id6étartamara vonatkozo igényeket. A foldgaztarolé engedélyes az egy taroloi
évnél rovidebb idétartamra vonatkozé kapacitaslekotési  igényeket az
Uzletszabalyzatdban, és az internetes honlapjan kozzétett szabélyokban
meghatarozott feltételek szerint teljesiti.

A beérkez6 igényeket a foldgaztarolé engedélyes megvizsgalja és tuligénylés esetén
az Uzletszabdlyzata szerinti eljaras keretében allokalja.

A foldgaztarolé engedélyes a tarol6i éven belll a nem megszakithaté éves szezonalis
foldgaztarolasi szolgéltatason kivili taroléi szolgéltatasokat az Uzletszabélyzatdban
leirtak alapjan nyilt, a honlapon kdzzétett ajanlati felhivasban meghirdetett arverési
eljaras, vagy mas nyilt, mindenki szamara elérhet6 eljaras keretében is meghirdetheti.

2.1.4.4. Megszakithato kapacitdsok lekdtése

a) A foldgaztarold engedélyes betarolasi és kitarolasi kapacitast megszakithatoként is

értékesithet vélaszthatd szolgéltatasok keretében. Ezen szolgéaltatdsokhoz
kapcsoléddéan a megszakithatd be- és/vagy kitarolasi kapacitas — jogszabaly eltéré
rendelkezése hidnyaban - az alabbi esetekben értelmezhet6:

i. Ha a foldgaztarol6 engedélyes altal meghirdetett nem megszakithatd be-
és/vagy kitarolasi kapacitas teljes mértékben lekotésre kertilt, vagy

il. ha a miszaki lehet6ségek figyelembevételével a szezondlis idészakokkal
ellentétes (betarolasi idészakban kitarolas, kitarolasi idészakban betarolas)
tarolas valésithaté meg, a fizikai aramlas lehetséges mértékéig, vagy

iil. a GET vonatkoz6 rendelkezései®® alapjan foldgaztarolé engedélyes jogosult a
lekotétt, de fel nem hasznalt kapacitdsokat legalabb megszakithatd
kapacitasként értékesitésre felajanlani a tobbi rendszerhasznal6 szadmara, ha a
kapacitast  tulajdonlé  rendszerhasznal6 nem  rendelkezett annak
értékesitésérél, vagy

iv. a féldgaztarol6 engedélyes a rendelkezésre allé napi — a rendszerhasznaldk
altal - nem nominalt kapacitdsat naponta a foldgéaztaroléi Informatikai
Platformon meghirdetheti megszakithat6 kapacitasként, vagy

V. a foldgaztarol6 engedélyes a rendelkezésre all6, szezonalis idészakokkal
megegyez6 fizikai aramlast biztosité be- és/vagy kitarolasi kapacitasat a taroléi
éves kapacitastermék értékesitését kovetden, amennyiben a miiszaki feltételek

15 GET 73. § (2)
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b)

2.1.5.
2.1.5.
2.1.5.

a)

b)

C)

d)

f)
9)

h)

adottak, jogosult értékesitésre felajanlani a foldgaztaroléi Informatikai
Platformon megszakithaté kapacitasként.
Megszakithatd be- és kitarolasi kapacitas lekétésének a feltétele, hogy az igénylének
legyen lekotott mobilkapacitasa, vagy a megszakithatdé kapacitdsok lekotésével egy
id6ben mobilkapacitast is lekdsson. Mobil kapacitdas megszakithaté alapon nem
igényelhetd.

Kapacitas visszaadas és visszavétel
1. SzAallitéi kapacitas visszaadas és visszavétel
1.1. Lekotott kapacitas visszaadésa

A szallitasi rendszerlizemeltet6 — a napi vagy napon bellli kapacitaslekotések
kivételével — koételes befogadni a rendszerhasznal6 altal egy adott hatarkeresztezési
betdplalasi-kiadasi pontban lekotétt nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitas visszaadasat. A kapcsolt kapacitast csak kapcsolt kapacitasként lehet
visszaadni.

A visszaadasra felajanlott nem megszakithat6 (ezen belll feltételes) kapacitas abban
az esetben kerll figyelembevételre, mint szabad kapacitas a rovidebb id6tartamu
rovidtava kapacitas értékesités soran, amennyiben az visszaadasra kerul az adott
révidtavu kapacitasra vonatkozé aukcid kiirasanak idépontjat megel6z6 munkanap 24.
A rendszerhasznald6 a rendszerhasznalati szerz6désbél ered6é jogait és
kotelezettségeit mindaddig és annyiban megtartia, amig a szallitasi
rendszerlizemeltetd az altala visszaadott kapacitas barmely részét Ujra nem értékesiti,
melyrél koteles haladéktalanul értesiteni a rendszerhasznalot.

A visszaadasra felajanlott kapacitast a rendszerhasznalok szadmara a kapacitaslekotési
eljarasok soran a szabad kapacitasok kdzott kell nyilvantartani.

A visszaadéasra felajanlott kapacitasok értékesitése a szallitasi rendszerlizemelteté
adott halézati ponton meglévé egyéb szabad, nem megszakithatd (ezen belll
feltételes) kapacitdsanak értékesitése utan torténhet csak meg. A visszaadott
kapacitasok értékesitése idébélyeg alapjan torténik, a korabban beadott visszaadas
keril el6bb értékesitésre.

A Keretrendeletben meghatéarozott feltétel fennallasa esetén a nem megszakithato
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értendd bele.

A visszaadott kapacitds masodlagos kapacitas kereskedelemben nem értékesithetd,
valamint keresked6valtas soran sem adhat6 at mas rendszerhasznalé szamara.

A mésodlagos kapacitdskereskedelem soran egy adott rendszerhasznalé altal atadott-
atvett mennyiség oly mdédon keril a kapacitas visszaadas soran figyelembevételre,
hogy az &ltala atadott mennyiség csokkenti, az altala atvett mennyiség azonban nem
noveli az adott rendszerhasznalé visszaadhat6 kapacitasat.

Kapacitasvisszaadasi eljarasban, ha a szallitasi rendszerlizemeltetd a visszaadott
kapacitast részben vagy egészben értékesitette, akkor a kapacitasat visszaado
rendszerhasznaléval az Aralkalmazasi rendelet szerint szamol el. A szallitasi
rendszeriizemeltetd altal a kapacitas aukcié keretében értékesitett visszaadott
kapacitasra vonatkozé esetleges aukciés prémium bevételbél az érintett
rendszerhasznalé nem részesedik.
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2.1.5.

a)

b)

d)

e)

f)

1.2. Hosszu tavu lekotott kapacitas visszavétele (hosszu tavu ,hasznald
vagy elveszited” eljaras)

Adott hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi ponton a rendszerhasznalo altal lekotott és
rendszeresen ki nem haszndlt kapacitds részleges vagy teljes visszavételre kerdl,
amennyiben a rendszerhasznald a ki nem hasznalt kapacitasat nem adta el a
masodlagos kapacitas kereskedelemben, és mas rendszerhasznalok az adott
hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi ponton nem megszakithaté kapacitaslekotést
igényelnek, de az adott ponton nem all rendelkezésre szabad nem megszakithat6
kapacitas (ezen belll feltételes) megfelel6 mértékben.

A lekotott kapacitas abban az esetben tekinthetd rendszeresen ki nem hasznaltnak,
ha:

I. a szerz6dés egy évnél hosszabb id6tartamra vonatkozik, mind év 4prilis 1. és
szeptember 30. k6zo6tt, mind pedig oktéber 1. és marcius 31. kdz6tt a lekotott
kapacitasanak atlagban kevesebb, mint 80%-at hasznalja ki az allokalt adatok
alapjan, és ezt a magatartasat nem indokolta megfeleléen; vagy

ii. az adott gaznapra leadott els6 nominalasa szisztematikusan a lekotott
kapacitdsanak tobb mint 80%-a, de az adott gaznapra leadott Ujranominalas(ok)
eredményeként kialakul6 utolsé érvényes nominalasa a lekotott kapacitasanak
80%-a alatt marad.

Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetd az allokalt adatok alapjan megallapitja,
hogy az egy évnél hosszabb id6tartamra vonatkozo szerzdédéssel rendelkezé
rendszerhasznalé mind &prilis 1. és szeptember 30., mind pedig oktdber 1. és marcius
31. kozott a lekotott kapacitasanak atlagban kevesebb, mint 80%-at hasznélta ki, a
szallitasi rendszerlzemelteté a ki nem hasznalt kapacitas tényérél tajékoztatja a
Hivatalt és az érintett rendszerhasznalét. A tajékoztatasban a szallitasi
rendszeriizemeltetd jelzi, ha az adott halézati ponton mas rendszerhasznaléok nem
megszakithatd (ezen belll feltételes) kapacitast igényeltek, és amely igény szabad
kapacitas hianyaban nem volt kielégithetd. A Hivatal felszdlitasara a rendszerhasznal6
5 napon belll indoklassal koteles bemutatni, hogy a lekétott, de ki nem hasznalt
kapacitasat masodlagos kapacitaskereskedelemben értékesitette vagy értékesitésre
felajanlotta. Amennyiben a Hivatal az indoklas alapjan Ggy dont, hogy a
rendszerhasznalé ésszerl( feltételek mellett nem kinalta fel a ki nem hasznalt
kapacitast a masodpiacon, akkor hatarozatban intézkedik a szallitasi
rendszerizemeltetd¢ felé a kapacitas elvonasardl és értékesitésre torténd
felkinlasarol.

Az egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy elveszited” mechanizmus
alkalmazasa nem tekinthet§ elegend6 indoknak az a) pont alkalmazasanak
mell6zésére.

A visszavétel kovetkeztében a rendszerhasznalé a lekotott kapacitast egy adott
id0szakra vagy a szerz6déseének targyidészakabol még hatralévé idétartamra a ki nem
hasznalt kapacitast részlegesen vagy teljes mértékben elvesziti.

A rendszerhasznaldé a rendszerhasznalati szerz6désbél fakadd jogait és
kotelezettségeit mindaddig és annyiban megtartia, amig a szallitasi
rendszerlizemeltetd a visszavett kapacitas barmely részét ujra nem allokalja, melyrél
koteles haladéktalanul értesiteni a rendszerhasznalot.
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9)

h)

k)

2.1.5.

a)

b)

A visszavett kapacitds masodlagos kapacitas kereskedelemben nem értékesithetd,
valamint kereskedévaltas soran sem adhatd at mas rendszerhasznalé szamara.

A masodlagos kapacitaskereskedelem soran atadott-atvett mennyiség oly modon kerdl
a hosszu tavu ,hasznald vagy elveszited” eljaras soran figyelembevételre, hogy az
atadott mennyiség csokkenti, az atvett mennyiség azonban nem néveli a visszavehet6
kapacitast.

A visszavett kapacitasok értékesitése a szallitasi rendszerlizemelteté adott pontbéli
egyéb szabad, nem megszakithaté (ezen belll feltételes) kapacitasanak értékesitése
utan toérténhet csak meg. A visszavett kapacitasok értékesitése idébélyeg alapjan
torténik, a korabban visszavett kapacitas keril el6bb értékesitésre.

A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennalldsa esetén a nem megszakithatd
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értendé bele.

Az a) és b) pont rendelkezéseit a masodlagos kapacitds piacon megszerzett
kapacitasok vonatkozasaban is alkalmazni kell. Ebben az esetben az i) pont
rendelkezéseit a kapacitas lekotési dij vonatkozadsdban az elsédleges kapacitast lek6té
rendszerhasznaloval, a forgalmi és szagositasi dij vonatkozdsaban a masodlagos
piacon kapacitast atvevé rendszerhasznaléval szemben Kkell érvényesiteni. A
masodlagos kapacitas piaci tranzakcidban részt vevd kapacitast atado és atvevd felek
kozotti szerz6déses jogviszony tekintetében a szallitasi rendszerizemeltetét nem
terheli semmilyen felel6sség, az nem tartalmazhat semmilyen koételezettséget a
szallitasi rendszerizemeltetére vonatkozéan. A visszavételt és ujraértékesitést
kovetben a kapacitast atadd és atvevd felek kotelesek egymassal elszamolni a
masodpiaci tranzakciobdl fakadd egyeéb jogaikkal és kotelezettségeikkel.

Hossz tavi »hasznald vagy elveszited« eljarasban, ha a szallitasi
rendszerlizemeltetd az elvett kapacitast részben vagy egészben értékesitette, akkor a
kapacitasat elveszitd rendszerhasznaléval az Aralkalmazasi rendelet szerint szamol
el. A szallitasi rendszerlizemeltetd altal a kapacitas aukcié keretében értékesitett az
elvett kapacitasra vonatkoz6 esetleges aukciés prémium bevételbél az érintett
rendszerhasznalé nem részesedik.

1.3. Kapacitasbovités tuljegyzési-visszavasarlasi mechanizmus
alkalmazasaval

A szallitasi rendszertizemeltet6 koteles a Hivatal felé a kdvetkezd gazévet megeldzd
év november 30-ig javaslatot el6terjeszteni egy olyan 6szténzd alapu tuljegyzési-
visszavasarlasi mechanizmusra, amelynek révén nem  megszakithatd
tobbletkapacitasok kinalhaték fel a rendszerben. Ha a Hivatal a javasolt mechanizmust
jévahagyja, a szallitasi rendszertizemeltetd koteles ezt a mechanizmust a kdvetkezé
gazévet megel6z6en bevezetni és a kovetkez6 gazévre tobbletkapacitast december
31-ig lekotésre felajanlani. Tobbletkapacitas alatt a hatarkeresztezési betaplalasi-
kiadasi pontnak a meghatarozott technikai kapacitasan felll kinalt nem megszakithaté
kapacitast kell érteni.

A mechanizmust ugy kell kialakitani, hogy a szallitasi rendszerlizemeltetd és a
rendszerhasznalok osztozzanak a tobbletkapacitas eértékesitésébdl szarmazo
bevételeken és a visszavasarlasok, illetve az e) pont szerinti intézkedések koltségein.
A Hivatal meghatdrozza a bevételeknek és a koltségeknek a szallitasi
rendszerlizemeltetd és a rendszerhasznalok kozotti megoszlasat.
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c) A szdllitasi rendszerlizemelteté bevételeinek meghatarozasa szempontjabdl ugy kell
tekinteni, hogy a technikai kapacitads (ezen belll feltételes), ezen belil kilonésen a
visszaadott kapacitds és a hosszu tavd »hasznald vagy elveszited« mechanizmusok
alkalmazasabol szarmazd kapacitds allokalasa el6bb tértént, mint az esetleges
tobbletkapacitasé.

d) A toébbletkapacitas meghatarozasa soran a szallitasi rendszeriizemelteté koteles
figyelembe venni a hatérkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokban kulénb6z6
idépillanatokban  meglévé, fizikailag kihasznalatlan kapacitasok valdszin(
mennyiségére vonatkozo statisztikai forgatokonyveket. A szallitasi
rendszerluzemeltetének tovabba a tobbletkapacitas felkinalasaval kapcsolatban olyan
kockazati profilt kell figyelembe vennie, amelyb8l nem szarmazik tulzott visszavasarlasi
kotelezettség. A tuljegyzési-visszavaséarlasi mechanizmusnak becslést kell adnia a
piaci kapacitas-visszavasarlasok valdszinliségére és koltségeire, és ezt a becslést
figyelembe kell vennie a felkinalt tébbletkapacitas értékében.

e) Amennyiben a rendszer integritasanak fenntartasa érdekében szikséges, a szallitasi
rendszeruzemeltetd koteles olyan atlathaté piaci alapu visszavasarlasi eljarast
alkalmazni, amelynek keretében a rendszerhasznaldk kapacitasokat kinalhatnak fel.
Az alkalmazandé visszavasarlasi eljarasrol a rendszerhasznaldkat tajékoztatni kell. A
visszavasarlasi eljaras alkalmazdsa nem érintheti a szikséghelyzeti intézkedések
alkalmazasat.

f) A szallitasi rendszerlizemeltetd a visszavasarlasi eljaras alkalmazasa el6tt koteles
ellendrizni, hogy a rendszer integritisa mas muiszaki és kereskedelmi intézkedések
atjan nem tarthat6-e fenn koltséghatékonyabb modon.

2.1.5.1.4. Egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy -elveszited”
mechanizmus

a) A Hivatal - egyeztetve az érintett szomszédos nemzeti szabalyoz6 hatésaggal -
kotelezheti a szallitasi rendszerlizemeltetét egy adott hatarkeresztezési betaplalasi-
kiadasi ponton az egy gaznapos nem megszakithatd, ,hasznald vagy elveszited”
mechanizmus alkalmazéséra, amennyiben ezen hatérkeresztezési betaplalasi-kiadasi
pontra az ACER Aaltal - a 2024/1789 EU rendelet!® szerint elkészitett szlikiletekre
vonatkozé nyomonkovetési  jelentésében  megallapitast nyert, hogy a
kapacitasallokacios eljarasok soran - aukcio alkalmazasa esetén a kikialtasi aron - a
vizsgalattal érintett évben vagy az azt kdvetd két év valamelyikében a kdvetkezok
szerint a kereslet nagyobb volt a kinalatnal:

i. legaldbb harom olyan nem megszakithaté kapacitastermékkel kapcsolatban,
amelynek idétartama egy hénap; vagy

ii. legalabb két olyan nem megszakithatdé kapacitastermékkel kapcsolatban,
amelynek idétartama harom hoénap; vagy

iil. legalabb egy olyan nem megszakithaté kapacitdstermékkel kapcsolatban,
amelynek id6tartama egy év vagy annal hosszabb; vagy

iv. nem kinaltak egy hénapra vagy annal hosszabb idétartamra vonatkozdé nem
megszakithatd kapacitastermeéket.

162024/1789 rendelet (EU) rendelet |. melléklet 2.2.1 pont 2. alpont
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b) Az eljaras alapjdn a rendszerhasznalé hosszutavd, negyedéves és havi nem

d)

megszakithat6é (ezen belll feltételes) kapacitasra vonatkozé Gjranominalasi korlatai a
kovetkez6k szerint kerilnek meghatarozasra az adott gaznap minden érajara kulon-
kilon, az adott gazérdban a d) pont szerint rendelkezésre &ll6 nem megszakithatd
(ezen bellil feltételes) kapacitds és a gazérara az e€) pont szerint leadott nominalas
alapjan:

Esetleges Gjranominalas .. s
soran a nem megszakithato Es/etleges UJranomm,aIas .
. . soran a nem megszakithato
Nominalés (ezen belul felteteles) (ezen bell feltételes)
kapacitasra vonatkozé als6 kapacitasra vonatkozo felsé
mennyisegi korlat mennyiségi korlat
20% < Zanom < fokap *10% Zkaap * 90%
80%
Zanom > 80% Zkaap *10% fokap - ((Zkaap - fonom)/Z)
> Qmom < 20% > Qfnom / 2 > Qtkap * 90%

> Qmom: @z adott haldzati ponton belll a rendszerhasznalo éltal a d) pont szerint
rendelkezésre allo6 nem megszakithatdé (ezen belll feltételes) kapacitasokra
nominalt mennyiségek dsszege.

> Quap: az adott halozati ponton belll a rendszerhasznalé részére a d) pont
szerint rendelkezésre &ll6 nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitasok dsszege.

Az egy gaznapos nem megszakithatd »hasznald vagy elveszited« mechanizmus
alkalmazasa nem érintheti a valsaghelyzet, foldgazellatasi tzemzavar vagy miszaki
meghibasodas esetén alkalmazandoé intézkedések alkalmazasat.

A rendszerhasznal6 a lekotétt nem megszakithatd (ezen belll feltételes)
kapacitasdnak a b) pont szerinti korlatozassal érintett részét megszakithat6
kapacitasként ujranominalhatja. A rendszerhasznal6 kapacitas portfoliéjabdl elséként
a hosszu tava majd sorrendben az éves, negyedéves, havi nem megszakithat6 (ezen
belil  feltételes)  kapacitasai kerlilnek  korlatozasra. Amennyiben a
rendszerhasznalénak azonos tipusu kapacitasbdl kapcsolt és nem kapcsolt nem
megszakithat6 (ezen belll feltételes) kapacitas is rendelkezésére all, akkor ezek pro-
rata alapjan kerilnek korlatozasra.

A b) pont szerinti rendelkezésre all6 nem megszakithaté (ezen belll feltételes)
kapacitas mértéke az alabbi tranzakciok figyelembevételével keriil meghatarozasra:

i. az els6dleges kapacitas mértékéig. allokaciés mechanizmusok keretében
lekotott kapacitasok;
ii. a szallitasi rendszerlizemeltetd altal elfogadott kapacitasatallitasi (kapacitas
konverzio) igények;
iii. a kereskeddvaltas soran atadott és atvett kapacitasok eléjel helyesen;
iv. a masodlagos kapacitaskereskedelem sordn kapacitas atruhazassal és/vagy
kapacitas hasznalati jog atadassal atadott és atvett kapacitasok eléjel helyesen;
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V. A kapacitas visszaadas és a hosszu tavu ,hasznald vagy elveszited” eljarasok
soran rogzitett visszaadott és visszavett kapacitasok csokkentik az eljaras
soran figyelembe vett rendelkezésre all6 nem megszakithaté kapacitast.

e) Az adott gaznapra vonatkozd, a b) pont szerinti Ujranomindlasi korlatok az adott
rendszerhasznalora a gaznap elétti naptari nap 16:00 6raig kertilnek meghatarozasra
az adott gaznapra vonatkoz6 14:00 6raig beadott nominalasok és a d) pont szerint
meghatarozott lekététt nem megszakithatd (ezen bellll feltételes) kapacitasok alapjan.
Az eredményrél a szallitdsi rendszerlzemeltetdé értesitést kild az érintett
rendszerhasznal6 szamara.

f) A b) pont szerinti korlatozas miatt a rendszerhasznalé kapacitasdij visszatéritésre,
illetve nominalasi eltérési potdijra nem jogosult a szallitasi rendszerizemeltetd
részérdl, illetve a korlatozas soran felajanlott megszakithaté kapacitas megszakitasa
esetén dijkedvezményben nem részesil a rendszerhasznald.

g) A b) pont szerinti korlatozast nem kell alkalmazni a 2024/1789 EU rendelet rendelet’
szerinti rendszerhasznalékra. Az alkalmazhatésag vizsgalata a d) pont szerint
megallapitott rendelkezésre all6 nem megszakithato (ezen beliil feltételes) kapacitasok
alapjan torténik.

h) A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennallasa esetén a nem megszakithato
kapacitasba a feltételes kapacitas nem értendé bele.

i) Ha az a) pont szerinti éves nyomonkovetési jelentés alapjan megallapitast nyer, hogy
az a) pontban meghatarozott helyzet a kdvetkezd harom évben varhatéan nem fog
ismételten el6allni, akkor a Hivatal az adott hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi
ponton az egy gaznapos nem megszakithaté ,hasznald vagy elveszited” mechanizmus
alkalmazésat megszintetheti.

i) Azokra a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokra vonatkozéan, amelyekre a
Hivatal elrendeli az egy gaznapos nem megszakithaté »hasznald vagy elveszited«
mechanizmus alkalmazasat, a Hivatal értékeli a Szabalyzat 2.1.5.1.3. pontja szerinti
tuljegyzési-visszavasarlasi mechanizmushoz val6 viszonyt, és ezen értékelés alapjan
donthet ugy, hogy a kérdéses hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokon a
szallitasi rendszerizemeltetének nem kell alkalmaznia a Szabalyzat 2.1.5.1.3.
pontjanak rendelkezéseit. A Hivatal ezen dontését haladéktalanul be kell jelenteni az
ACER és a Bizottsag felé.

2.1.5.2. Foldgazelosztoi kapacitas visszaadas és visszavétel

A foldgazeloszt6 nem biztosit kapacitas visszaadasi-visszavételi lehetéséget a
rendszerhasznaldk részére.

2.1.5.3. Foldgaztarol6i kapacitas visszaadas és visszavétel

A foldgaztarolé engedélyes nem biztosit kapacitds visszaadasi-visszavételi
lehetéséget a rendszerhasznaldk részére.

17.2024/1789 rendelet (EU) rendelet I. melléklet 2.2.3 pont 5. alpont

52/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

2.1.6.
a)

b)

c)

2.1.7.
2.1.7.
a)

b)

c)

Kereskeddvaltashoz kapcsolddé kapacitaslekotés

A felhasznaléknak joga van a hatalyos GET és Vhr. vonatkozé rendelkezéseiben®
leirtak szerint foldgazkereskedét valtani.

A Kkorabbi foldgazkeresked6 koteles a felhasznaldo kereskeddvaltasa esetén a
felhaszndlo elldtdsa, vagy a sajat jogon eljar6 felhaszndld sajat ellatasa érdekében
lekotott foldgazszallité rendszeri foldgazeloszté rendszer iranyd kilépési ponti és
foldgazelosztoi kapacitdsokat a felhasznalonak vagy a nevében eljar6 Uj
féldgazkereskedének atadni, melyet a felhasznaldnak vagy az Uj foldgazkereskedének
— a jogszabdlyban rogzitett eltéréssel - kotelessége lekotni a gazév hatralévd idejére.
Gazéven belll keresked6t valté felhasznald esetén a foldgazelosztd az Uj kereskedd
szamara megadja a korabbi kereskedd altal lek6tott, az U kereskedé ellatasi
idészakara vonatkozo o©sszes foldgazelosztd rendszeri lekotott kapacitast. Az
adatszolgaltatasra az Adatcsere Szabdalyzatban meghatarozott médon kertl sor.

Méasodlagos kapacitaskereskedelem
1. Altalanos szabalyok

A kapacitaslekotéssel rendelkezé rendszerhasznald az altala lekotott kapacitasokat
részben vagy egészben tovabb értékesitheti mas rendszerhasznal6 szamara

A rendszerhasznalé masodlagos kapacitaskereskedelemben azokat a kapacitasait is
értékesitheti, amelyek felett masodlagos kapacitaskereskedelemben rendelkezési
jogot szerzett.

A rendszerhasznalé december, marcius, junius és szeptember elsd hétf6jéig
(amennyiben Unnepnapra esik, akkor a kapacitaslekotés zaro idépontja az azt kdvetd
munkanap) adhat be kapacitaslekotési kérelmet egy adott negyedévre vonatkozoan.

2.1.7.2. Foldgazszallitéi kapacitasok masodlagos kereskedelme

a)

b)

d)

A rendszerhasznal6k az tgylet tipusatdl fliggéen a Kapacitaslekotési Platformon vagy
az Informatikai Platformon jelenthetik be a masodlagos kapacitasértékesitési vagy
kapacitas-visszavételi igényt és annak f6bb paramétereit a szallitasi
rendszertizemeltetd Uzletszabalyzata szerinti hatarid6ig.

A mésodlagos kapacitaskereskedelmi tgylet soran meg kell jel6lni, hogy a szerz6dott
kapacitas atruhazasa, vagy a kapacitas hasznalati jog atruhazasa torténik-e.

A szerz8dott kapacitas atruhazasa esetén a masodlagosan atvevd rendszerhasznal6
fizeti a betaplalasi-kiadasi ponti kapacitaslekotési dijakat, az esetleges aukcios dijat a
rendszeriizemeltetének, valamint a forgalomaranyos rendszerhasznalati és a
szagositasi dijat is. A szerz6dott kapacitdas atruhazasa esetén az atvevd
rendszerhasznal6t az atad6 rendszerhasznalé szerz8désével megegyezd jogok és
kotelezettségek illetik meg.

Kapacitas hasznalati jog atruhazésa esetén az eredeti rendszerhasznal6 a betaplalasi-
kiadasi ponti kapacitaslekotési dijakat és az esetleges aukcios dijat tovabbra is az
elsédleges rendszerhasznalati szerz6dés szerint fizeti a rendszerizemeltetének. A
forgalomaranyos rendszerhasznalati és a szagositasi dijat a masodlagosan atvevd
rendszerhasznalo fizeti.

8 GET

31/A-C. § és Vhr. 26/A-B. §
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e)

f)

9)

h)

Amennyiben az eredeti kapacitastulajdonos rendszerhaszndlati jogat ideiglenesen
vagy veglegesen elvesziti, a rendszerlizemeltetd jogosult az adott rendszerhasznald
altal lekotott kapacitds visszavételére, beleértve a kapacitas tulajdonosa A&ltal
masodlagos kapacitds kereskedelem keretében mar harmadik személynek atruhazott
hasznalati joggal érintett kapacitasokat is.

A kapacitasértékesitési igénybejelentés f6bb paramétereit és feltételeit a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzata és a Kapacitaslekotési Platform Szabalyzat
vonatkozo fejezete tartalmazza.

A masodlagos Ugylet soran tovabbértékesitett kapacitdsok csak akkor keriilnek
érvényesitésre, miutan a kapacitdsértékesitésben részt vevé masik fél, valamint a
szallitasi rendszeriizemeltetd azt visszaigazolja. Amig nem kerll visszaigazolasra a
tovabbértékesitett kapacitas, addig az atadd rendszerhaszndlé rendelkezik
kapacitashasznalatbél eredd jogok és kotelezettségek folott.

A foldgazszallitd rendszeri kapacitastullépések figyelését a masodlagos kapacitas
értékesitések figyelembevételével végzi a szallitdsi rendszerizemeltetd. Ennek
keretében a rendszerhasznald az adott halézati pont és hasznalati idészak
vonatkozdsaban rendelkezésére allo kapacitasai kozott novelé tényezdként kell
figyelembe venni az altala mas rendszerhasznal6tél masodlagos kapacitas
kereskedelemben atvett kapacitasokat, mig csokkentd tényezéként az altala mas
rendszerhasznal6 szadméara masodlagos kapacitas kereskedelemben &tadott
kapacitdsokat.

2.1.7.3. Foldgazelosztoi kapacitdsok masodlagos kereskedelme

A fdldgazelosztd nem biztosit masodlagos kapacitaskereskedési lehetéséget a
rendszerhasznalOk részére.

2.1.7.4. Foldgaztaroléi kapacitasok masodlagos kereskedelme

a)

b)

c)

2.1.8.

A masodlagos kapacitaskereskedelmi tranzakcioban résztevé szerzddést kotd
rendszerhasznaloknak jelezniuk kell a foldgaztarolé engedélyes felé a tranzakciéra
vonatkozd szerz6déskotés tényét a foldgaztarold engedélyes lizletszabalyzataban
meghatarozott modon és  id6pontig. Ezt minden esetben, mindkét
rendszerhasznélonak a foldgaztaroléi Informatikai Platformon kell megtennie.

A masodlagos kapacitasatadas és atvétel atvezetése megtorténik, ha a foldgaztarold
vizsgalata alapjan a tranzakcié lebonyolitasanak nincs akadalya.

A masodlagos kapacitaskereskedelmi tranzakci6 atvezetésének ellenértékét és ennek
fizetési feltételeit a foldgaztarold az lzletszabalyzataban vagy honlapjan kézzéteszi.

Az Magyar Gézkiegyenlitési Pont (MGP) miikodése és hasznalatanak
szabdlyai

Amennyiben a kereskedési platformon és azon kivili egyéb piactéren létrejott tigylet
mast nem hataroz meg, a tranzakcios értesitések teljesitése és elszamolasa az MGP-
n torténik.
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A rendszerhasznalék gaznap végén meglévé maradék kereskedelmi
az MGP-n keril elszamolasra.

b) Az MGP hasznélatdhoz a rendszerhasznald koteles rendszerhaszndlati szerz6dést
koétni a szallitasi rendszerizemeltetével, mely magéba foglalja a tranzakcios
értesitések kezelésére vonatkoz6 feltételeket is. A Kdzponti Szerz6d6 Fél a szallitasi
rendszerlizemeltetével és / vagy a szervezett foldgazpiaci engedélyessel kotott
egyuttmikodési megallapodas keretén belll ad at tranzakcids értesitéseket a szallitasi
rendszeriizemeltetd részére.

c) Az MGP - mint virtualis pont — kapacitdsa korlatlanul &ll rendelkezésre. Az MGP
haszndlata soran a rendszerhaszndl6 nem kot le kapacitast, és az MGP-re
vonatkozolag nem fizet szallitasi kapacitas dijat és szallitasi forgalmi dijat.

d) Minden, az MGP pontra, mint teljesitési helyre létrejott Ugylet tranzakcids értesitésében
foglalt mennyiség Kkertl allokalasra az érintett rendszerhasznalok szallitasi
portfoli6jaban.

2.1.9. Betaplalasi vagy kiadasi pontok 6sszevonasa a foldgazszallité rendszer
szempontjabol
2.1.9.1. Betaplalasi pontok 6sszevonasa

a) A foldgaztaroloi vagy foldgaztermel6i betaplalasi pontok Osszevonasat a
foldgazszallitd rendszer pontjain a fbldgaztarolo, vagy a foldgaztermeld
kezdeményezheti az alabbi feltételekkel:

i. Ugyanannak a foldgaztarolénak vagy féldgaztermelének a tulajdonaba kell
tartoznia mindazon betaplalasi pontoknak, amelyet 6ssze kivannak vonni.

ii. A foldgaztaroloi vagy foldgaztermeldi pontoknak a féldgazszallitdé rendszerre
kell kapcsolédniuk.

iil. A féldgaztarold vagy a foldgaztermel$ az 6sszevonasban szerepld betaplalasi
pontok mindegyikére, kulon-kilén bontasban kételes megadni az éves/napi/orai
rendelkezésre all6 és tervezett kapacitasokat, annak érdekében, hogy a
szallitasi rendszerizemeltetd el tudja végezni a betaplalasi pontok és a
rendszer hidraulikai vizsgalatat.

iv. Az egyes fizikai betaplalasi pontokon azonos gazcsoportu foldgaz taplalhaté be.

b) Az 6sszevont betaplalasi pont kapacitdsa nem lehet kisebb, mint az ésszevonasra
kerllt betaplalasi pontok kapacitdsanak kWh/éra és kWh/nap mértékegységben
képzett dsszege.

c) A bejelentett és a feltételeknek megfelelé igény elfogadasat a szallitasi
rendszeruzemeltetdnek 30 munkanapon belul kell visszaigazolni.

d) Az érintett betaplalasi pontok 0Osszevonasanak hatalyba I|épési idbpontja az
dsszevonas tényenek visszaigazolasadban megjeldlt gazhdnap elsd napja.

e) A visszaigazolt ©6sszevonas mindaddig érvényben marad, amig a szallitasi
rendszeriizemeltetd vagy a kapcsoldodd rendszerlizemelteté annak indokolt
modositasat nem kezdeményezi.
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f)

9)

h)

2.1.9.
a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)

A betaplalasi pontok Osszevonasa esetén a rendszerhasznaléknak az 6sszevont
betaplalasi pontra kell kapacitast lekotnitk €s nominalniuk.

A betaplalasi pontok 6sszevonasa esetén a kapcsolddd rendszeriizemeltetének az
0sszevont betplalasi pont egyes halozati pontjain igénybe vehetd technikai kapacitasa
nem lehet nagyobb

i. a betéplalasi pont maximalis kapacitasanal, vagy

ii. a foldgaztermel6 altal az aktudlis gazévre megadott maximalis betaplalasi
kapacitasnal, vagy

iil. a foldgaztarolé altal az aktudlis gazévre megadott maximalis betaplalasi
kapacitasnal.

Azon betaplalasi pontok esetén, amikor a foldgaztermeld keverdégazt igényel a
féldgazszallitd rendszerrdl minéségjavitas céljabdl és a szallitasi rendszerizemeltetd
azt nem megszakithaté kapacitasként biztositja, a keverégaz kapacitasat figyelembe
kell venni a betaplalasi pont technikai kapacitasdnak meghatarozasanal.

Az 6sszevonasra hivatkozva technoldgiai atalakitdsok nem kezdeményezhetbek a
foldgazszallité rendszeren.

Az Osszevonasban szereplé betaplalasi pontok ledllitasat, inditasat, jelentds
Uzemmenet valtozasat a kapcsolddo rendszerlizemeltetdk operativan egyeztetik.

A szallitasi rendszeriizemeltet6 kulon felszolitasara a kapcsol6doé rendszeriizemeltetd
egy o6ran belll felosztja adott id6szakra nominalt igényeket az 6sszevont betaplalasi
pontban szereplé betaplalasi pontokra, és megkildi a szallitasi rendszerlizemeltetd
részére.

A szdllitasi rendszerlizemelteté ezt kdvetbéen két oran belll operativ egyeztetést
kezdeményez az lUzemmenetrél, a felosztas szikség szerinti megvaltoztatasarol.
Amennyiben ezt nem teszi, a kapcsolodo rendszerlizemeltetd felosztasa elfogadasra
kerult.

2. Kiadasi pontok 6sszevonéasa

Kiadasi pontok kapacitaslekdtési szempontbdl térténd ésszevonasat a kapcsolddo
rendszerlizemeltetének kell kezdeményeznie a szallitasi rendszeriizemelteto felé.

Az dsszevont kiadasi pont kapacitdsa nem lehet kisebb, mint az 6sszevonasra kertilt
kiadasi pontok kapacitasanak kWh/6ra mértékegységben képzett 6sszege.

A kapcsolédd  rendszerizemeltetének rendszerleirassal kell az igényét
alatamasztania, ezzel bizonyitva, hogy az egyes gazatadé allomasokhoz kapcsolodé
foldgazeloszté rendszerek kozvetlenll 6ssze vannak kapcsolva, igy az egyes
foldgazeloszté rendszeri felhasznalok az érintett gazatado allomasokrdél ellathatéak,
figyelembe véve a varhatd Gzemviszonyokat.

A Dbejelentett és a feltételeknek megfelel6 igény elfogadasat a szallitasi
rendszertizemeltetének 30 munkanapon belll kell visszaigazolni.

Az érintett kiadasi pontok 6sszevonasanak hatalyba lépési id6pontja az 6sszevonas
visszaigazolasaban megjeldlt gazhdnap elsé napja.

A visszaigazolt ©6sszevonas mindaddig érvényben marad, amig a szallitasi
rendszeruzemeltetd vagy a kapcsolodo rendszerlizemeltetd annak indokolt
moédositdsat nem kezdeményezi.

A kapacitaslekotési szempontbdl torténé 6sszevonas tipusok az alabbiak:
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i. I. tipusu Osszevonas az alabbi feltételek egyideji teljestlése mellett
kezdeményezheté:

e Az 0Osszevonand6 kiadasi pontok ugyanannak a kapcsol6édo
rendszerizemeltetének az &sszefliggé foéldgazeloszté rendszeréhez
kapcsolddnak, és ugyanazon bekeritett tertileten helyezkednek el.

ii. II. tipusu Osszevonas az alabbi feltételek egyideji teljestlése mellett
kezdeményezheté:

e Az 0Osszevonandé kiadasi pontok ugyanannak a kapcsolédé
rendszerizemeltetének az &sszefliggé foéldgazeloszté rendszeréhez
kapcsoldédnak, és kilénb6z6, nem ugyanazon bekeritett terilleten
helyezkednek el.

il. A kiadasi pontok I. és Il. tipust 6sszevonasa esetén a rendszerhasznéldknak
az 0Osszevont kiadasi pontra kell kapacitast lekdtnilk és nomindlniuk. A
kapacitaslekotéseknek kWh/éra kapacitasértékekben meg kell egyeznilk a
foldgazszallitd rendszer kiadasi és a foldgazelosztdé rendszer betaplalasi
pontjan 6sszevont kiadasi pontonként és rendszerhasznalonként.

h) A kiadasi pontok I. és Il. tipusi O6sszevonasa esetén az alabbi szabalyokat kell
alkalmazni:

i. Az 6sszevont kiadasi pont egyes haldzati pontjainak technikai kapacitasa nem
lehet nagyobb az adott halézati pont maximalis kapacitdsanal. A szallitasi
rendszerizemelteté a technikai kapacitast az aktualis gazévre varhatd
hidraulikai viszonyok alapjan hatarozza meg.

ii. Az 0Osszevonasra hivatkozva technolégiai atalakitdsokat nem lehet
kezdeményezni a féldgazszallitd rendszeren.

iii. Az Osszevonasban szereplé kiadasi pontok ledllitasat, inditasat, jelentds
Uzemmenet valtozasat a kapcsolédd rendszerlzemeltetbk operativan
egyeztetik.

iv. A szallitasi rendszerizemelteté§ kulén felszdlitasara a kapcsolodo
rendszerizemeltetd egy oran belll felosztja adott id6szakra nominalt igényeket
az oOsszevont kiadasi pontban szereplé kiadasi pontokra, és megkildi a
szallitasi rendszerizemeltet6 részére.

V. A szallitasi rendszerizemeltet6 ezt kovetden két 6ran belll operativ egyeztetést
kezdeményez az Uzemmenetrdl, a felosztdas szikség szerinti
megvaltoztatadsardl. Amennyiben ezt nem teszi, a kapcsolodd
rendszerizemeltetd felosztasa elfogadasra kerdilt.

2.2. Nominalas
2.2.1. Nominélés altalanos szabalyai

a) A rendszerhasznald koteles minden géznapra vonatkozéan megadni nominalas
formajaban az adott gaznapra tervezett gazforgalmat az adott rendszertizemelteté —
ide nem értve a foldgazelosztét - Informatikai Platformjan.

b) A rendszerhasznalé a visszaigazolt nominalasanak megfeleléen veheti igénybe a
foldgazszallité rendszert.
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

K)

A nomindlt érték nem haladhatja meg a rendszerhasznalé altal az adott halézati pontra
és orara vonatkozé nominalhato kapacitds mértékét.

Nominalast csak az a rendszerhasznalé adhat le az adott rendszerre, amely
rendelkezik érvényes rendszerhasznalati szerzédéssel.

A rendszerhasznalé felel6ssége, hogy adott halézati pont vonatkozasaban az egyes,
az adott ponton egymashoz kapcsolédd rendszerlizemeltetéh6z benydijtott
nominélasai kdzott tartalmi eltérés ne legyen.

Az elbzetesen publikalt mértékig a rendszerizemeltetd csdkkentheti a
rendszerhasznalo kapacitasainak rendelkezésre allasat karbantartas, hibaelhéritas és
megszakitas miatt. A rendszerhasznalonak az ilyen modon lecstkkentett nominalhato
kapacitas figyelembevételével kell megadnia a nominalasat, illetve modositani azt a
rendszerlizemeltetd rendszerére vonatkozo ujranominalasi szabalyok szerint.

Abban az esetben, ha a nomindlas benyujtdsa utdn az érintett rendszerhasznald
nominalhaté kapacitasa (pl. masodlagos kereskedelemi (gylet, megszakitas,
korlatozas elrendelése, kereskedévaltas vagy a 2024/1789 EU rendelet szerinti
szlkuletek kezelésére vonatkozé eljards miatt) megvaltozott és az adott haldzati
ponton nincs tulnominalasi eljaras engedélyezve, akkor a rendszerlizemeltetd
csOkkenti a rendszerhasznalé érintett id6szakra benyujtott nominalasait az ilyen médon
csokkentett nomindlhaté kapacitas mértékéig. A rendszeriizemeltetd koteles a
csOkkentésrél tajekoztatast adni a rendszerhasznalonak. A rendszerhasznalo
modosithatia a nominalasait a rendszerizemelteté rendszerére vonatkozo
Ujranominalasi szabalyok szerint. Abban az esetben, ha az adott foldgazszallit6i
halozati ponton engedélyezett a talnominalasi eljaras, akkor a Szabalyzat 2.1.2.5.
pontjaban leirtakat kell alkalmazni.

A rendszertizemeltet6 az f) és g) pontokban foglaltak végrehajtasa érdekében jogosult
a nominalhaté kapacitas mértékéig a benyujtott nominalasokat cstkkenteni, amely
miatt potdijra a rendszerhasznalé nem valik jogosultta.

A rendszerhasznal6 adhat zér6 nominalast, amely szerint a gdznapra nem igényel
rendszerhasznalatot. A zér6 nominalast ugy kell tekinteni, hogy az altala megadott napi
foldgazszallitasi, foldgaztarolasi feladat nulla. Foldgaztaroldi zér6 nominalasi igény
esetén a kdzzétett terhelésvaltasi sebességeket figyelembe kell venni. Zéré nominalast
kovetéen a visszaindulasi szabalyokat és terhelésvaltasi sebességeket ugyancsak
figyelembe kell venni.

Ha az adott napra a rendszerhasznalé a rendszerizemeltetbnek nem nyujtott be
nominalast, akkor ugy kell eljarni, mintha a rendszerhaszndlé gaznapra zéro
nominalast adott volna le a rendszerizemeltetének. Ez esetben a tény mennyiségek
allokalhat6saga érdekében a rendszertizemeltet6 nulla értékeket rogzit nominalasként
a rendszerhasznal6 altal lekotétt pontokra, szallittaté-parként a rendszerhasznalot
megjelblve.

Nominalas legkorabban 60 nappal az adott gaznap elétt adhaté le.

Az egyoldali nominalas altalanos szabalyai:

i. Azokon a halézati pontokon, ahol a kapcsolddd rendszerizemelteték
kolcsondsen megegyeznek az egyoldali nomindlasi szolgéltatés biztositdsaban
a rendszerhasznalék egyoldali nominalas keretében is benyujthatjak
nominalasaikat. A kapcsolédd rendszerizemeltet6k megallapodnak abban,
hogy az egyoldali nomindlasi eljarasban melyikik lesz az aktiv
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rendszeriizemeltetd, illetve a passziv rendszeriizemeltetd és errdl tajékoztatjak
a rendszerhasznéldkat.

ii. Azegyoldalinominalasi szolgaltatast igénybevevé rendszerhasznalénak mindig
csak az aktiv rendszertizemelteté informatikai rendszerére kell a nominalast
benyujtania. A rendszerhasznalok megéllapodnak abban, hogy az egyoldali
nominalasi eljarasban melyikik lesz a nominal6 aktiv rendszerhasznalg, illetve
a nem nominald passziv rendszerhasznaldo és err6l tajékoztatjgk a
rendszerizemeltetéket.

ii. Az egyoldali nominélas szolgéltatas keretében benyujtott nominélasrol az aktiv
rendszerizemeltet6 valtozatlan tartalommal a lehet6 legrévidebb idén belul
tajékoztatia a passziv rendszerizemeltetét. A passziv rendszerizemeltet6
visszautasithatja az egyoldali nominalas befogadasat, ha a passziv
rendszerhasznal6tdl nem kapott felhatalmazdst az egyoldali nominalas
befogadasara, vagy ha a passziv rendszerhasznalé nominalast ad be a passziv
rendszerlizemeltetd részére az egyoldali nominalasi eljaras lefolytatasanak
megallapodasa ellenére. Ebben az esetben kétoldali nominalasként kell kezelni
az aktiv rendszerhasznalé és a passziv rendszerhasznalé6 nominélasait. A
kapcsolodo rendszeriuzemeltetbk az ervényes egyuttmikodesi
megallapodasban foglaltak alapjan végzik el az egyoldali nominalasok
nominalas egyezdseégi vizsgalatat.

m) Az egyoldali nominalas szolgaltatas igénybevételeinek részleteirél és feltételeirél a

2.2.1.

a)

b)

d)

rendszeruzemeltet Uzletszabalyzata ad részletes tajékoztatast.
1. Nominalas altalanos szabalyai a foldgazszallité rendszeren

A nominalasban és az Ujranominalasban megadand6 gazmennyiséget (25 °C/0 °C-on)
kifejezett, égésh6é (GCV) alapu kWh/napban vagy kWh/érdban lehet megadni napi
nominalas és Ujranominalas esetén, illetve kWh/érdban o6rankénti nominalas és
Ujranominalas esetén. A kWh/napban megadott gazmennyiség esetén az Informatikai
Platform altal leképzett kWh/6rai értékek tekintenddk szallitasi igénynek. A leképezett
értékek az Gjranomindalas szabalyai szerint médosithatok.

Adott gaznapra vonatkoz6 nominalas megadhaté napi vagy Orai bontasban is a
rendszerlizemeltetd Uzletszabdlyzata szerint, azonban mindig az adott Orara
vonatkozo6 oOrai nominalt érték jelenti a szallitasi igényt. A kWh/napban leadott napi
nominalt érték az adott napra vonatkozd 6rak szamaval (24/23/25) kerll leosztasra
lefelé kerekitéssel egész szamra. A kerekitésbdl adédé maradvany az utols6 éraban
kerill kezelésre a kerekités szabalyai szerinti egész szamra.

Ha a szallitasi rendszertizemelteté Informatikai Platformja elérheté és mikoddképes
allapotban van, akkor a nominalasokat az Informatikai Platformon keresztil kell beadni.
Az Informatikai Platform mikddésképtelensége esetén a rendszerhasznalé e-mail
vagy fax formajaban is eljuttathatja a nominalasat a szallitasi rendszerizemeltetének.
A rendszerhasznal6 altal egy adott hal6zati pont vonatkozasaban a nominalasaban
megadott és a kereskedési platformon A&ltala felajanlott rovid tavlu szabvany
termékekbdl meghatarozhato legkisebb szallitasi feladat nem hatarozhat meg a fizikai
aramléssal ellentétes szallitasi feladatot.
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e)

f)

9)

h)

Amennyiben a rendszerhasznalé tobb rendszerhasznalati szerz6dést kotott a
rendszerlizemeltetével egyazon haldzati pontra a sajat nevében, akkor az érintett
pontokra dsszevontan nominéalhat.

A szallitasi rendszeriizemeltetd az Informatikai Platform segitségével a nominalasokat
a kovetkezd formai és tartalmi szempontok alapjan ellenérzi:

i. a nomindlas tartalmazza-e a Szabdlyzat 2.2.1.6.1. pontjdban felsorolt 6sszes
tartalmi elemet;
il. a nominalt mennyiségre az e fejezetben meghatérozott feltételeket.

Abban az esetben, ha a nominalas a formai és tartalmi kovetelményeknek megfelel,
azt a szallitasi rendszeriizemeltetd befogadja.

Abban az esetben, ha a nominalas formailag vagy tartalmilag nem felel meg, a szallitasi
rendszerizemeltetd nem fogadja el a nominalast. Ha a rendszerhasznalénak az adott
gaznapra volt beadott érvényes nominalasa, a szallitasi rendszerlizemeltetd az utolsé
érvényesen beadott nomindlast tekinti érvényesnek. Ha a rendszerhasznalénak nem
volt az adott gaznapra korabban leadott érvényes nominalasa, akkor ugy kell tekinteni,
mintha zéré nominalast adott volna le.

Amennyiben a nominalasban megadott atado, atvevd tgyfél-azonositdval jeldlt fél és
a kapcsolddo rendszerlizemelteténél érintett rendszerhasznalé nem azonos, azaz az
adott halézati ponton a foldgaz feletti rendelkezési jog atadasa tobb szereplén
keresztll zajlik, a rendszerhasznal6 koteles biztositani, hogy a partnerei a vonatkozé
tranzakciés értesitéseket, a teljes atadas-atvételi lancot az Informatikai Platformon
rogzitsék, a kapcsolddd rendszerlizemeltetk nominalas ellenbrzése érdekében. A
szallitasi rendszerlizemelteté rendszerén a foldgaz feletti rendelkezési jog atadaséat
igénybevevd rendszerhasznalok kotelesek a szallitasi rendszerizemeltetével az
Informatika Platform hasznélatara és a tranzakcios értesitések kezelésére vonatkozo
feltételeket is tartalmazo6 rendszerhasznalati szerzédést kotni.

A rendszerhaszndlé valamennyi, a kereskedési platformon megkotott Ugylete
megkuldése a szervezett foldgazpiaci engedélyes feladata, amely szerver-szerver
kapcsolat utjan valésul meg.

A szervezett foldgazpiaci engedélyes minden esetben a tranzakcidban teljesitési
helyként megnevezett haldzati pontra vonatkoztatva adja meg a tranzakcids értesitést.
A szervezett foldgazpiaci engedélyes altal megadott, két vagy tobb piaci szerepl6é
szdllitasi feladatait magaban foglalé tranzakcios értesitésbdl a Kdzponti Szerz6d6
Félre jutd, adott halézati pontra vonatkoztatott eredé szallitasi feladat minden esetben
nulla.

m) A kereskedési platformon megkotott tigyletben érintett rendszerhasznal6 a betaplalasi

n)

0)

és kiadasi pontokra a nominalast koteles elvégezni a nominalasokra vonatkoz6
altalanos el6irasok szerint.

Amennyiben a szervezett foldgazpiaci tagnak egy adott gaznapra nincs tgylete, gy a
szervezett foldgazpiaci engedélyes az adott szervezett foldgazpiaci tag
vonatkozasaban nem juttat el tranzakcios értesitést az Informatikai Platformra.

A hatarkeresztezési ponton tervezett szallitasok megkezdése el6tt legalabb 2
munkanappal az érintett rendszerhasznal6 az Informatikai Platformon koteles
bejelenteni a szallitasi rendszerlizemeltetd felé Uj rendszerhasznald partner parjat. A
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vonatkozé szallitas csak akkor kezdhet6 meg, ha az érintett hatarkeresztezési ponton
kapcsolodé rendszerizemeltetd a a bejelentés tartalmat visszaigazolta.

p) A kereskedési platformon megk6tott Ggyletek alapjan az Informatikai Platformon
rogzitett tranzakcids értesitések a rendszerhaszndl6 altal nem maédosithatéak és nem
vonhatbak vissza az Gjranominalasi eljaras soran.

g) A rendszerhaszndl6 kapacitdshasznalatat gy kell értelmezni, hogy az adott halézati
ponton a nem megszakithatoé kapacitasait a kbvetkezé sorrendben hasznalja:

i. éves kapcsolt nem megszakithaté kapacitas;
. éves egyedi nem megszakithato kapacitas;
iii. éves kapcsolt feltételes kapacitas;

iv. éves egyedi feltételes kapacitas;

V. negyedéves kapcsolt nem megszakithatd kapacitas;
Vi. negyedéves egyedi nem megszakithato kapacitas;
Vil. negyedéves kapcsolt feltételes kapacitas;

viil. negyedéves egyedi feltételes kapacitas;

iX. havi kapcsolt nem megszakithat6 kapacitas;

X. havi egyedi nem megszakithato kapacités;

Xi. havi kapcsolt feltételes kapacitas;

Xii. havi egyedi feltételes kapacitas;

Xiii. napi kapcsolt nem megszakithatd kapacitas;

Xiv. napi egyedi nem megszakithaté kapacitas;

XV. napi kapcsolt feltételes kapacitas;

XVi. napi egyedi feltételes kapacitas;

XVil. napon bellli kapcsolt nem megszakithaté kapacitas;
Xviii. napon belili egyedi nem megszakithat6 kapacitas;
XiX. napon bellli kapcsolt feltételes kapacitas;

XX. napon bellli egyedi feltételes kapacitas.

A Keretrendeletben meghatarozott feltétel fennalldsakor a kapacitashasznélati
sorrendet a feltételes kapacitasra vonatkoz6 (iii.; iv; vii; viii.; Xi.; Xii.; Xv.; XVi.; XiX.; XX.)
pontok nélkil kell alkalmazni.

2.2.1.1.1. Nominalas visszautasitasanak feltételei

a) A szallitasi rendszeruzemeltet6 a nominalasi hatarid6 lejartakor tortéend ellenérzéskor
a kovetkezd esetekben utasithatja el a nominalast:

i. a nominalas nem felel meg a Szabalyzat 2.2.1.1. pontjaban részletezett, a
foldgazszallité rendszerre vonatkoz6 altalanos nomindlasi szabalyoknak vagy
a Szabdlyzat 2.2.1.6. pontjaban részletezett tartalmi eléirasoknak;
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ii. az egyuttmikodd foéldgazrendszer kapacitasai bejelentett karbantartas vagy
Uzemzavar, illetve Uzemzavar szintjét el nem ér6 miszaki meghibasodas
kovetkeztében csokkentek;

iil. a szdllitasi rendszerizemeltetd megszakitast rendelt el egy adott halozati
ponton és ez érinti az adott nominalast;

iv. adott idészakra vonatkozdéan a benyujtott nominalas mértéke meghaladna a
rendszerhasznélé nominélhat6 kapacitasat;

V. a nominaldst beadd rendszerhasznalé a Szabdlyzat 4.3. fejezetének
megfelel6en korlatozasra kerult;

Vi. kapcsolédd rendszerlizemeltetd olyan jelzése alapjan, amely szerint a
rendszerén nem képes a féldgazszallitasi feladatot végrehajtani;

Vii. a rendszerhaszndlé foldgazszallit6 rendszerhez valé hozzaférése
felfUggesztésre kerdl;

viii. egyoldali nominalas esetén a passziv rendszerizemeltetd ellenérzi a

nomindlasi jogosultsagokat.

b) A nomindlas elutasitdsa esetén a rendszerhasznal6 foldgazszallité rendszerhez vald
hozzaférése felfliggesztésre kertil.

2.2.1.2. A rendszerhasznal6 jogai és kotelezettségei a foldgazszallité rendszer
betaplalasi pontjain

a) A rendszerhasznalé koteles a foldgazszallitdé rendszer betaplalasi pontjan minden
gaznapon az adott gaznapra visszaigazolt nominalasa szerint betaplalni szandékolt
mennyiséget és a szallitdsi rendszerlzemeltetd altal igénybevett rovidtavu
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget a foldgazszallité rendszerbe a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal elfogadott Utemezésben és a rendszerhasznalati
szerz6désben rogzitett min&ségben és nyomason a kapcsolédo
rendszertizemeltetdvel betaplaltatni és bizonylatoltatni.

b) A bizonylatolasnak ki kell terjednie az atadott foldgaz mennyiségi és min&ségi
jellemzéire, amelyet a rendszertizemeltetdé a rendszerhasznalé szamara allit ki, és
egyuttal megklldi az érintett kapcsolddé rendszerlizemeltetd részére is.

2.2.1.3. A rendszerhasznal6 jogai és kotelezettségei a foldgazszallité rendszer
kiadasi pontjain

a) A rendszerhaszndld koteles a foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjan minden
gaznapon az adott gaznapra leadott, jévahagyott nominalasaban jelzett, vételezni
szandékolt mennyiséget és a szallitasi rendszerizemeltet6 altal igénybevett rovidtavu
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget a foldgazszallité rendszerbdl kivenni.

b) Amennyiben a szallitdsi rendszerizemeltetének fel nem réhaté okokbdl a
rendszerhasznal6 az a) pontban meghatarozott mennyiséget nem, vagy csak részben
veszi &, nem gondoskodik annak tovabbszallitAsardl, agy a szallitasi
rendszerlizemeltet6 az ebbdl eredd karokért nem felelds.
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2.2.1.4.

a)

b)

d)

2.2.15.

A szdllitasi rendszeriizemeltetd jogai és kotelezettségei a
foldgézszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain

A szallitasi rendszeriizemeltetd koteles a féldgazszallitd rendszer kiadasi pontjan a
rendszerhasznalé szdméra az adott gdznapra visszaigazolt nominélasa és a szallitasi
rendszeriizemeltetd altal igénybevett rovidtavd szabvanytermékek szerinti
féldgazmennyiséget a rendszerhasznal6 részére atadni.

Amennyiben a rendszerhasznalo altal nominalt, visszaigazolt és rendelkezésre allé
forras mennyiségeket a szallitasi rendszertizemelteté neki felréhaté okbdl nem adja at,
mikdzben a rendszerhasznald6 gazvételezése megfelel a nominalasnak, a
rendszerhasznalé a nomindlt teljesitmény és a rendelkezésre bocsatott teljesitmény
kozotti kilonbségre az Aralkalmazasi rendeletben meghatarozott szallitéi nominalasi
eltérési poétdijat jogosult felszamitani a szallitasi rendszeriizemelteté felé. Ebben az
esetben a rendszerhasznalénak nem kell megfizetnie sem a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal felszamitott nominalasi eltérési potdijat, sem kiegyensulyoz6
gazzal kapcsolatos potdijakat, tobbletkoltségeket. A potdijon feltli karigényét a
rendszerhaszndl6 a Ptk. kartéritésre vonatkoz6 szabalyai szerint érvényesitheti.
Amennyiben a rendszerhasznalé szdmara visszaigazolt és rendelkezésre allé forrast
és a szallitasi rendszerlzemeltetd altal igénybevett rovidtava szabvanytermeékek
szerinti foldgazmennyiséget a szallitasi rendszeriizemelteté neki felréhatdé okbdl nem
veszi at, mikdzben a rendszerhasznalé gazvételezése megfelel a nominalasnak, akkor
a rendszerhasznalbnak a nominalt teljesitmény és a rendelkezésre bocsatott
teljesitmény kozotti eltérésre nem kell megfizetnie sem a szallitasi rendszerizemeltetd
altal felszamitott nominalasi eltérési dijat, sem kiegyensulyozé géazzal kapcsolatos
potdijakat és tbbbletkoltségeket. Amennyiben a rendszerhasznalénak vagy harmadik
félnek tovabbi, ezzel kapcsolatos kara keletkezett, a potdijon felili karigényét a
rendszerhaszndl6 a Ptk. kartéritésre vonatkoz6 szabalyai szerint érvényesitheti.

A szallitasi rendszerlizemeltetd a rendszeréhez kapcsolédd masik szallitasi
rendszeriizemeltetd rendszerén felmerilé vis major helyzetrél a tudomasszerzést
koévetdéen haladéktalanul tdjékoztatja az érintett rendszerhasznaldkat. Ezen esemény
eredményeként a rendszerhasznalék altal beadott nominalasok nem
teljesithet6ségéért a szallitasi rendszerizemeltetét semmilyen felelésség nem terheli.

Nominalas altalanos szabalyai a foldgaztarol6 rendszeren

a) A foldgaztaroléi nominalasi rendszer idéitemezésében és felépitésében illeszkedik a

Szabdlyzatban rogzitett foldgazszallitdé rendszerre vonatkozé nominalasi eljarashoz,
azaz Oréi alapon, rendszerhasznal6-rendszerhasznal6 partner (=taroltatd/shipper-pair)
rendszerben mikddik, és a foldgazszallitd rendszerre meghatarozott gaznap el6tti
nominélasi és Ujranominalasi, valamint gaznapon bellli Ujranominalasi idérendet
koveti.

b) A nominalas és Ujranomindlds sordn a gazmennyiséget 25 °C / 0 °C-on kifejezett

égéshé (GCV) alapu kWh/éra-ban vagy kWh/nap-ban kell megadni a féldgaztarolo
engedélyes Uzletszabalyzatanak megfeleléen. A  kWh/nap-ban megadott
gazmennyiség esetén az Orai tarolasi feladatok a féldgaztarol6 engedélyes
Uzletszabalyzataban megadott szabalyok szerint az Informatikai Platformjan leképzett
oOrai értékek.

c) A nominalasok egy nominalasi idéablakon belll tetszéleges szamban mddosithatok.
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d)

f)

9)

h)

k)

A foldgaztarol6 engedélyesnek a nomindlasokat validalni kell a Szabdlyzatban
megadott altalanos és tartalmi kovetelmények, a szerzddéses feltételek és a
foldgaztarol6 engedélyes Uzletszabalyzataban rogzitett egyéb feltételek alapjan. A
nem megfelelé nominalasokat joga van elutasitani.

A foldgaztaroldo engedélyes az egyes rendszerhasznalé-rendszerhasznaloé partner
parokra vonatkozd nominaladsokat kérheti kapacitas és/vagy termék tipusonként, vagy
egy 6sszegben. A preferalt modot a féldgaztarol6 engedélyes Uzletszabalyzatdban kell
régziteni.

A foldgaztarolé engedélyesnek joga van a beérkezett nominalasokat eltéré értéken
befogadni. A befogadott értékek megallapitdsanak szabdlyait az engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza. A befogadott érték meghatarozasa térténhet kézvetlendl
a nominalas beérkezése utan, vagy az adott nominalasi idéablak zarasat kdvetéen. A
preferalt médot az engedélyes lizletszabalyzata tartalmazza.

A rendszerhaszndl6 koteles a foldgaztarold engedélyesnek leadott nominalasokat a
kapcsolodé szallitasi rendszeriizemeltetd Informatikai Platformjan is megadni, kivéve,
ha kapcsolédé rendszeriizemelteték az egyuttmikodési megallapodasukban lehetévé
teszik az egyoldali nominalast.

A foldgaztarold engedélyes altal befogadott nominalasokat nominalas egyezdségi
vizsgalat céljabdl a foldgaztarolé engedélyesnek kell feladni a kapcsolodo szallitasi
rendszerlizemeltetd Informatikai Platformjara az engedélyes altal megadott
idéutemezés szerint. Ha az engedélyesek kdzott egyoldali nominalasi megallapodas
van érvényben, akkor a Szabalyzat 2.2.1. I) pontja szerint kell eljarni. A nominélas
egyezOségi vizsgalatok szabalyairdl a Szabalyzat 2.2.4. pontja rendelkezik.

A foldgaztarol6 engedélyes a befogadott nomindlasokrdl, illetve a befogadott
nominalasok valtozasarol legkés6bb az érintett nominalasi idéablak zarasat kovetd 10
percen belll kdteles értesiteni az érintett rendszerhasznalét.

A foldgaztarolok geologiai és rezervoar mechanikai adottsdgainak, valamint
katallomanyanak védelme érdekében a foldgaztarolé engedélyesnek joga van
szabalyozni az 6rai forgalom valtozasok mértékét mind a nominalasok, mind a fizikai
gazforgalmazas szintjén. A foldgaztarold6 engedélyes a nominalasokra vonatkozé
korlatozasi szabalyokat az lizletszabalyzataban teszi kbzzé, a fizikai gazforgalmazasra
vonatkozé szabalyokat a szallitasi rendszerlzemeltetével kotott egyuttmikodési
megallapodasban rogziti.

Amennyiben egy féldgaztarol6 engedélyes tobb foldgaztarolét Uzemeltet, az
engedélyesnek joga van az altala Uzemeltetett foldgaztarolék kapacitasait egyesitett
foldgaztaroloként, oOsszevontan kezelni, és a nominaldsokat az egyesitett
foldgaztarol6i nullpontra igényelni a rendszerhasznaloktél (Id. még a Szabalyzat 2.1.9.
pontja)

Napi értéken megadott és/vagy szerz6dott be- vagy kitarolasi kapacitdsok esetében e
kapacitasok 1/24-ed része az Orai csucskapacitds, maximum ez nominalhaté orai
nominalasként, kivéve a téli és nyari id6szamitas valtasahoz kapcsolodo 23 és 25 oras
gaznapokat, amikor az 6rai csucskapacitdsok a napi értékek 1/23, ill. 1/25-6d részei.
A  foldgaztarolo6  engedélyes  biztosithat  talnominalasi  lehet6séget az
Uzletszabalyzatdban megadott szabalyok szerint.

A nominalasi folyamat altal igényelt informaciéaramlas biztositdsa mind a szallitasi
rendszerlizemeltetd, mind a rendszerhasznaldk irdnyaba a féldgaztarolé engedélyes
Informatikai Platformjan keresztiil torténik. A kommunikaciéban résztvevé Informatikai
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Platformok és/vagy kommunikacios halézatok meghibasodasa esetén a kommunikacio
e-mail-ben vagy faxon vagy telefonon torténik.

0) Az e Szabdlyzatban megadott feladat teljesitési id6intervallumok az érintett
Informatikai Platformok és kommunikacios halézatok hibatlan mikédésének esetére,
gép-gép kapcsolaton alapulé informécidcserére vonatkoznak. A rendszer
meghibasodisanak esetén az alternativ kapcsolati és adatfeldolgozasi maodok
hasznalatara vonatkozé iddintervallumokat és hataridéket az egyuttmikodd felek
operativ egyeztetések Utjan hatarozzak meg.

2.2.1.5.1. Nominalas elutasitasanak feltételei a foldgaztarolé rendszeren

A foldgaztarolé engedélyes a kovetkezd esetekben utasithatja el a nominalast:

i. a nominalas nem felel meg az e Szabalyzatban megadott altalanos és tartalmi
kovetelményeknek

ii. a foldgaztarold rendszer kapacitasai Uzemzavar kdvetkeztében lecsokkentek;

iil. a nominalé rendszerhasznal6 részben vagy teljes mértékben korlatozasra kerdl
a szallitasi rendszeriranyité elrendelése alapjan;

iv. a nominalas a foldgaztaroléra kozzétett legkisebb vagy legnagyobb be- vagy
kitarolhaté mennyiség miatt nem teljesithetd;

V. a nominalas vagy Gjranominalas soran megadott 6rai értékek kozotti eltérés
mértéke és/vagy a valtozasok gyakorisdga olyan mértékd, hogy a
foldgaztarolok Gzembiztos és folyamatos mikddése nem biztosithato.

2.2.1.6. Nominalas tartalmi kbvetelményei
2.2.1.6.1. Nominéléas tartalmi kbvetelményei a féldgazszallité rendszeren

A rendszerhasznalé éaltal a foldgazszallitd rendszerre leadott nominalas tartalmi
elemei:

i. haldzati pont azonositoja: annak a hal6zati pontnak a megadasa, amelyen a
rendszerhaszndl6 a féldgazszallitd rendszerbe betaplalja, vagy onnan vételezi
a gazt;
ii. A megadott haldézati ponton a gazaramlas irdnya, azaz a foldgazszallité
rendszer tekintetében betaplalas vagy vételezés
iil. orai mennyiség (kWh/éra): az adott gaznap egyes oraiban a megadott halozati
ponton szallittatni kivant hémennyiség;

iv. atvevb/atado ugyfél-azonositd: annak az atvevé/atadonak az azonositéja, aki
az adott hal6zati ponton a rendszerhasznal6tél atveszi, vagy neki atadja a
foldgazt.

2.2.1.6.2. Nominaléas tartalmi kbévetelményei a féldgaztarol6 rendszeren

A foldgaztarol6 engedélyeshez beérkezett nominalasnak tartalmaznia kell az
alabbiakat:

i.  Arendszerhaszndl6 azonositdséara szolgal6é adatokat
ii. A hélozati pont azonositoéit
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iii. A gaznap megjelolését, amelyre a nominalast leadja

iv. A megadott hal6zati ponton a gazaramlas kivant iranyat, ami a foldgaztarol6
szempontjabol betarolas vagy kitarolas

v. Orai gazmennyiség (kWh/6ra) vagy napi gazmennyiség (kWh/nap) a
féldgaztarolé engedélyes Uzletszabalyzatanak megfelel6en

vi.  Atvevé/atadé lgyfél-azonositd: Annak az atvevdnek/atadénak az azonositoja,

aki az adott tarol6i ponton a rendszerhasznal6tél atveszi vagy neki atadja a
foldgazt

A rendszerhasznald, haloézati pont és ataddé/atvevé azonositéit a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal igényelt és kozzétett kddrendszer szerint kell megadni (EIC

kodok)
A foldgaztarold engedélyesnek joga van tovabbi tartalmi elemeket rogziteni az
Uzletszabalyzataban.

2.2.2. Nominéléas folyamata

2.2.2.1. Nominalas folyamata a foldgazszallité rendszeren

a) A rendszerhasznaldknak legkés6bb a nominalasi hatarid6 végeéig, azaz a gaznapot
megeldz6 naptari nap 14. 6rajaig kell benyujtaniuk a gaznapra szo6lé nominalasukat a
szallitasi rendszerlizemeltetd Informatikai Platformjan.

b) Amennyiben a rendszerhasznélé nominéldsa nem felel meg az &ltalanos nominalasi
szabalyoknak és tartalmi kdvetelményeknek, a szallitasi rendszerlizemeltetd elutasitja
azt.

c) A szallitasi rendszeriizemeltet6 a rendszerhasznalétél a nominalasi hatarid6 vége elétt
benydjtott legutols6é érvényes nominalast veszi figyelembe és tekinti feldolgozandé
szallitasi igénynek.

d) A napi nominalas idébeni folyamata:

D-1 gaznap elétt

NOMINALAST
HATARIDO visszaigazolas
hatéridé
-60nap .| .|.i./.|.|.:7/8/9/10{11{12:13 14 17/18/19/20/21/22:23:24/1:2:3/4/5/6 7. 8/9/10{11 12 13:14|15{16/17 1819 20/21:22/23/24 1 2|3|4/5 6
| NOUTNALATO CAZORAK
Kapcsolodd Nomindlés egyezéségi
rendszeriizemelteté és hidraulikai

megkiildi a vizsgalatok
feldolgozott
nomindlasokat

2.2.2.1.1. Nem megszakithat6 kapacitas feletti nominalasok kezelése a
foldgazszallité rendszeren

a) A rendszerhaszndld nem megszakithatd kapacitdsa feletti nominalasat ugy Kkell
értelmezni, hogy az adott halézati ponton rendelkezésére allé kapacitasait a kbvetkezé
sorrendben hasznalja, azaz az id6bélyegek sorrendje a kdvetkezé:

i. éves kapcsolt feltételes kapacitas;
ii. éves egyedi feltételes kapacitas;
iil. éves kapcsolt megszakithat6 kapacitas;
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iv. éves egyedi megszakithat6 kapacitas;

V. negyedéves kapcsolt feltéles kapacitas;
Vi. negyedéves egyedi feltéles kapacitas;
Vii. negyedéves kapcsolt megszakithatd kapacitas;
viii. negyedéves egyedi megszakithatd kapacitas;
iX. havi kapcsolt feltéles kapacitas;
X. havi egyedi feltéles kapacitas;
Xi. havi kapcsolt megszakithat6é kapacitas;
Xii. havi egyedi megszakithatd kapacitas;
Xiii. a Szabalyzat 2.1.5.1.4. pontjdban szereplé sziiklletkezelési eljaras altal
|étrejétt megszakithat6 kapacitas;
Xiv. napi kapcsolt feltéles kapacitas;
XV. napi egyedi feltéles kapacitas;
XVi. napi kapcsolt megszakithatd kapacitas;
XVi. napi egyedi megszakithat6 kapacitas;
XViii. napon bellli kapcsolt feltéles kapacitas;
XiX. napon bellli egyedi feltéles kapacitas;
XX. napon bellli egyedi megszakithatd kapacitas.

Amennyiben a Keretrendeletben meghatarozott feltétel nem all fenn, a
kapacitashasznalati sorrendet a feltételes kapacitasra vonatkozo (i.; ii, v.; vi.; ix.; X.;
Xiv.; xv.; xviii; xix.) pontok nélkul kell alkalmazni.

b) Amennyiben egy héalézati ponton a 459/2017 EU rendeletben® foglaltak okan a
nominalasok 6sszege meghaladja a teljesithet6 gazmennyiséget, a megszakitasokat
a kapacitaslekotési idébélyegek sorrendje szerint kell elvégezni. Megszakitas esetén
a korabbi kapacitaslekotési idObélyegek elsGbbséget élveznek a késobbi
kapacitaslekotési idébélyegekkel szemben.

c) Ha a b) bekezdésben leirt eljaras alkalmazasat kdvetéen ketté vagy tdbb nominalas
ugyanazon a helyen all a megszakitasi sorrendben, és a szallitasi rendszerizemeltetd
nem hajtia végre a megszakitast a teljes mennyiség tekintetében, akkor a
megszakithato kapacitasra esé nominalasok aranyaban kell megszakitast elvégezni.

d) A varhatd megszakitasrol a szallitdsi rendszerlizemeltetd értesiti az érintett
rendszerhasznalOkat a nominalas visszaigazolas soran, meghatarozva:

i. a megszakitas helyét;
ii. a megszakitott gazorat;
iil. a megszakitassal érintett gazoraban teljesitheté mennyiséget adott szallittatd

19 459/2017 EU rendelet 35. és 36. cikk
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e)

f)

9)
h)

par vonatkozasaban (kwh/ora).

A varhaté megszakitasrél szol6 értesités tajékoztatasi célt szolgal, nem értelmezhetd
megszakitasként.

Az olyan kiadasi pontokon, ahol tobb rendszerhasznalé rendelkezik
kapacitaslekotéssel, az egyes Ordkban az egyes rendszerhasznalé tényleges orai
kapacitas kihasznaltsdgat a megszakitasi hiba megallapitasa szempontjabél az egyes
rendszerhasznalok altal ellatott felhasznaldk dérai méréseit is figyelembe véve kell
meghatérozni. A rendszerhasznéldk felhasznélbira vonatkoz6 dsszesitett 6rai mérési
adatait az érintett kapcsolédd rendszeriizemeltetd koteles biztositani a szallitasi
rendszeriizemeltetd részére.

A szdllitasi rendszerliizemeltetd jogosult a megszakitas végrehajtasat ellendrizni.

A szdllitasi rendszeriizemeltetd a gazhénapot kévetéen a megszakitott kapacitasokrol
kimutatast és jegyz6kdnyvet készit a rendszerhasznalok részére a havi elszamoléssal
egyutt. A szallitasi rendszertzemeltet6 a rendszerhasznaldk részére a megszakitassal
érintett kapacitasra a Hivatal hatarozatanak vonatkozd pontja szerinti kompenzaciot
fizet.

Utblagos dijkedvezmény alkalmazasa esetén a betaplalasi és a kiadasi pontokon a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal fizetendé kompenzacié mértékének alapja az adott
kapacitdstermékre vonatkoz6 megszakitas legnagyobb orai értéke (kWh/ora).

2.2.2.2. Nominalas folyamata a foldgaztarolé rendszeren

2.2.2.2.1. A nominélés altalanos folyamata a féldgaztarol6 rendszeren

a)

b)

d)

A rendszerhasznaloknak legkésdbb a gaznapot megel6zd naptari nap 14 éraig kell
leadniuk a gaznapra vonatkozé nominalasokat a foldgaztarol6 engedélyes Informatikai
Platformjan. A foldgaztarold6 engedélyes a nominalast az lzletszabalyzata szerint
igazolja vissza.

A nominalas validalas soran a foldgaztarold engedélyes ellendrzi, hogy a beérkezett
nominalas megfelel-e:

i. a Szabdlyzat altalanos és tartalmi kdvetelményekre vonatkozé elirasainak
ii. a szerz8dott kapacitasoknak,
iil. az adott gaznapon a rendszerhasznal6 altal elérhet6 kapacitasoknak.
iv. az Uzletszabalyzatdban megadott nominalt érték valtozasi feltételeknek,
V. egyeb szerz6déses adatoknak

A b) pontban megadott kdvetelményeknek nem megfelel6 nominalasokat a
foldgaztarol6 engedélyesnek joga van elutasitani (Id. még a Szabalyzat 2.2.1.5.1.
pontja) vagy modositott értéken befogadni.

A foldgaztarolé engedélyes meghatarozza az egyes nominalasok befogadott értékeit.
Az egyes foldgaztarol6i pontokra egy érték formajdban leadott nominalasok esetében
a befogadott érték meghatérozasaval egyitt elvégzi a nominaldsok kapacitas tipusok
és/vagy termékek kozotti szétterhelését is. A befogadott érték meghatarozasat és a
nominalas szétterhelést az lizletszabalyzataban megadott szabalyok szerint végzi el.
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e) A nominalds befogadast és szétterhelést legkésébb az adott nominalasi idéablak
zarasat kovetd 5 percen belll elvégzi a foldgaztarold engedélyes, és az igy létrehozott
befogadott nominaladsokrol 10 percen belll értesiti a rendszerhasznaldkat.

f) A nominalasi idéablak zarasat kovetéen a foldgaztarold engedélyes a szallitasi
rendszerlizemeltetével egyeztetett id6intervallumon belll eljuttatia a befogadott
nominaldsokat a szallitasi rendszerlizemeltetd szamara, aki nominalas egyez6ségi
vizsgalatot végez a Szabalyzat vonatkozo fejezete szerint.

g) A nominalas egyez8ségi vizsgalat eredményét a szallitasi rendszeriizemelteté a
Szabalyzatban megadott hatarid6ig visszajuttatja a foéldgaztarolé engedélyesnek, aki
innentél ezeket az értékeket tekinti befogadott nominalasoknak. A befogadott
nominalas valtozasa esetén a féldgaztarolé engedélyes a valtozast kovetd 10 percen
belll értesiti az érintett rendszerhasznalét.

h) Az egyesitett foéldgaztaroléra vonatkoz6 befogadott nominalasokat a foldgaztarolo
engedélyes szétallokdlja a kapcsol6do foldgazszallitd rendszerek kapcsolddasi
pontjaira, amit megkulld a kapcsolodo szallitéi rendszertizemeltetéknek.

i) A gaznapok és gazoérak kozott megengedett nomindlasi szint valtozasokra vonatkozé
szabalyokat, azaz a foldgaztaroldéi rugalmassagi lehetéségek kihasznalasnak
szabalyait a foldgaztarol6 engedélyes Uzletszabalyzata tartalmazza.

2.2.2.2.2. Nomindlds nem megszakithat6 kapacitdsokra a foldgéaztarold
rendszeren

A nomindlas az altalanos folyamatot kdveti az alabbi kiegészitésekkel:

i. A nominalas befogadas soran a nem-megszakithatd kapacitasokra érkezd
igények befogadasa els6bbséget élvez a tobbi kapacitas tipussal szemben.

ii. A foldgaztarol6 toltottségének valtozasa miatti kapacitdscsdokkenés esetén a
foldgaztarol6 engedélyesnek, nominalasi rendszerének kiépitettsége
figgvényében, mar a gaznap hatralévé éraiban vagy a kdvetkezd gaznaptdl
joga van a szerz6dott nem-megszakithatd kapacitasokat lekotés ardnyosan
korlatozni az elérhet6 fizikai kapacitasok szintjére.

iil. Ha a foldgaztarolé engedélyes foldgaztaroldinak 6sszesitett fizikai kapacitasa a
foldgaztaroldk toltbttségének a valtozasa (letdrési gorbe) miatt lecsokken a
szerz6dott nem-megszakithatd kapacitdsok Osszesitett szintje ala, ugy a
foldgaztarol6 engedélyes jogosult a mar befogadott nominalasokat visszavagni
a teljesithetd szintre. A visszavagast kapacitas-csokkenés aranyosan kell
elvégezni a diszkriminacid mentesség érdekében. Ez esetben el6szor a
megszakithaté kapacitasokra befogadott nominalasok teljes egészében, majd
a nem-megszakithaté nominalasok a sziikséges mértékben, végul a virtualis
nomindldsok szintén a szikséges mértékben megszakitasra kerllnek. A
visszavagas részletes szabalyait a foldgaztaroldé engedélyes lzletszabalyzata
tartalmazza.

2.2.2.2.3. Nominélds megszakithaté kapacitasra a foldgaztarolé rendszeren

A nominalas az altalanos folyamatot koveti az alabbi kiegészitésekkel:
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2.2.2.
a)

b)

d)

e)

2.2.2.

a)

b)

c)

i. A foldgaztarolé engedélyesnek joga van tobbféle, a termékstruktlrajahoz
illeszked6 megszakithatd kapacitast definialni az Gzletszabalyzataban, illetve e
kapacitas tipusokra vonatkoz6 megszakitasi sorrendet is Uzletszabalyzataban
rogziti. Azonos kapacitastipuson belul diszkriminaciomentesen, nominélas
alapu pro-rata elv alapjan kell a megszakitast alkalmazni.

ii. A megszakithatd kapacitasokra torténé nominalas térténhet egy dsszegben a
nem-megszakithatd kapacitasokra vonatkoz6 nominélassal, vagy kapacitas
tipusonként elkulonitve. A preferalt moédot a féldgaztarol6 engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza.

iii. A megszakithatd kapacitasokra érkez6 nominalasok befogadott értéke mind a
gaznap elétt, mind a gaznap soran a beérkezett nominalasok és a miszaki
lehet6ségek fuggveényében folyamatosan moédosithaté vagy megszakithaté a
féldgaztarol6 engedélyes altal, a foldgaztarold engedélyes lizletszabalyzatdban
leirtaknak megfelel6en.

2.4, Tulnominélas a foéldgaztarol6 rendszeren

A tulnominalas célja a nem-megszakithaté kapacitasokra vonatkoz6 nominalasokkal le
nem fedett szabad, &m megszakithat6 kapacitasok elérése.

Egy rendszerhasznaldénak egy adott gaznapra leadott nominalasainak dsszege nem
haladhatja meg az adott gaznapon az adott halézati pont mégott 1evé foldgaztarolok
elérhetd Osszes ki- vagy betarolasi kapacitasat. A rendszerhasznalék nominalasainak
Osszege viszont meghaladhatja az adott hal6zati ponton az adott gaznapra érvényes
fizikai ki- vagy betarolasi kapacitas maximumot, mivel az elérhet6 megszakithato
kapacitasokra mindenki egyenlé mértékig jelezheti igényét.

Mind gaznap el6tti, mind gaznapon bellli tulnominalasok esetén a foldgaztarold
engedélyes pro rata elv alapjan, azaz a megszakithaté kapacitdsokra leadott
nominaladsok aranyaban allokdlja és igazolja vissza a nominalasokat.

A megszakitas soran a féldgaztarolé engedélyes a szerzddései és az lizletszabalyzata
szerinti megszakitasi sorrendet alkalmazza.

Géaznapon bellli Gjranomindlas esetén a foldgaztaroldé engedélyes donthet, hogy csak
az aktualisan lezart nominalasi idéablakkal parhuzamosan lezart elsé ujranominalasi
orara alkalmazza a c) pont szerinti szétterhelési szabalyokat, vagy a teljes hatralévé
gaznapra. A vdlasztott szabalyt a foldgaztarold6 engedélyes (izletszabalyzata
tartalmazza.

2.5. A virtudlis foldgaztarolasi szolgaltatds nominalasi szabalyai

A rendszerhasznalénak lehetbésége van a foldgaztarold engedélyes altal virtualis
nominélasra elérhetévé tett egyesitett vagy egyedi foldgaztaroldk aktualis fizikai
forgalmi irdnyaval ellentétes iranyl nominalasokat is leadni.

A foldgaztarolé engedélyesnek joga van a beadott virtualis nominalasokat visszavagva
befogadni vagy elutasitani a foéldgaztarolé technolégiai rendszerének védelme
érdekében.

A foldgaztarolé engedélyes a virtudlis szolgaltatasra leadott igényeket validalhatja
egyedileg a beérkezéskor, vagy 0Osszesitve, a nominalasi idéablak zarasakor. A
preferalt médot az Uzletszabalyzata tartalmazza.
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d)

e)

f)

2.2.2.

a)

b)

2.2.3.
2.2.3.

a)

b)

d)

Az egyedileg validalt nominalast befogadhatja valtozatlan értéken vagy részben vagy
egészben korlatozva. A vonatkozé szabalyokat a foldgaztarolo engedélyes
Uzletszabalyzata tartalmazza.

Az dsszesitve validalt nominalasok esetében a technoldgiai lehetéségek és az aktualis
tarolasi iranynak megfelelé befogadott nominalasok alapjan befogadott dsszesitett
virtualis igényt a foldgaztarolé engedélyes visszaosztia a nomindlok kozott. A
visszaosztas soran az alapvetd elv a nominalas aranyos pro-rata szétosztas. Az egyes
termékek kozotti prioritdsi sorrendet és egyéb részletes szabalyokat a foldgaztarold
engedélyes  Uzletszabdlyzata tartalmazza. A  visszaosztasi szabdalyoknak
diszkriminacié mentesnek kell lenni.

A gaznap soran rendelkezésre allé virtudlis kapacitdsok csokkenése esetén a mar
befogadott nominalasok visszavagasanak alapvet6 elve a nominalas aranyos pro-rata
visszavagas. Az egyes termékek kodzotti megszakitasi sorrendet és egyéb részletes
szabalyokat a foldgaztarol6 engedélyes lzletszabalyzata tartalmazza. A visszavagasi
szabalyoknak diszkriminacié mentesnek kell lenni.

2.6. Heti elérejelzés folyamata a foldgaztarol6 rendszeren

A rendszerhasznaldknak minden héten legkésébb csutdrtok 12. érajaig napi (kWh/nap)
szint(i bontasban elérejelzést kell adniuk a kdvetkez6 hét hétfén reggel 06:00 ératdl az
azt kovetd hétfén reggel 06.00 6rajaig tartd, tervezett be/kitarolasukrél (kWh/nap) a
foldgaztarol6 engedélyesnek.

A heti el6rejelzésben megadott értékeket a rendszerhasznalo Uj el6érejelzés formajaban
vagy a napi nhominalas soran médosithatja.

Ujranominalas
1. Ujranominalas a foldgazszallité rendszeren

Adott gaznapra vonatkoz6éan a rendszerhasznalék jogosultak Ujranominalast
benydjtani a szallitasi rendszeriizemeltetd Informatikai Platformjan az Gjranominalasi
idészakban, amely a gaznapot megel6z8 naptari nap 16:00 6rakor kezd6dik és harom
oraval a gaznap vége el6tt, 03:00 érakor ér véget.

Adott gaznapra vonatkozéan a gaznap kezdete el6tt 04:00 Oraig benyujtott
Ujranominalds soran az adott gaznap dOsszes Oraja modosithatd. Ezt kdvetben
benyujtott Ujranominalas soran kizardlag a benyujtast kovetd egész ératol szamitott 2.
oratol 1ép életbe a széllitasi adatok médositasa.

A szallitasi rendszerlizemeltetd az Ujranominalasi idészakon beldl minden éra
kezdetekor elindit egy feldolgozasi folyamatot (Gjranominalasi ciklust), amely soran a
rendszerhasznalok altal a ciklus meginditasat megelézéen  benyuijtott
Ujranominalasokat feldolgozza, és elvégzi a hidraulikai vizsgélatokat, a Szabdlyzat
2.1.5.1.3. pontjaban szerepl6 szlkulet kezelési eljarasbdl eredd feladatokat, a
tilnominalasi eljards alapjan a kapacitasallokaciét, a megszakitast, valamint a
Szabdlyzat 2.2.4. pontjaban foglalt eljarasnak megfelel6 nominalas egyezdségi
vizsgalatokat.

A szallitasi rendszeruzemeltet6 a rendszerhasznalotol az ujranominalasi ciklus kezdete
el6tt kapott legutolsd Ujranominalast veszi figyelembe az Gjranominalasi ciklus soran
és tekinti feldolgozandé szallitasi igénynek.
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e) A szdllitasi rendszeriizemeltetd minden uUjranominalasi ciklusban, a ciklus kezdetétdl
szamitva legkésébb két éran belll feldolgozza a szallitasi igényeket és elkildi az
érintett rendszerhasznaldknak a visszaigazolt mennyiségekrdl sz6l6 értesitést.

f) Az Gjranomindlas benyujtdsénal a rendszerhasznaloknak figyelembe kell vennitk a
Szabdlyzat 2.2.1.1. pontjaban részletezett, a foldgazszallité rendszerre vonatkozo
altalanos nomindlasi szabdlyokat, valamint a Szabdalyzat 2.2.1.6.1. pontjdban
részletezett tartalmi eléirasokat.

g) Amennyiben az Ujranomindlas nem felel meg az ezekben a pontokban részletezett
szabalyoknak a szallitasi rendszerizemeltetd elutasitja azt. Ebben az esetben a
szallitasi rendszeruzemelteté az adott napra vonatkozo utolsé visszaigazolt nominalt
vagy Ujranominalt foldgadzmennyiséget tekinti érvényesnek.

h) A szallitasi rendszerlizemeltetd az adott napra vonatkozo utolso visszaigazolt nominalt
vagy Ujranominalt féldgazmennyiséget tekinti szallitasi feladatnak és annak teljesilése
érdekében végzi az operativ irdnyitast.

i) Az Ujranominalas idébeni folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP

UJRANOMINALASI IDOSZAK
-60nap 1/2 34 5678910111213 14 17/ 18/19/20121/22:23/24 1/ 2 3/ 4 5 6 7 8 910111213 14 1516 17 18192021 222324 1 2 3 4 5 6
URJANOMINALHATO

UJRANOMINALAS [ S
BENYUJTASA

URJANOMINALHATO GAZORAK
GAZNAPRA VONATKOZOAN

UJRANOMINALASI CIKLUSOK | S—

i) A rendszerhasznalék az Ujranomindlasban csokkenthetik/névelhetik a korabban
leadott és jovahagyott nominalasuk szerint az egyes betaplalasi/kilépési pontokon
atadni/atvenni kivant gazmennyiséget.

2.2.3.2. Ujranominalas a foldgaztarol6 rendszeren

a) A foldgaztarold engedélyes altal kovetett Ujranominalasi idérend azonos a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal kovetett, a Szabalyzat 2.2.3.1. pontjdAban megadott
menetrenddel a ra is értelmezhet6 feladatok vonatkozaséban.

b) Tarol6i gaznapon belili rugalmasséag (toleranciasav és egyéb nominalt érték valtozasi
feltételek) igénybevételének feltételei és a rendelkezésre all6 technikai kapacitas
meghatarozdsdnak részletes mddszertana a foldgaztarol6 engedélyes mindenkor
hatalyos izletszabdlyzata szerint kertil meghatarozasra.

c) A gaznapon beliili gjranominalasok nem haladhatjak meg a féldgaztarolé engedélyes
Uzletszabalyzata szerint meghatarozott toleranciasav mértékét, és az egyéb nominalt
érték valtozasi feltételek altal megszabott hatarértékeket.

d) Az ujranominalas soran elvégzendd feladatok és alkalmazandd szabalyok egyéb
tekintetben egyeznek a foldgaztaroléi nominaldsokra vonatkoz6 szabalypontokban
leirtakkal.
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2.2.4.

2.24.

a)
b)

224,

a)

b)

Nominalas egyezdség vizsgalat

1. Nominalasok egyez6ségének vizsgalata a kapcsol6dé
rendszeriizemeltetok kozott

A rendszeruzemeltetd koteles nominalas egyezdségi vizsgalatot lefolytatni.

A szallitasi rendszertizemelteté gaznapot megel6zd naptari nap 14:00 és 16:00 éra
k6zott feldolgozza a benyujtott nominalasokat, és elvégzi a hidraulikai vizsgalatokat, a
Szabdlyzat 2.1.5.1.4. pontjdban szerepld szlikuletkezelési eljarasbodl eredd feladatokat
€s megszakitasokat.

A vizsgalatok eredménye alapjan a szallitasi rendszerizemeltet6 a gaznapot megel6z6
naptari nap 16:00 o6raig elkuldi a visszaigazolt mennyiségekrél szolo értesitést az
érintett rendszerhasznaloknak a Szabalyzat 2.2.3.1. a) pontja szerint 14:00 o6raig
benyujtott nominalasok vonatkozasaban és elézetes szallitasi tervet készit a gaznapi
forgalom bonyolitdsahoz.

2. Nominalasok egyezéségének vizsgalata a hazai rendszeriizemeltetdk
kozott

A nominalast befogadd kapcsolédé rendszeriizemeltetd — kivéve foldgazelosztot—
koteles a sajat rendszerére befogadott és feldolgozott nominalasokat 25/0 °C-os
referencia hémérsékleti Vhr. szerinti égéshé (GCV) alapu energiaban (kWh/éra)
legkésdbb a nominalasi hatarid6 vegeét kovetd 30 percen belll, azaz a gaznapot
megel6zd naptari nap 14:30 Ordig, valamint az (jranominalasokat minden
ujranominalasi ciklus kezdetét kdvetd 30 percen belll a szallitasi rendszertiizemeltetd
Informatikai Platformjara feltolteni.

A vizsgalatokat a szallitasi rendszerlizemeltetd végzi a legutoljara feltdltott adatokkal a
nominélasok vonatkozasaban a nominalasi hataridé végét koveté 60 percen belll,
azaz gaznapot megel6zé naptari nap 15:00 o6raig, valamint az Gjranominalasok
vonatkozasaban ujranominalasi ciklus kezdetét kdvetd 60 percen belll.

Az adatok oranként kerlilnek dsszevetésre és a vizsgalat kiterjed a halézati pontra,
annak irdnyara, a nominalasban feltiintetett szallittaté par kapcsolatra és a nominalt
értékekre.

Amennyiben a Szabalyzat 2.2.4.1. pontja szerinti vizsgalatok soran a nominalt érték
kivételével az ellen6rzott paraméterek nem feleltetheték meg egyértelmien, akkor a
nem megfeleltethetd nominalasi sorok mindkét rendszerlizemelteté rendszerébdl
torlésre kertlnek.

Amennyiben a Szabalyzat 2.2.4.1. pontja szerinti vizsgalatok soran az ellenérzott
paraméterek egyértelmlien megfeleltetheték, de nominalt fbéldgazmennyiség
vonatkozasaban eltérés (mismatch) van, akkor az érintett rendszerizemelteték
elézetes megallapodas alapjan az alabbi harom modszer egyikét alkalmazzak.

i -Kisebb elv” - az érintett rendszertizemeltet6 a vizsgalt értekek kozil a kisebbet
az f) pontban foglalt szabalyok szerint érvényesiti a rendszerhasznalo
nominélasaban, kivéve foldgazeloszto esetében.

ii. Szallitasi rendszerizemeltetd els6bbsége - a szallitasi rendszerizemeltetéhoz
legutdbb benyujtott nominalast a kapcsoldédoé rendszertizemeltetd az f) pontban
foglalt szabalyok szerint érvényesiti a rendszerhasznalé nominalasaban.
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f)

iii. Kapcsol6dé rendszeriizemeltet6 elsébbsége - a kapcsolédé
rendszerlizemeltetd altal legutébb megkuld6tt nomindléast az f) pontban foglalt
szabalyok szerint a szdllitasi rendszerizemeltet6 érvényesiti a
rendszerhasznalé nominaldsaban, kivéve a féldgazelosztd esetében.

Az e) pontban meghatarozott modszerek alkalmazésabol adodo érvényesités soran az
Ujranominalasi ciklus kezdetét kévetd harmadik gazédrara vonatkozdan az érintett
rendszerlizemeltetd az adott értékkel fellliria a rendszerhasznalé nominalasat,
tovabba az ezt kovetd gazorakra vonatkozoéan (mismatch) tajékoztatast ad. Az
érintettek a mddositott nominalast tekintik teljesitendd szallitasi feladatnak.

g) Az érvényesités folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP

UJRANOMINALAST IDOSZAK
AAAAAA 7 8| 9/10/11/12/13|14 17|18/19/20|21 22|23]24| 1| 2| 3| 4 5| 6[/78 910111 12|13 14 15 16 17 18'19/20 211222324 1 2/'3 4 5 6

A GAZORAK VONATKOZASABAN
MISMATCH ERTESITES

NOMINALAS BENYUJTASA

| vomusraDoGO

UJRANOMINALAS BENYUJTASA ’ " —
NOMINALASOK SZUKSEG
SZERINTI CSOKKENTESE
UJRANOMINALASI CIKLUSOK (ERVENYESITES)
(VISSZAIGAZOLASSAL L
ZARODNAK)

h) Amennyiben a rendszerlizemeltetbk kozotti egylttmikddési megallapodasban

k)

barmely okbdl nem kerll meghatarozasra elv, ugy alapértelmezetten a ,Kisebb elv”
alkalmazando.

A rendszeruzemelteték kozott érvényben 1évé nominalas egyezdségi vizsgalati
modszerrdl és annak esetleges valtozasardl az egyes rendszeriizemeltetdk kotelesek
tajékoztatni az érintett rendszerhasznaldkat.

A szdllitasi rendszerizemeltetd a nominalas egyez6ségi vizsgalat eredményérdl
legkés6bb a gaznapot megel6zd naptari nap 16:00 Oraig a visszaigazolt
mennyiségekrdl szolo értesitésben tajékoztatja az érintett rendszerhasznaldkat és
rendszertizemeltetdket.

A szallitasi rendszerizemeltet6 az ujranominalt értékek egyezdségi vizsgalatanak
eredményér6l a visszaigazolt mennyiségekrél szolé értesitésben, minden
Ujranominalasi ciklus végén tajékoztatia az érintett rendszerhasznaldokat és
rendszerizemeltetbket.

A rendszerhaszndl6 a visszaigazolt mennyiségek tekintetében jogosult tjranominalast
benyujtani az érintett rendszerlzemeltetd rendszerén érvényes ujranominalasi
szabdlyok betartasaval.

m) Amennyiben valamely rendszeriizemeltetd a nominalas egyezéségi vizsgalatot nem,

vagy nem megfeleléen végzi el és ebbdl fakaddan valamely rendszerhasznalonak kara
keletkezik, beleértve a nem teljesitett szallitasi feladatbol ered6 karokat vagy barmely,
az érintett rendszerhasznalét terhel® pétdijat is, a kartéritési felelésség a nominalas
egyezO8ségi vizsgalatot nem, vagy nem a Szabalyzat rendelkezései szerint elvégzd
kapcsolédé rendszertizemeltetét terheli.
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n) A nominalasok egyez8seégi vizsgalatanak idébeni folyamata:

D-1 GAZNAP D GAZNAP
I UIRANOMINALASI IDOSZAK

60nap .| .| . .| .| 7 8/ 9/10{11|12 /13|14 15 16/17/18/19/20 21 22/23/24 1 2 3| 4 5 6 7 8 9/1011/12/13/14/15 16 17/18/19/20/21 22/23|24| 1 2 3 4| 5 6

KAPCSOLODO RENDSZERUZEMELTETG GRS A KAPCSOLODO L0220 AZ IRANOMINALASOKAT

it

A A
D D
A I
P — I GIRANOMINLAS BENYUITAS |5 3
lominalas benydjtasa '— l . —| JRANOMINI BENYUJT? K . |—
RENDSZERHASZNALOK o 5 . 5
o [ v , ~H_ A1
Nomindlds benydjtasa I—— : Bl -I UJRANOMINLAS BENYUJTAS |55 E
s N VISSZA N — L - VISSZA
v [ 16az0 % 16AZO
LAS LAS
SZALLITASI RENDSZERUZEMELTETO | A SZALLITASI RENDSZERUZEMELTETO FOGADJA/FELDOLGOZZA AZ (JRANOMINALASOKAT
60nap .| .| .| .| .| .| .| 7/ 8| 9/10/11/12/13|14 15 16/17|18|/19/2021/22|23/24 1 2| 3| 4| 5 6 7 8 9/10/11/12|13|14|/15 16 17/18/19/20/21/22|23|24| 1| 2| 3| 4| 5 6
I GIRANOMINALAST TDOSZAK
D-1 GAZNAP D GAZNAP
2.2.4.3. Nominalasok egyezbségének vizsgalata kiilfoldi és hazai szallitasi

rendszeriizemeltetok kozott

a) Annak érdekében, hogy a hazai szallitasi rendszerlizemeltetéh6z és a hozza
kapcsoldédd  kilfoldi  székhelyll  szallitasi  rendszerlzemeltetékhéz  benyuijtott
nominalasok kdzotti adateltérés esetén is meghatarozasra keriilhessen az egyértelm(
szallitasi feladat az érintett szallitasi rendszertizemelteték a benyujtott nominalasok
tekintetében egyez8ségi vizsgalatot végeznek a kdzottlk létrejott egylttmikddési
megallapodasnak megfeleléen.

b) Az egyuttmikddési megallapodasnak megfeleléen végrehajtott nominalas egyezdségi
vizsgalat eredményét az érintett szallitdsi rendszerlizemeltet6k érvényesitik a
rendszerhasznalok nominalasaikban és azt tekintik szallitasi feladatnak.

c) A hazai rendszerizemeltetd koteles tajékoztatni az érintett rendszerhasznaldkat a
szallitasi rendszerlizemeltetdk kozott Iétrejott egyuttmiikddési megallapodasban
meghatarozott nominalas egyezbségi vizsgalati mddszerr6l és annak esetleges

valtoz4sarol.
2.2.5. Egyéb, specialis nominalasi szabéalyok
2.25.1. Fizikai hal6zati ponton létrejott tranzakcios értesitések teljesitésének
szabalyai

a) Egy adott fizikai halozati ponton, betaplalasi iranyra, adott gaznapon létrejott
tranzakcios értesités(ek) esetén az atado koteles az tigyletek elbjelhelyes 6sszegébdl
adodd mennyiséget az ugyletben szereplé halézati pontra nominalni és fizikailag
betaplalni, ill. fizikai aramlassal ellentétes irAnya szallitds esetén nominalni és
virtualisan kiléptetni.

b) Egy adott fizikai hal6zati ponton, kiadasi iranyra, adott gdznapon létrejott tranzakcids
értesités(ek) esetén az atvev® koteles az Ugyletek elbjelhelyes 6sszegébdl adodd
mennyiséget az Ugyletben szerepld haldzati pontra nominalni és fizikailag, kiléptetni,
ill. fizikai &ramlassal ellentétes iranya szalliths esetén nomindlni és virtualisan
betaplalni.

c) A szabalyt megszegd rendszerhasznald a nem teljesités mértékéig nominéalas eltérési
potdij fizetésre kotelezett, aminek mértékét az Aralkalmazasi rendelet szabalyozza.

d) Nem teljesités mértékének meghatéarozasa:
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[ Egy adott fizikai halézati ponton, betaplalasi iranyra, adott gaznapon létrejott
tranzakciés értesités el6jelhelyes 6sszege és az allokalt betaplalt mennyiség
kozotti kuldnbség.

il. Egy adott fizikai halézati ponton, kiadasi iranyra, adott gdznapon létrejott
tranzakcios értesitések elbjelhelyes Osszege és az allokalt kiléptetett
mennyiség kozotti kuldnbség.

2.2.5.2. Nominalasok kezelése foldgazszallitoi rendszer miiszaki
meghibasodasa esetén
a) Amennyiben az Uzemzavar szintjét el nem érd milszaki meghibasodas valamely

b)

d)

e)

2.2.5.3.

a)

halozati pont szallitoképességét csokkenti, ugy a szallitasi rendszerizemeltetd a
szallitoképesség mértékéig a varhato idészakra az adott halézati pontra vonatkozéan
az érintett rendszerhasznalok nominalhaté kapacitasat csokkentheti és a mar
benyujtott nominalasokat visszautasithatja. A szallitasi rendszeriizemeltetd kartéritési
felel6sségét lizletszabalyzata szabalyozza. A szallitéi nominalasi eltérési pétdij fizetés
feltételeit az Aralkalmazasi rendelet vonatkoz6 pontja? tartalmazza.

A nominalhat6 kapacitas cstkkentése a kapacitashasznalati sorrend alapjan torténik,
a sorrendben azonos helyen all6 kapacitasok esetében a kapacitasok mértékének
aranyaban.

A nominalhaté kapacitasok csOkkentéseérdl és a nominalas visszautasitasrél a szallitasi
rendszerlizemeltet6 e-mailben és faxon értesiti az érintett rendszerhasznalokat.

Az értesitésnek tartalmaznia kell az:

i. az érintett haldzati pont megnevezését;
ii. a csokkentett nominalhat6 kapacitas mértékét;
iii. a csOkkenés kezdeti és a varhatd befejezé idépontjat;
iv. nomindlas visszautasitas tortént-e, ha igen annak az idészakat, mértékét.

A normal Uzemmenet helyredllasardl a szallitasi rendszerlizemeltetd e-mailben és
faxon értesiti az érintett rendszerhasznaldkat.

Nominalas szabalyai nem megfelelé6 minéségii foldgaz betaplalasa
esetén

Amennyiben a foldgazszallitdé rendszerbe betaplalt féldgaz minésége nem teljesiti a
Vhr.-ben?! foglalt elGirasokat, , illetve export vagy atszallitds esetén a szallitasi
rendszerizemeltetd és az érintett kapcsoldédd rendszeriizemeltetd kdzott hatalyos
egyluttmikodési megallapodasban (vagy Interconnection Agreement-ben) rogzitett
mindségi paramétereket, akkor a széllitdsi rendszerlizemeltetdé koteles irdsban
haladéktalanul értesiteni a hatarértéksértés mérésének tényérél a betaplald
kapcsolodd rendszerlizemeltetét és a mérérendszerek bizonytalansagabol ad6do
indokolatlan értesités kildés csokkentése érdekében az érintett halozati pontra, az
érintett gaznapra nominalast benyujté rendszerhasznélokat:

i. ha az érintett ponton a betaplalé kapcsolddd rendszeriizemelteténél nincs

2 Aralkalmazasi rendelet 18. §

2 vhr. 11.

sz. melléklet
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haszndlatban a hatarértéken kivilre kertlt paraméter mérésére alkalmas
eszkoz, vagy

ii. ha az érintett ponton a betaplald kapcsolédd rendszerlizemelteténél is
hasznélatban van a hatarértéken kivilre kerllt paraméter mérésére alkalmas
eszkOz és az is hatarértéksértést mutat ki, vagy

iii. ha a szdllitasi Gtvonalon tébb mérbeszkoz is hatarértéksértést mutat ki a
betaplalt féldgaz minéségére vonatkozéan, vagy

iv. ha szallitasi rendszerizemelt6 technoldgiai rendszerén egyértelmilen
érzékelhetd az eltérés (pl. eltdomédés, jelentés mennyiségl folyadék
megjelenés).

Amennyiben a rendszerhasznaldé az értesités alapjdn maodositani kivanja a
nominalasat, akkor az Gjranominalas szabdlyai szerint megteheti.

b) Abban az esetben, ha a rendszerhasznalé az ujranominalasaban a nem megfeleld
minéségi foldgaz betaplalasat nem csokkenti olyan mértékben, hogy az a gaznap
hatralévd oraira vonatkozoan az altala a foldgazszallitd rendszerbe betéplalt nem
megfeleld mindéségl féldgaz betaplalasanak megszintetését jelentse, akkor ez a
betaplalasi szandék fenntartasat jelenti. Ebben az esetben a nem megfelelé minéségi
foldgaz betaplalasabdl eredd mindennemd kar a rendszerhasznalét és a betaplalo
kapcsolddd rendszertzemeltetét terheli.

c) A szallitasi rendszerlizemeltetd az ujranomindlast kévetd ujranominalasi ciklusban
végzett nominalas egyezdségi vizsgalat soran jelzi, hogy az el6z6 pont szerint
lecsokkentett nominalas a gaznap hatralévd oraira kimenti a rendszerhasznaldt,
amennyiben a betaplalé kapcsol6odé rendszerlizemelteté felé is igy rendelkezett.
Amennyiben a betaplalé kapcsolddoé rendszerlizemelteté ennek ellenére sem szinteti
meg a nem megfelel6 foldgaz betaplalasat, a poétdijon fellli karigényét a
rendszerhasznalé a Ptk. kartéritésre vonatkoz6 szabalyai szerint érvényesitheti.
Mindennem(, a nem megfelel6 mindségli foldgaz betaplalasabdl eredd kar a
kapcsolédoé rendszeriizemeltetét terheli.

2.2.5.4. Nominalas szabalyai haldzati veszteség és mérési killonbdzet esetén

A foldgazeloszto rendszeri HMK-t kullon ,rendszerhasznald-rendszerhasznald partner”
soron elkulonitetten kell nominalni, - ahol a szallittatdé par minden esetben egy
foldgazelosztd rendszeri rendszerhasznald6 vagy maga a foldgazelosztd, akik
rendelkeznek egy technikai SHP kéddal (,HMK”megjel6léssel).

2.2.5.5. Nomindlas szabdlyai tobblet féldgaz betaplalasa esetén

a) Amennyiben az adott szallitasi rendszeruzemeltet6 altal nem szabalyozhato
betaplalasi ponton a rendszerhasznalé az adott napra vonatkozd visszaigazolt
nominalasaban megadott és a szallitasi rendszerlizemeltetd altal igénybevett rovidtavu
szabvanytermékek szerinti foldgazmennyiséget meghaladé mértéki foldgazt taplal be
a foldgazszallitdé rendszerbe, és a tdbblet betaplalas atvétele nem okoz miszaki
problémat a féldgazszallitd rendszeren, a szallitasi rendszerlizemeltetd atveheti a
tobblet gazmennyiséget.
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b)

c)

2.3.
2.3.1.
a)

b)

c)

d)

f)

9)

Amennyiben a foldgazszallité rendszerbe a rendszerhasznalok betaplalasa egy nem
szabalyozhaté betéplalasi ponton az adott géznapra vonatkozo jovahagyott
nominaldsukban megadott napi mennyiség 24-ed részét legalabb 5%-kal meghaladja
két egymast kdvetd odraban, a szallitdsi rendszerlizemeltetd koteles az érintett
rendszerhasznaldkat és a kapcsolodo rendszerizemeltetdt ennek tényeérdl értesiteni.
Amennyiben a rendszerhasznalék altal a féldgazszallité rendszerbe taplalt foldgaz
mennyisége meghaladja az el6z8 pont szerinti idészakot és hatérértéket, az értesitést
kévetben az érintett rendszerhasznald mérlegelheti a fbldgaz atvételét, vagy
intézkedhet a kapcsoldédé rendszertiizemeltetd felé a tdbbletbetaplalas megszintetése
érdekében. A tobblet foldgaz atvétele esetén a rendszerhasznalé modosithatja a
nominalasat az Ujranominalasra vonatkoz6 szabalyok szerint.

Egyensulytartas
A kereskedelmi egyensulytartas altalanos szabdalyai

A rendszerhasznal6é felelés a sajat kereskedelmi egyensulyanak gaznapon belll
torténd fenntartasaért.

A rendszerhasznalé koteles az Osszes betplalasait és dsszes vételezéseit napi
szinten egyensulyban tartani.

i. Az Osszes betaplalas: a betdplalasi pontokon a rendszerhasznalé altal adott
gaznapon a foldgazszallité rendszerbe betaplalt és az MGP-n atvett
mennyiségek el6jelhelyes 6sszege kWh-ban, beleértve valamennyi hominalas
és tranzakcids értesités terhére allokalt mennyiségeket.

ii. Az Osszes vételezés: a kiadasi pontokon a rendszerhasznéld altal adott
gaznapon vételezett és az MGP-n atadott mennyiségek el6jelhelyes dsszege
kWh-ban, beleértve valamennyi nominélas és a tranzakcios értesités terhére
allokalt mennyiségeket.

A szallitasi rendszeriizemeltetd koteles megkulonbdztetésmentes egyensulytartasi
szolgaltatast biztositani a rendszerhasznaldknak.

A rendszerhasznalo koételes a rendszerlizemeltetd hidraulikai egyensuly fenntartasa,
helyreallitAsa érdekében adott utasitasait maradéktalanul végrehajtani.

A rendszerhasznalé a kereskedési platformon vagy azon kivil Iétrehozott lgyleteit,
amelyekrdl a szallitasi rendszeriizemeltetd tranzakcios értesitést kapott, az igy allokalt
betdplalasokat és vételezéseket, valamint a rugalmasséagi szolgaltatast igénybe vevd
rendszerhasznalok esetén a szolgaltatas igénybevétele soran elszamolt
gazmennyiséget is figyelembe kell venni a kereskedelmi egyensuly
meghatarozasakor.

Az eltérések kiegyensulyozasat a szallitdsi rendszerlizemelteté maximum a
rendelkezésére allo kiegyensulyozd eszkozOk mértékeéig biztositja, elsddlegesen a
312/2014/EU rendelet rendelkezései szerinti lehivasi sorrend alapjan kereskedési
platformon kereskedett révid tavi szabvany termékek igénybevételével.

A rendszerhasznalé a Piaci Szabdlyzatban rogzitett, a kereskedési platformon
kereskedett rovid tavu szabvany termékek igénybevételével helyredllithatja
kereskedelmi egyensulyat.
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h)

2.3.2.
2.3.2.

a)

b)

f)

A szallitasi rendszerlzemeltetd vizsgalja a rendszerhasznaléi  portfolidk
egyensulytalansdganak hatasat a foldgazszallité rendszerre vonatkozéan. Ha egy
rendszerhaszndlo6i portfolio adott gaznapon a visszaigazolt nominalasok alapjan
varhatd egyensulytalansdga két egymast kovetd, gaznapon bellli ujranominalasi
ciklusban végzett utolsé vizsgélat sordn az egyensulytalansagi hatarértéket eléri vagy
meghaladja, ugy a szallitasi rendszerizemeltet§ jogosult az egyensulytalan
rendszerhasznalok nominalasait az egyensuly javitasa érdekében médositani.

A szallitasi rendszerlzemeltetd vizsgala a rendszerhasznaléi portfoliok
egyensulytalansdganak hatasat a foldgazszallité rendszerre vonatkozéan. Ha egy
rendszerhaszndloi portfolio adott gaznapon a benyujtott nominalasok alapjan szamolt
egyensllytalansaga az egyensulytalansagi hatarértéket eléri, vagy meghaladja, ugy
errdl a szallitasi rendszerizemeltet a rendszerhasznalét értesiti.

Hidraulikai egyensulytartas altalanos szabalyai és folyamata
1. A hidraulikai egyensulytartas altalanos szabalyai
Az egyensulytartas célja:

i. a féldgazrendszer biztonsagos és hatékony miikddésének biztositasa;
ii. a rendszerhasznaldék foldgazszallitasi és foldgazelosztasi szikségleteinek
teljesitése az egyuttmikodé foldgazrendszer optimalis kihasznalasa mellett.
iil. A rendszerhasznal6i egyensulytalansagok kialakulasa esetén a meghatarozott
egyensulytalansagi hatarérték betartatasa.

A hidraulikai egyensulytartasi tevékenység a foldgazszallitd rendszerbe val6 foldgaz
betaplalasok és a rendszerbdl valé foldgaz vételezések napi egyensulyanak
biztositasa a rendszertizemeltetd altal.

Minden rendszerizemelteté a sajat rendszerének hidraulikai egyensulyaért felelds,
melyet koteles folyamatosan figyelemmel kisérni.

Az egyuttm(kédé foldgazrendszeren a gaznapon bellli egyensuly fenntartdsanak
koordindlasa a szallitasi rendszeriizemeltet6 feladata.

A szallitasi rendszeriizemeltet6 koteles a kovetkez6 gaznap kezdetére biztositani, és
honlapjan publikalni a szallitasi feladatai ellatdsahoz sziikséges vezetékkészlet szintet,
tovabba oranként frissitve elbrejelzést adni a gaznap végén lévd foldgaz
mennyiségérdl és éranként megjeleniteni az aktudlis szintjét a Hivatal altal jovahagyott
maodon.

Az OBA lehet6vé teszi, hogy a rendszeriizemelteték a fizikailag szallitott mennyiséget
az aktualis operativ igényekhez igazitsak, anélkil, hogy ez kihatna a
rendszerhasznalok kereskedelmi elszamolasara. Azokon a halézati pontokon, ahol
OBA van érvényben, a rendszertizemelteték az egyittmiikddési megallapodasukban
rogzitett részletes eljarasrend szerint - optimalizalasi célokbdl, vagy az operativ
tevékenységek megkonnyitése érdekében és a legkisebb koltség elvét kovetve - a
fizikai szélliths géaznapon bellli, illetve géaznapon tuli Utemezését tekintve kozos
megegyezéssel eltérhetnek a rendszerhaszndlok visszaigazolt nominaldsiban
szerepl6 Utemezéstdl, kiemelten az alabbi esetekben:

i. Méréshatar alatti szallitandd6 mennyiségek esetén;
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ii. A rendszerizemeltet6k rendszerét jellemzé Gzemeltetési korlatok, technoldgiai
sajadtossagok és a rendszerhasznaldi igények valtozasainak dinamik4jabol
fakado kulénbségek kezelése okan;

iii. A nominalasokbdl elére lathaté szallitasi és tarolasi feladatok fizikai
teljesitésének koltséghatékonysagi szempontd optimalizalt Utemezése

érdekében;
iv. Mdiszaki probléma kezelése érdekében;
V. Gazdasagossagi indokok miatt;
Vi. Uzembiztonsag fenntartasat szolgald tevékenységek elvégzése miatt.
2.3.2.2. A hidraulikai egyensulytartas folyamata a foldgazszallité rendszeren

a) A szallitasi rendszerlzemelteté az utolsé visszaigazolasi értesitésben foglalt
féldgazmennyiséget tekinti szallitasi feladatnak és ez alapjan elkésziti, majd gaznapon
belll sziikség szerint médositja a gaznapra vonatkozé féldgazszallitasi tervet. A
tervnek megfeleléen adja ki a teljesitéshez szilkséges operativ utasitasokat és allitja
be az altala szabalyozott betaplalasi és kiadasi hal6zati pontokon a szallitand6
mennyiséget.

b) A szallitasi rendszeriizemelteté a foldgazszallité rendszeren 1évd betaplalasi-kiadasi
pontok és a foldgazszallit6 rendszer gazforgalmanak mérésével folyamatosan
figyelemmel kiséri a foldgazszallitdé rendszer fizikai egyensulyat és elvégzi az
egyensulyi helyzet vizsgalatahoz sziikséges elemzéseket:

i. forras-fogyasztas egyensulyelemzés;
ii. targynapi varhato fogyasztas;
iil. rendelkezésre all6 forras (import, foldgaztarolok, hazai termelés);
iv. nominalasi és allokalasi informaciok és mért gazaramlasok;
V. foldgazszallité rendszer egészében mért gaznyomas.

c) Az egyensuly megbomlasa bekdvetkezhet az alabbi esetekben:

i. fogyasztasi pontok igényeltnél kisebb/nagyobb teljesitmény vételezése;

ii. forras kimaradasa/tobblet betaplalas a szallitasi rendszeriizemeltetd altal nem
szabalyozhato betaplalasi pontokon;

iii. a foldgazszallité rendszeren bekdvetkezett lizemzavar;

iv. a féldgazeloszt6 rendszeren bekdvetkezett izemzavar;

V. foldgaztarol6 rendszeren bekbvetkezett lizemzavar;

Vi. a szallitasi igények miatt a foldgazszallit6 rendszeren a szdllitasi feladat
teljesithetéségét akadalyozd nyomas és aramlasi viszony alakult ki.

d) A szallitasi rendszerliizemeltetd egyensulyozé intézkedéseket hozhat a kdvetkezdk
érdekében:

i. az egyensuly megbomlasanak megakadalyozasa és helyreallitasa;
ii. a foldgazszallité rendszer lizemeltetési korlatainak betartasa;
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e)

f)

9)

h)

K)

iii. olyan nap végi vezetékkészlet szint elérése érdekében, amely eltér a vart
betaplalasok és vételezések alapjan az adott gaznapra elére jelzett szinttél, de
a foldgazszallité rendszer hatékony és gazdasagos Uzemeltetését segqiti.

A szdllitasi rendszeriizemeltetének a kovetkezé eszk6zok allnak rendelkezésre a
rendszeregyensuly helyredllitdsara:

i. A kereskedési platformon felajanlott, a Piaci Szabalyzat szerinti révid tavud, a
312/2014/EU rendeletben rogzitett lehivasi sorrend szerint rendelkezésre allé
szabvanytermékek;

il. korlatozas.

Korlatozas csak akkor rendelhetd el, ha a tdbbi egyensulytartasi eszkéz alkalmazasa
mar nem biztositja a rendszeregyensuly helyredllitasat.

A foldgazszallité rendszer egyensulyanak fenntartdsa érdekében rendelkezésre allé
eszkozok alkalmazasardl a szallitasi rendszerizemeltetd onalldan dont, betartva a
312/2014/EU rendeletben foglaltakat.

Amennyiben a rendszerhasznalé rendelkezik szervezett féldgazpiaci tagsaggal,
lehetésége van a Piaci Szabalyzatnak megfeleld6 modon a rovid tavu
szabvanytermékek felajanlasara.

A hidraulikai egyensulytartas érdekében adott gaznapra vonatkozdéan a gaznapot
megel6z6en és/vagy gaznapon belll a szallitasi rendszerizemeltetd jogosult eltérd
irdnyu (vételi/eladasi) rovid tava szabvanytermékek kereskedelmére, amely soran a
fenti célok érdekében hozott dontéseiért nem tartozik kartéritési felelésséggel az
érintett piaci szereplék/rendszerhasznaldk felé.

A szadllitasi rendszerliizemelteté jogosult a hidraulikai szikségszerliség szerint -
figyelemmel a legkisebb koltség elvére - donteni, hogy a féldgazszallitd rendszer
melyik virtualis vagy halézati pontjara felajanlott révid tavi szabvanyterméket veszi
igénybe.

Abban az esetben, ha a foldgazszallitd rendszer szempontjabol az i) pontban leirt
feltételek kozombosek, akkor a szallitasi rendszeriizemeltet6 a rovid tavu
szabvanyterméket a 312/2014/EU rendeletnek megfeleléen veszi igénybe.

A rendszerhasznalok a forras-fogyasztasuk eltérésének korrigalasara felhasznalt
kiegyensulyozé foldgaz vonatkozé fejezetek szerinti ellenértékét, és az egyensuly
helyredllitasaval kapcsolatosan felmerilt egyéb koltségeket kételesek a vonatkoz6
jogszabalyoknak megfeleléen a Kozponti Szerz6d6 Féllel vagy a szallitasi
rendszerlizemeltetével, vagy az egyensulyozast végzd partnerrel pénzigyileg
rendezni.

m) Amennyiben a foldgazszallit6 rendszeren forrastobblet esetén rdvid tava

szabvanytermékek kereskedelmével nem teljesithetd a hidraulikai egyensuly, akkor a
szallitasi rendszerizemeltetd jogosult valamely betaplalasi ponton torténé atvételt
fizikailag csokkenteni. Ez esetben a szdllitdsi rendszerizemeltetd a
rendszeriizemelteték altal legutoljara megadott allokalt fogyasztas/forras adatok
alapjan meghatarozza a forrastobblettel rendelkezé rendszerhasznaldkat és az altaluk
nominalt  betaplalasi  ponton/pontokon a  forrascsokkentést elvégzi. A
rendszerhasznalokat, melyek forrastobblettel rendelkeztek az allokalas sordn az
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n)

2.3.2.

a)

b)

eltéréseik aranyaban és mennyiségéig terheli a csdkkentés mértéke. A csdkkentéshdl
eredé esetleges karokért a szallitasi rendszerlizemeltetd nem tartozik felelésséggel.
A szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazszallitd rendszer egyensulyanak fenntartasa
érdekében igénybe vett rovid tava szabvanytermékekrél szol6 informaciokat, az tzleti
titoknak mindsulé informaciok bizalmas kezelése mellett, nyilvAnossagra hozza a
honlapjan, valamint havonta a Hivatalnak is megkuldi részletes indoklassal.

3. A hidraulikai egyensulytartds helyredllitAsa az egyensulytalansagi
hatarérték tallépés esetén

Az egyensulytalansagi hatarérték mértéke egy adott gaznapon egy adott
egyensulyozasi portfolié visszaigazolt nominalasokbdl szamolt 6sszes vételezésének
10%-a, amennyiben az nagyobb 15 milli6 kWh-nal. Azon portfoliok esetében,
amelyben a vételezések 6sszege nem éri el a 15 millio kWh-t, az egyensulytalansagi
hatarérték a visszaigazolt nominalasokbdl szamolt 6sszes vételezés 50%-a.

Ha a gaznap el6tt 14:00 orat kovetéen az ujranominalasi ciklusok lezarasa utan a
visszaigazolt nominalasok alapjan egyensulytalansagi hatarérték sértés Kkerdl
kimutatasra, akkor a szallitasi rendszeriizemeltetd az érintett rendszerhasznaldt
irasban értesiti a hatarérték sértés tényérél.

Amennyiben a gaznapon bellli Gjranominalasi ciklusonként automatikusan elvégzett,
jelen Szabdlyzat 2.3.1.h) pontja szerinti vizsgalat soran a szallitasi rendszeriizemeltetd
az aktudlis gaznapra vonatkoz6 egyensulytalansagi hatarértéket meghaladé
forrdshianyt észlel a gaznap soran barmely két egymast kovetd Ujranominalasi
ciklusban, akkor szallitdsi rendszerlizemeltetd a méasodik Ujranominalasi ciklus
kezdetén:

i.  az érintett rendszerhasznaldt irasban értesiti a vizsgalat eredmeényérdl;

ii. a szervezett foldgazpiaci engedélyes késedelem nélkul kezdeményezi az
érintett rendszerhasznalé géznapon bellli eladasi Ugyletekre vonatkozo
ajanlattételi és szerz6déskotési jogainak korlatozasat. Az Uzenetben a
rendszerhaszndlé Informatikai Platformon hasznalt kédja, az eladasi irdny
rogzitésének tiltdsa és a rendelkezés kiadasanak idépontja szerepel. A
szallitasi rendszerizemeltetd ilyen bejelentését kovetben a szervezett
foldgazpiaci engedélyes Aaltal kezdeményezett, az adott rendszerhasznald
gaznapon bellili eladasi tigyleteire vonatkoz6 tranzakcios értesitések rogzitését
visszautasitja. Az intézkedés feloldasarél a szallitdsi rendszerizemeltetd
hasonl6 lGizenetben értesiti a szervezett féldgazpiaci engedélyest.

iii. A szdllitasi rendszerlzemeltet6 az érintett egyensulyozasi portfoliéra
vonatkozéan géznapon bellli tranzakcids értesitéseket kizarolag csak
egyensulytalansagot csokkenté ajanlatra, tgyletre vonatkozéan fogad be
az Informatikai Platformon.

iv. Az Informatikai Platfomon adott gaznapra létrehozott és regisztralt tgylet csak
akkor mddosithatd, ha mindkét fél nyilatkozik, hogy a torlést kdvetéen az Uj
ugylet a térlendd ugylet iranyat megtartva, annak mennyiségét ndvelve kerul
létrehozasra. A nyilatkozat alapjan a torlést a szallitasi rendszerizemeltet6
haladéktalanul elvégzi.
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d) Amennyiben gaznapon belul két egymast kovetd Ujranominalasi ciklusban

hatarértéksértés kerilt megallapitdsra, akkor a maésodik Ujranomindlasi ciklus
kezdetén, leghamarabb a 10:00 O6rakor kezd6d6 ciklusban a szallitasi
rendszerlizemeltetd az egyensulytalan portfélioban elvégzi a nominalas modositasat a
nominalas egyez6ségi vizsgalat 2 6ras elbretartasi szabalyat betartva a gaznap végéig
az alabbi eljaras szerint:

i.  Arendszerhaszndl6 altal a hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi pontokon és a
foldgaztarol6i  betéplélasi-kiadasi pontokon adott géznapra nominalt
mennyiségeket a pontokra nominalt mennyiségek ardnydban (pro rata) a
szilkséges mértékben csokkenti a szamitott forrdshiany csokkentése
érdekében, legfeljebb annak mértékeéig.

i. A fenti intézkedés nem érinti a rendszerhasznalé egyéb nominaldsi és
Gjranominalasi jogait.

iii.  Anominalas modositas okardl a szallitasi rendszertizemeltets értesiti az érintett
rendszerizemeltet6t.

iv.  Amennyiben az Gjranominalasi ciklusonként jelen Szabalyzat 2.3.1. h) pontja
szerint automatikusan elvégzett vizsgalat sordn megallapitasra kerll, hogy a
rendszerhasznald a szamara biztositott beavatkozasi lehet6ségekkel
helyredllitotta az egyensulytalansagat, a gaznap hatralévé idészakara a
széllitasi rendszerlizemeltet az érintett rendszerhasznalo értesitése mellett a
szervezett foldgazpiaci engedélyesnél  késedelem nélkil kezdeményezi a
rendszerhasznald ajanlattételi és Ugyletkotési tevékenységét érintd
korlatozasok feloldasat, illetve Informatikai Platformjan feloldja a 2.3.2.3. ¢) iii)
pontjaban rogzitett korlatozasokat.

2.3.2.4. A hidraulikai egyensulytartas folyamata a foldgazeloszté rendszeren

a)

b)

d)

A féldgazeloszt6i rendszerhasznald koteles a rendszeregyensuly fenntartasa
érdekében a foldgazeloszté altal elrendelt intézkedések végrehajtdsara. A
foldgazelosztd intézkedési jogkdrét a rendszerhasznalati szerz6désekben rogziteni
kell.

A foldgazelosztd a foldgazelosztd rendszeren |évé betaplalasi-kiadasi pontok
gazforgalmanak mérésével folyamatosan figyelemmel kiséri a foldgazeloszt6 rendszer
hidraulikai egyensulyat.

Az egyensuly megbomlasa bekodvetkezhet az alabbi esetekben:

i. a kiadasi (fogyasztasi) pontokon az igényeltnél kisebb/nagyobb teljesitmény
vételezése;
ii. a féldgazszallité rendszeren bekdvetkezett lizemzavar;
iii. a foldgazelosztd rendszeren bekodvetkezett izemzavar.

A foldgazelosztonak sorrendben a kdvetkezé eszkdzok allnak rendelkezésre a
rendszeregyensuly helyredllitdséara:

i. korlatozas kezdeményezése a szallitasi rendszerirdnyitonal.
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e) Amennyiben a szallitasi rendszerlizemeltetd a szallitovezeték kiadasi pontjan észlel
az elosztévezetéki normal Uzemmenettdl eltérd allapot kialakulasat, haladéktalanul
értesiti a kapcsolodo rendszeriizemeltetét.

2.3.3. Napi kiegyensulyozé foldgdzmennyiség meghatarozasa, elszamolasa

a) A szdllitasi rendszeriizemeltetd naponta, a gaznap lezarasat kovetben, a
féldgazszallitd rendszeren lév6 betaplalasi-kiadasi pontokon, valamint az MGP-n
allokalt adatok és a rugalmasségi szolgéltatast igénybe vevd rendszerhasznaldk
esetén a szolgdltatas igénybevétele soran elszamolt gazmennyiségek alapjan
meghatéarozza a rendszerhasznald altal betéplalt és vételezett féldgaz mennyiségét.
Az igy meghatarozott betaplélas és vételezés kulonbozete képezi a rendszerhasznalo
kereskedelmi egyensulytalansagat, azaz a felhasznaléi altal felhasznalt
kiegyensulyozé féldgaz el6jelhelyes mértekét.

b) Ha az adott gaznapon a rendszerhasznalo altal a foéldgazszallité rendszerbdl 6sszesen
kivett féldgaz mennyisége meghaladja az altala 6sszesen betaplalt gdz mennyiségét,
akkor az egyensuly helyreallitAsa kiegyensulyozé foldgaz igénybevételével torténik,
melyet a rendszerhasznald koételes a szallitasi rendszertiizemelteté Uzletszabalyzata
alapjan meghatarozott marginalis vételi aron a szdllitasi rendszerizemeltet6tél
megvasarolni a Kézponti Szerz6d6 Fél kozbeiktatasaval.

¢) Ha az adott gaznapon a rendszerhasznal6 altal a féldgazszallité rendszerbdél 6sszesen
kivett foldgaz mennyisége elmarad az altala 6sszesen betaplalt féldgaz mennyiségétdl,
akkor a kiegyensulyozé foldgaz mennyiséget a rendszerhasznaldé a szallitasi
rendszerlizemeltetd (zletszabalyzata alapjan meghatarozott marginalis eladasi aron
eladja a szallitasi rendszerizemeltetének a Kdzponti Szerz6d6 Fél kozbeiktatdsaval.

d) A b) és c) pontok szerinti lgyletet a Kozponti Szerz6d6 Fél szamara a szallitasi
rendszeriizemeltetd adatai alapjan automatikusan létrehozza az Informatikai Platform.
A létrehozott ligyletek pénzigyi elszamolasa a Kozponti Szerz6dé Fél tzletszabalyzata
és a felek kozotti szerz6dés alapjan torténik.

2.4. Allokalas
2.4.1. Altalanos szabalyok

a) A rendszerlzemelteték és a foldgaztermelSk a Szabalyzat vonatkozo fejezete szerint
kotelesek az allokaciot elvégezni.

b) Amennyiben a szallitasi rendszerlizemeltetd az lzletszabalyzata alapjan tébb haldzati
pontot &sszevontan kezel, ugy a kapcsolddd rendszer Uzemeltetje azokra
0sszevontan koteles allokalni.

c) A szallitasi rendszeriizemeltetd az allokalas érdekében - a vitatott és nem vitatott
allokacios esetekben is - koteles téritésmentesen a szilkséges adatot szolgaltatni
minden érintett részére.

d) A féldgazszallité rendszerhez kapcsoldédéd rendszer lizemeltetdje koteles legkésébb a
szallitasi rendszerlzemeltet altal atadott alapadatok rendelkezésre bocsatasatol
szamitott 4. munkanapon, de nem kés6bb, mint a gazhénapot kévetdé hénap 12. napjan
15:00 o6raig a szallitdsi rendszerizemeltet6 Informatikai Platformjan a
rendszerhasznal6é allokalt havi végleges energiatartalmat megkildeni a szallitasi
rendszertizemeltetének.
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e)

f)

9)

h)

K)

2.4.2.

Amennyiben valamely, a fdldgazszallitd rendszerhez kapcsolédé rendszer
Uzemeltet6je nem végzi el az allokalast, a szallitasi rendszertiizemeltetd koteles a mért
adatokat az érintett kiadasi vagy termelési pontokon az adott pontra leadott
nominalasok aranyaban allokalni.

A gaznapot Kkovetd allokaciot a rendszerhasznalé napi kiegyensulyozé
féldgazmennyiségének meghatarozdsa, és a napi kiegyensulyozasi dij, valamint a
szallitéi nominalas eltérési potdij kiszdmitdsa soran végleges allokacionak kell
tekinteni.

Amennyiben az allokaci6 a foldgazszallitdé rendszerhez kapcsolédd rendszer
Uzemeltetéjének hibjabol nominalas aranyosan térténik és a rendszerhasznalénak
bizonyithatéan ebbdl eredéen potdij, kdtbér fizetési kotelezetisége vagy egyéb kara
keletkezik, azok a foldgazszallito rendszerhez kapcsolodd rendszer Uzemeltetdjét
terhelik.

Amennyiben a telephelyi vezetéken egyetemes szolgaltatasra nem jogosult
felhaszndlo, valamint egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznal6 is vételez, akkor
a foldgazeloszté a rendszerhasznal6 telephelyi szolgaltaté felé a kilonbség képzés
elve szerint allokal.

Amennyiben a tavadat atviteli rendszerrel ellatott felhasznélasi helyek esetében az
adott 6rai mérdallasi adatok - a tavadatklld® berendezések infrastrukturajan keresztil
- a foldgazelosztd elszamolasi adatbazisaba nem keriilnek tovabbitasra, akkor a
3.1.8.4 f) pontban meghatarozott helyettesité érték kertl megallapitasra az érintett
idészak gazoraira.

A foldgézelosztok és rendszerhasznalok az allokélassal kapcsolatos adatcserék soran
az Adatcsere Szabalyzat el6irasait kotelesek alkalmazni.

A Hivatal foldgazelosztonként, a naptari évre vonatkozdan elére megallapitia a
minimum allokalandé HMK mértékét. A foldgazeloszt6 altal a naptari évben dsszesen
allokalt HMK ettél eltérhet, de nem lehet kevesebb. A HMK gazataddénkenti, havi
lefutdsat a foldgazelosztok maguk hatarozzak meg. Az allokalt HMK mértékérdl a
foldgazelosztok a targyévet kovetd év januar 31-ig jelentést készitenek a Hivatal
részére. A gaznap veégi allokdlasban, valamint a h6 vegi Ujrafelosztasi eljardsban
szamolt gazatadoénkénti HMK értéket a foldgazeloszt6 kdteles honlapjan publikalni az
allokalasi és az ujrafelosztasi eljarasok idépontjaban.

Allokdlas a foldgazszallitd rendszer halézati betaplalasi, betarolasi és
kitarolasi pontjain

A féldgazszallité rendszerhez kapcsolddo rendszer lizemeltetdi kdtelesek allokalni a
betaplalasi pontokon mért energiatartalmat (kwh) az egyes féldgazszallité rendszeri
rendszerhasznaldkra, valamint adatszolgaltatast nyujtani az allokalt mennyiségekrdl a
rendszerhasznaldk részére.

Az adott foldgaztermeldi betaplalasi pontnak megfelelé foldgazszallitdé rendszeri
virtudlis betaplalasi pontra vonatkozdéan a részleges és teljes szigetizemben az
allokalast a foldgaztermel6 végzi.

A féldgazszallitd rendszerhez kapcsoldédo kulféldi rendszeriizemeltetékre vonatkozé
allokalasi szabalyokat a velik megkdtott egytttmikodési megallapodas tartalmazza.
Az egyedi allokalasi szabalyokat a szallitasi rendszerUzemelteté az
lizletszabalyzatadban koteles feltlintetni.
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2.4.3.

24.3.1.

Allokélas a féldgazszallité rendszer gazataddi kiadasi pontjain

A gaznap utani allokalt gazmennyiség kiszamitasa

a) A gaznap utani allokalas alapja a gazatadéi atvételi mennyiség, ami a féldgazelosztd
rendszer betplalasi pontjAn mért tényleges napi forgalommal egyenl6. Az érintett
rendszerhasznalokra allokélt mennyiségek meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

Vi,

A szallitasi rendszertizemelteté gaznapot kéveté nap 10:00 6raig 0 °C-on és 15
°C-on értelmezett m*-ben, kWh és MJ energiatartalomban publikalja a kiadasi
ponton mért mennyiséget a foldgazszallitd rendszerhez kapcsolodd rendszer
Uzemeltetdje szamara. Az adatszolgaltatas tartalmazza az adott pont napi atlag
15/15 °C-on értelmezett fltéértékét és 25/0 °C-on értelmezett égéshdjét is. A
foldgazelosztd6 a hélozati pontonként MJ-ban megadott 0sszes
energiamennyiséget osztja a kWh-ban megadott 6sszes energiamennyiséggel,
és az igy adddd 7 tizedesig meghatarozott aranyszamot alkalmazza az
allokélas soran a MJ-ban keletkez6 energiamennyiségek atvaltasara.

A tavleolvasast lehetévé tevé mérével rendelkezé felhasznaldk napi mért
fogyasztasat a foldgazelosztd Osszesiti foldgazkereskeddkre, és a gazatadora
is.

A mérével nem rendelkezé (atalanydijas) felhasznaldk napi fogyasztasat a
jogszabalyban meghatarozott havi fogyasztasi mennyiségnek az adott hénap
napjainak szamaval val6 egyenletes osztasaval allapitja meg a féldgazeloszto.
A gazataddi atvételi mennyiségbdl a profilos felhasznaldokra jutd részt a halozati
veszteség-mérési kilonbozetre allokalt rész, a napi mért, illetve a mérével nem
rendelkez6 felhasznalok fogyasztasainak gazatadora Osszesitett értékeinek
kivonasaval kapjuk.

At) =G(t) - AHMK (t) - > M, (t)

Ahol:

A(t) — at gaznapon az adott gdzatadon a profilos felhasznaldi korre allokalandé
0sszmennyiség
G(t) — az adott gdzatadon t gaznapon atvett féldgaz mennyiség
AHMK(t) — a t gdznapra és az adott gdzatadéra vonatkozd héldzati veszteség
és mérési kuldonbozetre allokalt mennyiség
Mk(t) — a K féldgazkereskedS t gaznapi nem profilos (napi mérésii vagy
atalanydijas) 6sszes fogyasztasa az adott gazatadon
A profilos felhasznal6kra juté részt a foldgazeloszté 2.5.4. pontban leirt
eljarasrend szerint szamitott napi profilfogyasztasuk aranyaban osztja meg a
féldgazkereskeddk kdzott.
A foldgazkereskeddk profilos felhasznaloira jutd allokalt 6sszes fogyasztas
meghatarozasa képletekkel:

F (1)

AF(t) = A(t) x TP ®
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

2.4.3.2.

Ahol:

AF(t) — az adott foéldgazkereskedd, adott atadora és t gaznapi profilos
felhasznalokra vonatkoz6 allokalt fogyasztasa

A(t) — at gaznapon az adott gazatadon a profilos felhasznal6i korre allokalandé
0sszmennyiség

PF (t)- az adott féldgazkereskeds, adott atadéra és a t gaznapra a profilozas

szabdlyai szerint szamolt profiffogyasztasa.

Z PF (t) - adott gazataddé mogétti teriileten 1évé 6sszes féldgazkereskedd

altal ellatott profilos felhasznalasi helyek, a t gaznapra a profilozas szabalyai
szerint szamolt profilfogyasztasainak 6sszege.

Egy rendszerhasznal6 napi allokalt mennyisége a profilos fogyasztashol ra jutd
rész és a nem profilos felhasznaloi koérbe tartozé felhasznalbira 6sszesitett napi
meért, illetve megallapitott fogyasztasanak ésszegével egyenld.

Ennek megfeleléen kWh-ban meghatarozott energiamennyiséget a
foldgazelosztd gazataddénként, rendszerhasznalénként, nominalasi soronként
egész szamra keritve tolti fel a szallitasi rendszerlizemeltetd Informatikai
Platformjara a gaznapot kovetd nap 12:00 6raig. Az atszamitashdl és a
kerekitésbél szarmazo eltéréseket a féldgazeloszté a napi allokalt HMK
mennyiségében rendezi.

A kapcsolédd rendszeriizemelteté a rendszerhasznalé felé Adatcsere
Szabalyzat altal meghatarozott idépontokban adatszolgaltatast nyujt az allokalt
mennyiségekrél a rendszerhasznaldk részére.

A kapcsol6dd rendszeriizemeltetd a rendszerhaszndld felé a tavleolvasast
lehetévé tevé mérbvel rendelkezd felhasznalok esetében a POD szinti
energiatartalmat kWh-ban adja meg.

A kapcsolddd rendszerlizemeltetd a rendszerhasznald felé a tavleolvasast
lehetéve tevé mérével nem rendelkezd felhasznaldk esetében a mennyiségeket
atadoi szintre 6sszegezve adja meg kWh-ban.

Amennyiben a kapcsolodo rendszeren szerz6dés nélkuli vételez6 nem zarhat6
ki tgy a rendszerhasznalatbdl, hogy mas érdeke ne sérljon, akkor az allokalast
a szerzddott felhasznaldk mellett a szerz6dés nélkili vételez6(k)re is el kell
végezni a féldgazelosztd halozati vesztesége és mérési kildnbdzete terhére.
A kikapcsolt és a sziuneteltetett statuszu felhasznalok esetében nulla
fogyasztast allokal a kapcsolodd rendszer uzemeltetéje. Minden mas
fogyasztas-szlineteltetés esetében mérés vagy profil alapa allokalast kell
alkalmaznia.

A részleges és teljes szigetiizem 6sszevont foldgazszallité rendszeri kiadasi

Ve

Az Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasa

a) A foldgazszallitd rendszerhez kapcsolodd rendszer Uzemeltetdje koteles legkésébb a
szallitasi rendszerlizemeltetd altal a foldgazeloszték részére atadott alapadatok
rendelkezésre bocsatasatél szamitott negyedik munkanapon, de nem késdébb, mint a
gazhdénapot kévetd hénap 12. napjan 15:00 6raig a szallitasi rendszerizemeltetd
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b)

c)

Informatikai Platformjan az ujrafelosztasi eljarast elvégezni, valamint az ezt kdvetd elsé
munkanapon  adatszolgéltatast nydjtani az  allokdlt mennyiségekrél a
rendszerhasznalok részére.

A szallitasi rendszertizemelteté gazhonapot kovetd 5. munkanap 0 °C-on és 15 °C-on
értelmezett m3-ben, kWh és MJ energiatartalomban publikalja a kiadasi ponton mért
mennyiséget a foldgazszallit6 rendszerhez kapcsol6dé rendszer Uzemeltetdje
szamara napi bontdsban. Az adatszolgaltatas tartalmazza az adott hdnapra az adott
pont napi atlag 15/15 °C-on értelmezett fitéértékét és 25/0 °C-on értelmezett égéshdjét
is. A foldgazelosztd a halozati pontonként MJ-ban megadott napi ©Osszes
energiamennyiséget osztja a kWh-ban megadott 6sszes napi energiamennyiséggel, és
az igy adodo 7 tizedesig meghatarozott ardnyszamot alkalmazza az allokalas soran a
MJ-ban keletkez6 energiamennyiségek atvaltasara.

Az Ujrafelosztasi eljarasban a napi allokaciét a 2.4.3.1. pont szerint kell elvégezni, az
alabbi szempontok figyelembevételével:

i. A havi szinten mért fogyasztassal rendelkezd felhasznaldkat az Ujrafelosztasi
eljaras soran a profilos felhasznél6i kbrbe nem tartozénak kell tekinteni.

ii. Egy mérbhely fogyasztasanak leolvasasat kovetd skalatényezé-valtozas
hatdsat a foldgazeloszté a havi allokacidban a leolvasis és a hénap vége
kozotti napokra a napi allokalt érték modositasaval érvényesiti.

iil. A kapcsolodo rendszeriizemelteté — a 2.4.3.1. a) pont x. alponttdl eltéréen - a
rendszerhasznalé felé minden felhasznald esetében a POD szintl
energiatartalmat kWh-ban adja meg.

2.4.3.3. Hibas allokéacié korrekcidja

24.4.

b)

d)

e

Foldgazeloszté hibas allokéaciojanak korrekciojat a jelen Szabalyzatban leirt
foldgazelosztoi korrekcios elszamolas szerint kell elvégezni.

Specidlis allokalasi szabalyok

Az olyan betaplalasi-kiadasi pontok esetében, ahol a kapcsolédé rendszeriizemelteték
kozott a forgalmazott gdzmennyiség elszamolasara létezik OBA alkalmazasara
vonatkoz6 megallapodas, ott az allokacié a kdvetkezdk szerint torténik.

i. Az allokalt mennyiség megegyezik a kapcsolédd rendszerlizemelteték
egyuttmikodési megallapodasaban vagy annak hianyaban a Szabalyzat 2.2.4.
pontjdban rogzitett nominalas egyez6ségi vizsgalat eredményével.

ii. Az allokalt mennyiség és a rendszerlizemeltetok kdzott ténylegesen atadott-
atvett mennyiség kulénbozete az OBA szamlan keril elszamolasra.

Az olyan hatarkeresztezési betaplalasi-kiadasi, ki- és betarolasi pontok esetében, ahol
a kapcsolodoé rendszeruzemeltetdk a forgalmazott gazmennyiség elszamolasara OBA
szamlat nem alkalmaznak, ott az allokacié nominalas aranyaban (pro rata) torténik.

A tranzakcids értesitések allokélasat betaplalasi-kiadasi pontokon és az MGP-n az
érintett szallitasi rendszeriizemeltetd végzi.

A tranzakcios értesitések energiatartalma valtozatlan energiatartalommal ker(l
allokalasra.
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e)

2.4.5.

b)

d)

f)

9)

h)

Egyiranyu halézati ponton a pont irdnyaval ellentétes nominaldsok allokalt mennyisége
megegyezik a kapcsolddd rendszeriizemelteték egyittmikdodési megallapodasaban
vagy annak hianydban a Szabalyzat 2.2.4. pontjaban rogzitett nominalas egyez6ségi
vizsgalat eredményével.

Napon belili allokalas

A szallitasi rendszeriizemeltetd napon bellli allokalt adatszolgaltatast nyujt a
rendszerhasznalok szamara az Uzletszabalyzatban rogzitett feltételekkel
téritésmentesen, melyet a szallitasi rendszeriizemeltetd az Informatikai Platformjan
kozzétesz. Ennek az adatszolgédltatdsnak az alapja egyrészt a kapcsolédd
foldgazeloszto altal biztositott allokalt adatok, masrészt azokon a halézati pontokon,
ahol az allokalas alapja az utolsé visszaigazolt nominalds (nem a mért mennyiség), a
napon bellli allokalas a visszaigazolt nominalas idéaranyos része.

A szallitasi rendszertzemelteté minden gaznap 13:00 oraig és 17:00 Oraig
rendelkezésre bocsatja a kapcsoldodd rendszerlzemeltetd részére a betaplalasi-
kiadasi pontokra vonatkozé, a gaznap kezdetétdél 12:00 és 16:00 6raig, a SCADA
rendszerben mar rendelkezésre all6 energiatartalmat 6rai bontasban (kWh/h) az
Informatikai Platformjan.

A féldgazszallité rendszerhez kapcsolédé rendszer Uzemeltetéi kotelesek a szallitasi
rendszerlizemeltetd Informatikai Platformjan az egyes kiadasi és betaplalasi pontokra
vonatkoz6 (b) pont szerint publikalt energiatartalmat 14:00 6raig és 18:00 6raig
allokalni a foldgazszallit6 rendszeri rendszerhasznalékra Orai bontasban. A
féldgazeloszté az allokalast nominalasi soronként napon belll mért, mérével nem
rendelkezd és profilos felhasznaldi kdrre megbontva végzi el.

A napon bellli allokalas eljaras rendje a féldgazeloszté rendszeren:

i. A szallitasi rendszerizemeltetd altal publikalt kiadasi ponti energiatartalmat
rendszerhasznalénként kell felosztani az alabbi mennyiségek 6sszegeként:

¢ anapon bellli mért adattal rendelkez6 felhasznaldk érai mennyisége;

o gazmérdvel nem rendelkez felhasznaldéknak a vonatkozo rendelet alapjan
szamitasba veendd havi féldgazfogyasztasabol szamitott 6rai mennyisége;

o a foldgazelosztok 4&ltal, honlapjukon publikalt HMK arany (%) alapjan
kiszamolt 6rai mennyiség;

e ateljes ataddi profilos mennyiség rendszerhaszndalora dsszesitett skalazasi
tényezOk alapjan kiszamolt aranyos 6rai mennyisége.

Az elvégzett allokalasok alapjan - feltiintetve az alkalmazott mdodszert - a szallitasi
rendszerlizemeltetd publikalja a rendszerhasznalok szamara a réjuk allokalt
betaplalasi-kiadasi pontokra vonatkozé energiamennyiségeket.

Az a)-e) pontokban meghatdrozott eljaras szerint elvégzett allokacio a
rendszerhasznaldokkal torténd elszamolasra nem hasznalhaté fel.

A szallitasi rendszerlizemeltet6 nem felel az a)-e) pontokban meghatarozott eljaras
szerint elvégzett allokacié pontossagaért, de felel azért, hogy az e) pontban leirt
publikalast a beérkezett vagy képzett adatok alapjan elvégezze.

Ha az egyensulyi poziciordl a rendszerhasznalé nem kap tajékoztatdst, vagy hibas
tajékoztatast kap, az ezt okozo féldgazeloszto, akinek az elmaradt vagy hibas napon
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bellli allokacié felrohatd, koteles megtériteni a rendszerhasznalénak az ebbdl
szarmaz0 igazolt karat. A foldgazeloszté napon belili allokéciojanak hianyaban a
Szabdlyzat 2.4.1. e) pontja szerint elvégzett helyettesitd eljaras alapjan meghatarozott
egyensulyi pozicio hibajabdl eredd karokert a szallitasi rendszerizemeltetét semmi
nemd felelésség nem terheli.

2.5. Elszamolas
2.5.1. Altalanos szabalyok

a) Az elszamolas alap idéegysége a gaznap.

b) A tény gazforgalmat naponta térfogatban (15 °C-os mért térfogatbol képzett 0°C-os
referencia h6mérsékletli m3-ben) és 25/0 °C-os referencia hémérséklet(i égéshd alapu
kWh energiatartalomban kotelesek a rendszeriizemelteték elszamolni.

c) Az egyuttmikodd foldgazrendszer hasznalatanak elszamolasa a Szabalyzatban
meghatarozott foldgazméré berendezések altal mért adatok és azok allokacioja alapjan
torténik.

d) A rendszerhaszndlati dijak megfizetése a Hivatal rendszerhasznalati dijak
meghatarozasara vonatkoz6 hatarozataban szereplé dijtételek és a kétoldalu
szerz8désekben rogzitett fizetési feltételek szerint torténik a rendszerizemeltetdk
részére.

e) A foldgazszallité rendszer hasznalataval kapcsolatos elszamolasi dokumentumokat,
jegyz6koényveket a szdllitasi rendszerizemeltetdé az Informatikai Platformjan a
rendszerhasznalok szamara elérhetévé teszi.

2.5.2. Elszamolas a foldgazszallité rendszeren
2.5.2.1. Elszamolas a kapcsolodo rendszerek lizemeltetoivel
25.2.1.1. Az elszamolas tartalmi elemei

a) A foldgazszallitd rendszeri napi szintli adatszolgéltatasnak a kapcsol6dd rendszer
uzemeltetdi tekintetében betaplalasi és kiadasi pontonként legalabb a kovetkezé
adatokat kell tartalmaznia:

i. mért mennyiség (15/15 °C-os referencia hédmérséklet fitéérték alapu MJ, 15
°C-os referencia hémérsékletli m3; valamint 25/0 °C-os referencia hémérsékleti
€géshd alapu kWh, 0 °C-os referencia hdmérsékletli m3);

ii. min&ségi paraméterek (fGtéérték (15/15 °C), Wobbe-szam (25/0 °C), égéshd
(25/0 °C));

iil. gazosszetétel a Szabalyzat 3.1.3.3. pontja szerint.

2.5.2.1.2. Napi operativ foldgéazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A szallitasi rendszerizemelteté betaplalasi vagy kiadasi pontokra vonatkozé napi
mennyiségmérési adatait, a gaznap lezarasat kdvetéen 10:00 6raig publikalja az
Informatikai Platformjan a kapcsol6dd rendszerlizemeltet§ szamara a Szabdlyzat
2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal
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25.2.1.3. Havi el6zetes foldgazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A szallitasi rendszerlizemeltetd a napi operativ adatszolgaltatasok alapjan a gazhénap
lezarasat koévetd harmadik munkanapon 9:00 6rdig havi elézetes adatszolgaltatast
készit, amelyet az Informatikai Platformjan keresztil biztosit a kapcsolodd
rendszerlzemeltetd szamara a Szabdlyzat 2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal.

2.5.2.1.4. Végleges havi foldgazszallité rendszeri elszamolas

A szdllitasi rendszeriizemeltetd a szamitomivekbdl kiolvasott napi mérések alapjan, a
gazhdénap lezarasat koveté 5. munkanapon 9:00 6rdig havi végleges elszamolast
készit, amelyet az Informatikai Platformjan keresztil biztosit a kapcsol6dé rendszerek
Uzemeltetdi szamara a Szabalyzat 2.5.2.1.1. pontja szerinti tartalommal.

25.2.1.5. Mérési jegyzékonyv és miibizonylat

a) Az adott kiadasi ponton fizikailag atadott-atvett allokalatlan féldgaz mennyiségérél és
min&seégérél a szallitasi rendszerizemeltetd és a kapcsolddd rendszerek Uzemeltetdi
jegyzékonyvet vesznek fel az elszamolasi id6szakot kovetéen. A jegyz6konyv az
elszamolasi id6észak utols6 napjara Osszegzett mennyiséget tartalmazza mind
térfogatban, mind energiamennyiségben kifejezve.

b) Az energiamennyiség képzése naponta torténik, igy a havi energiamennyiség az adott
id6észak napjain szamitott energiamennyiségek 6sszegeként all el6.

c) A szallitasi rendszerizemeltet6 a kapcsoldédd rendszerek Uzemeltetéi szamara a
naponta atadott — atvett foldgaz mennyiségét (térfogatban és energiamennyiségben),
a mindségi és Osszetétel adatait, valamint a a Vhr.?2-ben foglalt el6irasoknak val6
megfelel6séget jegyz6konyv mellékletben igazolja.

d) A szallitasi rendszerlizemeltetd az  aldirt jegyz6kdonyvet havonta egyszer, a
targyhdnapot koveté honap 5. munkanapjaig elkésziti és az Informatikai Platformjan
elérhet6vé teszi a kapcsolddo rendszerek lzemeltetéi részére.

2.5.2.1.6. Elszamolas mddja hiteles mérés hianya esetén

a) A mérdrendszerek helyszinén képzett napi mennyiségi elszamolasi adatoknak kell
képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyz6kdnyvek alapjat. Ha a napi tarak tartalma
hibas, akkor az el6z6 havi tarakbol kell a havi mennyiséget meghatarozni. Ha az el6z6
havi tarak tartalma is hibas, akkor a gazelszamolasi adatot a gongydlitett belsé
szamlalé allasainak kuldonbségébdl kell képezni. Ennek hibaja estén hasznalhaté a
mechanikus szamlalokbdl képzett adat. Ha a szamitomdbdl nem nyerhet6 ki
informacio, turbinas mérés esetén a turbina mechanikus szamlaloja alapjan kell a
gazmennyiséget meghatarozni.

b) Ettdl eltérni csak a mérérendszerek hibaja, helyszini vizsgalata, cseréje esetén,
indokolt esetben és mértékben lehet, melyrél jegyzokonyvet kell késziteni.

c) A mérés nélkil atadott mennyiség meghatarozasanak modszerei:

I. Az egy oOrat meg nem halad6é mérés kiesés esetén az el6z6 6rai mennyiséget
kell figyelembe venni. Az elszamol6 felek az 6rai mennyiség meghatarozasanal

22vhr. 11. sz. melléklet
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25.2.2.

alkalmazhatjak a kiesést megel6z6 6ra és a kiesést kdvetd ora fogyasztasanak
atlagét is, amennyiben ugy itélik meg, hogy az igy meghatarozott mennyiség a
fogyasztads jellegének valtozdsa miatt pontosabb elszdmolt mennyiséget
eredményez.

Az egy orat meghalad6 mérés kiesésnél az el6z6 orai adat, illetve az el6z6 nap
hasonlé idészakanak figyelembevételével kell a mennyiséget meghatarozni.
Amennyiben az el6z6 nap eltérd jellegl (munkanap vagy munkaszineti nap),
ugy a legkézelebbi hasonlé jellegii nap adatai az iranyadoék.

A 24 6rat meghaladd mérés kiesés esetén az el6z6 napok, illetve az el6z6 hét
hasonlé jellegl napjai, illetve az el6z6 év azonos idészakanak hémérséklettel
korrigalt adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget az
érintett kapcsol6dé rendszerizemeltetének és a szallitasi
rendszerizemeltetének egyutt kell meghatarozni.

Elszamolas arendszerhasznalokkal

A szallitasi rendszeriizemeltetd minden rendszerhasznalé részére a gaznapot kévetd
napon napi végleges adatszolgaltatast, h6 végén egyensulyozas szempontjabol
(kiegyensulyozé gaz, eredmény felosztassal, kiegyensulyozasi poétdij, nominalas
eltérési potdi)) havi végleges elszamolast, a havi szamitomi{ leolvasasok és a
kapcsoldédd rendszerek Uzemeltetdi Ujrafelosztasi eljaras adatainak beérkezését
kévetéen pedig havi korrigalt elszamolast (forgalmi dij, szagositasi dij, kapacitas
tullépési potdij, végleges-korrigdlt elszamolas kozotti gazfelhasznalas kildnbodzet)

készit.

25.2.2.1.

Az elszamolés tartalmi elemei

a) A foldgazszallité rendszeri napi szintli adatszolgaltatds minden rendszerhasznald
tekintetében bet4plélasi-kiadasi pontonként legalabb a kovetkez6 adatokat
tartalmazza:

allokalt hémennyiség (kWh);

a nominalastdl valo eltérés (kWh/nap);

min6ségi paraméterek (flitéértek (15/15 °C), Wobbe-szam (25/0 °C), égéshd
(25/0 °C));

teljes gazosszetétel a Szabalyzat 3.1.3.3. pontja szerint;

atadé-atvevo Ggyfél azonosito.

b) A napi szintl adatszolgéltatds soran a szdllitasi rendszerizemeltetd minden
rendszerhasznalo tekintetében koteles tovabba a kdvetkezd adatokat megadni:

gaznapi forras-fogyasztas egyenleg (kwWh);

nomindlas eltérési potdijalap (kwWh) és potdij (Ft)

a kiegyensulyoz6 foldgazkészlet elszamolasi napi zar6 mennyisége (kWh) és
fajlagos értéke (Ft).
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25.2.2.2. Napi végleges foldgazszallité rendszeri adatszolgaltatas

A szallitasi rendszeriizemeltetd a rendszerhasznaldkra allokalt adatok alapjan napi
mérleget készit az el6zd gaznaprol, melyet a gaznapot kdvetéen 14:00 oraig a
rendszerhasznalok szamara az Informatikai Platformjan elérhetévé tesz.

2.5.2.2.3. Havi végleges foldgazszallito rendszeri elszamolas

a)

b)

A szallitasi rendszerizemelteté a napi végleges adatszolgaltatasok alapjan a
gazhénap lezardsat kovetd 5. munkanapon 9:00 oraig havi végleges napi szintl
elszamolast készit, amelyet az Informatikai Platformjan kézzétesz

A napi végleges allokacié alapjan torténd egyensulyi elszamolast a szallitasi
rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzatanak megfeleléen kell elvégezni.

A szadllitasi rendszerlizemelteté a végleges napi allokalasi adatok alapjan, kulén
részletezett vételi-eladasi jegyz6konyvet allit ki és ir al4d a kiegyensulyozé foldgaz
forgalomrél, melyet elérhetévé tesz az Informatikai Platformjan a
rendszerhasznaloknak a targyhdnapot kéveté 5. munkanapig.

2.5.2.2.4. Korrigdlt havi foldgézszallité rendszeri elszamolés

a)

b)

C)

d)

A korrigalt havi elszamolas a szamitomUvekbdl kiolvasott mérési adatok, valamint a
kapcsolodé rendszerizemeltetdkkel jegyz6kdnyvben korrigalt mennyiségi adatok és
az Ujrafelosztasi eljaras eredménye alapjan készdl.

A szallitasi rendszertzemeltet6 legkésébb az adott gazhonap lezarasat koveté hdénap
15.-ig havi korrigalt elszamolast készit, melyet a rendszerhasznalok az Informatikai
Platformjan érhetnek el.

A havi korrigélt elszamolas tartalmi elemei megegyeznek a Szabdlyzat 2.5.2.2.1.
pontjdban megadott tartalmi elemekkel.

A szallitasi rendszerizemeltetd a korrigalt havi elszamolast kdvetéen mibizonylatot
allit ki a gazmindségrél halézati pontonként az Uzletszabalyzataban részletezett
tartalommal.

A napi allokaci6 alapjan a Szabdlyzat 2.5.2.2.3 pontja szerint elszamolt kiegyensulyoz6
gaz és az (jrafelosztasi eljards eredménye kilonbozetének elszamolasat az adott
gaznapra vonatkozoan a szallitasi rendszerizemeltet6 végzi a kdovetkezbk szerint:

i. A szallitasi rendszerizemelteté6 a napi adatok alapjan meghatarozott
kiegyensulyozo6 gaz és az Ujrafelosztasi eljaras eredményének kilonbozetérdl
vételi-eladasi jegyz6konyvet allit ki, ir ala melyet a rendszerhasznaldknak a
targyhonapot kovet6 15.-ig az Informatikai Platformon elérhetévé tesz.

i. Az i. pont szerinti jegyz6konyveken rogzitett mennyiségek elszamolasa a
szallitasi rendszerlizemeltet Uzletszabalyzatdban rogzitett feltételek szerint
torténik.

i. Az egyes gaznapokhoz és egyensulytalansag valtozasokhoz tartozé korrekcios
ugyletek elszdmolasa soran alkalmazandé gazarak:

e Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrastobbletes lett,
kiegyensulyozé féldgazt adott el, és a korrekcids eljarasban is eladdként
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szerepel, az adott napi teljes egyensulyi kilonbozetet marginalis eladasi
aron kell elszamolni a szallitasi rendszerizemeltetdvel.

Amennyiben a rendszerhasznalé egy adott napon forrashianyos lett,
kiegyensulyozé foldgazt vett, és a korrekcidés eljarasban is vevéként
szerepel, az adott napi teljes egyensulyi kildnbdzetet marginalis vételi aron
kell elszamolni a szallitasi rendszerizemeltetdvel.

Amennyiben a rendszerhasznélé egy adott napon forrastdbbletes lett,
kiegyensulyozo foldgazt adott el, de a korrekcids eljarasban forrashianyos
vevoként szerepel, a teljes egyensulyi kilénbdzetébdl az adott napi
forrdstobbletét margindlis eladasi aron, az azon feluli forrdshiany
mennyiséget marginalis vételi aron kell elszamolni a szallitasi
rendszerizemeltetével.

Amennyiben a rendszerhasznélé egy adott napon forrashianyos lett,
foldgazt vett, de a Kkorrekcids eljardsban forrastobbletes eladoként
szerepel, a teljes egyensulyi kilénbdzetébdl az adott napi forrashianyat
marginalis vételi &ron, az azon fellli forrastébblet mennyiséget marginalis
eladasi aron kell elszamolni a szallitasi rendszerizemeltetdvel.

f) Akorrigalt havi elszamolasban a végleges-korrigalt elszamolas kdzotti gazfelhasznalas
kulonbdzet elszamolasat (Gjrafelosztasi eljarast) a szallitasi rendszeriizemeltetének
eredménysemleges poziciéban kell lezarnia, igy az Ujrafelosztasi eljarasban
keletkezett, adott havi eredménye elszamolasra kerll a rendszerhasznéalokkal, az
alabbiak szerint:

A szallitasi rendszerizemelteté a gazhonapra vonatkozéan kimutatjia a
korrigalt elszamolas alapjat képez6 foldgazkeészlet nyitd (Kklnykwn) €s zard
(KKlzwh) mennyiségét, nyitd (Kklnye) és zard (Kklr) értékét,

A korrigalt elszamolas alapjat képez6 féldgazkészletet adott gazhénapban
az alabbi tételek modositjak:

Szdllitasi  rendszerlzemelteté altal adott hénapban a korrigalt
elszamolasban érintett rendszerhasznaldktél vasarolt dsszes foldgaz
mennyisége (3 Vkorrin) @ 2.5.2.2.4. e) pontja szerinti aron (3 Vkorrg).

A szdllitasi rendszerlizemelteté altal a kiegyensulyozo gazkészletbél
atvezetett mennyiség (Kiegyklwwn) a kiegyensulyozd készlet mérlegelt
atlagaran (Kiegyklr).

Szallitasi rendszerizemeltetd 4altal adott honapban a korrigalt
elszamolasban érintett rendszerhasznaldk felé értékesitett dsszes foldgaz
mennyisége (D Ekornwn) a korrigalt elszamolas alapjat képezb
foldgazkészlet mérlegelt atlagaran,

A széllitdsi rendszerlizemelteté altal a kiegyensulyozé gazkészletbe a
korrigalt elszamolas alapjat képez6 zard készlet mennyiségének (Kklzwn)
az atvezetése a korrigalt elszamolas alapjat képez6 foldgazkeészlet
mérlegelt atlagaran (Kkl.g).
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Vi,

A  korrigalt elszamolas  értékesitési  kulonbozetének  (EKiorr)
meghatarozdsadhoz ki kell szamitani az eladott aruk beszerzési értékét
(KReisns) az aldbbiak szerint:

o KReians: ((KKlnyretd> VKorre + KiegyKle: ) / (Kklnykwnt Y VKOrTiwn + Kiegykliwn
)) * > EKorriwn

° EKkorr = Y Ekorrrt - KReane

ahol:
KRelabs : @z eladott aruk beszerzési értéke Ft-ban
KKlnyrt - @ korrigélt elszamolas alapjat képezd foldgazkészlet nyitd értéke Ft-ban
Vkorre: . a szallitasi rendszeriizemelteté altal adott hénapban a korrigalt
elszamolasban érintett rendszerhasznal6ktdl vasarolt 6sszes foldgaz értéke Ft-
ban

Kiegyklr: : a kiegyensulyozé gazkészletbdl atvezetett készlet értéke Ft-ban

Kkinywn: a korrigalt elszamolas alapjat képezdé fbldgazkészlet nyitd
mennyisége kWh-ban

Vkorrwn: @ korrigélt elszamolasban érintett rendszerhasznéldktél vasérolt
Osszes foldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Kiegyklwn: @ kiegyensulyozé gazkészletbdl atvezetett készlet mennyisége
kwWh-ban kifejezve

Ekorriwn: @ korrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznalok felé értékesitett
Osszes foldgdz mennyisége kWh-ban kifejezve

EKuwor: @ korrigalt elszamolas értékesitési kilonbozete Ft-ban kifejezve

Ekorrg: arendszerhasznalok felé értékesitett 6sszes foldgaz értéke a 2.5.2.2.4.
€) pontja szerinti aron

Ha a korrigalt elszamolas értékesitési killonbdzet (EKkor) értéke a ii. pont
szerinti szamitasok elvégzését kovetben negativ szam, ugy a szallitasi
rendszertizemeltetdnek vesztesége keletkezett az adott gazhdnapban.

Ha a korrigalt elszamolas értékesitési kilonbdzet (EKkor) értéke a ii. pont
szerinti szamitasok elvégzését kovetben pozitiv szam, Ugy a szallitasi
rendszertuzemeltetdnek nyeresége keletkezett az adott gazhonapban.

A fajlagos értékesitési killonbozet (FEKkor) megéllapitasahoz a szallitasi
rendszeriizemeltetébnél keletkezett, adott gazhonapra vonatkozo
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értékesitési kiilonbozetet (EKyorr) €l kell osztani a korrigéalt elszamolas soran
(> VKkorrwn + Y Ekorriwn) a rendszerhasznéldkkal elszamolt 6sszes foldgaz
mennyiséggel:

[ ] FEKkorr = EKkorr / (ZVkorrkwh + zEkorrkwh)

ahol:

FEKiorr: a fajlagos értékesitési killonbdzet Ft/kWh-ban kifejezve
EKyorr: @ korrigalt elszamolas értékesitési killonbdzete Ft-ban kifejezve

Vkorrwh: @ korrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznaloktél vasarolt
Osszes foldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Ekorriwh: @ korrigalt elszamolasban érintett rendszerhasznalok felé
ertékesitett 6sszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

vii. Egy rendszerhasznélora juté értékesitési kilonbozet (RHEKior)
meghatarozasahoz a fajlagos értékesitési kilonbdzetet (FEKkor) kell
szorozni a korrigélt elszdmolads sordn az adott rendszerhasznaldval
elszamolt 6sszes foldgaz mennyiségével (VKorrwn + EKOrriwn):

° RHEKkorr = FEKkorr * (Vkorrkwh + Ekorrkwh)

ahol:

RHEKor: egy rendszerhasznaléra juté értékesitési killonbozet Ft-ban
FEKkorr : a fajlagos értékesitési killonbozet

VKkorrwh : a korrigalt elszamolasban érintett adott rendszerhasznalétél
vasarolt 6sszes féldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

Ekorrwn: @ korrigalt elszamolasban érintett adott rendszerhasznal6 felé
értékesitett 6sszes foldgaz mennyisége kWh-ban kifejezve

g) Az egyes rendszerhasznalora vonatkozé havonta szamitott értékesitési kulénbozet (a
szallitasi rendszertuzemeltet6 koltségsemlegességét biztositd dij) megjelenitésre kerdl
a szdllitasi rendszerlzemeltetd informatikai platformjan. A dij elszamolasat és
pénzugyi rendezését a Kozponti Szerz6d6 Fél végzi a 2.5.2.3. pont alapjan.

2.5.2.3. Kiegyensulyoz6 féldgaz forgalmazason realizalt értékesitési
kilonbbzet és az egyensulyozasi intézkedésekkel kapcsolatosan
felmerilt kdltségek elszamolasa

a) A szallitasi rendszeruzemeltet6 nem tehet szert nyereségre vagy veszteségre a
rendszeregyensulyozas érdekében végzett tevékenysége, a kapcsolodd egyensulyozé
gazforgalom elszamolasa és a rendszeregyensulyozasi tevékenység biztositasaval
Osszefiigg6 koltségek befogadasa kapcsan.
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b) A szallitasi rendszerlizemelteté minden gaznapra vonatkozéan kimutatia a
rendszeregyensulyozasi tevékenység és a kiegyensulyozd foldgaz beszerzési és
eladasi értéke kozotti negativ vagy pozitiv értékesitési killonbozetet (EKkiegy), €s azt
egyensulyozasi koltségsemlegességet  biztositd dijként  elszdmolja a
rendszerhasznalokkal a szallitasi teljesitmények ardnyaban. Amennyiben a kimutatott
dij pozitiv értékl, a szallitasi rendszerliizemeltetének nyeresége keletkezett, ekkor a
szallitasi rendszerlizemeltetd ezt az 6sszeget megtériti a rendszerhasznaldk részére.
Ha a kimutatott dij negativ értékli, a szallitasi rendszeriizemeltetének vesztesége
keletkezett, ekkor ezt az értéket a rendszerhasznalok téritk meg a szallitasi
rendszerizemeltetd felé.

c) A szdllitasi rendszeriizemeltet6 minden gaznapra vonatkozéan kimutatja a
kiegyensulyozé foldgazkészlet nyitd (Klnykwhy €s zard (Kluwn) mennyiségét, nyitd
(Klnyrt) és zaro (Klzr) értékét.

d) A kiegyensulyozé foldgazkészletet adott gaznapon az alabbi tételek novelik:

Szallitasi rendszerizemeltetd altal rendszeregyensulyozas céljabdl a
kereskedési platformon adott gaznapi teljesitésre vasérolt foldgaz
mennyisége (Vhiarkwn) tényleges vételi aron (Vhigret),

Szallitasi rendszerlizemeltetd altal a gaznapi elszamolas soran a
rendszerhasznaldk forrastbbbletének (Vegykwn) megvasarldsa az adott
gaznapon érvenyes margindlis eladasi aron (Vegyrt).

Szallitasi rendszertizemeltetd altal a korrigélt havi foldgazszallité rendszeri
elszamolast kovetben a korrigalt elszamolas alapjat képez6 zaréd
foldgazkészlet atvezetett mennyisége (Kklxwh) a korrigalt elszamolas
alapjat képez§ féldgazkészlet mérlegelt atlagaran (Kkl;w).

e) A kiegyensulyozé foldgaz készletet adott gaznapon az aldbbi tételek csokkentik:

Szallitasi rendszerlizemeltetd altal rendszeregyensulyozas céljabdl a
kereskedési platformon adott gaznapi teljesitéssel értékesitett foldgaz
mennyisége (Enidarkwn) tényleges eladasi aron (Enigrrt),

Szallitasi rendszerlizemeltetd altal a gaznapi elszamolas soran a
forrdshidanyos (Eegykwh) rendszerhasznélok felé értékesités az adott
gaznapon érvényes margindlis vételi aron (Eegyrt).

Széllitasi rendszerlizemeltetd altal a korrigalt havi foldgazszallitd
rendszeri elszamolashoz szikséges atvezetett foldgaz mennyisége
(Kiegyklkwn) és értéke a kiegyensulyozé készlet adott gaznapon érvényes
mérlegelt atlagaran (Kiegyklg).

f) A szallitasi rendszerlizemelteté a 312/2014/EU rendeletben meghatarozott dijakat
minden gaznapra kiszamitja az aldbbiak szerint:

Az alland6 mértéki idészakosan felmerilé koltségeket, dijakat a teljesitési
idészaknak megfeleléen elosztja a teljesitési id6szak napjainak szamaval,
ez az érték az egy gaznapra esé allando dij (Da),

A mennyiségaranyos érték meghatarozasa Ugy torténik, hogy az adott
gaznapon és kereskedési platformon a szallitasi rendszerizemeltet6 altal
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kotott  egyensulyozasi  intézkedésekkel kapcsolatos  kereskedelmi
Ugyletekben meghatarozott szallitasi mennyiség keril szorzasra az
érvényes fajlagos dijjal (Dyai).

g) Az értékesitési kiilonbozet (EKiiegy) meghatarozasahoz ki kell szamitani az eladott aruk
beszerzési értékét (ELABE) az alabbiak szerint:

ahol:

ELABE = ((KlnyFt+ KkIZFt - K|egyk|Ft +thidrFt+ ZVegyFt ) / (Klnykwh+ Kklzkwh -

Kiegyklkwh * D Vhidrkwh*Y Vegykwh)) * (3 Enidrkwh+
2 Eegykwh)

ELABE: az eladott aruk beszerzési értékét jelenti Ft-ban
Klnyr:: kiegyensulyozo foldgazkészlet nyito értéke Ft-ban

KKl  korrigdlt elszamolas alapjat képezé zaré foldgazkészlet atvezetett
mennyisége a korrigalt elszamolas alalapjat képezd féldgazkészlet mérlegelt
atlagaran Ft-ban kifejezve

Kiegykle: a korrigalt havi féldgazszallité rendszeri elszamolashoz sziikséges
atvezetett féldgaz mennyiségének értéke a kiegyensulyozé készlet adott gaznapon
eérvényes meérlegelt atlagaran Ft-ban kifejezve

Vhiarre: rendszeregyensulyozas céljabél a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitésre vasarolt foldgaz mennyisége tényleges vételi &ron Ft-ban kifejezve

Vegyrt: @ gaznapi elszamolas soran a rendszerhasznalok forrastdbbletenek
megvasarlasa az adott gaznapon érvényes marginalis eladasi aron Ft-ban kifejezve

Klnykwn: Kiegyensulyozo foldgazkészlet nyit6 mennyisége,

Kklzwh: @ Kkorrigalt elszamolas alapjat képezd zard foldgazkészlet atvezetett
mennyisége,

Kiegyklwh:  korrigalt havi foldgazszallité rendszeri elszamolashoz sziikséges
atvezetett foldgaz mennyisége

Vhiarkwh:  rendszeregyensulyozas céljabdél a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitésre vasarolt foldgaz mennyisége

Vegykwh: @ Qaznapi elszamolas soran a rendszerhasznalok forrastobbletének
megvasarlasa

Eniarwh:  rendszeregyensulyozas céljabél a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitéssel értékesitett foldgaz mennyisége

Eegykwh: gdznapi elszdmolas soran a forrashianyos rendszerhasznalék felé tortént
értékesités

h) A gaznapi értékesitési kilonbozetet (EKkiegy) az alabbi szamitas szerint kell
meghatarozni:

ahol:

EKkiegy = Y Eniarrt + 3 Eegyrt - ELABE - Daii - Dyart
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)

k)

EKuiegy: adott gaznapi értékesitési killonbdzet Ft-ban kifejezve

Eniarre:  rendszeregyensulyozas céljabol a kereskedési platformon adott gaznapi
teljesitéssel értékesitett féldgaz mennyisége tényleges eladasi aron Ft-ban kifejezve

Eegyre: adott gaznapi elszamolas soran a forrdshianyos rendszerhasznélok felé
értékesitett foldgdz mennyisége az adott gaznapon érvényes marginalis vételi aron
Ft-ban

ELABE: az eladott aruk beszerzési értékét jelenti Ft-ban

Dai : allandé mértékii idészakosan felmeriil6 kéltségek, dijak egy gaznapra esé
értéke Ft-ban kifejezve

Dvar: mennyiségaranyos valtozé djak egy napra esé értéke Ft-ban kifejezve

Amennyiben az értékesitési killonbozet (EKkiegy) €rtéke a fenti szamitasok elvégzését
koévetden negativ szam, ugy a szallitasi rendszertizemeltetének vesztesége keletkezett
az adott gaznapon.

Amennyiben az értékesitési killonbozet (EKkiegy) €rtéke a fenti szamitasok elvégzését
koévetben pozitiv szam, ugy a szallitasi rendszerlizemeltetének nyeresége keletkezett
az adott gaznapon.

Az értékesitési kulonbozet EKyiegy €rték rendszerhasznalok kozotti szallitasi
teljesitmények aranyaban térténd megosztasaoz elészoér meg kell hatarozni a fajlagos
értékesitési killbnbozetet (FEKiegy).

Adott rendszerhaszndlé gaznapi szdllitasi teljesitménye (Rszr) alatt az adott
rendszerhasznald altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendd azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozé, valamint a
tranzakcids értesités szerinti mennyiség.

A fajlagos értékesitési kulonbozet (FEKkiegy) mMmegallapitasahoz a szallitasi
rendszeriizemelteténél keletkezett, adott gaznapra vonatkozd értékesitési

kulonbozetet (EKkiegy) €l kell osztani a rendszerhasznaloknak az adott géznapra
vonatkozo 6sszes szallitasi teljesitményével:

FEKkiegy = EKkiegy / Z Rszt
ahol:

FEKkiegy: adott gaznapra vonatkozd értékesitési kiilonbozet elosztva a gaznapra
vonatkozo teljes szallitasi teljesitménnyel Ft-ban kifejezve

EKiiegy: gaznapi értékesitési kilénbodzetet Ft-ban kifejezve

Rszr:  adott rendszerhaszndlé gaznapi szdllitasi teljesitménye alatt a
rendszerhasznald altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendé azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozo, valamint a
tranzakcios értesités szerinti mennyiség

m) A rendszerhasznalot a szallitasi rendszerlizemelteténél nyilvantartott napi szallitasi

teliesitménye (Rszr) és a szdllitasi teljesitmények alapjan kimutatott fajlagos
értékesitési kiilonbdzet (FEKkiegy) Szorzata terheli, vagy illeti meg. Ezzel a médszerrel
a szallitasi rendszerlizemelteténél naponta kimutatott értékesitési kilonbdzetet
(EKkiegy) maradéktalanul fel kell osztani a rendszerhasznalok kozott. Az egyes
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rendszerhasznalora vonatkozo értékesitési kilonbozet (RHEKiegy) Szamitasanak
képlete:

RHEKkiegy = FEKkiegy * Rszr
ahol:

RHEKyieqy: €gyes rendszerhasznaléra vonatkozéd értékesitési kilonbozet Ft-ban
kifejezve

FEKuieqy: adott gaznapra vonatkozo értékesitési killonbozet elosztva a gaznapra
vonatkozo teljes szallitasi teljesitménnyel Ft-ban kifejezve

Rszr:  adott rendszerhaszndlé gaznapi szallitasi teljesitménye alatt a
rendszerhaszndld altal a teljes gaznapon szallittatott kiadasi ponton mért mennyiség
értendd azzal, hogy nem tartozik e mennyiségbe a betarolashoz tartozé, valamint a
tranzakcios értesités szerinti mennyiség

n) Az egyes rendszerhasznaléra vonatkozo értékesitési kilonbozet (RHEKiieqy) €s a
targyhot kovetd egy alkalommal - a korrigalt elszamolas soran - szamitott értékesitési
kuldnbozet (RHEKkor) Osszesitett értéke, mint rendszerhasznalénként naponta
szamitott egyensulyozasi koltségsemlegességet biztosité dij megjelenitésre keril a
Kozponti Szerz6d6 Fél altal készitett napi elszamolasi jelentésben. A dij pénzigyi
rendezését a Kdzponti Szerz6dé Fél végzi.

0) A szallitasi rendszeriizemeltetd a teljes szamitast az Informatikai Platformon végzi el.
A szamitasokat és a készletvezetést forintban hajtja végre. Amennyiben valamely adat
eurd devizanemben all rendelkezésre, azt az adott napon érvényes Magyar Nemzeti
Bank Altal nyilvantartott és publikdlt arfolyamon szamitja at. A szallitasi
rendszerlizemeltetd6 minden gaznapra vonatkozdéan publikalia az Informatikai
Platformon a rendszerhasznalok felé elszamolt értékesitési killonbozetet.

2.5.2.4. Nominalas eltérési potdij meghatarozasara, elszamolasara vonatkoz6
eléirasok

a) A nomindlasi sorokra nominalt és allokalt mennyiségek alapjan a nominalas eltérés
kimutatasra kerdl. A rendszerhasznaldk altal a haldézati pontokon megfizetendd
nominalasi eltérési dijak napi eltérés esetén a kovetkezdk szerint kerllnek
meghatarozasra:

Eltérés a nominalastél Eltérési dij

ZQtény/allokélt - ZQnom ‘ < ZQnom *

4% Nincs

Az Aralkalmazési rendelet alapjan
meghatarozott potdij (Ft/kwh) a 14 %-ot
meghaladé eltérésre

ZQtény/aIlokéIt - ZQnom | > ZQnom *
14%

> Quenyraliokalr: @z adott halézati ponton a rendszerhasznalohoz tartozé nomindlési
sorra allokalt mennyiségek dsszege.
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> Qnom: az adott halézati ponton bellil a rendszerhasznalé altal megadott
nominalasi sorra rogzitett mennyiségek dsszege.

b) Az mFRR kapacitassal rendelkez6 erémi a szukséges hatdsagi bizonyitvany
birtokaban sajat jogon eljarva vagy a fdldgazkeresked6je utjan a szallitasi
rendszerizemelteté6t8l nominalas eltérési potdij aldli mentességet vehet igénybe a
szallitasi rendszerizemeltetd és az mFRR kapacitassal rendelkezé erémi kdzotti
egyuttmikodési megallapodasban leirt feltételek alapjan.

c) A szallitdsi rendszeriizemeltetd legkésébb az adott gazhonapot kdvetd hénap 10.
munkanapig az egyensulyozas szempontjabol végleges elszamolas és az mFRR
kapacitas igénybevétele alapjan elkésziti a nominalds eltérésre vonatkoz6
jegyz6koényvet, amelyet megkild a rendszerhasznalok részére. A részletes nominalas
eltérés kimutatasat a rendszerhasznaldk részére a széllitasi rendszerlizemeltet6 az
Informatikai Platformjan publikalja.

d) A Szabalyzat 3.1.9.1. a) pontjaba nem sorolhato, nem tervezett, illetve a Szabalyzat
3.1.9.1. d) pontjanak megfeleléen nem kozzétett, de a foldgazszallité rendszer
kapacitasanak csokkenésével jaro karbantartas miatt a rendszerhasznalok szamara le
nem szallitott gazmennyiség utan a szallitasi rendszerizemelteté a nem biztositott
kapacitasra az Aralkalmazasi rendeletben meghatarozott szallitéi nominalasi eltérési
potdijat koteles megfizetni. A nomindlas eltérési dij kiszamitasanal annak alapja a
leallast megel6z6 10 gaznap soran az adott betaplalasi-kiadasi ponton a
rendszerhasznalé  é&ltal vételezett atlagos napi gazmennyiség és a
leallas/kapacitascsokkenés idétartama alatt a rendszerhasznalé altal vételezett atlagos
napi gazmennyiség kuloénbsége.

e) A szallitasi rendszerlizemeltetd a rendszerhasznaloi nominalastol torténd +2 %-ot
meghaladod eltérés teljesitése esetén az Aralkalmazasi rendeletboen meghatarozott
szallitéi nominalasi eltérési potdijat kdteles megfizetni a +2 %-ot meghalado6 eltérésre
a rendszerhasznaldk részére, amennyiben a hatarkeresztezési ponton pro rata eljaras
alapjan hatarozza meg az egyes rendszerhasznalokra az egyensulyozas
szempontjabol végleges allokélt mennyiségeket.

f) Nominalas eltérési dijat a karbantartasi és rekonstrukci6 munkalatokkal érintett
pontokra és id6szakra a szallitasi rendszerlizemelteté nem érvényesit, melyrél a
szallitasi rendszeriizemeltet6 minden hénapban szerkeszthetd, részletes kimutatast
készit és az Informatikai Platformon a rendszerhasznaldk részére elérhetévé tesz a
nominalas eltérési potdij szamla megkuildésével egyidejlileg.

g) Amennyiben a rendszerhasznal6 a HMK-t kilon szallito-szallittaté paron elkllonitetten
nominalja a Szabalyzat 2.2.5.4 pontja szerint, akkor ezen a NOM soron nominalt és az
allokalt gaznapi mennyiség kozotti eltérésre vonatkozéan nominalas eltérési pétdij
mentességet élvez.

2.5.2.5. Kapacitastullépés a foldgazszallito rendszeren

a) A foldgazszallitd rendszer betdplalasi pontjan, ahol nincs OBA alkalmazaséara
vonatkozé megallapodas,
i. ha egy rendszerhasznal6 altal torténik a betaplalas, a rendszerhasznalo
adott gaznapi igénybevett oOrai kapacitdsai a betaplalasi pont 6rai mért
mennyiségei (kWh/éra), vagy
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ii. ha tobb rendszerhasznalé altal torténik betdplalas, a kapcsolédd
rendszeriizemeletd altal allokalt 6rai mennyiségek (kwWh/h)

képezik az alapjat a kapacitastullépés szamitasanak.

b) Az olyan betaplalasi-kiadasi pontok esetében, ahol a kapcsolédé rendszeriizemelteték
kozott a forgalmazott gazmennyiség elszamolasara létezik OBA alkalmazéséara
vonatkozd megallapodas, valamint azon hatarkeresztezési pontokon, ahol pro rata
eliaras alapjan hatarozza meg a szallitasi rendszerizemelteté az egyes
rendszerhasznalokra allokalt mennyiségeket, ott nem Kkell meghatarozni a
rendszerhasznélok altal igénybevett Orai kapacitasokat, mivel ezen pontok
tekintetében nem értelmezheté a kapacitastullépés.

c) Az egy rendszerhasznal6 altal ellatott foldgazszallité vezetékhez kozvetlen kapcsol6do
felhaszndloi kiadasi pont esetén a rendszerhasznalé adott gaznapi igénybevett orai
kapacitdsai a kiadasi pont 6rai mért mennyiségeivel (kWh/6ra) egyenld.

d) A foldgazeloszt6 rendszerhez kapcsolddo vagy a tébb rendszerhaszndlo altal ellatott,
kozvetlen széllitovezetéki felhasznalok foldgazszallitd rendszeri kiadasi pontjai
esetében a kapcsolodd rendszeriuzemeltetd altal allokalt (mért, illetve képzett) orai
igénybevett kapacitas adatok képezik az alapjat a kapacitastullépés szamitasanak.

e) A kapacitastullépést (betaplalasi pont és kiadasi pont - kWh/6ra) az Aralkalmazasi
rendelet vonatkoz6 pontjai?® szerint kell ellendrizni és meghatarozni.

f) A foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjai esetében gaznaponkénti allokalt éracsucsot
kiadasi pontonként kapacitast lek6té rendszerhasznaldkra az alabbi eljaras szerint kell
meghatarozni:

i. A szallitasi rendszerlizemeltetd minden gazhonapot koéveté hoénap 5.
munkanapjaig a kapcsolédd rendszerlzemeltetd részére atadja a
foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjain 15 °C-os mért m36ra adatokbdl
szamitott 0 °C-os referencia hémérsékletli m3/6ra és a kiadasi ponthoz tartozé
Orai atlag égéshokbél szorzassal képzett érankénti kWh/éra értéket, valamint
az orankénti atlag égéshdket, tovabba a foldgazszallitdé rendszer kiadasi
pontjain 15 °C-os mért m3/6ra adatokbél és a kiadasi ponthoz tartozé 6rai atlag
fitéértékbdl szorzassal képzett 6rankénti MJ/6ra értéket, valamint az 6rankénti
atlag futéértékeket. Amennyiben a szallitasi rendszerizemeltetének nem all
rendelkezésére az érankénti atlag égéshé vagy fltéérték, abban az esetben a
Szabdlyzat 3.1.3.3. f) pontja szerint meghatarozott napi atlag égéshét vagy
fat6értéket kell a kapacitastullépés meghatarozasa soran felhasznaini.

ii. A kapcsolédd rendszerizemeltetének fel kell téltenie minden gazhdénapot
kovetd honap 20. napjaig a szallitdsi rendszerlizemeltetd Informatikai
Platformjanak erre kialakitott fellletére az i. pont szerinti kWh/éra adatok
alapjan a gaznaponkénti Oracsucsokat a hozza tartoz6 gaznapon belili
idéponttal egyutt kiadasi pontonként és foldgazszallitd vezetéken kapacitast
lekotd rendszerhasznalonkként. Ezeket az adatokat a foldgazszallitd vezetéken
kapacitast lekotd rendszerhasznalok részeére a szallitasi
rendszeriizemeltetének az Informatikai Platformjan publikalni kell az adatok
rendelkezésre allasat kovetd 5 munkanapon belll. A féldgazszallité vezetéken

23 Aralkalmazasi rendelet 11. §
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kapacitast lekété rendszerhasznald vagy az altala ellatott elosztévezetéki
rendszerhasznalo altal ellatott felhasznalok szamatdl figgetlendl, 6sszesitetten
egy adatként kell az 6racsucsot meghatarozni.

A kapcsolodd rendszerlizemeltetd a kdvetkezé modon szamitja a kWh/6ra
mennyiséget:

a kapcsolddd rendszerlizemelteté a kiadasi pontra az i. pontban
publikalt MJ/6ra értéket elosztja az i. pontban publikalt kWh/6ra értékkel,
az igy adoédo 7 tizedesig meghatarozott ardnyszam felhasznalasaval
képezi az 6rai meért adatokkal rendelkezé felhasznaldk kWh/6ra
energiamennyiségeét.

A profilos felhasznaldkkal is rendelkezd rendszerhasznalok esetében a
kapcsoldédd rendszeruzemeltetének az alabbiak szerint kell meghatarozni a
legnagyobb igénybevett kapacitast:

A foldgazszallitd vezetéken kapacitast lek6té rendszerhasznaloé vagy az
altala ellatott elosztévezetéki rendszerhasznalok Orai méréssel
rendelkezd kapacitasdijas felhasznalok fogyasztasi adatait kWh
energiamennyiségben gaznaponként a gaznap minden Ordjara
Osszesiteni kell és a foldgazszallité rendszer kiadasi ponthoz tartozo
azonos Orara vonatkoz6 gaznapi érai adataibdl le kell vonni, tovabba a
gaznapi o6rai adataibdl le kell vonni a kiadasi pontra vonatkozéan
meghatarozott napi halozati és mérési veszteségnek (HMK) a kiadasi
pont azonos orai mennyiségével aranyositott részét. igy elsall a
foldgazszallitd6 rendszer adott kiadasi pontjadhoz tartozé profilos
felhasznéalok dsszesitett napon bellli érankénti fogyasztasa (kwWh/éra).
Ezen 6rai adatokat fel kell osztani a foldgazszallité vezetéken kapacitast
lekdtd rendszerhasznald vagy az A&ltala ellatott elosztovezetéki
rendszerhasznalé profilos felhasznal6ira vonatkoz6 napi allokalt
gazmennyiségek aranyaban (az aranyt harom tizedes jegyre kerekitve
kell meghatarozni), ezaltal el6allnak foldgazszallité vezetéken
kapacitast lek6t6 rendszerhasznald vagy az altala ellatott
elosztévezetéki rendszerhasznalé profilos felhasznéloira jutdé képzett
orai gazmennyiségek. Ezt kdvetben foldgazszallitdé vezetéken
kapacitast lekotd rendszerhasznalonként oranként dsszegezni kell a
mért iii. pont alapjan atszamitott érai mennyiségeket, és a profilos
felhasznaldkra jutdé mennyiségeket (kWh/éra-ban). Azon féldgazszallitd
vezetéken kapacitast lekoét6 rendszerhasznald esetén, akitél a
kapcsoldédd rendszerlizemelteté a HMK-t beszerzi, az 6ranként
0sszegzett mennyiséghez hozza kell adni a kiadasi pontra vonatkozéan
meghatarozott napi haldzati és mérési veszteségnek (HMK) a kiadasi
pont azonos 6rai mennyiségével aranyositott részét.

Amennyiben ezt az eljarast nem lehet alkalmazni, mert a foldgazszallito
vezetéken kapacitast lekoté rendszerhasznald vagy az altala ellatott
elosztovezetéki rendszerhasznald tavadatéatviteli rendszerrel méréssel
rendelkezd felhasznaldinak orai fogyasztasa (kWh/6ra) nagyobb, mint
az adott kiadasi ponthoz tartozé érankeénti (kWh/ora) érték, abban az
esetben a foldgazszallitdé rendszer adott kiadasi ponthoz tartozo
orankénti (kwWh/6ra) értéket a foldgazszallitd vezetéken kapacitast
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Vi.

Vii.

viii.

lekdtd rendszerhasznaldkra allokalt napi mennyiségek aradnyaban kell

felosztani és az igy el6allt 6rai értékeket kell figyelmbe venni az adott

napra, az adott kiadasi pontra vonatkoz6 6racsucs érték kimutatasanal.
Abban az esetben, ha az iv. pontban meghatérozott féldgazszallité vezetéken
kapacitast lekotd rendszerhasznalé vagy az altala ellatott elosztovezetéki
rendszerhaszndalok profilos felhasznaldira jutd képzett Grai gazmennyiség
nagyobb, mint a foldgazszallité vezetéken kapacitast lekoté rendszerhasznald
vagy az Altala ellatott elosztovezetéki rendszerhasznalé profilos
felhasznaldinak a felhasznalasi helyein felszerelt gazmérbk névleges
Osszteljesitménye, abban az esetben a foldgazszallitd vezetéken kapacitast
lek6td rendszerhaszndld vagy az altala ellatott  elosztévezetéki
rendszerhasznalok profilos felhasznaldira juté képzett 6rai gdzmennyisége
egyenlé a profilos felhasznaldék felhasznalasi helyein felszerelt gazmérék
névleges dsszteljesitményével.
A kapcsolédd rendszerlizemeltetd a iv. pont szerint meghatarozott
energiamennyiségbdl (kWh/ora) a foldgazszallité vezetéken kapacitast lekotd
rendszerhasznalonként és gaznaponként kivalasztja a legnagyobb o6rai értéket
és a hozza tartoz6 idépontot, és azt feltdlti a szallitasi rendszeriizemeltetd
Informatikai Platformjéara.
A szallitasi rendszertizemeltet6 a c), d) és f) iii.-vi. pontok szerinti allokalt orai
mennyiségek és a foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekotd
rendszerhasznalOk altal az adott kiadasi ponton és adott gaznapra vonatkozo
lekotott, rendelkezésre allé kapacitasai alapjan meghatéarozza féldgazszallito
rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain foldgazszallit6 vezetéken kapacitast
lek6té rendszerhasznalonként minden gaznapra a kapacitastillépést és a
hozza tartozo idépontot.
A szallitasi rendszertizemeltetd elérhetéveé teszi az f) vii. pontban meghatarozott
adatokat az Informatikai Platformjan keresztil a tullépéssel érintett
foldgazszallitdé vezetéken kapacitast lekoété rendszerhasznaldk részére
legkésbébb az f) ii. pont szerinti hatarid6t kévetd 10. munkanapig. Ezzel
egyidejlileg az allokalast végzd kapcsolodo rendszerlizemeltetd megadija - a
rendszerhasznalé részére a rovid tava lekotések visszamérésére - a
rendszerhasznaldra vonatkoz6 ataddi bontasu gaznapi éracsucsot.
A szallitasi rendszerlizemelteté a kapcsolddd rendszerlizemelteté részére
koteles legkésébb az f) ii. szerinti hataridét kéveté 10. munkanapig belil a
tullépéssel  érintett  allokalt  6rai  mennyiségeket  elosztovezetéki
rendszerhasznaldnként megadni az Informatikai Platformon (a napi allokalas
aranyaban felosztott nominalasi soronként), amely 6rai adatokat a kapcsol6do
rendszerizemeltetd 10 munkanapon belll kételes felllvizsgalni, sziikség
esetén modositani az Informatikai Platformon e célra kialakitott fellletén.
Amennyiben a kapcsolodd rendszerizemelteté az adatot hataridére nem
vizsgalja felul, a szallitdsi rendszerlizemeltetd jogosult az allokalt orai
mennyiségeket az elosztovezetéki rendszerhasznalok napi allokalt
mennyiségei aranyaban figyelembe venni a kapacitastullépés megallapitasa
soran. A kapcsol6dd rendszerizemeltetd adatszolgaltatdsanak elmaradasa
folytdn keletkez6 karokért a rendszerhasznald felé a kapcsolédd
rendszerizemeltetd tartozik felelésséggel.
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X. Az allokdlt o6racsucsokkal kapcsolatban felmerllt észrevételeket a
foldgazszallitd vezetéken kapacitast lekoté rendszerhasznéloknak az f) viii.
pont szerinti publikaciot koévetéen 5 munkanapon belil jeleznie kell a
kapcsolddd rendszerlzemeltetd felé. Az észrevételt az érintett kapcsolddo
rendszeriizemeltetd koteles megvizsgalni, és kételes annak eredményérdl az
észrevétel beérkezésétél szamitott 5 munkanapon belll a rendszerhasznalét
és a szallitasi rendszeruzemeltet6t tajékoztatni.

g) A szallitasi rendszertizemeltetének legkésdbb a gazhdnapot kdveté 60. napig kell a
kapacitastullépesrél a foldgazszallité vezetéken kapacitast lekété rendszerhasznalok
felé a potdijszamlakat kibocsatania (az adott betaplalasi-kiadasi pont kapacitaslekotési
egységeben, azaz kilépési és betaplalasi pontokon kwWh/6raban).

h) Amennyiben a gaznap elbtt megszakitdsba bevont rendszerhasznalé gaznapi
kapacitaskihasznaltsdiga meghaladja a szdméara a nominalds visszaigazoldsaban
meghatarozott értéket, azaz megszakitasi hibat kovet el, akkor a szallitasi
rendszeriizemelteté jogosult az érintett rendszerhasznalé terhére az Aralkalmazasi
rendeletben el6irt mértékl megszakitasi potdijat felszamitani.

i) Az mFRR kapacitassal rendelkezd erémi a szikséges hatdsagi bizonyitvany
birtokaban sajat jogon eljarva, vagy a foldgazkereskedbje utjan a szallitasi
rendszerlizemeltet6tdl a kapacitas-tullépési potdij aldli mentességet vehet igénybe a
szallitasi rendszerizemeltetd és az mFRR kapacitassal rendelkezé erémi kozotti
egyuttmikodési megallapodasban leirt feltételek figyelembevételével.

2.5.2.6. Gaznapi kozéphémeérséklet, napfok szam

a) A HungaroMet meteorolégiai adatbazis éranként (reggel 6:00 oratél a kdvetkez6 nap
reggel 6:00 oraig terjedd 24 Ooras id6tartamban) mért adataibdl szamtani
atlagszamitassal gaznapra meghatarozott k6zéphémeérséklet. Abban az esetben, ha
az adott meteoroldgiai alloméasnak legaldbb 20 6rai adata nem all rendelkezésre az
adott id6tartamban és az adathiany a rakdvetkezd6 napi adatszolgaltatas idején is
fennall, akkor a hianyzé gaznapi kézéphdmérséklet meghatarozasa a kornyezd
meteoroldgiai allomasok mérései alapjan torténik.

b) A gaznapi k6zéphémérséklet alkalmazésa:

i. kiadasi pont esetén az (a) pont szerinti adott napi kdzéphémeérséklet az
Aralkalmazasi rendelet?* besorolasa alapjan.
i betaplalasi pont esetén az Aralkalmazasi rendelet® szerinti HungaroMet mérési
pontoknak az (a) pont szerinti kdzéphémeérsékletének szamtani atlaga.
iil. Ezen kézéphémérséklet adatokat a HungaroMet szolgaltatja az Aralkalmazasi
rendelet alapjan.

c¢) A napfok szdm kiszamitasa:

Naz Z(?;_Ta‘:)

24 Aralkalmazasi rendelet 3. sz. melléklet
% Aralkalmazasi rendelet 3. sz. melléklet
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o Nﬂ- napfok szam
) 5. fiitési kiisz6bhémérséklet (16 <C)

. T‘ﬁ - gaznapon meért napi k6zéphémérséklet

A fenti képlet szerinti 6sszesitést azon gaznapokra kell meghatarozni, amikor a
gaznapi kb6zéphémeérséklet 16 °C-nal kevesebb.

2.5.3. Elszamolas a foldgéztarold engedélyes rendszerén
2.5.3.1. A féldgéztarol6 engedélyes napi és drai operativ adatszolgéltatasa

a) A foldgaztarolé engedélyes minden rendszerhasznalé szamara energiamennyiség
alapu 6sszesitett gazforgalmi mérleget vezet napi szinten. A mérleg tartalmi elemeinek
és Kkészitési rendszerének kidolgozasa a foldgaztarol6 engedélyes feladata,
kozzététele az engedélyes Uzletszabalyzataban torténik.

b) A féldgaztaroldi mérleg elkészitéséhez a szallitasi rendszerlizemelteté a gaznapon
oranként atadja a foldgaztarold engedélyesnek a foldgaztaroléi ,0” ponti mérések
gaznapra vonatkozé orai 6sszegzett mennyiségeit. A gaznapot kovetd 10:00 oraig
atadja a ,0” ponti min6ségmérd berendezéseken rdgzitett, gaznapra vonatkozé
min&ségi paramétereket (fitéérték, Wobbe-szam, égéshd).

c) A szallitasi rendszeriizemeltet6 az egyesitett féldgaztaroldi pontra is megadija az el6z6
napi elszamolashoz sziikséges mennyiséggel sulyozott atlag égéshét.

2.5.3.2. A foldgéaztarold engedélyes havi elszamolasa

a) Az elszamoléas alapja az 0sszesitett napi foldgaztaroloi gazforgalmi mérleg — amely a
foldgaztarol6 engedélyes Aaltal Uzemeltetett Osszes fdoldgaztarolé tényleges
forgalmanak Osszegzése utjan jon létre —, illetve e mérleg alapjan kidllitott
jegyz6konyvek.

b) A foéldgaztarolé engedélyes legkésdbb a gazhdnapot kdveté hénap 5. munkanapjan a
rendszerhasznaldk részére havi elszamolast kild a foéldgaztarolasi tizletszabalyzatban
leirtaknak megfeleléen.

c) A jegyzdkonyvekben szerepld készlet adat egyuttal bizonylatolt készlet adatnak is
tekintend6, ebbdl a célbdl a féldgaztarolé engedélyes nem allit ki kiilén dokumentumot.

d) A havielszadmolashoz kapcsolodd szamlazasi, fizetési, tartozas és kdvetelés rendezési
rendet a féldgaztarol6 engedélyes Uzletszabalyzata tartalmazza.

254, Elszamoléas a foldgazeloszt6 rendszeren
254.1. Elszamolés a foldgazeloszté rendszer kiadési pontjain

a) A foldgazelosztd rendszer kiadasi pontjain a rendszerhasznalék &ltal vételezett
gazmennyiség meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

i. A napon belll mért és a havi fordulonaphoz kotétt leolvasas keretein beldl
leolvasott felhasznal6i kor esetében az elszamolas a mért adatok alapjan
torténik.
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ii. A havonta leolvasott mennyiség alapjan készitett elszdmolas (MSCONS),
illetve az allokaciés mechanizmus sordn meghatarozott mennyiség kozotti
eltérés abszolut értéke energiamennyiségben nem haladhatja meg a 2%-ot.

iil. A havonta nem leolvasott profilos felhasznaloi kor fogyasztasanak
meghatarozdsara vonatkozé eljardsrendet a Szabdlyzat 2.5.4.5. pontja
tartalmazza.

iv. Az atalanydijas felhasznaldk elszamolasat a vonatkozd jogszabalyok szerint
kell végezni.

V. Az el6re fizet6 mérével rendelkezé felhasznalok elszdmoldséara a profilos
felhasznalokra vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni.

b) A fogyasztasmérd berendezések, illetve a mérési rendszerek leolvasasanak
gyakorisagat és a mérési adatok tovabbitasara vonatkozd adatszolgaltatas rendjét a
foldgazeloszté Uzletszabalyzata, valamint a foldgazelosztéi rendszerhasznaldkkal
kotott szerzddés tartalmazza.

c) A foldgazeloszték és rendszerhasznalék egymas kozti elszdmolassal, elszamolasi
mérdallas atadasaval kapcsolatos adatcserék soran az Adatcsere Szabdlyzat
el6irasait kotelesek alkalmazni.

2.5.4.2. A profilba sorolas meghatarozasa, médositasa

a) A foldgazeloszto rendelkezésére all6 adatok alapjan a Szabalyzat 1l. szamua melléklete
szerinti ,déntési fa” alapjan besorolja a méréhelyet a fogyasztasi jellegének megfeleld
fogyasztéasi profilba.

b) A mérével nem rendelkezd, atalanydijas felhasznaldkra kaldn profilbesorolas nem
torténik.

c) A teljes korl profilba sorolas elmaradasa miatt felmerul§ tobbletkOltségek a
foldgazelosztot terhelik.

d) A profibesorolds megvaltoztatdsat a felhasznalét ellaté foldgazkereskedd
kezdeményezheti a foldgazelosztonal. A fdoldgazeloszté megvizsgélja a
kezdeményezést, és amennyiben az indokolt, médositja a profil besorolast a ,dontési
fa” alapjan.

e) A felhasznalé profilbesorolasanak megvaltoztatasa a kezdeményezés beérkezését és
a féldgazeloszté altali pozitiv elbiralast kovetéen a felhasznalasi hely sikeres gazméré
leolvasasanak napjaval térténhet meg.

2.5.4.3. A skalazasi tényez6 meghatarozasa

a) A foldgazeloszté koteles szamontartani minden méréhelyre vonatkozdéan az
elszamolasi méréleolvasasok adatait, nevezetesen

i. a mérdleolvasas pontos datumat,
ii. leolvasott mérdallast,
iii. a mérdhelyhez az Aralkalmazasi rendelet?® szerinti HungaroMet mérési pont
megnevezeseét.

26 Aralkalmazasi rendelet 3. szamu melléklet
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b)

C)

d)

f)

9)

h)

Ezek alapjan minden leolvasasi idészakrdl - ami az el6z8 leolvasast kovetd elsd
gaznap elejétél a leolvasas gaznapjanak végéig tartdé idészak - a leolvasott
mérdallasok kuldnbségeként a foldgazelosztdé megallapitia a méréhely leolvasasi
idészak alatti gazfogyasztasat gaztechnikai normal kdbméterben.

A féldgazeloszté az alabbi algoritmust kdvetve a HungaroMet altal gaznap utani nap
10:00 oraig kozolt, az a) iii. pont szerinti meteoroldgiai kdrzetre vonatkoz6 gaznapi tény
atlaghémérsékletek alapjan meghatarozza a mar lezarult leolvasasi idészak minden
napjara a tized fokra kerekitett felejtsulyos napi atlaghémérséklet értéket.

. 1 o -

O T g, T

. - 3 | = 6
. -1 11 1 1 |
I ——
23 4 5 6 ¥

ahol:
Cr afelejtésulyos hémérsékleti érték
C: agaznapra a HungaroMet altal mért napi atlagh6mérséklet
Cu1
a gaznapot megeléz6 1-6 napra a HungaroMet altal mért napi atlaghémérséklet
Cte

A foldgazeloszté mind a lakossagi fogyasztok, mind a nem lakossagi felhasznaldk
vonatkozasaban a b) pont szerint meghatarozza a leolvasasi idészak napi felejtésulyos
atlaghémérsékleteihez tartozé napi profilszorzok és a multiplikativ szezonfaktorok
szorzatait, amelyek &sszegzésével kapjuk a leolvasasi id6szak normalt
profilfogyasztasat.

A leolvasasi idészakra vonatkozo skalazasi tényezét a leolvasasi idészak tényleges
gazfogyasztasanak és az el6z6 pont szerint ~meghatarozott normalt
profilfogyasztasanak hanyadosa adja meg.

A féldgazeloszté rendszerhez Ujonnan csatlakozd vagy visszakapcsolt, illetve egyéb
okbdl lezart leolvasasi id6szakkal nem rendelkezé méréhelyek profilba sorolasahoz az
éves becsult fogyasztasi mennyiségét a felhasznalé egyetemes szolgéltatéja, vagy
foldgazkereskedéje koteles megadni a foldgazelosztd szamara, aki ebbdl a skalazasi
tényez6 kiszamitasat az a) - d) pontok szerint elvégzi.

Minden ciklikus leolvasast kévetéen ujra meg kell hatarozni a felhasznalasi helyre
(POD) vonatkozé skalazasi tényez6 értékét, kivéve, ha a nyité vagy a zaré méréallas
nem helyszini leolvasasbél szarmazik (példaul felhasznaloi diktalas, foldgazelosztoi
becslés). Az Uj skalazasi tényez6 meghatarozasanal a ciklikus leolvasast megel6z6
minimum egy éves idészakot kell figyelembe venni éves elszamolasu felhasznalok
esetében.

Amennyiben a mérési ponton a felhasznalé kezdeményezte a szineteltetést, akkor a
skalazasi tényez6 nulla értéka.

A jelen fejezet szerint meghatarozott Uj skalazasi tényez6t a napi allokalas soran a
ténylegesen leolvasott és a hihetéség vizsgalaton megfelelt mérdallasok elszamolasi
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2.5.4.

a)

b)

d)

f)

9)

rendszerbe torténé betdltését kovetd gaznaptdl, a hoévégi Ujrafelosztasi eljaras
esetében pedig a gazmérd leolvasas napjat kdvetd gaznaptdl kell alkalmazni.

4, A profilfogyasztas meghatarozasa

Egy mérdhely gaznapi profilfogyasztasat a méréhelyre vonatkozé aktualisan érvényes
skalazasi tényezd, a meteoroldgiai kdrzetének napi atlaghédmérsékletei alapjan
meghatarozott napi profilkarakterisztika és a multiplikativ szezonfaktor szorzataként a
foldgazeloszto allapitja meg.

A napi profilkarakterisztikat a Szabdlyzat Il. szamu mellékletében talalhatd
profilkarakterisztika tabldzatokbol, a HungaroMet altal gaznapot kévetéen 10:00 érakor
a gaznapra kozolt tényhémeérsékletek, illetve azok hianyaban a HungaroMet altal elére
jelzett hémérsékletek felhasznalasaval, a Szabdalyzat 2.5.4.3. pontja szerinti
algoritmussal megallapitott, tized fokra kerekitett napi felejtésulyos atlaghémeérseékletek
alapjan kapjuk.

A mérbhelyre vonatkozo6 aktualisan érvényes skalazasi tényezd a méréhely legutolsd
lezarult leolvasasi id6szakanak skalazasi tényezdje. A foldgazeloszté indokolt esetben
(kikapcsolt, megsziint statuszu felhasznaldk, szezonalis felhasznaldk szezonon Kiviili
idészaka, visszakapcsolast kovetéen, stb.) ett6l a szabalytdl eltérhet, és mas
modszerrel is megallapithatia a méréhely gaznapi aktudlisan érvényes
skalatényezbjét. A szabalytdl vald eltérésr6l és annak indokardl az érintett
foldgazkereskedét értesiteni kell.

A multiplikativ szezonfaktor az adott napi felejtésulyos atlaghémérsékleti értékhez
tartozé normalt fogyasztasi egység eéven bellli idészakhoz (szezon) torténd
illeszkedését biztositd szorzétényezdb.

A foldgazeloszték a profil alapl elszamolasi korbe tartozé felhasznaléi korre a
gaznapot kovetd allokaciok meghatarozasahoz szikséges gaznapi atlaghémeérsekleti
adatok figyelembevételéhez a HungaroMet f6- és mellékméré allomasaihoz rendeli a
szolgaltatasi terlletén lévd telepuléseket, ezen belll a felhasznalasi helyeket. Az
allokalas esetében a HungaroMet altal az allokécioban érintett gaznap 10:00 6raig
kbzzétett, az el6z6 gaznapon a HungaroMet mérésein alapulé hémeérsekleti és Ieégkori
nyomas adatait kell figyelembe venni.

Egy felhasznalasi hely gaznapi profilfogyasztasa a felhasznalasi helyhez tartoz6
mérShelyekre szamolt napi profilfogyasztas 0sszege. Egy foldgazkeresked6 gaznapi
profilfogyasztasa az altala ellatott felhasznalasi helyek profilfogyasztasanak az
0sszege.

Egy mérdhely profilfogyasztdsanak meghatarozasa képletekkel:

P (t) =s;(t) x p;(t) xm;(t)
ahol:
PFi(t) — az i méréhely t gaznapra vonatkozé profilfogyasztasa
si(t) — az i méréhelyre vonatkozé t napon érvényes skalazasi tényezé

pi(t) — az i méréhely profilbesorolasa és a h6mérsékleti kérzete HungaroMet altal a
t gaznapot kévetd nap 10:00 6rakor t napra kézélt atlagos napi k6zéphémérséklete
alapjan meghatarozott, t napra érvényes profilszorz6
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mi(t) — az i mérbhely profilbesorolasa (lakossagi vagy Uzleti szegmens) és a
hémérsékleti kbrzete HungaroMet altal a t gaznapot kéveté nap 10:00 6rakor t
napra kézélt atlagos napi kbézéphémeérséklete alapjan meghatarozott, t napra
érvényes multiplikativ szezonfaktor.

2.5.45. Elszamoléas a foldgazelosztoi rendszerhasznalokkal

a) A foldgazelosztoi rendszeren szallitott, elosztott foldgazmennyiség elszamolasa a
rendszerhasznélati szerz6désben foglaltak szerint térténik.

b) A foldgazelosztéi rendszerhaszndlati dij forgalmi dij alapja az adott felhasznalora
vonatkozé az elszamolasi id6szakra az Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt
energiamennyiség.

2.5.4.6. Elszdmoléas mddja hiteles mérés vagy ciklikus leolvasés hidnya esetén

a) Foldgazelosztéi hiteles mérés hianya esetén a Vhr.27 eléirasa szerint kell eljarni.

b) Amennyiben a foldgazelosztd a mérdallast ciklikus leolvasas hianyaban becsléssel
allapitja meg, a folgazkeresked6 és az egyetemes szolgaltatéd jogosult a felhasznaléval
a foldgézelosztd éaltal becsult mérdallas helyett a felhasznalé altal legutoljara kdzolt
mérdéallas figyelembevételével elszamolni.

2.5.4.7. Kapacitastullépés a foldgazeloszté rendszeren

a) A foldgazeloszto a tavadatgydjtével ellatott mérék esetében a 2.5.2.6 f) i. pont alapjan
atadott 6rai gazmin6éség adatokkal szamitja az érai kWh mennyiségeket.

b) A fdldgazeloszté a kapacitasdijas felhasznalok tavadatgyljtével ellatott mérdi
esetében a foldgazeloszté rendszer kiadasi pontjara regisztralja az igénybevett Orai
kapacitast, és az Ujrafelosztasi eljaras soran a gaznapra meghatarozott 6racsucsot. A
regisztralt adatokat az Adatcsere Szabalyzat el6irasait kovetve hozzaférhetévé teszi a
rendszerhasznal6 részére, amely alapja lesz a kapacitastullépés szamitasanak. A
kapacitastullépést (kwh/6ra) az Aralkalmazési rendelet vonatkoz6 pontjai?® szerint kell
ellendrizni és meghatarozni.

c) Afdldgazeloszté a felhasznald lekotott orai kapacitas tallépését az (a) pontban rogzitett
adatszolgaltatasban megadott értékek felhasznalasaval (kWh/éra mértékegységben)
hatarozza meg.

d) A féldgazelosztonak a kapacitastullépéssel érintett POD-ok esetén legalabb az alabbi
adatokat kell megadnia minden gadznapraaz Adatcsere Szabalyzat elGirasait kdvetve:
POD, kapacitastullépés mértéke (kWh/h), lekotott orai kapacitas (kWh/h), gaznapi
kapacitastullépéssel érintett 6racsucs (kWh/h; m3h), kapacitastullépés idépontja (év,
hénap, gaznap, gazora).

2.5.4.8. Jegyzbkonyv és miibizonylat

a) A rendszerhasznalati szerz6dések szerinti elszamolasokra az ujrafelosztasi eljaras
soran megallapitott mennyiségek alapjan keril sor.

27 Vihr. 1. szamt melléklet 12. pont
28 Aralkalmazasi rendelet 29. §
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b) A foldgazelosztd a szallitasi rendszerizemelteté vagy szigetizem esetén a
foldgaztermel§ altal publikalt mlbizonylatokat havi gyakorisaggal a rendszerhasznalok
rendelkezésére bocséatja.

2.5.4.9. A foldgazelosztdi rendszerhaszndaldk altal fizetett dijtételek

A rendszerhasznalati szerz6dések teljesitésének igazolasara a foldgazelosztok
Uzletszabalyzatdban leirtak szerint kell eljarni. A féldgazeloszté halbzati
rendszerhasznalati dijak megfizetése a Hivatal hatarozataban szerepl6 dijtételek és a
rendszerhaszndlati szerz6désekben rogzitett fizetési feltételek mellett térténik a
foldgazeloszto részére.

2.5.4.10. Foldgazelosztdi korrekcids elszamolés

a) Adott elszamolasi id6északra vonatkozéan a tény leolvasott fogyasztason alapuld,
illetve a kereskedévaltaskor alkalmazott mérdallas alapjan szamolt végleges
energiamennyiség és a felhasznalékra az Ujrafelosztasi eljards soran allokalt
energiamennyiség kilénbozete a korrekcids elszamolas keretében kertl rendezésre.

b) Korrekcios idészak: az aktualis elszamolasi célu leolvasasi eredmény, vagy a
kereskedévaltas soran alkalmazott méréallas és az azt megel6z6 utolso elszamolasi
célu leolvasas, vagy kereskeddvaltas soran alkalmazott méréallast kdvetd nap kozott
eltelt id6szak.

c) A korrekcié szempontjabél allokalt fogyasztasnak a korrekcids elszamolassal érintett
idészakban az Ujrafelosztasi eljaras soran a gaznapokra allokalt mennyiségek dsszege
szamit.

d) Korrekcidés elszamolas szempontjabdl elszamolasi leolvasasnak mindsil a
foldgazeloszto altal az lzletszabalyzatdban vallalt téritésmentes és sikeres ciklikus
leolvasas, tovabba a kereskeddvaltas soran alkalmazott mérdallas.

e) A korrekciés elszamolas havonta torténik a korrekciés elszamolas szempontjabdl
relevans leolvasasokra.

f) Az éves rendszerességgel leolvasott felhasznalasi helyek esetében a korrekcios
elszamolassal érintett id6szak lehet hosszabb vagy révidebb, mint 365 nap.

g) A foldgazeloszto és a rendszerhasznalo koteles a korrekcids elszamolast szerz6déses
jogviszonyban — a fdldgazelosztd (zletszabalyzata szerinti rendszerhasznalati
szerz8désben — rendezni a foldgazeloszté rendszerre valé hozzéaférési jogosultsag
megszerzésével egyidében. A rendszerhasznalati szerz6désben szabalyozott
korrekcios elszamolasnak a Szabdlyzatban rogzitett eljarast kell kbvetnie.

h) A foldgazelosztok és a rendszerhasznalok a foldgazelosztoi korrekcids elszamolassal
kapcsolatos adatcserék soran az Adatcsere Szabalyzat el6irasait kotelesek
alkalmazni.

2.5.4.11. Korrekciés mennyiségek meghatarozasa

a) A korrekcids mennyiséget POD-onként, valamint korrekcids csoportokra,
rendszerhasznaldra 6sszegezve kell megallapitani.

b) A felhasznélasi hely (POD) korrekcios mennyiségének megallapitasa képletekkel,
ahol:
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c)

d)

f)

9)

MKi = LFL - z AFl(t)

teT;

MK — az i felhasznélasi helyen T; leolvasasi periédusra szamolt mennyiségi
korrekcidja

LFi- az i felhasznalasi hely T; leolvasasi periédusban mért fogyasztasa
AFi(t) — az i felhasznalasi hely t gaznapi allokalt fogyasztasa

A felhasznalasi helyekre (POD) szamitott korrekciés mennyiségeket minden érintett
féldgazkereskedd szamara korrekcidés csoportonként és arszabasonként elkilénitve
kell a korrekciés szamlan 6sszegezni.

Minden korrekcios csoportra a féldgazkereskedd korrekciés csoportmennyisége a
féldgazkeresked6 felhasznalasi helyei (POD) kozil az adott csoportba tartozok
korrekcios mennyiségeinek az 6sszege.

A foldgazkereskedd6i korrekcidos csoportmennyiségek meghatarozasa képletekkel
arszabasonként (2S/2H tipus), ahol:

MK, = Z MK;

iec
MKc- a K foldgazkereskedé C korrekcidos csoportba tartozé felhasznalék M havi
korrekcids csoportmennyisége
M(K) — az i méréhely M havi mennyiségi korrekcibja
A fdldgazkereskedbi korrekciés mennyiség a féldgazkereskedbi korrekcios
csoportmennyiségek dsszege.
A foldgézeloszték a korrekcids szamla kibocsatadsakor, minden honapban kimutatést
készitenek arrdl, hogy az altaluk elkészitett korrekciés analitikaban a tAvadat atvitelre
alkalmas fogyasztasmér® berendezéssel ellatott felhasznalasi helyek mérési hibabdl
adodo korrekciojanak foldgazelosztai tertletre vonatkozé mutatészamat, azaz hany %-
ra keletkezett korrekcié a tavadat atvitelre alkalmas fogyasztdasmérdé berendezés
adatszolgaltatasanak hibajabdl féldgazeloszté terliletenként.

k
mutatészam = —
n

n = a féldgazelosztoi teriileten lévé tavadat atvitelre alkalmas berendezéssel ellatott
felhasznalasi helyek szama az adott hénapban

k = azon felhasznalasi helyek szama, melyre az adott havi korrekciés analitikdban a
tavadat atvitelre alkalmas fogyasztasmér6 berendezés adatszolgéltatasanak
hibajabdl korrekcié keletkezett

Nem mindsul adatszolgaltatasi hibanak:

I. kerekitési kilonbozetbdl adddo korrekciod (+/- 11 kWh)
ii. ha adott felhasznalasi helyen a profilozott mérd berendezésen keletkezett
korrekcids mennyiség.
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2.5.4.12. A korrekcids csoportok meghatarozasa

a) A felhasznalasi helyeket (POD) a korrekcios mennyiségek és arak meghatarozasa
érdekében korrekcios csoportokba kell sorolni.
b) A korrekcids csoportok a ciklikus leolvasasok gyakorisdga alapjan az alabbiak:

i. havi korrekciés csoport: a havi rendszerességgel leolvasott felhasznalasi
helyek (elszamold ara az elszamolasi id6szak hosszatol fuggetlenul az aktualis
havi korrekcios elszamol6 ar)

ii. éves korrekcios csoport: az éves rendszerességgel leolvasott felhasznalasi
helyek (elszamol6 ara az elszamolasi id6szak hosszatél fuggetlenill az aktualis
éves korrekciés elszamol6 ar)

2.5.4.13. A korrekcids elszdmol6 arak és dijak

a) A korrekciés elszamol6 ar elemei:

i. korrekciés elszamolé féldgazar [Ft/kWh]
il. korrekcios szallitasi forgalmi dij [Ft/kWh]
iil. korrekcibs elosztasi forgalmi dij [Ft/kWh]

b) A korrekcios elszamolasnal alkalmazandd korrekcios elszamol6 foldgazarakat
havonta, a szallitasi rendszerizemelteté szamolja ki. A havi elszamolé foldgazar egy
sulyozott atlagar, mely kiszamitasa az alabbiak szerint torténik, ahol:

z :l': 1 U“'r'!. 1:1.

Z?:l w

T =

x: havi elszdmol6 féldgazar (Ft/kwh)
n: kereskedési platformon a vizsgélt hdnapban létrejott tranzakciék szama

wi: kereskedési platformon létrejott egyedi tranzakciok energiamennyisége kWh-ban
kifejezve

Xi: kereskedési platformon |étrejott egyedi tranzakcidk ara (Ft/kwh)
i: egyes tranzakcié azonositd

c) A havi korrekcids szallitasi forgalmi dij a targyhonap utols6 napjan érvényes szallitasi
forgalmi dij.

d) A havi korrekciés eloszt6i forgalmi dijat elosztasi teriletenként a targyhénap utolso
napjan érvényes 20 m%h és a feletti tarifacsoportok dijainak szamtani atlagaként kell
meghatarozni.

e) A havi elszamolé foldgazarat Ft/kWh-ban kell meghatarozni, kilén 2S és 2H
foldgazcsoportra.

f) A havi elszamol6 foldgazarakat a szallitasi rendszeriizemeltetd a honlapjan publikalja
targyi gazhonapot kévetd honap 20. naptari napig.

g) Az éves elszamol6 foldgazar az éves elszdmolassal érintett felhasznalasi helyek
ciklikus leolvasasanak, illetve a kereskeddvaltas hdénapjara vonatkozdé és az azt
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megel6z6 11 hénap b) pont szerint meghatarozott havi atlagarak, a Vhr.?° szerinti
.Fogyasztasi jelleggorbe” havi %-os értékeivel sulyozott éves érteke [Ft/kWh].

h) Az adott éves ciklusra vonatkoz6 korrekcios szallitdsi forgalmi dijat az éves
elszamolassal érintett felhasznalasi helyek ciklikus leolvasdséanak, illetve a
kereskedbvaltas hénapjara vonatkozé és az azt megeléz6 11 hdnap havi szallitasi
forgalmi dijainak a Vhr. 13. szdmu melléklete szerinti ,Fogyasztasi jelleggdrbe” havi %-
os értékeinek sulyozasaval kell képezni.

i) Az adott éves ciklusra vonatkozé korrekcids elosztasi forgalmi dijakat elosztéi
terlletenként az éves elszdmolassal érintett felhasznalasi helyek ciklikus
leolvasasanak, illetve a kereskedévaltas honapjara vonatkozo és az azt megel6z6 11
hénapban érvényes 20 m?®h alatti tarifacsoportra vonatkozé elosztasi forgalmi dijak
sulyozott atlagaként kell képezni, melynél a sulyok a Vhr. 13. szdmu melléklete szerinti
,Fogyasztasi jelleggdrbe” havi %-os értékei.

i) A havi és éves ciklusra vonatkozé korrekciés elszamold arat a Hivatal a targyi
gazhénapot kévetd hénap 25. napjaig kiszamolja és publikalja a honlapjan 2S és 2H
gazmindségi, és elosztdi terliletenkénti bontasban.

k) A korrekcidos mennyiségek havi/éves szintli elszamolasat ugy kell elvégezni, hogy az
aktudlis hénapban elszamolasra keril6é dsszes felhasznaléra meghatarozott havi/éves
korrekciés mennyiséget az aktualis hénapra meghirdetett korrekcids csoportonkénti
havi/éves korrekcios elszamolé arral kell elszamolni.

I) A rendszerhasznal6i vagy féldgazelosztéi korrekciés csoportmennyiség elszamolo
gazértéke az adott korrekciés csoportmennyiség és a csoportra szamolt korrekcios
elszamol6 &r szorzata.

m) A rendszerhasznal6i vagy foldgazelosztoi korrekciés mennyiség elszamol6 gazértéke
a korrekcios csoportmennyiségek megfeleld korrekcios értékeinek az 6sszege.

2.5.4.14. Moédositott korrekcidés elszamolas

a) Mdodositott korrekciés elszamolasban elszamolhat6 a korrekciés mennyiség, ha

i. a felhasznaldonal felszerelt fogyasztasmérd berendezés a fogyasztast nem,
vagy hibasan méri és az erre az idészakra megallapitott tényfogyasztas
jegyzbkonyvezéssel kerul megallapitasra, vagy

ii. az ujrafelosztasi eljarast kovetbéen az elszamolas mennyisége modosul, a
hibasan rogzitett elszamolasi célu, vagy a kereskeddvaltas alkalmaval
alkalmazott leolvasasi eredmény helyesbitése miatt, vagy egyéb hibas
elszamoléasi alapadat javitasa miatt.

b) A korrekciés mennyiség kalkulaciéja a korrekciéval korabban mar lezart idészakra:
EKi(u)=KFi-LFi
EKi(u): hibas elszamolassal érintett idészak korrekciés mennyisége

KFi: a helyes elszamolasi alapadatok alapjan képzett elszamolasi mennyiség
(kwh)

LFi: eredeti elszamolt mennyiség (kWh)

29 Vhr. 13. sz. melléklet
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c)

d)

f)

9)

h)

)
)
2.5.5.
2.5.5.

a)

b)

i: felhasznalasi hely azonositéja

A maodositott elszamolas korrekcids mennyiségeit a normal korrekciés mennyiségekkel
egyutt, POD-onként, valamint korrekciés csoportokra, rendszerhasznélokra
O0sszegezve kell megallapitani.

Hibasan elszamolt mennyiség: az elszamolasi id6szakban a hibas elszamolasi
alapadatok alapjan elszadmolt mennyiség.

Helyes elszdmoland6 mennyiség:

i. a méré meghibasodas idészakara meghatarozott mennyiség, valamint
ii. a mérdéallas hibas rogzitésének javitasa miatti helyes elszamolandd mennyiség,
il. egyéb elszamolasi paraméterek javitasabol szarmazo helyes elszamolando
mennyiség.

A modositott korrekciés mennyiséget a hiba felismerését kovetd honap végéig kell
meghatarozni, az érintett keresked6k részére megklldeni a hibat rogzité
jegyz6konyvekkel egyutt.

A mébdositott elszadmolas alapjan keletkezett korrekciéra vonatkozé arak a korrekciés
eljarasnak megfeleléen kerllnek meghatarozasra a Szabalyzat 2.5.4.13. pontja
szerint. A hibas elszamolassal érintett gazmennyiséget az adott korrekciés elszamolasi
idészak végdatumara és az adott korrekcidés csoportra meghirdetett arakkal kell
elszamolni.

A mobdositott elszamolasok rendezését a mérési hiba felismerés hoénapjat kévetd
masodik hénap 20.-ig kell elvégezni, és az aktualis korrekcids elszamolés részeként,
azzal egy szamviteli bizonylatban atadni. Ezen elszamolas alapjan a kereskedd végzi
el a médositott elszamolasok kévetkezményeinek rendezését a végfelhasznaloval.

A hibas mérési korrekcios elszamolasok pénziigyi rendezésének hatarideje a szamla
kiallitasat kovetd 15. nap.

A vitatott elszdmolasok rendezése a Szabalyzat 2.5.6. pontja szerint torténik.

Szamlazasi eldirasok
1. A korrekcios elszamolas és szamlazas

A Kkorrekciés elszamolasban a korrekcios mennyiségek és azok értékeinek a
foldgazeloszté rendszeri rendszerhasznalé és a foldgazeloszté kozotti elszamolasa
zajlik.

A korrekciés elszamolasban elszamolas Iépései: a korrekciés mennyiségek
megallapitdsa a korrekciés elszamolé arak alkalmazasaval, a korrekciés értékek
meghatarozasa és a korrekcidés szamlazas.

A korrekciés mennyiséget a targyhot koveté honap végéig kell meghatarozni és POD-
onkénti bontdsban és elektronikus uton az érintett rendszerhasznalok részére
megkuldeni.

A korrekciés szamlat a gazhonapot kdveté masodik honap 20.-ig kell kibocsatani az
elszamolasban érintett gazhdnapra vonatkozoan.

A korrekciés érték meghatarozasanak legalabb 5 napos késedelme esetén az azt
kdévet6 munkanapon a foldgazelosztd koteles mulasztast igazold jelentést kildeni a
Hivatal és az érintett rendszerhasznalok felé, amelyben koteles a vallalt teljesitési
pothataridét bejelenteni.
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f)
9)

h)

k)

2.55.

a)

b)

)
9)

h)

A korrekcids szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasat kévetd 15. nap.

A Kkorrekciés elszdmolast korrekciés csoportokra bontva, a korrekcios
csoportmennyiségek és gazmindségek ill. azok korrekcidos elszamold ara
feltintetésével kell megadni. A szamlan korrekciés csoportonként fel kell tintetni az
elszdmol6 egységarat és a nettd 6sszeget.

Az elszamolas tartalmat a féldgazelosztonak felhasznalasi helyenként tételesen kell a
rendszerhasznalé szamara megismerhetévé tenni a szamla mellékleteként bemutatott
elektronikus kimutatds formdjaban. A tételes kimutatds minimalis tartalmi elemei:
felhaszndlasi hely azonosité (POD), korrekcids csoport, elszamolasi idészak, allokalt
mennyiség, meért mennyiség, korrekciés mennyiség, elszamolasi é&r, korrekcios
gazérték.

Pozitiv egyenlegii kereskeddi korrekcidos gazmennyiség esetén a foldgazkereskedd
kételes a korrekciés mennyiséget az adott korrekcios értéken a foldgazeloszto Altal
kibocsétott szamla ellenében megfizetni.

Negativ egyenlegl keresked&i korrekcios gazmennyiség esetén a foldgazelosztd
koteles a korrekciés mennyiséget az adott korrekcids értéken a foldgazkereskedd altal
kibocsatott szamla ellenében megfizetni.

A foldgazkereskeddk, illetve a foldgazelosztok jogosultak a korrekcids elszamolasrol
sz0l6 szerz6désben meghatarozott feltételek mellett szamlat kibocsatani az
elszamolasban meghatarozott korrekcidés gazmennyiségrél és értékrdl.

2. Vitatott korrekciés elszamolasok kezelése

A korrekcids elszamolas analitikajanak hibdja esetén a foldgazkereskedd a korrekcids
elszamolads analitika kézhezvételét kovetben 5 munkanapon belul irdsban
kezdeményezheti az elszamolasért felelés foldgazelosztonal az elszamolas
felllvizsgalatat és javitasat a hiba és az érintett POD megjeldlésével.

A hiba elismerése esetén a foldgazeloszté a felllvizsgalati kérelem beérkezését kdvetd
5 munkanapon belll a hibas tételre javitdé elszamolast/adatszolgaltatast kild a
foldgazkereskedének.

A hiba elutasitasa esetén a foldgazeloszté a felllvizsgalati kérelem beérkezését kovetd
5 munkanapon belll a reklamalt tételre irasbeli indoklast kild a féldgazkereskeddnek,
az elutasitas okanak megjeldlésével. A foldgazkereskedd a Hivatalhoz fordulhat a
felllvizsgalati kérelem elutasitasaval kapcsolatban.

A foldgazelosztonak a féldgazkereskedd szamara minden olyan adatot mellékelni kell,
amely alapjan a vitatott elszamolas késziilt.

Azon vitatott részosszeg, amellyel kapcsolatban a korrekcios szamla kibocsatasaig
nem sikerll a féldgazkereskedbének és a foldgazeloszténak a vitds kérdéseket
rendeznie, nem kerul kiszamlazasra.

A vitas kérdések lezarasat kovetéen a foldgazelosztd és foldgazkereskedd kilon Uj
vagy az eredetit javitd elszdmolast és szamléat készit.

Az elszamolasi adatok utélagos indokolt javitasa soran felmerilt koltségek visel6je a
foldgazeloszto.

Az elszdmolasi adatok utélagos javitdsi igényének megalapozatlansaga esetén
felmerlt koltségek visel6je az igényld rendszerhasznalo.

A korrekciéval nem rendezhetd elszamolasi hibak esetén a foldgazeloszté és a
szallitasi rendszerlizemeltetd kotelesek egylttmikédni a havi gazmérlegek
modositasa érdekében. A targyhdnapot kdveté hdnap utolsé napjaig feltart és szallitasi
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2.5.6.

b)

c)

2.5.7.

a)

b)

rendszerizemeltetd felé bejelentett elszdmolasi hibak alapjan  szallitasi
rendszerizemeltetd is koteles az érintett rendszerhasznalok elszamolasait korrigalni.

Vitatott elszamolasok kezelése

Az elszdmolds hibaja esetén a rendszerhaszndldé vagy a kapcsol6do
rendszeriizemeltetd az elszamolas kézhezveételét kdvetéen 5 munkanapon beldl
irasban a hiba megjeldlésével az elszdmolas felllvizsgalatat és korrekciojat
kezdeményezheti az elszamolast kiadd rendszertizemelteténél.

Az érintett rendszerizemeltet§ a fellilvizsgalati kérelem beérkezését kdvetden
haladéktalanul lefolytatja a szukséges vizsgalatot. A vizsgalat eredményétél fuggben a
rendszertuzemeltetd a felUlvizsgalati kérelem beérkezését kdveté 5 munkanapon belul
az alabbiak szerinti adatszolgaltatast vagy értesitést kild a kezdeményezé
rendszerhasznal6 vagy a kapcsolddoé rendszeriizemeltetd részeére:

i. A hiba elismerése  esetén a rendszertuzemeltetd korrekcids
elszamolast/adatszolgaltatast kild a rendszerhasznalonak.

ii. A hiba elutasitasa esetén az elutasitas tényerdl és indoklasardl értesitést kuld
a rendszerhasznalénak.

Amennyiben reklamacio érkezik a szallitdsi rendszerlzemeltetéh6z, annak
kivizsgalasaért, és jogos reklamacio esetén sziukséges minden nemi korrekcioért a
kapcsolédd rendszer Uzemeltet6je felel. Vitatott allokacio esetén a szallitasi
rendszerizemeltetd a vita rendezéséhez szlkséges adatokat megadja az érintettek
részére.

Végleges gazmérleggel és eredményfelosztassal lezart idészak korrekcidja

A kapcsolddd rendszerizemelteté a honap végi Ujrafelosztasi eljarast kdvetéen feltart
eltérésekkel a Szabalyzat 2.5.4.10. c¢) és 2.5.4.10. d) pontjai szerinti korrekciés eljaras
alkalmazasaval szamol el a rendszerhasznaldkkal.

A rendszerizemelteték kotelesek a foldgazszallitdé rendszeri mérési hiba miatt a
rendszerlizemelteték kdzott a Szabalyzat 2.5.7.1. b) pontja szerinti felvett mennyiségi
korrekcios  jegyz6konyvnek  megfeleléen a végleges gazmérleggel és
eredményfelosztassal lezart idészak, vagy a hé végi Ujrafelosztasi eljaras alapjan
korrigélt havi elszdmolas modositasara.

2.5.7.1. Jegyzékonyvvel lezart elszamolasi idoszak mérési hibainak kezelése

a)

b)

c)

A foldgazszallitd rendszeri mérési hibakbdl eredé mennyiségi kilonbségeket az
Ujrafelosztasi eljaras alapjan az érintett idészakra vonatkozdan kell elszamolni.

A mérés hibajabol eredé mennyiségi eltérést a szallitasi rendszerizemeltet6 az érintett
kapcsolédd rendszerizemeltetbvel jegyzOkonyvben rogziti. A  mennyiségek
megallapitdsanal a Szabalyzat 3.1.5.5.1. pontja szerinti eljarast kell alkalmazni.

A szallitasi rendszerizemeltetd a b) pont szerint jegyz6kdnyvezett mennyiséget a
hibas mérésben érintett id6szak minden napjara korrigalja az Informatikai Platformjan.
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d)

2.5.7.

a)

b)

d)

f)

2.6.
2.6.1.

a)

b)

c)

A szdllitasi rendszerlizemelteté a korrigalt mennyiségekrél modositott havi atadas-
atvételi jegyz6konyvet és mibizonylatot kuld a kapcsolédo rendszeruzemeltetd
részere.

2. Jegyzoékonyvvel lezart elszamolasi iddszakra vonatkozo ujrafelosztasi
eljaras szabalyai

A kapcsolodo rendszerizemeltetd az érintett betaplalasi-kiadasi pontokon koteles az
Ujrafelosztasi eljarast elvégezni a szallitdsi rendszerlzemelteté Informatikai
Platformjan 1év6 formatumban és annak eredményét elektronikus formaban
megkuldeni a szallitasi rendszerizemeltet6 részére, az Ujra allokalasi értesitést kovetd
1 munkanapon belll.

Amennyiben az a) pont szerinti eljarassal a kapcsolddoé rendszerizemelteté nem végzi
el a mérési hibabdl eredd elszamolasi adatok moédositasat, akkor a szallitasi
rendszeriizemeltetd az utolsé visszaigazolt nominalasok aranyaban koteles
elszamolni. Amennyiben a hibas allokaciora vonatkozé reklamécié érkezik a szallitasi
rendszeriizemeltetéhdz, annak kivizsgalasaért és a rendszerhasznaldkkal jogos
reklamacio esetén szilkséges minden nemi korrekcidért a hibasan allokalé kapcsolédé
rendszerizemeltetd felel.

Az érintett rendszerhasznalok részére a szallitasi rendszerizemeltetd elkésziti a
modositott allokalasnak megfelel6, az adott hd végi korrigalt elszamolasi
jegyz6kdényveket.

Az érintett rendszerhasznaldk részére a szallitasi rendszerizemeltetd napi tételes
kimutatast készit az eredeti hd végi és az Ujrafelosztasi eljaras sordn maédositott
allokalashol eredd foldgaz felhasznalds mennyiségi és értékbeli kildnbdzetérdl. A
modositas miatt keletkezett féldgaz mennyiség kilénbdzeteket a Szabalyzat 2.5.2.2.4.
e) pontjaban rogzitett féldgaz aron kell elszamolni.

A szdllitasi rendszerlizemeltetd a modositasbdl eredd kuldnbozeteket kdzvetlendl
szamolja el a rendszerhasznal6okkal.

A c) pont szerint jegyz6konyvezett mennyiségekrél az érintettek kdlcsdndsen szamlat,
vagy helyesbitd szamlat bocsatanak ki egymas felé.

Adatszolgaltatas
Altalanos szabalyok

Az egyuttmikodd foldgazrendszer operativ Uzemeltetéséhez, és a gazpiaci folyamatok
végzéséhez adatszolgaltatasi tevékenység végzése szikséges. Ennek érdekében a
gazpiac szerepl6i GET-ben, a Vhr.-ben, egyéb jogszabalyokban, a Hivatal
hatarozataiban, a Szabalyzatban és az engedélyesek Uzletszabalyzataiban
meghatarozott adatszolgéltatdsokat kotelesek teljesiteni.

Az adatszolgaltatdo és az adatkérd koteles gondoskodni az adatok biztonsagarol,
koteles megtenni azokat a technikai intézkedéseket és kialakitani azokat az eljarasi
szabalyokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabdlyok érvényre juttatdsdhoz
sziikségesek.

A rendszerlzemeltetdk kotelesek az Uzemeltetésikben allé rendszerek forgalmi,
kapacitas és minéségi alapadatait legaldbb 5 gazéven keresztil megérizni, az azokhoz
tortén6 hozzaférést szikség szerint biztositani.
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d)

2.6.2.

b)

d)

f)

2.6.3.

Az engedélyesek informatikai rendszereinek, valamint adatkezelési folyamatainak
illeszkedni kell a nemzeti, illetve nemzetkdzi adatvédelmi szabalyozasok eléirasaihoz.

Adatkezelés és az lzleti titok védelme

Az Uzleti titkok védelme kiterjed:

i. az engedélyesek tevékenységébdl adodo Uzleti titokka mindsitett adatokra;

il. a masik féltdl vagy felektdl szerz6dés, megallapodas alapjan atvett Uzleti
titkokra;

iii. az engedélyesekre az egyuttmikoédd  foldgazrendszerben — betdltott
szerepkorukbdl addéddan rajuk bizott Uzleti titkokra.

Az adatok 3 csoportba sorolhatok: titkos adat, bizalmas adat és nyilvanos adat. A
mindésitési rend egységes rendszerbe foglalja a mindsitéssel és a betekintési
jogosultsag engedélyezésével kapcsolatos feladatok megoldasanak szabalyozasat. Az
adatforgalmi megallapodasokban rogziteni kell az egyes adatok besorolasat.

Az egylttmikodésben résztvevok kotelesek ezeket az informacidkat a sajat munkajuk
soran is bizalmasan kezelni. A résztvevoknek gondoskodniuk kell arrél, hogy
megbizottaik, alkalmazottaik, tisztségvisel6ik bizalmasan kezeljék mindazon adatokat,
informaciokat és dokumentaciokat, amelyeket annak tulajdonosa bizalmasnak mindsit.
Az egyuttmikodésben résztvevék ezeket harmadik félnek nem adhatjdk &t, nem
haszndljak fel olyan célra, amely a tulajdonosa érdekének sérelméhez vezetne.

A felek kozoétti adatforgalmi megallapodasokban a bizalmas adatok/Uzleti titkok és
informaciok korérél és cseréjérél meg kell allapodni.

Bizalmasnak mindsitett adatot vagy informaciét, vagy azoknak barmely részét
harmadik félnek atadni kizarélag az adat, vagy titokgazda irasbeli hozzjaruld
nyilatkozataval lehet.

A bizalmas adatok, informaciok csak a feladat ellatdsahoz szikséges mértékben és
ideig kezelhetéek, ezért a kapo fél kételes bizonyithatd moédon megsemmisiteni, ha
azok a feladatainak elldtasahoz mar sziikségtelenné valtak.

Felhasznal6k érdekében nyujtott adatszolgaltatasok

A foldgazelosztd, illetve a telephelyi szolgaltatdé koteles a rendszeréhez kézvetlendl
csatlakozo felhasznalo, rendszertizemeltetd, vagy rendszerhasznald kérése alapjan az
atadott féldgaz mennyiségi, mindségi adatait tartalmazé jegyzékonyvet, mlbizonylatot
atadni.

A foldgazelosztoi és a telephelyi szolgéltaté a rendszeréhez csatlakozé felhasznaldk
részére a szallitasi rendszertizemeltetd altal a napi és havi elszamolas soran biztositott
adatok alapjan kotelesek az adatszolgaltatast teljesiteni.

A kozvetlen szallitovezetéki felhasznald és rendszeriizemelteték részére a szallitasi
rendszerlizemeltetd havi rendszerességgel kiallitia és az Informatikai Platformjan
elérhetévé teszi az atadott foldgaz mennyiségi, mindségi adatait tartalmazé
jegyz6kdnyvet, mibizonylatot.
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2.6.4.

a)

b)

2.6.5.

b)

2.6.6.

Rendszeriizemeltetok k6zotti adatszolgaltatas

A rendszeruzemeltetdk kotelesek az egymas kozott torténd, napi gazforgalmazas
irdnyitasdhoz szikséges adatszolgaltatast, valamint az elszamolast tamogat6
adatszolgaltatast dijmentesen végezni. Az ezeken tul igényelt adatszolgaltatasért a
rendszertuzemeltetdk az Uzletszabalyzatukban meghatarozott dijat szamithatnak fel.
A megszakitasok elrendelése, illetve azok végrehajtdsanak ellenérzése érdekében a
foldgazelosztok kotelesek a szallitasi rendszeriranyité altal megadott megszakithato
kapacitassal rendelkezd felhasznalok fogyasztasi adatait halézati pontonként a
szallitasi rendszeriranyito kulon kérésére atadni a Szabalyzat V. szama mellékletben
szerepl6 formatumban.

A korlatozasok elrendelése, illetve azok végrehajtasanak ellenérzése érdekében a
foldgazelosztok kotelesek az orszagos szintl egységes korlatozasi besorolasban
szerepld felhasznalok fogyasztasi adatait halézati pontonként, korlatozasi
kategoérianként, valamint korlatozasi Kkivételenként 0Osszegezni és a szallitasi
rendszeriranyité kulon kérésére atadni a Szabalyzat VI. szamud mellékletének
megfeleléen.

Adatforgalmi csatornak

A Szabalyzat hatalya ala esé féldgazpiaci szerepl6k az alabbi adatkommunikaciés
csatorndkat kotelesek alkalmazni:

i a foldgazeloszto altal izemeltetett szerverek;

ii. a rendszerlizemeltetdk és rendszerhasznaldk Informatikai Platformija;
iii. internetes honlap;
iv. egyéb elektronikus Gt, e-mail.

A fenti adatszolgaltatas a szallitasi rendszeriranyité részérél siirgds esetben, szébeli
Uzenetben is torténhet hangrégzitével ellatott telefonrdl, melyet 24 6ran belll irdsban
meg kell ersiteni. A szbbeli Uzenet megfeleld rdgzitése és archivalasa a szallitasi
rendszeriranyit6 feladata.

Egyéb hivatalos, nem operativ adatszolgaltatas torténhet cégszeriien alairt irasos
kiuldeményben (pl. levél, e-mail).

Nem mindsul hivatalosnak, csak tajékoztatd jelleglinek a fentiektdl eltéré formaju
kuldemény vagy Uzenet.

A hivatalos adatszolgaltatas, kildemény atvételének bizonyitasa a kuldét terheli.

A hivatalos adatszolgaltatas nyelve eltér6 megallapodas hianyaban a magyar.

Foldgazelosztdk és arendszerhasznaldk k6zotti adatcsere

Az Adatcsere Modell a foldgazelosztok és a rendszerhasznaldk egyuttmikddése soran
keletkez6  jelentds  adatforgalom egységes keretek  kozott  torténé,
diszkriminacibmentes lebonyolitdsat tdmogatja. Az Adatcsere Szabalyzat rogziti a
foldgazelosztok és rendszerhasznélék kozotti adatcsere csatornat, forméatumot,
gyakorisagot, tartalmat, valamint az Adatcsere Modell alkalmazdsanak szabalyait.
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b)

c)

2.6.7.

d)

e)

f)

9)

Az Adatcsere Modell miiszaki vagy informatikai mikédésének foldgazelosztd oldali
akadalyoztatasa esetén a rendszerhasznalo részére lehetéséget kell biztositani egyéb
kommunikacios csatorna hasznalatara (e-mail).

Az aktudlis Adatcsere Modellt a féldgazelosztok az elosztoi Informatikai Platformon
teszik elérhetévé egységes szerkezetben és tartalommal a piaci szerepl6k részére. A
jogszabalyok és a piaci mikodés valtozasa miatt szikséges maodositasokat az
Adatcsere Szabalyzatban aktualizalni kell és hozzaférhetévé kell tenni a
rendszerhasznaldk részére.

A szallitasi rendszeriizemeltetdé altal Ulizemeltett Informatikai Platform
miikodése és kapcsolddo szabalyok

Az Informatikai Platform elsédleges feladata a féldgazszallité rendszer hasznalataval
kapcsolatos napi adatforgalom lebonyolitdsa a szallitdsi rendszerizemeltet, a
rendszerhasznalok, illetve a kapcsolodd rendszerizemelteték (a tovabbiakban: IP
felhasznélék) kozott.

Az Informatikai Platform olyan alkalmazéasrendszer, a hozzéatartozé adatbazis
kezelbkkel, amely a vonatkozé jogszabalyok altal elére definialt szabalyok alapjan
képes mas rendszerekkel szabvanyos kétirAnyl adatkapcsolatot létesiteni.

Az Informatikai Platformhoz val6é csatlakozasroél, az Informatikai Platform hasznalatarol
az IP felhasznaldk a szallitasi rendszeriizemeltetével megallapodast kdtnek.

Az Informatikai Platform fejlesztését, lzemeltetését és felligyeletét a szallitasi
rendszeruzemeltetd végzi.

A szallitasi rendszerizemeltetd koteles olyan — IP felhasznal6k és a Hivatal altal is
hozzéaférheté — Informatikai Platformot Iétrehozni és azt mikddtetni, amely lehetévé
teszi a jogszabalyokban foglaltak alapjan a foldgazszallitasi tevékenységéhez
szikséges informéaciok befogadasat, illetve ezen informacidknak és eredményeknek
rendezett, atlathatd, jogosultsag alapon hozzaférheté médon térténd megjelenitését.
A szdllitasi rendszerizemelteté és az IP felhasznaldk kozotti elsédleges operativ
kommunikacié az Informatikai Platformon torténik. Joghatassal jar6 kommunikéacié az
Informatikai Platformon keresztil térténik, a g) pontban foglaltak kivételével.

Az Informatikai Platform, vagy annak valamely szolgaltatdsanak rendelkezésre allasi
hibaja, vagy az IP felhasznalok informatikai rendszerének 2 6rat meghaladéd hibaja
esetén, ha az érintett adatcsere Uzleti hataridején belll a normal tzemmenet nem
allithaté helyre, akkor az uzleti folyamatok mikodtetését kerild eljarasok
alkalmazésaval kell biztositani. A szallitasi rendszerizemeltetd az alabbi eljarasok
kozul valaszt, melyek egyenértékiek az Informatikai Platformon elvégezhet6
adatszolgaltatassal:

i. az Informatikai Platformon rendelkezésre all6 alternativ adatmegadasi mod (pl.
interaktiv  felllet, SOAP interfész, allomany feltdltés) a szallitasi
rendszeriizemeltetd lzletszabalyzata szerint,

ii. adatfeltoltés forradsanak eljuttatasa elektronikus levél (e-mail) mellékleteként az
uzleti folyamathoz alapértelmezetten definialt tartalmi és formai szabélyok
megtartdsaval, kdzvetlenul feldolgozhato (betdlthetd) formaban,

iil. azon estekben, amikor az i. pont nem alkalmazhato (és az adatok szamossaga
nem haladja meg a 100 tételt) akkor telefax hasznalataval.
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h) Kerll6 eljarasok hianyaban - eseti adatcsere vonatkozasaban - a kommunikacié papir

alapu, hivatalos levél formajaban is torténhet, amennyiben errél a szallitasi
rendszerlizemeltetd az érintetteket elézetesen irasban tajékoztatta. A tajékoztatasnak
ki kell térni az adatszolgaltatas targyara és a kerul6 eljaras alkalmazasanak varhaté
id6tartamara.

Amennyiben az Informatikai Platform nem elérhetd, az IP felhasznalé - sajat
informatikai rendszerének ellenérzését kovetben - koteles err6l a szallitasi
rendszerizemeltet6t telefonon ill. e-mailben értesiteni.

A foldgazelosztok és foldgaztaroldé engedélyesek olyan informatikai rendszert
kotelesek mikodtetni, amely alkalmas a szallitasi rendszertizemelteté Informatikai
Platformjan biztositott adatok feldolgozdsara és adatszolgéltatasi kotelezettségek
teljesitéseére.

k) A széllitasi rendszeriizemeltetd koteles:

i. Az IP felhasznal6 részére igény esetén az dsszekapcsolashoz szilkséges
mulszaki adatokat megadni.

il. 24 ¢6ran belul figyelmeztetd jelzést kuldeni az IP felhasznaldénak, amennyiben
az Informatikai Platformon a jogosultsagaik szerinti korabban kdzzétett adataik
feltlirasra kerultek.

iil. Az Informatikai Platformra bekildott és azon keletkezett adatokat legalabb 5
gazéven keresztlil meg6rizni, az azokhoz szabalyozott formaban torténé
hozzéaférést biztositani.

iv. Informatikai  Platformhoz  t6rténé  hozzaférésben és az elérhetd
adatszolgaltatdsok formai és tartalmi elemeiben tervezett valtoztatasokrél az
életbe lépésiket megelé6zéen 15 nappal a honlapjan és elektronikus levél
formajaban t4jékoztatni az IP felhaszndalot és a Hivatalt.

V. Megkllonboztetésmentes hozzéférést kell biztositani minden IP felhasznéld
részére. Az elérhetd szolgaltatdsok korét a megkoététt rendszerhasznalati
szerz6dés vagy az Informatikai Platform hasznélatara vonatkoz6 megallapodas
alapjan a szallitasi rendszerizemeltet allitja be.

[) Az IP felhasznal6 altal jogosultsagtol figgéen elérheté szolgaltatasok:

i. nominalasok / Ujranominalasok fogadasa és ellendrzése;
ii. nomindalasok visszautasitasa / visszaigazolasa,
iii. allokacios adatkdzlések bonyolitasa;

iv. napi operativ adatok k6zzététele gaznapot kovetden;
V. kapacitaslekdtés modositasa;
Vi. tulnominalassal torténd kapacitaslekotés.

m) Amennyiben az IP felhasznalé az Informatikai Platform mikodését veszélyezteti,

megsérti a kdlcsondsen elfogadott Uzemeltetési szabalyokat, akkor a szallitasi
rendszerlizemeltetd a hozzaférést letilthatja.

n) A muikodést veszélyeztets tényezok:

i. minden olyan mdivelet, amely mas partner adatainak manipulalasara vagy
megszerzésére iranyul,
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az Informatikai Platform tulterhelését okoz6 eljarasok futtatdsa flggetlendl a
szandékossag fennallasatol,

az Informatikai Platform miikdédését és/vagy integritasat veszélyeztetd
tamadas, fuggetlendl a vétlen (virus) vagy szandékos okoktol.

0) Eljarasrend a veszélyeztetd cselekmények megsziintetése érdekében:

A veszélyeztet6 cselekmény tényének felfedezését kovetben a szallitasi
rendszeriizemelteté megvizsgalja a hatasokat, és annak megfeleléen dént az
Informatikai Platform miikddését érint valtoztatasokrol, amelyekkel a normal
mikodés visszaallithaté, vagy a jogosulatlan hozzaférés, adatelérés
megszuntethetd, az érintett |IP felhasznalok értesitésével egyutt.

Amennyiben a szallitasi rendszeriizemelteté a sajat eszkdzeivel nem tudja a
szolgaltatast visszaallitani, akkor az Gzemeltetési szabalyokat megszegd, vagy
illetéktelendl csatlakozé IP felhasznal6kat kizarja az Informatikai Platform
hozzaférésbél, melyrél a szallitasi rendszeriizemeltetd értesitést kiild.

A kizart IP felhasznalok részére a kérdéses probléma megsziintetése esetén a
szallitasi rendszertizemelteté ismét engedélyezi a hozzaférést.

Amennyiben az IP felhasznalok esetén felmerll a szandékos tAmadas esete,
vagy az incidens az IP felhaszndl6 altal is ismeretlen okokbdl all fenn, a
szallitasi rendszeriizemeltet6 a Hivatal és a nyomozd hatdsdgok értesitése
utén, mindaddig fenntartja az IP felhasznalo tiltasat, amig a kizarasra okot ad6
kortlmény fenndll.

Az Informatikai Platformot ér¢ kiilsé tamadasok esetén (ismeretlen elkdvettk)
a szdllitasi rendszerizemeltetd az altalanos jogi gyakorlatnak megfeleléen jar
el.

p) Kiegészit6 miszaki megoldas az Informatikai Platform hozzaférésébdl kizart IP
felhasznalok szaméara:

A hozzaféréstél eltiltott IP felhasznaloknak a szallitasi rendszerizemeltetével
az Informatikai Platformhoz val6 hozzéaférési megallapodasban régzitett médon
kell kommunikalniuk e-mailben annak érdekében, hogy a szallitasi
rendszerizemeltetd az IP felhasznaléi adatait az IP felhasznald nevében
rogzitse az Informatikai Platformon, illetve az IP felhasznal6 szdmara eljuttassa
a keletkez6 adatokat.

Szandékos kéarokozas, vagy egyéb incidens esetén a fellgyeleti szervek
dontése alapjan kaphat csak a kizart IP felhasznalé Gjra hozzaférést az
Informatikai Platformhoz.

g) A szallitasi rendszerlizemeltetd honlapjan valamennyi partner szamara elérhetd
informéciok:

korlatozasra vonatkoz6 informaciok;

éves leallasi utemterv;

napi kiegyensulyoz6 foéldgazar;

a foldgazszallitasi szabad kapacitas meghatarozdsanak médszertana;
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2.6.8.

f)

9)

V. betaplaldsi-kiadasi pontokra vonatkozé6 miszaki informacié, technikai
(mUszaki)-, lekotott- és szabad kapacitasok;
Vi. a hazai gazpiac kinalati és keresleti viszonyait jellemzd informaciok az

egyuttmikodo foldgazrendszer egészére dsszesitett nominalasok, a szallitasi
rendszerlizemelteté altal a hazai gazfogyasztas gaznapra vonatkozo
elérejelzése, valamint a rendszerbe ténylegesen belépé és az onnan kilép6
Osszesitett gazmennyiségek;

Vii. szallitasi rendszertizemelteté kdzleményei;
viil. szabalyzatok, formanyomtatvanyok;
iX. kapacitas visszaadassal kapcsolatos adatok;
X. Min6ség Elszamolasi Rend;
Xi. kapacitaslekotési igényfelméréssel kapcsolatos dokumentumok;
Xii. aukciés naptér
Xiii. alkalmazéasok karbantartasi naptéara;

Xiv. EU-s adatszolgaltatas.

Egységes azonositasi kédrendszer (EIC), LIO

Az EIC kod a rendszerhasznalok és a rendszerlizemeltetdk, tovabba a féldgazszallitd
rendszer betéplalasi és kiadasi pontjainak azonositasara szolgal. Az egyuttmikodé
féldgazrendszerhez torténé hozzaférés érdekében a hozzaférési jogosultak kdtelesek
EIC kdéddal rendelkezni.

A szallitasi rendszeriranyito rendelkezik az ENTSO-E szervezettdl Local Issuing Office
(L10) kédkibocsétoi jogositvannyal.

A kédrendszer az ENTSO-E/ENTSO-G mindenkori aktudlis kbdkezelési szabalyainak
megfeleléen és azzal szinkronban kerll Gzemeltetésre, terjedelme kizardlag az ott
meghatarozott fogalmakra értelmezendé.

A széllitasi rendszeriranyitd informatikai rendszert tGzemeltet, mely gondoskodik a
kodigénylés, médositas és megszintetés feladatainak szabalyozott formaban térténd
megvalositasardl, valamint az adatok helyben torténd tarolasardl, valamint ENTSO-E
CIlO felé jovahagyasra torténé atadasarol.

A szallitasi rendszeriranyité az EIC kédok nyilvantartasa soran koteles betartani az
informacids 6nrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrdl sz6l6 2011. évi CXII.
torvény rendelkezéseit, ezzel 6sszhangban:

i. csak olyan kisérd adatot tarolhat az egyes kiadott EIC kédokhoz kapcsolédéan,
amelyek az adott kdd hasznalatahoz feltétlentl sziikséges, a végfelhasznaldi
anonimitas meg6rzése mellett,

il. koteles kidolgozni egy, a kdédrendszert kezel§ informatikai rendszerhez valé
szabalyozott formaban torténd hozzaférés metodikajat rogzitd eljarasi rendet.

A hazai foldgazrendszerhez hozzafér6§ rendszerhasznalok egy EIC koddal
rendelkezhetnek, amelyet a LIO ad ki. K&d igénylése esetén az igénylé koteles
nyilatkozni arrdl, hogy "X’ tipusu EIC kédot mas LIO-t6l nem igényelt.

Az EIC koédok kialakitAsanak és igénylésének szabdlyait a Szabdlyzat IV. szdmu
melléklete tartalmazza.
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2.6.9. POD strukturdhoz kapcsol6do szabalyok

a) A POD kezelés alapelve, hogy a felhasznalhaté kddintervallumot a szallitasi
rendszerizemeltetd jeldli ki és publikalja, mig az elemi kiosztasaért és
karbantartdsaért, valamint annak integritasa meg6rzéséért a kodigénylé gazipari
partner felelds.

b) A POD kod intervallumok a szallitasi rendszertizemelteté honlapjan, az erre a célra
kialakitott feluleten megtekinthetdk.

c) A kod kotelezb formai elemeit a Szabalyzat IV. szamu melléklete tartalmazza.

2.7. Szervezett féldgazpiac
2.7.1. Altalanos szabalyok

a) A szervezett foldgazpiaci engedélyes a kereskedelmi folyamatok lebonyolitasara
elektronikus fellletet tart fenn. Az elektronikus fellilet kialakitasanak és miikddési
mechanizmusanak meg kell felelni a jogszabalyi eléirasoknak. Az elektronikus felllet
szabalyzatat a Hivatal hagyja jova.

b) A szervezett foldgazpiaci engedélyesnek rendelkeznie kell a szallitasi
rendszerizemeltetével és a Kozponti Szerz6dd Féllel egyeztetett informatikai
katasztrofatervvel és lizletmenet folytonossagi tervvel.

c) A szervezett foldgazpiaci engedélyes kereskedési platformot (zemeltet, melynek
feltételeit a Piaci Szabalyzat tartalmazza.

2.7.2. A szervezett foldgazpiaci tagsdg megszerzésének feltételei és a piac
mikodése

a) A szervezett foldgazpiaccal tagsagi viszonyt létesit6 jogi vagy természetes személynek
rendelkeznie kell az alabbi érvényesen megkotott szerz6désekkel:

i. rendszerhasznalati szerz6dés, mely tartalmazza a tranzakcids értesitések
kezelésére, valamint a kiegyensulyoz6 gaz elszadmolasara vonatkozé
feltételeket is;

ii. Kozponti Szerz6dd Féllel kotott szerzddés.

b) A szervezett foldgazpiaci tagsagi jogviszonyt a kérelmezd a szervezett foldgazpiaci
engedélyesnél a Piaci Szabalyzatban foglaltak szerint kérheti.

c) A szervezett foldgazpiacra bevezetett, jelen  Szabdalyzat hatalya alad tartozé
foldgazszallitd, foldgaztarol6 vagy foldgazeloszté rendszert érint6, foldgazra,
masodlagos kapacitasokra vagy rovid tava szabvanytermékre, valamint barmely mas
szarmaztatott Ugyletre vonatkozé szabvanyositott szerz6dés teljesitési feltételeinek
meg kell felelnilk az érintett rendszerre vonatkozé foldgaz mindségi, kapacitaslekotési,
nomindlasi, allokalasi és egyensulytartasi, illetve elszdmolasi szabalyoknak.

d) A szervezett féldgazpiac mikodeési feltételeit a Piaci Szabalyzat tartalmazza.

e) A szervezett foldgazpiac mikddésekor biztositani kell:

i A szervezett foldgazpiachoz valé diszkrimindciomentes hozzéaférést,
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2.7.3.

b)

d)

ii. a szervezett foldgazpiac mikoédése ne veszélyeztesse az egylttmikodéd
foldgazrendszer jogszabalyoknak és hatosagi rendelkezéseknek megfeleld
mikddését;

iil. ha a szervezett foldgazpiacon forgalmazott féldgdz, masodlagos kapacitas
vagy kiegyensulyozo foldgaz alapu termék a Szabalyzat hatélya ala tartozé
foldgazszallitdé, foldgaztarolé vagy foldgazelosztdé rendszert érinti, akkor a
szerz8dések teljesitési feltételei ne veszélyeztessék az ellatasbiztonsag
kdvetelményeit.

A szervezett féldgazpiac és a rendszeriizemeltetok egylittmiikodése

A szdllitasi rendszerizemelteté jogosult és koteles kdzremikoddni a rovid tava
szabvanytermékek és szabvanyositott szerzédések kidolgozasaban.

Az érintett rendszerizemelteté egy adott révid tava szabvanytermék kereskedési
platformra torténd bevezetéséhez a hozzajarulasat csak akkor tagadhatja meg, ha a
bevezetni kivant termék az egyuttmikdédd foldgazrendszer mikodtetését,
egyensulyozasi feladatainak ellatasat, a féldgazforgalom korrekt és hataridére torténé
elszdmoladsat vagy az ellatas biztonsagat veszélyezteti. Az ilyen jellegi
veszélyeztetettség indoklasat és a hozzajarulds megtagadasat az érintett
rendszertizemeltetd irasban koteles megkuldeni a Hivatalnak.

A szervezett foldgazpiaci engedélyesnek és a vele szerz6déses kapcsolatban lévd
Kozponti Szerz6dé Félnek rendelkeznie kell a szallitasi rendszerizemeltetével
egyeztetett, annak Informatikai Platformjahoz térténd kapcsolédashoz sziikséges
informatikai eszkdzokkel.

A szallitasi rendszeriizemeltet6 koteles az olyan sziikséges informacidkat a szervezett
foldgazpiaci engedélyes felé szolgaltatni, amelyek el6feltételei a kereskedési platform
mikodtetésének. Ezen pont szerinti adatszolgaltatas részletszabalyait a szallitasi
rendszerizemeltetd és a szervezett foldgazpiaci engedélyes egyuttmikodési
megallapodasban koételes rogziteni.
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3. lll. Kényv: Uzemi Szabalyok
3.1. Rendszerlizemeltetés
3.1.1. Kapacitdsok meghatarozasa

a) A rendszerizemeltet6 minden év december 31-ig elvégzi és a széllitasi
rendszeriranyité részére megkuldi a 10 éves fejlesztési javaslatanak elkészitéséhez
szilkséges kapacitas-fellilvizsgalatot.

b) A rendszertzemelteték minden teljesithetéség szamitast a mar lekotott kapacitasok
egyuttes figyelembevételével végeznek el.

3.1.1.1. Kapacitds meghatarozas a foldgéazszallité rendszeren

a) A foldgazszallité rendszerre az alabbi kapacitasokat kell meghatarozni:

i. orai technikai kapacitas a betaplalasi ponton (kWh/6ra);
ii. o6rai technikai kapacitas a kiadasi ponton (kWh/6ra).

b) A megadott féldgazszallitasi igények teljesithetéségét a szallitasi rendszerizemeltetd
matematikai modellezéssel, hidraulikai szoftveres szamitas (hidraulikai vizsgalat)
alapjan hatarozza meg.

c) A hatdlyos EU jogszabalyokban el6irtaknak megfeleléen a kapcsol6do szallitasi
rendszerizemeltet6k egyeztetnek a rendszer-6sszekotési ponti  kapacitdsokkal
kapcsolatban, minden év marcius 31-ig.

d) Az adott halézati pont 0 °C-ra meghatarozott m3/6ra-ban kifejezett technikai kapacitas
értékét a MER-ben az adott pontra publikalt égéshével kell kWh/6ra értékre atszamolni
oly mddon, hogy a kWh/6ra értéket a kerekités szabalyainak figyelembevételével
egész szamra kell kerekiteni.

e) Atechnikai kapacitas a geometriai jellemzék mellett hidraulikai jellemz8k segitségével,
betaplalasi és kiadasi pontokra kertl meghatarozasra.

f) A hidraulikai jellemz&knél figyelembevételre kerlinek a vizsgalt idészakra a kapcsolédo
rendszerek (foldgaztaroldk, import betaplalasi pontok, hazai termelési betaplalasi
pontok) maximalis kapacitas és nyomas adatai.

3.1.1.2. Kapacitas meghatarozés a foldgaztarol6 rendszeren

a) A foldgaztarolok technikai kapacitasai a kdvetkezok:

i. (6sszesitett) névleges mobil kapacitas (kWh);
ii. névleges betarolasi kapacitas (kWh/nap);
iil. névleges kitarolasi kapacitas (kWh/nap);
iv. aktudlis ki- és betarolasi kapacitas (kwh/nap);
V. legkisebb ki- és betarolasi kapacitas (kWh/nap).

b) A szallitasi rendszerizemeltetd és a foldgaztarold kozotti haldzati pontok esetében az
Orai kapacitas meghatarozas 24-gyel torténd osztassal torténik.

c) Az aktuadlis kapacitdsok meghatdrozasa a  foldgaztarold  engedélyes
Uzletszabalyzataban talalhatd. Az aktualis kapacitdsok mértékérél a foldgaztarold
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engedélyes sajat internetes honlapjan és a foéldgaztaroléi Informatikai Platformon
folyamatos tdjékoztatast ad.

3.1.2. A foldgazszallitasi igények teljesithetdségi vizsgalata
Egy adott foldgazszallitasi igény teljesithetésége fugg:

i. a foldgazszallité rendszer hidraulikai paramétereitél;
il. a foldgazszallitd rendszer hidraulikai viszonyaitdl, azaz attél, hogy honnan
hové4, milyen peremfeltételek mellett kell szallitani.

3.1.2.1. A hidraulikai vizsgdalat tipusa és gyakorisdga a foldgéazszallitd
rendszeren

a) Hidraulikai vizsgalatot — annak fajtajatél figgéen — eltéré gyakorisaggal kell végezni.
b) Naponta elvégzend§ vizsgalatok:

i. a foldgazszallité rendszer lizemmenetének optimalizalasa;
ii. a rendszerhasznalok részérdl torténd igénybejelentések (nominalas)
teljesithet6ségének vizsgalata.

¢) Havonta elvégzendd vizsgalatok:
i. afoldgazszallité rendszer kapacitasainak meghatarozasa.
d) Evente elvégzendd vizsgalatok:

i. afdoldgazszallitd rendszer szlk kapacitasu szakaszainak meghatarozasa;
i. a foldgazszallité rendszer fejlesztési igényeinek meghatarozasa a
prognosztizalt fogyasztas és forras adatok alapjan.

e) Esetijellegl vizsgalatok:

i.  Ujigények teljesithetségének vizsgalata;
felllvizsgalat;
iii.  Uzemzavar, illetve havaria esetén a foldgazszallitasi lehetéségek vizsgalata.

3.1.2.2. Az egyuttmiikodé foldgazrendszer hidraulikai ellenérzéséhez modszer
a széllitadsi rendszeriranyito részére

a) Hardver eszkdzokkel szemben tamasztott kvetelmények:

i. Az eszkdzoknek mind szerver, mind kliens oldalon meg kell felelnitk a
kl6énb6zd hidraulikai szoftvereknek a hardver eszk6zdkkel szemben tamasztott
kdvetelményeinek (minimum konfiguracids igényének).
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Vi.

A hidraulikai halézati topoldgia grafikus megjelenitéséhez kliens gépenként a
szoftver altal tamasztott kovetelményeknek megfelel6 megjelenité eszkozzel
kell rendelkezni.

A hardver eszkdzok rendelkezésre allasanak 99,97%-osnak kell lennie.

A hardver eszkozoknek tartalék kapacitassal, illetve bévitési lehet6séggel kell
rendelkeznitk.

A hidraulikai szamitasi eredményeket olyan kapacitdsu archiv adatbéazis
szerveren kell tarolni, ami legalabb 5 éves tarolast tesz lehetéveé.

A hardver eszkdzoknek rendelkezniuk kell olyan eszkozzel, amely lehetévé
teszi az eredmények nyomtatott formaban torténé megjelenitését.

b) Az egylttm(ikédd foldgazrendszer hidraulikai ellenérzését az arra alkalmas,
Eurépédban elfogadott szamitasi algoritmussal dolgoz6 hidraulikai szoftverrel kell
végezni.

c) Szoftver eszkbzokkel szemben tamasztott kbvetelmények:

Vi.
Vii.

viii.

Alkalmasnak kell lennitk kiils6 adatbazisokkal val6 kétirdnyd kommunikaciora.
A hidraulikai modellezé programhoz jogosultsagi szintek alapjan torténhessen
a hozzafeérés.

A hidraulikai modellezd programoknak alkalmasnak kell lenniik statikus és
tranziens (dinamikus) allapot vizsgalatara is.

A modellezd programoknak grafikus adatbeviteli és eredmény megjelenité
felllettel kell rendelkeznidk.

Az alkalmazasoknak beépitett interaktiv keres6é és nyomtatasi funkciéval kell
rendelkeznidk.

A hidraulikai szamitas soran legyen lehet6ség hatarérték figyelésre.
Dinamikus modellez6 szamitas esetén a szoftver rendelkezzen profil beviteli,
aritmetikai, relacios és logikai operator megadasi lehetéséggel.

A modellez6 szoftverben az 06sszes foldgazszallitdé rendszerre jellemzé
tipuselem megjelenithetéségét és paraméterezésének lehetdségét biztositani
kell.

A modellez§ szoftverben felépitett halézatnak a tényleges halozattal
megegyez6 hidraulikai karakterisztikaval kell rendelkeznie.

A szoftvernek a vizsgalni kivant hémérséklet- és nyomastartomanynak
megfeleld szamitasi algoritmussal kell rendelkeznie.

d) A szoftver a GET vonatkozé rendelkezései® szerint Iétrehozott adatbazis adatai, azaz
a rendszerre vonatkozé miszaki paraméterek és a felhasznaloi igények adatai alapjan,
a foldgazra vonatkozé fizikai torvények és tapasztalati képletek felhasznéalasaval
szamol.

e) A hidraulikai szoftverrel végezhet6 modellezési szamitasok fajtai:

statikus modellezési szamitas: Az allandosult, vagy statikus modellel egy
id6pillanatra torténik a hidraulikai rendszer leképezése, kodvetkezésképp a
program nem szamol a rendszer vezeték készletének valtozasaval, ezért ezen
szamitasok esetében a forras-fogyasztas egyensuly alapvet6é kdvetelmény.

0 GET 81.§ (2)
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ii. tranziens, vagy dinamikus modellezési szamitas: Tranziens szamitacios
modellel egy valasztott id6intervallumra torténik a vizsgalat futtatasa, ebben az
esetben a program szamol a vezetékkészlet valtozasaval, és az adott
id@intervallumon belll szdmolja a forras és a fogyasztas, a nyomas, a
gazhémérséklet, a vezetékkészlet valtozasait, valamint a gaz min&ségi
Osszetételét is.

ii.  ONLINE modellezési szamitas: A foldgazszallitd rendszer mérési pontjairdl 2
perces gyakorisaggal érkezé mérési adatok alapjan tranziens modellezéssel
szamitja a rendszer allapotat. Ez a 2 percenként végzett allapotrekonstrukcios
szamitds az egyuttmikodé foldgazrendszer aktudlis allapotat hatarozza meg,
azaz a nyomast, a kdzegaramot, a gazhémérsékletet és a gazdsszetételt
szamolja ki a foldgazszallité rendszer haldézat pontjaira a bemend mérési
adatoknak megfeleléen.

f) A hidraulikai modellezési szamitasok alapadatai:

i. a vezetékrendszer geometriai paraméterei: belsé atmérd, hossz, csé
érdessége;

ii. csomoponti vezetékkapcsolatok;

iii. betaplalasi pontokon a betaplalt foldgaz minéségi és mennyiségi paraméterei
(gazosszetétel, gazhdmérséklet, gazmennyiség, nyomas);

iv.  fogyasztasi pontokon a fogyasztott fdldgdz mennyisége;

v. a foldgazszallité rendszer aktiv elemeinek (szabalyozok, kompresszor
allomasok, elzarok) allapota és munkapontja.

g) A hidraulikai vizsgalathoz sziikséges gazforgalmi adatokat a rendszerhaszndalok és a
rendszerizemelteték biztositiak a szallitasi rendszerizemeltetd, illetve szallitasi
rendszeriranyit6 szamara. Az egyluttmikodd foldgazrendszerre az utdbbi végzi a
konkrét szamitasokat.

h) A vizsgélatok esetében térekedni kell arra, hogy a betaplalasi mennyiségek Orai szinten
allanddak legyenek.

i) A kiadasi pontokon jelentkez6 kapacitasigények napi adataibdl - az elmalt évek tény
fogyasztasi adatai és az adott fogyasztasi pontra jellemzd profil alapjan - kell képezni
a csucs orai kapacitasigények értékét, mely a kulonbdzd fogyasztasi pontok egyéni
profiljai alapjan figyelembe veszi az egyidejlséget is.

i) A hidraulikai vizsgalat altalanos szabalyai:

i. A modellezési szoftverben felépitett halézatnak a vizsgélt hal6zattal
megegyez6 hidraulikai karakterisztikaval kell rendelkeznie.

ii. A szamitasi modell minden esetben egyensulyi allapotbdl indul. A 24 6ras
dinamikus szamitasi modell futtatdsahoz kiindulé statikus szamitasi modellt kell
futtatni.

ii. A szamitasi modellnek profillal kell szamolnia a napi fogyasztast a
prognosztizalt 6racsucs alapjan (6racsucs x aktualis profilszorzé) minden egyes
fogyasztasi pontra.

iv. A forrdspontokon az adott pontra jellemzd gazdsszetétel figyelembevételével
kell torténnie a gazmindség felvételének. A hidraulikai szamitas teljes

130/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

idéhorizontjan a gazminéség szamitasanak a féldgazszallité rendszer 6sszes
pontjan folyamatosnak kell lennie.

A hidraulikai szamitas soran egy vagy tébb forraspontot ajanlott adott nyomasu
pontként definialni.

Adott nyomasu forraspontoknal a betdplalt gazmennyiség értéke nem
haladhatja meg a prognosztizalt értéket.

Adott terhelési forraspontoknal kialakulod tavvezetéki nyomas értéke kisebb
legyen, mint a forraspont lehetséges betplalasi nyomasa.

A rendszer kiadasi pontjain a tavvezetéki nyomasnak nagyobbnak kell lennie,
mint az atadasi nyomasnak. Az egyes kiadasi pontokon a fdldgazszallito
rendszer miikddése szempontjabdl minimalisan sziikséges tavvezetéki nyomas
értéke a mindenkori forgalmi rend - figyelembe véve a gazminéséggel és a
szagositassal kapcsolatos kévetelményeket is-, valamint a szallitasi igények
fliggvénye. A foldgazszallitdé rendszer biztonsagos mikoédése szempontjabdl
megfeleld tavvezetéki nyomas az adott szallitasi kortlmények fliggvényében
kerlll meghatarozasra.

A gazatado allomasok bemend oldali nyomasat a téli tervezett csucsterhelési
idészak alapjan kell meghatarozni, hidraulikai szamitasokkal, figyelembe véve,
hogy a bemend oldali nyomas minden gazatadd allomason a névleges kiadasi
nyomasanal a gazatadé allomas technoldgiai mikodtetését zavartalanul
biztositani képes nyomasértékkel nagyobb legyen.

A foldgazszallitdé rendszer csoméponti kapcsolasanak meg kell egyeznie a
vizsgalt idészak — feltételezett — jellemzd kapcsolasi rendjével.

A szimulalt tAvvezetéki nyomasszabalyozdk bedllitasi értékeinek a szoftverben
azonosnak kell lennie a vizsgalt szallitasi feladatra jellemzé valos bedllitasi
ertékekkel.

A kompresszorallomasok bedllitasi értékei felelienek meg a vizsgalt szallitasi
feladatra jellemzd Uzemmenetnek. A kompresszorallomasokon szamitott
mennyiségi és teljesitmény adatoknak a kompresszor allomasra jellemz6, a
vizsgalt id6szakban rendelkezésre all6 kompresszor gépegységek
hatarértékein beltl kell maradniuk.

A rendszer lokalis részein nem alakulhat ki — szallitott mennyiség altal ala nem
tamasztott talzott kompresszorozasbél ado6ddé - indokolatlanul magas
nyomasérték.

Az anomaliak csokkentése, a vizsgalati eredmények pontositasa végett minden
esetben két dinamikus modellezési szamitast kell futtatni egymas utan teljesen
azonos beallitasokkal. Az els6é 24 6ras vizsgalat kiinduld allapotat a statikus,
mig a masodik 24 oras vizsgalat kiindulé allapotat az elsé 24 oras futtatas
eredményének kell szolgaltatnia. Kiértékelésre a masodik, anomaliaktél mentes
modellezési szamitas futtatas kerul.

A 24 Ords Osszegzett forras, illetve fogyasztas értékének meg kell egyeznie
egymassal.

A 24 6ras modellezési szamitas soran torekedni kell arra, hogy a modell
végallapotdban a vizsgélt rendszer vezetékkészlete megegyezzen az induld
vezetékkészlettel, azaz térekedni kell a napi szintl forras-fogyasztas egyensuly
fenntartasara.
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k) A hidraulikai vizsgalat segitségével a kdvetkez6 feladatok végezhetbek el:

i.  afoldgazszallité rendszer tzemmenetének optimalizalasa;

ii. afdldgazszallitd rendszer szlk kapacitas keresztmetszeteinek meghatarozasa;

iii. afoldgazszallité rendszer fejlesztési igényeinek meghatarozasa a 3.3. fejezet
alapjan;

iv.  afoldgazszallité rendszer kapacitdsainak meghatarozasa;

v.  akapacitasigényl6k igénybejelentése teljesithetéségének vizsgalata;

vi. az elszamolashoz szilkséges Orankénti gazatadd és kromatografok
osszerendelése a szdllitasi iranynak megfeleléen.

I) AKk)pontban felsorolt tevékenységek elvégzéséhez a szallitasi rendszerizemeltetének
a hidraulikai szoftver Uzemeltetésére alkalmas személyzettel kell rendelkeznie.

3.1.2.3. A hidraulikai vizsgéalat tipusa és gyakorisdga a fdldgazeloszto
rendszeren

a) A foldgazelosztasi feladatok teljesithet6ségét a fdldgazelosztd hidraulikai szimulacio
(hidraulikai vizsgélat) alapjan hatdrozza meg, ami a vizsgalt hal6zat vagy halézat rész
foldgazszallitasi kapacitdsanak meghatarozasat jelenti.

b) A hidraulikai vizsgéalat segitségével a kdvetkezd feladatok végezhetbek el:

i. afbldgazeloszto rendszer Uzemmenetének optimalizalasa,;
ii. afdldgazelosztd rendszer sziik kapacitas keresztmetszeteinek meghatarozasa;
iii. a fejlesztési igények teljesithetéségének meghatarozasa a prognosztizalt
fogyasztas alapjan a féldgazeloszté hal6zat betaplalasi pontjain;
iv. a  foldgazelosztd rendszer kapacitasainak meghatarozasa, az
igénybejelentések teljesithetéségének vizsgalata.

c) A hidraulikai vizsgalattal — annak céljatél és id6tavjatol fliggéen két kilénb6z6é tipusu
szimulaci6 elvégzése lehetséges:

i. a rovidtavu igénybejelentések (éven bellli kapacitaslekotések) elbiralasara
alkalmazhat6 szimulacié. Ez a mdédszer a meglévé felhasznaldi allomany és a
rendelkezésre all6 teljesitményadatok figyelembevételével hatarozza meg a
féldgazelosztd rendszeren a foldgazelosztasi feladatok teljesithetéségét.

ii. ahosszltavu kapacitasigény kielégitésének, valamint a féldgazelosztd haldzati
fejlesztési igények vizsgalatara alkalmazhaté szimulacié. A vizsgdlat egy
feltételezett lzemallapotra és a felhasznalok elbre jelzett kapacitasigényének,
valamint az elosztévezetéki fejlesztési igények ismerete alapjan hatdrozza meg
az elosztovezetéken kiadhaté kapacitasokat, illetve a felhasznal6i igények
alapjan létesitend6 elosztovezetékek miiszaki paramétereit.

d) A hidraulikai vizsgalathoz sziikséges gazforgalmi adatokat — a féldgazeloszt6 sajat
adatéllomanya mellett - a rendszerhasznaldk biztositjak a foldgazeloszt6 szaméra. A
sziikséges gazforgalmi adatok korét a féldgazeloszto lizletszabalyzata tartalmazza.
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e) A foldgazelosztd haldzat hidraulikai vizsgalatanak alapelvei:

i.  a hidraulikai vizsgalatot végzd szoftver programhoz sziikséges alapadatok:
a féldgazeloszt6 rendszer felépitése (sugaras vagy hurkolt);
a csomoponti kapcsolatok;

¢ a halbézati nyomasszabalyozék beallitasi értékei.
ii. avizsgdlati szimulacié peremfeltételei:

e egyensulyi allapotbdl térténd kiindulas;

o Orai forras-felhasznal6i egyensualy;

e az induld vezetékkészlet egyenl6 a zard vezetékkészlettel;

e a betaplalasi nyoméas nagyobb a vezetéki nyomasnal;

o kilépési nyomas kisebb a vezetéki nyomasnal;

e Kkiértékelés.

3.1.3. Mennyiség, minéségi paraméterek mérése, kovetelmények, MER
3.1.3.1. Mérési infrastruktara az egylittmiikodé foldgazrendszeren

a) Az egyuttmikodé foldgazrendszeren szallitott foéldgaz mennyiség és mindség
mérésére a rendszerizemeltet6k mennyiségméré és a szallitasi rendszertizemeltet6 —
egyéb megéllapodas hianyban - minéség ellenérz6 berendezéseket koteles
tzemeltetni.

b) Afbldgaz mennyiségméré és mindség ellenérzé berendezéseknek mindenkor meg kell
felelnitik a vonatkozé magyar szabvanyoknak és a mérésekre vonatkozo eléirasoknak.

c) A foldgaz minéségére vonatkozé ellenérzé méréseket ugy kell a rendszeriizemelteték
kozott felosztani, hogy a Szabalyzat 3.1.3.2. a) pontjdban foglalt el6irasoknak
megfeleld minéségl foldgaz paramétereinek megfelel6 ellenérzése minden atadasi-
atvételi ponton biztositott legyen. A mérés gyakorisagat a mérést végzé
rendszerlizemeltetd hatarozza meg az MSZ 10715 alapjan. A méréstél azon
paraméterek esetében — az atadd-atvevé felek kilon megallapodas alapjan - el lehet
tekinteni, ahol a visszavezethet6ség biztositott, azaz a paraméterek megvaltozasa a
foldgazszallitas vagy a foldgaztarolas soran nem kovetkezhet be.

d) Elszamolasi mérésre MKEH altal vagy hasznalati etalonnal ellen6rzétt mérémiszerek
alkalmazhatoék.

3.1.3.2. Foéldgazmindségre vonatkozé eldirasok

a) A foldgaz min6sége akkor megfeleld, ha legalabb megfelel a Vhr.-ben® foglalt
el6irasoknak. A kapcsolddd szallitasi rendszerlizemelteték valamely hatarkeresztezé
betéplalasi-kiadasi pont tekintetében a gazminéségi paraméterek vonatkozasaban a
mindségi hatarértékeken belll eltérd hatarértékekben, tovabba a Vhr.*--ben nem
szerepl6 gazmindseégi paraméterekben is megallapodhatnak.

b) A meglévd termelési betdplalasi pontokra vonatkozo, a szallitasi rendszerizemeltetd
és a foldgaztermel6 kozott kotott egylttmikddési megallapodasban rogzitett
gazminéségre vonatkozé feltételeket a szallitasi rendszertizemeltetd fenntartja.

3L vhr. 11. sz. melléklet
32 vhr. 11. sz. melléklet

133/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

c) Abban az esetben, ha az a) pontban leirtak teljesiiinek, akkor egy Uj betaplalasi ponton,
amely foldrajzi elhelyezkedése okan, vagy a hidraulikai viszonyok miatt érdemben
befolyasolhatja az adott hatarkeresztezd betaplalasi-kiadasi ponton érvényes, a
kapcsolodd  széllithsi  rendszerlizemelteték  altal megallapodott  mindségi
paramétereket, a foldgaztermelé  kizardlag a kapcsolodo  szallitasi
rendszerlizemeltet6k  kozotti megallapodasnak  megfeleld, a  szallitasi
rendszerlizemeltet6 altal megadott minéségl foldgazt taplalhat be a féldgazszallito
rendszerbe.

d) A kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé és a foldgaztermelé a foldgaz min6ségi
paramétereinek ellenérzésére sajat mérdberendezést Uzemeltethet, amely, ha
megfelel a mérési szabvanyban rogzitett feltételeknek, akkor azt az érintett
rendszerizemeltetdk a kdzottlk létrejott egyattmikodési megallapodasban rogzitettek
szerint helyettesité mérésként alkalmazhatjak.

e) A szallitasi rendszeriizemelteté a gazminéség rendszer-6sszekotési pontokon torténd
rovidtava nyomon kovetése tekintetében a 2015/703 EU rendelet el6irasainak
megfeleléen jar el.

f) A 2015/703 EU rendelet el6irasainak figyelembevételével a szallitasi
rendszerlizemeltetd a gazmindség rovid tavu valtozasairdl az e) pontban foglaltakon
tulmenéen az alabbi partnereinek ad tajékoztatast:

i. olyan kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldk, vagy az O&ket ellatd
rendszerhasznalok, amely felhasznalok Uzemi folyamatait hatranyosan
befolyasoljak a féldgaz minéségében bekovetkezé valtozasok,

ii. olyan foldgaztarol6 engedélyesek, amelyek lzemi folyamatait hatrdnyosan
befolyasoljak a féldgaz minéségében bekdvetkezé valtozasok.

g) Egyéb partnerek igénye esetén a tajékoztatas kielégithetéségéet a szallitasi
rendszerizemeltetd egyedileg, 30 napon belll megvizsgalja.

3.1.3.3. A foldgaz mindéségi paramétereinek, energiatartalmanak
meghatarozasa és mérése

a) A szallitasi rendszerizemeltetd altal végzett min6ségi méréseket tekintve a foldgaz
min&ségi paraméterei alatt az alabbi jellemzék értendék:

i Osszetevdinek koncentracioja (metan, etan, propan, n-butan, i-butan, n-pentén,
i-pentén, neo-pentan, hexan és annal nehezebb szénhidrogének, szén-dioxid,
nitrogén, hidrogén stb.) mol %;

ii. relativ slriisége - (15°C és 0°C);

iil. also héértéke (fltGértéke) alapértelmezésben kWh/m? (25/0°C), opcionalisan
MJ/m?3 (15/15°C);

iv. fels6 hoérték (égéshd) alapértelmezésben kWh/m? (25/0°C), opcionalisan
MJ/m?3 (15/15°C);

V.  Wobbe szam felsé hoéértékre vonatkoztatott kWh/m? (25/0°C) és MJ/m?3
(15/15°C).
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b) Az Osszetétel mérését folyamatos lizemd, terepi kivitel(i féldgaz kromatograffal, illetve
az ellen6rzéseket a helyszinen vett foldgazmintabol akkreditalt laboratériumokban
végzik.

c) Arrelativ striség és hbeéertékek kiszamitasat a foldgaz osszetételbél az ,MSZ ISO 6976
- A hoéértékek, a slrliség, a relativ sliriség és a Wobbe-szdm szamitasa a
féldgazosszetételbdl” szerint kell elvégezni.

d) A napi sulyozott minéségi atlag értékek meghatarozasat a szallitasi
rendszeriizemeltetd hidraulikai szamitas alapjan végzi el. A napi sulyozott minéségi
atlag értékeket az elszamolési pontok 6rai mennyiségei és a hidraulikai szamitassal
meghatarozott gazmin6ség orai atlag adatai alapjan az OTR rendszer hatarozza meg.
Ezen eljaras szerint képzett napi sulyozott minéségi paramétereket kell elsédlegesen
a napi elszdmoléas soran hasznalni.

e) Amennyiben a d) pontban leirtak szerint nem hatarozhatok meg a napi sulyozott
min&ségi paraméterek, akkor az elszamolashoz a kdvetkezd helyettesitési folyamatot
kell alkalmazni: Arra az id6szakra, amiben a d) pontban leirtak szerint nem
hatarozhatok meg az érai minéségi paraméterek az utolsd, még érvényes hidraulikai
szamitassal meghatarozott 6rai minéségi paraméterek keriinek figyelembevételre, és
az adott napra az igy kialakuld orai atlag értékekbdl képzett 24 6ras atlag értéket kell
hasznalni.

f) A foldgaz energiatartalmat a foldgazszallité rendszeren napi elszamolasi id6szakra az
adott 6rai normal allapotu térfogatokbdl képzett 0 °C-os térfogat és a Szabalyzat
3.1.3.3. d) pont szerinti O6rai atlag 25/0 °C-os referencia hémérsékletli égéshd
szorzataként kWh-ban, a 24 o6rai energia mennyiség 0sszegzésével, a kerekitési
szabalyoknak megfelel6éen egész szamra kerekitve kell meghatarozni.

g) A technikai feltételek megléte esetén a foldgaz energiatartalmanak meghatarozasa a
napi elszamolasi idészakra a mért 0 °C-os térfogataram és a mért 25/0 °C-os égésh6
szorzataként a szamitomU(ivekben el6allé energiaaram integralasaval térténik. Napi
energiatartalomnak ilyen esetben a gaznap zarasa utan a szamitomibdl kiolvasott
el6z6 napi energiaszamlalo értékét kell tekinteni.

h) A foldgaz energiatartalmat a féldgazeloszto rendszeren napi elszamolasi id6szakra a
napi 15 °C-os térfogat és a napi atlag 15/15 °C-os referencia hémérsékletl fltéérték
szorzataként MJ-ban, valamint a napi normal allapotu térfogatbél képzett 0 °C-os
térfogat és a napi atlag 25/0 °C-os referencia hémérsékletli égéshé szorzataként kWh-
ban meghatarozott gazatadoi napi 6sszes atadott energiamennyiségek hanyadosaként
adodd aranyszam alkalmazasaval, a kerekitési szabalyoknak megfeleléen egész
szamra kerekitve kell meghatarozni. Az ardnyszamot hét tizedesig kiszamolva kell
alkalmazni.

i) Barmely, egy napnal hosszabb id6szakra az adott id6szak féldgaz energiatartalmét az
adott id6szak napjain szamitott energiamennyiségek 6sszegekeént kell szamitani.

i) Minden rendszerlizemeltet6 koteles a sajat rendszerének betaplalasi-kiadasi pontjain
a foldgaz mennyiségét és mindségét bizonylatolni.

3.1.3.4. A minéségi paraméterek és a mennyiségmeéreés kapcsolata

a) A meghatarozott minéségi paraméterek kiindulasi alapadatként szolgalnak:
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i. a foldgazmennyiség kiszamitasara szolgalé algoritmusban (az tzemi slirliség
kiszamitasdhoz a méréperemes mérdérendszerben és az eltérési tényezd
kiszamitasdhoz a méréperemes, ultrahangos és turbinas mérérendszerben);

il. a féldgaz energiatartalmanak kiszamitdsahoz.

b) Az els6dleges elszamolasi rendszerben a foldgaz napi energiatartalmanak
meghatarozésa betaplalasi pontonként naponta, az adott napon atadott-atvett 101 325
Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbol képzett 101 325 Pa nyomason 0 °C-0s
térfogat és a napi atlag égéshé 6sszeszorzasaval torténik. A kiadasi pontokon az adott
Oréban atadott 101 325 Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbdl képzett 0 °C-
os térfogat és az 6rai égéshd Osszeszorzasaval létrejott érai energiatartalmak napi
0sszegének képzésével torténik.

c¢) Amennyiben a napi sulyozott égéshé nem hatarozhaté meg, akkor a féldgaz
energiatartalmanak meghatarozésa betaplalasi- kiadasi pontonként naponta, az adott
napon atadott-atvett 101 325 Pa nyomason és 15 °C-on mért gaztérfogatbdl képzett
101 325 Pa nyomason 0 °C-os térfogat és a napi atlag égéshdé dsszeszorzasaval
torténik.

d) Barmely id6szakra értelmezett 6sszes hdmennyiség az adott idészak gaznapi
hémennyiségeinek dsszege.

e) Barmely dsszevont gazatado allomas napi hédmennyiség értéke az dsszevont egyedi
gazatadok aznapi hBmennyiségeinek dsszegzésével all eld.

3.1.3.5. Napi égéshé meghatarozasa az 6sszevont kiadasi pontokrél ellatott
felhasznaldk fogyasztasanak elszamoléasa soran

a) Amennyiben a szallitasi rendszerizemelteté altal a MER-ben az 6sszevonasban
szerepl6 barmely kiadasi pontra publikalt égéshének mértéke a MER-ben az 6sszevont
halézati pontra publikalt égéshétél vald eltérése nem haladja meg az 5%-ot, a kiadasi
pontokrdl ellatott felhasznaldkra vonatkoz6 napi és havi energiatartalmat az 6sszevont
halozati pontra a szallitasi rendszerlizemeltetd altal naponta publikalt égéshdé
felhasznélasaval kell elszamolni.

b) Amennyiben a szallitasi rendszeriizemeltet6 altal a MER-ben az 6sszevonasban
szerepl6é barmely kiadasi pontra publikalt égéshé +5%-ot meghaladé mértékben eltér
a MER-ben az 6sszevont gazataddé allomasra publikalt égéshétél, akkor a kiadasi
pontokrdl ellatott felhasznéldkat hozzéa kell rendelni vagy az ésszevont, vagy a fizikai
kiadasi pontok egyikéhez a kdvetkezd eljaras szerint:

i. Amennyiben a fizikai kiadasi pontokrdl ellatott foldgazeloszté rendszerek
Osszekapcsolasra kerlltek és egyértelmi az dsszekapcsolas é€s a kiadasi
pontok kdzotti havi fogyasztasi adatokbdl, hogy az dsszekapcsolas utan kevert
gaz aramlik az foldgazeloszto rendszeren (a csatlakozasi ponton a két kiadasi
pontrol szarmazé havi gazmennyiség kiilénbsége kisebb, mint 20%), akkor az
0sszekapcsolas helye és a kiadasi pontok kozotti foldgazeloszto rendszeren az
egyedi kiadasi ponti égéshékkel kell elszdmolni. A gazaramlas szerint az
Osszekapcsolas helye utani felhasznaléknal az érintett kiadasi pontok napi
mennyiségével sulyozott atlag égéshdket kell hasznalni a felhasznaldk
elszamolasa soran.
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i.  Amennyiben a fizikai kiadasi pontokrdl ellatott foldgazelosztd rendszerek havi
gazfogyasztdsdbdl azonosithatd egy olyan felhasznaldi kor (foldgazelosztoi
tertlet), amely bizonyosan a fizikai kiadasi pontrél kerll ellatasra, a
foldgazelosztdo koteles a hélézat felépitése és a felhasznélok havi
fogyasztdsanak ismeretében az egyes hoénapokra meghatdrozni az
0sszevonasban érintett minden fizikai kiadasi pont tekintetében azt a
felhasznalo kort (foldgazelosztoi terlletet), amely az adott fizikai atadasi pontrél
50%-nal nagyobb valdszinlséggel kizarélag az adott kiadasi pontrél kerdl
ellatasra.

iii. Az i. pont szerinti valoszinlséget az egyes fizikai kiadasi pontrol a
féldgazeloszté rendszerbe taplalt havi mennyiség és az ahhoz kdzvetlendl (a
kiadasi ponttdl jellemzd gazaramlasi iranyt figyelembe véve) kapcsolodd
féldgazeloszté rendszerrél fogyasztd felhasznélok havi vételezése aranyaként
kell meghatarozni.

iv.  Amennyiben az 6sszevonasban szereplé kiadasi pontok kézll egy vagy tébb
kiadasi pontot a szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazelosztdoval egyeztetve
idélegesen leallit, akkor az iii. pont szerint a leallitott kiadasi ponthoz rendelt
felhasznalokat az 6sszevont kiadasi pont sulyozott atlag égéshéjével kell
elszamolni.

v. A foldgazeloszt6 minden gazévre vonatkozéan a megel6z6 gazév adatai
alapjan koteles az igy meghatéarozott felhasznal6i kor egyedi, vagy 6sszevont
kiadasi pont 6sszerendelést honlapjan publikalni.

vi. A havi fogyasztdsokat a profilos felhasznalok esetén a profil alapjan, a
tavleolvasott felhasznéldk esetén a mérések alapjan kell meghatarozni.

3.1.3.6. A foldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjainak foldgaz

a)

b)

c)

Mindség Elszamolasi Rendje

A szallitasi rendszeriizemeltetd a MER-ben kozzéteszi a foldgazszallitd rendszer
betaplalasi-kiadasi pontjaira vonatkoz6, az egyes pontokon forgalmazott napi
gazmennyiségekkel sulyozott égéshé alapjan képzett atlagokat, valamint tajékoztatd
jelleggel a gazévet megel6zd évben el6forduldé minimum és maximum égéshé
értékeket, tovabba szintén tajékoztato jelleggel kbzzé teszi a napi gazmennyiségekkel
sulyozott fitéérték alapjan képzett atlagokat. Az ennek megfeleld féldgazmindség egy
ajanlas a keresked6k és a felhasznalok szamara a szerzédésben rogzitett égéshé,
illetve barmely, az adott betaplalasi vagy kiadasi ponttal kapcsolatos térfogat —
energiatartalom szamitashoz. A napi mindéségi és dsszetétel adatoknak az 6sszevont
atad6é mennyiségaranyos sulyozott atlagértékeit kell tekinteni.

A MER szabdlyozza azt, hogy az egyes betaplalasi pontokhoz mely kromatograf
mintaaramokat, vagy helyettesité labor adatokat, tovabba az egyes kiadasi pontokhoz
mely kromatograf mintadramokat kell hozzarendelni, valamint mely kiadasi pontok
esetében kell online hidraulikai szamitassal meghatarozott mindségi adatokat
figyelembe venni az elszdmoléas soran.

A MER az alabbiakat tartalmazza:

i. a kromatografok mintaaramainak kodjat, telepitésének helyét;
ii. a meérési helyek féldgazcsoportjat, kapcsolddd rendszertizemeltetjét;
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iii. az atadas-atvételi pontokat, ahol telepitett kromatografokban meghatarozott
paraméterek és dsszetevok alapjan torténik a minéség elszamolasa;

iv. az atadas-atvételi pontokat, ahol online hidraulikai szamitassal meghatarozott
paraméterek és dsszetevok alapjan torténik a mindség elszamolasa;

V. minden halézati pontra az éves sulyozott atlag égéshét, ami a napi atlag
égéshdék napi mennyiségekkel sulyozott éves atlaga . Az éves sulyozott atlag
égéshét a szallitasi rendszerlzemelteté képzi az el6zb6 év januar 1-jétél
december 31-ig tart6 idészakra szamolva;

Vi. tdjékoztatd jelleggel minden halézati pontra az éves minimum és maximum
egéshdket és a napi gazmennyiségekkel sulyozott atlag flitéértekeket, az el6z6
év januar 1-jétél december 31-ig tarté idészakra szamolva;

Vii. a szagositasi normatol eltéré szagositasi szintek alkalmazasat a kiadasi
pontokon;

viii. az égésho és flitéérték alapu energia allokaciés célu atszamitdsanak részletes
maodszertanat;

iX. a szamitomlvekben a gaztechnikai normal allapotu fdldgaz mennyiség
szamitasahoz szikséges, az adott gazévre érvényes gazosszetevok, relativ
s(irliség, nitrogén-tartalom, széndioxid-tartalom helyettesit6 értékeit az el6z6 év
januar 1-jétél december 31-ig tart6 idészakra szamolva;

X. a foldgazszallité rendszeren a targyévet megel6zd elmult 3 évben a betaplalasi
pontokon mért gazosszetételbdl szamitott atlagos karbontartalmat.

d) A szallitasi rendszerizemeltetd feladata a MER elkészitése és éves felllvizsgalata.
Ervényessége egy adott gazévre vonatkozik. Publikalasa minden évben legkésébb
februar 15-én a szallitasi rendszerizemeltetd internetes honlapjan, mig hatalyba
Iépése a gazeév elsd napjan torténik.

e) A szdllitasi rendszerlizemelteté az 0] betdplalasi vagy kiadasi pont, illetve (j
kromatograf Uzembe helyezése elbtt - az érintett kapcsolddd rendszerlizemeltetdk
értesitése mellett - aktualizalja a MER-t és kdzzéteszi a honlapjan.

3.1.4. Eljaras nem megfelel6 minéségii foldgaz betaplalasa esetén

a) A foldgazszallité rendszer Ujonnan létesitendd betaplalasi pontjan betaplalt féldgaz
mindsége akkor megfeleld, ha teljesiti a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjdban foglalt
el6irasokat és a betaplalt foldgaz égéshbje nem tér el £5%-nal nagyobb mértékben
azon kiadasi pontra a MER-ben publikalt égéshé atlagatol, amelyikre a szallitasi
rendszerlizemeltetd hidraulikai elemzése alapjan a legnagyobb valosziniséggel
kerillhet a betaplalt foldgaz.

b) Amennyiben a féldgaztermel6 altal betaplalt foldgaz égéshéje +5%-nal nagyobb
mértékben valtozik a betaplalast megelézb gazév atlagos foldgaz-égéshbjéhez képest
a Vhr. vonatkozo rendelkezése®? szerint, akkor a szallitasi rendszeriizemeltetd irasban
jelzi a foldgaztermelbének - melyet az érintett rendszerhasznaldk részére is megkdild - ,
hogy a nem megfelel6séget sziintesse meg.

c) A foldgazszallitd rendszer hazai betaplalasi pontjan betéplalt féldgaz minésége akkor
megfeleld, ha teljesiti a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjaban foglalt eléirasokat. Amennyiben
annak nem tesz eleget, nem megfeleld minéségl foldgaz betaplalasnak kell tekinteni

% Vhr. 66/A. §
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€s a betaplaldé rendszerhasznald koteles intézkedéseket tenni a megfelelé féldgaz
mindség visszaallitasat illetéen.

d) A nem megfelel6 minéségl foldgazt betaplaldo foéldgaztermelé és fdldgaztarold
engedélyes felel6sséggel tartozik az altala betaplalt foldgaz minéségébdl adodd
karokért.

e) A féldgaz min6ségének nemmegfeleléségét az érintett rendszeriizemelteték az
alabbiak szerint allapitjak meg:

i. A szallitasi rendszeriizemeltetd a foldgdz minéségét és dsszetételét ellenbrzd
készilékeivel folyamatosan méri a betaplalt féldgaz mindségét és dsszetételét
a Szabdlyzat 3.1.3.3 pontja szerint.

il. Amennyiben a mérés értéke alapjan nem teljestlnek a Szabalyzat 3.1.3.2.
pontjaban foglalt el6irasok, akkor arrdl a szallitasi rendszeriizemeltetd értesiti
a kapcsolddé rendszeriizemeltetét. A két rendszeriizemeltetd ezt kdvetben az
egyluttmikodési megallapodasukban rogzitetteknek megfeleléen jar el.

iil. Amennyiben a kapcsolédé rendszerizemelteté nem rendelkezik
kontroll/helyettesité méréssel, vagy a kontroll/helyettesité mérés adatai nem
allnak rendelkezésre, Ugy a kapcsolddo rendszerizemeltetd tudomasul veszi
a szallitasi rendszerizemeltetd altal mért ertékeket és megallapitast, miszerint
nem megfelel6 minéségl foldgaz betaplalas tortént a foldgazszallito
rendszeren.

iv. Amennyiben a kapcsolédd rendszerizemeltetd rendelkezik
kontroll/helyettesit6 méréssel, ugy az érintettek akkor tekintik a foldgaz
minéséget nem megfelelének, ha az mindkét mérés alapjan a féldgaz
min&ségi paramétereit érinté hatérérték sértést mutat.

V. Amennyiben a betaplalasi ponton a kapcsolédd rendszerlizemeltetd a
kontroll/helyettesité méréssel hatarértek sértést allapit meg, akkor arrél a
szallitdsi  rendszerlzemeltetét az adatok egyideji  megadasaval
haladéktalanul értesiti.

f) A nem megfeleld mindségl foldgaz betaplalasanak tényérél a betaplalasi pontra
nominaldé rendszerhasznalokat a szallitasi rendszerlizemelteté irdsban (emailben)
értesiti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a betaplalas helyét, idejét, a nem megfelel6
min&ségi paramétert €s annak a szallitasi rendszerizemeltetd altal mért értekét.

g) A nemmegfeleléség megszinését kovetben a szallitasi rendszerizemeltetd
ugyanazon értesitési kornek tajékoztato levelet (emailt) kild a nemmegfeleléség
megsziinésének idejérél. Az értesitett rendszerhasznaldé igénye esetén a szallitasi
rendszerlizemeltetd jegyz6konyvet allit ki a nemmegfeleléség okardl és annak
elérhet6ségét biztositja a kérelmez8 szamara.

h) Amennyiben megallapitasra kerul a foldgaz nemmegfelelésége és a kapcsolddo
rendszerizemeltetd  rendelkezik  sajat  kontroll/helyettesitd  méréssel, a
kontroll/helyettesité mérés adatait rogzitett moédon elektronikus formaban kell atadni a
szallitasi rendszerlizemeltet6 szamara.
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Az értesitésnek tartalmaznia kell:
e az adatértéket,
e az adat azonositojat,
e az adat id6bélyegét.

i)  Amennyiben a szallitasi rendszerlizemeltetd nyilatkozik arrél, hogy a méréje mérésre
alkalmatlan, a normal Uzemmadd visszaallitasaig a kapcsolodo rendszerizemelteté
helyettesité/kontroll mérése lesz elfogadott. A kapcsolddd rendszeriizemeltetének
gondoskodnia kell a  kontroll/helyettesité mérés eredményének a szallitasi
rendszerlizemeltetd részére toérténd folyamatos atadasarél. A rendszerhasznalok
kérésére a kapcsol6doé rendszerizemeltetd részilkre megkuldi a kontroll/helyettesité
méréssel megerdsitett adatokat.

i)  Amennyiben a betaplalalasi ponton a kapcsolédé rendszeriizemeltetd nem rendelkezik
kontroll/helyettesité méréssel, akkor tudomésul veszi a szallitasi rendszerizemeltetd
altal mért értékeket és haladéktalanul megkezdi az intézkedéseket a féldgazmindség
Ujbdli megfeleld szintre torténé javitasara.

k) Amennyiben az egyuttmiikodé féldgazrendszeren a nem megfeleld minéségi foldgaz
betaplaldsa vagy betarolasa varhatéan miszaki problémat okoz, vagy nem felel meg
a vonatkoz6 egylttmlikodési megdallapodasban  meghatarozott  minéségi
paramétereknek, a szallitasi rendszerlizemeltetd vagy a foldgaztarold engedélyes
megtagadhatja a rendszerhasznaldé minéseégileg hibas gazanak atvételét.

[) Kontroll/helyettesité mérés megléte esetén akkor tekinthet§ a foldgaz mindségi
paramétereit érintd hatarérték sértés megszintnek, ha mindkét méré oras atlagértéke
a hatérértéken beldl van.

m) Hidrogénnel kevert foldgazt betaplalé hazai kapcsolddd rendszeriizemeltetd vagy az
egyéb gazokat eldallitd foldgaztermelé koételes valds idében mérni a féldgazba
bekevert hidrogén koncentraciot (mol %-ot) és gondoskodni arrdél, hogy a megengedett
hidrogén koncentracié hatarérték ne kerllhessen tullépésre, és a nem megfelel
min&ségl foldgaz betaplalasat azonnali hatallyal automatikusan kételes megszintetni.

3.1.4.1. A szdllitdsi rendszeriizemeltetd jogai és kotelezettségei a
foldgazszallité rendszer betaplalasi-kiadasi pontjain

a) Amennyiben a foldgazszallité rendszer kiadasi pontjan a kiadott féldgaz minésége nem
felel meg a Szabalyzat 3.1.3.2. pontjdban leirtaknak, vagy a kiadott gaz kart okozott, a
szallitasi rendszertizemeltet6 a hidraulikai szimulacios rendszere segitségével koteles
vizsgalni, hogy a nem megfelel6 minéségi foldgaz mely betaplalasi pontokrdl, milyen
mértékben és mikor keriilt betaplalasra.

b) A hidraulikai szimulaciés elemzés alapjan azon a betaplalasi ponton, ahol a nem
megfeleld mindségli foldgazt betaplaltdk a nem megfeleld mindéségl féldgaz
betaplalasabol ered6 karokért az igy meghatarozott, azt betaplalé rendszerhasznalok
felelések a betaplalasuk aranyaban. Jelen szabaly alkalmazandd szigetiizem és
részleges szigetiizem esetén is.
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3.1.5. A féldgaz mennyiségi mérése
3.1.5.1. Mérés a foldgazszallité rendszeren

a) A szallitasi rendszerlizemeltetd a foldgazszallitasra atvett-atadott féldgaz mérésére,
valamint a sajat felhasznalas elszamolasahoz mérbeszk6zdket lzemeltet.

b) A foldgdz mennyiségének mérése Szabalyzat Ill. szamu mellékletében szerepld
eszkozokkel és a jelen pontban meghatarozott médon torténik.

c) A mér6rendszernek képesnek kell lennie 6rai és napi mérési adatok szolgaltatasara és
azok legalabb 50 napig torténd tarolasara.

d) A mérés fajtai:

i. kulls6 elszamolasi mérések (atvételi és atadasi mérések) - kilsé szervezettél
atvett vagy annak atadott foldgaz mérese;

ii. bels6 elszamolasi mérések - a  szdllitdsi  rendszerlizemeltetd
vezetékrendszerén belill a sajat célra felhasznalt, illetve a féldgaz mozgasanak
kovetésére szolgalé mérések.

e) A rendszerhasznalokkal és a kapcsolodo rendszerlizemeltetokkel vald elszamolas
alapjat a kilsé elszamolé mérések képezik.

3.1.5.2. Mérés a betaplalasi pontokon

a) A szdllitasi rendszerlizemeltetének a betaplalasi pontokon a féldgazszallitasra atvett
féldgaz mennyiségének, nyomasanak, hémérsékletének, dsszetételének és mindségi
jellemzdinek mérésére alkalmas sajat tulajdonaban lévé mérbéeszkdzoket kell
lzemeltetnie.

3.1.5.3. Mérés a kiadasi ponton

a) A szallitasi rendszerlizemelteté a foldgazszallitd rendszer kiadasi pontjain a kiadott
foldgaz mennyiségének, nyomasanak és hémeérsékletének mérésére alkalmas
meéréeszkdzoket lizemeltet.

b) A gazmindségi jellemzdket a szallitasi rendszerizemelteté a MER szerint hatarozza
meg.

c) A kapcsolodo rendszeriizemeltetd jogosult a féldgazszallitd vezeték kiadasi pontjan a
szallitasi rendszerizemeltetd altal Uzemeltetett mérés szamitdmivének archiv adatait,
a géazhdnapot kovetd tarkiolvasaskor sajat, a szallitasi rendszerizemeltetdvel
egyeztetett tipusu adathordozén elvinni, mellyel lehetésége nyilik az adatok
ellendrzésére.

3.1.54. Mérési adatok gyiijtésének gyakorisaga a foldgazszallité rendszeren

a) A foldgazszallité rendszer betaplalasi és kiadasi pontjain a mérési adatok leolvasasa a
szallitasi rendszeruzemeltet6 telemechanikai rendszerének segitségével torténik.

b) A gazhdénap lezarasat kovetben legkésébb a gazhonapot kévetd hénap 5.
munkanapjaig a foldgazszallitdé vezeték betplalasi-kiadasi pontjain a szallitasi
rendszeriizemeltetd, az érintett rendszerhasznald, vagy hivatalos megbizottjaik
helyszini tarkiolvasast végeznek.
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3.1.5.
3.1.5.

a)

b)

e)

5. Mérés a féldgazeloszto rendszeren
5.1. Mérés a betaplalasi pontokon

A féldgazeloszté a szallitasi rendszertizemeltet6tdl a gazatado allomas kiadasi pontjan
veszi &t foldgazelosztds céljara a foldgazszallitd vezetéken szallitott foldgaz
mennyiséget.

A foldgazeloszté altal atvett gazmennyiség mérése a gazatadd allomason a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal Gizemeltetett mérérendszerrel torténik.

A szdllitasi rendszeriizemelteté a foldgazszallité rendszer kiadasi pontjan (amely
azonos a foldgazelosztd héldzat betaplalasi pontjaval) a foldgdz mennyiségének,
nyomasanak és hémérsékletének mérésére alkalmas mérbeszkdzdket lizemeltet.

A szallitasi rendszerlizemelteté a foldgazszallitdé rendszer kiadasi pontjan koételes a
napi gazminéségi adatszolgaltatast teljesiteni és a foldgaz minéségét bizonylatolni a
kapcsolodd rendszertizemeltetd részére.

A foldgazeloszt6 jogosult sajat rendszerén ellenérzé mérérendszert kiépiteni, illetve
Uzemeltetni.

3.1.5.5.2. Mérés a kiadasi pontokon

a)

b)

f)

9)

A foldgaz mennyiségének elszamolasi mérésére a foldgazelosztok mennyiségmérd
rendszereket alkalmaznak.

Az elszamolasi mennyiségméré rendszereket a foldgazelosztok Uzletszabalyzatukban
foglaltak szerint Uzemeltetik, és meghatarozott id6nként ellenérzik, illetve ellenériztetik.
Az elvégzett ellenbrzés eredményét a mérésben érintett minden fél szamara
hozzaférhetévé kell tenni.

Az elszamolasi mennyiségmérék kozul a forgddugattyus és a turbinas gazmérdkre a
jelen Szabalyzat Ill. szama mellékletében felsorolt elbirasokat kell alkalmazni. A
lemezes (membranos) gazmérdknél az MKEH HE 2/1-2006. szamu elbirasait kell
figyelembe venni.

A foldgézelosztd koteles ellatni a GET rendelkezése szerinti gazmérdket tavadat
atvitelre alkalmas berendezéssel.

Amennyiben a felhasznal6 nem rendelkezik tavadat atvitelre alkalmas méré
rendszerrel, annak napi fogyasztasat az egységes, orszagos, fogyasztasi profil alapu
elszamolasi rendszer segitségével kell megallapitani.

Amennyiben a foldgazeloszté a GET rendelkezése szerinti gazmérdket nem, vagy csak
részben tudja tavadat atvitelre alkalmas berendezéssel ellatni, kételes a mérési adatok
helyszini leolvasasarol vagy leolvastatasarol napi gyakorisaggal gondoskodni.

A féldgazeloszté halézat kiadasi pontjain vételezd felhasznalok mérési adatainak
gyUljtése és Osszesitése a foldgazelosztd informatikai rendszerének segitségével vagy
helyszini leolvaséssal a foldgazelosztd altal meghatarozott gyakorisdggal torténik az
alabbiak szerint:

i.  Tavadat atvitelre alkalmas fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi
helyeken az ¢6rai és napi adatok a Szabalyzat 2.6. pontja szerinti
adatszolgaltatdsban meghatarozottak alapjan torténé megkuldésével;

ii. 20 m%dra feletti névleges Osszteljesitményli fogyasztasméré berendezéssel
ellatott felhasznalasi helyek esetében (tdvadat atvitelre nem alkalmas
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fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi hely esetén, illetve tavadat
atvitelre alkalmas fogyasztasmérd berendezéssel ellatott felhasznalasi hely
esetén, ha nem allnak rendelkezésre elszdmolasra alkalmas adatok) a targyhot
koveté honapban a foldgazelosztoi leolvasasi Utemterv szerinti napon torténd
mérdallassal;

ii. 20 m’dra vagy az alatti névleges Osszteljesitményli fogyasztasmérd
berendezéssel ellatott felhasznélasi helyek esetében az elszamolas évi
minimum egy alkalommal torténé tényleges leolvasassal térténik. A leolvasas
idépontjardl a kereskedét elézetesen értesiteni kell a foldgazelosztonak.

3.1.5.6. Mérés a foldgaztarol6 rendszeren

a) A foldgaztarolé engedélyes részére a foldgaztarolok foldgazszallité vezetéki ,0”
pontjain a foldgazszallitd vezetékrendszerrél a foéldgaztaroldhoz érkezd, illetve
féldgazszallitd vezetéki rendszerre kiadott gazmennyiséget és gazminfséget a
szallitasi rendszeriizemelteté méri meg. A féldgaztarolé engedélyes és a szallitasi
rendszerizemeltetd egyittmikodési megallapodasa tartalmazza azon minéségmérési
feladatokat, amelyek elvégzésér6él a foldgaztarold engedélyes gondoskodik. A
rendszerizemeltetdk altal végzett/végeztetett fdldgazminéség méréseknek biztositani
kell a Vhr.-ben®* foglalt elirasoknak megfelel6 minéségl foldgaz szabvany szerinti
paraméterek igazolhatésagat a rendszerhasznalok felé.

b) Azon foldgaztarolok esetében, ahol a foldgaztermel§ kdzvetlenll kapcsolodik a
foldgaztarolé technoldgiai rendszeréhez, hatarfelileti mérések mikodtetése
szilkséges. A mérések a helyi miszaki adottsagoktdl, a gazdasagi észszer(iségtél és
a felek megallapodasatol flggben, vagy a foldgaztarold engedélyes vagy a
foéldgaztermel® végzi. A felosztast a foldgaztermeld és a foldgaztarold engedélyes
kozott megkotott  egyittmikoddési megallapodas  rogziti. A foéldgaz minéség
méréseknek biztositani kell a Vhr.-ben® foglalt el6irasoknak megfeleldé mindségi
foldgaz szabvany szerinti paraméterek igazolhatésagat a rendszerhasznalok felé.

c) Az elektronikus gazminéség-mérérendszer adatait kiegészité labormérések
mintavételi helyeinek és mérési gyakorisdganak meghatarozasa — a féldgaztarolé
terliletén — a foldgaztarold engedélyes illetékességi korébe tartozik.

d) A fentieken feliil a foldgaztarol6 engedélyes méréssel rogziti a gazforgalom minden
olyan elemét, amelyek a foldgaztarolok teljes korl gazforgalmi mérlegének
felallitasahoz, illetve a ki- és betarolt gazminéség telies korl kontrolljahoz
sziikségesek.

e) A foldgazszallit6 vezetéki ,0” ponti kitarolas esetén a foldgaztarold engedélyes a
foldgaztarolokbdl kitarolt foldgaz minéségérdl koteles mdibizonylatot kiallitani
(nyilatkozni a Vhr.-ben®® foglalt el6irasoknak megfelelé6 minéségl foldgaz szabvany
szerinti megfeleléségrol) és a jegyz6konyv részeként a rendszerhasznalénak és a
szallitasi rendszertizemeltetonek atadni.

fy A foldgazszallitd vezetéki ,0” ponti betaroldas esetében a - rendszerhasznéléd
megbizasa alapjan, a rendszerhasznélé nevében - a szallitasi rendszerizemelteté
méri meg a gazminéséget és a foldgaztaroloba betaplalt foldgaz minéségérdl koteles

34 Vhr. 11. sz. melléklet
35 Vhr. 11. sz. melléklet
36 Vhr. 11. sz. melléklet

143/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

9)

h)

mUbizonylatot kiallitani (nyilatkozni a Vhr.-ben3" foglalt el6irdsoknak megfeleld
mindségi foldgaz szabvany szerinti megfelel6ségrél a meért paraméterek tekintetében)
és a jegyz6konyv részeként a rendszerhasznalénak és foldgaztarold engedélyesnek
atadni.

A foldgaztermeldi atadasi ponti kitarolas esetén a foldgaztarold a foldgaztarolokbol
kitarolt foldgaz min6ségérél koteles mibizonylatot kidllitani (nyilatkozni a Vhr.-ben®®
foglalt el6irasoknak megfelel6 minéségi foldgaz szabvany szerinti megfelel6ségrol) és
a jegyzOkonyv részeként a rendszerhasznalonak atadni.

A foldgaztermel6 atadasi ponti betarolds esetében a - rendszerhasznalé megbizasa
alapjan, a rendszerhasznalo nevében - a foldgaztermel6 a foldgaztaroloba betaplalt
foldgaz minGségérél koteles mibizonylatot kiallitani (nyilatkozni a Vhr.-ben®* foglalt
el6irasoknak megfelel6 minbéségil foldgaz szabvany szerinti megfeleléségrél) és a
jegyz6koényv részeként a rendszerhasznalonak és a foldgaztarold engedélyesnek
atadni.

3.1.5.6.1. Mérési adatok gyiijtésének gyakorisaga a foldgaztarolé rendszeren

a) A féldgaztarolékhoz kapcsol6dé tavvezetéki ,0” pontok mennyiség mérései esetében

b)

f)

a szdllitasi rendszerlzemelteté oOrai gyakorisaggal, elektronikusan atadja a
foldgaztarol6 engedélyes részére a mennyiségi adatokat. Ennél nagyobb gyakorisagot
a felek kilon megallapodasa esetén biztosit a szallitasi rendszeriizemeltetd. Az
elszamolasi adatnak tekintett havi ,0” ponti forgalmi adatokat a szallitasi
rendszeruzemeltetd havi egyszeri helyszini leolvasas utan jegyzékonyvben biztositja a
foldgaztarol6 engedélyes részére.

A féldgaztaroldhoz kapcsolddd tavvezetéki ,0” pontok minéségmérései esetében a
szallitasi rendszeriizemeltetd napi gyakorisaggal, elektronikusan atadja a féldgaztarold
engedeélyes részére az alapveté mindségi adatok (CH 6sszetétel, fltéérték, égéshé,
Wobbe szam, relativ slirliség, hidrogén, CO,, és NO, tartalom) 24 6ras szamtani
atlagértékét. Ennél nagyobb gyakorisagot a felek kiilon megallapodasa esetén biztosit
a szallitasi rendszeruzemelteté.

A foldgaztarol6 engedélyes az altala az egyuttmikodési megallapodas alapjan végzett
mérések eredményét, - a mérések gyakorisaganak megfeleléen - atadja a szallitasi
rendszerizemeltetd részére.

A szallitasi rendszerlizemeltetd és a foldgaztarold engedélyes biztositjak minden
foldgaztarolot érintd foldgazszallitd vezetéki ,0” pont esetében a foldgazmindéségének
- a Vhr.-ben® foglalt el6irdsoknak megfeleld6 minéségli foldgazra rogzitett
paraméterekre - az MSZ 10715 szerinti gyakorisdgu mérések elvégzését.

A foldgaztermel6 és a foldgaztarolé engedélyes biztositjak minden féldgaztarolot érinté
kozvetlen termelési atadasi pont esetében a foldgazminéségének - a Vhr.-ben*! foglalt
eléirasoknak megfelelé min6ségl foldgazra rogzitett paraméterekre - az MSZ 10715
szerinti gyakorisagu mérések elvégzését.

A foldgaztarold engedélyes koételes a kapcsolddd rendszerlizemeltetével a féldgaz
atadasi-atvételi ponton térténd (vagy arra vonatkoztatott) elszamolasi mérésérél és a

37 vhr.
38 vhr.
3 vhr.
40 vhr.
4L vhr.

. sz. melléklet
. sz. melléklet
. sz. melléklet
. sz. melléklet
. sz. melléklet

144/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

9)

h)

k)

3.1.5.

a)

b)

mért adatok masik fél szamara torténd atadasardl megallapodni, amely megallapodast
a felek kozott létrejott egyuttmikddési megallapodasban kell régziteni.

A méréseknek biztositania kell az atadott-atvett foldgaz mennyiségének és
minéségének pontos meghatarozasat.

A foldgaztarold engedélyes altal a foldgaz be- és kitarolasa soran végzett mennyiség
€s minéség mérések soran — ha azok elszamolasi mérésnek, vagy a féldgaz minéségét
igazold méréseknek mindsilnek — ugyanazon feltételeknek kell megfelelnitik, mint a
jelen Szabalyzat szerint a szallitasi rendszerizemeltet§ altal a foldgazszallitd
vezetékeken alkalmazott mennyiségi és mindségi méréseknek.

A betarolasi idészakban a foldgazszallité rendszer kiadasi pontjain a Vhr.-ben*? foglalt
el6irasoknak megfelel6 minéségl foldgaz jellemzbéinek mérésérél a szallitasi
rendszeriizemeltetd koteles gondoskodni, és a mérési eredményeket a kapcsol6do
rendszerizemeltetének, illetve a kapacitaslekotéssel rendelkez6d
rendszerhasznaloknak a napi adatszolgaltatds keretében atadni. A d) és e) pontban
leirtak alapjan a rendszerizemelteték az egylttm(kddési megallapodasban ettdl
eltéréen is rendelkezhetnek.

A kitarolasi idészakban a foldgazszallitd rendszer betaplalasi pontjain a Vhr.-ben*
foglalt eléirasoknak megfelel6 mindéségli foldgaz jellemzdinek mérésérél a
foldgaztarol6 engedélyes koteles gondoskodni, és a mérési eredményeket a
kapcsolodd szallitasi rendszerliizemeltetének az egylttmikodési megallapodasban
rogzitett gyakorisaggal, a rendszerhasznaléknak napi gyakorisaggal atadni. A d) és e)
pontban leirtak alapjan a rendszerizemelteték az egyuttmikddési megallapodasban
ettdl eltéréen is rendelkezhetnek.

Azokon a foldgaztaroloi atadas — atvételi pontokon, ahol a féldgaztermeld kézvetlendl
adja at a féldgaztarolénak betarolasra az altala megtermelt féldgazt, az atadott féldgaz
mennyiségének és mindségének mérése a foldgaztermelé és a foldgaztarold
engedélyes kdzott megkotott egylttmikodési megallapodas alapjan torténik.

7. A méroberendezések kalibralasa és ellendrzése

A féldgazrendszeren mikdédd mennyiség- és mindségmérd berendezések folyamatos
mikodésérdl, mérési pontossaganak dokumentalasarél a mérét Uzemeltetd
rendszerizemeltetd koteles gondoskodni.

A mérésre csak kalibralt (hasznalati etalonnal ellenérzott) méréberendezések
hasznalhatok. A méréberendezések pontossagat erre a tevékenységre akkreditaciéval
rendelkezd szervezetnek kell ellenériznie. Ha az adott méréeszkdz kalibralasara nincs
akkreditacioval rendelkez6 szervezet, akkor egyéb, az adott mérbéeszkdz
kalibradlasdban jartas szervezetnek kell végezni a kalibralast.

Ervényes kapacitaslekdtéssel rendelkez6 rendszerhasznalé vagy megbizottja, illetve a
kapcsolédd rendszerlizemelteté barmikor irasban kérheti a mérésért felel6s
rendszerizemeltet6tdl a kapacitaslekotésben érintett méréberendezések soron kivili
ellen6rzését. Kérelem esetén a méréberendezés helyszini felllvizsgalatat a mérésért
felel6és rendszerlizemeltetének az ellendrzést igényl6 fél értesitése mellett, az igény
bejelentésétdl szamitott egy héten belul meg kell kezdeni. Ha az ellendrzés azt mutatja,
hogy a méréberendezés pontossaga megfelel a vonatkozé magyar szabvanyoknak és

2 Vhr. 11. sz. melléklet
“vhr. 11. sz. melléklet
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a mérésekre vonatkozo elbirasoknak, akkor az ellendrzés koltségét az ellendrzést kérd
fél viseli. Ellenkez6 esetben az ellenérzés koltsége a mérésért felelbs
rendszerlizemeltet6t terheli.

d) A mérésben érintett, az adott rendszeren érvényes kapacitaslekotéssel rendelkez6
rendszerhasznalonak, vagy megbizottjanak, iletve a kapcsolodd
rendszerizemeltetének jogaban all részt venni a méréberendezések kalibralasan és
ellenérzésén. Ennek érdekében a mérésért felelés rendszerlizemeltetbnek az
ellendrzés illetve kalibralas idépontjardl kell6 idében értesiteni kell az érintett feleket.
Az ellendrzést, kalibralast és beallitast azonban a szallitasi rendszerizemeltetd, vagy
az &ltala ezzel megbizott szervezet végzi.

e) A mérésben érintett, érvényes kapacitaslekdtéssel rendelkezé rendszerhasznalo,
illetve a kapcsol6dé rendszerlizemeltetd kérheti, hogy a mérésért felel6s
rendszerlizemeltetd a kalibralast, ellenérzést kovet6en kildje meg szamara a
kalibralas, ellenérzés eredményérdl készilt jegyzékonyvet. A kalibralassal megbizott
szervezet altal alairt jegyz6konyvben rogzitett eredmény minden érintett fél szamara
koételezd érvényd.

3.1.5.8. A méréberendezés meghibasodasa

a) Ha a méréberendezés vagy annak egyik eleme pontatlanna valik, meghibasodik, vagy
a mérési adatok atvitelében fennakadas keletkezik, akkor a mérésért felelés
rendszeriizemeltetének haladéktalanul gondoskodnia kell a pontatlan vagy hibas
meérdberendezés javitdasanak vagy cseréjének megkezdésérél, a mérés
helyettesitésérdl, valamint a mérési adatok atvitelének helyreallitasardl.

b) A méréberendezés vagy az adatatvitel hibajanak megsziintetéséig a
rendszerlizemeltetd a Szabalyzat 2.5.7. pontja szerint szamol el kapcsol6dé
rendszeruzemeltetével.

3.1.5.9. Mérési hibak kezelése

a) A mérdberendezés hibas allapotaban a mérdberendezések atadott/atvett foldgaz
mennyiségét a kovetkez6 moddok egyikével kell meghatarozni, az érintett felek
megallapodasa szerint:

i. a hibas mérdéberendezés kalibralasa, ellen6rzése soran meghatarozott hiba
figyelembevételével, nulla hibara korrigalva;
ii. a szoban forgd idészakhoz hasonlé id6szakban mért gazmennyiség alapjan,
amikor a méréberendezés hibatlanul Gzemelt;
iii. ahibas méréberendezéstdl fuggetlenll mikdds, azonos gazaramot mérd masik
méréberendezeés alapjan, ha van ilyen mér6berendezés.

b) Ha a hibas mérés id6tartama nem ismert, akkor a hibas mérés id6tartamat a legutolsé
jegyzbkonyvvel lezart elszamolasi id6szak 6ta eltelt id6 egészének kell tekinteni.

c) A mérési hibak kezelésének részletes modszerét az egyittmikodési megallapodasok,
valamint a rendszerhasznalati szerz8dések tartalmazzak.
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3.1.6. Uzemeltetési feltételek
3.1.6.1. Termelési nyomasok biztositasa

A foldgaztermel6k a kapcsolédd rendszer iranyaba kotelesek a mindenkori
Uzemeltetési nyomason, maximum a kapcsolédo engedélyezési nyomasaig biztositani
a betaplalast, amelynek értékét betaplalasi pontonként az egylttmikddési
megallapodasban kell régziteni.

3.1.6.2. Szallitasi rendszeriizemeltetéh6z kapcsolddo részletszabalyok
3.1.6.2.1. Foldgazszallitasi rendszer Uzemeltetési feltételei

a) A foldgazszallité rendszer teljes egészére a tavfelligyelet megléte.

b) A tavfelugyeleti rendszer folyamatos, napi 24 6ran keresztil torténd tuzemeltetése.

c) Ugyeleti-készenléti rendszer folyamatos fenntartasa.

d) Olyan karbantartasi rendszer alkalmazasa, amely biztositia a meghibasodasok,
Uzemzavarok megel6zését, valamint a rendszer megfelel6 miszaki és biztonsagi
allapotat.

e) A rendszer berendezéseinek, eszkdzeinek idészakos ellenérzése. Meghibasodasok
lehetbleg legrovidebb iddn belll torténd elharitasa.

f) Meghibasodasok, Uzemzavarok elharitdsara alkalmas gépekkel, berendezésekkel,
anyagokkal, tartalék alkatrésszel, megfeleld képzettségli szakemberallomannyal,
illetve miszaki utasitasokkal, vagy az ezt biztositd beszallitdéi szerz6désekkel kell
rendelkezni.

g) Foldgazszallitd rendszeren t6rténd rendkivili események, meghibasodasok,
Uzemzavarok kezelésére, nyilvantartasara azok késébbi kielemzésére szolgald
rendszer fenntartasa.

h) A szallitasi rendszeriizemeltetd a foldgazszallité rendszer lizemeltetése soran koteles
figyelembe venni és betartani a GET, a Vhr. és a kapcsoldédo rendeletek, a Szabalyzat,
a Banyatorvény és a kapcsol6d6é miniszteri rendeletek, valamint minden egyéb, a
tevékenységéhez kapcsolddo biztonsagi, kdrnyezetvédelmi stb. jogszabaly/szabalyzat
el6irasait.

i) A szallitasi rendszerizemelteté a rendszer Uzemeltetéséhez szikséges kovetkezé
miszaki feltételeket biztositja:

i. folyamatosan gondoskodik a fdldgazszallitd rendszer Uzembiztonsagarol,
karbantartasarél. Ennek érdekében jogosult a Vhr. vonatkozé rendelkezései*
karbantartast, rekonstrukcios és fejlesztési feladatot végezni a foldgazszallitd
vezetéken, azok tartozékain és alkotérészein, amennyiben a leallasokat elére
bejelentette;

ii. a ledllas elkerulése érdekében alkalmazhaté egyedi muiszaki eljarasok
lehetéségét a Szabdlyzat 3.1.9.2. a) pontja tartalmazza;

iii. ennek érdekében a minéségiranyitasi rendszerével 6sszehangolt karbantartasi
rendszerrel rendelkezik;

iv. Uzemzavar elharitasara alkalmas készenléti szolgdlattal rendelkezik.
Uzemzavar esetén minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, amely a

4 \/hr. 94. § (1)
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szerz8déses kotelezettségeinek fenntartasahoz és a hiba elharitasahoz
szikséges;

V. Uzembiztos és jelen a Szabalyzat Ill. szamu mellékletében meghatarozott
pontossagu méreési rendszerrel (gazmennyiség, gazmindség, nyomas,
hémérséklet) rendelkezik, amelyek minden betaplalasi-kiadasi pont
vonatkozasaban biztositjdk a szilkséges paramétereket;

Vi. a foldgazszallitd6 rendszer, illetve foldgazszallitdé vezeték Uzemeltetdje
6sszehangolja a gazszunettel vagy a foldgazszallitd vezeték kapacitasainak
ideiglenes csokkentésével jar6 karbantartdsait, rekonstrukcios és fejlesztési
feladatait a kapcsolodo rendszerek Gzemeltetdivel.

3.1.6.2.2. Az Uzemzavar elharitasa a féldgézszallité rendszeren

a) A szallitasi rendszerlizemeltetd koteles a GET vonatkozd rendelkezése® szerint a
féldgazszallitd rendszeren bekdvetkezd Uzemzavar haladéktalan elharitasara
alkalmas készenléti szolgalatrél gondoskodni.

b) Ennek érdekében koteles:

i. 24 orés diszpécserszolgalatot tartani;
ii. a veszélyhelyzet megszintetésére alkalmas Ugyeleti-készenléti szolgalatot
Uzemeltetni;
iii. az Uzemzavar dokumentalaséara, értékelésére alkalmas nyilvantartast vezetni.

c) Az Uzemzavar  észlelését kovetben a  szallitasi  rendszerizemeltetd
diszpécserszolgélata koteles behatérolni annak mértékét és a rendszerre valé varhato
hatasat.

d) A készenléti szolgalat koteles a veszélyhelyzet elharitasat haladéktalanul megkezdeni.
A szallitasi rendszerlizemeltetd az Gzemzavar elhéaritas egyes fazisanak elvégzésére
véllalkozokat vonhat be.

e) A szallitasi rendszeruzemeltetd a kialakult Gzemzavarrdl és annak a rendszerre kifejtett
hatasardl, az tzemzavar elharitdsanak fejleményeirél haladéktalanul és folyamatosan
tajékoztatja a szallitasi rendszeriranyitot.

f) Az lzemzavarok esetén a szallitasi rendszertizemeltetét neki fel nem réhaté okok miatt
potdijfizetési és kapacitasdij visszafizetési kotelezettség nem terheli. Amennyiben az
Uzemzavar érint kozvetlen szdllitovezetéki felhasznal6t, foldgaztermelét vagy
kapcsoléddé rendszerizemeltetét és fennall annak veszélye, hogy felhasznaloi
vételezés csokkentésére kerulhet sor, abban az esetben a szallitasi
rendszerizemeltetd az érvényes egyuttmikodési megallapodasokban szabalyozott
modon koételes az érintettek értesitését elvégezni.

g) Amennyiben az (izemzavar elharitds soran felhasznaléi vételezés csdkkentésre kertl
sor, az orszagos szintli egységes korlatozasi besorolas szerint kell eljarni.

h) A szdllitdsi rendszerizemeltet6 a korlatozds elrendelését kovetben a
rendszeregyensuly fenntartdsanak érdekében élhet az Ujranominalasi javaslataval a
rendszerhasznalOk irdnydba. A Szabalyzat 2.2.3. pontja alapjan a rendszerhasznalok
élhetnek az ujranominalas lehetéségével.

45 GET 86. § (8)
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i)  Amennyiben regionalis korlatozasra kerul sor, az érintett rendszeren a felhasznalok
egy része ellathatd, abban az esetben az alabbiak figyelembevételével kell eljarni:

megszakitas rendelhetd el az Gzemzavarral érintett térségben;

korlatozas rendelhetd el, amennyiben a felhasznaldk bizonyos része ellathato
az aktualis korlatozasi sorrendben elérébb all6  felhasznaldok korlatozasa
esetén. Ebben az esetben a Szabélyzat 4.3. pontja alapjan kell eljarni.

J) A szallitasi rendszerirdnyité az Uzemzavar kialakulasabol fakadé korlatozasrol, annak
okairdl a korlatozas feloldasatol szamitott 8 napon belll koteles jelentést kildeni a
Hivatal irdnyaba a GET vonatkoz6 rendelkezése*® szerint.

3.1.6.3.

3.1.6.3.1.

Foldgazelosztéhoz kapcsolddoé részletszabalyok

Foldgazeloszto rendszer Gzemeltetési feltételei

a) A foldgazelosztd az Uizemeltetés soran az alabbi feltételeket biztositja:

Vi.

Vii.

gondoskodik a féldgazelosztd rendszer Gizembiztonsagardél és karbantartasarol,
melynek érdekében a foldgazszallito vezetéki éves karbantartdssal,
rekonstrukcioval és fejlesztéssel kapcsolatos ledllassal 6sszhangban, azzal egy
idében gazatadd allomasonként évente legfeljebb 1 alkalommal max. 48 6rara,
illetve adott évben nem tervezett foldgazszallitd vezetéki gazsziunettel jarod
foldgazelosztéi karbantartas esetén gazatadoé allomasonként évente legfeljebb
1 alkalommal, max. 24 éréra gazszunetet tarthat a foldgazeloszté rendszeren;

a foldgazszallité vezetéki karbantartassal, rekonstrukciéval és fejlesztéssel egy
idében végzett elosztovezetéki karbantartast kdvetden a foldgazeloszté max. 8
oran belll gjrainditja és helyredllitja a foldgazelosztd rendszeren a szolgaltatast;
a halozat Uzemeltetési és karbantartasi feladatokra mindségbiztositasi
rendszert mikddtet;

Uzemzavar elharitasahoz — megfeleld technikai felszereltséggel, Ugyeleti-
készenléti szolgalattal rendelkezik. Uzemzavar esetén minden olyan
intézkedést megtesz, amely a szerz6déses kotelezettségének fenntartasahoz,
a hiba szakszer( elharitasahoz szukséges;

biztositja a foldgazelosztéi rendszer kiadasi pontjain a mérések Uzemszer(
rendelkezésre allasat;

a foldgazelosztd rendszer, illetve elosztovezeték lzemeltetbk dsszehangoljak
karbantartasaikat a kapcsolédoé rendszerek tUzemeltetbivel,

a rendszerhaszndlo kérésére ellatasi javaslatot tesz a gazsziinet alatt vételezni
kivané azon rendszerhasznaldk részére, akik igénylik ezen id6szakra is a
foldgazellatast és vallaljdk az ellatdsdhoz szilkséges provizérikus rendszer
kiépitésének tdbbletkoltségét.

% GET 98/A..8 (7)

149/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

3.1.6.3.2. Az Uzemzavar elharitasa a foldgéazeloszté rendszeren

a) A foldgazelosztd koteles a foldgazelosztdi rendszeren bekdvetkezd Uzemzavar
haladéktalan elharitasara alkalmas ugyeleti szolgalatrol gondoskodni.

b) Ennek érdekében koteles 24 o6ras diszpécserszolgalatot tartani és a veszélyhelyzet
megsziuntetésére alkalmas ugyeleti-készenléti szolgalatot Uzemeltetni. Az lzemzavar
dokumentélasara, értékelésére alkalmas nyilvantartast vezetni.

c) A foldgazeloszto lizletszabalyzataban koteles szabalyozni:

i.  az ugyeleti-készenléti szolgalat szervezeti felépitését;

ii. a bejelentett vagy feltart lzemzavar fogadasanak maodjat, nyilvantartasat;
iii. azeljaras soran elvégzendd teenddket;
iv.  afelhasznaldk ellatasaban résztvevd engedélyes kiértesitésének rendjét;
v. afelhasznalok kiértesitésének maodjat.

d) Az lgyeleti szolgalat koteles a veszélyhelyzet elharitasat haladéktalanul megkezdeni.
A foldgazeloszté az Uzemzavar elharitds egyes fazisanak elvégzésére vallalkozdkat
vonhat be. A gaztalanitasi és gaz ald helyezési munkakat csak a foldgazelosztd
végezheti.

e) A foldgazelosztd a kialakult lizemzavarrdl és annak a rendszerre kifejtett hatasarél, az
Uzemzavar elharitasanak fejleményeirdl haladéktalanul és folyamatosan tajékoztatja a
szallitasi rendszeriranyitot.

f) Ha az Uzemzavar elhéaritas soran felhasznalGi vételezés csokkentésre keril sor, €s a
szallitasi rendszeriranyitdé a 3.1.6.2.2. pont szerinti korlatozast rendel el, akkor a
korlatozasi besorolas szerint kell eljarni.

g) A foldgazkereskedd és a teljesitménydijas felhasznalé szerz6désében rogziteni kell a
foldgazeloszté és a teljesitménydijas felhasznaldk egylutimikddését lUzemzavar
esetén.

h) A foldgazelosztd és rendszerhasznald kozotti rendszerhasznalati szerzddésben
rogziteni kell az egylttmikodést Gzemzavar esetén.

i) Ha a felhasznal6 célvezetékkel kapcsolédik a foldgazelosztéi rendszerre, a
foldgazeloszté és a nyilvantartasba vett felhasznald egyuttmikodési megallapodast
koteles kotni az Uzemzavar és a valsaghelyzet esetén szikséges teenddkre

vonatkozéan.
3.1.6.4. Foldgaztarol6hoz kapcsolddé részletszabalyok
3.1.6.4.1. Foldgaztarol6 rendszer tzemeltetési feltételei

a) A foldgaztarold engedélyes koteles tevékenysége vonatkozasban:

i. amér6 és adatatviteli eszkdzoket Uizemeltetni, azok felligyeletét biztositani;
il a karbantartast és tizemzavar elharitast irdnyitani;
iii.  madszaki iranyitd szolgalatot mikdodtetni.

b) A foldgaztarolok miszaki sajatossaga miatt betarolas és kitarolas csak akkor
lehetséges, ha a napi nominalasok 6sszege eléri vagy meghaladja a foldgaztarolo
engedélyes altal kozzétett minimalis be-, illetve kitarolasi napi féldgazforgalmat. Ezért
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a rendszerhasznalé nomindlasat a foldgaztarold engedélyes csak abban az esetben
fogadja be, amennyiben az adott gaznapra 6sszesen nominalt mennyiség legaldbb
egyenld a betarolasi, illetve kitarolasi feladat végrehajtasahoz minimalisan sziikséges
mennyiséggel.

c) A foldgaztarol6 engedélyes mikodési engedélyében meghatarozott egyes
foldgaztarolok ki- és betarolasi idészakai atmenetileg, rovid idére atfedésbe
kertilhetnek, ha az ellatési célbdl szikséges.

d) A betarolasi és kitarolasi idészakok k6zott minden esetben karbantartasi (atallasi)
szunet szlkséges. Ezek varhato id6tartamat foldgaztarolonként és idészakonként a
foldgaztarol6 engedélyes az internetes honlapjan kozzéteszi. Az egynél tdbb
féldgaztarolét Uzemeltetd foldgaztarold engedélyesnek az id6szakok kozotti atallasi
idészakban is biztositania kell rugalmasségot, valamint gondoskodnia kell arr6l, hogy
a karbantartasokat ne minden féldgaztarolénal végezze azonos idészakban, azaz a ki-
és betérolasi igény kozel folyamatosan kiszolgalhat6 legyen.

e) Az idbegység alatt a foldgaztaroldba be- és kitarolhaté gazmennyiség a foldgaztarolo
toltdéttségének és a foldgaztaroldbhoz kapcsolodd vezetéken |évé gaznyomas
flggvénye.

f) A foldgaztarol6 engedélyes az egyesitett foldgaztaroldi rendszer betarolasra és
kitarolasra vonatkozé mdiszaki informacioit az internetes honlapjan folyamatosan
kozzéteszi.

g) Amennyiben a kapcsolédé rendszeriizemeltet6 nem a szerz6dott gaznyomast
biztositia a foldgdz betaplalasi-kiadasi ponton, a betérolasi feladat nem
szerz8désszer( teljesitéséért a féldgaztarold engedélyes nem felel6s.

3.1.6.4.2. A foldgéaztarolé engedélyes parnagaz poétlasa és havi elszamolasa

a) Tekintettel a foldgaztarolok miszaki sajatossagara, a foldgaztarolasi tevékenység
velejaroja lehet, hogy a kitarolasi ciklusban a kitarolt mobil gazzal egyutt kényszer
parnagaz és kondenzatum termelés is torténik. A kényszer(i kitermelés miatt a
féldgaztaroldk biztonsagos mikodését segitdé parnagaz mennyisége csokken, amit
folyamatosan pétolni kell. A kényszer( termelés soran kitermelt parnagaz mennyisége
szamitassal meghatarozhaté. A szamitasi mddszert a féldgaztarol6 engedélyes
Uzletszabalyzata rogziti.

b) A fbldgaztarol6 engedélyes a kitermelt parnagdz mennyiségét folyamatosan
visszapotolja. A rendszerhasznal6 kivalasztasa - akivel a foldgaztarolé engedélyes
szerzGdést kot a foldgaz megvasérlaséara - palyaztatas utjan, atlathaté moédon torténik
a Vhr. vonatkozé el6irasainak®’ megfeleléen. A kitermelt parnagéaz potlasara vonatkozo
elszamolas a foldgaztarol6 engedélyes és a rendszerhasznal6 kozott havonta torténik.

3.1.6.4.3. Az Uzemzavar elhéritas a foldgaztarolé rendszeren

a) Amennyiben a foldgaztarol6i rendszeren Uzemzavar torténik, akkor a foldgaztarold
engedélyes haladéktalanul irdsban értesiti a szallitsi rendszeriranyitot, a kapcsolodé
rendszerlizemeltetét, valamint a rendszerhasznalét. Az értesités maodjat az
egyuttmikddési megallapodasok és a foldgaztarolasi szerz6dések szabalyozzak.

47Vhr. 82. §
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b)

c)

b)

d)

f)

9)

h)

K)

A féldgaztarol6 engedélyes haladéktalanul koteles intézkedni az (zemzavar
elharitasrol és a foldgaztarolasi szolgaltatas mieldbbi helyreallitasarol.

A biztonsagi foldgaztarolast végz engedélyes a valsaghelyzet esetére az lzemeltetés
fokozott felligyeletét biztositd, rendkiviili eljaras és utasitasi rendet dolgoz ki.

Szagositas

A foldgaz szagositasa a szallitasi rendszerizemeltet kotelezettsége kivéve, a
foldgazszallité és foldgazelosztd rendszerbe torténd kozvetlen foldgaztermeldi
betaplalds esetén a betaplalt foldgaz szagositasarél a foldgaztermelé a szallitasi
rendszerlizemeltetével megallapodast koét, vagy a szagositdsrél maga koteles
gondoskodni.

A foldgazszagositdsi szolgéltatast a foldgazszallitd rendszeren a szallitasi
rendszerizemeltet6 ~a  mindenkori  vonatkoz6  szabvanyokban és az
Uzletszabalyzatdban el6irtaknak megfeleléen a foldgazszallitd rendszer gazatadoi
kiadasi pontjain biztositja.

A szallitasi rendszerlizemelteté a szagositdbanyag beadagolasat kézponti, valamint
egyedi szagosité egységekkel végzi.

A szallitasi rendszerlizemeltetd a beadagolt szagosité anyag mennyiségét szagositd
egységenként ellenérzi és dokumentalja. A féldgazszallitdé rendszerhez kapcsolddd
rendszeriuzemeltetd a szagszintet a sajat rendszerén ellenérzi és dokumentalja az
MSZ-09-74.0011 szabvanyban leirt médon. A foldgazeloszté koteles gondoskodni
arrél, hogy a kapcsolédoé foldgazelosztoi rendszereken a szagszintet ellenérizzék, és
nem megfeleléség esetén arrdl visszajelzés érkezzen a szallitasi rendszerlizemeltetd
szamara. A foldgazelosztok a szaghatas megfeleléségét ellenérzik, dokumentaljak, és
5 évre visszamendleg archivaljak.

A szdllitdsi rendszerlzemeltetd szagszint mérésekkel idészakosan ellenérzi a
foldgazszallité rendszer kdzpontilag szagositott rendszerén kijel6lt betaplalasi-kiadasi
pontjain a szagositas megfeleléségét.

Amennyiben a szallitasi rendszerlizemeltetd miszaki hiba kovetkeztében tartds
szagositas kiesést vagy jelentds tulszagositast feltételez, akkor a kapcsolddo
rendszerlizemeltetd diszpécserszolgalatat/képviseldjét haladéktalanul értesiti.

A szallitasi rendszerlizemelteté az Uzletszabdlyzatdban rogzitett maodon
mennyiségaranyos szagositast végez a téli és a nyari szagositasi normanak
megfeleléen.

A kapcsol6dd rendszer fizikai sajatossagaib6l adoddan az Uzletszabalyzatban
rogzitettdl eltérd szagosité anyag beadagolas mértékét a szallitasi rendszeriizemeltetd
a MER-ben a honlapjan publikalja.

A szdllitasi rendszerlzemeltetd Uzletszabalyzataban rogzitettél eltérd6 beadagolasi
norma bedllitdsat a szagszint mérések alapjan, tovabba a rendszerhasznalénak, vagy
a kapcsoldédd rendszerizemeltetbnek erre vonatkozdé kildn, miszakilag indokolt
kérése, kezdeményezése esetén maédositja.

A foldgaz szagositasaért a rendszerhasznalo részére a Hivatal hatarozata szerinti
szagositasi dijat kell felszamitani a szallitasi rendszerlizemeltetd Uzletszabalyzatban
foglalt feltételeknek megfeleléen.

Abban az esetben, ha az egyuttmlikdédé foldgazrendszeren tébb szallitasi
rendszeriizemeltetd mikodik, a szagositasi rendszeriket kotelesek a szallitasi
rendszeriranyité koordinacidjaval 6sszehangolni.
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I) Szagositott gaz foldgazaroldba térténé forgalmazasa esetén a kitarolaskor alkalmazott
raszagositasi normat egyedi mérések alapjan kell meghatérozni, oly modon, hogy a
rdszagositas utani egyuttes szagszint feleljen meg az f) pontban el8irtaknak.

m) A foldgazelosztdé a szagositd anyag mennyiségének ellenérzésére sajat
mérdberendezést lzemeltethet.

3.1.8. Telemechanikai rendszerhez kapcsol6do szabélyok

a) A Telemechanikai Rendszer (TM) a foldgazszallitasi és foldgazelosztasi technoldgian
elhelyezett tavadok, az azok jeleit, jelzéseit kezel6/feldolgozé intelligens terepi
berendezések (miiszerek), kommunikacidés eszkdzOk és szolgaltatdsok halmaza,
valamint az ezek iranyitasat ellat6 SCADA rendszer Osszessége. A SCADA
szamitastechnikai eszk6zok, programok és adatbazisok specifikus feladatok ellatasara
alkotott egyuttese.

b) Informaciokinyerés a fenti adatforgalom adatainak lehivasat (esetleg tarolasat),
valamint a telemechanika GUzemallapotait megjelenitd helyi jelzéseket jelenti.

c) A TM rendszer feladata gyors, egyértelmi, az adott helyzetben szikséges mélységi
attekintést biztositani a rendszeriizemeltet6 részére a felligyelt technolégia felett, és
megadni a rendszeruzemelteté szamara a dontésekhez szikséges informaciokat és
beavatkozasi lehet6ségeket.

3.1.8.1. Szallitasi rendszeriizemelteté tavfeliigyeleti rendszere

a) A szallitasi rendszerlizemeltetének a foldgazszallitdé vezetékrendszeren mikédé TM
rendszerrel és annak folyamatos Uzemeltetésére alkalmas személyzettel és technikai
héattérrel kell rendelkeznie, amely biztositja:

i. a TM hardver és szoftver, valamint az adatatviteli rendszer legalabb 99,97%-o0s
rendelkezésre allasat;

ii. szamitasa a terepi miszerezés és kommunikacio esetén: (8760-T)/8760, ahol
T= a kies6 6rak szama,;

ii. a SCADA esetében: T=2.6 a kies6 o6rak szama a rendszerfelligyelet
szempontjabdl kritikus fontossagu Uzleti funkcidk (adatgydjtés, beavatkozasok,
adatmegjelenités) vonatkozasaban. Nem befolyasolja a rendelkezésre allast az
az Uzemmad, amikor a SCADA rendszer tartalék eszkdzeinek igénybevételével
biztositott az Uzleti funkcidk kiszolgalasa,

iv.  a hosszu tavu archivalasra kijel6lt adatok biztonsagos tarolasat legalabb 5 év
idétartamban.

3.1.8.2. Foldgazeloszt6 tavadat-atviteli rendszere

A féldgéazeloszto biztositja:

i. a tavadat-atviteli rendszer adatainak rendelkezésre allasat;
ii.  agydjtott adatok biztonsagos tarolasat legalabb 5 év id6tartamban.
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3.1.8.3.

a)

b)

c)

d)

f)

Felhasznal6k tavleolvasasa

A foldgazelosztd — eltér6 megallapodas hianyaban — téritésmentesen koteles
biztositani és felszerelni fogyasztasmér®é berendezést, jeltovabbitashoz sziikséges
telemechanikai rendszert és korrektort a GET vonatkozé rendelkezéseivel*®
dsszhangban.

A foldgazeloszték kotelesek olyan mérési tavleolvasasi rendszert kiépiteni és
mikodtetni, amely alkalmas a rendszertkon lévé, tavadat atviteli berendezéssel ellatott
mérék o6rai fogyasztasi adatainak a napon bellli és napi allokalasi tUtemtervnek
megfelel6 gyakorisagu tovabbitasara, fogadasara és feldolgozasara.

A tavleolvasott méréberendezésnek képesnek kell lennie orai és napi allokaciéhoz
szilkséges adatok szolgéltatasara.

A foldgazelosztd koteles a felhasznélok részére a tavadat-atviteli rendszer altal
szolgaltatott mérési adatokhoz hozzaférést biztositani.

Amennyiben a felhasznalé vagy a foldgazkereskedé a miszakilag indokoltnal
koltségesebb berendezés felszerelését rendeli meg, ugy errél a foldgazeloszto és az
érintett felhaszndalo koteles megallapodast kotni, tovabba a foldgazeloszto jogosult az
ezzel felmerld igazolt tdbbletkdltségeit a felhasznalo felé érvényesiteni.

A tavleolvasasi berendezés megbizhatdésagat az a szallitasi rendszeriizemelteté vagy
foldgazeloszto ellenérizheti, akinek a rendszerére a felhasznalo csatlakozott.

3.1.8.4. Tavleolvasasi rendszerrel szemben tdmasztott kdvetelmények

a)

b)

d)

e)

A foldgazeloszt6 a tavleolvasasi rendszer lUzembiztonsagat a gaznapi mennyiségi
adatok rendelkezésre allasara vonatkoz6 mutatészam meghatarozaséaval jellemzi.
A rendelkezésre allds azt mutatia meg, hogy a foldgazelosztd felhasznaldi
tavleolvasasi rendszerében mikdédd Osszes relevans adatkildé és -fogado
eszkdzallomanyt alapul véve a vizsgalatot megel6z6 idészakban milyen aranyban
alltak rendelkezésre megfelel6 id6ben a mért napi mennyiségi adatok.
A foldgazelosztok a foldgazelosztd rendszeren mikodd felhasznaloi tavieolvasasi
rendszerek rendelkezésre allasi mutatbszamat 97%-ban kotelesek biztositani.
Szamitasa:
Z-TlZ
ahol:

Z: A vizsgalatot megel6z6 365 napi Zt értékek 6sszege.

Zt: Az elszdmolas szempontjabdl relevans tavadatétviteli eszk6zok darabszama az
adott t gaznapon.

T: A vizsgalatot megel6z6 365 napi Tt értékek dsszege.

Tt: A kiesd tavadatatviteli eszkbzbk darabszama az adott t gaznapon. Kiesé
tavadatatviteli eszkbznek minésil minden olyan tavileolvasasi eszkéz, amelyek
esetében az el6z6 gaznapra vonatkozd orai adatok nem allnak rendelkezésre a
napi allokélas elvégéséhez.

A foldgazelosztéra vonatkozd, c¢) pont szerinti éves rendelkezésre Aallasi
mutatészamokat minden gazév els6é gazhonapjanak végéig — az eléz6 gazév

48 GET 100/A. § (2) bekezdés
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tekintetében - a foldgazeloszték aktualizaljdk és a rendszerhasznalék szamara
hozzaférhetévé teszik.

f) Amennyiben nem érkezik adat a tavadat-atviteli rendszerbe, Ugy a féldgazelosztdk az
orai mért adatok poétldsara az alabbi helyettesitési eljarast alkalmazzak:

i. A4 o6rat meg nem haladd mérés kiesés esetén az el6z6 drai gazmennyiséget
kell figyelembe venni.
ii. A 4 ¢6rat meghaladd mérés kiesés esetén az el6z6 nap hasonlé idészakanak
figyelembevételével kell a mennyiségeket meghatérozni.
iii.  Amennyiben az el6z6 nap eltér6 jellegl (munka, vagy munkaszineti nap), ugy
a legkodzelebbi hasonlé tulajdonsagokat hordozé nap adatai az iranyaddak.

g) A rendszerhasznalOk részére az Adatcsere Szabdlyzatban szereplé gyakorisaggal és
tartalommal kild érai mérési adatokat a foldgazeloszto.

h) Amennyiben a mérd vagy a térfogat korrektor a mérési adatokat nem gaztechnikai
normal kdbméterben szolgaltatja, Ugy az aladbbi atszamitasi eljaras alkalmazasa
szukséges az orai mérési adatok rendszerhasznalok részére torténd adatszolgaltatasa
esetén:

i.  Napon bellli adatszolgaltatdsok esetén a foldgazelosztéi Uzletszabalyzatok
eldirasainak megfeleléen torténik a gaztechnikai normal m3-re torténd
atszamitas. A nm® meghatarozasahoz sziikséges paraméterek:

o hdmérséklet: HungaroMet altal adott napra elére jelzett,
e |égkdri nyomas: HungaroMet altal szolgaltatott el6zd napi tény,
o mérési nyomas: a mérési helyen |évd gaz tulnyomasa.

ii. Napi adatszolgaltatas esetén a rendelkezésre all6 tény adatok alapjan kerul
meghatarozasra a mennyiség. Amennyiben nem all rendelkezésre korrigalt orai
fogyasztas, akkor az Gizemi fogyasztas publikalando.

i) Az energiatartalom meghatarozasa az adatcsere vonatkozé szabalyainak megfeleléen
torténik.

i.  Napon bellli adatszolgaltatasok esetén a kWh meghatarozasahoz sziikséges
paraméterek:
o ft6érték: MER adatszolgaltatasa alapjan,
e aranyszam: MER adatszolgaltatasa alapjan szamitott

ii. Napi adatszolgaltatas esetén a rendelkezésre all6 tény adatok alapjan kerul
meghatarozasra a mennyiség.

3.1.9. Karbantartas

-z

3.1.9.1. Ledlldsi Utemterv  készitése, foldgazszinettel jar6  munkak
0sszehangolasi rendje

a) Az egylttm(kodd féldgazrendszeren — a foldgaztarolok kivételével — foldgazsziinettel
jaré karbantartési, rekonstrukcios, fejlesztési munkdalatok az 4prilis 15. és oktéber 15.
kozotti idészakban végezhetdk, kivéve az elére nem tervezhetd és a jogszabalyban
meghatarozott eseteket. A felhasznalé irdsbeli kérése alapjan, a szallitasi
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rendszerlizemeltetével, foldgazelosztéval lefolytatott egyeztetés szerint a
foldgazszinettel jar6 munka ettél eltérd idépontban is elvégezhet6, amennyiben az
érintett rendszeriizemelteté az eljarasrendnek megfeleld idében irasban nyilatkozik
arrol, hogy a modositads mas felhasznalo ellatadsat nem érinti, vagy az idépontot minden
érintett felhaszndalé az érintett rendszertizemeltet6 felé adott nyilatkozataban irdsban
elfogadja.

b) A foldgaztarolok foldgazsziinettel jar6 karbantartdsara a tarolasi ciklusok kozott,
jellemzéen az aprilis 1. — 4prilis 14. és az oktéber 1. — oktéber 14. idészakokban kerdl
sor. A foldgaztarold engedélyes a szolgaltatasait igénybe vevd, szerzédéses
partnereivel vald egyeztetést kdvetéen — tekintettel a foldgaztaroloi forgalmazasi
igényekre és a varhat6 ciklusvaltasokra, tovabba a karbantartast végrehajtani képes
véllalkozok rendelkezésre alldsdra — hatarozza meg a foldgazszunettel jar6
karbantartasai id6szakat. Ezen idészakok a fenti, jellemz6 id6szakokon részben vagy
teljes idétartamban kivil eshetnek.

c) AVhr. vonatkozé rendelkezése* értelmében az alabbi eljarasrend figyelembevételével
kell az éves ledllasi terv 6sszeallitasat végrehajtani:

i. Az elosztoi rendszerrdl ellatott felhasznalok az dket ellaté rendszerhasznalén
keresztll az éves ledllasi terviket, a leallasi idépontokra tett javaslataikat a
megel6z6 év december 1-ig kiildik meg a féldgazeloszt6 részére;

ii. A rendszerlizemelteték, kozvetlen szallitovezetéki felhasznalok vagy az Oket
ellaté rendszerhasznaldk az éves ledllasi tervilket a megel6zd év december 15-
ig kuldik meg a szallitasi rendszerizemeltetd részére;

iii. A szallitadsi rendszerizemeltetd a terv Osszeallitdsakor a rendszerizemelteték
leallasi id6pontjait lehetéség szerint figyelembe veszi;

iv. A szallitasi rendszerlizemeltetd éves ledllasi tervét januar 15-ig kdzzéteszi az
internetes honlapjan;

v. A szallitasi rendszerlizemelteté a kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldkat, a
foldgazelosztok a foldgazelosztd rendszerrél ellatott felhasznaldkat és az
érintett engedélyeseket koételesek tajékoztatni a gazszinet kezdetérél és
végeérél, valamint a sziUkséges biztonsagi intézkedésekr6l a GET
rendelkezései®® alapjan.

vi. A v. bekezdés szerinti tdjékoztatdst a GET rendelkezései®® alapjan a
szluneteltetés kezd6 idépontjat
o elosztoi tervszerl megel6z6 karbantartas esetén legalabb 3 hénappal,
e a szdllitasi rendszerizemeltetd karbantartasi, feldjitasi és fejlesztési
feladatai esetén legalabb 42 nappal,
e egyéb esetben legalabb 15 nappal
megel6z6en kell megadni az érintett felhasznaldk és engedélyesek részére.

d) A foldgazszallitasi kapacitasok csokkenésével/leallassal jaré6 munkalatokrol a szallitasi
rendszerlizemeltetdnek a kdvetkez6 adatokat kell kdzzétenni:

i. amunka azonosité kodja;

4 Vhr. 94. 8§
50 GET 78 § (2)
5L GET 78 § (2)
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ii. az érintett gazipari objektum kédja;

iii.  afoldgazszallitasi kapacitascsokkentés/ gazsziinet kezdete;

iv.  afoldgazszallitasi kapacitdscsokkentés/gazsziinet vége;

v.  az érintett foldgazelosztd/kbzvetlen szallitovezetéki felhasznalo kodja.

e) A foldgazeloszté az alabbi adatokat koteles a szallitasi rendszerizemeltetd
Informatikai ~ Platformjara  feltblteni januar 15-ig (amelyhez a szallitasi
rendszerlizemeltetd a hatarid6t 5 munkanappal megel6zéen elérhetdvé teszi az érintett
foldgazeloszt6 szaméra az Informatikai Platformjan a c) pont szerint 6sszeéllitott,
publikalni kivant ledllasi tervét):

i. a karbantartasi, rekonstrukcios, fejlesztési munkalat a féldgazelosztoi
rendszerr6l ellatott felhasznalot érint-e;
ii. felhasznalbi gazszinet kezdete;
ii.  felhaszndl6i gdzszinet vége;
iv. érintett felnasznaldi kor, érintett telepulések, illetve felhasznaldk.

f) Amennyiben a foldgazeloszté altal feltoltétt adatok alapjan a szallitasi
rendszerlzemeltetd altal elvégzend® munka nem érinti a felhasznalok féldgazzal
torténd ellatasat, akkor az nem mindsul a Szabdlyzat 3.1.6.2.1. i) i. pontjdban leirt
felhaszndl6i gazsziinettel jar6 karbantartasnak.

3.1.9.2. A foldgazrendszer karbantartasanak és rekonstrukciéjanak altalanos
szabalyai

a) Amennyiben egy rendszerhasznalé egyedi miiszaki megoldas (pl. provizérium)
alkalmazasaval lehetévé kivanja tenni a karbantartas, rekonstrukcid és fejlesztés
gazszuneteltetés neélklli elvégzését, a rendszerizemeltetbével egyeztetett moddon
megteheti, de a megoldas kiépitésének tobblet kbltsége a rendszerhasznalét terheli. A
rendszerhasznaloknak az egyedi miszaki megoldasi igényuket februar 28-ig kell
irasban jeleznilk, melynek megvaldsitasi lehetbségeir6l, azok koltségeirdl és
hataridejérdl a szallitasi rendszeriizemelteté 60 napon belll tajékoztatja az igényld
rendszerhasznalot.

b) Azon karbantartasi, rekonstrukciés és fejlesztési miveleteket, amelyek a
foldgazszallit6 rendszer kapacitasat ideiglenesen csokkentik, a szallitasi
rendszerizemeltet6 annak jovahagyasat kovetSen internetes honlapjan koteles
kdzzétenni.

c) Arendszerlizemeltetd a kapcsolddo rendszerliizemeltetd karbantartasi, rekonstrukcios
és fejlesztési munkairél a tudomasszerzést kdvetéen haladéktalanul tajékoztatja az
érintett rendszerhasznalokat. Ezen munkalatok eredményeként bekdvetkezé
ideiglenes kapacitas csOkkenésért, szolgaltatasi szinetért a rendszeruzemeltetét
semmilyen felelésség nem terheli. Az a rendszerhaszndlo, akit a kapacitas csokkenés
hatranyosan érint a munkalatokat végz6 kapcsolddo rendszertizemeltetéhéz fordulhat
kartéritési igényével.
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d)

e)

3.1.9.

a)

b)

d)

A rendszerlizemeltetd jogosult a kdzzétett leallasi id6pontok megvaltoztataséara, de a
valtozast és az uj idépontot az érintett rendszerek Gzemeltetdivel egyeztetnie és a
rendszerhasznaldkat tajékoztatni kell®?.

A 24 oranal hosszabb ideig tarto tervezett karbantartas, rekonstrukcios és fejlesztési
munkélat sordn, ha a munkdk a tervezettnél el6bb befejez6dnek és a kapcsolddd
rendszerlizemeltetd is visszaigazolta a mivelettel érintett rendszer rendelkezésre
allasat, akkor a rendszertizemeltetd jelzi a rendszerhasznalok felé a munkalatok el6bbi
befejez6dését és Ujranominalasi lehetéséget biztosit az érintett rendszerhasznélok
részére.

3. A foldgazszallito vezeték karbantartasa, rekonstrukcioja

A szallitasi rendszeriizemeltetd évente koteles az altala Uzemeltetett foldgazszallitd
vezetékre a foldgazelosztokkal és a kapcsolodd rendszeriuzemeltetbkkel el6zetesen
egyeztetett ledllasi id6pontok figyelembevételével karbantartasi, ledllasi tervet
késziteni, amelynek a kovetkezd f6bb elemeket kell tartalmaznia:

i. afoldgazszallité vezetékrendszer tisztitasi és vizsgalati Utemtervét;
ii. afoldgazszallité vezeték és tartozékainak karbantartasi és ellenbrzési tervét;
iii. akompresszor allomasok karbantartasi és ellenérzési tervét
iv. a foldgazszallité rendszer és tartozékainak rekonstrukciés és fejlesztési
feladatait.

A szallitasi rendszerizemeltetd jogosult olyan, az egyuttmiikédd foldgazrendszer
uzemképességéenek megbrzése érdekében folytatott karbantartas, rekonstrukcié és
fejlesztés elvégzésére, amely a foldgazszallitd szolgaltatas leallasanak
eredményeként a gazatado allomas szekunder oldalan évente egy alkalommal -
amennyiben a felhasznal6 foldgazzal torténé ellatasat is érinti -, a Vhr. vonatkozo
rendelkezése®® alapjan meghatarozott gazatadoi lizemsziinetet eredményezhet.

A szallitasi rendszeriizemeltetd jogosult a kdzzétett leallasi idétartamot 15 nappal a
ledllas tervezett id6pontja el6tt csokkenteni, vagy tordlni a Vhr. vonatkozo
rendelkezése®* alapjan.

A foldgazszallité rendszerét érintd tervszerl megel6z6 karbantartasnak nem mindsulé
gazszunettel jaré munka felmerilésérél:

i. ha a szdllitasi rendszerizemeltetd sajat érdekbél végzi a munkat
(rekonstrukcid, fejlesztés), akkor egyeztet a kapcsol6do rendszeriizemeltetével
a GET vonatkozé rendelkezése® alapjan, amint annak ténye ismertté valik, de
legalabb 15 nappal korabban;

ii.  ha harmadik fél kezdeményezi a munka elvégzését, a kezdeményez6 koteles
az érintettek hozzajaruld nyilatkozatait a szallitési rendszerizemelteté részére
bemutatni a munkdk megkezdése el6tt legalabb 20 nappal korabban. A

52 \hr. 94.§ (5)
53 \V/hr. 94. § (1)
54 \/hr. 94.8 (6)
55 GET 78. § (2)
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hozzajarulé nyilatkozatok miel6bbi beszerzésének érdekében a szallitasi
rendszerizemeltetd az érintett felek kozott egyeztetést kezdeményezhet.

3.1.9.4. Az elosztovezetékek karbantartasa és felljitasa

a) A foldgazeloszto évente az altala Uzemeltetett elosztovezetékre karbantartasi, leallasi
tervet készit, amely tartalmazza:

I. az elosztévezetékek és tartozékainak karbantartasat;
ii. agazfogadd allomasok és nyomasszabalyozék karbantartdsat és ellendrzését;
ii. az elosztévezetékek Uzemeltetéséhez hasznalt gépek, eszkdzok,
mérémiszerek karbantartasat, ellenérzését.

b) A foldgazelosztd6 az Uzemeltetési és biztonsagi szempontok figyelembevételével
kozéptavu elosztévezetéki felujitasi (rekonstrukcios) tervet készit.

3.1.9.5. A foldgéaztaroldk karbantartasa és felujitdsa

a) A foldgaztarol6 engedélyes évente koteles az altala Uzemeltetett foldgaztarolokra
karbantartasi, ledllasi tervet késziteni, amely meghatarozza a felszinalatti és felszini
berendezések karbantartasi idépontjait €s a miszaki tartalom f6 iranyvonalait.

b) A foldgaztarol6 engedélyes a - kapcsolodd rendszerlizemeltetét és a
rendszerhasznalot érinté - gazszunettel jard - karbantartasok idépontjat minden év
december 15-ig bejelenti a kapcsol6dd rendszeriizemeltetd részére. A kapcsolodd
rendszeriizemeltetd az altala Uzemeltetett rendszer karbantartasi Utemtervének
elkészitésekor a tervezett leallasok idépontjanak meghatarozasahoz figyelembe veszi.

3.1.9.6. A foldgaztermeldi technolégiak karbantartasa és felujitasa

a) A foldgaztermel6 évente koteles az altala Gzemeltetett technoldgiakra karbantartasi,
ledllasi tervet késziteni az erre vonatkoz6 jogszabaly alapjan.

b) A foldgaztermeld a kapcsolddd rendszerlizemeltetét és a rendszerhasznalét érintd
gazsziinettel vagy kieséssel jard tervezett tevékenységeinek idépontjat minden év
december 15-ig bejelenti a kapcsol6dd rendszerlizemeltetd részére. Részleges
szigetizem esetén a kapcsolédé rendszerlizemeltetdnek, teljes szigetizem
tekintetében a szallitasi rendszeriranyitonak kildi meg minden év december 15-ig a
szigetiizemben tervezett, kieséssel jaré karbantartasok listajat.

c) A foldgaztermeld a kapcsolédd rendszerlizemeltetét és a rendszerhasznal6t érintd
gazszlnettel vagy kieséssel jard, elére nem tervezett tevékenységeinek varhaté
idépontjat és idétartamat, annak rendelkezésre éallasakor haladéktalanul bejelenti a
kapcsolddd rendszertizemeltetd felé.
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3.2. Csatlakozas
3.2.1. A foldgazrendszerhez torténé csatlakozas altalanos feltételei

a) A csatlakozds megvaldsitasanak feltétele, hogy az igénylés megfeleljen a vonatkozé
jogszabalyok el8irasainak, illetve az érintett rendszerlizemeltet6 Uzletszabalyzataban
foglaltaknak.

b) Amennyiben a féldgazeloszté rendszerhez torténé csatlakozas az igényld kérésére a
sajat koltségére valésul meg, a csatlakozasi pont tulajdonlasat és mikodtetését,
valamint miszaki kialakitasat illetéen az eszkdz tulajdonosanak és az érintett
foldgazelosztonak meg kell egyeznie. Az érintett foldgazeloszté a megallapodas
alapjan kezdeményezi mikodesi engedélyének szilkség szerinti modositasat.

c) Az egylttmikddé foldgazrendszerhez torténd csatlakozas esetén a csatlakozasi pont
megvalositasanak muiszaki tartalmat és az idéutemezését a rendszeruzemeltetd és a
csatlakozni kivano szereplé kozotti csatlakozasi szerz6désben kell szabalyozni.

d) Arendszerizemeltet6k a csatlakozasi szerzdédés létrejottével kotelesek a csatlakozasi
szerzGdés szerinti, a foldgazelosztd rendszer (m?®/6ra), illetve a foldgazszallitd rendszer
(kWh/6ra  (25/0°C)) kiadasi pontjara értelmezett vasarolt kapacitast a
nyilvantartasukban régziteni.

e) A foldgazszallité rendszerre 2004. el6tt csatlakozott felhasznaldk esetében a vasarolt
kapacitas az egylttm{ikodési megallapodasban, vagy a csatlakozasi szerzédésben,
vagy a felhaszndldsi helyen rendelkezésre all6 kapacitdsra vonatkozé
dokumentumban rogzitett kapacitas (amely alatt nem a lek6tétt teljesitmény értendd).

f) Azon felhasznalonal, akinél a kapacitasigényt részben, vagy egészben csak
megszakithatd kapacitassal lehet kiszolgéalni, a vasarolt kapacitast a foldgazszallitd
rendszeren ennek megfeleléen részben, vagy egészben megszakithatéként kell
rogziteni.

g) Az érintett rendszerlizemeltetd elutasithatja a csatlakozasi kérelmet, ha:

I. a csatlakozasnak miszaki akadalya van;

ii. acsatlakozas jogszabalyba Utkozik;

ii. a felhasznaldi igénnyel jelentkezd a csatlakozasi dij megfizetését, vagy a
csatlakozas kulon jogszabalyban®®, vagy az érintett rendszeriizemeltetd
Uzletszabalyzataban meghatarozott feltételeit nem vallalja;

iv. az igényl6 nem rendelkezik a Szabdlyzat 1.5. pontja szerinti hozzaférési
jogosultsaggal.

h) A foldgaztermel6i atadasi ponton az &atadandd gaz nyomasanak biztositasa,
mennyiségi és minéségi mérése a foldgaztermel6 kotelezettsége a sajat koltsége
terhére, a mennyiségi és minéségi mérésére vonatkoz6 eszkdzok jogszabaly szerint a
szallitasi rendszerizemeltetd tulajdonaba kerdl.

i) A rendszeriizemeltet6 uj igény bejelentése esetén ellenérzi a kapacitas rendelkezésre
allasat a sajat rendszerén. A foldgazelosztd rendszerrdl vételezd teljesitménydijas
felhaszndlo esetén, illetve akkor, amennyiben a foldgazeloszté agy itéli meg, hogy az
Uj igény kielégitése mar meghaladja a szallitasi rendszeriizemeltetével megkotott
egyuttmikodési megallapodasban foglalt foldgazszallitd rendszeri kiadasi pont

%6 Vhr. 63-72 §
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3.2.2.

b)

kapacitasat, a foldgazeloszto koteles a szallitasi rendszertizemeltet6tdl igazolast kérni
arrol, hogy a szikséges kapacitds a foldgazszallité rendszeren rendelkezésre All.
Amennyiben a kiadasi pontot tulterheli a féldgazelosztd, abban az esetben a felmertlé
hibaelharitasi koltségeket koételes viselni. Amennyiben a szikséges kapacitadsok
rendelkezésre allnak, a foldgazeloszté errél értesiti a leend6 felhasznalot. Amennyiben
a szilkséges kapacitas nem all rendelkezésre, akkor a Szabdlyzat 3.2.2. pontja szerint
kell eljarni.

Amennyiben az igényelt kapacitas a foldgazeloszté halézat felhasznélo altal igényelt
felhasznalasi helyén rendelkezésre all, de a foldgazszallito rendszeren nem Aall
rendelkezésre a szukséges foldgazszallitdé rendszeri kapacitas, a Szabalyzat 3.3.
pontja alapjan kezdeményezni kell a szallitasi rendszeriizemelteténél a kiadasi pont
kapacitasbévitését. A csatlakozas a foldgazeloszté rendszeren a foldgazszallito
rendszeri fejlesztés jovahagyasa esetén, a foldgazszallitd rendszeri fejlesztéssel
O0sszehangoltan végezhetéd el. Amennyiben gazatadoé allomas bdévitésén tul
foldgazszallitd rendszeri fejlesztés is szikséges, akkor azt a 10 éves fejlesztési
javaslatban szerepeltetni kell, amelynek megvalésitdsa annak Hivatal altali elfogadasa
és jovahagyasa utan torténhet.

Foldgazszallité rendszerhez torténd csatlakozas

A szallitasi rendszertizemeltet az aldbbiak szerint koteles elbiralni a hozza eljuttatott
csatlakozasi igényt.

A csatlakozéasi igény elbirdlasahoz megvalésithatdsagi vizsgalatot kell késziteni,
melyben meghatarozasra keriilnek a csatlakozas miszaki és pénzugyi feltételei:

i.  Amennyiben az igénylésben szereplé csatlakozas kiépitéséhez szikséges
fejlesztés szerepel a 10 éves fejlesztési tervben, és a Szabalyzat 3.2.1. g)
pontja szerinti elutasitasi feltételek nem allnak fenn, a szallitasi
rendszerlizemeltetd azt jovahagyja.

ii. Amennyiben a csatlakozasi pont kialakitasahoz sziikséges fejlesztés nem
szerepel a fejlesztési tervben, és a Szabdlyzat 3.2.1. g) pontja szerinti
elutasitasi feltételek nem allnak fenn, a szallitasi rendszertizemeltet6 koteles az
igényl6vel a csatlakozas lehetséges miszaki és varhatd el6zetes pénzigyi
feltételeir6l egyeztetni. Abban az esetben, ha az igényl6 elfogadja a csatlakozas
miszaki és pénzugyi feltételeit, azt a szallitasi rendszerizemelteté koteles a
soron kovetkezd 10 éves fejlesztési javaslatdban szerepeltetni, amennyiben a
foldgazszallité vezeték vagy kompresszorallomas fejlesztést igényel.

A csatlakozasi dijbol torténd finanszirozast a Hivatalhoz benyujtasra kertld
engedélykérelemben szerepeltetni kell.

A csatlakozasi dij mértéke az engedély kiadasat kovet6en valik véglegesseé.

A csatlakozasi pont megvalésithatésaganak lehetéségeit finanszirozasi szempontok
alapjan, az alabbiak figyelembevételével kell a széllitasi rendszerizemeltetének
vizsgalnia:

i szallitasi rendszertizemeltetési dijat ndveld csatlakozasi pont kialakitasa;
ii. szallitasi rendszerlizemeltetési dijat nem nével6 csatlakozasi pont kialakitasa.
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f)
3.2.3.

a)

b)

d)

3.2.4.

a)

b)

A részletes szabalyozast a szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzata tartalmazza.
Foldgazeloszt6 rendszerhez torténd csatlakozas

A csatlakozasi igény elbirdlasahoz megvalésithatésagi vizsgalatot kell késziteni,
melyben meghatarozasra kertlnek a csatlakozas miiszaki és pénzigyi feltételei:

i.  Amennyiben az igénylésben szereplé csatlakozas kielégitéséhez a szilkséges
szabad kapacitds rendelkezésre &ll, és az igény megfelel a csatlakozas
altalanos feltételeinek, tovabba a csatlakozas elutasitasanak esetei nem allnak
fenn, abban az esetben a féldgazeloszté az egylttm(ikddé foldgazrendszerhez
torténd, a Hivatal hatérozata szerinti csatlakozasi dij megfizetését kovetéen
biztositja a vasarolt kapacitast.

ii.  Amennyiben a csatlakozasi pont kialakitdsdhoz sziikséges szabad kapacitas
nem all rendelkezésre a betaplalasi-kiadasi ponton, de az igény megfelel a
csatlakozas altalanos feltételeinek tovabba a csatlakozas elutasitasanak esetei
nem allnak fenn, a fbldgazelosztd koteles az igénylével a csatlakozas
lehetséges miiszaki és pénzlgyi feltételeirdl egyeztetni.

Amennyiben a gazatadd allomashoz kapcsol6édé rendszeren ellatott felhasznalok
egyidejliségi tényezdvel szamitott varhatd kapacitasigénye tullépi a gazatadoé allomas
technikai kapacitasat, a foldgazeloszté kételes a megvaltozott kapacitasigényrél a
szallitasi rendszeruzemeltetét tajékoztatni. Amennyiben a szallitasi
rendszerizemeltetd arrdl tajékoztatja a foéldgazelosztét, hogy a szikséges szabad
kapacitas a foldgazszallitd rendszeren nem all rendelkezésre, a csatlakozas soran a
Szabdlyzat 3.2.2. pontja szerinti feladatokat is el kell végezni.

Az (Gjonnan csatlakozni szandékozé, kapacitdsdijas felhaszndlé esetében a
felhaszndélé a halézathoz val6é csatlakozasi igény bejelentésekor kételes megadni a
felhasznaloi helyen vételezni kivant érai, napi kapacitast (kwh/éra és m3/éra, valamint
kWh/nap), éves mennyiséget (kWh/év).

A féldgazeloszt6 rendszerhez Gjonnan csatlakozni szandékozé alapdijas felhasznal6 a
hal6zathoz val6 csatlakozasi igény bejelentésekor koteles a Szabalyzat Il. szamu
melléklete szerinti féldgazelosztéi profilba sorolasahoz sziikséges adatszolgaltatast
teljesiteni a foldgazeloszto felé.

Az Ujonnan csatlakozni szandékoz6 felhasznal6 a haldézathoz val6 csatlakozasi igény
bejelentésekor koteles megadni a felhasznal6i helyen vételezni kivant érai kapacitast
és éves mennyiséget.

A foldgazeloszté és foldgazszallité rendszerek egymashoz csatlakozasa

A foldgazelosztdé rendszer a foldgazszallitdé vezetékhez a gézatadd allomasokon
keresztll csatlakozik. A gazatado allomas kimené nyomasa az elosztévezeték belépési
pontjanak uzemnyomasaval egyenld.

Abban az esetben, ha az atadasi nyomast a Szabdlyzat 1.8. fejezete alapjan
megallapodott nyomésértékhez képest a foldgazelosztd valtozatlan kapacitasigény
mellett valtoztatni akarja, akkor moddositani kell a szallitasi rendszerizemeltetével
kotott egyuttmiikddési megallapodast. Az atalakitas miiszaki és gazdasagi feltételeirdl
a feleknek meg kell allapodniuk.
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c) A nyomasemeléshez sziikséges foldgazelosztéi oldalra vonatkozé engedélyek és
hozzajarulasok beszerzése a kérelmezd kotelezettsége. A foldgazszallitdé rendszer
atalakitasaval kapcsolatban esetlegesen felmerild koltségek megtéritésével
kapcsolatban a szallitasi rendszeriizemelteté az Uzletszabalyzataval 6sszhangban jar
el.

d) A gazatadé allomas tulnyomas elleni védelmének biztositania kell, hogy az
elosztovezeték nyomasa még atmenetileg sem emelkedhet a foldgazeloszté altal a
vonatkoz6 szabvany®’ szerint meghatarozott legnagyobb (izemzavari nyomas (MIP),
vagy az engedélyezési nyomas folé, amelyet a vonatkoz6 megéllapodasban rogziteni
kell.

e) A csatlakoztatds tovabbi feltétele, hogy mind a gazatadé allomas, mind az
elosztévezeték rendszer rendelkezzen érvényes, a terlletileg illetékes banyahatdésag
altal vagy az Uzemeltet6 minbségbiztositasi rendszere alapjan kiadott
hasznélatbavételi engedéllyel.

f) Az elosztovezetéknek a foldgazszallitd vezeték rendszerhez torténd csatlakozasahoz
a szdllitasi rendszerlizemeltetd kapacitas- és a miszaki megoldast elfogadd
nyilatkozatai szikségesek.

3.2.5. A foldgazelosztéi és foldgaztermeldi rendszerek egymashoz csatlakozasa

a) A foldgazelosztd rendszeréhez csatlakozni kivané  foldgaztermel6 az
igénybejelentésekor koteles megadni a rendszerbe torténé  betaplalasi
kapacitasigényét (kWh/éra, kWh/nap), betaplalasi nyomasat és gazmindségi adatait.

b) Amennyiben a foldgaztermel§ betaplalasi kapacitasa, betaplalasi nyomasa és a
betaplalandé gaz minésége nem teszi sziikségessé a foldgazelosztéi rendszer
fejlesztését, akkor a foldgazelosztd koteles az Uj, vagy novekvd kapacitasigényét
befogadni.

c) Amennyiben a foéldgazeloszté rendszerlizemelteté a benyujtott kapacitasndvelési
igényt rendszerének fejlesztésével tudja csak kiszolgalni, akkor ajanlatat 60 napon
beltl meg kell kuldenie a kapacitast igénylének.

d) A foldgaztermelé a mérballomasnal koteles a foldgazt a rendszerhasznald altal
meghatarozott teljesitményben, és a foldgazelosztd altal meghatarozott nyomason és
mindségben a foldgazelosztonak atadni.

e) Afdldgaztermeldi atadasi pont és az elosztovezeték csatlakozasi pontja kozotti vezeték
létesitésének madjardl, miszaki, Uzemeltetési feltételeirdl és kdltségmegosztasarol az
elosztévezeték tulajdonosa és a foldgaztermel6 irasos szerz6désben koteles
egymassal megallapodni bevonva a szallitasi rendszeriizemeltetét is.

i.  Amennyiben a gazatadé allomas kiadasi pont kapacitasa (kwh/éra) nagyobb,
mint a kapcsolodd foldgazelosztdé rendszeren dsszesitett rendszerhasznaloi
kapacitds igény (kWh/éra), abban az esetben a foldgaztermeld a teljes
beruhazasi koltség megfizetésével koteles a foldgazelosztdé rendszer
tulajdonosdnak a létesités koltségét megfizetni, vagy a vezetéket sajat
tulajdonaban megépiteni és Uzemeltetéserdl gondoskodni.

i. Amennyiben a gazatad6 allomas kiadasi pont kapacitasa (kWh/éra) kisebb,
mint a kapcsolodd foldgazelosztdé rendszeren dsszesitett rendszerhasznaloi
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kapacitasigény (kWh/éra) és valés rendszerhasznal6i igény jelentkezik a
foldgaztermeldi hely feldli eloszto-vezetéki betaplalasra, abban az esetben a
foldgazeloszté rendszer tulajdonosa a foldgaztermelével megallapodik a
létesitendd elosztovezeték koltségmegosztasaban.

ii.  Amennyiben a foldgaztermelé csatlakozasa a foldgazelosztd rendszerre
fejlesztést general a szallitasi rendszeriizemelteténél, akkor a foldgaztermel6 a
fejlesztés koltségeit koteles viselni.

f) Amennyiben a foldgaztermel6 sajat tulajdonban kivanja tartani a féldgaztermeldi hely
és a meglévd elosztévezeték kozotti létesitendd elosztévezetéket, akkor annak
Uzemeltetésére a Hivatal altal kijelolt féldgazelosztoval Gzemeltetési megallapodast
koteles kotni.

3.2.6. Foldgazelosztoi rendszer és telephelyi rendszer elosztévezetékhez vald
csatlakozasa

a) Az elosztovezetéknek, telephelyi vezetéknek foldgazelosztdé rendszerhez torténd
csatlakozasdhoz a foldgazelosztdé kapacitds- és a miszaki megoldast elfogadd
nyilatkozatai szilkségesek.

b) A kapcsol6dé két foldgazelosztd, valamint foldgazelosztd és telephelyi engedélyes
nyomaskilonbség nélkil, szakaszol6 elzard beépitésével biztositja a csatlakozast.

c) Az elosztovezetéki csatlakozasi ponton a csatlakozast biztosito foldgazelosztd koteles
gazmennyiség hiteles mérésére alkalmas eszkdzt lizemeltetni.

d) A csatlakozas tovabbi feltétele, hogy a kapcsol6dd elosztovezetéki vagy telephelyi
rendszer rendelkezzen érvényes hasznalatbavételi engedéllyel.

3.2.7. Foldgaztarolé rendszerhez torténd csatlakozas

a) A foldgaztarolokhoz csatlakozhat foldgazelosztd, szallitéasi rendszerizemeltetd és
foldgaztermelé.

b) A foldgaztarolohoz val6é csatlakozas feltételeit - a foldgaztarold miszaki adottsagai
miatt — a féldgaztarolé engedélyes mindig az adott igény benyujtasakor — egyedileg
biralja el.

c) A csatlakozas megvalositasat kovetéen a csatlakozasi ponton torténd egyuttmikodést
a féldgaztarold engedélyes és a csatlakozasi pont kialakitasat kérelmezd kozotti
egyuttmikddési megallapodasban kell szabalyozni.

3.3. Rendszerfejlesztés
3.3.1. A rendszerfejlesztés altalanos szabdlyai

a) Az egyluttm(kddé foldgazrendszert ugy kell fejleszteni, hogy alkalmas legyen a hazai
€s a Magyarorszagon keresztili atszallitdsra vonatkozd igények biztonsagos
kielégitésére.

b) A rendszerlizemeltetének a féldgaz ellatasban érintett miszaki Iétesitmények, illetve
berendezések fejlesztéseit a biztonsagi elbirdsok betartasat figyelembe véve és a
legkisebb koltség elvével 6sszhangban kell elvégeznie.

c) A rendszerizemeltetd engedélyesek kotelesek az  érintett  kapcsolodo
rendszerlizemeltetdvel egyedileg, elézetesen egyeztetni kapacitasvaltozas esetén. Az
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d)

f)
9)

h)

3.3.2.

b)

egyeztetés soran rogziteni kell a kapacitasfejlesztés helyét, a felek milszaki és
pénzigyi kbtelezettségeit, valamint a megvaldsitas hatéridejét.

A rendszerliizemeltetd a rendszerfejlesztés soran figyelembe veszi a hozza benyujtott
becsult kapacitas igényadatokat, felhasznél6i igény el6rejelzéseket, az elmult idészak
tény fogyasztasi adatait, a hémérsékletfiggs felhasznalok esetében a rendszer
méretezését a GET-ben meghatarozott statisztikai valészinliség szerinti 20 évenként
egyszer el6forduld legalacsonyabb hémeérsékletre becsult fogyasztasra kell elvégezni.
A rendszeriizemeltet6hdz benyujtott rendszerhasznaléi kapacitasigényt, amennyiben
a kapcsolédo rendszeriuzemelteték kozotti egyuttmikoédési megallapodds méasként
nem rendelkezik, nem megszakithatd kapacitasként kell biztositani. Amennyiben az (j
igény biztositasahoz rendszerizemeltetdi fejlesztés sziikséges, azt a Hivatal
jévahagyasanak megfeleléen kell megvalésitani.

A foldgazelosztok a fejlesztési igények vizsgalatdhoz kotelesek a szallitasi
rendszerlizemeltetd részére a sziikséges informaciokat biztositani.

A rendszerlizemeltet6k a halézataik milszaki fejlesztésének tervezése soran
hal6zatdiagnosztikai adatokon alapulé modellezéseket kételesek végezni.

A rendszerfejlesztések soran a rendszerlizemeltet6k a rendszereik Uzemszeri
mikodésének modellezése kapcsan olyan szamitasi eljarasokat, informatikai
programokat kotelesek hasznalni, melyek a felhasznalGi terheléseket figyelembe véve
hatarozzak meg a kiadasi pontok nyomasértékeit.

A kiadasi pontok nyomasértékei a varhaté maximalis terhelésnél sem csokkenhetnek
az Uzemeltetési nyomastartomany (szallitasi rendszeriizemeltetéi szabalyozott
nyomasérték esetén a kiadasi nyomas biztositdsahoz szilkséges gazatadd allomas
primer oldali nyomasa ala (amelyet a szallitasi rendszeriizemelteté hataroz meg),
illetve nem szabdlyozott Un. tavvezetéki kiadasi nyomas esetén a szallitasi
rendszerlizemeltetd altal vallalt garantalt minimum nyomas) als6 hatarértéke ala.

A szallitasi rendszerizemeltet6é a hatarkeresztez6 pontok kapacitasbdvitésére
vonatkozo projektek esetében a 2017/459 EU rendelet szerint®® jar el.

Fejlesztési igények éves fellilvizsgalata foldgazszallité vagy féldgazeloszté
rendszeren

Az adott rendszeren jelentkezd kapacitasigények évente felllvizsgéalatra kertilnek a
rendelkezésre allé kapacitasok figyelembevételével az aldbbi pontok vonatkozasaban:

i.  akiadasi pontokon jelentkez6 igények, illetve a rendelkezésre allé kapacitasok;
ii. abetaplalasi pontokon jelentkezé igények.

Az adott rendszer kapacitas ellenérzése és a szukséges fejlesztési javaslatok
kidolgozasa az alabbiak figyelembevételével torténik. Az érintett rendszeriizemelteté:

i. a becslések és a korabbi idészak tényfogyasztasain alapulé varhato
kapacitasigényeknek megfeleléen elvégzi a szikséges hidraulikai
szamitasokat;

58 2017/459 EU rendelet V. fejezet
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a vizsgalatokat kapacitas- és hidraulikai tanulméanyban foglalja 6ssze, kiemelve
a kapacitasfejlesztéshez szilkséges fejlesztési javaslatokat (azonositas,
Utemezés);

a fejlesztési igényekhez kapcsolédoan kidolgozza az igények kielégitésének
el6készitési fazisaban a miszaki tartalmat;

iv.  elkésziti a fejlesztéshez a kdltségbecsléseket;
v. elkésziti a fejlesztések Kkivitelezéséhez kapcsol6ddo  megvaldsitasi
idéUtemtervet.
3.3.3. A foldgazszallitoi rendszerhez kapcsoldédo szabalyok

3.3.3.1.

Fejlesztési igények éves felllvizsgalata

a) A rendszerhaszndlé a fejlesztési igények éves felllvizsgélata soran nem kételes
adatokat megadni. Ha a rendszerhasznal6 rendelkezésére all olyan informécio, ami
befolydsolhatja a hatarkeresztezd pontok kihasznalasat, a foldgaz minfségét és a
legutébb jovahagyott 10 éves fejlesztési javaslatban rogzitett feltételrendszert és
fejlesztéseket, akkor a rendszerhasznal6 a sajat, illetve sajat felhasznaldira vonatkoz6
kapacitas és foldgazszallitasi igényeit minden gazévet megel6zéen legkésébb
augusztus 31-ig megkuldi a szallitasi rendszerlizemeltetd részére. Az adatszolgaltatast
a kovetkezd 10 gazévre tajékoztatd jelleggel adja meg a Szabdlyzat 3.3.1. pontja
alapjan, a Szabalyzat 3.3.3.2.2. pontjaban leirt adattartalommal. A kapacitasigényl6
rendszerhasznalok az igény elbrejelzésnél az augusztus 1-jén Altaluk ellatott
felhasznaloikra vonatkozdan teljesitik az adatszolgaltatast.

3.3.3.1.1. Hatarkeresztez6 és hazai kiadasi ponti igények meghatarozasa

a) A szallitasi rendszeriranyité és a kapcsoldédé rendszeriizemelteték az alabbi folyamat
szerint kotelesek elkésziteni a hatarkeresztez6 és hazai kiadasi pontok kovetkezé 10
gazévre vonatkozo igényeinek |. valtozatat.

A foldgazelosztok és a kdzvetlen szallitévezetéki felhasznalok a GET eldirasai
alapjan az egylttmikodd foldgazrendszer fejlesztéséhez szikséges
adatszolgaltatasok elkészitése céljab6l minden év augusztus 31-ig kotelesek
egyedi vagy Osszevont haldzati pontonként adatokat szolgaltatni a soron
kovetkez6 10 gazévre a Szabalyzat VII/2. szamu melléklete szerint. Az aktualis
gazévre és hdénapokra vonatkozo tényadatokat tartalmazd, a Szabalyzat VII/1.
szamu mellékletét minden év november 1-jéig kell bekildeni. A foldgazelosztok
tovabba kotelesek a szallitasi rendszeriranyit6 részére a Szabalyzat VIII. szamu
melléklete szerinti adatokat szolgaltatni az el6z8 naptari évre vonatkozdan
minden év februar 1-jéig. A foldgazelosztdk és a kdzvetlen széllitovezetéki
felhasznalok kotelesek a féldgaz minéségli, biomasszabdl és egyéb nem
banyaszati forrasbél szarmazé gazokra vonatkozo fogyasztasi igényeket kilon
megadni a szallitasi rendszerirdnyité szamara.

A szdllitasi rendszerirdnyitd a foldgazszallitd rendszerre vonatkoz6 hazai
kiadasi ponti igények meghatarozdsdnal a szdmara megadott becsuilt

*GET 81.-85. §
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igényeket, illetve a hémérsékletfliggd kiadasi pontok esetében a statisztikailag
20 évenként egyszer el6forduld legalacsonyabb hémérsékletre becsult
igényeket veszi figyelembe.

iii. A széllithsi rendszeriranyité a foldgazszallitdé rendszerre benyujtott becsult
igények és a korabbi id6szak tényfogyasztasai figyelembevételével
meghatarozza a becsilt kapacitasigényeket és szeptember 15-ig atadja a
kapcsolodd rendszerizemeltetének. A széllitdsi rendszeriranyitd az
6sszevontan kezelt halézati pontokra a becsiilt igényeket a fizikai haldzati pont
megel6z6 3 gazév tény gazmennyiseg/téli napi csucs felhasznalas adatainak
aranyaban bontja meg. A kapcsolddé rendszeriizemeltetd koteles a megkuldott
becslilt kapacitasigényeket és az 0Osszevontan kezelt kiadasi pontok
megbontasait felllvizsgéalni és sziikség esetén madositani.

iv. A foldgazelosztok minden évben legkés6ébb oktéber 31-ig koételesek a c)
pontban és a Szabdlyzat 3.3.4.2. a) pontjAban szereplé informaciok
felhasznaldsaval megadni az Informatikai Platformon a szallitasi
rendszeriranyirénak egyedi vagy dsszevont betaplalasi-kiadasi pontonként a
varhat6 éves mennyiséget, valamint a legnagyobb napi és érai becsdlt, illetve a
minimalis orai gazmennyiségeket a kovetkez6 10 gazéves iddszakra
gazévenként, figyelembe véve a rendszeréhez mar kapcsolddo, illetve leendd
felhasznalok becsiilt igényeit.

b) A szdllitdsi rendszeriranyité a hosszOtavld, nemzeti energia- és klimaterveket,
szakpolitikdkat figyelembe véve az altala kidolgozott modszertan szerint koteles
elkésziteni a hatarkeresztezé és hazai kiadasi pontok kdvetkezd 10 gazévre vonatkozo
igényeinek Il. valtozatat minden évben legkésébb oktober 31-ig.

c) A szdllitdsi rendszerirdnyitd elsé alkalommal legkésébb 2022. oktober 31-ig, ezt
kovetéen pedig legalabb harom évente koételes elkészittetni egy figgetlen szakérté
megbizasaval a hatarkeresztez6 és hazai kiadasi pontok kovetkezé 10 gazévre
vonatkozé igényeinek a lll. valtozatat. A Hivatal sziikség szerint a 10 éves fejlesztési
javaslat benyujtasat megel6z6 év januar 31-ig elrendelheti a lll. valtozat harom évnél
gyakoribb elkészitését.

3.3.3.1.2. Hatarkeresztez6 és hazai betaplalasi ponti igények meghatarozasa

a) A hazai foldgaztermel6knek és a foldgaztarolé6 engedélyeseknek kapcsolédasi
pontonként minden gazévet megel6zéen augusztus 1-jeig meg kell kildenitk a
szallitdsi rendszeriranyitd részére a rendelkezésre all6 kapacitasokat betaplalasi
pontonként a kovetkezd 10 gazévre éves, illetve az elsé gazévre a szallitando
mennyiségeket havi bontasban, amely az alabbi informéacidkat tartalmazza:

b) Foéldgaztermelbkre vonatkozoan:

i.  betaplalasi pontonként varhat6 gaztermelést (kWh/év (25/0 °C), m3/év (0 °C));
ii. els6 gazévre a varhato gaztermelést (kWh/ho (25/0 °C), m3/hé (0 °C));

80 A mértékegységeknél a térfogatra vonatkozd referenciafeltételek: 0 °C és 1,01325 bar(a), az energiara vonatkozo
referenciafeltételek: 25/0 °C-os égéshé alapu energia.
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c)

d)

e)

f)

9)

3.3.3.

a)

b)

iii. betaplalasi pontonként a maximalis rendelkezésre allé napi (KWh/nap (25/0 °C),
m3/nap (0 °C)) és orai kapacitasokat (kWh/éra (25/0 °C), m?/6ra (0 °C));

iv.  betaplalasi pontonként a legkisebb 6rai termelési értékeket (kWh/éra (25/0 °C),
m?3/6ra (0 °C));

V.  gazmindseég javitasa céljabol igényelt kever6gaz mennyiséget (kWh/nap (25/0
°C), kwWh/éra (25/0 °C), m3/nap (0 °C), m3/éra (0 °C)).

Foldgaztarolokra vonatkozoéan:

i.  amaximalis rendelkezésre allé napi (kWh/nap (25/0 °C)) és oérai ki- és betérolasi
kapacitasokat (kWh/d6ra (25/0 °C)) a mobilgaz készlet fliggvényében;
ii. alegkisebb ki- és betarolasi 6rai mennyiséget (kwh/éra (25/0 °C));
iii. ajellemzé nyari napi atlag betarolasi mennyiséget (kWwh/nap (25/0 °C));
iv.  foldgaztaroléi pontonként a terhelésvaltasi sebességeket (kWh/éra/éra (25/0
°C)).

A foldgaztermel6k és a foldgaztarold engedélyesek kotelesek a féldgaz mindségd,
biomasszabdl és egyéb nem banyaszati forrasbdl szarmaz6é gazokra vonatkozé
betaplalasi igényeiket killon megadni a szallitasi rendszeriranyitd szamara.

A szallitasi rendszeriranyité a hazai féldgaztermelék és foldgaztarolé enegedélyesek a
3.3.3.1.2 b), ¢) és d) pont szerinti adatszolgaltatdsa alapjan elkésziti a hazai betaplalasi
pontok dsszesitett, kdvetkezd 10 gazévre vonatkozo igényeinek |. valtozatat minden
évben legkésbébb oktober 31-ig.

A széllitAsi rendszerirdnyitd a hosszutavi, nemzeti energia- és klimaterveket,
szakpolitikakat figyelembe véve az altala kidolgozott modszertan szerint koteles
elkésziteni a hatarkeresztez6 és hazai betaplalasi pontok 6sszesitett, kovetkezé 10
gazévre vonatkozo igényeinek Il. valtozatat minden évben legkésébb oktober 31-ig.

A szallitasi rendszeriranyitd elsé alkalommal legkésdébb 2022. oktdber 31-ig, ezt
kévetdéen pedig legalabb harom évente koételes elkészittetni egy fliggetlen szakérté
megbizasaval a hatarkeresztezd és hazai betaplalasi pontok kdovetkez6 10 gazévre
vonatkozé igényeinek a lll. valtozatat. A Hivatal szlkség szerint a 10 éves fejlesztési
javaslat benyujtasat megel6z6 év januar 31-ig elrendelheti a Ill. valtozat harom évnél
gyakoribb elkészitését.

1.3. Kiadasi és betaplalasi ponti igények konzultacidja

A 3.3.3.1.1. a), b) és c) pontok szerint elkészitett kiadasi ponti és a 3.3.3.1.2. e), f). és
g) pontok szerint elkészitett betaplalasi ponti igényekrél a szallitasi rendszeriranyitd
koteles minden évben legkésébb november 20-ig egy legalabb kéthetes konzultaciot
folytatni az érintett minisztériumok, a Hivatal, a rendszerhasznaldk és a
rendszertizemelteték bevonésaval.

A szdllitasi rendszeriranyité a 3.3.3.1.3 a) pont szerinti konzultacié eredményeit is
figyelembe véve minden évben legkésébb november 30-ig meghatarozza és a
honlapjan publikalja azokat a kiadasi ponti igényeket, amelyre a 10 éves fejlesztési
javaslatot megalapoz6 hidraulikai szamitasokat lefolytatja.
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3.3.3.2. A felhasznaldi és rendszerhasznaldi igény elérejelzés adattartalma
3.3.3.2.1. A felhasznaldi igény elérejelzés adattartalma

a) Egy adott kiadasi halézati pontra vonatkozo6an:

i.  Gazévre vonatkoz6 tervezett szallitott mennyiség (kWh/év (25/0 °C));

ii. elsé gazévre vonatkozéan havi bontasban a tervezett szallitott mennyiség
(kWh/ho (25/0 °C));

iii. kiadasi pontonként a maximalis csucsigények (kwWh/éra (25/0 °C), kWh/nap
(25/0 °C));

iv.  kiadasi pontonként az atlagos nyari napi atlag (kWh/nap (25/0 °C)) és a
legkisebb éraigények (kWh/éra (25/0 °C));

v. a felhaszndldk ellatdsa érdekében kotott gazbeszerzési szerz6dések alapjan
szallittatni kivant gdzmennyiség betaplalasi pontonként (kWh/év (25/0 °C);
kWh/ho (25/0 °C), kWh/éra (25/0 °C)).

3.3.3.2.2. A rendszerhasznaléi igény eldrejelzés adattartalma

a) A rendszerhaszndlo altal ellatott kiadasi pontokra aggregaltan:

i.  Gazévre vonatkozo tervezett szallitott mennyiség (kWh/év (25/0 °C));
ii. kiadasi pontokra aggregaltan a maximalis csucsigények (kWh/éra (25/0 °C),
kWh/nap (25/0 °C));
b) A betaplalasi adatokra vonatkozoéan:

i. betaplalasi pontonként varhat6 foldgazszallitasi igényeket (kWh/év);
ii. betaplalasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap) és 6rai csucsigényeket
(kWh/6ra);
iii.  betaplalasi pontonként a jellemzd nyari napi atlag (kWh/nap) és a legkisebb orai
igényeket (kWh/ora).

c) A foldgaztarolok betarolasi és kitarolasi adataira vonatkozéan:

i. abetarolandd és kitarolando igényeket (kWh/év);
ii. a betarolasi ciklusban jellemz6 napi letarolandé (kWh/nap) és jellemzé érai
csucsigényeket (kwWh/o6ra) és azok hatarértékeit;
iii. atéli csucsnapikitaroland6 (kWh/nap) és éracsucs igényeket (kWh/o6ra).

3.3.3.3. Elére nem tervezett rendszerfejlesztési igények vizsgalata

a) A szallitdsi rendszerizemeltetd részére a rendszerhasznalé vagy a kapcsolodo
rendszerizemeltetd eljuttatja a felmerdlt Gj kapacitas igényt.
b) Az egyedi kapacitasigény bejelentéséhez sziikséges informaciok:

i. felhasznal6 éves gazigénye (kWh/év (25/0 °C), m3/év (0 °C));
ii.  kiadasi pontra vonatkoztatott varhaté napi cstcs (KWh/nap (25/0 °C), m®nap (0
°C);
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d)

f)

9)

iii. felhasznalé igényelt vételezési dracsucs teljesitménye (kWh/éra (25/0 °C),
m?3/6ra (0 °C)) az adott években;
iv.  igényelt minimum foldgazszallitasi mennyiségek (kwh/nap (25/0 °C), m3/nap (0O
°C)), és legkisebb oérai igények (kwh/éra (25/0 °C), m3/éra (0 °C));
V.  névleges nyomasigény a kiadasi ponton;
vi. kiadasi ponton a fogyasztas felterhelési Uteme (kKWh/6ra (25/0 °C);
id6intervallum);
vii.  betaplalasi pontonként varhaté féldgazszallitasi igények (kWh/év (25/0 °C),
m?3/év (0 °C));
viii.  betaplalasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap (25/0 °C), m®nap (0 °C)) és
oOrai cslcsigények (kWh/éra (25/0 °C), m3/6ra (0 °C));
ix.  betaplalasi pontonként a legkisebb o6rai igények (kwh/éra (25/0 °C), m%/éra (0
°C)).

A szallitasi rendszerlizemeltetd a hidnytalanul benyuijtott igény beérkezésétél szamitott
60 napon belll kapacitasnyilatkozatban rogziti a kapacitdsigény biztositdsanak
feltételeit.

A kapacitasnyilatkozatnak tartalmaznia kell:

i. azigényelt kapacitas biztosithat6-e;
ii. azigeény teljesitéséhez szikséges miszaki feltételeket;
ii. alehetséges betaplalas szezonalis minimalis €és maximalis 6rai mennyiségére,
kapacitasara, illetve annak varhaté jovébeli valtozasara;
iv.  amegvaldsitas idébeni Utemezését;
v. afejlesztések varhatd pénziigyi forrasigényét.

A szdllitasi rendszerlizemeltetd a kapacitasnyilatkozatban javaslatot tesz a
finanszirozas maodjara.

Amennyiben egy elére nem tervezett fejlesztési igény kielégitheté a meglévd
foldgazszallité vezetékek és kompresszorallomasok bévitése nélkil, akkor a fejlesztést
a szallitasi rendszertizemeltet6 a Hivatal részére benyujtando fejlesztési javaslatban
torténé szerepeltetése nélkiul megvalosithatja a Hivatal altal jévahagyott mikodési
engedély médositast kovetden®?,

A biometan termeld a csatlakozasi igényt a szallitasi rendszerizemeltetéhéz nyuijtja
be, melynek vizsgalata az érintett foldgazelosztd(k) bevonasaval a Szabalyzat 4.4.
pontja szerint torténik. A szallitdsi rendszerlizemeltetd és a foldgazeloszté a Vhr.52
szerinti hataridék figyelembevételével vizsgalia meg az igény teljesitésének
lehetbségét, mely alapjan a szallitasi rendszerizemeltetd Oszeallitia a biometan
termelé részére a foldgazszallitdé rendszert és a foldgazelosztd rendszert érintd
fejlesztési javaslatot.

6L GET 83.§ (5) bek.
52 Vhr. 66.8. (1) bek.
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3.3.4. A foldgazelosztdi rendszerhez kapcsolddé szabalyok
3.34.1. Gazéven belili rendszerfejlesztési igények vizsgalata

a) A foldgazeloszté részére a rendszerhaszndlo eljuttatja a felmerdlt Uj kapacitas igényt.
b) Egyedi kapacitasigény bejelentéséhez sziikséges informaciok:

i. felhasznal6 igényelt vételezési oracsucs teljesitménye (kWh/éra (25/0 °C) és
m?3/6ra (0 °C)) az adott években;
ii. kiadasi pontra vonatkoztatott varhat6 napi cstics (kWh/nap (25/0 °C) és m3/nap
(0 °C));
iii.  anévleges nyomasigény a kiadasi ponton.

c) A foldgazelosztd, amennyiben a szallitasi rendszertizemelteté kiadasi pontjan nem
szikséges fejlesztés, az igény beérkezésétdl szamitott 30 napon belll csatlakozasi
ajanlatban rogziti a kapacitasigény biztositasanak feltételeit. Egyéb esetben a szallitasi
rendszeriizemeltetd valaszat kdvetd 30 napon belll adja meg csatlakozasi ajanlatat.

d) Az elosztévezetéki betaplalasi pont szlik kapacitasa esetén a foldgazeloszté koteles a
széllitasi rendszerlizemeltetével egyeztetni a kapacitasbiztositas atadéponti kapacitas
bévitési feltételeirdl.

e) A csatlakozasi ajanlatnak tartalmaznia kell:

i. a kapacitas biztosithat6-e;

ii. azigeény teljesitéséhez szlikséges miszaki feltételeket;
iii.  amegvalositas idébeni Utemezését;
iv.  afejlesztések varhatd pénziigyi forrasigényét.

f) A foldgazeloszt6 a csatlakozasi ajanlatban javaslatot tesz a finanszirozas maodjara.
3.3.4.2. Fejlesztési igények éves felllvizsgéalata

a) A rendszerhaszndld a fejlesztési igények éves felllvizsgalata soran nem koteles
adatokat megadni. Ha a rendszerhasznalé rendelkezésére all olyan informacio, ami
befolyasolhatja a foldgazelosztd kapacitas fellilvizsgalatat és a legutébb jovahagyott
10 éves fejlesztési javaslatban rogzitett feltételrendszert és fejlesztéseket, akkor a
rendszerhasznalonak a sajat, illetve sajat felhasznalbéira vonatkoz6 kapacitas és
elosztasi igényeit minden gazévet megelézéen augusztus 31-ig a foldgazelosztéd
részére megkuldi, amely az alabbi informaciokat tartalmazza kiadasi és betaplalasi
pontonként a kdvetkezd 10 gazévre a Szabdlyzat 3.3.1. d) pontja alapjan:

i. A rendszerhasznalé a sajat felhasznaldira vonatkozéan a kiadasi pontok
igényfelmérését (az adatok géztechnikai normal allapotra vonatkoznak (101
325 Pa, 288,15 K));

ii. kiadasi pontonként a maximalis napi (kWh/nap (25/0 °C) és m3nap (0 °C)) és
orai csucsigényeket (kWh/éra (25/0 °C) és m®/éra (0 °C)).

171/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

b) Ezen hataridé utan a foldgazeloszték kotelesek elvégezni vizsgalataikat és
adatszolgaltatasukat abban az esetben is, ha a rendszerhasznalok nem, vagy csak
részben teljesitették az adatszolgaltatast.

c) A foldgazelosztdé a 3.1.1. a) pont szerinti kapacitds-felllvizsgélatat és a kidolgozott
fejlesztési javaslatat a kapcsol6do betaplalasi-kiadasi pontok vonatkozasaban minden
év december 31-ig megkildi a szallitasi rendszeriranyito részére.

d) Amennyiben a foldgazelosztd rendszerre és a kapcsolodo foldgazszallitd rendszerre
leadott igények eltéréek, ugy a foldgazelosztd egyeztetést kezdeményez a szallitasi
rendszeriranyitéval.

e) A hazai foldgaztermeléknek és a foldgaztarold6 engedélyesnek kapcsolddasi
pontonként minden gazévet megeléz6en augusztus 1-jéig a féldgazelosztd részére
meg kell kildeniik a rendelkezésre &ll6 kapacitasokat betaplaladsi pontonként a
koévetkez6 10 gazévre, amely az alabbi informacidkat tartalmazza:

f) Foldgaztermelbkre vonatkozéan:

i.  betaplalasi pontonként a maximalis rendelkezésre allé napi (kwh/nap (25/0 °C))
és Orai kapacitasokat (kWh/6ra (25/0 °C));

ii. betaplalasi pontonként a jellemzé nyari napi atlagos (kWh/nap (25/0 °C));

iii. betaplalasi pontonként a legkisebb 6rai termelési értékeket (kWh/éra (25/0 °C));

iv.  gazmindség javitasa céljabdl igényelt kever6gaz mennyiséget (kWh/nap (25/0
°C), kWh/éra (25/0 °C));

v. a betaplalni kivant foldgaz mindségi paramétereit a Vhr.%® szerinti
részletezettséggel.

g) Fdldgaztaroldkra vonatkozoéan:
i.  amaximalis rendelkezésre allé be- és kitarolas napi (kWh/nap (25/0 °C)) és o6rai

kapacitasokat (kWh/6ra (25/0 °C));
ii. betaplalasi és kiadasi pontonként a legkisebb 6rai mennyiséget (kWh/éra (25/0

°C)).
3.3.5. Foldgaztaroldi rendszerhez kapcsolédé szabalyok
3.3.5.1. Fejlesztési igények éves felllvizsgalata

a) A foldgaztarolé rendszer fejlesztéséhez sziikséges kdzép- és hosszu tavu varhato,
tajékoztatd jellegl foldgaztarolasi becsiilt igényeket a rendszerhasznalatra jogosultak
a foldgaztarolé engedélyes részére a kovetkezd taroldi évre vonatkozé igényeikkel
egydutt adhatjak meg. Az informacidkat az alabbiak szerint a kovetkezé 10 taroléi évre,
éves bontasban kell biztositani:

i.  mobilkapacitas igény (kWh (25/0 °C));
ii. betarolasi kapacitas igény (kWh/nap (25/0 °C));
iii.  kitarolasi kapacités igény (kWh/nap (25/0 °C)).

63 Vhr. 11. sz. melléklet
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b) A 10 éves fejlesztési javaslat 6sszedllitasdhoz a féldgaztarolé engedélyes figyelembe
veszi:

i. az éltala végzett piacelemzés eredményét;
ii. a rendszeregyensuly fenntartasa érdekében a széllitdsi rendszeriizemelteté
altal lekdtni kivant kapacitasokat;
ii. afejlesztéshez sziikséges koltségbecsléseket;
iv.  apeénzlgyi megtérilést.

c) A foldgaztarol6 engedélyes a 10 éves fejlesztési javaslatdt a kapcsol6do
rendszerlizemeltetékkel valé egyeztetést kdvetben allitja dssze.

d) A foldgaztarold6 engedélyes az el6z6 pont alapjan kidolgozott 10 éves fejlesztési
javaslatat a kapcsol6doé halézati pontok vonatkozdsaban minden év december 31-ig
megkuldi a szallitasi rendszeriranyito részeére.

3.3.5.2. Téaroloi éven bellli rendszerfejlesztési igények vizsgalata

A foldgaztarold6 engedélyes a tarol6i éven belll jelentkez6 kapacitasigények
kiszolgalasara, amennyiben az miszakilag lehetséges, azonnali rendszerfejlesztést
hajthat végre.

3.3.6. Az egyiittmiikodo foldgazrendszerre vonatkozd 10 éves fejlesztési javaslat
O0sszedllitdsa és jovahagyéasa

a) Az egyuttm(ikodd foldgazrendszerre vonatkozé 10 éves fejlesztési javaslat
Osszedllitasanak és jovahagyasanak tekintetében a GET és a Vhr. iranyado
rendelkezései® alapjan kell eljarni.

b) Az érintett rendszerlizemelteté a 10 éves kozdsségi hal6zatfejlesztési tervbe, vagy
barmilyen mas regiondlis fejlesztési tervbe csak olyan projektet javasolhat felvételre,
amely projekt szerepel az egyuttmikodd foldgazrendszer 10 éves fejlesztési
javaslatdban és amelyet a felelés Minisztérium, illetve a Hivatal a javaslatot
megel6z6en megfeleld hivatalos formaban tamogatott.

c) A Hivatal részére megkuldésre kertlé 10 éves fejlesztési javaslathoz csatolni kell a
nyilvanos konzultaciéra beérkezé véleményeket.®

64 GET 81-85. § és Vhr. 95-98. §
55 Vhr. 96. §. (5) bek.
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4. IV. Konyv: Egyedi Eljarasok

4.1. Szigetlzem

4.1.1. A foldgazszallitoi teljes szigetiizem miikodése

4.1.1.1. A foldgazszallitoi teljes szigetlizem altalanos szabalyai

a) A foldgaztermel6 koteles a foldgazszallitoi teljes szigetlizem betaplalasara vonatkozo,
altala garantalt 10 éves mennyiségi és minéségi termelési adatokat éves bontasban a
vele szerz6déssel rendelkez6 rendszerhasznalonak és a  kapcsoldédo
rendszerizemeltetének megadni minden év augusztus 1-jéig. A minbség
szempontjab6l a MER-ben publikalt, a termelési ponthoz rendelt atlag égéshéhoz
viszonyitott +5%-o0s tolerancia tartomanyt a foldgaztermel6é a termelés soran (éves,
napi, 6rai maximum, 6rai minimum) nem haladhatja meg.

b) A szigetizemeknél a foldgaztermeld koteles a Szabalyzat szerint minden év augusztus
1-jéig leadni a szallitasi rendszerizemeltetének 10 évre el6re az évente varhato
termelését és jelezni a varhato foldgazmindséget. Ha a foldgaztermeld nem jelenti be
hataridére a termelését, a szallitasi rendszerlizemelteté a Szabalyzat 3.3. pontjaban
rogzitett eljarasrendnek megfeleléen koteles megkezdeni szigetiizem felszamolasat.

c) A foldgazszallitdi teljes szigetizem rendszeruzemeltetéje koteles a 10 éves varhatd
termelési és fogyasztasi adatok alapjan meghatarozni azt az idépontot, amikortol a
min&seégvaltozasbol eredéen a készulékek atallitasa vagy az atallitast szukségtelenné
tevd technoldgia létesitése szikségessé valik.

d) A széllitasi rendszeriizemeltetd a 10 éves varhatd termelési és fogyasztasi adatok
alapjan koteles a termelésnek a fogyasztas szintje ala torténd csoOkkenését
megel6z6en legalabb két gazévvel a foldgazszallitoi teljes szigetizem foldgazszallitd
rendszerhez val6 csatlakoztatasat, azaz a foldgazszallitoéi teljes szigetiizem
megszintetését megkezdeni a Szabalyzat 3.3. pontjdban rogzitett eljarasrendnek
megfeleléen.

e) Ha szikséges a készllékek atallitasa, a rendszerlizemeltetd annak varhaté idépontjat
megel6z8 két gazévvel korabban koételes az érintett, a felhasznalokat kozvetlendl ellaté
rendszerizemeltetoket, valamint a kozvetlenll rendszerérél vételezé felhasznaldkat
értesiteni. A foldgazszallitéi teljes szigetlizemhez csatlakozé és a felhasznal6khoz
kozvetlenul kapcsolodo rendszerizemeltetd koteles tajékoztatni a rendszerérdl
vételezd felhasznalokat a készilékek atallitasanak szuikségességérdl, varhato
idépontjardl és folyamatarol.

f) A foldgazszallitoi teljes szigetizemrdl ellatott felhasznalot az 6t kdzvetlendl ellatd
rendszerlizemeltetd koteles tajékoztatni a szigetizem sajatosséagairdl, kilénos
tekintettel a felhasznal6i készilékek beszerzésére és bedllitasaira, tovabba az
esetleges foldgaz-mindségvaltozasbol eredd készulék-atallitasi koltségekre.

g) A foldgazszallitoi teljes szigetizemben a nem megfelel6 foldgaz betaplalasbdél eredd
mindennem karért a rendszerhasznalo a felelés.

h) Foldgazszallitoi teljes szigetiizemet csak megszintetni lehet, ami azt jelenti, hogy a
foldgazszallitd rendszer integrans részévé kell tenni, a korabbi teljes szigetizem és a
foldgazszallité rendszer csatlakozési pontja nem halézati elszamolasi pont.
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4.1.2. A foldgazelosztoéi teljes szigetiizem miikodése
4.1.2.1. A foldgazelosztdi teljes szigetiizem altaldnos szabélyai

a) A foldgaztermeld koteles a foéldgazelosztéi teljes szigetlizem betaplalasara vonatkozo,
altala garantalt 10 éves mennyiségi és minéségi termelési adatokat éves bontasban a
foldgazelosztobnak megadni minden év augusztus 1-ig.

b) A foldgaztermeld termelése a foldgazelosztéi szigetliizemhez csatlakozé felhasznalok
vételezésétdl figg, amelynek minden esetben fedeznie kell a felhasznéloi igényeket.
A foldgaztermel6 koteles a felhasznaldk tényleges szigetiizemi Gsszes igényének
megfeleld mennyiségi foéldgazt a rendszerbe betaplalni.

c) A termelt gaz égéshlje a termelés soran nem haladhatia meg a mindség
szempontjabol a termelési ponthoz rendelt atlag égésh6hdz viszonyitott £+5%-0s
tolerancia tartomanyt.

d) A foldgazelosztoi teljes szigetlizem rendszertizemeltetbje koteles a 10 éves varhato
termelési és fogyasztasi adatok alapjan meghatarozni azt az idépontot, amikortdl a
min&ségvaltozasbol eredben a készllékek atallitasa vagy az atallitast szikségtelenné
tevd technoldgia létesitése szukségessé valik.

e) A foldgazelosztdo a foldgaztermeld altal szolgaltatott 10 éves varhatd termelési és
fogyasztasi adatok alapjan koteles a termelésnek a fogyasztds szintje ala torténd
csokkenését megel6zéen legalabb két gazévvel a foldgazelosztoi teljes szigetizem
foldgazszallitdi rendszerhez valo csatlakoztatasat a Szabalyzat 3.3. pontjaban régzitett
eljarasrendnek megfeleléen kezdeményezni a szallitasi rendszeriizemelteténél.

f) Ha a foldgaztermel6 nem jelenti be hataridére a termelését, a féldgazelosztoi
rendszeriizemeltetd a Szabalyzat 3.3. pontjdban rogzitett eljarasrendnek megfeleléen
koteles megkezdeni szigetlizem felszamolasat.

g) Ateljes szigetuzem megsziinése kapcsan felmeruls felhasznaloi ellatashoz szukséges
koltségeket azon rendszertizemeltets koteles viselni, amely a felhasznalok ellatasahoz
sziikséges rendszerfejlesztést megvalositja a jévahagyott fejlesztési javaslat alapjan.

h) A foldgazeloszté a teljes szigetiizemrdl ellatott felhasznaldkat koteles tajékoztatni a
szigetlizem sajatossagairél. A foldgazelosztéi teljes szigetiizem esetén csak olyan
rendszerhasznalé lehetséges, aki a felhasznaldi igény kielégitéséhez sziikséges
gazmennyiségre gazvasarlasi szerzddéssel rendelkezik a betaplalast vegzé
foldgaztermelével, vagy a foldgaztermelbvel gazvasarlasi szerzédésben 1évd
kereskeddvel.

i) A foldgazelosztéi teljes szigetizemben a nem megfelel6 féldgaz betaplalasbdél eredd
mindennem karért a betaplalé rendszerhasznalé felelbs.

j) A foldgazelosztoi teljes szigetizemben a felhasznaldk ellatasanak feleléssége a
rendszerhasznalot terheli. Az esetleges betaplalasi ponti zavarokbdl, mindsegi hibabol
ered6 karokért kartéritési felelésséggel tartozik.

k) A rendszerhasznalé felel6s azért, hogy az altala a foldgazeloszto rendszerbe betaplalt
foldgaz min6sége megfelelien a Szabalyzat 3.1.3. pontjaban meghatérozott
gazmindsegi elbirasoknak.

[) Amennyiben a foldgazeloszto rendszer UzemeltetSjének a tudomasara jut, hogy a
foldgazelosztd rendszerbe betaplalt foldgaz minbésége eltér a szerzédésben
meghatarozottaktél, a foldgazelosztd koteles az érintett rendszerhasznalét és a
csatlakozo foldgaztermel6t irasban haladéktalanul értesiteni a nem megfelel6 foldgaz
betaplalasanak tényérél.
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m) A féldgazeloszté a nem megfeleld minéségl féldgaz betaplalasa esetén jogosult

4.1.3.
4.1.3.
a)

b)

atharitani a rendszerhasznaléra minden olyan kart, amit a nem megfeleld min6ségi
gaz betaplalasa okozott részére, vagy a hozza csatlakoz6 felhasznalok részére,
valamint megtagadhatja a rendszerhasznalé minéségileg hibas gazanak az atvételét.

A részleges szigetiizem miikodése
1. A részleges szigetliizem éaltalanos szabalyai

Részleges szigetlizem csak foldgazeloszté rendszeren lehetséges, foldgazszallitoi
részleges szigetliizem nem értelmezhetd.

A részleges szigetizem egyensulyat az oda betaplald foldgaztermel6 és a
foldgazelosztd kozotti szerz6désben a betaplalasi pontra a foldgaztermeld altal
garantalt, illetve a foldgazelosztd és a szallitasi rendszerizemeltetd egyuttmiikddési
megallapodasdban a foldgazeloszté rendszer szallité oldali betaplalasi pontjan a
szallitasi rendszeriizemeltetd altal vallalt nyomas fenntartasa biztositia. A
foldgaztermel6 koteles a betaplalt mennyiséget ugy szabalyozni, hogy a szallitoi
betaplalas az egyuttmikodési megallapodasban rogzitett minimdlis mennyiséget
garantdlja.

A foldgaztermel6i betaplalasi ponton a részleges szigetizem gazforgalmanak
elszamolhatésaga érdekében:

i. A szdllitasi rendszerlizemeltetd létrehoz egy virtualis féldgazszallité rendszeri
betaplalasi pontot. A virtualis betaplalasi pontra vonatkoztatott mennyiségi és
min&ségi adatok azonosak a féldgaztermel6 altal mikodtetett foldgaztermeldi
fizikai betaplalasi pont mérési adataival. Az 6rai mennyiségi és mindségi
adatokat a foldgaztermel® koteles a szallitasi rendszeriizemelteté szamara
oranként a szallitasi rendszerlizemeltetd altal meghatarozott adatforgalmi
csatornan atadni.

ii. A szallitasi rendszerlizemeltetd létrehoz a foldgazszallitdé rendszeren egy
virtualis kiadasi pontot a foldgazelosztd iranyaban, melynek adatai
megegyeznek az i. bekezdés szerinti virtualis betaplalasi pont adataival.

ii.  Aii. bekezdés szerinti virtudlis kiadasi pontot a Szabalyzat 2.1.9.2. pontjaban
részletezett szabalyok szerint a szallitasi rendszerizemeltetd 6sszevonja a
foldgazeloszté iranyu fizikai kiadasi ponttal és kereskedelmi-rendszerhasznalati
szempontbol (kapacitaslekotés, nominalds, matching, allokacié, stb.) egy
pontként kell kezelni.

iv. Az 6sszevont virtudlis foldgazszallité rendszeri kiadasi pont napi sulyozott atlag
égéshdjét a szallitasi rendszertizemelteté hatarozza meg, a foldgazszallitd
rendszer kiadasi pontjan és a foldgéaztermelSi betaplalasi pontjan az adott
gaznapon a részleges szigetlizembe taplalt ténylegesen megmeért foldgaz
mennyiségének és égéshdjének figyelembevételével.
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4.1.3.

a)

b)

d)

4.1.4.

2. A felhasznalonak jaré kapacitaslekdtés specidlis szabélyai a részleges
szigetiizemben

A részleges szigetizemben a foldgaztermelével szerzddéssel rendelkezé
rendszerhasznalénak vagy a foldgaztermel6nek féldgazszallitd rendszeri virtualis
betéplalasi pontjan kapacitast kell lekotni.

Amennyiben a féldgaztermeld, aki sajat felhasznalasa vagy Magyarorszag tertletérdl
torténd kivitele érdekében akar foldgazt szallittatni, annak mértékéig kapacitast kell
lekdtnie a részleges foldgazszallitdéi szigetiizem virtualis betaplalasi pontjan. A
kapacitds hasznélata az adott gaznapon a fizikai iranyd szallitasi feladat mértékében
korlatozott. A fizikai aramlassal ellentétes iranyu szallitasra nincs lehetdség.
Amennyiben a tervezett termelés kevesebb, mint a részleges szigetiizemben a
rendszerhasznaldk altal ellatott felhasznéldk varhat6 fogyasztasa, a felhaszndalo, vagy
a nevében eljaré foldgazkereskedd koteles foldgazszallitd rendszeri betaplalasi ponti
kapacitasra, valamint a részleges szigetlizem foldgazszallité rendszer felé iranyul6
Osszevont kiadasi pontjan a szallitasi rendszeriizemeltetével kiadasi ponti kapacitasra
vonatkoz6 szerzddést kotni és a hianyzd gazmennyiséget a foldgazeloszté rendszerbe
betaplalni.

A részleges szigetizemben a féldgaztermelével szerzédéssel nem rendelkezé
rendszerhasznalonak a féldgazszallité rendszer betaplalasi pontjara és a részleges
szigetiizem iranyaba szallitd 6sszevont kiadasi pontra kapacitast kell lekotnie.

Az arendszerhasznald, akinek a részleges szigetiizemen belll tobblet forrasa van, azt
virtudlisan a foldgazszallitd rendszerbe betaplalhatja olyan mértékben, hogy az valés
fizikai betaplalast a foldgazszallitd rendszer iranyaba ne igényeljen, mivel a részleges
szigetiizem foldgazszallitoi betaplalasi pontjan a foldgazszallitd rendszer iranyaba
torténd aramlas nem lehetséges.

Foldgazminéségre vonatkozé eldirasok a szigetiizemben

A szigetiizemben a féldgaz min6ség mérését és bizonylatolasat a foldgaztermeld
végzi.

A Vhr.-ben®® definidlt 2S gazcsoport csak teljes szigetiizem esetén taplalhaté be a
foldgazszallitd rendszerbe.

A foldgazszallité vezetékhez vagy az elosztérendszerhez valé csatlakozas a vonatkozé
jogszabalyban rogzitett esetekben nem tagadhaté meg.®’

A foldgazszallité rendszer kiadasi pontjain vagy e pontokrél ellatott foldgazeloszto
rendszereken, amennyiben azok nem teljes vagy részleges szigetiizemek, a
keresked6k és egyetemes szolgaltatdk szamara a MER és a Vhr. vonatkozé
rendelkezése® altal meghatarozott égéshé tartomanyra ajanlott szerzédni a
felhasznaldkkal, kereskeddkkel.

Szigetizemben a szigetizemet mikodtetd rendszeriizemelteté koteles minden év
februar 15-re napi betaplalt gazmennyiségekkel sulyozott szigetiizemi égéshd atlagot
képezni a MER-ben meghatarozott modon és azt honlapjan publikalni. A
szigetizemben a felhasznalokkal a kereskeddk kotelesek a publikalt égéshébdl a Vhr.

5 Vhr. 11. sz. melléklet
57 Vhr. 66/A.§ (3) bek.
58 Vhr. 66/A. §
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f)

9)

h)

K)

vonatkozé rendelkezése altal meghatarozott égéshé tartomanyt a felhasznaldkkal
szerzédésben rogziteni.

Amennyiben a részleges szigetizemben a féldgaztermel6 sajat mérései alapjan észleli
a nem megfelel foldgaz betaplalasat, koteles azt azonnal megszuntetni a kapcsolodo
rendszeriizemeltetd és a vele szerzddésben allé rendszerhasznalé egyidejli értesitése
mellett.

A rendszerizemeltet6 koteles a kapcsolodo szallitasi rendszerlizemeltetét értesiteni a
nem megfeleld mindségl féldgaz betaplalasa miatt kialakult helyzetrél. Az érintett
rendszerhasznalok a hatalyos Ujranominalasi szabalyok szerint moédosithatjak
nominélasaikat.

Amennyiben a fdldgaztermel6 nem szintette meg a nem megfelel6 féldgaz
betaplalasat a részleges szigetiizembe, az abbdl eredd mindennemi karért viseli a
kartéritési felel6sséget.

Amennyiben egy rendszerhasznalé a kizarblag a részleges szigetiizem betaplalasi
pontjan rendelkezik forrassal és a nem megfeleld foldgazminéség miatt a
foldgaztermel6 megsziintette a foldgaz betaplalasat, valamint a rendszerhasznalé nem
intézkedett mas forrasrol a foldgazszallité rendszer irdnyabdl, akkor a foldgazszallitd
rendszerr6l a kapacitas rendelkezésre allasa esetén kiegyensulyozd féldgaz
betaplaldsa torténik a részleges szigetlizem iranyaba az érintett rendszerhasznal6
szamara. Ebben az esetben a felhasznalt kapacitdsra vonatkozéan a
rendszerhasznalonak a kapacitas-tallépési potdijat az Aralkalmazéasi rendeletben
el6irtaknak megfeleléen meg kell fizetnie a szallitasi rendszerizemeltet6 részére.

A foldgazeloszték az A&ltaluk Uzemeltetett rendszerhez vald hozzaférést
felfiggeszthetik, amennyiben a teljes, vagy részleges szigetiizemi rendszerbe
betaplalt foldgaz minésége eltér a Szabdlyzat 3.1.3. pontjdban, illetve a
rendszeruzemelteték kozott megkotott egyuttmikodési megallapodasokban elbirtak
szerint meghatarozott gazminéségi eléirasoktol.

A rendszerhasznal¢ felel6s azért, hogy az altala a foldgazszallité rendszerbe betaplalt
féldgaz minésége megfelelien a Szabalyzat 3.1.3. pontjaban meghatarozott
gazmindseégi elbéirasoknak. Ez a felelésség a teljes és részleges szigetliizemek esetén
is fennall.

A szallitasi rendszerizemeltetd altal Uzemeltetett szimulacios rendszer elemzése
alapjan azon a betaplalasi ponton, ahol a nem megfelelé mindségi foldgazt betaplaltak
a nem megfelel6 minéségl foldgaz betaplalasabdl ereddé karokért az igy
meghatarozott, azt betaplalé rendszerhasznaldk felelések a betaplalasuk aranyaban.
Jelen szabaly alkalmazando teljes és részleges szigetlizem esetén is.

Részleges szigetizem esetén, amennyiben a szallitasi rendszerizemeltet6 nem tudja
befolyasolni, azaz nincs lehetésége szabalyozni a kapcsol6édé rendszerlizemeltetd
részére atadott gdz mennyiségét, abban az esetben semmiféle felelésséggel,
kotelezettséggel nem tartozik az adott atadasi ponton.

A foldgazeloszté és a szallitasi rendszerizemeltetd vagy szigetizem esetén a
foldgaztermeld altal publikalt mibizonylatokat a féldgazelosztd havi gyakorisaggal
kozzéteszi.

A foldgaztermel6i technolégiak karbantartasa és felujitasa a szigetiizemben

A foldgaztermel6 a kapcsolédd rendszerizemeltetét és a rendszerhasznaldt érintdé
gazszlnettel vagy kieséssel jaré kovetkezb évre tervezett tevékenységeinek idépontjat
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4.1.6.

4.1.7.

b)

4.1.8.

b)

c)

d)

minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolédd rendszerlizemeltetd részére.
Részleges szigetizem esetén a kapcsolddo rendszertizemeltetének, teljes szigetlizem
tekintetében a szallitasi rendszerirdnyitonak kildi meg minden év december 15-ig a
szigetlizemben tervezett, kieséssel jard karbantartasok listajat.

Foldgazszagositas a szigetlizemben

A foéldgaztermel6 foldgazelosztoi részleges szigetlizembe térténd betaplalasa esetén
a szallitasi rendszeruzemeltetével kotott egyedi szagositasi szerzédésben rogzitett
szagositasi norma alapjan biztositia a szagositasi szolgaltatast a foldgazeloszté
rendszer foldgaztermel6i betaplalasi pontjan.

A foldgaztermeld részleges szigetliizembe torténd betaplalasa esetén a foldgazszallitd
rendszeri virtudlis betaplalasi ponton mért mennyiség alapjan szamitott szagositasi
dijat a szallitasi rendszeruzemeltetével szamolja el.

A foldgazelosztdi részleges szigetiizemben a szagositas dijat a féldgazszallito
rendszer Osszevont Kiadasi pontjan a rendszerhasznalati szerzédéssel rendelkez6
rendszerhasznalé szamara a rendszerhasznalati szerz6dés szerint a szallitasi
rendszertizemeltetd szamolja el a rendszerhasznalora allokalt mennyiség alapjan.

Kapacitaslekotés és kereskeddvaltas folyamata teljes és részleges
szigetlizemben

Kapacitaslekotés szabalyaira és kereskeddvaltasra szigetlizemben a Szabalyzat 2.1.
pontjanak eléirasai vonatkoznak.

Az a) pontban foglaltakon tul szigetlzemben a kapacitaslekotési kérelemhez a
foldgaztermeld koteles csatolni nyilatkozatat arra vonatkozéan, hogy az igényelt
kapacitas a sajat termelés mértékét nem haladja meg és célja az orszagbdl val6é
kiszallitas, vagy az MGP ponton torténé értékesités.

Teljes és részleges szigetlizemi nominéalas szabdalyai

A foldgazelosztéi teljes szigetiizem betaplalasi pontjan (termelési pont) kapacitassal
rendelkezd rendszerhasznalok koételesek az altaluk  ellatott  felhasznaldk
fogyasztasigényét a foldgazelosztoi telijes szigetizem betdplalasi pontjan a
foldgaztermel6 felé nominalni a nominalasra vonatkozé hataridék szerint.

A részleges szigetiizem foldgaztermel6i betaplalasi pontjan kapacitassal rendelkez6
rendszerhasznal6 a foldgaztermel§ altal betaplalni tervezett mennyiséget nominalja a
Szabdlyzat 4.1.3.1. pont c) i pontjaban leirt virtualis betaplalasi pontra.

A rendszerhasznal6 nominalja a féldgazszallité rendszer a Szabalyzat 4.1.3.1. pont c)
ii bekezdése szerint 6sszevont kiadasi pontjara a felhasznal6k masnapi fogyasztas
igényét a nominalasra vonatkozé hataridék szerint.

Abban az esetben, ha a részleges szigetlizem 0sszes fogyasztasa alacsonyabb, mint
a betaplalni tervezett dsszes gazmennyiség, a foldgaztermel§ koteles a termelését
korlatozni mivel a részleges szigetiizem foldgazszallitéi betaplalasi pontjan a
foldgazszallitd rendszeri iranyaba torténd aramlas nem lehetséges.
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4.1.9.

a)

b)

4.2.
4.2.1.

a)

b)

4.2.2.

a)

b)

Allokélas szigetizemben a foldgézszallitd rendszer hélézati betapléléasi,
betaroléasi és kitarolasi, valamint kiadasi pontjain

Az adott foldgaztermeldi betaplalasi pontnak megfeleld féldgazszallitd rendszeri
virtudlis betaplalasi pontra vonatkozéan a részleges és teljes szigetlizemben az
allokalast a foldgaztermeld végzi.

A szallitéi részleges és teljes szigetliizem 6sszevont foldgazszallité rendszeri kiadasi

sz

Foldgazeloszto rendszeri atszallitas
Elosztorendszeri atszallitads kezelése

Foldgazeloszté rendszeri atszallitisnak minésul a felhasznaldk olyan tipusu
rendszerizemeltetdi kiszolgalasa, amikor a felhasznalé a foldgazszallitdé rendszer
kiadasi pontjahoz kapcsol6do foldgazelosztoi rendszerizemeltetd (féldgazeloszto)
vezetékrendszeréhez, kapcsol6dé masik foldgazelosztéi rendszerlizemelteté (al-
elosztd) rendszerérdl van ellatva kdzvetlendl, figgetlenil a két foldgazeloszté rendszer
kozotti kapcesolatot megteremtd vezeték(ek) fizikai helyzetétdl.

Az atszallitdsokat az atszallitas id6tartama alapjan két csoportba sorolhatjuk:

i. allandé Aatszalliths: Ebben az esetben az al-eloszté rendszerén |évd
felhasznalok egész évben egy masik féldgazeloszté rendszerén keresztil kerl
ellatasara,

ii. id6szakos atszallitas: Ideiglenesen egy bizonyos idészakra (téli id6szakban,
havaria, vagy tmk miatt) jon Iétre a Kkét érintett foldgazeloszto
megallapodasaként. llyen esetben az al-eloszté rendszeren lévé felhasznaldk
az addigi foldgazszallité rendszeri kiadasi pont helyett egy masik féldgazszallitd
rendszeri kiadasi ponthoz kapcsolédd elosztoi terlleten keresztll kertilnek
ellatasra. Az idészakos atszallitas megsziinése utan pedig visszakerllnek az
eredeti foldgazszallité rendszeri kiadasi pontra.

Foldgazszallité rendszeri kiadasi ponti kapacitaslekotés

Az alland6 atszallitassal érintett foldgazszallité rendszeri kiadasi pontokra vonatkozé
kapacitaslekotések esetében az foldgazelosztéi és al-elosztdi rendszereken lévé
felhaszndlok ellatasdhoz szikséges foldgazszallitd rendszeri kapacitasokat a
rendszerhasznalok dsszevontan kezelik.

Ideiglenes atszallitas esetén az atszallitas kezdd és zard idépontjarol, valamint az
atszallitasban érintett Rendszerhasznaldkrdl a foldgazeloszto és az al-eloszté k6zos
nyilatkozatban az atszallitas kezd6 id6épontjat megel6z6 harmadik munkanapig a
szallitasi rendszeruzemeltet6t irasban tajékoztatjagk. Az ideiglenes atszallitas
id6szakara az érintett Rendszerhaszndld irasbeli kapacitasigényére a szallitasi
rendszerlizemeltetd megszakithatd kapacitast allit be a relevans foldgazszallito
rendszeri kiadasi ponton, amelyet dijmentesen a Rendszerhasznal6 rendelkezésére
bocsat.
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4.2.3.

4.2.4.

b)

4.2.5.

a)

b)

4.2.6.

b)

4.2.7.

Foldgazszallité rendszeri kiadasi pont nominalasa

Allando és idészakos atszallitas esetén a rendszerhasznal6 a foldgazelosztéi és al-
elosztéi rendszereken [év6 felhasznaldkra vonatkozé nominaldsokat Gsszevontan
kezeli, és a Szabalyzat 2.2. pontjaban foglalt el6irasok alapjan adja meg a
foldgazszallité rendszer kiadasi pontjara vonatkozéan.

Napon belili allokalas

A foldgazeloszt6 tovabbitja az al-eloszt6 felé az allokalas elvégzéséhez szikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszeriizemeltet6tél kapott, az
atszallitassal érintett gazatadora vonatkozé min6ségi adatokat 13 6ra 15 perc és 17
ora 15 percig.

Az elsd pontban kapott adatok felhasznalasaval az al-eloszt6 kételes az allokalast
elvégezni a Szabalyzat 2.4.4. pontja szerint. A szallittaté paronként eléallt napon belili
allokalt érai mennyiségeket 13 6ra 40 perc és 17 6ra 40 percig elkildi a féldgazelosztd
részére. A foldgazeloszté a kapott adatokat felhasznalja a napon belili allokacio
elkészitése soran.

A gaznap utani allokalt gazmennyiség kiszamitasa

A foldgazelosztd tovabbitja az al-eloszt6 felé az allokalas elvégzéséhez szikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szdllitasi rendszerizemeltet6tél kapott, az
atszallitdssal érintett gazatadora vonatkozd minéségi adatokat az allokalandé gaznap
uténi napon 10 éra 20 percig.

Az al-eloszt6 koteles az allokalast elvégezni a Szabalyzat 2.4.3.1 a) i-v pontjai szerint.
A szallittatd paronként eléallt napi allokalt mennyiséget az allokalandé gaznap utani
napon 11 6ra 15 percig elkildi a foldgazeloszto részére. A foldgazeloszté a kapott
adatokat felhasznalja a napi allokaci6 elkészitése soran.

Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasa

A foldgazeloszt6 tovabbitja az al-elosztd felé az allokalas elvégzéséhez sziikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszeriizemeltet6tdl kapott, az
atszallitassal érintett gazatadora vonatkozé mindségi adatokat legkésébb a targyi
gazhdnapot kdvetd honap 6. munkanapjan.

Az al-eloszté koteles az allokalast elvégezni a Szabdlyzat 2.4.3.2 c) pontjanak
rendelkezései szerint. A szallittatd paronként eldallt napi allokalt mennyiséget a
szallitasi rendszertizemeltet6 altal publikalt hatarid6 el6tt legalabb 48 oraval elkildi a
foldgazelosztd részére. A foldgazeloszté a kapott adatokat felhasznalja az
Ujrafelosztasi eljaras soran allokalt gazmennyiség kiszamitasahoz.

Nomindlés eltérés a foéldgazszallitdé rendszeren

Alland6 és ideiglenes atszallitds esetén a nominalas eltérés vizsgalata a Szabalyzat
2.5.2.5. pontja szerint torténik az atszallitdsban érintett atadas-atvételi pontokon.
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4.2.8. Kapacitastullépés a foldgazszallité rendszeren

a) A foldgazeloszté tovabbitja az al-elosztd felé az allokdlas elvégzéséhez sziikséges
atszallitott (allokalandd) mennyiségi és a szallitasi rendszeriuzemeltet6tél kapott, az
atszallitdssal érintett atadora vonatkoz6 minéségi adatokat a targyi gazhénapot kéveté
hénap 6. munkanapjan.

b) Az al-eloszto koteles az allokalast elvégezni a Szabalyzat 2.5.2.5. f) iii-v pontjanak
rendelkezései szerint. A szallittatd paronként eléallt orai allokalt mennyiséget
legkésdbb a targyi gazhonapot kdveté honap 16. napjan elkildi a foldgazeloszto
részére. A foldgazeloszté az al-eloszté altal meghatarozott éracsucs adatokat, mint
Orai mért adatokat koételes felhasznalni az éracsucs allokalas elvégzéséhez.

c) A szallitasi rendszerlizemeltet a kapacitastullépés vizsgalatanal a rendelkezésre allé
kapacitasokat az aldbbiak szerint veszi figyelembe:

i. A&llandé atszallitas esetén a rendszerhasznaldé szaméra rendelkezésre allo
kapacitasokat a Szabalyzat 2.2. pontjanak els6 bekezdése szerint,

ii. ideiglenes atszélliths esetén a relevans atadas - atvételi ponton az atszallitas
idbészakara rogzitett megszakithaté kapacitassal novelt kapacitast, az
atszallitAsban érintett eredeti atadas - atvételi ponton pedig a megszakithat6
kapacitassal csokkentett kapacitast.

4.3. Korlatozasra vonatkoz6 szabalyok és valsaghelyzet kezelése
4.3.1. Korlatozas

a) A korlatozas az egyuttm(ikodé foldgazrendszeren, vagy annak egy részén az egyes
korlatozasi kategoriakba besorolt felhasznaldk gazfogyasztasanak csokkentése, vagy
megszilntetése a foldgazellatas biztonsaganak megdérzése helyreallitdsa érdekében.

b) A felhasznaléval létrejovo, a vonatkozd jogszabaly szerinti szerzédésben® rogziteni
kell a GET, a Vhr. és a 399/2023. (VIIl. 24.) szerinti tartalmi elemeket.

4.3.2. Korlatozasi kategoriak

a) A korlatozas ald vonhat6 felhasznaldi kategériakat a 399/2023. (VIII. 24.) Korm.
rendelet tartalmazza.

b) A korlatozasi kateg6riak romai szamozasa egyben korlatozasi sorrend is. A magasabb
korlatozasi kategériaba tartozé felhasznalék csak abban az esetben vonhatdk be a
korlatozasba, ha a korlatozasba bevont gazatadd allomasokon keresztll vételezd,
alacsonyabb korlatozasi kategdriaba tartozd felhasznalok vételezésének csokkentési
lehetéségei mar kimeriltek.

c) A korlatozasi kategoridk mellett a korlatozasi besorolas aldli — arab szadmokkal jeldlt -
kivételeket a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

69399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. §.
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4.3.3. Korlatozasi besorolas

a) A Kkorlatozasi besorolas az egyluttmikodd foldgazrendszeren a foldgazellatas
biztonsaganak megérzése érdekében kidolgozott felhasznéloi kikapcsolasi sorrend.
Ennek kidolgozasa érdekében a gazipari szereplék az aldbbi szabdalyok szerint
adatszolgaltatasra kotelezettek.

b) Afoldgazkereskedd, vagy foldgazkereskedd hianyaban a sajat jogon eljaro felhasznélo

a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a felhasznélé nyilatkozata
alapjan 6sszegydijti, nyilvantartja és tovabbitja a rendszertizemeltetének a szerz6dott
kivételek teljesitményeinek meértékét és a korlatozasi kapcsolattartd elérhetéségi
adatait.
A foldgazkereskedd a vele szerz6déses jogviszonyban allé nem lakossagi felhasznaldk
felhaszndlasi helyei korlatozasi besorolasa soran az adott felhasznalasi helyet az érai
adatok jeltovabbitashoz szikséges telemechanikai rendszerrel rendelkezének tekinti,
amennyiben a felhasznalasi helyre teljesiiinek a GET vonatkozd pontjaban™ foglalt
feltételek. Az igy elkészitett korlatozasi besorolast az érintett rendszeriizemeltetd
felllvizsgélja és amennyiben az 6rai adatok jeltovabbitashoz szukséges
telemechanikai rendszer aktualis rendelkezésre allasa a felhasznalasi helyen eltér, a
rendszerhasznalé felé megkildi a médositdé javaslatat, amit a rendszerhasznal6
haladéktalanul modosit és megkuld az érintett rendszerizemeltetének. Amennyiben a
rendszerhasznalé egy munkanapon belil nem nyilatkozik a rendszerizemeltet6
modositasi javaslatarél, akkor a korlatozasi kategériara vonatkozé6 moédositast
elfogadottnak kell tekinteni.

A korlatozés elrendeléséig ezen adatokban torténd, a felhasznalé altal megadott
minden valtozast koételesek haladéktalanul tovabbitani az érintett rendszerliizemelteték
felé. A korlatozas elrendelését kdvetéen a rendszerhasznaldknak a korlatozasi
kategoriara és a kivételekre vonatkozo felhasznal6i modositasi igényt el kell utasitaniuk
és a korlatozas fennallasa alatt ezeket az adatokat a rendszeriizemeltetékkel torténd
adatcserék soran nem maodosithatjak.

I.  Amennyiben egy POD mdgott tobb eltérd teljesitményl méré van és az adott
POD mogott 50 MW és annal nagyobb teljesitményl erémi is van, amelyek
tizel6anyag valtasra kotelezettek, akkor is I-es kategoériaba kell sorolni a POD-
t, ha erémivi tevékenységtdél eltérd tevékenységet is végez. Az eltérd
tevékenység teljesitményigényét a kivételben, igazolt médon kell szerepeltetni.

IIl.  Amennyiben egy felhasznalasi hely tdbb korlatozasi kivételbe tartozik (példaul
mert a felhasznalé egy telephelyen tobbféle tevékenységet folytat), akkor a
nyilatkozatban a felhasznalé tobb kivételi kort és a hozzajuk tartozé tobb
kivételbe tartoz6 kapacitast jelélhet meg.

c) A szdllitasi rendszerlizemeltet6 és a foldgazelosztok a mikodési terlletikre
vonatkozéan a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatarozott Rendszerterv
szerinti Utemezéssel 6sszedllitjdk a rendelet szerinti korlatozasi adatokat és feltoltik
azt a szallitasi rendszeriranyité Informatikai Platformjara.

70 GET 100/A. § (2) b) pont
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d)

e)

f)

9)

4.3.4.

I.  Ateriletileg illetékes foldgazeloszté a tavadds méréssel nem rendelkezd, és az
5. kivételbe nem tartoz6 felhasznalasi helyekre vonatkozdéan is POD szinti
napi allokalt adatot tolt fel a szallitasi rendszeriranyitd Informatikai Platformjara.

II. Az 5. kivételbe tartoz6 tavadds méréssel nem rendelkezé felhasznaldk
allokalasat virtualis POD-on 6Osszesitve kell megadni minden gazatadé
allomasra. Az 0sszesitett értéket maradék elven kell képezni, azaz a gadzatado
allomason atadott mennyiségbdl ki kell vonni az 6sszes POD szinten allokalt
mennyiséget, a HMK-t, az érintett gazatado allomasok esetében az aleloszto
részére atszallitott mennyiséget, és az igy elballt értéket kell a virtudlis POD-ra
allokalni. Ezt az értéket kell tekinteni az adott gazatadé allomasrol vételezd 5.
kivételbe tartozé felhasznélasnak. Ezen virtualis POD-okat a Ill. kategéridba és
az 5. kivételbe kell sorolni.

. A foldgazeloszté rendszerek kozotti atszalliths esetén minden érintett
foldgazelosztd a sajat ellatasi teriletén lévé felhasznaloéi kdrre megadja a
Rendszertervben részletezett tartalommal a POD szint( allokalassal és a POD-
okhoz tartozé korlatozasi térzsadatokkal kapcsolatos adatszolgéltatast a
szallitasi rendszerlizemeltetd részére. Ehhez a széllitasi rendszerlizemeltetd
az Informatikai Platformjan biztositja az aleloszté részére is a gazatado
allomasokra torténé korlatozasi adatok feltoltési lehetéségét.

A szdllitasi rendszeriizemeltetd és foldgazelosztok a foldgazkereskedbktdl kapott
korlatozasi adatokban bekovetkez6 valtozasokat (kilonds tekintettel a korlatozasi
kategoridkat, korlatozasi kivételeket, korlatozasi kapcsolattartot) kotelesek a szallitasi
rendszeriranyitdé részére az 4ltala megadott soron kovetkezd adatszolgaltatasi
idészakban bejelenteni. Az adatszolgaltatasi id6szak legfeljebb 1 nap.

Azon kozvetlen szallitovezetéki felhasznalok, akik a rendszertkrél tovabbi
felhasznalasi hely(eke)t latnak el féldgazzal, kotelesek a szallitasi rendszeriranyito altal
megadott, a féldgazelosztdkra vonatkozo Utemezéssel megegyezden a haldzati pontra
allokalt foldgazmennyiséget felhasznalasi hely (POD) szerint allokalni és az allokalast
feltélteni a szallitdsi rendszeriranyité Informatikai Platformjara a foldgazelosztokra
vonatkoz6 adattartalommal.

Korai elbrejelzési szint esetén a szallitasi rendszeriranyitd napi szinten 6sszesiti a
korlatozasi besorolast és korlatozasi kategorianként, korlatozasi kivételenként,
felhasznélasi helyenként, POD-szinten meghatarozza a napi szintli fogyasztasi
adatokat, korlatozhaté mennyiségeket a VI. szamu mellékletben foglaltak szerint.

A 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerinti adatokat a Hivatal altal jovahagyott, a
szallitdsi rendszeriranyité honlapjan publikalt Rendszertervben foglalt méddszert
kbvetve, az abban rogzitett formaban és tartalommal kell megadni.

Korlatozas végrehajtasa

Korlatozés vészhelyzeti szint kihirdetése esetén rendelhetd el.

A korlatozas elrendelésére sor kerulhet a gaznapot megel6z6en és a gaznap kozben
is.

Amennyiben a rendszerhasznalok altal felajanlott forrasok, valamint a bekért biztonsagi
foldgazkészlet egylttesen nem teszik lehetévé a hidraulikai egyensuly fenntartasat, a
szallitasi rendszerlizemeltetd javaslatara a szallitasi rendszeriranyité dont a korlatozas
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elrendelésérél. A korlatozas elrendelése és a felhasznalok értesitése a 399/2023. (VIII.
24.) Korm. rendelet szerint torténik.

d) A szallitasi rendszeriranyité koteles a a foldgazfelhasznalasi tervben 7! foglaltak szerint
végrehajtani a korlatozast.

e) A korlatozdsban érintettek és a korlatozas alatt vételezhet6 géznapi
féldgazmennyiségek meghatarozasa a Szabdlyzat VI. szdmu mellékletében foglaltak
szerint torténik.

f) A korlatozasi igényrél a szallitasi rendszeriranyité a szallitasi rendszerizemeltetét, a
teruletileg érintett foldgazelosztét és azon kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalodt, aki a
rendszerikrél tovabbi felhasznalasi hely(eke)t latnak el, koteles értesiteni a
Rendszerterv szerinti tartalommal, meghatarozva kilénésen:

i. akorlatozas helyét (gdzatado allomas), amennyiben regionalis korlatozas kerdl
elrendelésre;
ii. korlatozéas intézkedés elrendelésének idépontjat;
iii. korlatozasi intézkedés megkezdésének gazoérajat;
iv.  akorlatozasban érintett POD listat;
v. a korlatozadsban érintett felhasznaldsi helyen (POD) a korlatozas alatt
vételezhetd mennyiséget.

g) A szallitasi rendszertizemeltet6 és a terlletileg illetékes féldgazelosztd, valamint azon
kozvetlen szallitévezetéki felhasznélok, akik a rendszerikrdl tovabbi felhasznalasi
hely(eke)t latnak el féldgazzal, kotelesek korlatozas elrendelése esetén haladéktalanul
elektronikus Uton értesiteni az altaluk kiszolgalt korlatozandé felhasznaldkat és ezen
felhasznalokat ellaté rendszerhasznalokat.

h) A lll. kategodriaba besorolt felhasznalokat a korlatozas elrendelésétél szamitott 1 6ran
belll a szallitasi rendszeriranyité a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint értesiti.

i) A szallitasi rendszerirdnyité a korlatozas elrendelésérél, a zavar sulyossagarol és a
rendszeregyensuly fenntartdsa érdekében megtett, vagy tervezett tovabbi
intézkedéseir6l a Hivatalt haladéktalanul, de legfeljebb 24 6ran beldl irdsban
tajékoztatja.

i) A szallitasi rendszeriizemeltetd, a terlletileg illetékes foldgazeloszt6 és azon kdzvetlen
szdllitovezetéki felhasznalok, akik a rendszerlkrél tovabbi felhasznalasi hely(eke)t
latnak el, a korlatozas végrehajtasat a felhasznal6é vételezési pontjanal a gazméré
tavleolvasasaval vagy helyszini leolvasassal ellenérzik. Amennyiben a felhasznal6
vételezési pontjanal tdobb gazmérd van és ezek kdzott van olyan, ahol a korlatozas
végrehajtasat a gazméré tavleolvasasa nem mikodik, a rendszeriuzemeltetdé a
korlatozas végrehajtasat csakis helyszini leovasassal ellenérizheti. Ha az ellenérzés
soran a korlatozasi utasitas végrehajtasanak vonatkozasaban mulasztas allapithaté
meg, a rendszerizemeltetd jogosult és koteles a felhasznal6 vételezését megszakitani.

k) Korlatozas esetén a célvezeték Uzemeltet6je is koteles a szallitédsi rendszeriranyitd
altal megadott intézkedéseket végrehajtani.

[) A Kkorlatozasi indok megsziinését kdvetben a szallitdsi rendszeriranyitd koteles
haladéktalanul értesiteni a szallitasi rendszerlizemeltetét, a teriletileg illetékes

71 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 11.8§ (1) bek.
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foldgazelosztét, valamint azon kozvetlen széllitbvezetéki felhasznaldkat, akik a
rendszerukrél tovabbi felhasznalasi hely(eke)t latnak el a korlatozéas feloldasardl.

m) A szallitasi rendszerliizemeltetd, a terlletileg illetékes féldgazelosztd, valamint azon

y

kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldk, akik a rendszerikrél tovabbi felhasznalasi
hely(eke)t latnak el, a szallitasi rendszeriranyito értesitését kdvetéen haladéktalanul
kotelesek az Altaluk kiszolgédlt, a korlatozasba bevont felhasznalokat és ezen
felhasznalokat ellaté rendszerhasznalGkat a korlatozas feloldasarél értesiteni.

A korlatozas idétartama alatt a szallitasi rendszeriranyitd koteles honlapjan folyamatos
tajékoztatast nyujtani a korlatozassal kapcsolatban.

A korlatozas id6tartamardl a korlatozast elrendeld rendszerlizemelteté a korlatozott
felhaszndalok kérésére igazolast allit ki.

A szallitasi rendszeriranyitdo a korlatozas feloldasat kovetéen készitett jelentésének
tartalmaznia kell:

i.  akorlatozas elrendelésének okat;

ii. akorlatozasi helyzet kialakulasanak kérilményeit;

ii.  akorlatozas elkerllésére tett intézkedések részletes ismertetését;

iv. a megtett intézkedések idérendi felsorolasat;

v. akorlatozott kategéria(ka)t és kivételeket;

vi. a szdllitasi rendszerirdnyitd a korlatozas elrendelésére, végrehajtasara
vonatkozé értékelését (a végrehajtasban résztvevék munkajanak és a
korlatozassal érintett engedélyesek részérél tapasztalt egyuttmikddési
készség Osszefoglald értékelését);

vii. a Kkorlatozassal 0Osszefliggd intézkedések dokumentalasara vonatkozé
tajékoztatast;
viii.  valamint a forrasgazdalkodasi intézkedésekrdl készitett jelentést.

A jelentést a Hivatal elfogadhatja, vagy kiegészitésre visszaadhatja a szallitasi
rendszeriranyitonak, megjeldlve a kiegészités targyat.

A jelentés kiegészitését a szallitasi rendszeriranyitonak 4 munkanapon belil be kell
nydjtania a Hivatalnak.

A gaznap elétt korlatozott felhasznald, vagy a felhasznalét ellaté foldgazkereskedd a
szallitasi rendszeriranyit6 altal korlatozott féldgazszallitasi kapacitasokra nem adhat be
nominalast és Ujranominalast a korlatozas feloldasaig.

A gaznap kdzben korlatozott felhasznaldk, vagy az azokat ellaté foldgazkereskeddk a
foldgazszallitd rendszeri forrasponti betaplalasukat nem csokkenthetik, csak a
szallitasi rendszeriranyité utasitasanak megfeleléen.

A korlatozés napjan a korlatozott felhasznalot ellatéd rendszerhasznal6 altal korlatozas
ideje alatt a foldgazszallité rendszerbe betdplalt, de ki nem vett, tdbblet
gazmennyiséget a szallitasi rendszerizemelteté a 4.3.5.1. g) pont szerinti sulyozott
atlagaron kell elszamolni.
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4.3.5.

4.3.5.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Foldgazellatasi valsaghelyzet

1. Nominélés, egyensulyozas, allokélads, elszdmolds vészhelyzeti szint
esetén

A rendszerhasznal6k a betaplalasi és a kiadasi pontokra a Szabdlyzat 2.2.1. pontja
szerint kotelesek nominalni.

A rendszerhasznélok Altal lekotott betaplaldsi ponti nem nomindlt és szabad
kapacitasok terhére a szallitasi rendszerizemeltet6 megszakithatd kapacitast biztosit
a kapacitaslekotéssel nem rendelkezé, illetve kapacitasukat teljes mértékig kihasznalé
tobbletforrast felajanlé foldgazkereskedék részére.

A rendszerhaszndlo koételes a korlatozott kiadasi oldallal egyensulyos betaplalas felett
a betplalasi pontokon a lehetséges 6sszes forrasat nominalni a szallitasi
rendszerlizemeltetével egyeztetett mértékig.

Foldgazellatasi valsaghelyzet vészhelyzeti szintjének bekdvetkeztekor a kereskedési
platform mikodtetése, a szallitasi rendszeriizemeltetd vezetékkészlete terhére nyujtott
rugalmassagi szolgaltatas biztositasa és a gaznapi egyensulyi elszamolasok Koézponti
Szerz6dé Fél altali tevékenysége felfliggesztésre  kerdl.  Valamennyi
rendszerhasznaldval kdzvetlenll a szallitasi rendszerlizemeltetd szamolja el annak
gaznapi kiegyensulyozé foldgazmennyiségét és a kiegyensulyoz6 fdldgaz
forgalmazason realizalt értékesitési kulonbozetet a Szabalyzat 2.5.2.3. pontja szerint.
A vészhelyzeti szint elrendelésének idépontjat koveté gaznapelszadmoldsa soran a
vészhelyzeti kiegyensulyoz6 foldgaz arat kell alkalmazni.

Vészhelyzeti szint esetén a rendszerhasznalok kotelesek a kapcsol6do
rendszertuzemeltetdkkel, foldgaztermelbkkel és kereskedelmi partnereikkel egyeztetni
a forrasok rendelkezésre allasanak biztositasa érdekében.

A vészhelyzeti szint elrendelésének id6tartama alatti gaznapokra vonatkozoan a
rendszerhasznal6 az a) pont szerinti nominalast kdvetéen a gaznap kezdetét megel6z6
nap 15:00 oréaig az Informatikai Platformon koételes az altala a betaplalhaté féldgaz
maximalis mennyiségét az erre a célra rendszeresitett adattablaban rogziteni. Az
Informatikai Platformon kitoltott adattablat a Hivatal foldgazfelugyelet@mekh.hu és a
szallitasi rendszeriranyitd flowcontrol@fgsz.hu és a rielsz@fgsz.hu e-mail cimére is
meg kell kiildeni.

A szallitasi rendszeriizemelteté az Informatikai Platformon az adott elszamolasi napra
allokalt forrasponti mennyiségekkel korrigalja az adattablat a gaznapot kdvetd napon
12:00-ig, amiben a rendszerhasznalok az egyes forraspontokra megajanlott
egységarat EUR/MWh -ban kifejezve a gaznapot kdvetd napon 13:00 6raig kotelesek
megadni.

Az alkalmazott vészhelyzeti kiegyensulyozé féldgaz arakat az alabbi szabalyok szerint
kell meghatarozni:

i Az allokalasi folyamat elvégzését kovetéen a forrastdbbletes statuszu
rendszerhasznaldval az altala biztositott forrdsok mennyisége és a forrasokhoz rendelt
egysegarak sulyozott atlagara alapjan kell elszamolni.

A sulyozott atlagar az alabbi képlet alapjan kertl meghatarozasra:

*o(forrasMWh x forrasEUR/MWh)
o forrasMWh

Pvhforrtobblet =
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ahol:

Pvhforrtdbblet: adott forrastobbletes statuszu rendszerhasznald elszamolasa soran
alkalmazott vészhelyzeti ara (EUR/MWh)

forrasMWh: adott forrastdbbletes statuszd rendszerhasznalé altal az egyes
forraspontokon biztositott forras mennyisége

forrasEUR/MWh: adott forrastébbletes statuszd rendszerhaszndlé altal az egyes
forraspontokon biztositott forrashoz tartozé egységarak

ii. Az allokalasi folyamat elvégzését kdvetéen a forrashianyos rendszerhasznalok
esetén a vészhelyzeti kiegyensulyozé foldgaz arét a szallitasi rendszeriizemelteté a g)
pont szerint meghatarozott arak, - melyek tartalmazzak a biztonsagi foldgazkészlet
mennyiségét és annak a rendeletben meghatarozott arat is - forrastobbletek
mennyiséggel sulyozott atlagaraként allapitja meg, mely nem lehet magasabb, mint a
miniszter altal rendeletben megallapitott legmagasabb ar.

Yieo(forrastMWh x PvhforrtobbletEUR/MWh)
o forrastMWh

Pvhforrhiany =
ahol:

Pvhforrhiany: adott forrashianyos statuszu rendszerhasznalé elszamoldsa soran
alkalmazott egységar (EUR/MWh)

forrastMWh: adott forrastobbletes statusz( rendszerhasznald altal biztositott
forrastdbblet mennyisége

forrastEUR/MWh: adott forrastdbbletes statuszi rendszerhaszndld vészhelyzeti
elszamol6 egységara

A forrasttbbletes rendszerhasznaldk a h) i. pont szerint meghatarozott féldgaz aron
adjak el forrastdbbletiik mennyiségét a szallitasi rendszerizemeltetének.

A forrashianyos rendszerhasznaldk a h) ii. pont szerint meghatarozott féldgaz aron
veszik meg a felhasznal6ik ellatdsahoz szikséges forrashianyuk mennyiségét a
szallitasi rendszertizemeltet6tol.

A vészhelyzeti kiegyensulyozé foldgaz elszamolasa a szallitasi rendszeriizemeltetd
Uzletszabalyzatdban leirtaknak megfeleléen torténik.

Vészhelyzeti kiegyensulyozé foldgaz aranak meghatarozasa soran nem kerdl
figyelembevételre a kismértéki eltérités Hivatal altal meghatarozott mértéke.
Vészhelyzet esetén nominalas eltérési poétdij nem keril felszamitasra a
rendszerhasznalok részére.

A havi Ujrafelosztas hataridejét kovetd masodik munkanapon a POD szint(i allokaciot
az allokalaséert felelés rendszerizemelteté és azon kozvetlen szallitovezetéki
felhaszndlo, aki a rendszerérdl tovabbi felhasznalasi hely(eke)t lat el foldgazzal, az
Informatikai Platformon elérheté formatumban és adattartalommal Gjra feltolti az
ellatasi tertiletén 1évo, és a korlatozasban érintett minden felhasznaléra vonatkoz6an
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annak érdekében, hogy a szallitasi rendszeriranyit6 a GET’? vonatkozé pontja szerinti
poétdijat ki tudja vetni.

0) Azon felhasznaldk vonatkozasaban, akikre a szallitasi rendszeriizemelteté a megadott
POD szintl allokalas alapjan tulvételezett gazmennyiséget éallapit meg, és azt a
foldgazeloszto hiteles mérési adatokkal igazolni tudja, az érintett POD kapcsol6do
rendszerlizemeltet6je a szallitasi rendszeriranyitdé kérésére a potdij kivetéséhez
szukséges szamlazasi informéciokat koteles megadni 10 (tiz) munkanapon belll. A
kapcsolédd rendszeriizemeltetdk részére a felhasznaldi szamlazasi informéacidkat a
korlatozasban az érintett felhasznaldkat ellatdé rendszerhasznalok kotelesek megadni
az adatkérést kévetd 5 (6t) munkanapon belll.

4.4. Biometan betaplalas az egyiittmiikodé foldgazrendszerbe
4.4.1. Altalanos szabalyok

a) Az egyuttmikoédé foldgazrendszerre csatlakozni kivané biometan termelé a
csatlakozasi igényét kozvetlenll a széllitasi rendszerlizemeltetéhéz nydijtia be.”® A
csatlakozas megvalésithatosaganak vizsgalataban a szallitasi rendszerizemeltetd és
az érintett féldgazelosztdé(k) koteles(ek) egylttmikodni.

b) A biometan termel6nek a Vhr™. szerinti gazminéséget kell biztositania.

c) A csatlakozas vizsgalatahoz a biometan termelének meg kell adnia a biometan
termelé Uzem (ingatlan) helyrajzi szamat és szilkség esetén a csatlakozasi pont GPS
koordinatéit is.

d) A szallitasi rendszerlizemeltetd a csatlakozasi igény beérkezését kovetben 5
munkanapon belll értesiti a teriletileg illetékes foldgazeloszté(ka)t és kéri a
foldgazeloszté rendszerre torténd csatlakozas vizsgalatanak elvégzését.

e) Az érintett foldgazeloszté a foldgazelosztdé rendszer fejlesztésének egyszerisitett
miszaki - gazdasagi feltételeirdl adatszolgaltatast készit az alabbi tartalommal:

i. elézetes kapacitasvizsgalat a folfdgazeloszté rendszeri betaplalasra
vonatkozoéan;

ii. foldgazeloszté rendszeri fejlesztés egyszerisitett miszaki tartalma, varhaté
fejlesztési koltsége;

iii. megvalbsitas varhat6 Utemezése.

f) A foldgazeloszté a csatlakozasi javaslat dsszeallitasdhoz sziikséges e) pont szerinti
adatokat a vonatkozd jogszabaly szerinti hataridére” megkildi a szallitasi
rendszeriizemeltetd részére, aki a rendelkezésre all6 dokumentumok alapjan
javaslatot tesz a biometan termeld részére a foéldgazelosztd és a foldgazszallitd
rendszerre  torténé csatlakozds modjara és feltételeire.’* A  szallitasi
rendszerlizemeltetd és a foldgazeloszto tobb javaslatot is megfogalmazhat.”’

72 GET 98/A. § (4) bek.
73Vhr. 66. § (1) bek.
74Vhr. 11. sz. melléklet
7>Vhr. 66. § (1) bek.

76 Vhr. 66.§ (1) és (2) bek.
77 Vhr. 66.§ (3) bek.
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g) Amennyiben a fdldgazeloszté rendszer véarhaté fogyasztasi viszonyai alapjan a
biometan termeld altal betaplalni kivant oérai/napi mennyiséget a féldgazelosztd
rendszer csak részlegesen képes befogadni, akkor a rendelkezésre allé tényadatok
alapjan tovabbi miszaki megoldas(oka)t lehet felajanlani a biometan termel6 részére,
amellye(kke)l biztosithato a teljes igény betaplalhatosaga, ezért a kovetkez6
lehetéségek kerlilhetnek megvizsgalasra:

i. Kozvetlen foldgazelosztd rendszeri kétlépcs6s” betaplalas, melynek esetén a
csatlakozo foldgazeloszté rendszer fogyasztasanak mértékéig kerdl
betaplaldsra a biometan, az azt meghaladdé biometan mennyiség pedig a
nagyobb nyomasu foldgazelosztd rendszerbe keril betaplalasra.

ii. FoOldgazelosztd rendszerek 6sszekotése, mellyel olyan mértékben bévitheté-e
a kiadasi kapacitds, hogy az 06sszekapcsolt féldgazelosztéi rendszeren
prognosztizalt kiadasi mennyiség a lehet6 legkisebb mértékben korlatozza a
biometan termeld betaplalasat.

iii. Kozvetlen foldgazszallitdé rendszeri ,hibrid” betaplalas, melynek esetén a
gazatadd alloméas szekunder oldalan keresztil a csatlakoz6 féldgazeloszto
rendszer(ek) fogyasztasanak mértékéig kerul betaplalasra a biometan, az azt
meghaladé biometan mennyiség pedig a nagynyomasu fdoldgazszallito
rendszerbe kerll betdplalasra. Ez esetben két atadas - atvételi mérés kerdl
kialakitasra.

iv. A biometan termel6 altali betaplalas kdzvetlenll a féldgazszallitd rendszer
nagynyomasu részéhez, a gazatado allomas primer oldaldhoz.

Az i.-iv. esetekben a fbldgazszallitd, vagy a foldgazeloszté rendszerbe térténd
betaplalas az érintett rendszerlzemelteté altal meghatarozott, a mindenkori
uzemviszonyok altal igényelt nyomason toérténhet. A megfelelé csatlakozasi nyomast
biztosité miszaki megoldast és eszkdzdket a biometan termelének kell biztositania, a
vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen’®.

h) A foldgazeloszté altal a szallitasi rendszerizemeltetének megklldétt vizsgalati
eredményekhez és adatokhoz kapcsoldodéan a szdllitasi rendszerizemelteté
meghatarozza az egyes miszaki megoldas(ok)ra vonatkozd, a foldgazszallitd
rendszert érintd fejlesztési javaslatokat.

i) Amennyiben a biometan termeld elfogadja a szallitési rendszerlizemeltetd altal az
érintett foldgazeloszté bevonasaval dsszeallitott javaslatok egyikét, és a Vhr.
vonatkoz6 rendelkezéseinek’® megfeleléen megkototte az érintett
rendszerlizemeltetével a csatlakozasi szerzddést, az érintett felek egyuttmikdodési
megallapodast kdtnek, melyben tébbek kdzoétt rogzitik az lizemeltetés soran varhaté
tevékenységeket, jogokat és kotelezettségeket. Az egylttmiikddési megallapodasban
kell rogziteni tovabba a gazmin&séggel kapcsolatos feltételeket és az azzal
kapcsolatos mérések kialakitasara és az elszamolasra vonatkozo el6irasokat is.

) A foldgazszallit6 rendszerre torténd csatlakozas esetén a  szallitasi
rendszerizemeltetd, a foldgazeloszté rendszerre torténd csatlakozas esetén pedig a

78 Get. 70.§, 70/A.§ és Vhr. 68.§ (1) bek. g) pont
7 Vhr. 67. § (1) bek.
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féldgazeloszté kérvényezi a Hivatal jévahagyasat a vonatkozd eldirasoknak
megfelel6en.®

4.4.2. A biometan termel6 csatlakozasa a foldgazszallité rendszerhez
Amennyiben a 4.4.1. pont szerint lefolytatott vizsgalat alapjan a foldgazszallitd
rendszerhez t6rténé csatlakozas kerll megvalésitasra, a biometan termeld
csatlakozasa az alabbiak szerint torténik:

a) A biometan termelének kell megépiteni és Gzemeltetni a biometan termeld izem és a
foldgazszallitasi rendszer csatlakozasi pontja kozotti gazvezetéket.

b) A tervezett foldgazszallitd rendszeri csatlakozasi pontig szagositatlanul kell eljuttatni a
biometant.

c) A csatlakozasi pont kialakitasa a szallitasi rendszerizemeltetd Uzletszabalyzataban
rogzitettek szerint torténik.

d) A foldgazszallitasi és biometan termeldi rendszerek fizikai 6sszekapcsolasi pontjanak
koordinatéit kozosen kell meghatarozni.

e) A biometan termelének is ki kell alakitania a szallitasi rendszeriizemeltet6 el6irasainak
megfeleld minéségmérést, amely folyamatos online adatkapcsolaton keresztil
biztositia a szikséges minfségi adatokat a szallitasi rendszeriizemelteté felé.
Amennyiben az els6dleges szallitasi rendszerlzemeltetéi  minéségmérd
meghibasodik, vagy azon karbantartast kell végezni, akkor a biometan termel6
minéségmérd adataival torténik az elszamolas. A biometanra jellemzé
szennyezbanyagokat a biometan termelének kell akkreditalt laboratorummal
elemeztetni és bizonylatolni a szallitdsi rendszerizemeltet6 és az érintett
foldgazeloszto(k) felé.

4.4.3. A biometan termel6 csatlakozasa a foldgazeloszté rendszerhez
Amennyiben a 4.4.1. pont szerint lefolytatott vizsgélat alapjan a foldgazeloszto
rendszerhez térténé csatlakozas részben, vagy egészben keril megvaldsitasra, a
biometan termeld csatlakozésa az aldbbiak szerint torténik:

a) A biometan termel6é és a foldgazelosztd csatlakozasi szerzddést kot a biometan
termel6i kiadasi pontot és a elosztovezetéki csatlakozasi pontot 06sszekotd
foldgazelosztéi rendszerek fejlesztésére.

b) A biometan termel6i kiadasi pontot és a elosztovezetéki csatlakozasi pontot 6sszekotd
elosztévezetéket az érintett foldgazelosztd Gizemelteti.

c) A biometan termel6i csatlakozast érintd ingatlan telekhataran belll a biometan
betaplalast érinté rendszereken a foldgazeloszto semminemd
Uzemeltetési/karbantartasi tevékenységet nem végez.

d) A biometan termelének a kiadasi pontjan a szabvanynak megfelel6 szagositassal kell
atadni a biometant.

e) A csatlakozasi pont kialakitasa a féldgazeloszté Uzletszabalyzataban rogzitettek
szerint torténik.

80 Vhr. 67.§ (7) bek.
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f) A biometan termeld altal megadott helyrajzi szamu ingatlanon a foldgazelosztoi
csatlakozasi pont helyét a foldgazeloszté hatarozza meg.

g) A biometan termeldnek ki kell alakitania a szallitasi rendszertizemeltet6 el6irasainak
megfelel6d mindség és mennyiség mérést, amely folyamatos online adatkapcsolaton
keresztll biztositia a szikséges minBségi és mennyiségi adatokat a szallitasi
rendszerlizemeltetd felé.

192/192



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER
UZEMI ES KERESKEDELMI
SZABALYZATANAK
MELLEKLETEI

KESZITETTE:
SZABALYZATI BIZOTTSAG

HATALYBALEPES: 2026. OKTOBER 1.

JOVAHAGYTA: H2538/2026. SZAMU
MEKH HATAROZAT

1/104



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

TARTALOMJEGYZEK
TARTALOMJEGYZEK............. s ettt 2
l. SZ. MELLEKLET — SZABALYZATI,BIZOTTSAG UGYRENDJE ................................. 3
. SZ. MELLEKLET — PROFIL ALAPU ELSZAMOLASI RENDSZER ADATAI ............. 12

V.
V.
VI.

VII.

SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZSZALLITO RENDSZEREN MUKODTETETT
MEROMUSZEREKKEL ES BERENDEZESEKKEL SZEMBEN TAMASZTOTT

KOVETELMENYEK ........cooorviorverieremeesseesisesesssessssssessssesseessesssisssseessssssnssassenns 85
SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZPIACI SZEREPLOK ES OBJEKTUMOK
AZONOSITASANAK SZABALYAI, EIC KODOK................. e 90
SZ. MELLEKLET — MEGSZAKITASI ADATSZOLGALTATAS ES ADATFORGALOM
................................................................................................................................. 96
SZ. MELLEKLET — KORLATOZAS BESOROLAS MODSZERTANA......................... 97

SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZELOSZTOK ES A SZALL|TO VEZETEKHEZ
KOZVETLEN KAPCSOLODO FELHASZNALOK AZ EGYUTTMUKODO i
FOLDGAZRENDSZER FEJLESZTESEHEZ SZUKSEGES ADATSZOLGALTATASA..



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

I. SZ. MELLEKLET — SZABALYZATI BIZOTTSAG UGYRENDJE

PREAMBULUM

A széllitasi rendszeriranyité felelés az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat (tovabbiakban:
Szabalyzat) elkészitéséért és felllvizsgalataértl. A szallitdsi rendszeriranyitdé a
Szabalyzattal kapcsolatos el6készité munkat a Szabalyzati Bizottsag (tovabbiakban: SZB)
bevonasaval végzii Az SZB a Szabalyzat kidolgozadsat tamogaté és annak
véleményezéséért felelGs testiilet?.

1. AZ SZB MUKODESE

1.1. AZSZB TAGJAP®

1.1.1. Az SZB-ben az alabbi Kortk vesznek részt véleményezési joggal egy-egy, irdsban
felhatalmazott képvisel6jik utjan:

i. szallitasi rendszerlizemeltetd,

ii. foldgéaztarolo,

iii. foldgazeloszto,

iv. féldgazkeresked®,

V. egyetemes szolgaltato,

vi. szervezett foldgazpiaci engedélyes,
vii. foéldgaztermeld,

viii. LNG-létesitmény tzemeltetd,

iX. aMagyar Energetikai és K6zmi-szabalyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal)
altal kijelolt, az egyetemes szolgéaltatasban és a kereskedelmi ellatasban
részesulé felnasznaldk képviseldi

X. a Hivatal altal kijelolt, a felhasznaldkat képvisel6 egy érdekvédelmi szerv altal
delegalt felhasznal6i képviseld.

1.1.2. A képviseldt a Kor sajat Ugyrendje, szabdlyozasa alapjan delegélja. Az adott Kor
képviseldje a Kor tgyrendjében szabalyozott mddon visszahivhatd, Ujravalaszthato.

Uj engedélyes és foldgaztermels a Kor képviselsjénél kezdeményezheti felvételét a
Kdrbe, a Kor tgyrendje szerint.

1.1.3. Az SZB tagsagi mandatumot és a személyes képviseletet igazol6 okiratot az SZB
szakmai titkarnak kell atadni.

1.1.4.Az SZB tagjat a Kor képviselje altal irasban kijeldlt személy helyettesitheti. A
helyettesitd meghatalmazasardl szolé e-mail Uzenetet az SZB Ulés el6tt kell a
szakmai titkar részére megkilldeni, vagy a meghatalmazast az SZB (lés
megkezdését megel6zéen kell a szakmai titkar részére atadni. Ez alol kivételt képez,
hogy az 1.1.1. ix. és x. pont szerinti SZB Tagot a Hivatal altal kijelolt képviseld
helyettesitheti.

1.1.5. Az SZB tag
i. koteles a sajat tevékenységére vonatkozd rendelkezésekre, valamint azok

1 GET 110. § (1) és (3) bekezdés
2 GET Vhr. 116-117. §
3 GET Vhr. 116. § (1)-(5) és (7) bekezdés
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modositdsaira vonatkozé javaslatot kidolgozni, és azokat a Szabalyzat
kidolgozasa, felllvizsgalata sordn az 5.3. pontban eléirtak szerint megkuldeni,

ii. jogosult szbvegszer(, indoklassal alatamasztott valtoztatasi javaslatokat tenni,
€s azokat a Szabdlyzat kidolgozasa, felllvizsgalata soran az 5.3. pontban
el6irtak szerint megkuldeni,

ii. véleményezési joggal rendelkezik az SZB portalra feltoltdétt Szabalyzat
tervezettel kapcsolatban, egyet nem értés esetén a véleményt indokolni koteles,

iv. szavazati joggal rendelkezik a 2. pont i)-iii) alpont szerinti témak tekintetében,
.NEM” szavazat esetén a szavazatot indokolni koteles,

v. jogosult — ide nem értve a Szabdlyzat modositasat — a rendkivili strgésség
indokolasaval SZB ulés 0Osszehivasat kezdeményezni, megnevezve és
szdvegszerien el6készitve a targyalando témat (tervezett napirendi pont),

vi. jogosult az SZB llésen jelezni, hogy a Szabdlyzat modositdsara iranyuld
valamely javaslat kidolgozasaban az altala képviselt Kor részt kivan venni,

vii. a véleményezési szakaszban jogosult barmely, a Szabalyzatot maddositd
rendelkezés vonatkozasaban kérni — annak megjel6lésével és indokolaséaval —
, hogy az 6néll6é pontként keriiljon feltiintetésre az 5.3.4. pont szerinti vélemény
kialakitasa soran,

viii.  jogosult az SZB lilés tervezett napirendjének a kiegészitését kérni,

ix. jogosult munkacsoport felallitAsat kezdeményezni.

1.2. AZSZB ELNOKE*
1.2.1. Az SZB elntke a szallitasi rendszeriranyité kijelolt képviselbje.

1.2.2. Az SZB elntk szavazati joggal rendelkezik, 5.3.4. pont szerinti véleményezési joggal
nem rendelkezik. Az elndk a Szabdalyzatra vonatkozéan meghozott vélemények
elfogadasarél vagy azok elutasitasarél dont, elutasitds esetén dontését indokolni
koteles.

1.2.3. Az SZB elndk feladatai:
i. az SZB munkajanak szervezése,
ii. az SZB ulések 6sszehivasa, id6pontjanak meghatarozasa,
iii. az SZB napirendjének el6terjesztése,
iv. az SZB Ulések levezetése,
v. szavazas elrendelése.
1.2.4. Az elndk felelés az SZB Ugyrend szerinti tevékenységéért.
1.3. A SZAKMAI TITKAR

1.3.1.Az SZB munkjaval kapcsolatos adminisztracié lebonyolitdsara az SZB elndke
szakmai titkart jeldl ki. A szakmai titkart az SZB elndke indoklas nélkil visszahivhatja
Uj szakmai titkar kijelolésével egy idében.

1.3.2.A szakmai titkar nem tagja az SZB-nek, szavazati/véleményezési joggal nem
rendelkezik.

1.3.3. A szakmai titkar feladatai:

i. az SZB ulések el6készitése,

4 GET Vhr. 117. § (1) és (3) bekezdés
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ii. az SZB uléseken megtargyalandé dokumentumok megkildése az SZB tagok
és a résztvevok részeére,

iii. az SZB Ulés jegyz6kdnyvének vezetése és megkuldése,
iv. az SZB munkajanak dokumentalasa,

v. az elfogadott moddositasi tematika és Utemterv, valamint a Szabdlyzat
felllvizsgalataval kapcsolatos dokumentumok megkuldése az SZB tagok és a
résztvevok részére,

vi. az SZB mas szervezetekkel val6 kommunikaciéjanak lebonyolitasa.

1.3.4. A szakmai titkar feladatait az SZB eln6k mellett és annak irdnyitasaval latja el.

1.4.  AZILLETEKES MINISZTERIUM ES A HIVATAL RESZVETELE AZ SZB
ULESEN

1.4.1. Az SZB ulésen tanacskozasi joggal részt vesz delegalt képvisel6i utjan az
energiapolitikaért felelés miniszter.®

1.4.2. Az SZB llésen a Hivatal képvisel6i tanacskozasi joggal részt vehetnek.

1.5. SZAKERTOK BEVONASA®

1.5.1. A szdllitAsi rendszerirdnyitd, illetve a Koér a Szabalyzat kidolgozasaval és
véleményezésével kapcsolatos feladatokba sajat koliségének terhére szakértdket
vonhat be.

1.5.2. Az SZB lilésein Korénként egy szakértd, a szallitasi rendszeriranyitdé esetében két
szakértd vehet részt tanacskozasi joggal.

1.5.3. Az SZB tagok tbbbségi szavazassal (azzal, hogy a tartézkodas nem megengedett)
donthetnek szakérté bevonasardl a Szabalyzattal kapcsolatos el6készité munka
tdmogatasa érdekében, ha a szakértdi koltség, mint szallitdsi rendszeriranyitonal
felmeriilt indokolt koéltség elismerése jogszabaly alapjan biztositott, és ezaltal a
szallitasi rendszeriranyitd a szakért6i megbizasahoz szikséges eljarast le tudja
folytatni.

1.6. MUNKACSOPORT LETREHOZASA

A SZB eseti jelleggel, konkrét kérdés megvizsgalasara munkacsoportot hozhat létre. A
munkacsoport akkor hozhato létre, ha errdl a jelenlévé SZB tagok tdbbségi szavazassal
dontést hoznak.

2. AZ SZB FELADATAI
Az SZB feladatai:
i. az SZB ulések napirendjének elfogadasa,
ii. Szabalyzat médositasi tematika és Utemterv elfogadésa,
ii.  munkacsoport Iétrehozasa, megsziintetése,

iv. a Szabalyzat médositasarél véleményezési eljaras lefolytatasa.

5 GET Vhr. 116. § (3) bekezdés
6 GET Vhr. 116. § (6) bekezdés
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3. AZ SzZB ULES’
3.1. SZB ULES OSSZEHIVASA

3.1.1. Az SZB ulés idépontjardl az elndk legalabb 10 munkanappal az ulést megel6z6en
irasban értesiti a tagokat és a Hivatal képviseldit, megadva a tervezett napirendi
pontokat, esetlegesen az Ulés dsszehivasanak okat.

3.1.2. A megtargyalasra kertld dokumentumokat a meghivéval egyitt, de legaldbb 5
munkanappal az SZB lést megel6z&en a szakmai titkar megkuldi a tagoknak és az
illetékes minisztérium, valamint a Hivatal képvisel6inek.

3.1.3. A megadott téméakon felll megvitatasra javasolt kérdéseket és javaslatokat a tagok
legalabb 2 munkanappal az tlést megel6z6en kildhetik meg a szakmai titkar részére.

3.1.4. A tagok éltal javasolt témakat, beleértve az 1.1.5. v) pont szerinti esetet is, napirendre
kell tGzni.

3.1.5. Az elndk koteles 10 munkanapon beltl rendkivili SZB ulést 6sszehivni, ha
i. az SZB barmely tagja azt az 1.1.5. v) pontban elGirtak szerint kéri, vagy

ii. rendkivili eljaras szikséges, mert megitélése szerint a Szabalyzat
modositasanak el6készitése jogszabalyvaltozas vagy a Hivatal hatarozataban
foglalt hataridé miatt a kdvetkezd, a Szabalyzat mddositasat elékészitd éves
rendes Ulésig nem halaszthato.

3.2. JEGYZOKONYV
3.2.1. Az Ulésrdl a szakmai titkar jegyz6konyvet készit, amelyet az elnok hitelesit.

Az SZB Ulésen résztvevbk egyhangu hozzgjarulasa esetén az SZB Ulésen
hangfelvétel késziilhet a jegyz6kdnyv dsszeallitasanak megkonnyitése érdekében. A
jegyz6koényvben régziteni kell a résztvevdket, a hatarozatképességet, az Ulésen
megtargyalt témakoroket, a dontéseket, valamint az Ulésen elhangzott
ellenvéleményeket és indokolasukat.

3.2.2.A jegyz8kodnyv tervezetét az lilés részvevbinek az llést kdvetd 4 munkanapon belll
meg kell kuldeni. Az Ulés résztvevdi a tervezettel kapcsolatos észrevételeiket,
véleményeiket kézhezvételtdl szamitott 4 munkanapon belll a szakmai titkar részére
juttathatjak el.

3.2.3.Az SZB Ulés végleges jegyz6konyvét a szakmai titkar az dlés utdn 12 munkanapon
belll a tagok, az Ulés egyéb résztvevdi és az illetékes minisztérium, valamint a Hivatal
szamara megkuldi.

4. AZ SZB DONTESENEK KIALAKITASA
4.1. AZ SZB DONTESENEK KIALAKITASA AZ SzB ULESEN

4.1.1.Az SZB akkor hatarozatképes, ha az Ulésen a Kor vagy a Hivatal altal kijel6lt
képviselbvel rendelkezd, 1.1.1. pont szerinti SZB tagok 2/3-a jelen van.

4.1.2.Az SZB dontését a jelen Iévd tagok egyszerl tdbbségi szavazata alakitja ki. A
tartbzkodas a szavazati arany meghatarozasanal nem kerul figyelembevételre.

Amennyiben a szavazasra bocsatott kérdésben szavazategyenl6ség alakul ki (azaz
a tartézkoddkon kivili SZB tagok fele igennel, a fele pedig nemmel szavazott), azt
ugy kell tekinteni, hogy az SZB elfogadja ill. tAmogatja a szavazésra bocsétott
kérdést/ javaslatot.

7 GET Vhr. 117. § (1), (3) és (5) bekezdés
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4.2. AZ SZB DONTESENEK KIALAKITASA IRASBELI SZAVAZAS UTJAN (A
SZABALYZAT MODOSITASAT NEM ERINTO KERDESEKBEN)

4.2.1. Két SZB ulés kozott felmeruld olyan dontés kialakitdsa esetén, amely szobeli vita
nélkil is elbiralhatd, az elndk jogosult e-mail Utjan, az SZB tagok altal megjelélt e-mail
cimen keresztil irasbeli szavazast elrendelni.

Az SZB elntke jogosult az SZB ulésen is irasbeli szavazast elrendelni az altala
megadott hatarid6ig abban az esetben, ha az SZB tagok érdemi dontésének
kialakitdsdhoz hosszabb id6, vagy tobb informacié szikséges.

4.2.2.A 4.2.1 pont szerinti esetekben az elndk ilyen értelmi felhivassal kezdeményezi a
dontés kialakitasat, és kozli azt az altala megszabott beérkezési hataridét, ameddig
az SZB tagoknak e-mail utjan egyeértelmi szavazatukat kozolni kell. Ez az id6
kizarélag rendkivil indokolt esetben lehet kevesebb, mint 5 munkanap.

4.2.3.Az SZB tagoknak a megjeldlt hatarid6ig az adott témakorokre, dontési javaslatokra
vonatkozdan egyértelmi szavazatukat k6zolnitk kell.

4.2.4.Az SZB dontését a tagok egyszer( tobbségi szavazata alakitja ki. A tartézkodas a
szavazati arany meghatarozadsanal nem kertl figyelembevételre.

Amennyiben a szavazasra bocsatott kérdésben szavazategyenléség alakul ki (azaz
a tartdzkoddkon kivili SZB tagok fele igennel, a fele pedig nemmel szavazott), azt
ugy kell tekinteni, hogy az SZB elfogadja ill. tAmogatja a szavazasra bocsatott
kérdést/ javaslatot.

4.2.5. Az SZB tag szavazata, ha az elndk altal adott hataridét elmulasztja, vagy nem foglal
allast, tartézkodasnak mindsul.

5. A SZABALYZAT MODOSITASA
5.1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

5.1.1.A Szabdlyzat mddositasaval kapcsolatos javaslatokra a Koérok a véleményiket a
szallitasi rendszeriranyité altal mikodtetett webes fellleten, a Szabalyzati Bizottsag
Portélon (tovabbiakban: SZB portal) keresztul adjdk meg.

5.1.2.Ha az SZB portal nem tizemel, akkor e-mail Utjan, az SZB tagok altal megjeldlt e-mail-
cimen Kkeresztil térténik a Szabalyzat modositasaval kapcsolatos javaslatok,
vélemények megtétele.

5.1.3. Az SZB portalra feltoltétt vagy e-mailen elkildétt Szabalyzat médositasi javaslatok, a
Szabalyzat tervezetével kapcsolatos vélemények az SZB-be képviselét delegald
Korok hivatalos véleményének mindsulnek.

5.2. AZ SZB PORTAL

5.2.1.Az SZB portdl a Szabdlyzat moddositasara érkez6 javaslatok, vélemények
kozzétételére alkalmas felllet, valamint az SZB tagok véleményének kialakitasat
tamogaté informatikai alkalmazas.

Az SZB portél a https://szbportal.fgsz.hu/ linken érhetd el, titkositott, biztonsagi
adatkapcsolaton keresztil. A széllitasi rendszeriranyito feleléssége, hogy a webhely
hitelesitett tanasitvannyal rendelkezzen.

5.2.2.Az SZB tagok részére az SZB portdl funkciondlis kezeléséhez szikséges
Felhasznaléi kézikdnyvet a szallitdsi rendszeriranyitd biztositia a felhasznaloi
regisztracio soran.

Az SZB portélhoz térténé hozzaféréshez SZB tagonként két felhasznalo regisztralasa
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torténik. Az SZB tagonkénti két felhasznalo 6nalléan, egyenértékil jogokkal bir. A két
felhaszndl6 egyszerre az SZB portalra nem Iéphet be.

5.2.3.A javaslattételre, véleményezésre nyitott idéablakban az SZB tagtdl beérkez6 tobb
eseménynél a legkésébbi idébélyeggel ellatott eseményt kell figyelembe venni.

5.3. A SZABALYZAT EVES FELULVIZSGALATA
5.3.1. M6dositasi tematika és Utemterv dsszedllitasa

5.3.1.1. A szallitasi rendszeriranyité minden év januar 10-ig felkéri az SZB tagokat,
hogy januar 20-ig a jelen Ugyrend 1. sz. mellékletét képez6 javaslattételi lappal
kuldigk meg a Szabalyzat modositdsara vonatkozé koncepcionalis
témajavaslataikat. A javaslattételi lapon a moédositasi témat olyan részletesen
kell kifejteni, hogy annak elfogadasarél érdemi dontést lehessen hozni, tovabba
a kidolgozashoz sziikséges idéigényt meg lehessen hatarozni.

5.3.1.2. A szallitasi rendszerirdnyité a Szabdlyzat éves felllvizsgalata érdekében a
Szabalyzat hatélybalépése 6ta tértént a jogszabalyvaltozasok, a Hivatal altal
kiadott hatarozatban elGirtak és az SZB tagoktdl hataridére beérkezett
modositasi javaslatok figyelembevételével modositasi tematikat és ttemtervet
készit, amely tartalmazza az alldspontja szerint a modositasban érintett Kor(6k)
megnevezését.

5.3.1.3. Az elndk altal meghatarozott id6pontban minden év februar 15-ig SZB Ulést
kell tartani a médositasi tematika, az adott témakor kidolgozasaért felelés Kor
meghatarozasa, tovabba a Szabalyzat médositas folyamatara vonatkozo
Utemterv elfogadasa érdekében.

Adott témakor tekintetében az SZB tagok az ulésen jelezhetik, hogy a
modositasi javaslat kidolgozasaban az altaluk képviselt Kor részt kivan-e venni.
Ha ilyen jelzésre sor kerll, az SZB Ulésen gondoskodni kell a modositasi
javaslat szovegszer( kidolgozasat végz6 munkacsoport létrehozasardl és a
munkacsoport témafelel6sének kijelolésérdl.

Az a Kor, amely az SZB Ulésen részvételi szandékéat adott témakdr kidolgozéasa
tekintetében nem jelzi, a témakor tekintetében a javaslattételi szakaszban nem
jogosult modositasi javaslatot leadni, azt a szallitasi rendszeriranyito figyelmen
kivil hagyja.

5.3.1.4. A szakmai titkar az elfogadott médositasi tematikat és ltemtervet (abban
megjeldlve az adott témat kidolgozasaért felelés és a kidolgozasban résztvevd
Kdroket) megklldi az SZB tagok részére, valamint a szallitasi rendszeriranyitd
feltolti az SZB portalra a médositandd Szabalyzat verzi6t.

5.3.2. Javaslattételi szakasz

5.3.2.1. Az adott témakoér kidolgozasaért felelés a javaslat kidolgozasaban résztvevd
Kor bevonasaval — a modositasi tematika és Utemterv szerint szdovegszer(
javaslatot tesz az SZB portalon keresztll. A javaslattételre rendelkezésre allé
idészak nem lehet kevesebb, mint 20 munkanap. Az SZB tag — amennyiben a
javaslat tervezett hatélybalépése nem a Szabalyzat mdédositasdnak évében
kezdddd gazévre esik — koteles a hatalybalépés javasolt idépontjat indokolassal
feltlintetve a Szabalyzat médositasi javaslataba beépiteni.

5.3.2.2. A szdvegszer( javaslat kidolgozasaban résztvevé Kor(ok) koteles(ek) a
kidolgozasaért felelés Kor altal el6irt hataridéket tartani. Ha a kidolgozaseért
felelés Kor és a kidolgozasaban résztvevd Kor(6k) a megadott hataridén belll
nem tudnak kozOs szOvegszerl javaslatot elbkésziteni, jogosultak 6nallo
javaslatot tenni, megjeldlve a véleményeltérés indokat. Ebben az esetben a
szdvegszer(i javaslataik a Szabalyzat modositasanak tervezetében kilén-kulon
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kertilnek megjelenitésre.

5.3.2.3. AKorok —az 5.3.1.3. pont szerinti SZB ulésen hozott eltérd dontés kivételével
— egymassal a kapcsolatot SZB képvisel6jikon keresztil tartjak.

5.3.2.4. Ebben a szakaszban 0j témakér megnyitasara nincs lehetéség, ide nem
értve a koherencia biztositasa miatt szukséges médositasi javaslatokat.

5.3.2.5. A szdllitdsi rendszeriranyitd a beérkezett szdvegszerl javaslatokat
egységesiti, és az Utemterv szerinti hatarid6ig feltolti az SZB portalra.

5.3.3. Eszrevételezési szakasz

5.3.3.1. Az SZB tagok a tobbi SZB tagtol érkezett javaslatokra adjdk meg az
észrevételeiket. Az észrevételek megadasara rendelkezésre alld idé nem lehet
kevesebb, mint 10 munkanap.

5.3.3.2. Ebben a szakaszban 0j szévegjavaslat tételére nincs lehetéség, ide nem
értve a javaslattételi szakaszban megnyitott rendelkezéseket érinté (azokkal
Osszefligg6), illetve a koherencia biztositasa miatt szikséges modositasi
javaslatokat.

5.3.3.3. AsZzdllitasi rendszeriranyitd a beérkezett észrevételeket és szovegjavaslatok
egységesiti, és az utemterv szerinti hataridéig feltolti az SZB Portalra a
véleményezési hataridé megjeltlésével.

5.3.4.Vélemény kialakitasa a Szabalyzat tervezetérdl

5.3.4.1. Az SZB tagok Utemterv szerinti hatarid6ig jogosultak barmely rendelkezés
vonatkozadsaban — annak megjelolésével és indokolasaval — kérni, hogy a
véleménynyilvanitas soran egy adott fejezet megbontasra keriljoén, azaz annak
adott pontjaira  kulon-kulén lehessen véleményt adni. A szallitasi
rendszeriranyité az SZB tag kérésének koteles eleget tenni.

5.3.4.2. A szdllitasi rendszeriranyité az ttemterv szerinti hataridéig a javaslatok és
észrevételek alapjan Osszeallitott Szabalyzat tervezetet az SZB portalon
keresztil a Korok részére azok véleményének kialakitdsara bocsajtja. A
vélemények kialakitasa soran Uj szbvegjavaslat tételére — az 5.3.4.3. pontban
foglalt kivétellel - nincs lehetéség. A vélemény kialakitasara rendelkezésre allé
idé nem lehet kevesebb, mint 10 munkanap.

5.3.4.3. A véleményeket a szdllitAsi rendszeriranyité altal 0Osszeallitott
szbvegtervezethez, abban megjelolt szallitasi rendszeriranyitoi
allasfoglalasokra kell leadni. Ha valamely SZB tag nem ért egyet a szallitasi
rendszeriranyité altal 6sszedllitott tervezet valamely pontjaval, akkor a leadott
nemleges véleményét részletesen indokolnia kell, tovdbba jogosult az adott
ponthoz alternativ javaslatot tenni.

5.3.4.4. Ha az SZB tag az Utemterv szerinti hataridéig nem kuldi meg a véleményét,
akkor kell tekinteni, hogy nem kivant élni véleményezési jogaval.

5.3.5. Szabalyzat tervezetének véglegesitése

5.3.5.1. A Szabdlyzat tervezetet a szallitdsi rendszerirdnyit6 az SZB tagok
véleményének kialakitasa utan véglegesiti az itemtervben megjeldlt hataridéig.

5.3.5.2. Az SZB tagjainak a Szabdlyzat tartalmaval kapcsolatos véleménye a
szallitasi rendszeriranyitora nézve nem kotelez6 érvényl, a szallitasi
rendszeriranyitd — az eltérések 6.1. pont szerint torténé indoklasa mellett — attol
eltérd Szabalyzat szdvegtervezetet is benyujthat jovahagyasra.

5.4. A SZABALYZAT MODOSITASA VALAMELY SZB TAG JAVASLATARA
54.1.Ha egy SZB tag kezdeményezi a Szabalyzat modositasat, az indoklassal
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alatdmasztott szdvegszerl javaslatokat a szakmai titkar részére kell eljuttatni,
elektronikusformaban.

5.4.2.A szdvegtervezetet vagy tobb javaslat beérkezése alapjan az 6sszesitett valtozatot a
Szabalyzat kévetkez6, éves fellilvizsgalatara vonatkozé témak kdzé fel kell venni.

5.5. A SZABALYZAT RENDKIiVULI MODOSITASA A HIVATAL ALTAL
KIADOTT HATAROZAT MIATT

5.5.1. Ha a Hivatal hatarozata alapjan szikséges a Szabalyzat rendkivili médositasa, akkor
a széllitasi rendszeriranyit6 a GET alapjan® nydijtia be a Szabdlyzat tervezetet
jovahagyasra. Az SZB tagok véleményiket a jovadhagyasi eljaras soran adjak meg.

5.5.2.A Hivatal altal kiadott hatarozat miatt médositand6 rendelkezésekhez képest tovabbi
rendelkezések megnyitasara nincs lehetdség.

6. A SZABALYZAT BENYUJTASA, JOVAHAGYOTT SZABALYZAT
MEGKULDESE?®

6.1. A szdllitasi rendszeriranyitO a Szabalyzat tervezetet egységes szerkezetben, a
valtoztatasok jeldlésével nyljtjia be a Hivatalnak jovahagyasra. A tervezethez csatolni
kell a modositasok indokolasat, az SZB tagok altal indokolt véleményeket, a szallitasi
rendszeriranyit6 allaspontjat részletes indoklassal akkor, ha valamely javaslat kapcsan
allaspontja nem egyezik valamely SZB tag véleményével.

6.2. A szdllitasi rendszeriranyité a Szabalyzat tervezetét annak Hivatal részére torténd
benyujtasaval egy id6ben az SZB tagok részére — szerkeszthetd formaban —megkauldi.

6.3. A szdllitasi rendszeriranyité a Hivatal altal jovahagyott verziot, ha az eltér a beadottdl,
és az eltérések a jévahagyo hatarozatbdl egyértelmien nem Allapithaték meg, az
SZB tagok részére egységes szerkezetben — a benydjtott verzibhoz képesti
valtoztatasok jelolésével — szerkesztheté formaban megkdldi.

MELLEKLET:

1. sz. melléklet: Javaslattételi lap (minta)

8 GET 110. § (4) bekezdés
9 GET 110. § (3) bekezdés
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Szabalyzati Bizottsag Ugyrendje

1. sz. melléklet

Javaslattételi lap (minta)

JAVASLATTEVO (SZB TAG):

TEMAKOR MEGNEVEZESE:

A MODOSITASBAN ERINTETT UKSZ
PONT(OK):

ERINTETT JOGSZABALYI HELY(EK):

JAVASOLT TEMAFELELOS?

A MODOSITAS HATALYBALEPTETESENEK
JAVASOLT IDOPONTJA:

JAVASLAT BENYUJTASANAK IDOPONTJA:

A MODOSITASI JAVASLAT KIFEJTESES:

A MODOSITASI JAVASLAT INDOKLASA:

1 Akkor kell kitolteni, ha jogszabalyi rendelkezést érint. Ha a javaslat elfogadasahoz jogszabalymodositas
sziikséges, a Javaslattételi laphoz szévegszerii javaslatot is kell csatolni.

2 Akkor kell kitolteni, ha eltér a javaslattevé személyétél.

3 Ha mar rendelkezésre all a szovegszerii Szabalyzat modositasi javaslat, azt a Javaslattételi laphoz kell
csatolni.
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ll. SZ. MELLEKLET — PROFIL ALAPU ELSZAMOLASI RENDSZER ADATAI

Profilkarakterisztikak — haztartasi felhasznalok

Profilkarakterisztikak
LAKOSSAGI 1. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,3348314  0,3679574
salyos 7.9 0,3336596  0,3665467
hémérsékleti -7.8 0,3324878  0,3651361
értékek 7,7 0,3313160  0,3637255
ce -7,6 0,3301442  0,3623149
-7,5 0,3289723  0,3609042
7,4 0,3278005  0,3594936
7,3 0,3266287  0,3580830
7,2 0,3254569  0,3566724
71 0,3242851  0,3552617
-7,0 0,3231133  0,3538511
-6,9 0,3219415  0,3524405
-6,8 0,3207697  0,3510298
-6,7 0,3195979  0,3496192
-6,6 0,3184260  0,3482086
-6,5 0,3172542  0,3467980
-6,4 0,3160824  0,3453873
-6,3 0,3149106  0,3439767
-6,2 0,3137388  0,3425661
-6,1 0,3125670  0,3411555
-6,0 0,3113952  0,3397448
-5,9 0,3102234  0,3383342
5,8 0,3090516  0,3369236
-5,7 0,3078797  0,3355129
-5,6 0,3067079  0,3341023
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0,3055361
0,3043643
0,3031925
0,3020207
0,3008489
0,2996771
0,2985053
0,2973334
0,2961616
0,2949898
0,2938180
0,2926462
0,2914744
0,2903026
0,2891308
0,2879589
0,2867871
0,2856153
0,2844435
0,2832717
0,2820999
0,2809281
0,2797563
0,2785845

0,2774126
0,2762408
0,2750690
0,2738972
0,2727254
0,2715536
0,2703818
0,2692100
0,2680382
0,2668663

0,3326917
0,3312811
0,3298704
0,3284598
0,3270492
0,3256386
0,3242279
0,3228173
0,3214067
0,3199960
0,3185854
0,3171748
0,3157642
0,3143535
0,3129429
0,3115323
0,3101217
0,3087110
0,3073004
0,3058898
0,3044791
0,3030685
0,3016579
0,3002473

0,2988366
0,2974260
0,2960154
0,2946048
0,2931941
0,2917835
0,2903729
0,2889622
0,2875516
0,2861410
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21
-2,0
-1,9
-18
1,7
-16
-15
-1,4
1,3
1.2
11
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1.2
13
1.4
15
16
17
18
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2.4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2

0,2656945
0,2645227
0,2633509
0,2621791
0,2610073
0,2598355
0,2586594
0,2574790
0,2562943
0,2551054
0,2539121
0,2527146
0,2515128
0,2503067
0,2490963
0,2478816
0,2466742
0,2454740
0,2442810
0,2430953
0,2419168
0,2407455
0,2395815
0,2384247
0,2372752
0,2361328
0,2349852
0,2338322
0,2326738
0,2315102
0,2303412
0,2291668
0,2279871
0,2268021
0,2256118
0,2244161
0,2232255
0,2220401
0,2208597
0,2196888
0,2185273
0,2173751
0,2162324
0,2150991
0,2139751
0,2128606
0,2117502
0,2106440
0,2095420
0,2084326
0,2073159
0,2061918
0,2050603
0,2039215

0,2847304
0,2833197
0,2819091
0,2804985
0,2790879
0,2776772
0,2762651
0,2748513
0,2734361
0,2720193
0,2706009
0,2691810
0,2677596
0,2663366
0,2649121
0,2634861
0,2620519
0,2606095
0,2591591
0,2577005
0,2562337
0,2547588
0,2532758
0,2517847
0,2502854
0,2487780
0,2472824
0,2457986
0,2443267
0,2428666
0,2414183
0,2399818
0,2385571
0,2371443
0,2357433
0,2343542
0,2329700
0,2315907
0,2302165
0,2288487
0,2274874
0,2261326
0,2247844
0,2234426
0,2221074
0,2207786
0,2194579
0,2181451
0,2168404
0,2155503
0,2142748
0,2130139
0,2117676
0,2105359
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3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
41
4,2
43
4,4
45
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7.1
7.2
7.3
7.4
75
7,6
7.7
7.8
7.9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

0,2027753
0,2016218
0,2004506
0,1992616
0,1980549
0,1968431
0,1956261
0,1944039
0,1931766
0,1919441
0,1907065
0,1894637
0,1882152
0,1869609
0,1857009
0,1844248
0,1831324
0,1818239
0,1804992
0,1791583
0,1778012
0,1764280
0,1750381
0,1736316
0,1722085
0,1707740
0,1693281
0,1678709
0,1664022
0,1649222
0,1634308
0,1619280
0,1604130
0,1588859
0,1573466
0,1558056
0,1542627
0,1527181
0,1511717
0,1496235
0,1480735
0,1465217
0,1449845
0,1434620
0,1419541
0,1404614
0,1389839
0,1375215
0,1360744
0,1346425
0,1332258
0,1318242
0,1304025
0,1289607

0,2093188
0,2081163
0,2069240
0,2057419
0,2045700
0,2033883
0,2021969
0,2009957
0,1997847
0,1985639
0,1973334
0,1960931
0,1948480
0,1935980
0,1923432
0,1910904
0,1898397
0,1885910
0,1873443
0,1860997
0,1848571
0,1836165
0,1823505
0,1810592
0,1797426
0,1783991
0,1770287
0,1756315
0,1742074
0,1727564
0,1712786
0,1697739
0,1682734
0,1667771
0,1652850
0,1638015
0,1623266
0,1608603
0,1594026
0,1579535
0,1565130
0,1550812
0,1536278
0,1521530
0,1506567
0,1491340
0,1475848
0,1460093
0,1444073
0,1427789
0,1411240
0,1394428
0,1377425
0,1360230
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8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0

0,1274988
0,1260171
0,1245157
0,1229947
0,1214539
0,1198934
0,1183132
0,1167134
0,1150802
0,1134137
0,1117140
0,1099817
0,1082169
0,1064196
0,1045898
0,1027275
0,1008326
0,0989052
0,0970026
0,0951246
0,0932714
0,0914264
0,0895898
0,0877614
0,0859414
0,0841297
0,0823262
0,0805311
0,0787425
0,0769605
0,0751850
0,0734514
0,0717597
0,0701099
0,0685020
0,0669360
0,0654118
0,0639296
0,0625013
0,0611269
0,0598065
0,0585536
0,0573683
0,0562505
0,0552002
0,0542175
0,0533023
0,0524547
0,0516587
0,0509145
0,0502219
0,0495239
0,0488203
0,0481111

0,1342844
0,1325542
0,1308321
0,1291184
0,1274130
0,1257158
0,1240269
0,1223463
0,1206710
0,1190010
0,1173362
0,1156456
0,1139293
0,1121872
0,1104194
0,1086257
0,1068063
0,1049611
0,1031120
0,1012591
0,0994023
0,0975717
0,0957673
0,0939892
0,0922373
0,0905116
0,0888122
0,0871390
0,0855039
0,0839070
0,0823483
0,0808204
0,0793233
0,0778571
0,0764218
0,0750173
0,0736436
0,0723008
0,0709866
0,0697010
0,0684440
0,0672186
0,0660247
0,0648625
0,0637318
0,0626328
0,0615653
0,0605294
0,0595322
0,0585738
0,0576541
0,0567512
0,0558651
0,0549958
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14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
154
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4

0,0473965
0,0466764
0,0459507
0,0452195
0,0444990
0,0437891
0,0430900
0,0424033
0,0417290
0,0410672
0,0404178
0,0397808
0,0391563
0,0385442
0,0379497
0,0373729
0,0368138
0,0362603
0,0357124
0,0351701
0,0346334
0,0341022
0,0335767
0,0330568
0,0325457
0,0320433
0,0315497
0,0310806
0,0306362
0,0302163
0,0298211
0,0294504
0,0291043
0,0287829
0,0284880
0,0282198
0,0279782
0,0277471
0,0275264
0,0273161
0,0271163
0,0269269
0,0267479
0,0265793
0,0264231
0,0262791
0,0261474
0,0260229
0,0259054
0,0257949
0,0256916
0,0255953
0,0255061
0,0254240

0,0541433
0,0533077
0,0524888
0,0516868
0,0508994
0,0501266
0,0493685
0,0486130
0,0478603
0,0471103
0,0463629
0,0456183
0,0448763
0,0441371
0,0434143
0,0427078
0,0420178
0,0413464
0,0406937
0,0400596
0,0394442
0,0388474
0,0382693
0,0377099
0,0371748
0,0366641
0,0361778
0,0357087
0,0352568
0,0348221
0,0344047
0,0340045
0,0336216
0,0332558
0,0329003
0,0325551
0,0322200
0,0318974
0,0315872
0,0312893
0,0310039
0,0307309
0,0304703
0,0302221
0,0299958
0,0297915
0,0296091
0,0294350
0,0292691
0,0291115
0,0289621
0,0288210
0,0286881
0,0285634
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19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24.8

0,0253463
0,0252731
0,0252042
0,0251367
0,0250705
0,0250055
0,0249418
0,0248794
0,0248182
0,0247584
0,0247032
0,0246528
0,0246071
0,0245640
0,0245236
0,0244859
0,0244508
0,0244184
0,0243887
0,0243616
0,0243359
0,0243117
0,0242889
0,0242656
0,0242419
0,0242177
0,0241931
0,0241681
0,0241425
0,0241166
0,0240881
0,0240572
0,0240238
0,0239906
0,0239575
0,0239246
0,0238919
0,0238593
0,0238269
0,0237946
0,0237652
0,0237386
0,0237149
0,0236905
0,0236655
0,0236400
0,0236138
0,0235870
0,0235597
0,0235317
0,0235024
0,0234717
0,0234396
0,0234075

0,0284457
0,0283351
0,0282314
0,0281290
0,0280279
0,0279280
0,0278295
0,0277322
0,0276363
0,0275416
0,0274497
0,0273608
0,0272747
0,0271984
0,0271320
0,0270755
0,0270288
0,0269920
0,0269651
0,0269480
0,0269402
0,0269417
0,0269524
0,0269629
0,0269732
0,0269832
0,0269930
0,0270025
0,0270117
0,0270207
0,0270235
0,0270202
0,0270107
0,0269963
0,0269769
0,0269527
0,0269236
0,0268895
0,0268505
0,0268067
0,0267607
0,0267127
0,0266626
0,0266089
0,0265515
0,0264905
0,0264258
0,0263575
0,0262855
0,0262099
0,0261306
0,0260476
0,0259610
0,0258712
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24,9
25,0
251
25,2
25,3
25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,0233752
0,0233428
0,0233103
0,0232777
0,0232450
0,0232121
0,0231798
0,0231481
0,0231169
0,0230882
0,0230621
0,0230386
0,0230176
0,0229993
0,0229834
0,0229702
0,0229595
0,0229514
0,0229458
0,0229402
0,0229344
0,0229286
0,0229226
0,0229166
0,0229104
0,0229041
0,0228978
0,0228913
0,0228848
0,0228789
0,0228737
0,0228691
0,0228651
0,0228619
0,0228593
0,0228573
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553
0,0228553

0,0257784
0,0256825
0,0255835
0,0254813
0,0253761
0,0252678
0,0251591
0,0250500
0,0249406
0,0248366
0,0247382
0,0246454
0,0245581
0,0244763
0,0244000
0,0243292
0,0242640
0,0242044
0,0241502
0,0240988
0,0240500
0,0240039
0,0239606
0,0239199
0,0238819
0,0238466
0,0238140
0,0237841
0,0237569
0,0237324
0,0237107
0,0236916
0,0236753
0,0236617
0,0236508
0,0236427
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345
0,0236345

100,0000000
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Normalt napifogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,25

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

LAKOSSAGI 1. profil

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap
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A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

Profilkarakterisztikak
LAKOSSAGI 2. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,3600491  0,3964940
stlyos 7.9 0,3587802  0,3949567
hémérsékleti -7.8 0,3575114  0,3934194
értékek 7,7 0,3562425  0,3918821
ce 7,6 0,3549736  0,3903448
7,5 0,3537047  0,3888075
7,4 0,3524358  0,3872702
7,3 0,3511670  0,3857329
7,2 0,3498981  0,3841956
71 0,3486292  0,3826583
-7,0 0,3473603  0,3811210
-6,9 0,3460915  0,3795837
-6,8 0,3448226  0,3780464
-6,7 0,3435537  0,3765091
-6,6 0,3422848  0,3749717
-6,5 0,3410159  0,3734344
-6,4 0,3397471  0,3718971
-6,3 0,3384782  0,3703598
-6,2 0,3372093  0,3688225
-6,1 0,3359404  0,3672852
-6,0 0,3346715  0,3657479
5,9 0,3334027  0,3642106
5,8 0,3321338  0,3626733
-5,7 0,3308649  0,3611360
-5,6 0,3295960  0,3595987
-5,5 0,3283272  0,3580614
-5,4 0,3270583  0,3565241
-5,3 0,3257894  0,3549868
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0,3245205
0,3232516
0,3219828
0,3207139
0,3194450
0,3181761
0,3169073
0,3156384
0,3143695
0,3131006
0,3118317
0,3105629
0,3092940
0,3080251
0,3067562
0,3054874
0,3042185
0,3029496
0,3016807
0,3004118
0,2991430

0,2978741
0,2966052
0,2953363
0,2940675
0,2927986
0,2915297
0,2902608
0,2889919
0,2877231
0,2864542
0,2851853
0,2839164
0,2826475
0,2813787
0,2801098

0,3534495
0,3519122
0,3503748
0,3488375
0,3473002
0,3457629
0,3442256
0,3426883
0,3411510
0,3396137
0,3380764
0,3365391
0,3350018
0,3334645
0,3319272
0,3303899
0,3288526
0,3273153
0,3257779
0,3242406
0,3227033

0,3211660
0,3196287
0,3180914
0,3165541
0,3150168
0,3134795
0,3119422
0,3104049
0,3088676
0,3073303
0,3057930
0,3042557
0,3027184
0,3011810
0,2996437
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-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1,2
1,3
1,4
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
29
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0,2788409
0,2775710
0,2763001
0,2750281
0,2737551
0,2724811
0,2712060
0,2699300
0,2686528
0,2673747
0,2660955
0,2648157
0,2635351
0,2622538
0,2609717
0,2596890
0,2584056
0,2571214
0,2558365
0,2545510
0,2532647
0,2519837
0,2507081
0,2494379
0,2481731
0,2469135
0,2456594
0,2444106
0,2431671
0,2419290
0,2406963
0,2394568
0,2382107
0,2369577
0,2356991
0,2344348
0,2331648
0,2318891
0,2306077
0,2293207
0,2280279
0,2267349
0,2254418
0,2241485
0,2228546
0,2215603
0,2202655
0,2189702
0,2176745
0,2163782
0,2150814
0,2137572
0,2124055
0,2110264

0,2981064
0,2965594
0,2950026
0,2934362
0,2918599
0,2902740
0,2886783
0,2870729
0,2854578
0,2838329
0,2821984
0,2805500
0,2788878
0,2772118
0,2755220
0,2738183
0,2721009
0,2703696
0,2686246
0,2668657
0,2650931
0,2633544
0,2616497
0,2599791
0,2583425
0,2567399
0,2551713
0,2536367
0,2521362
0,2506696
0,2492371
0,2478065
0,2463780
0,2449514
0,2435365
0,2421334
0,2407420
0,2393623
0,2379943
0,2366381
0,2352935
0,2339446
0,2325914
0,2312338
0,2298760
0,2285179
0,2271596
0,2258010
0,2244421
0,2230830
0,2217236
0,2203815
0,2190566
0,2177491
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3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
50
51
52
53
54
55
5,6
57
5,8
59
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
91

0,2096138
0,2081677
0,2066881
0,2051750
0,2036283
0,2020482
0,2004345
0,1988084
0,1971698
0,1955187
0,1938672
0,1922153
0,1905630
0,1889102
0,1872571
0,1856036
0,1839497
0,1822921
0,1806309
0,1789661
0,1772922
0,1756091
0,1739169
0,1722155
0,1705049
0,1687853
0,1670565
0,1653261
0,1635941
0,1618607
0,1601525
0,1584698
0,1568125
0,1551805
0,1535740
0,1519928
0,1504370
0,1489019
0,1473876
0,1458939
0,1444000
0,1429057
0,1414112
0,1399163
0,1384211
0,1369256
0,1354298
0,1338973
0,1323281
0,1307221
0,1290827
0,1274098
0,1257034
0,1239635

0,2164109
0,2150422
0,2136430
0,2122132
0,2107528
0,2092619
0,2077404
0,2061919
0,2046163
0,2030136
0,2014159
0,1998231
0,1982353
0,1966525
0,1950746
0,1935016
0,1919336
0,1903485
0,1887461
0,1871265
0,1855059
0,1838840
0,1822611
0,1806370
0,1790118
0,1773854
0,1757579
0,1741386
0,1725274
0,1709244
0,1693120
0,1676902
0,1660591
0,1644186
0,1627687
0,1611094
0,1594408
0,1577609
0,1560698
0,1543676
0,1526506
0,1509189
0,1491725
0,1474114
0,1456356
0,1438451
0,1420398
0,1401897
0,1382947
0,1363548
0,1343921
0,1324066
0,1303984
0,1283674
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9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5

0,1221901
0,1203832
0,1185429
0,1166462
0,1146933
0,1126842
0,1106112
0,1084744
0,1062737
0,1040092
0,1016808
0,0992886
0,0968326
0,0943994
0,0919889
0,0896013
0,0872411
0,0849085
0,0826033
0,0803255
0,0780753
0,0758525
0,0736572
0,0714816
0,0693256
0,0671894
0,0651092
0,0630851
0,0611170
0,0592051
0,0573492
0,0555494
0,0538057
0,0521328
0,0505307
0,0489994
0,0475617
0,0462176
0,0449671
0,0438101
0,0427467
0,0417769
0,0409007
0,0400927
0,0393531
0,0386816
0,0379918
0,0372837
0,0365571
0,0358122
0,0350488
0,0342671
0,0334671
0,0326710

0,1263137
0,1242372
0,1221380
0,1200527
0,1179814
0,1159241
0,1138714
0,1118234
0,1097801
0,1077415
0,1057075
0,1036783
0,1016537
0,0996140
0,0975592
0,0954893
0,0934061
0,0913097
0,0892000
0,0870771
0,0849409
0,0827914
0,0806287
0,0785096
0,0764339
0,0744018
0,0724435
0,0705589
0,0687481
0,0670110
0,0653476
0,0637580
0,0622421
0,0607795
0,0593701
0,0580140
0,0566743
0,0553512
0,0540447
0,0527546
0,0514811
0,0502241
0,0489836
0,0477700
0,0465833
0,0454235
0,0443103
0,0432438
0,0422240
0,0412508
0,0403243
0,0394445
0,0386113
0,0378175
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14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9

0,0318789
0,0310909
0,0303146
0,0295501
0,0287974
0,0280566
0,0273275
0,0266102
0,0259047
0,0252131
0,0245353
0,0238714
0,0232066
0,0225409
0,0218743
0,0212069
0,0205385
0,0198693
0,0191992
0,0185374
0,0178840
0,0172389
0,0166275
0,0160497
0,0155056
0,0149952
0,0145183
0,0140752
0,0136657
0,0132906
0,0129501
0,0126440
0,0123500
0,0120682
0,0117984
0,0115407
0,0112952
0,0110617
0,0108403
0,0106338
0,0104420
0,0102650
0,0101008
0,0099493
0,0098105
0,0096845
0,0095713
0,0094708
0,0093830
0,0093045
0,0092351
0,0091749
0,0091146
0,0090543

0,0370632
0,0363483
0,0356160
0,0348662
0,0340991
0,0333147
0,0325128
0,0316935
0,0308568
0,0300212
0,0291865
0,0283529
0,0275408
0,0267502
0,0259812
0,0252336
0,0245076
0,0238030
0,0231200
0,0224659
0,0218408
0,0212446
0,0206669
0,0201078
0,0195673
0,0190454
0,0185420
0,0180572
0,0175909
0,0171399
0,0167041
0,0162835
0,0158854
0,0155098
0,0151567
0,0148261
0,0145179
0,0142322
0,0139690
0,0137348
0,0135297
0,0133535
0,0131879
0,0130329
0,0128885
0,0127547
0,0126315
0,0125189
0,0124169
0,0123246
0,0122420
0,0121692
0,0120988
0,0120306
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20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
223
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,0
25,1
25,2
25,3

0,0089940
0,0089336
0,0088732
0,0088127
0,0087523
0,0086966
0,0086457
0,0085997
0,0085576
0,0085196
0,0084855
0,0084554
0,0084293
0,0084072
0,0083891
0,0083722
0,0083564
0,0083418
0,0083257
0,0083080
0,0082889
0,0082682
0,0082460
0,0082222
0,0081970
0,0081707
0,0081434
0,0081150
0,0080893
0,0080660
0,0080453
0,0080272
0,0080116
0,0079985
0,0079880
0,0079793
0,0079726
0,0079677
0,0079599
0,0079491
0,0079353
0,0079186
0,0078989
0,0078762
0,0078505
0,0078246
0,0077983
0,0077718
0,0077477
0,0077262
0,0077071
0,0076906
0,0076766
0,0076652

0,0119648
0,0119012
0,0118401
0,0117812
0,0117246
0,0116711
0,0116206
0,0115732
0,0115321
0,0114974
0,0114691
0,0114471
0,0114315
0,0114223
0,0114195
0,0114199
0,0114236
0,0114306
0,0114343
0,0114348
0,0114321
0,0114260
0,0114168
0,0114043
0,0113885
0,0113719
0,0113545
0,0113362
0,0113180
0,0112997
0,0112815
0,0112634
0,0112452
0,0112270
0,0112089
0,0111894
0,0111686
0,0111464
0,0111221
0,0110958
0,0110673
0,0110369
0,0110043
0,0109697
0,0109330
0,0108941
0,0108531
0,0108098
0,0107675
0,0107261
0,0106856
0,0106461
0,0106074
0,0105697
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25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,0076562
0,0076484
0,0076417
0,0076362
0,0076312
0,0076270
0,0076234
0,0076204
0,0076180
0,0076163
0,0076152
0,0076148
0,0076150
0,0076158
0,0076179
0,0076213
0,0076260
0,0076320
0,0076393
0,0076479
0,0076578
0,0076689
0,0076814
0,0076951
0,0077075
0,0077184
0,0077281
0,0077363
0,0077432
0,0077487
0,0077528
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569
0,0077569

0,0105329
0,0104985
0,0104665
0,0104370
0,0104075
0,0103781
0,0103486
0,0103192
0,0102899
0,0102605
0,0102312
0,0102019
0,0101726
0,0101434
0,0101155
0,0100891
0,0100640
0,0100404
0,0100182
0,0099974
0,0099780
0,0099600
0,0099434
0,0099282
0,0099145
0,0099024
0,0098917
0,0098826
0,0098750
0,0098689
0,0098644
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598
0,0098598

100,0000000
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Normalt napifogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

LAKOSSAGI 2. profil

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap

yos napi at émérséklet
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Profilkarakterisztikak
LAKOSSAGI 3. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,3001377  0,2361377
stlyos 7.9 0,2993677  0,2360079
hémérsékleti -7.8 0,2985976  0,2358781
értékek 7,7 0,2978276  0,2357482
ce 7,6 0,2970575  0,2356184
7,5 0,2962875  0,2354886
7,4 0,2955174  0,2353588
7,3 0,2947473  0,2352290
7.2 0,2939773  0,2350992
71 0,2932072  0,2349694
-7,0 0,2924372  0,2348396
-6,9 0,2916671  0,2347098
-6,8 0,2908971  0,2345800
-6,7 0,2901270  0,2344501
-6,6 0,2893569  0,2343203
-6,5 0,2885869  0,2341905
-6,4 0,2878168  0,2340607
-6,3 0,2870468  0,2339309
-6,2 0,2862767  0,2338011
-6,1 0,2855067  0,2336713
-6,0 0,2847366  0,2335415
5,9 0,2839665  0,2334117
5,8 0,2831965  0,2332818
-5,7 0,2824264  0,2331520
-5,6 0,2816564  0,2330222
5,5 0,2808863  0,2328924
-5,4 0,2801163  0,2327626
-5,3 0,2793462  0,2326328
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0,2785761
0,2778061
0,2770360
0,2762660
0,2754959
0,2747259
0,2739558
0,2731857
0,2724157
0,2716456
0,2708756
0,2701055
0,2693355
0,2685654
0,2677953
0,2670253
0,2662552
0,2654852
0,2647151
0,2639451
0,2631750

0,2624049
0,2616349
0,2608648
0,2600948
0,2593247
0,2585547
0,2577846
0,2570145
0,2562445
0,2554744
0,2547044
0,2539343
0,2531643
0,2523942
0,2516241

0,2325030
0,2323732
0,2322434
0,2321136
0,2319837
0,2318539
0,2317241
0,2315943
0,2314645
0,2313347
0,2312049
0,2310751
0,2309453
0,2308155
0,2306856
0,2305558
0,2304260
0,2302962
0,2301664
0,2300366
0,2299068

0,2297770
0,2296472
0,2295173
0,2293875
0,2292577
0,2291279
0,2289981
0,2288683
0,2287385
0,2286087
0,2284789
0,2283491
0,2282192
0,2280894
0,2279596
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-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1,2
1,3
1,4
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
29
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0,2508541
0,2500402
0,2491824
0,2482807
0,2473352
0,2463458
0,2453125
0,2442354
0,2431144
0,2419495
0,2407407
0,2396186
0,2385831
0,2376342
0,2367719
0,2359962
0,2353072
0,2347047
0,2341889
0,2337597
0,2334171
0,2330125
0,2325459
0,2320172
0,2314265
0,2307738
0,2300591
0,2292823
0,2284436
0,2275428
0,2265799
0,2256444
0,2247360
0,2238549
0,2230449
0,2223060
0,2216383
0,2210416
0,2205160
0,2200616
0,2196782
0,2192364
0,2187359
0,2181770
0,2174290
0,2164920
0,2153660
0,2140509
0,2125469
0,2108538
0,2089717
0,2070079
0,2049624
0,2028353

0,2278298
0,2277709
0,2277830
0,2278660
0,2280200
0,2282448
0,2285407
0,2289074
0,2293451
0,2298537
0,2304333
0,2309783
0,2314887
0,2319645
0,2324058
0,2328125
0,2331846
0,2335221
0,2338250
0,2340934
0,2343272
0,2345212
0,2346754
0,2347900
0,2348647
0,2348997
0,2348950
0,2348505
0,2347662
0,2346422
0,2344785
0,2342525
0,2339644
0,2336140
0,2331305
0,2325139
0,2317642
0,2308814
0,2298654
0,2287163
0,2274340
0,2260740
0,2246364
0,2231210
0,2216334
0,2201736
0,2187417
0,2173375
0,2159611
0,2146126
0,2132918
0,2119692
0,2106449
0,2093187
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3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
50
51
52
53
54
55
5,6
57
5,8
59
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
91

0,2007751
0,1987819
0,1968556
0,1949963
0,1932039
0,1914785
0,1898200
0,1881853
0,1865743
0,1849870
0,1833342
0,1816158
0,1798319
0,1779825
0,1760675
0,1740870
0,1720409
0,1699453
0,1678000
0,1656052
0,1634903
0,1614556
0,1595009
0,1576262
0,1558316
0,1541170
0,1524825
0,1509410
0,1494925
0,1481371
0,1467673
0,1453832
0,1439849
0,1425722
0,1411452
0,1397039
0,1382482
0,1367943
0,1353420
0,1338914
0,1324857
0,1311249
0,1298091
0,1285381
0,1273120
0,1261309
0,1249946
0,1238874
0,1228092
0,1217600
0,1207239
0,1197008
0,1186908
0,1176939

0,2079958
0,2066763
0,2053602
0,2040474
0,2027380
0,2014320
0,2001293
0,1988095
0,1974725
0,1961185
0,1947697
0,1934262
0,1920881
0,1907552
0,1894277
0,1881055
0,1867886
0,1854970
0,1842308
0,1829900
0,1817191
0,1804182
0,1790872
0,1777261
0,1763350
0,1749139
0,1734626
0,1720138
0,1705675
0,1691236
0,1677117
0,1663319
0,1649841
0,1636684
0,1623848
0,1611332
0,1599137
0,1586673
0,1573941
0,1560940
0,1547875
0,1534747
0,1521556
0,1508300
0,1494981
0,1481599
0,1468153
0,1454211
0,1439773
0,1424840
0,1409211
0,1392886
0,1375865
0,1358147
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9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5

0,1167101
0,1157394
0,1147817
0,1137750
0,1127194
0,1116147
0,1104481
0,1092195
0,1079289
0,1065763
0,1051618
0,1036853
0,1021468
0,1006424
0,0991721
0,0977360
0,0963180
0,0949181
0,0935364
0,0921728
0,0908273
0,0895000
0,0881908
0,0868852
0,0855831
0,0842846
0,0830056
0,0817461
0,0805060
0,0792854
0,0780842
0,0769025
0,0757403
0,0745889
0,0734485
0,0723189
0,0712623
0,0702786
0,0693679
0,0685302
0,0677654
0,0670735
0,0664546
0,0659326
0,0655074
0,0651790
0,0648514
0,0645245
0,0641984
0,0638730
0,0635483
0,0632245
0,0629013
0,0625449

0,1339733
0,1320624
0,1300818
0,1281593
0,1262949
0,1244887
0,1227080
0,1209530
0,1192236
0,1175199
0,1158417
0,1141892
0,1125623
0,1109157
0,1092495
0,1075637
0,1059171
0,1043098
0,1027418
0,1012130
0,0997234
0,0982732
0,0968622
0,0955014
0,0941908
0,0929305
0,0917637
0,0906903
0,0897103
0,0888237
0,0880306
0,0873309
0,0867246
0,0862285
0,0858426
0,0855668
0,0852735
0,0849626
0,0846342
0,0842882
0,0839246
0,0835435
0,0831448
0,0826808
0,0821516
0,0815571
0,0809427
0,0803082
0,0796537
0,0789793
0,0782849
0,0775704
0,0768360
0,0760979
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14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9

0,0621553
0,0617325
0,0612909
0,0608307
0,0603519
0,0598543
0,0593381
0,0588032
0,0582496
0,0577021
0,0571606
0,0566252
0,0561044
0,0555982
0,0551067
0,0546298
0,0541675
0,0537198
0,0532868
0,0528712
0,0524731
0,0520925
0,0517054
0,0513119
0,0509120
0,0505056
0,0500928
0,0496736
0,0492480
0,0488269
0,0484103
0,0479982
0,0476247
0,0472897
0,0469932
0,0467352
0,0465157
0,0463347
0,0461922
0,0460682
0,0459626
0,0458754
0,0457820
0,0456822
0,0455761
0,0454638
0,0453452
0,0452202
0,0450890
0,0449688
0,0448596
0,0447614
0,0446714
0,0445896

0,0753560
0,0746104
0,0738501
0,0730750
0,0722853
0,0714809
0,0706618
0,0698279
0,0689794
0,0681604
0,0673711
0,0666114
0,0658645
0,0651306
0,0644095
0,0637013
0,0630060
0,0623236
0,0616540
0,0609634
0,0602518
0,0595191
0,0588131
0,0581338
0,0574811
0,0568551
0,0562557
0,0556830
0,0551369
0,0546507
0,0542244
0,0538578
0,0535349
0,0532555
0,0530197
0,0528275
0,0526789
0,0525738
0,0525123
0,0524707
0,0524489
0,0524469
0,0524205
0,0523696
0,0522942
0,0521944
0,0520701
0,0519213
0,0517480
0,0515695
0,0513856
0,0511964
0,0510358
0,0509038
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20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
223
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,0
25,1
25,2
25,3

0,0445159
0,0444505
0,0443932
0,0443441
0,0443032
0,0442662
0,0442331
0,0442039
0,0441677
0,0441244
0,0440740
0,0440166
0,0439521
0,0438805
0,0438019
0,0437085
0,0436003
0,0434772
0,0433594
0,0432469
0,0431396
0,0430376
0,0429408
0,0428493
0,0427631
0,0426812
0,0426037
0,0425305
0,0424444
0,0423453
0,0422333
0,0421082
0,0419703
0,0418194
0,0416555
0,0415072
0,0413745
0,0412575
0,0411603
0,0410830
0,0410255
0,0409880
0,0409703
0,0409725
0,0409946
0,0410241
0,0410611
0,0411054
0,0411649
0,0412395
0,0413293
0,0414343
0,0415545
0,0416898

0,0508004
0,0507257
0,0506795
0,0506619
0,0506730
0,0506917
0,0507180
0,0507521
0,0507606
0,0507436
0,0507011
0,0506331
0,0505396
0,0504206
0,0502760
0,0501428
0,0500210
0,0499104
0,0498349
0,0497945
0,0497892
0,0498189
0,0498837
0,0499836
0,0501185
0,0502423
0,0503548
0,0504561
0,0505271
0,0505678
0,0505780
0,0505580
0,0505075
0,0504267
0,0503156
0,0501787
0,0500161
0,0498276
0,0496344
0,0494364
0,0492335
0,0490258
0,0488133
0,0485959
0,0483738
0,0481839
0,0480262
0,0479008
0,0477708
0,0476362
0,0474970
0,0473532
0,0472048
0,0470518
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25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,0418403
0,0419989
0,0421657
0,0423405
0,0425245
0,0427175
0,0429195
0,0431306
0,0433508
0,0435800
0,0438182
0,0440655
0,0443218
0,0445872
0,0448331
0,0450594
0,0452663
0,0454537
0,0456215
0,0457698
0,0458987
0,0460080
0,0460978
0,0461681
0,0462314
0,0462876
0,0463369
0,0463790
0,0464142
0,0464423
0,0464634
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845
0,0464845

0,0468943
0,0467134
0,0465093
0,0462819
0,0460776
0,0458962
0,0457378
0,0456024
0,0454901
0,0454007
0,0453343
0,0452910
0,0452706
0,0452733
0,0452943
0,0453338
0,0453916
0,0454679
0,0455625
0,0456756
0,0458070
0,0459569
0,0461252
0,0463119
0,0464799
0,0466292
0,0467599
0,0468719
0,0469652
0,0470399
0,0470959
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519
0,0471519

100,0000000
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Normalt napi fogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

LAKOSSAGI 3. profil

T~

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap

: :
80 60 -40

:
2,0

:
0,0

:
2,0

40 60 80 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Felejtésulyos napi atlaghomérséklet

38/104
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Multiplikativ szezonfaktor

Lakossagi szegmens

Tel Atmenet Atmenet :
fiitési nemfiitési Nyar
o oass b0y oan e A oa1 00w -oeaL
10.16. - 11.30. 09.01. - 10.15.
felejts- -8,0  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
stlyos 7,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
hémérsékleti 7,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
értékek -7,7  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
ce 7,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
7,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
7,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
7,3 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
7,2 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
7,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-7,0 | 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-6,9  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-6,8  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,7 | 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-6,6  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,5  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,4 | 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-6,3  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,2 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
6,0  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
5,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
5,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-5,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
5,6  1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-5,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
5,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
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-5,3 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-5,2 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-5,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-5,0 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,3 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,2 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-4,0 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,9 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,3 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,2 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-3,0 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,7 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,6 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,3 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,2 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-2,0 1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
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-1,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,3 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,2 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-1,0 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,3 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,2 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
-0,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,0 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,1 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,2 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,3 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,4 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,5 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,6 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,7 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,8 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
0,9 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
1,0 1,0000000 1,0000000 0,6389000 0,8993640
11 1,0005810 0,9985477 0,6389000 0,8993640
12 1,0011620 0,9970954 0,6389000 0,8993640
13 1,0017430 0,9956431 0,6389000 0,8993640
1,4 1,0023240 0,9941908 0,6389000 0,8993640
15 1,0029050 0,9927385 0,6389000 0,8993640
1,6 1,0034860 0,9912862 0,6389000 0,8993640
1,7 1,0040670 0,9898339 0,6389000 0,8993640
1,8 1,0046480 0,9883816 0,6389000 0,8993640
1,9 1,0052290 0,9869293 0,6389000 0,8993640
2,0 1,0058100 0,9854770 0,6389000 0,8993640
2,1 1,0061938 0,9850998 0,6389000 0,8993640
2,2 1,0065776 0,9847226 0,6389000 0,8993640
2,3 1,0069613 0,9843454 0,6389000 0,8993640
2,4 1,0073451 0,9839682 0,6389000 0,8993640
2,5 1,0077288 0,9835909 0,6389000 0,8993640
2,6 1,0081126 0,9832137 0,6389000 0,8993640
2,7 1,0084964 0,9828365 0,6389000 0,8993640
2,8 1,0088801 0,9824593 0,6389000 0,8993640
29 1,0092639 0,9820821 0,6389000 0,8993640
3,0 1,0096476 0,9817049 0,6389000 0,8993640
3,1 1,0101190 0,9812403 0,6389000 0,8993640
3,2 1,0105903 0,9807757 0,6389000 0,8993640
3,3 1,0110616 0,9803111 0,6389000 0,8993640
3,4 1,0115330 0,9798464 0,6389000 0,8993640
3,5 1,0120043 0,9793818 0,6389000 0,8993640
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3,6 1,0124756 0,9789172 0,6389000 0,8993640
3,7 1,0129469 0,9784526 0,6389000 0,8993640
3,8 1,0134183 0,9779880 0,6389000 0,8993640
3,9 1,0138896 0,9775234 0,6389000 0,8993640
4,0 1,0143609 0,9770588 0,6389000 0,8993640
4,1 1,0141477 0,9780733 0,6389000 0,8993640
4,2 1,0139345 0,9790877 0,6389000 0,8993640
4,3 1,0137213 0,9801022 0,6389000 0,8993640
4,4 1,0135080 0,9811166 0,6389000 0,8993640
4,5 1,0132948 0,9821310 0,6389000 0,8993640
4,6 1,0130816 0,9831455 0,6389000 0,8993640
4,7 1,0128684 0,9841599 0,6389000 0,8993640
4,8 1,0126551 0,9851744 0,6389000 0,8993640
4,9 1,0124419 0,9861888 0,6389000 0,8993640
50 1,0122287 0,9872033 0,6389000 0,8993640
51 1,0127529 0,9873324 0,6482286 0,8993640
52 1,0132772 0,9874614 0,6575573 0,8993640
53 1,0138014 0,9875905 0,6668860 0,8993640
54 1,0143257 0,9877196 0,6762147 0,8993640
55 1,0148499 0,9878487 0,6855433 0,8993640
5,6 1,0153742 0,9879777 0,6948720 0,8993640
57 1,0158985 0,9881068 0,7042007 0,8993640
5,8 1,0164227 0,9882359 0,7135294 0,8993640
59 1,0169470 0,9883650 0,7228580 0,8993640
6,0 1,0174712 0,9884940 0,7321867 0,8993640
6,1 1,0190577 0,9881689 0,7385478 0,8993640
6,2 1,0206441 0,9878437 0,7449088 0,8993640
6,3 1,0222305 0,9875185 0,7512699 0,8993640
6,4 1,0238170 0,9871934 0,7576309 0,8993640
6,5 1,0254034 0,9868682 0,7639920 0,8993640
6,6 1,0269898 0,9865430 0,7703530 0,8993640
6,7 1,0285763 0,9862178 0,7767141 0,8993640
6,8 1,0301627 0,9858927 0,7830752 0,8993640
6,9 1,0317491 0,9855675 0,7894362 0,8993640
7,0 1,0333356 0,9852423 0,7957973 0,8993640
7,1 1,0372588 0,9854602 0,7975552 0,8993640
7,2 1,0411820 0,9856781 0,7993131 0,8993640
7,3 1,0451052 0,9858960 0,8010710 0,8993640
7,4 1,0490285 0,9861138 0,8028289 0,8993640
7,5 1,0529517 0,9863317 0,8045868 0,8993640
7,6 1,0568749 0,9865496 0,8063447 0,8993640
7,7 1,0607981 0,9867675 0,8081026 0,8993640
7,8 1,0647213 0,9869853 0,8098605 0,8993640
7,9 1,0686446 0,9872032 0,8116184 0,8993640
8,0 1,0725678 0,9874211 0,8133763 0,8993640
8,1 1,0798505 0,9891068 0,8134334 0,8993640
8,2 1,0871333 0,9907925 0,8134905 0,8993640
8,3 1,0944161 0,9924783 0,8135476 0,8993640
8,4 1,1016988 0,9941640 0,8136047 0,8993640
8,5 1,1089816 0,9958497 0,8136618 0,8993640
8,6 1,1162643 0,9975354 0,8137189 0,8993640
8,7 1,1235471 0,9992211 0,8137761 0,8993640
8,8 1,1308298 1,0009069 0,8138332 0,8993640
8,9 1,1381126 1,0025926 0,8138903 0,8993640
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9,0 1,1453953 1,0042783 0,8139474 0,8993640
91 1,1568205 1,0075184 0,8114226 0,8993640
9,2 1,1682456 1,0107584 0,8088978 0,8993640
9,3 1,1796708 1,0139985 0,8063730 0,8993640
9,4 1,1910960 1,0172386 0,8038482 0,8993640
9,5 1,2025211 1,0204787 0,8013234 0,8993640
9,6 1,2139463 1,0237187 0,7987985 0,8993640
9,7 1,2253714 1,0269588 0,7962737 0,8993640
9,8 1,2367966 1,0301989 0,7937489 0,8993640
9,9 1,2482217 1,0334389 0,7912241 0,8993640
10,0 | 1,2596469 1,0366790 0,7886993 0,8993640
10,1 1,2741310 1,0402613 0,7872856 0,8993640
10,2 1 1,2886151 1,0438436 0,7858718 0,8993640
10,3 1,3030991 1,0474259 0,7844581 0,8993640
10,4 1,3175832 1,0510082 0,7830444 0,8993640
10,5 1,3320673 1,0545905 0,7816306 0,8993640
10,6 1,3465514 1,0581728 0,7802169 0,8993640
10,7 1,3610354 1,0617551 0,7788032 0,8993640
10,8 1,3755195 1,0653374 0,7773894 0,8993640
10,9 | 1,3900036 1,0689197 0,7759757 0,8993640
11,0 1,4044877 1,0725019 0,7745620 0,8993640
11,1 | 1,4044877 1,0780167 0,7772768 0,9018965
11,2 | 1,4044877 1,0835314 0,7799917 0,9044290
11,3 1,4044877 1,0890461 0,7827066 0,9069615
11,4 1,4044877 1,0945609 0,7854214 0,9094940
11,5 1,4044877 1,1000756 0,7881363 0,9120265
11,6 | 1,4044877 1,1055903 0,7908512 0,9145590
11,7 1,4044877 1,1111051 0,7935661 0,9170915
11,8 1,4044877 1,1166198 0,7962809 0,9196240
11,9 1,4044877 1,1221345 0,7989958 0,9221565
12,0 1,4044877 1,1276493 0,8017107 0,9246890
12,1 | 1,4044877 1,1375702 0,8079346 0,9252297
12,2 1,4044877 1,1474911 0,8141586 0,9257704
12,3 1,4044877 1,1574119 0,8203826 0,9263111
12,4 1,4044877 1,1673328 0,8266065 0,9268517
12,5 1,4044877 1,1772537 0,8328305 0,9273924
12,6 1,4044877 1,1871746 0,8390545 0,9279331
12,7 1,4044877 1,1970955 0,8452784 0,9284738
12,8 1,4044877 1,2070164 0,8515024 0,9290145
12,9 1,4044877 1,2169373 0,8577264 0,9295552
13,0 1,4044877 1,2268582 0,8639503 0,9300958
13,1 1,4044877 1,2369946 0,8699157 0,9264096
13,2 1,4044877 1,2471310 0,8758811 0,9227233
13,3 1,4044877 1,2572675 0,8818465 0,9190370
13,4 1,4044877 1,2674039 0,8878119 0,9153508
13,5 1,4044877 1,2775403 0,8937773 0,9116645
13,6 1,4044877 1,2876767 0,8997427 0,9079782
13,7 1,4044877 1,2978132 0,9057081 0,9042920
13,8 1,4044877 1,3079496 0,9116735 0,9006057
13,9 1,4044877 1,3180860 0,9176389 0,8969194
14,0 1,4044877 1,3282225 0,9236043 0,8932332
14,1 1,4044877 1,3293903 0,9263399 0,8886415
14,2 1,4044877 1,3305581 0,9290755 0,8840498
14,3 1,4044877 1,3317259 0,9318111 0,8794581
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14,4 1,4044877 1,3328938 0,9345467 0,8748664
145 1,4044877 1,3340616 0,9372823 0,8702747
14,6 | 1,4044877 1,3352294 0,9400178 0,8656830
14,7 1,4044877 1,3363972 0,9427534 0,8610913
14,8 1,4044877 1,3375650 0,9454890 0,8564996
14,9 1,4044877 1,3387329 0,9482246 0,8519079
15,0 | 1,4044877 1,3399007 0,9509602 0,8473162
15,1 | 1,4044877 1,3302710 0,9513290 0,8459611
152 1 1,4044877 1,3206414 0,9516978 0,8446060
15,3 1 1,4044877 1,3110117 0,9520666 0,8432509
15,4 1,4044877 1,3013821 0,9524354 0,8418958
15,5 1,4044877 1,2917524 0,9528042 0,8405407
15,6 | 1,4044877 1,2821228 0,9531731 0,8391856
15,7 1,4044877 1,2724931 0,9535419 0,8378305
15,8 1,4044877 1,2628635 0,9539107 0,8364754
15,9 1,4044877 1,2532338 0,9542795 0,8351203
16,0 | 1,4044877 1,2436042 0,9546483 0,8337652
16,1 | 1,4044877 1,2436042 0,9553111 0,8376885
16,2 | 1,4044877 1,2436042 0,9559739 0,8416118
16,3 | 1,4044877 1,2436042 0,9566367 0,8455351
16,4 1,4044877 1,2436042 0,9572994 0,8494584
16,5 1,4044877 1,2436042 0,9579622 0,8533817
16,6 | 1,4044877 1,2436042 0,9586250 0,8573050
16,7 1,4044877 1,2436042 0,9592878 0,8612283
16,8 | 1,4044877 1,2436042 0,9599506 0,8651516
16,9 1,4044877 1,2436042 0,9606133 0,8690749
17,0 1,4044877 1,2436042 0,9612761 0,8729982
17,1 1,4044877 1,2436042 0,9638377 0,8773104
17,2 1 1,4044877 1,2436042 0,9663993 0,8816226
17,3 1,4044877 1,2436042 0,9689608 0,8859348
17,4 1,4044877 1,2436042 0,9715224 0,8902470
17,5 1,4044877 1,2436042 0,9740840 0,8945592
17,6  1,4044877 1,2436042 0,9766456 0,8988714
17,7 1,4044877 1,2436042 0,9792071 0,9031836
17,8 1,4044877 1,2436042 0,9817687 0,9074958
17,9 1,4044877 1,2436042 0,9843303 0,9118080
18,0 1,4044877 1,2436042 0,9868918 0,9161202
18,1 1,4044877 1,2436042 0,9901371 0,9197649
18,2 1,4044877 1,2436042 0,9933823 0,9234096
18,3 1,4044877 1,2436042 0,9966276 0,9270543
18,4 1,4044877 1,2436042 0,9998728 0,9306990
18,5 1,4044877 1,2436042 1,0031181 0,9343437
18,6 1,4044877 1,2436042 1,0063634 0,9379884
18,7 1,4044877 1,2436042 1,0096086 0,9416331
18,8 1,4044877 1,2436042 1,0128539 0,9452778
18,9 1,4044877 1,2436042 1,0160991 0,9489225
19,0 1,4044877 1,2436042 1,0193444 0,9525672
19,1 1,4044877 1,2436042 1,0258202 0,9554875
19,2 1,4044877 1,2436042 1,0322960 0,9584077
19,3 1,4044877 1,2436042 1,0387718 0,9613280
19,4 1,4044877 1,2436042 1,0452476 0,9642483
19,5 1,4044877 1,2436042 1,0517234 0,9671686
19,6 1,4044877 1,2436042 1,0581992 0,9700889
19,7 1,4044877 1,2436042 1,0646750 0,9730091
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19,8 1,4044877 1,2436042 1,0711508 0,9759294
19,9 1,4044877 1,2436042 1,0776266 0,9788497
20,0 1,4044877 1,2436042 1,0841024 0,9817700
20,1 1,4044877 1,2436042 1,0859142 0,9823023
20,2 1,4044877 1,2436042 1,0877260 0,9828345
20,3 1,4044877 1,2436042 1,0895378 0,9833668
20,4 1,4044877 1,2436042 1,0913496 0,9838991
20,5 1,4044877 1,2436042 1,0931614 0,9844313
20,6 1,4044877 1,2436042 1,0949732 0,9849636
20,7 1,4044877 1,2436042 1,0967850 0,9854959
20,8 1,4044877 1,2436042 1,0985968 0,9860281
20,9 1,4044877 1,2436042 1,1004086 0,9865604
21,0 1,4044877 1,2436042 1,1022205 0,9870927
21,1 1,4044877 1,2436042 1,1045693 0,9877226
21,2 1,4044877 1,2436042 1,1069181 0,9883525
21,3 1,4044877 1,2436042 1,1092669 0,9889824
21,4 1,4044877 1,2436042 1,1116157 0,9896123
21,5 1,4044877 1,2436042 1,1139645 0,9902422
21,6 1,4044877 1,2436042 1,1163133 0,9908722
21,7 1,4044877 1,2436042 1,1186621 0,9915021
21,8 1,4044877 1,2436042 1,1210110 0,9921320
21,9 1,4044877 1,2436042 1,1233598 0,9927619
22,0 11,4044877 1,2436042 1,1257086 0,9933918
22,1 1,4044877 1,2436042 1,1264922 0,9935718
22,2 1,4044877 1,2436042 1,1272759 0,9937517
22,3 1,4044877 1,2436042 1,1280595 0,9939316
22,4 1,4044877 1,2436042 1,1288431 0,9941115
22,5 1,4044877 1,2436042 1,1296268 0,9942915
22,6 1,4044877 1,2436042 1,1304104 0,9944714
22,7 1,4044877 1,2436042 1,1311940 0,9946513
22,8 1,4044877 1,2436042 1,1319777 0,9948312
22,9 11,4044877 1,2436042 1,1327613 0,9950112
23,0 1,4044877 1,2436042 1,1335449 0,9951911
23,1 1,4044877 1,2436042 1,1384879 0,9957604
23,2 1,4044877 1,2436042 1,1434308 0,9963296
23,3 11,4044877 1,2436042 1,1483737 0,9968989
23,4 1,4044877 1,2436042 1,1533166 0,9974682
23,5 11,4044877 1,2436042 1,1582596 0,9980374
23,6 1,4044877 1,2436042 1,1632025 0,9986067
23,7 1,4044877 1,2436042 1,1681454 0,9991760
23,8 1,4044877 1,2436042 1,1730883 0,9997452
23,9 1,4044877 1,2436042 1,1780313 1,0003145
24,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0008838
24,1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0007781
24,2 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0006724
24,3 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0005668
24,4 1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0004611
24,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0003554
24,6 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0002498
24,7 1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0001441
24,8 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000384
24,9 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999328
25,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9998271
25,1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9998444
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25,2 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9998617
25,3 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9998790
25,4 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9998963
25,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999135
25,6 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999308
25,7 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999481
25,8 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999654
25,9 1,4044877 1,2436042 1,1829742 0,9999827
26,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,2 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,3 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,4 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,6 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,7 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,8 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
26,9 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,1 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,2 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,3 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,4 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,6 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,7 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,8 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
27,9 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,1 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,2 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,3 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,4 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,6 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,7 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,8 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
28,9 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,0 | 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,1 | 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,2 | 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,3 | 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,4 | 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,5 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,6 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,7 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,8 |1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
29,9 11,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
30,0 1,4044877 1,2436042 1,1829742 1,0000000
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Profilkarakterisztikdk — nem haztartasi felhasznaldk

Profilkarakterisztikak
UZLETI 1. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,3265210 0,3374631
sulyos -7,9 0,3256771 0,3361656
hémérsékleti -7,8 0,3248332 0,3348681
értékek -7,7 0,3239892 0,3335706
Cce -7,6 0,3231453 0,3322730
-7,5 0,3223014 0,3309755
-7,4 0,3214575 0,3296780
-7,3 0,3206136 0,3283805
-7,2 0,3197697 0,3270830
-7,1 0,3189257 0,3257855
-7,0 0,3180818 0,3244879
-6,9 0,3172379 0,3231904
-6,8 0,3163940 0,3218929
-6,7 0,3155501 0,3205954
-6,6 0,3147061 0,3192979
-6,5 0,3138622 0,3180004
-6,4 0,3130183 0,3167028
-6,3 0,3121744 0,3154053
-6,2 0,3113305 0,3141078
-6,1 0,3104865 0,3128103
-6,0 0,3096426 0,3115128
-5,9 0,3087987 0,3102152
-5,8 0,3079548 0,3089177
-5,7 0,3071109 0,3076202
-5,6 0,3062670 0,3063227
-5,5 0,3054230 0,3050252
-5,4 0,3045791 0,3037277

47 /104




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

0,3037352
0,3028913
0,3020474
0,3012034
0,3003595
0,2995156
0,2986717
0,2978278
0,2969839
0,2961399
0,2952960
0,2944521
0,2936082
0,2927643
0,2919203
0,2910764
0,2902325
0,2893886
0,2885447
0,2877007
0,2868568
0,2860129

0,2851690
0,2843251
0,2834812
0,2826372
0,2817933
0,2809494
0,2801055
0,2792616
0,2784176
0,2775737
0,2767298
0,2758859
0,2750420

0,3024301
0,3011326
0,2998351
0,2985376
0,2972401
0,2959426
0,2946450
0,2933475
0,2920500
0,2907525
0,2894550
0,2881575
0,2868599
0,2855624
0,2842649
0,2829674
0,2816699
0,2803723
0,2790748
0,2777773
0,2764798
0,2751823

0,2738848
0,2725872
0,2712897
0,2699922
0,2686947
0,2673972
0,2660997
0,2648021
0,2635046
0,2622071
0,2609096
0,2596121
0,2583145
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1,8
1,7
1,6
15
1,4
1,3
1,2
11
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1,2
1,3
14
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

0,2741981
0,2733541
0,2725102
0,2716763
0,2708524
0,2700386
0,2692347
0,2684409
0,2676571
0,2668834
0,2661196
0,2653659
0,2646222
0,2638687
0,2631056
0,2623327
0,2615501
0,2607577
0,2599557
0,2591439
0,2583224
0,2574912
0,2566502
0,2558103
0,2549714
0,2541335
0,2532966
0,2524608
0,2516259
0,2507921
0,2499593
0,2491276
0,2482968
0,2474576
0,2466099
0,2457537
0,2448791
0,2439859
0,2430742
0,2421441
0,2411955
0,2402283
0,2392427
0,2382299
0,2371900
0,2361231
0,2350487
0,2339670
0,2328779
0,2317814
0,2306775
0,2295663
0,2284477
0,2273178

0,2570170
0,2557195
0,2544220
0,2531172
0,2518052
0,2504860
0,2491595
0,2478258
0,2464849
0,2451367
0,2437813
0,2424186
0,2410487
0,2396505
0,2382240
0,2367691
0,2352860
0,2337745
0,2322347
0,2306666
0,2290702
0,2274454
0,2257924
0,2241908
0,2226406
0,2211418
0,2196945
0,2182986
0,2169542
0,2156612
0,2144196
0,2132294
0,2120907
0,2109512
0,2098109
0,2086698
0,2075352
0,2064070
0,2052852
0,2041699
0,2030611
0,2019586
0,2008627
0,1997748
0,1986949
0,1976231
0,1965804
0,1955669
0,1945824
0,1936272
0,1927010
0,1918040
0,1909361
0,1900910
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3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7.1
7,2
7,3
7.4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

0,2261765
0,2250239
0,2238492
0,2226524
0,2214335
0,2201926
0,2189295
0,2176444
0,2163372
0,2150112
0,2136665
0,2123030
0,2109303
0,2095482
0,2081570
0,2067564
0,2053466
0,2039276
0,2024993
0,2010494
0,1995779
0,1980849
0,1965790
0,1950601
0,1935282
0,1919835
0,1904257
0,1888551
0,1872715
0,1856825
0,1840882
0,1824885
0,1808874
0,1792849
0,1776810
0,1760757
0,1744690
0,1728609
0,1712515
0,1696513
0,1680604
0,1664789
0,1649033
0,1633337
0,1617700
0,1602124
0,1586607
0,1571150
0,1555753
0,1539887
0,1523553
0,1506750
0,1489601
0,1472107

0,1892689
0,1884695
0,1876132
0,1867001
0,1857300
0,1847031
0,1836192
0,1824785
0,1812808
0,1800419
0,1787616
0,1774401
0,1761295
0,1748299
0,1735412
0,1722634
0,1709965
0,1697406
0,1684957
0,1672295
0,1659422
0,1646337
0,1633024
0,1619484
0,1605715
0,1591718
0,1577494
0,1563042
0,1548361
0,1533777
0,1519287
0,1504894
0,1490659
0,1476582
0,1462663
0,1448903
0,1435301
0,1421857
0,1408572
0,1395033
0,1381240
0,1367193
0,1352737
0,1337870
0,1322593
0,1306906
0,1290809
0,1274302
0,1257385
0,1240270
0,1222958
0,1205448
0,1188061
0,1170798

50/104




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

9,0

91

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
115
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3

0,1454267
0,1436082
0,1417550
0,1398673
0,1379451
0,1359869
0,1339928
0,1319627
0,1298891
0,1277719
0,1256113
0,1234071
0,1211594
0,1188682
0,1165334
0,1142195
0,1119263
0,1096540
0,1073917
0,1051395
0,1028974
0,1006654
0,0984435
0,0962317
0,0940300
0,0918445
0,0896752
0,0875222
0,0854383
0,0834234
0,0814776
0,0796009
0,0777933
0,0760547
0,0743853
0,0728017
0,0713040
0,0698922
0,0685677
0,0673305
0,0661805
0,0651178
0,0641424
0,0632543
0,0624534
0,0617087
0,0610201
0,0603877
0,0597472
0,0590984
0,0584415
0,0577765
0,0571033
0,0564219

0,1153658
0,1136642
0,1119749
0,1102979
0,1086333
0,1069765
0,1053274
0,1036861
0,1020202
0,1003298
0,0986147
0,0968751
0,0951110
0,0933222
0,0915089
0,0896728
0,0878141
0,0859326
0,0840697
0,0822252
0,0803993
0,0785919
0,0768030
0,0750326
0,0732808
0,0716019
0,0699960
0,0684631
0,0669819
0,0655525
0,0641749
0,0628490
0,0615748
0,0603525
0,0591818
0,0580321
0,0569033
0,0557953
0,0547129
0,0536559
0,0526244
0,0516184
0,0506378
0,0496828
0,0487532
0,0478640
0,0470152
0,0462069
0,0454371
0,0447059
0,0440132
0,0433591
0,0427435
0,0421665
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14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
151
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7

0,0557323
0,0550613
0,0544086
0,0537745
0,0531526
0,0525431
0,0519459
0,0513610
0,0507884
0,0502282
0,0496803
0,0491441
0,0486197
0,0481070
0,0475893
0,0470666
0,0465388
0,0460060
0,0454681
0,0449252
0,0443772
0,0438288
0,0432800
0,0427308
0,0422122
0,0417244
0,0412672
0,0408407
0,0404450
0,0400799
0,0397455
0,0394424
0,0391705
0,0389299
0,0386939
0,0384625
0,0382357
0,0380136
0,0377961
0,0375832
0,0373750
0,0371733
0,0369782
0,0367896
0,0366081
0,0364337
0,0362664
0,0361063
0,0359532
0,0358072
0,0356684
0,0355348
0,0354065
0,0352835

0,0416280
0,0411216
0,0406473
0,0402050
0,0397403
0,0392532
0,0387437
0,0382118
0,0376575
0,0370808
0,0364817
0,0358794
0,0352739
0,0346652
0,0340843
0,0335310
0,0330054
0,0325075
0,0320373
0,0315948
0,0311800
0,0307895
0,0304233
0,0300815
0,0297490
0,0294259
0,0291123
0,0288080
0,0285131
0,0282276
0,0279514
0,0276843
0,0274263
0,0271772
0,0269437
0,0267257
0,0265232
0,0263363
0,0261648
0,0260089
0,0258685
0,0257506
0,0256552
0,0255823
0,0255127
0,0254463
0,0253833
0,0253234
0,0252669
0,0252136
0,0251636
0,0251100
0,0250527
0,0249917
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19,8
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
211
21,2
21,3
21,4
215
21,6
217
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
243
24,4
24,5
24,6
247
24,8
24,9
25,0
251

0,0351612
0,0350395
0,0349185
0,0347982
0,0346785
0,0345595
0,0344412
0,0343280
0,0342198
0,0341168
0,0340183
0,0339244
0,0338350
0,0337502
0,0336699
0,0335942
0,0335230
0,0334541
0,0333876
0,0333234
0,0332597
0,0331963
0,0331334
0,0330708
0,0330087
0,0329469
0,0328856
0,0328283
0,0327750
0,0327257
0,0326822
0,0326445
0,0326126
0,0325866
0,0325664
0,0325520
0,0325434
0,0325367
0,0325318
0,0325287
0,0325230
0,0325147
0,0325038
0,0324903
0,0324742
0,0324554
0,0324341
0,0324080
0,0323773
0,0323419
0,0323040
0,0322636
0,0322207
0,0321753

0,0249305
0,0248690
0,0248072
0,0247451
0,0246828
0,0246201
0,0245572
0,0244975
0,0244412
0,0243882
0,0243389
0,0242933
0,0242513
0,0242130
0,0241784
0,0241475
0,0241202
0,0240982
0,0240813
0,0240696
0,0240561
0,0240408
0,0240237
0,0240047
0,0239840
0,0239615
0,0239372
0,0239068
0,0238704
0,0238278
0,0237861
0,0237453
0,0237053
0,0236661
0,0236277
0,0235902
0,0235536
0,0235206
0,0234911
0,0234653
0,0234396
0,0234138
0,0233881
0,0233624
0,0233367
0,0233110
0,0232854
0,0232615
0,0232395
0,0232192
0,0231993
0,0231796
0,0231603
0,0231412
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25,2
25,3
25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,0321275
0,0320772
0,0320244
0,0319734
0,0319242
0,0318768
0,0318277
0,0317768
0,0317241
0,0316696
0,0316134
0,0315554
0,0314956
0,0314340
0,0313706
0,0313055
0,0312426
0,0311819
0,0311234
0,0310671
0,0310130
0,0309612
0,0309115
0,0308641
0,0308189
0,0307759
0,0307372
0,0307028
0,0306727
0,0306469
0,0306254
0,0306082
0,0305953
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824
0,0305824

0,0231224
0,0231039
0,0230857
0,0230664
0,0230460
0,0230245
0,0230061
0,0229910
0,0229789
0,0229701
0,0229644
0,0229619
0,0229625
0,0229663
0,0229733
0,0229835
0,0229940
0,0230049
0,0230162
0,0230279
0,0230399
0,0230524
0,0230652
0,0230784
0,0230920
0,0231060
0,0231186
0,0231297
0,0231395
0,0231479
0,0231549
0,0231605
0,0231647
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689
0,0231689

100,0000000

54 /104




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

Normalt napi fogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

UZLETI 1. profil

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap

:
8,0

:
-6,0

-4,0

40 60 80 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Felejtésulyos napi atlaghomérséklet
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Profilkarakterisztikak
UZLETI 2. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,3955546 0,3877194
sulyos -7,9 0,3942657 0,3860980
hémérsékleti -7,8 0,3929767 0,3844765
értékek -1,7 0,3916877 0,3828550
Cce -7,6 0,3903988 0,3812336
-7,5 0,3891098 0,3796121
-7,4 0,3878208 0,3779906
-7,3 0,3865319 0,3763692
-7,2 0,3852429 0,3747477
-7,1 0,3839539 0,3731262
-7,0 0,3826650 0,3715048
-6,9 0,3813760 0,3698833
-6,8 0,3800870 0,3682618
-6,7 0,3787981 0,3666404
-6,6 0,3775091 0,3650189
-6,5 0,3762201 0,3633975
-6,4 0,3749312 0,3617760
-6,3 0,3736422 0,3601545
-6,2 0,3723532 0,3585331
-6,1 0,3710643 0,3569116
-6,0 0,3697753 0,3552901
-5,9 0,3684863 0,3536687
-5,8 0,3671974 0,3520472
-5,7 0,3659084 0,3504257
-5,6 0,3646194 0,3488043
-5,5 0,3633305 0,3471828
-5,4 0,3620415 0,3455613
-5,3 0,3607525 0,3439399

56 /104
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0,3594636
0,3581746
0,3568856
0,3555966
0,3543077
0,3530187
0,3517297
0,3504408
0,3491518
0,3478628
0,3465739
0,3452849
0,3439959
0,3427070
0,3414180
0,3401290
0,3388401
0,3375511
0,3362621
0,3349732
0,3336842

0,3323952
0,3311063
0,3298173
0,3285283
0,3272394
0,3259504
0,3246614
0,3233725
0,3220835
0,3207945
0,3195056
0,3182166
0,3169276
0,3156387
0,3143497

0,3423184
0,3406969
0,3390755
0,3374540
0,3358325
0,3342111
0,3325896
0,3309681
0,3293467
0,3277252
0,3261037
0,3244823
0,3228608
0,3212394
0,3196179
0,3179964
0,3163750
0,3147535
0,3131320
0,3115106
0,3098891

0,3082676
0,3066462
0,3050247
0,3034032
0,3017818
0,3001603
0,2985388
0,2969174
0,2952959
0,2936744
0,2920530
0,2904315
0,2888100
0,2871886
0,2855671
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-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1,2
1,3
1,4
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
29
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0,3130607
0,3117803
0,3105086
0,3092454
0,3079908
0,3067448
0,3055074
0,3042786
0,3030584
0,3018467
0,3006437
0,2994353
0,2982217
0,2970027
0,2957784
0,2945487
0,2933138
0,2920735
0,2908279
0,2895770
0,2883207
0,2870595
0,2857932
0,2845219
0,2832455
0,2819642
0,2806778
0,2793865
0,2780900
0,2767886
0,2754822
0,2741726
0,2728599
0,2715441
0,2702166
0,2688774
0,2675265
0,2661639
0,2647896
0,2634035
0,2620058
0,2605992
0,2591838
0,2577595
0,2563403
0,2549261
0,2535171
0,2521131
0,2507141
0,2493202
0,2479314
0,2465110
0,2450590
0,2435754

0,2839457
0,2823179
0,2806839
0,2790436
0,2773970
0,2757441
0,2740850
0,2724196
0,2707479
0,2690699
0,2673857
0,2656619
0,2638988
0,2620962
0,2602541
0,2583726
0,2564517
0,2544913
0,2524914
0,2504521
0,2483733
0,2463578
0,2444054
0,2425162
0,2406902
0,2389273
0,2372277
0,2355912
0,2340179
0,2325078
0,2310609
0,2296188
0,2281816
0,2267492
0,2253279
0,2239178
0,2225187
0,2211308
0,2197540
0,2183884
0,2170338
0,2156739
0,2143086
0,2129379
0,2115950
0,2102799
0,2089926
0,2077331
0,2065014
0,2052975
0,2041213
0,2029829
0,2018822
0,2008192
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3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
50
51
52
53
54
55
5,6
57
5,8
59
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
91

0,2420599
0,2405124
0,2389331
0,2373218
0,2356786
0,2340035
0,2322965
0,2305799
0,2288535
0,2271175
0,2253698
0,2236106
0,2218398
0,2200574
0,2182634
0,2164579
0,2146407
0,2128006
0,2109376
0,2090517
0,2071401
0,2052026
0,2032393
0,2012503
0,1992355
0,1971950
0,1951286
0,1930422
0,1909357
0,1888091
0,1866992
0,1846058
0,1825291
0,1804690
0,1784254
0,1763985
0,1743882
0,1724086
0,1704596
0,1685414
0,1666315
0,1647301
0,1628372
0,1609527
0,1590767
0,1572091
0,1553500
0,1534250
0,1514341
0,1493774
0,1472662
0,1451005
0,1428802
0,1406054

0,1996912
0,1984983
0,1972405
0,1959178
0,1945301
0,1930775
0,1915600
0,1899871
0,1883590
0,1866755
0,1849950
0,1833176
0,1816432
0,1799718
0,1783034
0,1766381
0,1749758
0,1732919
0,1715865
0,1698595
0,1681275
0,1663905
0,1646484
0,1629012
0,1611490
0,1593917
0,1576294
0,1558763
0,1541325
0,1523980
0,1506627
0,1489269
0,1471903
0,1454531
0,1437153
0,1419768
0,1402376
0,1384696
0,1366728
0,1348472
0,1329832
0,1310808
0,1291400
0,1271607
0,1251430
0,1230870
0,1209924
0,1188822
0,1167562
0,1146145
0,1124817
0,1103576
0,1082425
0,1061361
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9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5

0,1382761
0,1358923
0,1334540
0,1309589
0,1284070
0,1257983
0,1231271
0,1203935
0,1175974
0,1147388
0,1118178
0,1088342
0,1057882
0,1027727
0,0997879
0,0968336
0,0938959
0,0909747
0,0880701
0,0851819
0,0823103
0,0794552
0,0766167
0,0737971
0,0709965
0,0682148
0,0655264
0,0629312
0,0604294
0,0580207
0,0557054
0,0534833
0,0513544
0,0493509
0,0474726
0,0457196
0,0440942
0,0425963
0,0412260
0,0399831
0,0388679
0,0378802
0,0370200
0,0362265
0,0354997
0,0348396
0,0341532
0,0334404
0,0327012
0,0319357
0,0311438
0,0303255
0,0294808
0,0286518

0,1040386
0,1019500
0,0998702
0,0978005
0,0957411
0,0936919
0,0916386
0,0895811
0,0875196
0,0854539
0,0833842
0,0813103
0,0792323
0,0771347
0,0750176
0,0728808
0,0707525
0,0686328
0,0665217
0,0644191
0,0623250
0,0602395
0,0581625
0,0561736
0,0542728
0,0524601
0,0507129
0,0490310
0,0474146
0,0458636
0,0443780
0,0429578
0,0416030
0,0402829
0,0389975
0,0377468
0,0365294
0,0353453
0,0341946
0,0330771
0,0319930
0,0309423
0,0299248
0,0289421
0,0279941
0,0270809
0,0262179
0,0254052
0,0246427
0,0239305
0,0232685
0,0226568
0,0220953
0,0215853
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14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9

0,0278383
0,0270405
0,0262559
0,0254844
0,0247262
0,0239811
0,0232492
0,0225304
0,0218249
0,0211371
0,0204672
0,0198151
0,0191488
0,0184682
0,0177735
0,0170645
0,0163413
0,0156039
0,0148523
0,0140932
0,0133268
0,0125529
0,0118324
0,0111654
0,0105517
0,0099915
0,0094847
0,0090313
0,0086313
0,0082859
0,0079950
0,0077586
0,0075348
0,0073235
0,0071248
0,0069386
0,0067649
0,0066038
0,0064553
0,0063205
0,0061993
0,0060919
0,0059935
0,0059042
0,0058239
0,0057527
0,0056906
0,0056376
0,0055936
0,0055572
0,0055283
0,0055071
0,0054866
0,0054670

0,0211270
0,0207202
0,0202854
0,0198226
0,0193318
0,0188130
0,0182663
0,0176915
0,0170888
0,0164720
0,0158412
0,0151964
0,0145682
0,0139567
0,0133620
0,0127839
0,0122226
0,0116779
0,0111499
0,0106420
0,0101540
0,0096861
0,0092368
0,0088060
0,0083938
0,0080002
0,0076252
0,0072687
0,0069309
0,0066146
0,0063199
0,0060467
0,0057937
0,0055610
0,0053486
0,0051563
0,0049844
0,0048326
0,0047011
0,0045892
0,0044969
0,0044242
0,0043572
0,0042958
0,0042401
0,0041900
0,0041456
0,0041069
0,0040738
0,0040454
0,0040218
0,0040028
0,0039852
0,0039690

61/104




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
223
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,0
25,1
25,2
25,3

0,0054481
0,0054300
0,0054126
0,0053961
0,0053803
0,0053661
0,0053533
0,0053420
0,0053311
0,0053205
0,0053103
0,0053005
0,0052911
0,0052820
0,0052733
0,0052651
0,0052575
0,0052504
0,0052427
0,0052344
0,0052254
0,0052159
0,0052057
0,0051949
0,0051835
0,0051699
0,0051541
0,0051362
0,0051175
0,0050982
0,0050782
0,0050574
0,0050360
0,0050139
0,0049911
0,0049680
0,0049447
0,0049211
0,0048965
0,0048709
0,0048444
0,0048169
0,0047885
0,0047591
0,0047287
0,0046985
0,0046686
0,0046389
0,0046093
0,0045797
0,0045502
0,0045207
0,0044914
0,0044621

0,0039542
0,0039408
0,0039288
0,0039182
0,0039089
0,0039019
0,0038971
0,0038945
0,0038912
0,0038871
0,0038823
0,0038767
0,0038703
0,0038632
0,0038553
0,0038465
0,0038366
0,0038259
0,0038147
0,0038033
0,0037915
0,0037793
0,0037668
0,0037540
0,0037408
0,0037272
0,0037132
0,0036987
0,0036848
0,0036713
0,0036584
0,0036460
0,0036342
0,0036228
0,0036120
0,0036007
0,0035890
0,0035768
0,0035634
0,0035486
0,0035326
0,0035153
0,0034967
0,0034768
0,0034557
0,0034354
0,0034159
0,0033973
0,0033798
0,0033634
0,0033480
0,0033336
0,0033204
0,0033082
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25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,0044328
0,0044036
0,0043746
0,0043456
0,0043183
0,0042926
0,0042686
0,0042462
0,0042255
0,0042064
0,0041890
0,0041733
0,0041591
0,0041467
0,0041355
0,0041254
0,0041167
0,0041091
0,0041027
0,0040976
0,0040937
0,0040910
0,0040896
0,0040894
0,0040891
0,0040890
0,0040888
0,0040887
0,0040885
0,0040884
0,0040884
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883
0,0040883

0,0032970
0,0032862
0,0032757
0,0032654
0,0032556
0,0032462
0,0032372
0,0032286
0,0032203
0,0032125
0,0032051
0,0031981
0,0031915
0,0031853
0,0031805
0,0031770
0,0031750
0,0031743
0,0031750
0,0031770
0,0031805
0,0031853
0,0031915
0,0031990
0,0032059
0,0032119
0,0032172
0,0032218
0,0032256
0,0032286
0,0032309
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331
0,0032331

100,0000000

63 /104
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Normalt napi fogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

UZLETI 2. profil

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap

40 20 00 20 40 60 80 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Felejtésulyos napi atlagh6mérséklet
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Profilkarakterisztikak
UZLETI 3. profil
Munkanap Munkasziineti nap
felejto- -8,0 0,2102980 0,1871762
sulyos -7,9 0,2102140 0,1865578
hémérsékleti -7,8 0,2101300 0,1859394
értékek -1,7 0,2100459 0,1853210
Cce -7,6 0,2099619 0,1847027
-7,5 0,2098779 0,1840843
-7,4 0,2097938 0,1834659
-7,3 0,2097098 0,1828476
-7,2 0,2096258 0,1822292
-7,1 0,2095417 0,1816108
-7,0 0,2094577 0,1809924
-6,9 0,2093736 0,1803741
-6,8 0,2092896 0,1797557
-6,7 0,2092056 0,1791373
-6,6 0,2091215 0,1785189
-6,5 0,2090375 0,1779006
-6,4 0,2089535 0,1772822
-6,3 0,2088694 0,1766638
-6,2 0,2087854 0,1760454
-6,1 0,2087013 0,1754271
-6,0 0,2086173 0,1748087
-5,9 0,2085333 0,1741903
-5,8 0,2084492 0,1735719
-5,7 0,2083652 0,1729536
-5,6 0,2082812 0,1723352
-5,5 0,2081971 0,1717168
-5,4 0,2081131 0,1710985
-5,3 0,2080291 0,1704801

65/104
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0,2079450
0,2078610
0,2077769
0,2076929
0,2076089
0,2075248
0,2074408
0,2073568
0,2072727
0,2071887
0,2071047
0,2070206
0,2069366
0,2068525
0,2067685
0,2066845
0,2066004
0,2065164
0,2064324
0,2063483
0,2062643

0,2061803
0,2060962
0,2060122
0,2059281
0,2058441
0,2057601
0,2056760
0,2055920
0,2055080
0,2054239
0,2053399
0,2052559
0,2051718
0,2050878
0,2050037

0,1698617
0,1692433
0,1686250
0,1680066
0,1673882
0,1667698
0,1661515
0,1655331
0,1649147
0,1642963
0,1636780
0,1630596
0,1624412
0,1618228
0,1612045
0,1605861
0,1599677
0,1593493
0,1587310
0,1581126
0,1574942

0,1568759
0,1562575
0,1556391
0,1550207
0,1544024
0,1537840
0,1531656
0,1525472
0,1519289
0,1513105
0,1506921
0,1500737
0,1494554
0,1488370
0,1482186
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-1,6
-1,5
-1,4
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
11
1,2
1,3
1,4
15
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
29
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0,2049197
0,2048505
0,2047961
0,2047566
0,2047318
0,2047220
0,2047269
0,2047467
0,2047812
0,2048307
0,2048949
0,2049654
0,2050420
0,2051248
0,2052138
0,2053090
0,2054104
0,2055180
0,2056317
0,2057517
0,2058778
0,2059828
0,2060667
0,2061295
0,2061711
0,2061916
0,2061910
0,2061692
0,2061263
0,2060623
0,2059771
0,2058643
0,2057238
0,2055557
0,2053450
0,2050919
0,2047962
0,2044581
0,2040775
0,2036543
0,2031887
0,2027044
0,2022015
0,2016798
0,2011482
0,2006065
0,2000548
0,1994931
0,1989213
0,1983395
0,1977477
0,1971011
0,1963999
0,1956439

0,1476002
0,1469788
0,1463544
0,1457269
0,1450964
0,1444629
0,1438263
0,1431867
0,1425441
0,1418984
0,1412497
0,1405828
0,1398978
0,1391946
0,1384733
0,1377338
0,1369761
0,1362003
0,1354063
0,1345941
0,1337638
0,1329660
0,1322005
0,1314675
0,1307670
0,1300988
0,1294632
0,1288599
0,1282891
0,1277507
0,1272448
0,1267333
0,1262164
0,1256940
0,1251691
0,1246417
0,1241119
0,1235796
0,1230448
0,1225076
0,1219679
0,1214305
0,1208954
0,1203626
0,1198473
0,1193495
0,1188690
0,1184060
0,1179605
0,1175324
0,1171217
0,1167255
0,1163438
0,1159764
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3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
50
51
52
53
54
55
5,6
57
5,8
59
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
91

0,1948606
0,1940498
0,1932117
0,1923461
0,1914532
0,1905328
0,1895851
0,1886558
0,1877451
0,1868528
0,1859856
0,1851434
0,1843262
0,1835341
0,1827669
0,1820248
0,1813078
0,1805872
0,1798631
0,1791355
0,1783806
0,1775983
0,1767887
0,1759518
0,1750875
0,1741959
0,1732769
0,1723403
0,1713862
0,1704145
0,1694699
0,1685523
0,1676619
0,1667986
0,1659623
0,1651532
0,1643712
0,1636054
0,1628560
0,1621229
0,1613602
0,1605679
0,1597461
0,1588947
0,1580137
0,1571031
0,1561629
0,1551662
0,1541130
0,1530031
0,1518653
0,1506995
0,1495056
0,1482837

0,1155730
0,1151334
0,1146576
0,1141457
0,1135977
0,1130135
0,1123931
0,1117378
0,1110477
0,1103225
0,1096004
0,1088814
0,1081653
0,1074523
0,1067422
0,1060352
0,1053312
0,1046391
0,1039589
0,1032906
0,1026293
0,1019752
0,1013282
0,1006883
0,1000555
0,0994298
0,0988112
0,0981886
0,0975621
0,0969315
0,0962999
0,0956674
0,0950338
0,0943992
0,0937637
0,0931271
0,0924896
0,0918607
0,0912406
0,0906292
0,0900253
0,0894289
0,0888400
0,0882585
0,0876846
0,0871182
0,0865592
0,0860002
0,0854412
0,0848823
0,0843144
0,0837376
0,0831519
0,0825574
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9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0
111
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5

0,1470338
0,1457559
0,1444500
0,1431708
0,1419181
0,1406922
0,1394831
0,1382909
0,1371156
0,1359573
0,1348158
0,1336912
0,1325835
0,1315341
0,1305430
0,1296102
0,1287465
0,1279519
0,1272264
0,1265700
0,1259826
0,1254644
0,1250152
0,1245896
0,1241877
0,1238093
0,1234815
0,1232044
0,1229778
0,1228018
0,1226763
0,1226015
0,1225772
0,1225898
0,1226393
0,1227256
0,1227941
0,1228447
0,1228776
0,1228926
0,1228899
0,1228693
0,1228309
0,1228277
0,1228596
0,1229267
0,1229876
0,1230421
0,1230905
0,1231326
0,1231684
0,1231980
0,1232214
0,1232427

0,0819539
0,0813416
0,0807204
0,0800699
0,0793901
0,0786810
0,0779537
0,0772082
0,0764445
0,0756626
0,0748625
0,0740442
0,0732077
0,0724259
0,0716987
0,0710261
0,0703985
0,0698157
0,0692779
0,0687851
0,0683371
0,0679341
0,0675760
0,0672565
0,0669757
0,0667335
0,0665374
0,0663875
0,0662837
0,0662261
0,0662146
0,0662493
0,0663301
0,0664029
0,0664677
0,0665246
0,0665939
0,0666756
0,0667697
0,0668763
0,0669953
0,0671267
0,0672705
0,0674596
0,0676939
0,0679735
0,0682255
0,0684499
0,0686468
0,0688160
0,0689576
0,0690717
0,0691582
0,0692570
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14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9

0,1232620
0,1232792
0,1233399
0,1234441
0,1235917
0,1237827
0,1240171
0,1242951
0,1246164
0,1249482
0,1252904
0,1256431
0,1260199
0,1264208
0,1268460
0,1272953
0,1277687
0,1282663
0,1287881
0,1293040
0,1298139
0,1303179
0,1307630
0,1311492
0,1314765
0,1317450
0,1319545
0,1321052
0,1321969
0,1322770
0,1323454
0,1324020
0,1324428
0,1324676
0,1324766
0,1324696
0,1324467
0,1324079
0,1323532
0,1322521
0,1321046
0,1319107
0,1317035
0,1314828
0,1312488
0,1310014
0,1307407
0,1304665
0,1301790
0,1298736
0,1295504
0,1292094
0,1288806
0,1285640

0,0693683
0,0694920
0,0696343
0,0697954
0,0699751
0,0701735
0,0703906
0,0706264
0,0708808
0,0710964
0,0712731
0,0714109
0,0715639
0,0717322
0,0719157
0,0721144
0,0723284
0,0725576
0,0728020
0,0731095
0,0734799
0,0739133
0,0743769
0,0748707
0,0753946
0,0759487
0,0765330
0,0771474
0,0777920
0,0784630
0,0791604
0,0798842
0,0805945
0,0812911
0,0819742
0,0826437
0,0832995
0,0839418
0,0845706
0,0851336
0,0856309
0,0860626
0,0864862
0,0869017
0,0873090
0,0877083
0,0880995
0,0884825
0,0888575
0,0892322
0,0896067
0,0899809
0,0903072
0,0905855
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20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
223
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24,9
25,0
25,1
25,2
25,3

0,1282597
0,1279676
0,1276878
0,1274202
0,1271648
0,1269523
0,1267825
0,1266554
0,1265239
0,1263880
0,1262477
0,1261029
0,1259537
0,1258001
0,1256421
0,1254491
0,1252212
0,1249584
0,1246912
0,1244195
0,1241434
0,1238628
0,1235778
0,1232884
0,1229945
0,1227056
0,1224218
0,1221429
0,1218735
0,1216136
0,1213632
0,1211222
0,1208907
0,1206687
0,1204562
0,1202497
0,1200492
0,1198548
0,1196359
0,1193925
0,1191247
0,1188324
0,1185156
0,1181743
0,1178086
0,1174406
0,1170704
0,1166980
0,1163539
0,1160380
0,1157504
0,1154911
0,1152600
0,1150573

0,0908158
0,0909981
0,0911324
0,0912188
0,0912571
0,0912816
0,0912922
0,0912890
0,0912757
0,0912523
0,0912189
0,0911753
0,0911216
0,0910579
0,0909841
0,0908800
0,0907458
0,0905812
0,0904386
0,0903178
0,0902189
0,0901418
0,0900866
0,0900533
0,0900418
0,0900519
0,0900838
0,0901372
0,0902045
0,0902855
0,0903803
0,0904889
0,0906112
0,0907474
0,0908973
0,0910589
0,0912324
0,0914176
0,0915804
0,0917208
0,0918388
0,0919345
0,0920077
0,0920586
0,0920871
0,0921106
0,0921290
0,0921424
0,0921708
0,0922144
0,0922730
0,0923468
0,0924356
0,0925395
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25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
27,0
27,1
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
27,7
27,8
27,9
28,0
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
29,0
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30,0
Osszesen:

0,1148828
0,1147268
0,1145894
0,1144705
0,1143607
0,1142600
0,1141684
0,1140859
0,1140125
0,1139482
0,1138930
0,1138469
0,1138098
0,1137819
0,1137665
0,1137636
0,1137732
0,1137954
0,1138301
0,1138773
0,1139370
0,1140093
0,1140941
0,1141914
0,1142790
0,1143568
0,1144249
0,1144833
0,1145320
0,1145709
0,1146001
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293
0,1146293

0,0926585
0,0927778
0,0928973
0,0930170
0,0931371
0,0932577
0,0933787
0,0935002
0,0936220
0,0937444
0,0938671
0,0939903
0,0941140
0,0942381
0,0943646
0,0944936
0,0946251
0,0947590
0,0948954
0,0950342
0,0951755
0,0953193
0,0954655
0,0956142
0,0957480
0,0958670
0,0959711
0,0960603
0,0961346
0,0961941
0,0962387
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833
0,0962833

100,0000000
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Normalt napi fogyasztas

0,40

0,35

0,30

0,10

0,05

0,00

Profilkarakterisztikak

UZLETI 3. profil

\

\/

=== Munkanap

=== Munkasziineti nap

‘ ‘
80 60 -40

‘ ‘ ‘
20 00 20 40 60 80

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

Felejtésulyos napi atlaghomérséklet
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Multiplikativ szezonfaktor

Uzleti szegmens

Atmenet Atmenet
Tél flitési nem flteési Nyar
12.01. 12.31. idészakban idészakban 06.01. - 08.31.
01.01. - 02.28. 03.01. 04.16. 05.31.
10.16. - 11.30. 09.01. - 10.15.
felejto- -8,0 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
sulyos -7,9 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
hémérsékleti -7,8 11,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
értékek -7,7 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
Ce -7,6 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,3 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,2 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-7,0 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,9  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,7  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,6  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,4 | 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,3 | 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,2 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-6,0  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,9 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,7 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,6 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,4  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
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-5,3 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,2 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,1 | 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-5,0 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,9 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,7 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,6 £ 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,3 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,2 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-4,0 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,9 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,7 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,6 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,4 | 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,3 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,2 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-3,0 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,9 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,8 11,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,7 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,6 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,3 11,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,2 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,1 1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-2,0 11,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,9 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
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-1,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,7 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,6 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,3 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,2 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,1  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-1,0 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,9 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,7 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,6 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,3 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,2 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
-0,1  1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,0 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,1 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,2 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,3 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,4 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,5 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,6 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,7 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,8 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
0,9 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
1,0 1,0000000 1,0000000 0,9683289 0,7065843
11 1,0004357 0,9997759 0,9683289 0,7065843
12 1,0008714 0,9995519 0,9683289 0,7065843
1,3 1,0013071 0,9993278 0,9683289 0,7065843
14 1,0017428 0,9991038 0,9683289 0,7065843
15 1,0021785 0,9988797 0,9683289 0,7065843
1,6 1,0026141 0,9986557 0,9683289 0,7065843
1,7 1,0030498 0,9984316 0,9683289 0,7065843
1,8 1,0034855 0,9982076 0,9683289 0,7065843
1,9 1,0039212 0,9979835 0,9683289 0,7065843
2,0 1,0043569 0,9977594 0,9683289 0,7065843
2,1 1,0047557 0,9981069 0,9683289 0,7065843
2,2 1,0051545 0,9984544 0,9683289 0,7065843
2,3 1,0055534 0,9988018 0,9683289 0,7065843
2,4 1,0059522 0,9991493 0,9683289 0,7065843
2,5 1,0063510 0,9994968 0,9683289 0,7065843
2,6 1,0067498 0,9998442 0,9683289 0,7065843
2,7 1,0071486 1,0001917 0,9683289 0,7065843
2,8 1,0075474 1,0005392 0,9683289 0,7065843
2,9 1,0079463 1,0008866 0,9683289 0,7065843
3,0 1,0083451 1,0012341 0,9683289 0,7065843
3,1 1,0086195 1,0009984 0,9683289 0,7065843
3,2 1,0088939 1,0007628 0,9683289 0,7065843
3,3 1,0091683 1,0005271 0,9683289 0,7065843
3,4 1,0094427 1,0002915 0,9683289 0,7065843
3,5 1,0097171 1,0000558 0,9683289 0,7065843
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3,6 1,0099915 0,9998201 0,9683289 0,7065843
3,7 1,0102659 0,9995845 0,9683289 0,7065843
3,8 1,0105403 0,9993488 0,9683289 0,7065843
3,9 1,0108147 0,9991132 0,9683289 0,7065843
4,0 1,0110892 0,9988775 0,9683289 0,7065843
4,1 1,0111556 0,9983541 0,9683289 0,7065843
4,2 1,0112221 0,9978306 0,9683289 0,7065843
4,3 1,0112885 0,9973071 0,9683289 0,7065843
4,4 1,0113550 0,9967837 0,9683289 0,7065843
4,5 1,0114214 0,9962602 0,9683289 0,7065843
4,6 1,0114879 0,9957368 0,9683289 0,7065843
4,7 1,0115543 0,9952133 0,9683289 0,7065843
4,8 1,0116208 0,9946898 0,9683289 0,7065843
49 1,0116872 0,9941664 0,9683289 0,7065843
50 1,0117537 0,9936429 0,9683289 0,7065843
51 1,0128812 0,9931664 0,9528858 0,7065843
52 1,0140087 0,9926899 0,9374426 0,7065843
53 1,0151363 0,9922135 0,9219994 0,7065843
54 1,0162638 0,9917370 0,9065562 0,7065843
55 1,0173913 0,9912605 0,8911130 0,7065843
5,6 1,0185189 0,9907840 0,8756698 0,7065843
57 1,0196464 0,9903075 0,8602266 0,7065843
5,8 1,0207739 0,9898311 0,8447835 0,7065843
59 1,0219015 0,9893546 0,8293403 0,7065843
6,0 1,0230290 0,9888781 0,8138971 0,7065843
6,1 1,0242497 0,9882589 0,8084456 0,7065843
6,2 1,0254705 0,9876397 0,8029941 0,7065843
6,3 1,0266912 0,9870205 0,7975426 0,7065843
6.4 1,0279119 0,9864013 0,7920912 0,7065843
6,5 1,0291327 0,9857821 0,7866397 0,7065843
6,6 1,0303534 0,9851629 0,7811882 0,7065843
6,7 1,0315742 0,9845437 0,7757367 0,7065843
6,8 1,0327949 0,9839245 0,7702852 0,7065843
6,9 1,0340157 0,9833052 0,7648338 0,7065843
7,0 1,0352364 0,9826860 0,7593823 0,7065843
7,1 1,0373807 0,9833188 0,7671653 0,7065843
7,2 1,0395250 0,9839516 0,7749484 0,7065843
7,3 1,0416693 0,9845843 0,7827314 0,7065843
7,4 1,0438136 0,9852171 0,7905145 0,7065843
7,5 1,0459579 0,9858498 0,7982975 0,7065843
7,6 1,0481022 0,9864826 0,8060806 0,7065843
7,7 1,0502465 0,9871153 0,8138636 0,7065843
7,8 1,0523908 0,9877481 0,8216466 0,7065843
7,9 1,0545351 0,9883809 0,8294297 0,7065843
8,0 1,0566794 0,9890136 0,8372127 0,7065843
8,1 1,0592246 0,9914046 0,8337129 0,7065843
8,2 1,0617698 0,9937955 0,8302131 0,7065843
8,3 1,0643150 0,9961865 0,8267133 0,7065843
8,4 1,0668603 0,9985774 0,8232135 0,7065843
8,5 1,0694055 1,0009684 0,8197137 0,7065843
8,6 1,0719507 1,0033593 0,8162139 0,7065843
8,7 1,0744959 1,0057503 0,8127141 0,7065843
8,8 1,0770412 1,0081412 0,8092143 0,7065843
8,9 1,0795864 1,0105322 0,8057145 0,7065843
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9,0 1,0821316 1,0129231 0,8022147 0,7065843
9,1 1,0886845 1,0166144 0,7996917 0,7065843
9,2 1,0952373 1,0203057 0,7971688 0,7065843
9,3 1,1017902 1,0239970 0,7946458 0,7065843
9,4 1,1083430 1,0276883 0,7921228 0,7065843
9,5 1,1148959 1,0313796 0,7895998 0,7065843
9,6 1,1214487 1,0350709 0,7870768 0,7065843
9,7 1,1280016 1,0387622 0,7845538 0,7065843
9,8 1,1345545 1,0424535 0,7820308 0,7065843
9,9 1,1411073 1,0461448 0,7795078 0,7065843
10,0 1,1476602 1,0498361 0,7769848 0,7065843
10,1 1,1570382 1,0565630 0,7718951 0,7065843
10,2 1,1664162 1,0632899 0,7668054 0,7065843
10,3 1,1757942 1,0700167 0,7617158 0,7065843
10,4 1,1851722 1,0767436 0,7566261 0,7065843
10,5 1,1945502 1,0834705 0,7515364 0,7065843
10,6 1,2039282 1,0901974 0,7464467 0,7065843
10,7 1,2133062 1,0969243 0,7413570 0,7065843
10,8 1,2226842 1,1036511 0,7362673 0,7065843
10,9 1,2320622 1,1103780 0,7311776 0,7065843
11,0 1,2414402 1,1171049 0,7260879 0,7065843
11,1  1,2414402 1,1259097 0,7313954 0,7105005
11,2 1,2414402 1,1347145 0,7367028 0,7144167
11,3  1,2414402 1,1435193 0,7420103 0,7183329
11,4 1,2414402 1,1523241 0,7473177 0,7222492
11,5 1,2414402 1,1611289 0,7526252 0,7261654
11,6  1,2414402 1,1699337 0,7579326 0,7300816
11,7 1,2414402 1,1787385 0,7632401 0,7339978
11,8  1,2414402 1,1875433 0,7685475 0,7379140
11,9 1,2414402 1,1963481 0,7738550 0,7418302
12,0 1,2414402 1,2051529 0,7791624 0,7457464
12,1 1,2414402 1,2235712 0,7849103 0,7498250
12,2 1 1,2414402 1,2419896 0,7906582 0,7539036
12,3 1 1,2414402 1,2604079 0,7964060 0,7579822
12,4 1,2414402 1,2788263 0,8021539 0,7620607
12,5 1,2414402 1,2972446 0,8079017 0,7661393
12,6 1,2414402 1,3156629 0,8136496 0,7702179
12,7 1 1,2414402 1,3340813 0,8193975 0,7742965
12,8 1,2414402 1,3524996 0,8251453 0,7783751
12,9 1,2414402 1,3709180 0,8308932 0,7824536
13,0 1 1,2414402 1,3893363 0,8366411 0,7865322
13,1 1,2414402 1,4034662 0,8420342 0,7880907
13,2 1 1,2414402 1,4175960 0,8474273 0,7896491
13,3 1 1,2414402 1,4317259 0,8528205 0,7912076
13,4 1,2414402 1,4458558 0,8582136 0,7927661
13,5 1,2414402 1,4599856 0,8636067 0,7943245
13,6 1,2414402 1,4741155 0,8689999 0,7958830
13,7 1 1,2414402 1,4882453 0,8743930 0,7974415
13,8 1,2414402 1,5023752 0,8797861 0,7989999
13,9 1,2414402 1,5165051 0,8851793 0,8005584
14,0 1,2414402 1,5306349 0,8905724 0,8021168
14,1  1,2414402 1,5337688 0,8934372 0,8028932
14,2 1 1,2414402 1,5369026 0,8963020 0,8036695
14,3 1,2414402 1,5400365 0,8991668 0,8044458
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14,4  1,2414402 1,5431703 0,9020316 0,8052221
14,5 1,2414402 1,5463041 0,9048964 0,8059984
14,6  1,2414402 1,5494380 0,9077612 0,8067747
14,7  1,2414402 1,5525718 0,9106260 0,8075510
14,8  1,2414402 1,5557056 0,9134908 0,8083274
14,9  1,2414402 1,5588395 0,9163555 0,8091037
15,0  1,2414402 1,5619733 0,9192203 0,8098800
15,1 1,2414402 1,5483777 0,9214992 0,8138058
15,2 1,2414402 1,5347821 0,9237781 0,8177316
15,3  1,2414402 1,5211864 0,9260570 0,8216575
15,4  1,2414402 1,5075908 0,9283358 0,8255833
15,5 1,2414402 1,4939952 0,9306147 0,8295091
15,6  1,2414402 1,4803996 0,9328936 0,8334349
15,7  1,2414402 1,4668040 0,9351724 0,8373608
15,8 1,2414402 1,4532083 0,9374513 0,8412866
15,9  1,2414402 1,4396127 0,9397302 0,8452124
16,0  1,2414402 1,4260171 0,9420091 0,8491382
16,1  1,2414402 1,4260171 0,9448056 0,8554574
16,2  1,2414402 1,4260171 0,9476022 0,8617766
16,3  1,2414402 1,4260171 0,9503987 0,8680958
16,4 1,2414402 1,4260171 0,9531953 0,8744150
16,5 1,2414402 1,4260171 0,9559918 0,8807342
16,6  1,2414402 1,4260171 0,9587884 0,8870534
16,7  1,2414402 1,4260171 0,9615849 0,8933726
16,8 1,2414402 1,4260171 0,9643815 0,8996918
16,9 1,2414402 1,4260171 0,9671780 0,9060110
17,0  1,2414402 1,4260171 0,9699746 0,9123302
17,1  1,2414402 1,4260171 0,9735146 0,9161979
17,2 1 1,2414402 1,4260171 0,9770546 0,9200656
17,3 1 1,2414402 1,4260171 0,9805947 0,9239334
17,4 1,2414402 1,4260171 0,9841347 0,9278011
17,5 1,2414402 1,4260171 0,9876747 0,9316688
17,6 1,2414402 1,4260171 0,9912148 0,9355366
17,7 1,2414402 1,4260171 0,9947548 0,9394043
17,8 1,2414402 1,4260171 0,9982948 0,9432720
17,9  1,2414402 1,4260171 1,0018348 0,9471398
18,0 1,2414402 1,4260171 1,0053749 0,9510075
18,1 1,2414402 1,4260171 1,0071865 0,9535543
18,2 1,2414402 1,4260171 1,0089982 0,9561012
18,3 1 1,2414402 1,4260171 1,0108099 0,9586480
18,4 1,2414402 1,4260171 1,0126216 0,9611948
18,5 1,2414402 1,4260171 1,0144332 0,9637417
18,6 | 1,2414402 1,4260171 1,0162449 0,9662885
18,7 1 1,2414402 1,4260171 1,0180566 0,9688353
18,8 1,2414402 1,4260171 1,0198683 0,9713821
18,9 1,2414402 1,4260171 1,0216800 0,9739290
19,0 1,2414402 1,4260171 1,0234916 0,9764758
19,1 1,2414402 1,4260171 1,0281330 0,9785980
19,2  1,2414402 1,4260171 1,0327743 0,9807201
19,3 1 1,2414402 1,4260171 1,0374156 0,9828423
19,4 1,2414402 1,4260171 1,0420570 0,9849645
19,5 1,2414402 1,4260171 1,0466983 0,9870867
19,6 1,2414402 1,4260171 1,0513397 0,9892088
19,7 1,2414402 1,4260171 1,0559810 0,9913310

79/104




A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

19,8  1,2414402 1,4260171 1,0606223 0,9934532
19,9  1,2414402 1,4260171 1,0652637 0,9955753
20,0 1,2414402 1,4260171 1,0699050 0,9976975
20,1 1,2414402 1,4260171 1,0672533 0,9988049
20,2  1,2414402 1,4260171 1,0646017 0,9999123
20,3 1,2414402 1,4260171 1,0619500 1,0010197
20,4 1,2414402 1,4260171 1,0592983 1,0021271
20,5 1,2414402 1,4260171 1,0566467 1,0032345
20,6 1,2414402 1,4260171 1,0539950 1,0043420
20,7 1,2414402 1,4260171 1,0513433 1,0054494
20,8 1,2414402 1,4260171 1,0486917 1,0065568
20,9 1,2414402 1,4260171 1,0460400 1,0076642
21,0 1,2414402 1,4260171 1,0433884 1,0087716
21,1 1,2414402 1,4260171 1,0426491 1,0086451
21,2 1,2414402 1,4260171 1,0419099 1,0085187
21,3 1,2414402 1,4260171 1,0411707 1,0083922
21,4  1,2414402 1,4260171 1,0404314 1,0082658
215 1,2414402 1,4260171 1,0396922 1,0081393
21,6 1,2414402 1,4260171 1,0389530 1,0080129
21,7 1,2414402 1,4260171 1,0382137 1,0078864
21,8 1,2414402 1,4260171 1,0374745 1,0077600
219 1,2414402 1,4260171 1,0367353 1,0076335
22,0 1,2414402 1,4260171 1,0359960 1,0075071
22,1 1,2414402 1,4260171 1,0253202 1,0067180
22,2 1,2414402 1,4260171 1,0146445 1,0059289
22,3 1,2414402 1,4260171 1,0039687 1,0051398
22,4 1 1,2414402 1,4260171 0,9932929 1,0043507
22,5 1,2414402 1,4260171 0,9826171 1,0035616
22,6 1,2414402 1,4260171 0,9719413 1,0027725
22,7 1,2414402 1,4260171 0,9612655 1,0019834
22,8 1,2414402 1,4260171 0,9505897 1,0011943
22,9 1,2414402 1,4260171 0,9399139 1,0004052
23,0 1,2414402 1,4260171 0,9292382 0,9996161
23,1 1,2414402 1,4260171 0,9183602 0,9997290
23,2 1,2414402 1,4260171 0,9074822 0,9998418
23,3 1 1,2414402 1,4260171 0,8966042 0,9999547
23,4 1,2414402 1,4260171 0,8857262 1,0000675
23,5 1,2414402 1,4260171 0,8748483 1,0001804
23,6 1,2414402 1,4260171 0,8639703 1,0002933
23,7 1,2414402 1,4260171 0,8530923 1,0004061
23,8 1,2414402 1,4260171 0,8422143 1,0005190
23,9 1,2414402 1,4260171 0,8313363 1,0006318
24,0 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0007447
24,1 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0001004
24,2  1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9994562
24,3 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9988119
24,4  1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9981676
24,5 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9975234
24,6 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9968791
24,7  1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9962349
24,8 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9955906
249 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9949463
25,0 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9943021
25,1 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9948719
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25,2 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9954417
25,3 1 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9960115
25,4  1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9965813
25,5 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9971510
25,6 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9977208
25,7 1 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9982906
25,8 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9988604
25,9 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 0,9994302
26,0 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,1 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,2 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,3 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,4  1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,5 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,6 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,7 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,8 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
26,9 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,0 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,1 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,2 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,3 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,4 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,5 1 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,6 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,7 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,8 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
27,9 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,0 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,1 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,2 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,3 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,4 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,5 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,6 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,7 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,8 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
28,9 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,0 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,1 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,2 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,3 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,4 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,5 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,6 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,7 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,8 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
29,9 | 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
30,0 1,2414402 1,4260171 0,8204584 1,0000000
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Van flitési cél(i vezetékes gaz hasznalat? ‘

igen nem
v N ‘ ¥

3. Profil
Van vizmelegitési céll és/vagy fézési céla
vezetékes gaz hasznélat?
1. Profil 2. Profil

¥ igen

A lakossaqi profilcsoportba sorold algoritmus a kovetkezo:

if (FUT =2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.
if (FUT =2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 2.

if (FUT =1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.
if (FUT =1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.

Nem haztartasi felhasznaldk profilba sorolasanak ddntési faja
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Van fiitési céll vezetékes gaz hasznalat?

igen nem *

3. Profil

Van technoldgiai célu vezetékes gaz hasznalat”

Van vizmelegitési és/vagy f6zési célu
vezetékes gaz hasznalat?

igen nem:
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Az uzleti profilcsoportba sorolé algoritmus a kovetkezd:

if (FUT =2 AND TECH = 2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.
if (FUT =2 AND TECH =2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 1.
if (FUT =2 AND TECH =1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 1.

if (FUT =2 AND TECH =1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 2.
if (FUT =1 AND TECH =1 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.
if (FUT =1 AND TECH =1 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.

if (FUT =1 AND TECH =2 AND VIZ = 1) THEN PROFIL = 3.
if (FUT =1 AND TECH = 2 AND VIZ = 2) THEN PROFIL = 3.
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ll. SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZSZALLITO RENDSZEREN MUKODTETETT
MEROMUSZEREKKEL ES BERENDEZESEKKEL
SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

(a) A gazellatd rendszerekbe épitett foldgazmeéré (allomasok) rendszerek feleljenek meg az
MSZ EN 1776 szabvanyban meghatéarozott kovetelményeknek. A hitelesitésre
vonatkozéan a 127/1991. (X. 9.) Kormanyrendelet el6irasai az iranyadok.

(b) A mérérendszerek méréstartomanya olyan legyen, hogy atfogja az U(zemszerien
el6forduld teljes foldgazaram tartomanyt, anélkil, hogy a mérérendszer barmelyik eleme
tullépné a kalibralt mérési tartomanyat.

(c) Ha a mérendé foldgazaram tartomany szélesebb, mint egyetlen méréag méréstartomanya,
akkor parhuzamos méréagakat kell alkalmazni.

(d) Abban az esetben, ha egy hélo6zati ponton a gaz mérésére tobb mérérendszer is
rendelkezésre all a szallitasi rendszerizemeltetd rendszerén (egymasnak helyettesité
mérései), akkor a szallitasi rendszeriizemeltet6 koteles azt a mérérendszert alkalmazni a
gaz aramanak mérésére, amelyik kisebb eredé bizonytalansaggal tudja mérni a halozati
ponton ataramlott gaz mennyiségét.

(e) Amennyiben a mérenddé foldgazaram tartomany feloszthaté olyan résztartomanyokra,
amelyek egyenként egyetlen méréaggal atfoghatok, akkor méréperemes mérérendszer
esetében megengedett a mérdag méréstartomanyanak maédositdsa méréperem cserével
és/vagy a nyomaskulonbség-tavaddé méréshataranak atallitasaval, egyéb gazarammeérét
tartalmazé mérérendszerek esetében pedig a gazaramméré cseréjével is, ha erre a
cserére vagy atallitasra csak az lUzemeltetés szempontjabol elfogadhaté gyakorisaggal
kertl sor.

A mérési bizonytalansagra vonatkozo6 kdvetelmények

(a) A mennyiségmérd rendszerek tervezése soran el kell végezni a mérérendszerek mérési
bizonytalansaganak szamitasat.

(b) A szamitast a kdvetkezd normativ eldirasok szerint kell végezni:
ISO 5168 Anyagarammeérés. Bizonytalansagszamitasi eljarasok

ISO 5167-1 Anyagarammérés nyomaskulonbség elvén mikodé eszkdzokkel olyan kor
keresztmetszetli csbvezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt. 1. rész Alapelvek és alapkdvetelmények

ISO 5167-2 Anyagarammérés nyomaskildonbség elvén miikddd eszkdzokkel olyan kor
keresztmetszetll csbvezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt. 2. rész Méréperemek

EN 12261 Gazmérdk. Turbinas gazmeérék
EN 12480 Gazmérdk. Forgdédugattyus gazmérdk

ISO 17089-1 Anyagaram meérése zart cs6vezetékben. Ultrahangos gazarammeérék. 1.
rész: Mérék elszamolasi és megosztasi mérésre

EN 12405 Gazmérsk. Atszamitd eszkdzok. 1. rész: Térfogat-atszamitas
A gépészeti részek kialakitasa
A mérbrendszerek gépészeti részeit a vonatkozo szabvanyok szerint kell kialakitani.
E szabvanyok a kdvetkezék:

ISO 5167-1 Anyagarammérés nyomaskulonbség elvén miikédd eszkdzokkel olyan koér
keresztmetszetli csOvezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitdlt. 1. rész Alapelvek és alapkdvetelmények
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ISO 5167-2 Anyagarammérés nyomaskuldnbség elvén miikédd eszkdzokkel olyan kor
keresztmetszetlli csbvezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt. 2. rész Méréperemek

ISO 2186 Anyagaram mérése zart cs6évezetékben. A nyomasjel tovabbitasara szolgald
0sszekotések a primer és szekunder elemek kdzott

EN 12261 Gazmeérdk. Turbinas gazmeérék
EN 12480 Gazmérdk. Forgddugattyas gazmérdk

ISO 17089-1 Anyagaram mérése zart csévezetékben. Ultrahangos gazarammérdék. 1.
rész: Mérék elszamolasi és megosztasi mérésre

ISO TR 9464 Iranyelvek az 1ISO 5167 hasznélatahoz
A miiszerezés kialakitasa
(a) A féldgaz nyomasat és hémérsékletét minden méréagban mérni kell.

(b) A foldgaz Uzemi allapotu sirliségét nyomas, hémérséklet és eltérési tényez6 (PTZ)
korrekcioval kell szamitani.

A foldgazaramlas szamitémiivek

(&) A foldgazaramlas szamitomivek altalaban csak a foldgazmennyiség meéréssel
kapcsolatos funkcidkat lathatnak el. A szamitomiivek egyéb feladatokat akkor
végezhetnek, ha ezen feladatok végrehajtasa nincs hatassal a foldgazmennyiség méréssel
kapcsolatos funkciokra.

(b) Pontossagi kdvetelmények: pontossagi osztaly: legfeljebb 0.1.

(c) A pontossagi kbvetelmény a szamitomiben kiszamitott mindenfajta értékre (bemendjelek
és kimendjelek kijelzése, lUzemi és normal térfogataram, tdbmegaram, energiaaram, e
mennyiségek integralt értéke minden idéintervallumra vonatkoztatva, szamitott
atlagértékek, szamitott paraméterek, stb.) és a szamitomi analdg és impulzus kimenetére
egyarant vonatkozik.

(d) Minden méréagnak énallé féldgazaramlas szamitémuive legyen.

(e) A foldgazmennyiség kiszamitasa a kdvetkez6 szabvanyokban és/vagy szabalyzatokban
eléirt szamitasi algoritmusok szerint torténjen:

Méréperemes rendszer kbzegaram szamitasa:

ISO 5167-1 Anyagarammérés nyomaskulonbség elvén mikoédé eszkdzdkkel olyan kor
keresztmetszetl cs6vezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes keresztmetszetében
kitolt. 1. rész Alapelvek és alapkdvetelmények

ISO 5167-2 Anyagarammeérés nyomaskuilonbség elvén miikodd eszkozokkel olyan kor
keresztmetszetl cs6vezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes keresztmetszetében
kitolt. 2. rész Méréperemek

ISO TR 9464 Iranyelvek az ISO 5167 hasznalatahoz

Méréturbinas, forgdédugattyus és ultrahangos rendszer kézegaram szamitasa:

EN 12405 Gazmérdk. Atszamitd eszkdzok. 1. rész: Térfogat-atszamitas

Foldgaz eltérési tényez6jének szamitasa:

ISO 12213-1 FOldgaz A kompresszios tényez6 szamitasa, Bevezetés és iranyelvek

ISO 12213-2  FOldgaz A kompresszios tényez6 szamitdsa. A molaris 0sszetételen
alapul6 szamitasi médszer,
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ISO 12213-3 Foéldgaz A kompresszids tényezd szamitasa. A fizikai tulajdonsagokon
alapul6 szamitasi médszer

() A pillanatnyi kbzegaram szamitdsanak ciklusideje nem haladhatja meg a 10 s-t.

(g) A szamitasi algoritmusnak a kerekitésekbdl adodo hibaja nem haladhatja meg a 0,001
%- ot.

(h) A szamitomliveknek az elszamolas alapjat képezd Osszegzett féldgazmennyiséget
tapfesziltség kimaradas ellen védett elektronikus szamlalékban kell tarolni.

(i) A szamitomiveknek rendelkezniuk kell automatikus onellenérzé funkciokkal, amelyek
biztositjak, hogy a szamitom{ minden id8pillanatban helyesen mikodik.

() Az algoritmus és a pontos szamitas szempontjabdl fontos programozott paramétereket a
szamitomi ugy tarolja, hogy azokat csak specidlis biztonsagi eljaras keretében lehessen
madositani.

(K) A szamitom{ aktualis szamitasi algoritmusat verzi6 szammal kell azonositani. Az
algoritmusban végrehajtott barmilyen valtoztatast () verzibszammal kell jelélni. A
szamitomd Kkijelzéjén keresztlul legyen lehetéség a szamitomi programverzidjanak
megallapitaséra.

Méréperemes gazaramméro

(@) A méréperemek atmeérdviszonya (a méréperem furatatmérbjének és a mérészakasz
atmérdjének hanyadosa) legfeljebb 0.6 lehet.

(b) A tervezett maximalis nyomaskulonbség a méréperemen legfeljebb 500 mbar lehet.

(c) A mér6rendszerek atfogasanak névelése érdekében megengedett kettd (kis dP, nagy dP)
vagy harom (kis dP, kézepes dP, nagy dP), kilénbdz6 méréshatard nyomaskilénbség
tavadd alkalmazéasa. A tavaddk méréshataranak aranya 1:4 legyen. Kiemelt fontossagu
mérérendszereknél, a nyomaskuldénbség méreés megbizhatésaganak ndvelése érdekében,
torekedni kell 3 db azonos méréshatari nyomaskuilonbség-tavado alkalmazéséra.

(d) A méréperem vastagsaga olyan legyen, hogy a kihajlasa a maximélis nyomés kuloénbség
hataséara ne haladja meg a 0.5 %- ot.

Turbinas gazaramméré
(a) A turbinas gazarammérd legyen felszerelve mechanikus szamlalét tartalmazo indexfejjel.
(b) A turbinas gazarammeérdkét nagyfrekvencias jeladéval legyen ellatva.
(c) A turbinas gazarammeéré a fels6 méréshataranak
= 5-100 %-a kozott 1égkori nyomason levegbvel és

= 2,5-100 %-a kdz6tt az izemi nyomashoz kdzeli nyomason, foldgazzal kell
kalibralni.

(d) A turbinas gazarammeéro légkori nyomasu leveglvel végzett kalibralasa soran a
megengedett legnagyobb eltérés a referencia méréhodz képest a méréstartomany

= 5 — 20 %-a kozott 2.0 %,
= 20 —100 %-a kozott 1.0 %;

(e) A turbinas gazarammérduzemi nyomason végzett kalibralasa soran a megengedett
legnagyobb eltérés a referencia méréhoz képest a méréstartomany

= 25-5% -akozott 2.0 %,
= 5-20% -akozott 1.0 %,

87 /104



A MAGYAR FOLDGAZRENDSZER UZEMI ES KERESKEDELMI SZABALYZATA

= 20-100 % -a kozott 0.5 %;

(f) A turbinas gazarammérét a beépités elétt — a kulfoéldon elvégzett kalibralasoktol
fuggetlenil — Magyarorszagon is kalibralni kell.

Forg6dugattyds gazarammeéro

(a) A forgddugattyus gazarammeérd legyen felszerelve mechanikus szamlalét tartalmazé
indexfejjel.

(b) A forgédugattyus gazarammérd egy nagyfrekvencias jeladéval legyen ellatva.
(c) A forgdédugattyus gazarammérét légkori nyomasu levegdvel kell kalibralni.

(d) A forgédugattyus gazarammérd kalibralasa soran a megengedett legnagyobb eltérés a
referencia méréhoz képest a méréstartomany

= 0,5-20 %- akozott 2.0%,
= 20-100 %- a kdzott 1.0 %.

(e) A forgddugattyus gazarammeérét a beépités elétt — a kilféldon elvégzett kalibralasoktol
fuggetlenil — Magyarorszagon is kalibralni kell.

Ultrahangos gazaramméro
(a) Az ultrahangos gazaramméré legalabb 4-méréutas legyen.
(b) Az ultrahangos gazaramméré elektronikajanak legyen kijelzbje.

(c) Az ultrahangos gazarammérét az tzemi nyomashoz kézeli nyomason, féldgazzal kell
kalibralni.

(d) Az ultrahangos gazaramméré kalibralasa soran a megengedett legnagyobb eltérés a
referencia méréhoz képest az

(e) als6é méréshatéar és az atmeneti térfogataram kdzott 1.0 %,
() atmeneti térfogataram és a felsé méréshatar k6zott 0.3 %;

(g) Az ultrahangos gazaramméré és a gazaramlas szamitomi kozott digitalis
kommunikaciéval torténjen a mérési informacio tovabbitasa.

Foldgazelemz6 kromatograf

(a) A foldgaz Osszetételének és mindségi jellemzbinek meghatarozasat gazkromatograffal
kell végezni a kdvetkez6 szabvanyok eldirasai szerint

ISO 10715 Fo6ldgaz. Mintavételi iranyelvek.

ISO 6974  Foldgaz. Az 6sszetétel és a kapcsolddo bizonytalansag meghatarozasa
gazkromatogréfiaval.

ISO 6976  Foldgaz. A héérték, a slrliség, a relativ slrliség és a Wobbe-szam
szamitasa gazosszetételbdl

(b) Pontossagi kovetelmények: A héérték és a relativ slrliség mérésének
ismétléképessége legfelijebb 0.1% a — 10...+50°C miikodési hémérséklet tartomanyban.

Homeérséklet-érzékelok

(@) A hédmérsékletérzékels Pt100 tipusu, IEC 60751 szerinti "A" tlrésosztalyu platina
hémeérséklet-érzékeld legyen.

(b) Az érzékelb kivezetése az érzékelS-tekercs és a csatlakozo fej kozott 4-vezetékes legyen
és, a csatlakozé fejben négy elektromos csatlakoz6 pont legyen kialakitva.
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Homeérséklet-tavadok

(a) A hdBmérséklet-tavado 3- vagy 4-vezetékes bekotési, Pt100 érzékel6hoz vald tavado
legyen.

(b) Pontossagi kovetelmények: Pontossagi osztaly: legfeljebb 0.1
Nyomaés-, abszolat nyomas- és nyomaskiulénbség tadvaddk
(a) A gazarammérd rendszer részét képez6é nyomastavado abszolut nyomas tavado legyen.
(b) Pontosséagi kbvetelmények:
= pontossagi osztaly: legfeljebb 0.05
= hémérsékleti jarulékos hiba: legfeljebb 0.05 %/10°C
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IV. SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZPIACI SZEREPLOK ES OBJEKTUMOK
AZONOSITASANAK SZABALYAI, EIC KODOK

1. Type-X: a gazipari szereplék azonositasa

Az alkalmazott kéd felépitése:

[3]9]X[1]2]3[4[5]6]7[8[9]0|A[B|C]|

ahol az egyes karakterpozicidk tartalma:

- 1-2 (fenti példaban: '39’): tartalma rogzitett, jelentése az ENTSO altal a LIO szamara
rogzitett numerikus azonosité.

- 3 (fenti példaban: *X’): tartalma régzitett, jelentése az adott kddtipus gazipari szerepld
azonositasara szolgal.

- 4-15 (fenti példaban: *1234567890AB’): tartalmat a LIO-hoz benyuijtott EIC kddigénylés
soran a gazipari szerepl6 adja meg, a kddrendszerben elfogadott karakterek
felhasznélasaval.

- 16 (fenti példaban: 'C’): ellenérzb karakter.

Megjegyzés: A fenti példaban a ,tartalma régzitett” elnevezés alatt azt értjiik, hogy azt a
LIO adja meg a kddigénylés teljesitése soran.

A LIO szdméara az EIC kbédok kezelésére/kiadadsara szolgalé informatikai fejlesztés
elkésziltéig a Type-X kodok iranti igényeket/méddositasokat az 1. sz. fliggelék szerinti
formanyomtatvany kitoltésével és a LIO szamara postai uton torténé megkuldésével lehet
igényelni, illetve elektronikus Gtvonalon a szallitasi rendszeriranyitd
https://fgsz.hu/file/documents/0/0899/eic_code_application_form.pdf honlapjan.
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2. Type-Z: a gazipari objektum azonositasa

Az alkalmazott kod felépitése:

3/9/2(1(2|3]4/5/6|7|/8/9|0(A|B|C

ahol az egyes karakterpoziciok tartalma:

- 1-2 (fenti példaban: '39’): tartalma rogzitett, jelentése az ENTSO altal a LIO szamara
régzitett numerikus azonosito.

- 3 (fenti példaban: 'Z’): tartalma rogzitett, jelentése az adott kddtipus azonositasara
szolgal.

- 4-15 (fenti példaban: ’1234567890AB’): a szallitasi rendszeriranyité Informatikai
Platformjan alkalmazott hal6zati pont azonosito.

- 16 (fenti példaban: 'C’): ellendrzb karakter.

Ennek megfeleléen példaként egy kod, és annak jelentése:

EIC kbd (Type-2) Jelentés

39ZHAABONYO011G3A | 39Z: gazipari objektum,
HAABONYO011G3: Szallitasi rendszeriranyit6é Informatikai
Platformjan alkalmazott hal6zati pont azonosité

Az alkalmazott kddolasi eljarasban lehetéség van egy hierarchikus felépitési, univerzalis
kédrendszer kialakitasara, amely kodjai konnyen alkalmazhatoéak az iparagi szerepl6k
k6zotti kommunikacio soran.

Megjegyzés: A fenti példaban a ,tartalma rbgzitett” elnevezés alatt azt értjiik, hogy azt a
LIO adja meg a kddigénylés teljesitése soran.
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3. Type-N: az elosztdi infrastruktira azonositasa (POD - Point of Delivery)

Az alkalmazott kod felépitése:

[3]9IN[1[2]3]4[5[6]7[8[9][0|A[B[C]

ahol az egyes karakterpozicidk tartalma:

- 1-2 (fenti példaban: '39’): tartalma rogzitett, jelentése az ENTSO altal a LIO szamara
rogzitett numerikus azonosité.

- 3 (fenti példaban: 'N’): tartalma rogzitett’, jelentése az adott kddtipus foldgazelosztoi
infrastruktlra azonositasara szolgal.

- 4-15 (fenti példaban: '1234567890AB’): tartalmat a LIO-hoz benyujtott EIC kodigénylés
soran a gazipari szereplé — foéldgazeloszt6i engedélyes — adja meg, a kdédrendszerben
elfogadott karakterek felhasznalasaval. Az itt alkalmazandé koédok az alabbiakban
részletezett tartomanyokbol keriil felhasznalasra.

- 16 (fenti példaban: 'C’): ellenérzé karakter.

Megjegyzés: A fenti példaban a tartalma régzitett” elnevezés alatt azt értjiik, hogy azt a LIO
adja meg a kodigénylés teljesitése soran.
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4. Type-W: a foldgazszallité rendszeren 1évd forras pont azonositasa

Az alkalmazott kod felépitése:

[3/9/wWf1[2]3]4[5[6]7[8[9][0]|A[B|C]|

ahol az egyes karakterpozicidk tartalma*:

- 1-2 (fenti példaban: 39’): tartalma rogzitett, jelentése az ENTSO altal a LIO szamara
numerikus rogzitett azonosito.

- 3 (fenti példaban: 'W’): tartalma rogzitett, jelentése az adott kédtipus azonositasara
szolgal.

- 4-15 (fenti példaban: ’1234567890AB’): a szallitasi rendszeriranyito Informatikai
Platformjan alkalmazott hal6zati pont azonosité.

- 16 (fenti példaban: 'C’): ellenérzb karakter.

Type-W koddal csak a szdllitasi rendszeriranyitd altal kezelt objektumok keriinek
azonositasra, tekintettel arra, hogy azon Uzleti folyamatokban, melyekben a CIO ajanlasok
alkalmazasa szilkséges csak ezen objektumok vesznek részt.

Az alkalmazott kddolasi eljarasban lehetéség van egy hierarchikus felépités, univerzalis
kédrendszer kialakitasara, amely kddjai kdnnyen alkalmazhatoéak az iparagi szereplék
k6zotti kommunikacio soran.

Megjegyzés: A fenti példaban a ,tartalma régzitett” elnevezés alatt azt értjiik, hogy azt a
LIO adja meg a kddigénylés teljesitése soran.
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5. Type-C: a lakossagi végfelhasznaldék azonositdsa a foldgazelosztoi rendszeren

Az alkalmazott kod felépitése:

[3]9]C1[2]3]4[5[6]7[8[9][0|A[B[C]

ahol az egyes karakterpozicidk tartalma:

1-2 (fenti példaban: '39’): tartalma rogzitett, jelentése az ENTSO altal a LIO
szamara rogzitett numerikus azonosito.

3 (fenti példaban: ’C’): tartalma rogzitett, jelentése az adott kddtipus Magyarorszagi
lakossdagi felhasznalé azonositasara szolgal.

4-15 (fenti példaban: '1234567890AB’): tartalmat a LIO-hoz benyujtott EIC
kédigénylés soran a gazipari szereplé (LDC) adja meg, a kddrendszerben
elfogadott karakterek felhasznalasaval. Itt kodolhatdo a végfelhasznalo, mint
természetes vagy jogi személy.

16 (fenti példaban: 'C’): ellenérzé karakter.

Megjegyzés: A fenti példaban a ,tartalma rogzitett” elnevezés alatt azt értjuk, hogy azt a
LIO adja meg a kddigénylés teljesitése soran.

6. Ellen6rz6 karakter szamitasanak mddja

Az alkalmazandd kodolasi eljaras soran felhasznalt ugynevezett ellenérzé karakter

szamitdsanak maodja megegyezik az ENTSO-E ajanlasanak
(https://docstore.entsoe.euffileadmin/user_upload/edi/library/eic/EIC_Key generator.htm)
megfeleléen.
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1. sz. fuggelék

EIC kédigénylési (irlap

*lgénylés kezdete

Igénylé cég
(maximum 10 karakter)

*Megjelenitési név?!

*lranyitd szam

*Cim 1/Utca, hazszam

*Cim 2/Utca, hazszam

* Varos

* Orszag

* Kapcsolattartd neve

*Telefonszam

Fax T

E-mail

*EU ad6szam

*EIC kéd funkciok?

*EIC tipusa® [0 Nemzetkozi O Helyi

Alairas: Datum:

* Mez6k kitdltése kotelezb.

1 A megjelenitett név nem tartalmazhat szokozt, pontot vagy kisbettt, és legfeljebb 16 karakter lehet.

2 Az engedélyezett funkcidk listdja megtalalhaté az EIC dokumentacidban.
https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/#energy-identification-codes-eic-documentation

3 A REMIT (1227/2011 / EU rendelet) szerinti regisztraciohoz a piaci szerepléknek nemzetkozi EIC-kodot kell
beszereznie.
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V. SZ. MELLEKLET — MEGSZAKITASI ADATSZOLGALTATAS ES
ADATFORGALOM

Megszakitas

1. Szdllitasi rendszeriranyité megadja a foldgazelosztonak a gazatado és a felhasznaloi
kéddal egyutt a szallitasi rendszertizemeltetd altal értékesitett megszakithaté kapacitas
értékeket.

2. Foldgazeloszto a szallitasi rendszeriranyitd kérésére orai ciklusideji adatszolgaltatast
koételes végezni.

3. Az adatszolgaltatasnak tartalmaznia kell a gazatado és a felhasznaloi koddal egyitt a
megszakithato kapacitassal rendelkez6 felhasznaldk orai fogyasztasi adatait az alabbi
tablazat szerint.

Gazatado kédja | Elvi idé Felhasznal6 kddja Tény fogyasztas
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VI. SZ. MELLEKLET - KORLATOZAS BESOROLAS MODSZERTANA

Az érintettségi lista és a korlatozas alatt hasznalhaté gaznapi foldgdzmennyiségek meghatarozasanak maodja:

Bruttd Besorolt Fogyasztas (BBF)
A Brutté Besorolt Fogyasztas (BBF) meghatarozhaté a legutolso lezart gaznapra vonatkozé Allokalt napi mennyiségek (kWh/nap) alapjan POD-
onként, vagy ha az adott gadznap munkaszineti nap, akkor az utols6 munkanapra vonatkozé allokalt napi mennyiségek (kWh/nap) alapjan. Ezen
POD-okat kategériankként, mennyiségek szerint csokkend sorrendbe kell allitani.
Alapszikséglet (ASZ)
Alapszikséglet (ASZ) minden felhasznalasbdl egy minimalis mennyiség, ami a technoldgiai karokozas elkertléséhez és/vagy a temperalashoz
minden felhaszndld esetén szikséges lehet. Ertéke a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatérozott szint, vagy hatésagi igazolas megléte
esetén nagyobb teljesitmény is lehet.
Maximalis Vételezhetdé Mennyiség (MVM)
A korlatozas ideje alatt adott felhasznalasi helyen és adott gaznapon vételezhetd foldgazmennyiség.
A kategoriak korlatozasanal az MVM megegyezik az adott POD-hoz rogzitett 6sszes kivételben szereplé mennyiségek dsszesitett értékével:
MVM = Z kivételek
A kivételek korlatozasanal az MVM megegyezik az aktudlis kivételt (n) kdvetd kivételekben rogzitett mennyiségek dsszesitett értékével:
MVM = Z.1 kivételek
Korlatozhat6 Mennyiség (KM)
Korlatozhat6 Mennyiség (KM): a BBF és az MVM értékének kilonbsége:

KM =BBF - MVM
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Korlatozand6 Fogyasztas (KF)

A szallitasi rendszeriranyité altal megadott mennyiség, amely megmutatja, hogy a foldgazrendszer egészének mekkora fogyasztascsokkentésre
van sziksége az egyuttmikodé foldgazrendszer zavartalan mikoédésének fenntartasa érdekében.

Aktualis gaznapi korlatozas elrendelése esetén az MVM értéke a gaznap hatralévd éraira vonatkozik.
Korlatozasi POD lista kialakitdsara vonatkozo eljaras:

Az |. kategéria korlatozasa soran, amennyiben a KF kisebb az I. kategéria KM 6sszegénél, abban az esetben a villamos energiardl szél6 térvény
szerinti atviteli rendszeriranyitasra vonatkozé miikddési engedéllyel rendelkezd engedélyes (tovabbiakban: atviteli rendszeriranyitéi engedélyes)
altal megadott médon kell korlatozni a kategériahoz tartoz6 POD-okat. Amennyiben a KF nagyobb az |. kategéria KM 0sszegénél, agy az I.
kategoria 0sszes korlatozhat6 felhasznaloira korlatozast kell elrendelni.

A fennmaradé KF-et tovabb vinni a kévetkezé kategoriara az alabbi modon:

A 1. kategoria korlatozasa soran, amennyiben a fennmaradé KF kisebb a |l. kategéria KM 6sszegénél, az allokalt mennyiség alapjan csokkend
sorrendben addig kell menni, amig a KF teljes mértékben ,elfogy”.

Amennyiben a fennmaradé KF nagyobb a Il. kategoria KM dsszegénél, ugy minden Il. kategoriaban szereplé POD korlatozandoé.

Amennyiben a Il. kategodria korlatozasa utan marad KF, ugy tovabb kell vinni a kdvetkez8 kategériara az alabbi modon:

A lll. kategoria korlatozasa soran, amennyiben a fennmaradé KF kisebb a lll. kategéria KM 6sszegénél, az allokalt mennyiség alapjan csokkend
sorrendben addig kell menni, amig a KF teljes mértékben ,elfogy”.

Amennyiben a fennmarad6 KF nagyobb a lll. kateg6ria KM 6sszegénél, agy minden Ill. kategériaban szerepl6 POD korlatozando.

Amennyiben a lll. kategoéria korlatozasa utan marad KF, Ugy tovabb kell vinni az 1. kivételre az alabbi médon:
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Kivételtipusok a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rend. alapjan:
e Konkrét teljesitmények kertilnek megadéasra hatdsagi igazolasok alapjan (1,2,4 kivételek).

¢ Nincsenek hat6sagi igazolasok alapjan rogzitett fix teljesitmények, ezen kivételek (3,5,6 kivételek) megléte esetén egészen addig
fogyaszthat a felhasznél6, amig nem keriil az adott kivétel korlatozasra.

o Konkrét teljesitmények kertlnek megadasra az atviteli rendszeriranyitéi engedélyes altal, vagy egyéb elbiras (pl. jogszabaly, miniszteri
rendelet sth.) alapjan (technikai kivétel).

Az 1. kivétel korlatozasa soran, amennyiben fennmaradé KF kisebb az |, Il, Il kateg6riak 1. kivétellel korrigalt KM 6sszegénél, a korabban el6allé
sorrendben (allokalas alapjan csokkend) addig kell menni, amig a KF teljes mértékben elfogy.

Amennyiben a fennmaradd KF nagyobb az I, Il, Il kategdriak 1. kivétellel korrigalt KM 6sszegénél, ugy minden 1. kivétellel rendelkez6 POD tovabb
korlatozandé a hozzatartoz6 KM mértékeéig.

Amennyiben a 1. kivételek korlatozasa utdn marad KF, agy tovabb kell |épni az 2. kivételre.

A tdbbi kivétel (2-6) korlatozaséra a fent részletezett, 1. kivételre vonatkoz6 eljaras érvényes.

Az atviteli rendszeriranyit6i engedélyes hatérozhatja meg, hogy mely erémivek vételezhetnek és mekkora mértékig. Ennek tényét a szallitasi
rendszerirdnyité az Informatikai Platformjan regisztralja. Ennek érdekében a fellleten sziikséges a kivételek utan egy ,Technikai kivétel” és
»Indoklas” nevli oszlopok kialakitasa, ahol lehetéség van megadni és médositani mennyiségeket, illetve a hozzajuk tartozé indoklasokat rogziteni.
A Technikai kivételben rdgzitett mennyiségek nem korlatozhatéak.

Korlatozasi intenzitds novelése, csokkentése
Amennyiben Uj gaznap esetén modositasra keril a KF mértéke, akkor ismét meg kell hatarozni a korlatozasi sorrendet. Az (j listdban a mar
el6z6ekben ténylegesen korlatozott (KM>0) felhasznaldk a korlatozas el6tti utolséd allokalt érték alapjan kerllnek a korlatozasi lista sorrendjébe.

Azon felhasznalok esetében, akik az el6z6 korlatozas soran nem kerultek korlatozasra, vagy nem kertlt elvételre télik valés mennyiség, az aktualis
korlatozasban az elérhetd legfrissebb allokalasi adatokat kell figyelembe venni.
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VI. SZ. MELLEKLET - A FOLDGAZELOSZTOK ES A SZALLITO VEZETEKHEZ KOZVETLEN KAPCSOLODO
FELHASZNALOK AZ EGYUTTMUKODO FOLDGAZRENDSZER FEJLESZTESEHEZ SZUKSEGES
ADATSZOLGALTATASA

VII/1 Az adatszolgaltatds megkuldési hatarideje: minden év november 1.

Az el6z6 gazév tény fogyasztas adatai
Tény energiafogyasztas ;g;uésgts elé6z6
felhaszna_lloll elleg szerint, megel6z6 | oktober| november [ december| januar | februar| marcius | aprilis | majus | janius | jalius aug szept | . gazev
igények gazév 0sszesen
kwh/év [ Felhasznalas 8sszesen
kWh/év | Lakossagi
KWh/év Nem lakossagi (100 m3/éra
alatti)
. Nem lakossagi (100 m®/éra és
kwh/év afeletti)
kWh/év | Erémivek fogyasztasa
. ebbdl villamos energia célu
kWhiév felhasznalas
kWh/év ebbdl tavhé célu felhasznalas
kWh/év [ Kbzlekedési célu felhasznalas
KWh/év Egyéb (fgntlekhez be nem
sorolhat6)
Foldgaz minéség, biomasszabdl
] és egyéb nem banyaszati forrasbdl
kKWh/év | szarmazo gazokra vonatkozd
felhasznélas
Napi max. kapacitasigény el6z6
il 0sszesen gazév max.
kWh/nap | Lakossagi
— = -
KWh/nap Nem lakosséagi (100 m3/6ra alatti)
KWh/nap | Ném lakossagi (100 m®/dra és
P| afeletti)
kWh/nap | Erémiivek egyidejii fogyasztasa
ebbdl villamos energia célu
kKWh/nap felhasznalas
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kWh/nap

ebbdl tavho célu felhasznalas

kWh/nap

Kozlekedési célu felhasznalas

kWh/nap

Egyéb (fentiekhez be nem
sorolhato)

VII/2 Az adatszolgéltatds megkuldési hatarideje: minden év szeptember 1.

Tervezett energiafogyasztas
felhaszndloi jelleg szerint, 1. gazév 2. gazév 3. gazév 4. gazév 5. gazév 6. gazév 7. géazév 8. gazév 9.gézév | 10.gazév
igények
kWh/év Lakossagi
kWh/év Nem lakosséagi (100 m3/éra alatti)
. Nem lakossagi (100 m%/éra és
KWhev | Jteletti)
kwh/év Erémivek fogyasztasa
. ebbdl villamos energia célu
KWhiév felhasznalas
kWh/év ebbdl tavhé célu felhasznalas
kWh/év Kdzlekedési célu felhasznalas
KWh/év Egyéb (f’entlekhez be nem
sorolhatd)
3 Foldgaz mindéségi, biomasszabdl és
kWh/év  lagvéb nem banyészati forrasbol
szarmaz6 gazokra vonatkoz6
felhasznéalas
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kWh/nap Napi max. fogyasztasi igény
0sszesen
kWh/nap Lakosséagi
kWh/nap Nem lakossagi (100 m3/6ra alatti)
Nem lakossagi (100 m3/6ra és
KWhinap | ¢oletti)
kWh/nap Erémuvek egyideji max.
fogyasztasa
ebbdl villamos energia célu
kWhinap felhasznalas
kWh/nap ebbdl tavhé célu felhasznalas
kWh/nap Kozlekedési célu felhasznalas
KWh/na Egyéb (fentiekhez be nem
P sorolhat6)
kWh/nap  [Féldgaz minéségu, biomasszabdl és
egyéb nem banyaszati forrasbol
szarmazo gazokra vonatkozé
felhaszndlas
X Orai egyidejii max.
e, fogyasztasi igény 6sszesen

Beépitett tény és tervezett aktualis
epitett teny gazév | 1.gazév | 2. gazév | 3. gazév | 4. gazév | 5. gazév | 6. gazév | 7.géazév 8. gazév | 9.gézév 10. gézév
teljesitmény adat A .
varhato

MW Meglévd er6mi Osszesen
MW Ko"mtilnalt ciklusu gaz turbinas

erém
MW Nyiltciklusu gazturbinas erémi

Kombinalt hé és villamos energia

MW PP

termeld erémi

Egyéb erdm (fentiekhez be nem
MW )

sorolhat6)
MW Uj tervezett erémii 6sszesen
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MW Ko"mk?’lnalt ciklusu gaz turbinas
erémi

MW Nyiltciklusu gazturbinds erému
Kombinalt hé és villamos energia

MW PP
termel6 erém

MW Egyéb erédmi (fentiekhez be nem
sorolhat6)
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VIIl. SZ. MELLEKLET — A FOLDGAZELOSZTOK ADATSZOLGALTATASAI

Az adatszolgaltatds megkuldési hatarideje: minden év februar 1.

Felhasznal6i
kategoriak

Osszes felhasznéalé szama az eloszt6i

teriileten (db)

Felhasznéaltgazmennyiség az elosztéi
terlleten (em%)

El6z6 naptari év

El6z8 naptari év

ebbbl: méré nélkuli
lakossagi

<20 m¥/éra
lakossagi

> 20 m3/éra
lakossagi

Lakossagi
0sszesen

< 20 m3/6ra nem
lakossagi

20-100 m3/6ra nem
lakossagi

101-500 m3/éra
nem lakossagi

> 500 m?%/6ra nem
lakossagi

Nem lakossagi
Osszesen

Osszesen

El6z6 naptéri év

Gerincvezetékhossz (km)

Osszes foldgazszallitd, elosztd és leagazd vezetékek hossza (km)
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